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Схема теплоснабжения города Москвы  

на период до 2035 года 

 

СОСТАВ 

№ 

п/п 
№ тома, книги Наименование 

Пункты, разделы, главы, части 

постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 

№ пункта 
глава / 

раздел 
часть 

  Том 1 

Этап 1 - Существующее положение 

в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для 

целей теплоснабжения. 

Формирование прогнозов 

перспективного потребления 

тепловой энергии 

Пункты 

24-26, 28, 

29, 31, 33-

36, 38, 39, 

41, 43, 45, 

47, 49, 51, 

53 

Главы 

1 и 2 
- 

1 Книга 1.1 

Функциональная структура 

теплоснабжения. Источники 

тепловой энергии. Топливные 

балансы источников тепловой 

энергии и система обеспечения 

топливом 

п. 25, п. 26, 

п. 28, п. 29, 

п. 43 

глава 1 
части 

1, 2, 8  

2 
Книга 1.1 

Приложение А  

Источники тепловой энергии 

ПАО «Мосэнерго» 
п. 28, п. 29 глава 1 часть 2 

3 
Книга 1.1 

Приложение Б 

Источники тепловой энергии 

ПАО «МОЭК», ООО «ТСК 

Мосэнерго» и ООО «ТСК Новая 

Москва» 

п. 28, п. 29 глава 1 часть 2 

4 
Книга 1.1 

Приложение В 

Источники тепловой энергии других 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения 

п. 28, п. 29 глава 1 часть 2 

5 Книга 1.2 Тепловые сети, сооружения на них п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

6 

Книга 1.2 

Приложение А 

Часть 1 

Схемы тепловых сетей  

ПАО «МОЭК» 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

7 

Книга 1.2 

Приложение А 

Часть 2 

Схемы тепловых сетей  

ПАО «МОЭК» 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 
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№ 

п/п 
№ тома, книги Наименование 

Пункты, разделы, главы, части 

постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 

№ пункта 
глава / 

раздел 
часть 

8 
Книга 1.2 

Приложение Б 

Схемы тепловых сетей ООО «ТСК 

Мосэнерго», ООО «ТСК Новая 

Москва» и других организаций 

п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

9 

Книга 1.2 

Приложение В 

Часть 1 

Параметры тепловых сетей  

ПАО «МОЭК» 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

10 

Книга 1.2 

Приложение В 

Часть 2 

Параметры тепловых сетей  

ПАО «МОЭК» 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

11 

Книга 1.2 

Приложение В 

Часть 3 

Параметры тепловых сетей  

ПАО «МОЭК» 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

12 

Книга 1.2 

Приложение В 

Часть 4 

Параметры тепловых сетей  

ПАО «МОЭК» 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

13 

Книга 1.2 

Приложение В 

Часть 5 

Параметры тепловых сетей  

ПАО «МОЭК» 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

14 
Книга 1.2 

Приложение Г 

Параметры тепловых сетей  

ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК 

Новая Москва» и других организаций 

п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

15 

Книга 1.2 

Приложение Д 

Часть 1 

Пьезометрические графики тепловых 

сетей ПАО «МОЭК» 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

16 

Книга 1.2 

Приложение Д 

Часть 2 

Пьезометрические графики тепловых 

сетей ПАО «МОЭК» 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

17 
Книга 1.2 

Приложение Е 

Пьезометрические графики тепловых 

сетей ООО «ТСК Мосэнерго», ООО 

«ТСК Новая Москва» и других 

организаций 

п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

18 
Книга 1.2 

Приложение Ж 

Сведения о повреждениях на 

тепловых сетях 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

19 
Книга 1.2 

Приложение И 

Коммерческие приборы учета 

тепловой энергии 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 

20 
Книга 1.2 

Приложение К 

Перечень выявленных беcхозяйных 

тепловых сетей, ЦТП и ИТП 
п. 31, п. 33 глава 1 часть 3 
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№ 

п/п 
№ тома, книги Наименование 

Пункты, разделы, главы, части 

постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 

№ пункта 
глава / 

раздел 
часть 

21 Книга 1.3 

Тепловые нагрузки потребителей 

тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в 

зонах действия источников тепловой 

энергии 

п. 35, п. 36 глава 1 часть 5 

22 Книга 1.4 

Зоны действия источников тепловой 

энергии. Балансы тепловой мощности 

и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

п. 34, п. 38, 

п. 39 
глава 1 

части 

4, 6 

23 
Книга 1.4 

Приложение А 

Результаты расчета радиуса 

эффективного теплоснабжения 
п. 34 глава 1 часть 4 

24 Книга 1.5 Балансы теплоносителя п. 41 глава 1 часть 7 

25 Книга 1.6 

Надежность теплоснабжения. 

Описание существующих 

технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения 

п. 45, п. 51 глава 1 
части 

9, 12 

26 Книга 1.7 

Технико-экономические показатели 

теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций. Цены (тарифы) в сфере 

теплоснабжения 

п. 47, п. 49  глава 1 
части 

10, 11 

27 Книга 1.8 

Существующее и перспективное 

потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения 

п. 53 глава 2 - 

  Том 2 

Этап 2 - Разработка вариантов 

перспективного развития системы 

теплоснабжения города Москвы на 

период до 2035 года с выделением 

2022, 2027 и 2032 гг. 

Пункты 

55, 57, 61, 

63, 65, 66, 

70, 72 

Главы  

3, 4,  

6 – 8, 10 

- 

28 Книга 2.1 

Мастер-план развития систем 

теплоснабжения. Разработка 

электронной модели системы 

теплоснабжения города Москвы 

п. 55, п. 59 
главы 

3, 5 
- 

29 Книга 2.2 

Существующие и перспективные 

балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей 

п. 57 глава 4 - 
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№ 

п/п 
№ тома, книги Наименование 

Пункты, разделы, главы, части 

постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 

№ пункта 
глава / 

раздел 
часть 

30 
Книга 2.2 

Приложение А 
Балансы покрытия тепловых нагрузок п. 57 глава 4 - 

31 

Книга 2.2 

Приложение Б 

Часть 1 

Результаты гидравлического расчета 

тепловых сетей 
п. 57 глава 4 - 

32 

Книга 2.2 

Приложение Б 

Часть 2 

Результаты гидравлического расчета 

тепловых сетей 
п. 57 глава 4 - 

33 Книга 2.3 

Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому 

перевооружению источников 

тепловой энергии. Существующие и 

перспективные балансы 

производительности 

водоподготовительных установок и 

максимального потребления 

теплоносителя. Перспективные 

топливные балансы 

п. 61, п. 63, 

п. 65, п. 70, 

п. 72 

главы 

6, 7 10 
- 

34 Книга 2.4 
Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей 
п. 66 глава 8 - 

 Том 3 

Этап 3 - Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

системы теплоснабжения 

Пункты 

76, 77 

Глава 

12  

 

- 

35 Книга 3.1 

Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение  

п. 76, п. 77 глава 12 - 

 Том 4 

Этап 4 - Формирование 

утверждаемой части Схемы 

теплоснабжения города Москвы на 

период до 2035 года с выделением 

2022, 2027 и 2032 гг. 

Пункты  

4-22 

Разделы 

1-15 
- 

36 Книга 4.1 

Утверждаемая часть Схемы 

теплоснабжения города Москвы на 

период до 2035 года  

п.п. 4-22 
разделы 

1-15 
- 
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№ 

п/п 
№ тома, книги Наименование 

Пункты, разделы, главы, части 

постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 

№ пункта 
глава / 

раздел 
часть 

37 
Книга 4.1  

Приложение А 

Объемы и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя. Результаты расчета 

радиуса эффективного 

теплоснабжения, индикаторы 

развития систем теплоснабжения 

города Москвы 

п.п. 4-22 
разделы 

1-15 
- 

 Том 5 

Этап 5 - Технико-экономическое 

обоснование развития систем 

теплоснабжения пос. Сосенское 

НАО г. Москвы с учетом 

реализуемого строительства новой 

котельной п. Коммунарка 

- - - 

38 Книга 5.1 

Существующее состояние 

теплоснабжения и перспективы 

развития поселения Сосенское НАО 

г. Москвы 

- - - 

39 Книга 5.2 

Варианты по организации 

перспективного теплоснабжения. 

Программа развития генерирующих 

мощностей источников тепла и 

магистральных тепловых сетей на 

перспективу до 2035 г. по 

рекомендуемому варианту 

организации перспективного 

теплоснабжения поселения 

Сосенское НАО г. Москвы 

- - - 

40 
Книга 5.2  

Приложение А 

Результаты расчетов 

установившихся, аварийных 

гидравлических режимов и 

вероятности безотказной работы 

тепловых сетей на расчетный 2034 г. 

- - - 

 Том 6 

Этап 6 - Технико-экономическое 

обоснование развития систем 

теплоснабжения от ГТЭС 

«Щербинка» с учетом развития 

г.о. Щербинка 

- - - 
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№ 

п/п 
№ тома, книги Наименование 

Пункты, разделы, главы, части 

постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 

№ пункта 
глава / 

раздел 
часть 

41 Книга 6.1 

Существующее состояние 

теплоснабжения и перспективы 

развития г.о. Щербинка и 

мкр. Щербинка района Южное 

Бутово ЮЗАО г. Москвы 

   

42 Книга 6.2 

Варианты по организации 

перспективного теплоснабжения. 

Программа развития генерирующих 

мощностей источников тепла и 

магистральных тепловых сетей на 

перспективу до 2035 г. по 

рекомендуемому варианту 

организации перспективного 

теплоснабжения г.о. Щербинка и 

мкр. Щербинка района Южное 

Бутово ЮЗАО г. Москвы 

- - - 

43 
Книга 6.2  

Приложение А 

Результаты расчетов 

установившихся, аварийных 

гидравлических режимов и 

вероятности безотказной работы 

тепловых сетей на расчетный 2034 г. 

- - - 

 Том 7 

Этап 7 - Технико-экономическое 

обоснование развития систем 

теплоснабжения пос. Мосрентген 

НАО г. Москвы 

- - - 

44 Книга 7.1 

Существующее состояние 

теплоснабжения и перспективы 

развития поселения Мосрентген НАО 

г. Москвы 

   

45 Книга 7.2 

Варианты по организации 

перспективного теплоснабжения. 

Программа развития генерирующих 

мощностей источников тепла и 

магистральных тепловых сетей на 

перспективу до 2035 г. по 

рекомендуемому варианту 

организации перспективного 

- - - 
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№ 

п/п 
№ тома, книги Наименование 

Пункты, разделы, главы, части 

постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 

№ пункта 
глава / 

раздел 
часть 

теплоснабжения поселения 

Мосрентген НАО г. Москвы 

46 
Книга 7.2  

Приложение А 

Результаты расчетов 

установившихся, аварийных 

гидравлических режимов и 

вероятности безотказной работы 

тепловых сетей на расчетный 2034 г. 

- - - 

 Том 8 

Этап 8 - Предложения по переводу 

открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в 

закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Пункт 68 Глава 9 - 

47 Книга 8.1 

Технико-экономическое обоснование 

предложений по переводу 

потребителей открытых систем 

теплоснабжения Зеленоградского 

административного округа на 

закрытую систему горячего 

водоснабжения. Потребности в 

инвестициях, предложения по 

источникам финансирования 

п. 68 глава 9 - 

48 Книга 8.2 

Технико-экономическое обоснование 

предложений по переводу 

потребителей открытых систем 

теплоснабжения Восточного 

административного округа на 

закрытую систему горячего 

водоснабжения. Потребности в 

инвестициях, предложения по 

источникам финансирования 

п. 68 глава 9 - 

49 Книга 8.3 

Технико-экономическое обоснование 

предложений по переводу 

потребителей открытых систем 

теплоснабжения Новомосковского 

административного округа на 

закрытую систему горячего 

водоснабжения. Потребности в 

п. 68 глава 9 - 
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№ 

п/п 
№ тома, книги Наименование 

Пункты, разделы, главы, части 

постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 

№ пункта 
глава / 

раздел 
часть 

инвестициях, предложения по 

источникам финансирования 

 Том 9 

Этап 9 - Оценка надежности 

теплоснабжения. Моделирование 

возможных запроектных 

аварийных ситуаций в системах 

централизованного 

теплоснабжения города Москвы 

Пункты 

73, 74 
Глава 11 - 

50 Книга 9.1 

Анализ фактической аварийности и 

отказов в системах теплоснабжения. 

Моделирование возможных 

запроектных аварийных ситуаций в 

системах централизованного 

теплоснабжения города Москвы 

- - - 

51 

Книга 9.1 

Приложение А 

Часть 1 

Результаты гидравлического расчета 

аварийных режимов работы тепловых 

сетей 

- - - 

52 

Книга 9.1 

Приложение А 

Часть 2 

Результаты гидравлического расчета 

аварийных режимов работы тепловых 

сетей 

- - - 

53 Книга 9.2 Оценка надежности теплоснабжения п. 73, п. 74 глава 11 - 

 Том 10 

Этап 10 - Индикаторы развития 

систем теплоснабжения города и 

ценовые (тарифные) последствия. 

Создание реестров единых 

теплоснабжающих организаций и 

проектов схемы теплоснабжения 

Пункты 

79, 81, 83, 

85, 86 

Главы 

13-16 
- 

54 Книга 10.1 

Индикаторы развития систем 

теплоснабжения города. Ценовые 

(тарифные) последствия   

п. 79, п. 81 
главы  

13, 14 
- 

55 Книга 10.2 

Реестр единых теплоснабжающих 

организаций. Реестр проектов схемы 

теплоснабжения 

п. 83, п. 85, 

п. 86 

главы  

15, 16 
- 



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

10 

№ 

п/п 
№ тома, книги Наименование 

Пункты, разделы, главы, части 

постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 

№ пункта 
глава / 

раздел 
часть 

 Том 11 

Этап 11 - Замечания и 

предложения к проекту схемы 

теплоснабжения. Изменения, 

выполненные в доработанной 

схеме теплоснабжения 

Пункты 

87, 88 

Главы 

17, 18 
- 

56 Книга 11.1 

Замечания и предложения к проекту 

схемы теплоснабжения. Сводный том 

изменений, выполненных в 

доработанной схеме теплоснабжения 

п. 88 глава 18 - 

 Том 12 

Этап 12 - Программа 

переключения потребителей 

тепловой энергии малых 

котельных на ТЭЦ 

- - - 

57 Книга 12.1 

Формирование перечня малых 

котельных и оценка технической 

возможности переключения их 

тепловых нагрузок на ТЭЦ. 

Разработка основных технических 

решений по переводу потребителей 

малых котельных на теплоснабжение 

от ТЭЦ  

- - - 

58 
Книга 12.1 

Приложение А 
Балансы покрытия тепловых нагрузок - - - 

59 
Книга 12.1 

Приложение Б 

Результаты гидравлического расчета 

тепловых сетей 
- - - 

60 Книга 12.2 

Экономическая эффективность 

реализации переключений. 

Формирование программы 

переключений тепловых 

потребителей малых котельных на 

теплоснабжение от ТЭЦ до 2024 г. 

- - - 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года» (далее - Схема) 

разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 (ред. от 03.04.2018) № 154. 

Работа выполнена АО «МОСГАЗ» в соответствии с техническим заданием к 

Государственному контракту от 06.02.2019 № 41-ДЖКХ/19. 

Государственный Заказчик – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы. 

Схема разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 

03.04.2018) № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения»; 

- закон города Москвы от 05.05.2010 (ред. от 27.12.2017) № 17 «О Генеральном плане 

города Москвы»; 

- постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП «Об утверждении 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; 

- постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 (ред. от 27.03.2018)  

№ 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие 

коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики»; 

- приказ Минэнерго России от 19.03.2019 № 249 «Об утверждении актуализации cхемы 

теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года». 

При выполнении Схемы использовались следующие документы: 

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р; 

- «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р; 

- «Схема и программа развития ЕЭС России на 2019-2025 годы», утверждена приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2019 № 174; 
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- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 

2019-2024 годы», утверждена распоряжением Мэра Москвы от 30.04.2019  

№ 318-РМ; 

- «Перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться 

поставка мощности по договорам о предоставлении мощности», утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 (ред. от 28.11.2017)  

№ 1334-р; 

- распоряжение Правительства Москвы от 01.03.2011 № 148-РП  

«О реализации инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции 

«Щербинка» по адресу: Коммунальная зона «Щербинка», район Южное Бутово»; 

- распоряжение Правительства Москвы от 12.05.2005 (ред. от 16.07.2019)  

№ 796-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию 

инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции  

ГТЭС «Кожухово»; 

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 15.05.2012)  

№ 688-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию 

инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции  

ГТЭС «Терешково»; 

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 05.06.2018)  

№ 689-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию 

инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции  

ГТЭС «Молжаниновка». 

Целью данной работы является разработка документа и электронной модели схемы 

теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года, определяющего стратегию и единую 

техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения города. 

«Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года»» представлена в 12 

этапах (тома 1-12), включающих 60 книг: 

− Этап 1 - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование прогнозов перспективного 

потребления тепловой энергии; 

− Этап 2 - Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 

города Москвы на период до 2035 года с выделением 2022, 2027, 2032 гг.; 

− Этап 3 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение системы теплоснабжения; 
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− Этап 4 - Формирование утверждаемой части Схемы теплоснабжения города 

Москвы на период до 2035 года с выделением 2022, 2027, 2032 гг.; 

− Этап 5 - Технико-экономическое обоснование развития систем теплоснабжения 

пос. Сосенское НАО г. Москвы с учетом реализуемого строительства новой котельной 

п. Коммунарка; 

− Этап 6 - Технико-экономическое обоснование развития систем теплоснабжения от 

ГТЭС «Щербинка» с учетом развития г.о. Щербинка; 

− Этап 7 - Технико-экономическое обоснование развития систем теплоснабжения 

пос. Мосрентген НАО г. Москвы; 

− Этап 8 - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения; 

− Этап 9 - Оценка надежности теплоснабжения. Моделирование возможных 

запроектных аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения города 

Москвы; 

− Этап 10 - Индикаторы развития систем теплоснабжения города и ценовые 

(тарифные) последствия. Создание реестров единых теплоснабжающих организаций и 

проектов схемы теплоснабжения; 

− Этап 11 - Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения. Изменения, 

выполненные в доработанной схеме теплоснабжения; 

− Этап 12 - Программа переключения потребителей тепловой энергии малых 

котельных на ТЭЦ. 

В данной книге (том 2) представлены предложения по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению источников тепловой энергии города Москвы на период до 

2035 г., перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

и перспективные топливные балансы. 

При разработке Схемы использованы материалы и исходные данные Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДЖКХ города Москвы), Департамента 

капитального ремонта города Москвы, Департамента развития новых территорий города 

Москвы (ДРНТ города Москвы), Префектуры Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы, Департамента градостроительной политики 

города Москвы (ДГП города Москвы), Москомархитектуры, ГАУ «Институт Генплана 

Москвы», ГБУ «МосгорБТИ», Департамента экономической политики и развития города 

Москвы, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Казенного 
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предприятия «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД»), АО «СО ЕЭС», 

АО «Институт «Энергосетьпроект», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Московская объединенная 

энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая 

Москва», ООО «Росмикс», ООО «ВТК-инвест», ООО «Межрегионэнергострой», 

ООО «Ситиэнерго» и других организаций. 
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1 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

1.1 Общие положения по развитию источников тепловой энергии на 

перспективу 

В соответствии с предпосылками и ограничениями по разработке схемы 

теплоснабжения, сформированными в разделе 1.1 книги 2.1, разработаны предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии города Москвы. 

 

1.2 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Централизованное теплоснабжение предусматривается для существующей и 

перспективной многоэтажной застройки города Москвы, кроме экспериментального и 

изолированного от централизованного теплоснабжения района Куркино (СЗАО). 

В настоящее время индивидуальное и поквартирное отопление применяется в 

индивидуальном и малоэтажном фонде застройки Троицкого и Новомосковского 

административных округов (ТиНАО), характеризуемого большим количеством зданий, 

находящихся в деревнях и коттеджных поселках. По состоянию на 01.01.2018 присоединенная 

тепловая нагрузка потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от ИИТ, составила 

162,4 Гкал/ч, в том числе ТиНАО – 43,6 Гкал/ч. 

На перспективу до 2035 г. появляются условия для индивидуального теплоснабжения, 

в основном, на территории ТиНАО, где согласно «Методическим рекомендациям по 

разработке схем теплоснабжения» индивидуальное теплоснабжение предполагается для: 

- намечаемого к строительству малоэтажного жилого фонда с тепловой плотностью 

менее 0,01 (Гкал/ч)/га; 

- намечаемых к строительству зданий ЖКС с учетом утвержденных и реализуемых 

проектов застройки, предусматривающих поквартирное теплоснабжение потребителей; 

- индивидуальных перспективных потребителей тепловой энергии при отсутствии 

экономической целесообразности передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников централизованного теплоснабжения ввиду удаленности 

перспективного потребителя. 

Распределение перспективной присоединенной тепловой нагрузки ИИТ на 01.01.2035 

по территории г. Москвы, в том числе ТиНАО представлено в таблице 1.1 и на рисунке 1.1. 
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Таблица 1.1 – Обеспечение тепловой нагрузки новых потребителей по округам и поселениям 

г. Москвы от ИИТ на перспективу до 2035 г. 

Наименование 
Административных 

округов и поселений 

ТиНАО 

Суммарная присоединенная тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 

Суммарная установленная тепловая мощность 
ИИТ, Гкал/ч 

Основание для 
формирования 

зона действия 

ИИТ 
на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

На территории г. Москвы без ТиНАО 

ВАО 0,8 2,7 19,7 27,4 1,1 3,5 25,6 35,6 ГП, АИП 

ЗАО 0,3 7,8 97,5 117,9 0,4 10,2 126,7 153,3 

ГП, АИП, 

утвержденный 

ППТ 
постановлением 

Правительства г. 

москвы 95-ПП 

САО 0,0 0,3 3,0 18,2 0,0 0,4 3,9 23,6 ГП 

СВАО 0,3 0,3 1,9 1,9 0,3 0,3 2,5 2,5 ГП 

СЗАО 2,0 2,0 11,6 15,8 2,5 2,6 15,1 20,5 

ГП, АИП, 

утвержденный 
ППТ 

постановлением 

Правительства г. 
москвы 1351-ПП 

ЮАО 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 ГП 

ЮВАО 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,4 ГП 

ЮЗАО 0,0 0,0 9,9 15,9 0,0 0,0 12,9 20,7 ГП 

ЗелАО 0,0 0,0 0,6 5,2 0,0 0,0 0,8 6,8 ГП 

Всего на территории  
г. Москвы без ТиНАО 

3,4 13,1 144,4 203,5 4,4 17,0 187,8 264,6   

На территории ТиНАО г. Москвы 

НАО, г.о. Щербинка 2,2 2,2 6,4 7,6 2,8 2,8 8,3 9,9   

НАО, пос. Внуковское 0,0 3,7 20,8 24,2 0,0 4,8 27,0 31,5 
ГП, проект 

ППТ_4-1 

НАО, пос. Воскресенское 0,0 0,2 7,7 21,4 0,0 0,3 10,0 27,8 
ГП, проект 

ППТ_2-6_2-7 

НАО, пос. Десеновское 1,6 39,3 63,3 74,8 2,1 51,0 82,3 97,2 

ГП, АИП, проект 
ППТ_7-1, 

ППТ_7-2, 

ППТ_7-3 

НАО, пос. Кокошкино 0,0 12,7 40,9 61,5 0,0 16,5 53,2 79,9 
ГП, проект 

ППТ_10-2 

НАО, пос. 

Марушкинское 
7,3 29,4 63,3 69,5 9,6 38,3 82,3 90,4 

ГП, АИП, проект 

ППТ_9-2, 
ППТ_10-2 

НАО, пос. Московский 0,0 0,0 8,2 8,9 0,0 0,0 10,7 11,6 ГП 

НАО, пос. Мосрентген 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 3,0 3,0 ГП 

НАО, пос. Рязановское 0,3 0,3 26,2 38,1 0,3 0,3 34,1 49,5 ГП, АИП 

НАО, пос. Сосенское 11,1 17,9 106,6 165,0 14,4 23,2 138,6 214,5 

ГП, АИП, проект 

ППТ_1-4, 

ППТ_3-2, 

ППТ_3-3, 
ППТ_3-4 

НАО, пос. 

Филимонковское 
0,3 3,6 10,9 32,6 0,4 4,7 14,2 42,4 

ГП, АИП, проект 

ППТ_9-1 

Всего на территории 
НАО 

22,8 109,2 356,8 506,0 29,6 142,0 463,8 657,8   

ТАО, пос. Вороновское 0,0 4,2 14,8 42,7 0,0 5,4 19,3 55,6 

ГП, 

утвержденное 46-
ПП от 01.02.2018 

ТАО, пос. Киевский 0,0 0,0 23,6 25,3 0,0 0,0 30,7 33,0 
ГП, программа 

Реновации 

ТАО, пос. Кленовское 0,0 0,0 20,8 43,4 0,0 0,0 27,0 56,4 
ГП, программа 
Реновации 

ТАО, пос. 

Краснопахорское 
3,0 41,1 103,0 118,4 3,9 53,5 133,9 154,0 

ГП, АИП, проект 

ППТ_13-1, 

утвержденное 

ППТ 

постановлением 
правительства г. 

Москвы 1050-ПП 

от 19.12.2017 

ТАО, пос. Михайлово-
Ярцевское 

0,0 2,9 25,8 55,8 0,0 3,7 33,6 72,5 
ГП, АИП, проект 
ППТ_12-9 
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Наименование 
Административных 

округов и поселений 

ТиНАО 

Суммарная присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Суммарная установленная тепловая мощность 

ИИТ, Гкал/ч 
Основание для 
формирования 

зона действия 

ИИТ 
на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

ТАО, пос. 

Новофедоровское 
15,0 15,1 35,5 46,7 19,5 19,7 46,2 60,7 

ГП, АИП, 
программа 

Реновации 

ТАО, пос. Первомайское 4,8 52,1 138,8 176,3 6,2 67,7 180,4 229,2 

ГП, АИП, 

проекты ППТ_8-
4, ППТ_11-3 

ТАО, пос. Роговское 0,1 0,1 18,7 43,7 0,2 0,2 24,3 56,8 ГП, АИП 

ТАО, г.о. Троицк 6,0 6,5 6,5 6,6 7,8 8,5 8,5 8,5 
ГП, АИП, МР  
г.о. Троицк 

ТАО, пос. Щаповское 0,0 30,4 75,8 98,6 0,0 39,5 98,5 128,1 
ГП, проект 

ППТ_13-2 

Всего на территории 
ТАО 

29,0 152,4 463,3 657,6 37,6 198,1 602,3 854,8   

Всего на территории 

ТиНАО 
51,7 261,7 820,1 1 163,6 67,3 340,2 1 066,1 1 512,6   

Всего 55,1 274,7 964,5 1 367,1 71,6 357,1 1 253,9 1 777,2   
 

 

Рисунок 1.1 – Распределение суммарной перспективной присоединенной тепловой нагрузки 

ИИТ на 01.01.2035 по территории г. Москвы, в том числе ТиНАО 

На перспективу до 2035 г. предусматривается обеспечить суммарную тепловую 

нагрузку новых потребителей 1 367,1 Гкал/ч от ИИТ суммарной тепловой мощностью 

1 777,2 Гкал/ч.  

В основном обеспечение тепловой нагрузки перспективных потребителей от ИИТ 

предусматривается на территории ТиНАО (85 % от суммарной присоединенной тепловой 

нагрузки ИИТ). 

Формирование зон действия ИИТ осуществляется за счет подключения перспективных 

потребителей ЖКС и отдельных промышленных зданий, определенной Генеральным планом 

города Москвы (утвержденным законом города Москвы от 05.05.2010, ред. от 15.03.2017, 

№ 17), а также Адресной инвестиционной программой г. Москвы, проектами планировки 

отдельных территорий, Программой реновации жилищного фонда в городе Москве. 

Наибольшая присоединенная тепловая нагрузка ИИТ на 01.01.2035 намечается в поселениях 

Сосенское (14,2 % от суммарной присоединенной тепловой нагрузки ИИТ на территории 

ТиНАО), Краснопахорском (10,2 %) и Первомайское (15,2 %). 
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1.3 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями 

об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей 

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории города Москвы 

по состоянию на 01.01.2018 отсутствуют. 

 

1.4 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может 

привести к нарушению надежности теплоснабжения 

В период до 2035 года в схеме теплоснабжения города Москвы отнесение 

генерирующих объектов источников тепловой энергии к объектам, электрическая мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей, не предусматривается, проведение анализа надежности и 

качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод 

которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения не 

требуется. 

 

1.5 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок 

1.5.1 Когенерационные источники 

Разработка программы ввода новых источников с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии выполнялась в соответствии с действующими 

постановлениями и распоряжениями Правительства Москвы. 

На перспективу до 2035 г. намечается строительство и ввод в эксплуатацию следующих 

источников: 

- ввод в эксплуатацию нового источника ПГУ ТЭС «Кожухово» в 2021 г. по адресу:  

ул. Салтыковская, вл. 4Б, планируется согласно распоряжению Правительства Москвы от 

12.05.2005 № 796-РП (в редакции от 16.07.2019) «Об итогах закрытого конкурса по выбору 
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инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной 

электростанции ГТЭС «Кожухово» и в соответствии с «Схемой и программой развития 

Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы» (утвержденной приказом 

Минэнерго России от 28.02.2019 № 174) и данными ООО «Росмикс» (письмо от 07.03.2019 

№ р061/2019). Суммарная установленная мощность на 2034 г. составит: электрическая - 170 

МВт, тепловая – 270 Гкал/ч, в том числе отборы паровой турбины – 150 Гкал/ч; 

- ввод в эксплуатацию нового Энергокомплекса «СРК «Легенды хоккея» в 2020 г. 

намечается на территории реорганизуемой промышленной зоны «ЗИЛ» для энергоснабжения 

объектов спортивно-торгово-офисного комплекса «Легенды хоккея» по адресу: 

Автозаводская ул., вл. 23 (ЮАО) в соответствии с данными ООО УК «ФИН-Партнер» (письмо 

КП от 15.06.2017 № 128-179 и письмо от 31.08.2018 № 180831/2) и согласно «Схема и 

программа перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2017-2022 годы» 

(утвержденная распоряжением Мэра Москвы от 28.04.2017 № 288-РМ), «Схема и программа 

перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2018-2023 годы» 

(утвержденная распоряжением Мэра Москвы от 28.04.2018 № 288-РМ), «Схема и программа 

перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2019-2024 годы» 

(утвержденная распоряжением Мэра Москвы от 30.04.2019 № 318-РМ). В период 2017-

2019 гг. проводятся пуско-наладочные работы 2018-2019 гг. Суммарная установленная 

мощность на 2034 г. составит: электрическая - 17,2 МВт, тепловая – 27,9 Гкал/ч; 

- строительство и ввод в эксплуатацию ГТЭС «Молжаниновка» в 2021 г. по адресу: 

Новосходненское ш., вл.80 на основании утвержденного распоряжения Правительства 

Москвы от 26.04.2005 № 689-РП (в редакции от 05.06.2018) «Об итогах закрытого конкурса по 

выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной 

электростанции ГТЭС «Молжаниновка» и заключенного инвестиционного контракта 

(дополнительное соглашения от 18.10.2016 № 3) и в соответствии со «Схемой и программой 

развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы» (утвержденной 

приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174), «Схемой и программой перспективного 

развития электроэнергетики города Москвы на 2019-2024 годы» (утвержденной 

распоряжением Мэра Москвы от 30.04.2019 № 318-РМ). В настоящее время ведется 

строительство (СМР) первой очереди ГТЭС «Молжаниновка» в составе ПС 220/10 

«Молжаниновка». 

Суммарный ввод установленной мощности когенерационных источников других 

организаций с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в период до 

2035 г. составит: электрической – 287,2 МВт, тепловой – 517,9 Гкал/ч. 
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ПГУ ТЭС «Кожухово» 

Ввод ПГУ ТЭС «Кожухово» в составе энергоблока ПГУ-170 и двух водогрейных 

котлов (ВК) типа ПТВМ-60Э планируется в 2021 г. 

Суммарная установленная мощность источника на 2034 г. составит: электрическая – 

170 МВт, тепловая – 270 Гкал/ч, в том числе отборы паровой турбины – 150 Гкал/ч. Тепловая 

мощность нетто в горячей воде составит 264,6 Гкал/ч. 

Состав и программа ввода оборудования, установленная мощность, тепловая мощность 

нетто в горячей воде и резерв установленной мощности по периодам до 2035 г. представлены 

в таблице 1.2. 

Строительство ПГУ ТЭС «Кожухово» практически завершено, поэтому капитальные 

затраты в строительство источника в настоящей работе не учитываются. 
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Таблица 1.2 – Программа развития ПГУ ТЭС «Кожухово» на перспективу до 2035 г. 
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ПГУ ТЭС «Кожухово»   0,0 0,0   170,0 270,0  170,0 270,0  170,0 270,0  170,0 270,0    

 Паровые турбины:    27 150,0  27 150,0  27 150,0  27 150,0    

 ПТУ-1 Skoda MTD 40CE  2021 - - - 27 150 - 27 150 - 27 150 - 27 150  2021 Ввод в 2021 г. 

 Котлы-утилизаторы:      284   284   284   284   

 КУ-1 Aalborg Engineering 2021 - - -  - - 95 - - 95 - - 95   95 2021 Ввод в 2021 г. 
 КУ-2 Aalborg Engineering 2021 - - - - - 95 - - 95 - - 95   95 2021 Ввод в 2021 г. 

 КУ-3 Aalborg Engineering 2021 - - - - - 95 - - 95 - - 95   95 2021 Ввод в 2021 г. 
 Газотурбинные установки:    143   143   143   143     

 ГТУ-1 GE LM 6000 PD Sprint 2021 - - - 48 - - 48 - - 48 - - 48   2021 Ввод в 2021 г. 

 ГТУ-2 GE LM 6000 PD Sprint 2021 - - - 48 - - 48 - - 48 - - 48   2021 Ввод в 2021 г. 
 ГТУ-3 GE LM 6000 PD Sprint 2021 - - - 48 - - 48 - - 48 - - 48   2021 Ввод в 2021 г. 

 Водогрейные котлы:     120   120   120    120    

 ВК-1 ПТВМ-60Э 2021 - - - - 60 - - 60 -  - 60 -  60  2021 Ввод в 2021 г. 

 ВК-2 ПТВМ-60Э 2021 - - - - 60 - - 60 -  - 60 -  60  2021 Ввод в 2021 г. 
Тепловая мощность нетто в горячей воде   0,0     264,6     264,6     264,6    264,6    

Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде  0,0   -   -   -   -    

ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК  0,0     264,6     264,6     264,6    264,6    
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Энергокомплекс «СРК «Легенды хоккея» 

Ввод Энергокомплекса «СРК «Легенды хоккея» в составе четырех газопоршневых 

блок-модулей с КУ (4xГПА-4,3 с КУВ) и двух водогрейных котлов (ВК) типа Vitomax 200-HW 

(M238) фирмы Viessmann планируется в 2020 г. на территории реорганизуемой 

промышленной зоны «ЗИЛ» для энергоснабжения объектов спортивно-торгово-офисного 

комплекса «Легенды хоккея» по адресу: Автозаводская ул., вл. 23 (ЮАО). 

В настоящее время на территории квартала «Парк Легенд» построены: 

Многофункциональный комплекс ВТБ Ледовый Дворец, Музей хоккея и Олимпийский центр 

синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Также планируется строительство офисных 

зданий (бизнес-центров), гостиницы и жилого комплекса.  

Суммарная установленная мощность источника на 2034 г. составит: электрическая - 

17,2 МВт, тепловая – 27,9 Гкал/ч, в том числе ВК – 13,8 Гкал/ч. Тепловая мощность нетто в 

горячей воде составит 27,3 Гкал/ч. 

Состав и программа ввода оборудования, установленная мощность, тепловая мощность 

нетто в горячей воде и резерв установленной мощности по периодам до 2035 г. представлены 

в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Программа развития Энергокомплекса «СРК «Легенды хоккея» на перспективу до 2035 г. 
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Энергокомплекс «СРК «Легенды хоккея»   0,0 0,0   17,2 27,90   17,2 27,9   17,2 27,9   17,2 27,9    

  Газопоршневые блок-модули: 0,0 0,0   17,2 14,1   17,2 14,1   17,2 14,1   17,2 14,1    

I очередь ГПА-1 MWM TCG2032V16 2020 - - - 4,3 3,5  -  4,3 3,5  -  4.3 3,5  -  4,3 3,5 - 2020 Ввод в 2020 г. 

  ГПА-2 MWM TCG2032V16 2020 - - - 4,3 3,5  -  4,3 3,5  -  4.3 3,5  -  4,3 3,5 - 2020 Ввод в 2020 г. 

II очередь ГПА-3 MWM TCG2032V16 2020 - - - 4,3 3,5  -  4,3 3,5  -  4.3 3,5  -  4,3 3,5 - 2020 Ввод в 2020 г. 

  ГПА-4 MWM TCG2032V16 2020 - - - 4,3 3,5 - 4,3 3,5 - 4.3 3,5 - 4,3 3,5 - 2020 Ввод в 2020 г. 

  Водогрейные котлы:   0,0     13,8     13,8     13,8    13,8    

I очередь ВК-1 
Viessmann Vitomax 
200-HW (M238) 

2020 - - -   6,9  -  0,0 6,9  -  0.0 6,9  -   6,9 - 2020 Ввод в 2020 г. 

  ВК-2 
Viessmann Vitomax 

200-HW (M238) 
2020 - - -   6,9  -  0,0 6,9  -  0.0 6,9  -   6,9 - 2020 Ввод в 2020 г. 

Тепловая мощность нетто в горячей воде - 0,0 - - 27,3 - - 27,3 - - 27,3 -  27,3 -  - 

Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:     -   -   -   -   - 

ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК - - - - 27,3 - - 27,3 - - 27,3 - - 27,3 - - - 
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ГТЭС «Молжаниновка» 

Для осуществления теплоснабжения новых потребителей района Молжаниновский 

суммарной присоединенной тепловой нагрузкой на 160,5 Гкал/ч на 01.01.2035, намечается 

строительство и ввод в эксплуатацию ГТЭС «Молжаниновка» в период 2021-2032 гг. в составе 

одного парогазового энергоблока 1xПГУ-100(Т) и трех водогрейных котлов типа 

КВ-Г-58,2-150: 

- ввод в 2021 г. ПГУ-100(Т) мощностью: электрической 100 МВт, тепловой – 70 Гкал/ч; 

- в период 2027 г. – ввод 1xКВ-Г-58,2-150 тепловой мощностью 50 Гкал/ч; 

- в период 2029 г. – ввод 1xКВ-Г-58,2-150 тепловой мощностью 50 Гкал/ч; 

- в период 2032 г. – ввод 1xКВ-Г-58,2-150 тепловой мощностью 50 Гкал/ч. 

Суммарная установленная мощность источника на 2034 г. составит: электрическая – 

100 МВт, тепловая – 220 Гкал/ч, в том числе ВК – 150 Гкал/ч. Тепловая мощность нетто в 

горячей воде составит 215,6 Гкал/ч. Тепловая нагрузка в горячей воде составит 160,5 Гкал/ч. 

Состав и программа ввода оборудования, установленная мощность, тепловая мощность 

нетто в горячей воде и резерв установленной мощности по периодам до 2035 г. представлены 

в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Программа развития ГТЭС «Молжаниновка» на перспективу до 2035 г. 
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ГТЭС «Молжаниновка»   0,0 0,0   100,0 70,0   100,0 120,0  100,0 220,0   100,0 220,0    

ПГУ  Блок ПГУ: 0,0 0,0   100,0 70,0   100,0 70,0 - 100,0 70,0   100,0 70,0    

 1 ПГУ-100(Т) 2021 - - - 100,0 70,0  -  100,0 70,0  100,0 70,0  -  100,0 70,0 - 2021 Ввод в 2021 г. 

 Водогрейные котлы:   0,0    0,0   50,0   150,0    150,0    

 1 КВ-Г-58,2-150 2027 - - - - -  -  - 50,0  -  - 50,0  -   50,0 - 2027 Ввод в 2027 г. 

  2 КВ-Г-58,2-150 2029 - - - - -  -  - -  -  - 50,0  -   50,0 - 2029 Ввод в 2029 г. 

 3 КВ-Г-58,2-150 2032    - -  - - - - 50,0   50,0  2032 Ввод в 2032 г. 

Тепловая мощность нетто в горячей воде - 0,0 - - 68,6 - - 117,6 - - 215,6 -  215,6 -   

Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:      -    15,4   124,2   160,5    

ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК - - - - 68,6 - - 102,2 - - 91,4 -  55,1 - -  
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1.5.2 Котельные 

Для обеспечения теплоснабжения новых потребителей, расположенных на 

значительном удалении от действующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию 87 новых источников тепловой 

энергии (котельных) суммарной установленной тепловой мощностью 4 288,2Гкал/ч (рисунок 

1.2) на территории г. Москвы, в том числе: 

- 6 котельных на территории г. Москвы без ТиНАО суммарной тепловой мощностью 

239,1 Гкал/ч; 

- 81 котельных на территории ТиНАО суммарной тепловой мощностью 4 049,1 Гкал/ч. 

 

Рисунок 1.2 – Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах 87 новых 

котельных г. Москвы на перспективу до 2035 г. 

Новые котельные на территории г. Москвы без ТиНАО 

На перспективу до 2035 г. намечается строительство и ввод в эксплуатацию 6 

котельных на территории города Москвы без ТиНАО: 

 - Новая котельная «Рублево-Архангельское» тепловой мощностью 190,0 Гкал/ч; 

 - Новая котельная «Верескино» тепловой мощностью 14,6 Гкал/ч; 

 - Новая котельная Новорижское ш. вл.1 тепловой мощностью 6,0 Гкал/ч; 

 - Новая котельная п. Горки-10 тепловой мощностью 16,0 Гкал/ч; 

 - Новая котельная Бутаковский залив тепловой мощностью 4,5 Гкал/ч; 

 - Новая котельная ЖК "Сказочный лес" тепловой мощностью 8,0 Гкал/ч. 

Суммарная тепловая установленная мощность 6 новых котельных на 01.01.2035 

составит 239,1 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка 203,1 Гкал/ч. 

Формирование зоны действия новой котельной «Рублево-Архангельское» намечается 

за счет перспективной застройки многофункционального центра (МФЦ) на территории 

Рублево-Архангельское г. Москвы (ЗАО) определенной в соответствии с показателями 

Генерального плана города Москвы (утвержденным законом города Москвы от 05.05.2010, 

ред. от 15.03.2017, № 17) и в соответствии с материалами утвержденного постановлением 
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Правительства города Москвы проекта планировки территории Рублево-Архангельское 

района Кунцево г. Москвы (от 25.10.2016 № 703-ПП). 

Формирование зоны действия новой котельной «Верескино» намечается за счет 

перспективных потребителей – объекты физкультуры и спорта (горнолыжный парк), 

планируемые к размещению в районе Молжаниновский (САО) недалеко от дер. Верескино в 

соответствии с адресной инвестиционной программой города Москвы (АИП г. Москвы) об 

объектах, запланированных к вводу в 2018-2020 гг. 

Формирование зон действия новых котельных Новорижское ш., вл.1 и п. Горки-10 

намечается за счет перспективной общественно-жилой застройки района Кунцево (ЗАО), 

определенной в соответствии с показателями Генерального плана города Москвы 

(утвержденным законом города Москвы от 05.05.2010, ред. от 15.03.2017, № 17). 

Формирование зоны действия новой котельной Бутаковский залив планируется за счет 

перспективной общественно-деловой застройки района Левобережный, определенной в 

соответствии с показателями Генерального плана города Москвы (утвержденного законом 

города Москвы от 05.05.2010, ред. от 15.03.2017, № 17), и в соответствии с материалами 

утвержденного постановлением Правительства города Москвы проекта планировки 

территории транспортно-пересадочного узла «Ленинградское шоссе» (от 28.06.2017  

№ 392-ПП). 

Формирование зоны действия новой котельной ЖК «Сказочный лес» намечается за 

счет перспективной застройки района Ярославский (СВАО) – строительства и ввода в 

эксплуатацию школы и градостроительного общественно-жилого комплекса в соответствии с 

материалами утвержденного постановлением Правительства города Москвы проекта 

планировки территории «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 

проектируемым проездом №3453, территорией объекта природного комплекса №104 Северо-

Восточного административного округа города Москвы "Озелененная территория МГСУ с 

прудом", границей Северо-Восточного административного округа города Москвы, 

территорией объекта природного комплекса №105 Северо-Восточного административного 

округа города Москвы "Спецтерритория по Ярославскому шоссе» (от 05.12.2017 № 961-ПП). 

Состав и программа ввода оборудования новых котельных на территории г. Москвы 

без ТиНАО, установленная мощность, тепловая мощность нетто в горячей воде и резерв 

установленной мощности по периодам до 2035 г. представлены в таблице 1.5. 

Технико-экономическое обоснование строительства новых источников тепловой 

энергии представлено в книге 2.1, разделе 1.2.3. 
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Таблица 1.5 – Программа развития перспективных котельных на территории г. Москвы без ТиНАО по периодам до 2035 г. 
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1 Новая котельная "Рублево-Архангельское"   0,0   0,0   190,0   190,0   190,0     

    1 КВ-Г-35 2025  -   -   -   -   -  30,0  -  30,0  -  30,0 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

    2 КВ-Г-35 2025  -   -   -   -   -  30,0  -  30,0  -  30,0 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

    3 КВ-Г-35 2026  -   -   -   -   -  30,0  -  30,0  -  30,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    4 КВ-Г-58,3 2026  -   -   -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    5 КВ-Г-58,3 2026  -   -   -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    185,8   185,8   185,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    164,0   164,0   164,0     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    21,8   21,8   21,8     

2 Новая котельная Бутаковский залив    0,0   0,0   4,5   4,5   4,5     

    1 КВ-Г-1,74 2025  -   -   -   -   -  1,5  -  1,5  -  1,5 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

    2 КВ-Г-1,74 2025  -   -   -   -   -  1,5  -  1,5  -  1,5 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

    3 КВ-Г-1,74 2025  -   -   -   -   -  1,5  -  1,5  -  1,5 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    4,4   4,4   4,4     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    2,7   2,7   3,4     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    1,7   1,7   1,0     

3 Новая котельная ЖК "Сказочный лес"    0,0   0,0   8,0   8,0   8,0     

    1 КВ-Г-2,32 2025  -   -   -   -   -  2,0  -  2,0  -  2,0 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

    2 КВ-Г-2,32 2025  -   -   -   -   -  2,0  -  2,0  -  2,0 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

    3 КВ-Г-2,32 2025  -   -   -   -   -  2,0  -  2,0  -  2,0 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

    4 КВ-Г-2,32 2027  -   -   -   -   -  2,0  -  2,0  -  2,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    7,8   7,8   7,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    6,7   6,7   6,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    1,1   1,1   1,1     

4 Новая котельная "Верескино"    0,0   14,6   14,6   14,6   14,6     

    1 КВ-Г-2,0 2020  -   -   -  1,7  -  1,7  -  1,7  -  1,7 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    2 КВ-Г-5,0 2020  -   -   -  4,3  -  4,3  -  4,3  -  4,3 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    3 КВ-Г-5,0 2020  -   -   -  4,3  -  4,3  -  4,3  -  4,3 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    4 КВ-Г-5,0 2020  -   -   -  4,3  -  4,3  -  4,3  -  4,3 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    14,3   14,3   14,3   14,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    11,9   11,9   11,9   11,9     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    2,4   2,4   2,4   2,4     
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Г
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5 Новая котельная Новорижское ш. вл.1    0,0   0,0   0,0   0,0   6,0     

    1 КВ-Г-3,5 2034  -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,0 2034 Ввод в эксплуатацию в 2034 г. 

    2 КВ-Г-3,5 2034  -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,0 2034 Ввод в эксплуатацию в 2034 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -     -    5,9     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -     -    3,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -     -    2,4     

6 Новая котельная п. Горки-10    0,0   0,0   8,0   16,0   16,0     

    1 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-4,65 2029  -   -   -   -   -   -   -  4,0  -  4,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-4,65 2032  -   -   -   -   -   -   -  4,0  -  4,0 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    7,8   15,6   15,6     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    2,0   10,3   13,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    5,8   5,3   2,0     

Всего по новым источникам на территории г. Москвы без ТиНАО                       
 - Установленная мощность    -  0,0  -  14,6  -  225,1  -  233,1  -  239,1     

 - Тепловая мощность нетто в горячей воде    -  0,0  -  14,3  -  220,2  -  228,0  -  233,9     

 - Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде    -  0,0  -  11,9  -  187,3  -  195,7  -  203,1     

 - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -  0,0  -  2,4  -  32,9  -  32,3  -  30,7     
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Новые котельные на территории ТиНАО 

На перспективу до 2035 г. намечается строительство и ввод в эксплуатацию 81 новой 

котельной на территории ТиНАО г. Москвы суммарной установленной тепловой мощностью 

4 049,1 Гкал/ч, в том числе 49 котельных суммарной мощностью 3 056,1Гкал/ч на территории 

НАО (71,3 % от суммарной мощности всех новых котельных – 87 шт.). 

Формирование зон действия 81 котельной предусматривается за счет потребителей 

тепловой энергии перспективной застройки жилищно-коммунального, общественно-делового 

и промышленного секторов, размещаемой на территории ТиНАО г. Москвы, определенной в 

соответствии с показателями Генерального плана города Москвы (утвержденным законом 

города Москвы от 05.05.2010, ред. от 15.03.2017, № 17) и в соответствии с проектами 

планировки отдельных территорий, Адресной инвестиционной программой города Москвы, 

«Программой реновации жилищного фонда в городе Москве», а также данными застройщиков 

и выданными условиями на подключение новых потребителей (УП). 

Строительство 81 котельной для теплоснабжения перспективных потребителей 

обусловлено размещением застройки на значительном удалении от действующих источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, а также технико-экономическими расчетами, 

представленными в книге 2.1, разделе 1.2.3.  

Формирование зон действия рассматриваемых новых котельных на перспективу до 

2035 г. по периодам и поселениям представлено в таблице 1.6. 

Распределение на 2034 г. суммарной присоединенной тепловой нагрузки 81 котельных 

по поселениям ТиНАО г. Москвы представлено на рисунке 1.3. 

Таблица 1.6 - Формирование зон действия 81 новой котельной на территории ТиНАО 

г. Москвы на перспективу до 2035 г. по периодам и поселениям 

№ 

 п/п 

Наименование  

котельной 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Основание для формирования 

 зоны действия котельной 
на  

01.01.2018 

на  

01.01.2023 

на  

01.01.2028 

на  

01.01.2033 

на  

01.01.2035 

Новомосковский  

Административный Округ) 
0,0 434,8 1 299,1 2 250,4 2 605,2   

пос. Воскресенское 0,0 0,0 1,6 15,9 18,6   

1 
Новая котельная вблизи  

д. Милорадово 
 -   -  1,6 8,2 10,8 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

2 
Новая котельная вблизи 

 КП Сенатор-Клуб 
 -   -   -  7,7 7,7 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

пос. Десеновское 0,0 26,8 131,8 374,0 462,6   

3 
Новая котельная вблизи  

д. Десна 
 -   -  37,9 105,0 129,9 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектами ППТ_7-1, 

ППТ_8-1 

4 
Новая котельная вблизи  

д. Новинки 
 -   -  5,6 17,4 22,0 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_7-5 

5 
Новая котельная вблизи  

д. Пыхчево 
 -   -  24,1 62,4 77,7 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектами ППТ_7-3, 

ППТ_7-5 

6 
Новая котельная вблизи  

д. Ватутинки 
 -  8,9 18,0 63,2 81,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и ППТ, утвержденным 
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№ 

 п/п 

Наименование  

котельной 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Основание для формирования 

 зоны действия котельной 
на  

01.01.2018 

на  

01.01.2023 

на  

01.01.2028 

на  

01.01.2033 

на  

01.01.2035 

постановлением Правительства 

г. Москвы 708-ПП 

7 
Новая котельная вблизи  

д. Кувекино 
 -   -  4,9 26,5 35,2 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

8 
Новая котельная вблизи  

д. Евсеево 
 -   -  2,9 2,9 2,9 

В соответствии с проектом 

ППТ_7-2 

9 
Новая котельная вблизи  

д. Писково 
 -   -  9,3 36,0 42,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_8-1 

10 
Новая котельная вблизи  

д. Черепово 
 -   -  11,1 37,4 44,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектами ППТ_7-1, 

ППТ_7-2 

11 
Новая котельная  

п. Ватутинки 
 -  17,9 17,9 23,2 27,0 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., "Программой 

Реновации жилищного фонда в 

городе Москве", условиями на 

подключение 

пос. Марушкинское 0,0 5,6 55,8 202,0 264,3   

12 
Новая котельная 

 "ПНК-Внуково" 
 -  5,6 5,6 11,7 11,7 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП 

13 
Новая котельная вблизи  

дер. Кривошеино 
 -   -   -   -  9,0 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

14 
Новая котельная вблизи  

д. Санино 
 -   -  8,3 45,2 60,0 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

15 
Новая котельная вблизи  

д. Б.Покровское 
 -   -  31,8 115,2 148,5 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_9-2 

16 
Новая котельная вблизи  

д. Акиньшино 
 -   -  7,0 7,3 7,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_9-2 

17 
Новая котельная вблизи  

д. Крекшино 
 -   -  3,1 22,6 27,8 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

пос. Московский 0,0 143,0 313,1 411,8 434,2   

18 Новая РТС "Саларьево"  -  142,1 267,5 296,9 299,7 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП и данными 

застройщика 

19 
Новая котельная  

Внуково аутлет 
 -  0,9 0,9 5,5 5,5 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП 

20 

Новая котельная  

"Индустриальный парк  

"Картмазово" 

 -   -   -  5,6 5,6 
В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

21 
Новая котельная  

РИО Киевское ш. 
 -   -   -  5,3 5,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

22 
Новая котельная  

ЖК "Румянцево-Парк" 
 -   -  16,4 16,4 16,4 

Данные застройщика - ООО 

Лексион Девелопмент 

23 
Новая котельная  

ООО "Геруда" 
 -   -  28,2 82,1 101,6 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., ППТ вблизи г. 

Московский 

пос. Мосрентген 0,0 1,3 1,3 24,9 33,9   

24 
Новая котельная  

ООО "Транс-Гамма" 
 -  0,7 0,7 0,7 0,7 

Адресная инвестиционная 

программа (АИП) 

25 
Новая котельная 

 п. Мамыри 
 -  0,6 0,6 23,0 31,9 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

26 
Новая котельная 

 МКАД 44 КМ 
 -   -   -  1,2 1,2 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

пос. Рязановское 0,0 42,4 102,8 229,1 276,3   

27 
Новая котельная вблизи  

п. Ерино 
 -   -   -  21,3 26,5 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

28 
Новая котельная вблизи  

с. Остафьево 
 -  31,8 59,3 59,3 59,3 

Данные застройщика - ООО 

"Самолет Энерго" 

29 
Новая котельная вблизи  

д. Алхимово 
 -  10,6 22,9 36,8 42,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и данными 

застройщика - ООО "Самолет 

Энерго" 

30 
Новая котельная вблизи  

д. Никульское 
 -   -  1,6 8,3 11,0 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 
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№ 

 п/п 

Наименование  

котельной 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Основание для формирования 

 зоны действия котельной 
на  

01.01.2018 

на  

01.01.2023 

на  

01.01.2028 

на  

01.01.2033 

на  

01.01.2035 

31 
Новая котельная вблизи  

д. Студенцы 
 -   -  19,0 103,5 137,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

пос. Сосенское 0,0 208,4 545,5 805,4 917,8   

32 
Новая котельная  

ЖК "Испанские кварталы" 
 -  24,2 24,2 24,2 24,2 

В соответствии с АИП и ППТ, 

утвержденного постановлением 

Правительства г. Москвы 601-

ПП от 21.09.2015 

33 
Новая котельная  

п. Коммунарка 
 -  42,2 125,2 244,1 275,7 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., проектами ППТ_1-4, 

ППТ_3-2, ППТ_3-3 и данными 

застройщика АО "101 

Девелопмент" 

34 
Новая котельная вблизи  

дер. Зименки 
 -   -  3,0 22,5 31,8 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_3-2 

35 Новая котельная "Школа"  -  1,5 1,5 1,5 1,5 

В соответствии с АИП и 

данными застройщика АО 

"Летово" 

36 
Новая котельная  

ЖК "Москвичка" 
 -  16,3 16,3 21,5 25,0 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП и данными 

застройщика ООО "Лэнд Юг" 

37 
Новая котельная 

 вблизи Калужского ш. 
 -  4,0 21,2 26,1 27,8 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП, проектами ППТ 

38 
Новая котельная  

"ТРК Мега" 
 -  1,7 1,7 1,7 1,7 

Адресная инвестиционная 

программа (АИП) и проектом 

ППТ 

39 
Новая котельная  

ЖК "Южное Бунино" 
 -  29,7 38,5 38,5 38,5 

В соответствии с АИП и 

данными застройщика ГК 

"МИЦ" 

40 
Новая котельная 

 вблизи д. Летово 
 -   -  6,1 60,3 79,1 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_3-4 

41 Новая котельная А-101  -  85,9 302,7 357,6 402,9 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП, ППТ, 

утвержденным постановлением 

Правительства г. Москвы ППТ 

943-ПП от 23.12.2015, данными 

застройщика АО "101 

Девелопмент" и "Программой 

Реновации жилищного фонда в 

городе Москве" 

42 
Новая котельная Ауди  

центр Калужский 
 -  0,5 0,5 0,5 0,5 

В соответствии с АИП и 

проектом ППТ 

43 
Новая котельная 

 Лесные поляны 
 -   -  0,5 2,8 5,1 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_1-4 

44 
Новая котельная  

дер. Зименки 
 -   -  1,7 1,7 1,7 

В соответствии с проектом 

ППТ_3-2 

45 
Новая котельная 

 МКАД 41 КМ 
 -  2,3 2,3 2,3 2,3 В соответствии с проектом ППТ 

пос. Филимонковское 0,0 7,3 147,4 187,2 197,6   

46 
Новая котельная вблизи  

дер. Середнево 
 -   -  84,5 89,6 89,6 

В соответствии с ППТ, 

утверженным постановлением 

Правительства г. Москвы 522-

ПП от 17.08.2015 

47 
Новая котельная  

ЖК "Марьино Град" 
 -  4,9 5,1 10,0 10,0 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП и проектом 

ППТ_9-2 

48 
Новая котельная вблизи  

дер. Староселье 
 -  2,3 48,3 60,5 60,5 

В соответствии с проектом 

ППТ_9-2 и данными 

застройщика ГК "МИЦ" 

49 
Новая котельная вблизи  

пос. Филимонки 
 -   -  9,4 27,1 37,5 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., проектом ППТ_9-2 и 

"Программой Реновации 

жилищного фонда в городе 

Москве" 
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№ 

 п/п 

Наименование  

котельной 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Основание для формирования 

 зоны действия котельной 
на  

01.01.2018 

на  

01.01.2023 

на  

01.01.2028 

на  

01.01.2033 

на  

01.01.2035 

Троицкий Административный  

Округ 
0,0 163,3 364,1 697,6 830,4 

  

пос. Вороновское 0,0 0,0 11,3 77,9 102,5   

50 
Новая котельная вблизи  

д. Безобразово 
 -   -   -  6,7 6,7 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

51 
Новая котельная вблизи  

д. Бабенки 
 -   -  4,0 20,7 33,0 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

52 
Новая котельная вблизи  

д. Юдановка 
 -   -   -  5,2 5,2 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

53 
Новая котельная вблизи  

д. Львово 
 -   -   -  6,9 6,9 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

54 
Новая котельная вблизи  

пос. ЛМС 
 -   -  7,4 38,3 50,7 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

пос. Кленовское  -   -  3,7 19,2 25,4   

55 
Новая котельная вблизи  

д. Маврино 
 -   -  3,7 19,2 25,4 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

пос. Краснопахорское 0,0 0,8 18,3 45,8 66,7   

56 
Новая котельная вблизи  

дер. Шахово 
 -   -  13,9 24,6 30,9 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_12-9 

57 
Новая котельная вблизи  

п. Минзаг 
 -  0,8 2,0 8,6 9,9 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП и проектом 

ППТ_13-1 

58 
Новая котельная вблизи  

д. Софьино 
 -   -  2,3 12,2 16,2 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

59 
Новая котельная вблизи  

д. Чириково 
 -   -   -   -  5,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

60 
Новая котельная 

 "Малинки" 
 -   -   -  0,3 4,4 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

пос. Михайлово-Ярцевское 0,0 11,1 58,3 67,9 71,0   

61 
Новая котельная вблизи  

дер. Сенькино-Секерино 
 -   -  20,5 27,1 28,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., проектом ППТ_12-9 и 

утвержденным ППТ 

постановлением Правительства 

г. Москвы 495-ПП от 04.08.2015 

62 
Новая котельная вблизи  

д. Терехово 
 -   -  17,5 18,7 19,1 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., проектом ППТ_12-9 

63 
Новая котельная  

п. Шишкин лес 
 -  11,1 20,3 22,1 23,6 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., проектом ППТ_12-9, 

"Программой Реновации 

жилищного фонда в городе 

Москве" и условиями на 

подключение нового 

потребителя (Т-УП1-01-

131028/3) 

пос. Новофедоровское 0,0 0,0 12,1 63,2 90,2   

64 
Новая котельная вблизи  

д. Кузнецово 
 -   -  4,4 22,9 30,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

65 
Новая котельная вблизи  

СНТ "Юбилейный" 
 -   -  3,4 17,7 26,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

66 
Новая котельная вблизи  

д. Юрьево 
 -   -  4,3 22,6 33,6 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

пос. Первомайское 0,0 17,8 37,0 108,6 129,5   

67 
Новая котельная вблизи  

п. Первомайское 
 -   -  4,3 22,3 29,5 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

68 
Новая котельная  

ЖК "Ново-Никольское" 
 -  14,0 14,0 14,0 14,6 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и АИП  

69 
Новая котельная  

ПСК "Сотрудничество" 
 -   -  2,9 2,9 2,9 

В соответствии с утвержденным 

ППТ постановлением 

Правительства г. Москвы 779-

ПП от 16.12.2014 

70 
Новая котельная вблизи  

д. Хатминки 
 -   -  2,4 12,3 16,2 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

71 
Новая котельная вблизи  

д. Конюшково 
 -  3,7 10,4 40,8 50,0 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., "Программой 
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№ 

 п/п 

Наименование  

котельной 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Основание для формирования 

 зоны действия котельной 
на  

01.01.2018 

на  

01.01.2023 

на  

01.01.2028 

на  

01.01.2033 

на  

01.01.2035 

Реновации жилищного фонда в 

городе Москве" и проектом 

ППТ_8-4 

72 
Новая котельная вблизи  

дер. Пучково 
 -   -  3,1 9,8 9,8 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_8-4 

73 
Новая котельная вблизи  

дер. Пятовское 
 -   -   -  6,5 6,5 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

г.о. Троицк 0,0 133,7 172,8 227,6 253,3  

74 Новая РТС "Центральная"  -  97,0 128,7 168,7 186,5 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП и "Программой 

Реновации жилищного фонда в 

городе Москве"  

75 Новая котельная мкр. В  -  36,7 44,2 58,9 66,8 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г., АИП и "Программой 

Реновации жилищного фонда в 

городе Москве" 

пос. Щаповское 0,0 0,0 50,5 87,5 91,8   

76 
Новая котельная вблизи  

КП "Булгаков" 
 -   -  5,2 9,1 9,1 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_13-5 

77 
Новая котельная вблизи  

дер. Ознобишино 
 -   -   -  5,5 5,5 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. 

78 
Новая котельная вблизи  

п. Батыбино 
 -   -  4,7 7,7 7,7 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_13-5 

79 
Новая котельная вблизи  

д. Русино 
 -   -  17,0 32,4 36,7 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_13-5 

80 
Новая котельная вблизи  

п. ДРП-3 
 -   -  9,6 11,5 11,5 

В соответствии с проектом 

ППТ_13-5 

81 
Новая котельная вблизи  

п. Спортбаза 
 -   -  14,1 21,3 21,3 

В соответствии с ГП г. Москвы 

до 2035 г. и проектом ППТ_13-5 

Всего по новым котельным 

 на территории ТиНАО 
0,0 598,1 1 663,2 2 948,0 3 435,6 

 
Примечание - ГП - Генеральный план города Москвы, АИП - Адресная инвестиционная программа города Москвы,  

ППТ - Проект планировки территории. 

 

 

Рисунок 1.3 – Распределение на 01.01.2035 суммарной присоединенной тепловой нагрузки  

81 новой котельных по поселениям ТиНАО г. Москвы 
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Наибольший суммарный прирост тепловой нагрузки на 81 новой котельной намечается 

в период 2027-2032 гг. (37 % от суммарного прироста тепловой нагрузки). 

Наибольшая суммарная присоединенная тепловая нагрузки намечается на котельных, 

размещаемых в 5 поселениях: Десеновское (13,5 %), Марушкинское (7,7 %), Московский 

(12,6 %), Рязановское (8,0 %) и Сосенское (26,7 %). 

В работе при выборе состава основного оборудования перспективных котельных 

использованы, в основном, водогрейные котлы из номенклатуры российского завода-

изготовителя АО «Дорогобужкотломаш» и ООО «Энтророс». 

Состав оборудования новых котельных определяется на последующих стадиях 

проектирования. 

Предварительный состав основного оборудования 81 новой котельной, размещаемых 

на территории ТиНАО, по периодам до 2035 г. представлен в таблице 1.7. 

Сравнение установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 

2034 г. по 81 новой котельной ТиНАО г. Москвы представлено на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 - Сравнение установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой 

нагрузки на 2034 г. по 81 новой котельной ТиНАО г. Москвы 
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Таблица 1.7 – Состав основного оборудования 81 новой котельной на территории ТиНАО по периодам до 2035 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
источника, 

очередь, 

 группа 
оборудования 

С
та

н
ц

и
о
н

н
ы

й
 н

о
м

ер
 

Тип (марка) 
оборудования 

Год 
ввода 

На 01.01.2018 На 01.01.2023 На 01.01.2028 На 01.01.2033 На 01.01.2035 

Г
о

д
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
  

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Примечания 

Установленная 

мощность 

Установленная 

мощность 

Установленная 

мощность 

Установленная 

мощность 
Установленная 

мощность 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

, 

М
В

т 

те
п

л
о
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, 
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к
ал

/ч
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и
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, 
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т 
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, 
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/ч
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и
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, 

М
В

т 
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п

л
о
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, 

 Г
к
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/ч
 

эл
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и
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, 
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т 
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л
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, 
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к
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/ч
 

эл
ек

тр
и

ч
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к
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, 

М
В

т 
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п

л
о
в
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, 

 Г
к
ал

/ч
 

  Новомосковский Административный Округ (НАО)                         

  пос. Воскресенское                         

1 Новая котельная вблизи д. Милорадово    0,0   0,0   5,2   13,8   13,8     

    1 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -  2,6  -  2,6  -  2,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -  2,6  -  2,6  -  2,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-5,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  4,3  -  4,3 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-5,0 2031  -   -   -   -   -   -   -  4,3  -  4,3 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    5,0   13,5   13,5     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    1,6   8,2   10,8     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    3,5   5,3   2,6     

2 Новая котельная вблизи КП Сенатор-Клуб    0,0   0,0   0,0   10,3   10,3     

    1 КВ-Г-3,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    2 КВ-Г-3,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    3 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-3,0 2031  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    10,1   10,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    7,7   7,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    2,3   2,3     

  пос. Десеновское                         

3 Новая котельная вблизи д. Кувекино     0,0   0,0   13,2   40,5   40,5     

    1 КВ-Г-7,7 2027  -   -   -   -   -  6,6  -  6,6  -  6,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-7,7 2027  -   -   -   -   -  6,6  -  6,6  -  6,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-7,7 2028  -   -   -   -   -   -   -  6,6  -  6,6 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-12,0 2030  -   -   -   -   -   -   -  10,3  -  10,3 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

    5 КВ-Г-12,0 2032  -   -   -   -   -   -   -  10,3  -  10,3 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    12,9   39,6   39,6     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    4,9   26,5   35,2     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    8,0   13,1   4,5     

4 Новая котельная вблизи д. Ватутинки    0,0   30,0   50,0   90,0   90,0     

   1 КВ-Г-11,63 2022  -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0  -  10,0 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   2 КВ-Г-23,26 2022  -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0  -  20,0 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   3 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

  4 КВ-Г-23,26 2029  -   -   -   -   -   -  - 20,0  20,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-23,26 2032  -   -   -   -   -  -  -  20,0  -  20,0 2030 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    29,3   48,9   88,0   88,0     
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№ 
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  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде: -  -  - 8,9 - 18,0 - 63,2 - 81,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК -  -  - 20,4 - 30,9 - 24,8 - 6,7     

5 Новая котельная вблизи д. Евсеево    0,0   0,0   5,2   5,2   5,2     

    1 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -  2,6  -  2,6  -  2,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -  2,6  -  2,6  -  2,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    5,0   5,0   5,0     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    2,9   2,9   2,9     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    2,1   2,1   2,1     

6 Новая котельная вблизи д. Новинки    0,0   0,0   13,0   26,0   26,0     

    1 КВ-Г-7,56 2027  -   -   -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-7,56 2027  -   -   -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-7,56 2028  -   -   -   -   -   -   -  6,5  -  6,5 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-7,56 2032  -   -   -   -   -   -   -  6,5  -  6,5 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    12,7   25,4   25,4     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    5,6   17,4   22,0     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    7,1   8,1   3,4     

7 Новая котельная вблизи д. Писково    0,0   0,0   22,4   44,9   44,9     

    1 КВ-Г-8,7 2026  -   -   -   -   -  7,5  -  7,5  -  7,5 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-8,7 2026  -   -   -   -   -  7,5  -  7,5  -  7,5 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -  7,5  -  7,5  -  7,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-8,7 2029  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -  7,5 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-8,7 2030  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -  7,5 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

    6 КВ-Г-8,7 2032  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -  7,5 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    21,9   43,9   43,9     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    9,3   36,0   42,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    12,6   7,9   1,6     

8 Новая котельная вблизи д. Пыхчево    0,0   0,0   50,0   90,0   90,0     

    1 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-23,26 2029  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -  20,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-23,26 2032  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -  20,0 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    48,9   88,0   88,0     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    24,1   62,4   77,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    24,8   25,6   10,3     

9 Новая котельная вблизи д. Черепово    0,0   0,0   40,4   57,6   57,6     
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    1 КВ-Г-3,5 2026  -   -   -   -   -  3,0  -  3,0  -  3,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-3,5 2026  -   -   -   -   -  3,0  -  3,0  -  3,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-20,0 2027  -   -   -   -   -  17,2  -  17,2  -  17,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-20,0 2027  -   -   -   -   -  17,2  -  17,2  -  17,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    5 КВ-Г-20,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  17,2  -  17,2 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    39,5   56,3   56,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    11,1   37,4   44,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    28,4   19,0   12,1     

10 Новая котельная вблизи д. Десна    0,0   0,0   51,6   111,6   141,6     

    1 КВ-Г-20 2026  -   -   -   -   -  17,2  -  17,2  -  17,2 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-20 2026  -   -   -   -   -  17,2  -  17,2  -  17,2 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-20 2027  -   -   -   -   -  17,2  -  17,2  -  17,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-35 2028  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -  30,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    5 КВ-Г-35 2030  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -  30,0 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

    6 КВ-Г-35 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    50,5   109,1   138,5     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    37,9   105,0   129,9     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    12,6   4,2   8,6     

11 Новая котельная п. Ватутинки    0,0   33,2   33,2   33,2   33,2     

    1 КВ-Г-9,65 2021  -   -   -  8,3  -  8,3  -  8,3  -  8,3 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    2 КВ-Г-9,65 2021  -   -   -  8,3  -  8,3  -  8,3  -  8,3 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    3 КВ-Г-9,65 2021  -   -   -  8,3  -  8,3  -  8,3  -  8,3 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    4 КВ-Г-9,65 2021  -   -   -  8,3  -  8,3  -  8,3  -  8,3 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    32,5   32,5   32,5   32,5     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    17,9   17,9   23,2   27,0     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    14,6   14,6   9,2   5,4     

  пос. Марушкинское                         

12 Новая котельная "ПНК-Внуково"    0,0   10,3   10,3   15,5   15,5     

    1 КВ-Г-6,0 2019  -   -   -  5,2  -  5,2  -  5,2  -  5,2 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    2 КВ-Г-6,0 2019  -   -   -  5,2  -  5,2  -  5,2  -  5,2 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    3 КВ-Г-6,0 2028  -   -   -  -  -  -  -  5,2  -  5,2 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    10,1   10,1   15,1   15,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    5,6   5,6   11,7   11,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    4,5   4,5   3,4   3,4     

13 Новая котельная вблизи д. Акиньшино    0,0   0,0   9,5   9,5   9,5     

    1 КВ-Г-3,7 2027  -   -   -   -   -  3,2  -  3,2  -  3,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-3,7 2027  -   -   -   -   -  3,2  -  3,2  -  3,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 
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    3 КВ-Г-3,7 2027  -   -   -   -   -  3,2  -  3,2  -  3,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    9,3   9,3   9,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    7,0   7,3   7,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    2,3   2,0   2,0     

14 Новая котельная вблизи д. Б.Покровское    0,0   0,0   70,0   130,0   160,0     

    1 КВ-Г-11,63 2026  -   -   -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-35 2026  -   -   -   -   -  30,0  -  30,0  -  30,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-35 2027  -   -   -   -   -  30,0  -  30,0  -  30,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-35 2029  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -  30,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-35 2031  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -  30,0 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

    6 КВ-Г-35 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    68,5   127,1   156,5     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    31,8   115,2   148,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    36,7   12,0   8,0     

15 Новая котельная вблизи д. Крекшино    0,0   0,0   13,3   34,0   34,0     

    1 КВ-Г-3,5 2027  -   -   -   -   -  3,0  -  3,0  -  3,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-12,0 2027  -   -   -   -   -  10,3  -  10,3  -  10,3 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-12,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  10,3  -  10,3 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-12,0 2031  -   -   -   -   -   -   -  10,3  -  10,3 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    13,0   33,2   33,2     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    3,1   22,6   27,8     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    9,9   10,7   5,4     

16 Новая котельная вблизи д. Санино    0,0   0,0   32,0   72,0   72,0     

    1 КВ-Г-7,0 2027  -   -   -   -   -  6,0  -  6,0  -  6,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-7,0 2027  -   -   -   -   -  6,0  -  6,0  -  6,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-23,26 2028  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -  20,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    5 КВ-Г-23,26 2031  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -  20,0 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    31,3   70,4   70,4     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    8,3   45,2   60,0     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    23,0   25,2   10,5     

17 Новая котельная вблизи дер. Кривошеино    0,0   0,0   0,0   0,0   12,0     

    1 КВ-Г-4,65 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,0 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

    2 КВ-Г-4,65 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,0 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

    3 КВ-Г-4,65 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,0 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -     -    11,7     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -     -    9,0     
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  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -     -    2,7     

  пос. Московский                         

18 Новая котельная "Индустриальный парк "Картмазово"    0,0   0,0   0,0   7,7   7,7     

    1 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    2 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    3 КВ-Г-3,0 2030  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    7,6   7,6     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    5,6   5,6     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    2,0   2,0     

19 Новая котельная РИО Киевское ш.    0,0   0,0   0,0   6,8   6,8     

    1 КВ-Г-2,65 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,3  -  2,3 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    2 КВ-Г-2,65 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,3  -  2,3 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    3 КВ-Г-2,65 2030  -   -   -   -   -   -   -  2,3  -  2,3 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    6,7   6,7     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    5,3   5,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    1,4   1,4     

20 Новая котельная ЖК "Румянцево-Парк"    0,0   0,0   28,9   28,9   28,9     

    1 Bosсh Unimat UT-L-11200 2023  -   -   -   -   -  9,6  -  9,6  -  9,6 2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

    2 Bosсh Unimat UT-L-11200 2023  -   -   -   -   -  9,6  -  9,6  -  9,6 2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

    3 Bosсh Unimat UT-L-11200 2024  -   -   -   -   -  9,6  -  9,6  -  9,6 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    28,3   28,3   28,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    16,4   16,4   16,4     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    11,9   11,9   11,9     

21 Новая котельная Внуково аутлет    0,0   5,0   5,0   7,5   7,5     

    1 КВ-Г-2,9 2019  -   -   -  2,5  -  2,5  -  2,5  -  2,5 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    2 КВ-Г-2,9 2019  -   -   -  2,5  -  2,5  -  2,5  -  2,5 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    3 КВ-Г-2,9 2030  -   -   -   -   -   -   -  2,5  -  2,5 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    4,9   4,9   7,3   7,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    0,9   0,9   5,5   5,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    4,0   4,0   1,8   1,8     

22 Новая котельная ООО "Геруда"    0,0   130,0   130,0   130,0   130,0     

    1 Eurotherm-35 2020  -   -   -  30,0  -  30,0  -  30,0  -  30,0 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    2 Eurotherm-58 2020  -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0  -  50,0 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    3 Eurotherm-58 2020  -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0  -  50,0 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    127,1   127,1   127,1   127,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    28,2   82,1   101,6     
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  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    127,1   98,9   45,1   25,5     

23 РТС "Саларьево"     0,0   258,0   361,2   361,2   361,2     

    1 Термотехник ТТ 3000 (60 МВт) 2018  -   -   -  51,6  -  51,6  -  51,6  -  51,6 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    2 Термотехник ТТ 3000 (60 МВт) 2018  -   -   -  51,6  -  51,6  -  51,6  -  51,6 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    3 Термотехник ТТ 3000 (60 МВт) 2018  -   -   -  51,6  -  51,6  -  51,6  -  51,6 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    4 Термотехник ТТ 3000 (60 МВт) 2020  -   -   -  51,6  -  51,6  -  51,6  -  51,6 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    5 Термотехник ТТ 3000 (60 МВт) 2020  -   -   -  51,6  -  51,6  -  51,6  -  51,6 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    6 Термотехник ТТ 3000 (60 МВт) 2024  -   -   -   -   -  51,6  -  51,6  -  51,6 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    7 Термотехник ТТ 3000 (60 МВт) 2024  -   -   -   -   -  51,6  -  51,6  -  51,6 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    252,3   353,3   353,3   353,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    142,1   267,5   296,9   299,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    110,2   85,8   56,3   53,6     

  пос. Мосрентген                         

24 Новая котельная п. Мамыри    0,0   1,5   1,5   40,2   40,2     

    1 КВ-Г-0,87 2021  -   -   -  0,7  -  0,7  -  0,7  -  0,7 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    2 КВ-Г-0,87 2021  -   -   -  0,7  -  0,7  -  0,7  -  0,7 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    3 КВ-Г-15,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  12,9  -  12,9 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-15,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  12,9  -  12,9 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    5 КВ-Г-15,0 2031  -   -   -   -   -   -   -  12,9  -  12,9 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    1,5   1,5   39,3   39,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    0,6   0,6   23,0   31,9     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    0,9   0,9   16,3   7,4     

25 Новая котельная ООО "Транс-Гамма"    0,0   1,3   1,3   1,3   1,3     

    1 КВ-Г-0,76 2019  -   -   -  0,7  -  0,7  -  0,7  -  0,7 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    2 КВ-Г-0,76 2019  -   -   -  0,7  -  0,7  -  0,7  -  0,7 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    1,3   1,3   1,3   1,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    0,7   0,7   0,7   0,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    0,6   0,6   0,6   0,6     

26 Новая котельная МКАД 44 КМ    0,0   0,0   0,0   2,1   2,1     

    1 КВ-Г-1,2 2028  -   -   -   -   -   -   -  1,0  -  1,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    2 КВ-Г-1,2 2028  -   -   -   -   -   -   -  1,0  -  1,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    2,0   2,0     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    1,2   1,2     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    0,8   0,8     

  пос. Рязановское                         

27 Новая котельная вблизи д. Алхимово    0,0   25,8   37,0   48,2   48,2     
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    1 КВ-Г-4,0 2020  -   -   -  3,4  -  3,4  -  3,4  -  3,4 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    2 КВ-Г-13,0 2020  -   -   -  11,2  -  11,2  -  11,2  -  11,2 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    3 КВ-Г-13,0 2021  -   -   -  11,2  -  11,2  -  11,2  -  11,2 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    4 КВ-Г-13,0 2024  -   -   -   -   -  11,2  -  11,2  -  11,2 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    5 КВ-Г-13,0 2030  -   -   -   -   -   -   -  11,2  -  11,2 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    25,2   36,2   47,1   47,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    10,6   22,9   36,8   42,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    14,6   13,2   10,3   4,8     

28 Новая котельная вблизи д. Студенцы    0,0   0,0   60,0   120,0   150,0     

    1 КВ-Г-35 2027  -   -   -   -   -  30,0  -  30,0  -  30,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-35 2027  -   -   -   -   -  30,0  -  30,0  -  30,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-35 2028  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -  30,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-35 2029  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -  30,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-35 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    58,7   117,4   146,7     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    19,0   103,5   137,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    39,6   13,9   9,4     

29 Новая котельная вблизи п. Ерино    0,0   0,0   0,0   33,4   33,4     

    1 КВ-Г-2,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  1,7  -  1,7 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    2 КВ-Г-2,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  1,7  -  1,7 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    3 КВ-Г-11,63 2029  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -  10,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-11,63 2029  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -  10,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-11,63 2031  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -  10,0 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    32,7   32,7     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    21,3   26,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    11,4   6,2     

30 Новая котельная вблизи с. Остафьево    0,0   50,6   63,2   63,2   63,2     

    1 КВ-Г-14,7 2020  -   -   -  12,6  -  12,6  -  12,6  -  12,6 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    2 КВ-Г-14,7 2020  -   -   -  12,6  -  12,6  -  12,6  -  12,6 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    3 КВ-Г-14,7 2021  -   -   -  12,6  -  12,6  -  12,6  -  12,6 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    4 КВ-Г-14,7 2022  -   -   -  12,6  -  12,6  -  12,6  -  12,6 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    5 КВ-Г-14,7 2025  -   -   -   -   -  12,6  -  12,6  -  12,6 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    49,4   61,8   61,8   61,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    31,8   59,3   59,3   59,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    17,6   2,6   2,6   2,6     

31 Новая котельная вблизи д. Никульское    0,0   0,0   3,4   12,4   12,4     

    1 КВ-Г-2,0 2027  -   -   -   -   -  1,7  -  1,7  -  1,7 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

46 

№ 

п/п 

Наименование 

источника, 

очередь, 
 группа 

оборудования 
С

та
н

ц
и

о
н

н
ы

й
 н

о
м

ер
 

Тип (марка) 

оборудования 

Год 

ввода 

На 01.01.2018 На 01.01.2023 На 01.01.2028 На 01.01.2033 На 01.01.2035 

Г
о

д
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
  

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Примечания 

Установленная 
мощность 

Установленная 
мощность 

Установленная 
мощность 

Установленная 
мощность 

Установленная 
мощность 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

, 

М
В

т 

те
п

л
о
в
ая

, 

 Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

, 

М
В

т 

те
п

л
о
в
ая

, 

 Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

, 

М
В

т 

те
п

л
о
в
ая

, 

 Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

, 

М
В

т 

те
п

л
о
в
ая

, 

 Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

, 

М
В

т 

те
п

л
о
в
ая

, 

 Г
к
ал

/ч
 

    2 КВ-Г-2,0 2027  -   -   -   -   -  1,7  -  1,7  -  1,7 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-3,5 2028  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -  3,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-3,5 2029  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -  3,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-3,5 2032  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -  3,0 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    3,4   12,2   12,2     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    1,6   8,3   11,0     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    1,8   3,8   1,2     

  пос. Сосенское                         

32 Новая котельная Ауди центр Калужский    0,0   0,9   0,9   0,9   0,9     

    1 КВ-Г-0,5 2020  -   -   -  0,4  -  0,4  -  0,4  -  0,4 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    2 КВ-Г-0,5 2020  -   -   -  0,4  -  0,4  -  0,4  -  0,4 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    0,8   0,8   0,8   0,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    0,5   0,5   0,5   0,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    0,3   0,3   0,3   0,3     

33 Новая котельная "Школа"    0,0   2,8   2,8   2,8   2,8     

    1 КВ-Г-1,6 2018  -   -   -  1,4  -  1,4  -  1,4  -  1,4 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    2 КВ-Г-1,6 2018  -   -   -  1,4  -  1,4  -  1,4  -  1,4 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    2,7   2,7   2,7   2,7     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    1,5   1,5   1,5   1,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    1,2   1,2   1,2   1,2     

34 Новая котельная вблизи дер. Зименки    0,0   0,0   5,2   38,7   38,7     

    1 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -  2,6  -  2,6  -  2,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -  2,6  -  2,6  -  2,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-13,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  11,2  -  11,2 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-13,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  11,2  -  11,2 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    5 КВ-Г-13,0 2031  -   -   -   -   -   -   -  11,2  -  11,2 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    5,0   37,8   37,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    3,0   22,5   31,8     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    2,0   15,3   6,1     

35 Новая котельная вблизи Калужского ш.    0,0   7,8   37,6   37,6   37,6     

    1 КВ-Г-2,2 2018  -   -   -  1,9  -  1,9  -  1,9  -  1,9 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    2 КВ-Г-2,2 2018  -   -   -  1,9  -  1,9  -  1,9  -  1,9 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    3 КВ-Г-4,65 2022  -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0  -  4,0 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    4 КВ-Г-4,65 2023  -   -   -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0 2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

    5 КВ-Г-15,0 2024  -   -   -   -   -  12,9  -  12,9  -  12,9 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    6 КВ-Г-15,0 2026  -   -   -   -   -  12,9  -  12,9  -  12,9 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    7,6   36,8   36,8   36,8     
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  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    4,0   21,2   26,1   27,8     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    3,6   15,5   10,6   9,0     

36 Новая котельная ЖК "Южное Бунино"    0,0   44,0   44,0   44,0   44,0     

    1 КВ-Г-7,56 2019  -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5  -  6,5 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    2 КВ-Г-7,56 2019  -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5  -  6,5 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    3 КВ-Г-12,0 2020  -   -   -  10,3  -  10,3  -  10,3  -  10,3 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    4 КВ-Г-12,0 2021  -   -   -  10,3  -  10,3  -  10,3  -  10,3 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    5 КВ-Г-12,0 2022  -   -   -  10,3  -  10,3  -  10,3  -  10,3 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    43,0   43,0   43,0   43,0     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    29,7   38,5   38,5   38,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    13,2   4,5   4,5   4,5     

37 Новая котельная ЖК "Москвичка"    0,0   43,0   43,0   43,0   43,0     

    1 Термотехник ТТ-100-01 (10МВт) 2018  -   -   -  8,6  -  8,6  -  8,6  -  8,6 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    2 Термотехник ТТ-150 (20МВт) 2018  -   -   -  17,2  -  17,2  -  17,2  -  17,2 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    3 Термотехник ТТ-150 (20МВт) 2018  -   -   -  17,2  -  17,2  -  17,2  -  17,2 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    42,1   42,1   42,1   42,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    16,3   16,3   21,5   25,0     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    25,7   25,7   20,5   17,0     

38 Новая котельная ЖК "Испанские кварталы"    0,0   44,7   44,7   44,7   44,7     

    1 Bosch Unimat UT-М 60 16,4МВт) 2018  -   -   -  14,1  -  14,1  -  14,1  -  14,1 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    2 Bosch Unimat UT-М 60 16,4МВт) 2018  -   -   -  14,1  -  14,1  -  14,1  -  14,1 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    3 Bosch Unimat UT-М 64 19,2МВт) 2018  -   -   -  16,5  -  16,5  -  16,5  -  16,5 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    43,7   43,7   43,7   43,7     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    24,2   24,2   24,2   24,2     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    19,5   19,5   19,5   19,5     

39 Новая котельная вблизи д. Летово    0,0   0,0   30,0   90,0   90,0     

    1 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-23,26 2028  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -  20,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-23,26 2030  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -  20,0 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

    5 КВ-Г-23,26 2032  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -  20,0 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    29,3   88,0   88,0     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    6,1   60,3   79,1     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    23,3   27,7   9,0     

40 Новая котельная дер. Зименки    0,0   0,0   3,0   3,0   3,0     

    1 КВ-Г-1,75 2027  -   -   -   -   -  1,5  -  1,5  -  1,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 
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    2 КВ-Г-1,75 2027  -   -   -   -   -  1,5  -  1,5  -  1,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    2,9   2,9   2,9     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    1,7   1,7   1,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    1,2   1,2   1,2     

41 Новая котельная Лесные поляны    0,0   0,0   3,0   4,5   6,0     

    1 КВ-Г-1,74 2026  -   -   -   -   -  1,5  -  1,5  -  1,5 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-1,74 2026  -   -   -   -   -  1,5  -  1,5  -  1,5 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-1,74 2031  -   -   -   -   -   -   -  1,5  -  1,5 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

    4 КВ-Г-1,74 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  1,5 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    2,9   4,4   5,9     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    0,5   2,8   5,1     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    2,4   1,6   0,8     

42 Новая котельная МКАД 41 КМ    0,0   3,0   3,0   3,0   3,0     

    1 КВ-Г-1,16 2022  -   -   -  1,0  -  1,0  -  1,0  -  1,0 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    2 КВ-Г-1,16 2022  -   -   -  1,0  -  1,0  -  1,0  -  1,0 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    3 КВ-Г-1,16 2022  -   -   -  1,0  -  1,0  -  1,0  -  1,0 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    2,9   2,9   2,9   2,9     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    2,3   2,3   2,3   2,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    0,6   0,6   0,6   0,6     

43 Новая котельная А-101     0,0   167,2   367,2   417,2   417,2     

    1 КВ-ГМ-20-150 2018  -   -   -  17,2  -  17,2  -  17,2  -  17,2 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    2 КВ-ГМ-58,2-150 2018  -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0  -  50,0 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    3 КВ-ГМ-58,2-150 2018  -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0  -  50,0 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    4 КВ-ГМ-58,2-150 2022  -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0  -  50,0 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    5 КВ-ГМ-58,2-150 2023  -   -   -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0 2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

    6 КВ-ГМ-58,2-150 2023  -   -   -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0 2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

    7 КВ-ГМ-58,2-150 2024  -   -   -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    8 КВ-ГМ-58,2-150 2025  -   -   -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

    9 КВ-ГМ-58,2-150 2032  -   -   -   -   -   -   -  50,0  -  50,0 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    163,5   359,1   408,0   408,0     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    85,9   302,7   357,6   380,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    77,6   56,4   50,5   27,7     

44 Новая котельная п. Коммунарка    0,0   100,0   220,0   280,0   340,0     

    1 КВ-Г-23,26 2018  -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0  -  20,0 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    2 КВ-Г-23,26 2018  -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0  -  20,0 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    3 КВ-Г-69,8 2021  -   -   -  60,0  -  60,0  -  60,0  -  60,0 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    4 КВ-Г-69,8 2025  -   -   -   -   -  60,0  -  60,0  -  60,0 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 
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    5 КВ-Г-69,8 2027  -   -   -   -   -  60,0  -  60,0  -  60,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    6 КВ-Г-69,8 2030  -   -   -   -   -   -   -  60,0  -  60,0 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

    7 КВ-Г-69,8 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  60,0 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    97,8   215,2   273,8   332,5     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    42,2   125,2   253,6   293,2     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    55,6   90,0   20,2   39,3     

45 Новая котельная "ТРК Мега"    0,0   2,3   2,3   2,3   2,3     

    1 КВ-Г-0,87 2020  -   -   -  0,8  -  0,8  -  0,8  -  0,8 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    2 КВ-Г-0,87 2020  -   -   -  0,8  -  0,8  -  0,8  -  0,8 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

    3 КВ-Г-0,87 2020  -   -   -  0,8  -  0,8  -  0,8  -  0,8 2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    2,2   2,2   2,2   2,2     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    1,7   1,7   1,7   1,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    0,5   0,5   0,5   0,5     

  пос. Филимонковское                         

46 Новая котельная вблизи дер. Середнево    0,0   0,0   105,8   105,8   105,8     

    1 КВ-Г-16,5 2024  -   -   -   -   -  14,2  -  14,2  -  14,2 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    2 КВ-Г-16,5 2024  -   -   -   -   -  14,2  -  14,2  -  14,2 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    3 КВ-Г-30 2024  -   -   -   -   -  25,8  -  25,8  -  25,8 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    4 КВ-Г-30 2024  -   -   -   -   -  25,8  -  25,8  -  25,8 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    5 КВ-Г-30 2025  -   -   -   -   -  25,8  -  25,8  -  25,8 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    103,5   103,5   103,5     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    84,5   89,6   89,6     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    19,0   13,8   13,8     

47 Новая котельная вблизи дер. Староселье    0,0   13,0   73,0   73,0   73,0     

    1 КВ-Г-7,56 2022  -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5  -  6,5 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    2 КВ-Г-7,56 2022  -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5  -  6,5 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    3 КВ-Г-23,26 2023  -   -   -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0 2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

    4 КВ-Г-23,26 2023  -   -   -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0 2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

    5 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    12,7   71,4   71,4   71,4     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    2,3   48,3   60,5   60,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    10,4   23,1   10,9   10,9     

48 Новая котельная ЖК "Марьино Град"    0,0   13,4   13,4   13,4   13,4     

    1 Buderus Logano S 825L 5,2 2019  -   -   -  4,5  -  4,5  -  4,5  -  4,5 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    2 Buderus Logano S 825L 5,2 2019  -   -   -  4,5  -  4,5  -  4,5  -  4,5 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    3 Buderus Logano S 825L 5,2 2019  -   -   -  4,5  -  4,5  -  4,5  -  4,5 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    13,1   13,1   13,1   13,1     
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  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    4,9   5,1   10,0   10,0     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    8,2   8,0   3,2   3,2     

49 Новая котельная вблизи пос. Филимонки    0,0   0,0   22,6   41,9   41,9     

    1 КВ-Г-7,56 2026  -   -   -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-7,56 2026  -   -   -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-11,2 2027  -   -   -   -   -  9,6  -  9,6  -  9,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-11,2 2029  -   -   -   -   -   -   -  9,6  -  9,6 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-11,2 2032  -   -   -   -   -   -   -  9,6  -  9,6 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    22,1   41,0   41,0     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    9,4   27,1   37,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    12,7   13,8   3,5     

  Троицкий Административный Округ (ТАО)                         

  пос. Вороновское                         

50 Новая котельная вблизи д. Бабенки    0,0   0,0   8,0   28,6   39,0     

    1 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-12,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  10,3  -  10,3 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-12,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  10,3  -  10,3 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-12,0 2033  -   -   -   -   -   -   -  -  -  10,3 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    7,8   28,0   38,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    4,0   20,7   33,0     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    3,8   7,3   5,1     

51 Новая котельная вблизи д. Безобразово    0,0   0,0   0,0   8,0   8,0     

    1 КВ-Г-2,32 2028  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    2 КВ-Г-2,32 2028  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    3 КВ-Г-2,32 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-2,32 2031  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    7,8   7,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    6,7   6,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    1,1   1,1     

52 Новая котельная вблизи д. Юдановка    0,0   0,0   0,0   7,7   7,7     

    1 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    2 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    3 КВ-Г-3,0 2030  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    7,6   7,6     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    5,2   5,2     
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  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    2,4   2,4     

53 Новая котельная вблизи д. Львово    0,0   0,0   0,0   8,0   8,0     

    1 КВ-Г-2,32 2028  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    2 КВ-Г-2,32 2028  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    3 КВ-Г-2,32 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-2,32 2031  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    7,8   7,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    6,9   6,9     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    0,9   0,9     

54 Новая котельная вблизи пос. ЛМС    0,0   0,0   30,3   58,7   58,7     

    1 КВ-Г-2,2 2027  -   -   -   -   -  1,9  -  1,9  -  1,9 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-16,5 2027  -   -   -   -   -  14,2  -  14,2  -  14,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-16,5 2027  -   -   -   -   -  14,2  -  14,2  -  14,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-16,5 2029  -   -   -   -   -   -   -  14,2  -  14,2 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-16,5 2032  -   -   -   -   -   -   -  14,2  -  14,2 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    29,6   57,4   57,4     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    7,4   38,3   50,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    22,3   19,1   6,7     

  пос. Кленовское                         

55 Новая котельная вблизи д. Маврино    0,0   0,0   15,0   29,9   29,9     

    1 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -  7,5  -  7,5  -  7,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -  7,5  -  7,5  -  7,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-8,7 2029  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -  7,5 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-8,7 2032  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -  7,5 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    14,6   29,3   29,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    3,7   19,2   25,4     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    10,9   10,0   3,8     

  пос. Краснопахорское                         

56 Новая котельная "Малинки"    0,0   0,0   0,0   4,0   6,0     

    1 КВ-Г-2,32 2032  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

    2 КВ-Г-2,32 2032  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2,0 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

    3 КВ-Г-2,32 2034  -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0 2034 Ввод в эксплуатацию в 2034 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    3,9   5,9     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    0,3   4,4     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    3,6   1,5     

57 Новая котельная вблизи д. Софьино    0,0   0,0   14,4   21,2   21,2     
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    1 КВ-Г-0,7 2027  -   -   -   -   -  0,6  -  0,6  -  0,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-8,0 2027  -   -   -   -   -  6,9  -  6,9  -  6,9 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-8,0 2027  -   -   -   -   -  6,9  -  6,9  -  6,9 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-8,0 2031  -   -   -   -   -   -   -  6,9  -  6,9 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    14,0   20,8   20,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    2,3   12,2   16,2     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    11,7   8,6   4,6     

58 Новая котельная вблизи д. Чириково    0,0   0,0   0,0   0,0   7,7     

    1 КВ-Г-3,0 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

    2 КВ-Г-3,0 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6 2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

    3 КВ-Г-3,0 2034  -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6 2034 Ввод в эксплуатацию в 2034 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -     -    7,6     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -     -    5,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -     -    2,3     

59 Новая котельная вблизи дер. Шахово    0,0   0,0   28,0   38,0   38,0     

    1 КВ-Г-4,65 2026  -   -   -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-4,65 2026  -   -   -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-11,63 2026  -   -   -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    4 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    5 КВ-Г-11,63 2031  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -  10,0 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    27,4   37,2   37,2     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    13,9   24,6   30,9     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    13,4   12,5   6,3     

60 Новая котельная вблизи п. Минзаг    0,0   1,7   5,2   12,0   12,0     

    1 КВ-Г-1,0 2019  -   -   -  0,9  -  0,9  -  0,9  -  0,9 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    2 КВ-Г-1,0 2019  -   -   -  0,9  -  0,9  -  0,9  -  0,9 2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

    3 КВ-Г-4,0 2027  -   -   -   -   -  3,4  -  3,4  -  3,4 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-4,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  3,4  -  3,4 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    5 КВ-Г-4,0 2030  -   -   -   -   -   -   -  3,4  -  3,4 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    1,7   5,0   11,8   11,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    0,8   2,0   8,6   9,9     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    0,9   3,1   3,2   1,9     

  пос. Михайлово-Ярцевское                         

61 Новая котельная вблизи д. Терехово    0,0   0,0   24,7   24,7   24,7     

    1 КВ-Г-0,87 2026  -   -   -   -   -  0,7  -  0,7  -  0,7 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-9,3 2026  -   -   -   -   -  8,0  -  8,0  -  8,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-9,3 2026  -   -   -   -   -  8,0  -  8,0  -  8,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 
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    4 КВ-Г-9,3 2027  -   -   -   -   -  8,0  -  8,0  -  8,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    24,2   24,2   24,2     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    17,5   18,7   19,1     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    6,7   5,5   5,1     

62 Новая котельная вблизи дер. Сенькино-Секерино    0,0   0,0   35,9   35,9   35,9     

    1 КВ-Г-1,36 2024  -   -   -   -   -  1,2  -  1,2  -  1,2 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    2 КВ-Г-1,36 2024  -   -   -   -   -  1,2  -  1,2  -  1,2 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    3 КВ-Г-13,0 2024  -   -   -   -   -  11,2  -  11,2  -  11,2 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    4 КВ-Г-13,0 2024  -   -   -   -   -  11,2  -  11,2  -  11,2 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    5 КВ-Г-13,0 2024  -   -   -   -   -  11,2  -  11,2  -  11,2 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    35,1   35,1   35,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    20,5   27,1   28,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    14,6   8,0   6,8     

63 Новая котельная п. Шишкин лес    0,0   21,0   27,5   27,5   27,5     

    1 КВ-Г-1,74 2022  -   -   -  1,5  -  1,5  -  1,5  -  1,5 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    2 КВ-Г-7,56 2022  -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5  -  6,5 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    3 КВ-Г-7,56 2022  -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5  -  6,5 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

  4 КВ-Г-7,56 2022    6,5  6,5  6,5  6,5 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    5 КВ-Г-7,56 2027  -   -   -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    20,5   26,9   26,9   26,9    

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    11,1   20,3   22,1   23,6     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    9,4   6,6   4,7   3,3     

  пос. Новофедоровское                         

64 Новая котельная вблизи д. Кузнецово    0,0   0,0   19,2   36,4   36,4     

    1 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -  2,0  -  2,0  -  2,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -  8,6  -  8,6  -  8,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-11,0 2027  -   -   -   -   -  8,6  -  8,6  -  8,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-11,0 2030  -   -   -   -   -   -   -  8,6  -  8,6 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

    5 КВ-Г-11,0 2032  -   -   -   -   -   -   -  8,6  -  8,6 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    18,8   35,6   35,6     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    4,4   22,9   30,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    14,4   12,7   5,3     

65 Новая котельная вблизи д. Юрьево    0,0   0,0   29,6   43,8   43,8     

    1 КВ-Г-1,36 2027  -   -   -   -   -  1,2  -  1,2  -  1,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-16,5 2027  -   -   -   -   -  14,2  -  14,2  -  14,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-16,5 2027  -   -   -   -   -  14,2  -  14,2  -  14,2 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-16,5 2031  -   -   -   -   -   -   -  14,2  -  14,2 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 
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  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    28,9   42,8   42,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    4,3   22,6   33,6     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    24,6   20,2   9,3     

66 Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный"    0,0   0,0   15,0   29,9   29,9     

    1 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -  7,5  -  7,5  -  7,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -  7,5  -  7,5  -  7,5 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-8,7 2029  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -  7,5 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-8,7 2032  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -  7,5 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    14,6   29,3   29,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    3,4   17,7   26,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    11,2   11,6   2,9     

  пос. Первомайское                         

67 Новая котельная вблизи д. Конюшково    0,0   14,0   24,0   64,0   64,0     

    1 КВ-Г-4,65 2022  -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0  -  4,0 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    2 КВ-Г-11,63 2022  -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0  -  10,0 2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

    3 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-23,26 2029  -   -   -   -   -  -  -  20,0  -  20,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    5 КВ-Г-23,26 2030  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -  20,0 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    13,7   23,5   62,6   62,6     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    3,7   10,4   40,8   50,0     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    10,0   13,1   21,8   12,6     

68 Новая котельная вблизи д. Хатминки    0,0   0,0   14,4   21,2   21,2     

    1 КВ-Г-0,7 2027  -   -   -   -   -  0,6  -  0,6  -  0,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-8,0 2027  -   -   -   -   -  6,9  -  6,9  -  6,9 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-8,0 2027  -   -   -   -   -  6,9  -  6,9  -  6,9 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-8,0 2031  -   -   -   -   -   -   -  6,9  -  6,9 2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    14,0   20,8   20,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    2,4   12,3   16,2     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    11,7   8,5   4,5     

69 Новая котельная вблизи дер. Пучково    0,0   0,0   6,0   12,0   12,0     

    1 КВ-Г-3,48 2027  -   -   -   -   -  3,0  -  3,0  -  3,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-3,48 2027  -   -   -   -   -  3,0  -  3,0  -  3,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-3,48 2028  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -  3,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    4 КВ-Г-3,48 2030  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -  3,0 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    5,9   11,7   11,7     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    3,1   9,8   9,8     
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  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    2,8   1,9   1,9     

70 Новая котельная вблизи дер. Пятовское    0,0   0,0   0,0   8,5   8,5     

    1 КВ-Г-3,5 2028  -   -   -   -   -   -   -  2,8  -  2,8 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    2 КВ-Г-3,5 2028  -   -   -   -   -   -   -  2,8  -  2,8 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

    3 КВ-Г-3,5 2030  -   -   -   -   -   -   -  2,8  -  2,8 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    8,3   8,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    6,5   6,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    1,8   1,8     

71 Новая котельная ПСК "Сотрудничество"    0,0   0,0   3,9   3,9   3,9     

    1 КВ-Г-1,5 2024  -   -   -   -   -  1,3  -  1,3  -  1,3 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    2 КВ-Г-1,5 2024  -   -   -   -   -  1,3  -  1,3  -  1,3 2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

    3 КВ-Г-1,5 2025  -   -   -   -   -  1,3  -  1,3  -  1,3 2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    3,8   3,8   3,8     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    2,9   2,9   2,9     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    0,9   0,9   0,9     

72 Новая котельная ЖК "Ново-Никольское"    0,0   21,0   21,0   21,0   21,0     

    1 КВ-Г-4,65 2018  -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0  -  4,0 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    2 КВ-Г-4,65 2018  -   -   -  4,0  -  4,0  -  4,0  -  4,0 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    3 КВ-Г-7,56 2018  -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5  -  6,5 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

    4 КВ-Г-7,56 2018  -   -   -  6,5  -  6,5  -  6,5  -  6,5 2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    20,5   20,5   20,5   20,5     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    14,0   14,0   14,0   14,6     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    6,5   6,5   6,5   6,0     

73 Новая котельная вблизи п. Первомайское    0,0   0,0   17,2   34,4   34,4     

    1 КВ-Г-10 2027  -   -   -   -   -  8,6  -  8,6  -  8,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    2 КВ-Г-10 2027  -   -   -   -   -  8,6  -  8,6  -  8,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    3 КВ-Г-10 2029  -   -   -   -   -   -   -  8,6  -  8,6 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-10 2032  -   -   -   -   -   -   -  8,6  -  8,6 2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    16,8   33,6   33,6     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    4,3   22,3   29,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    12,5   11,3   4,1     

  г.о. Троицк                         

74 Новая котельная мкр. В     0,0   60,0   60,0   80,0   80,0     

    1 КВ-Г-11,63 2021  -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0  -  10,0 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    2 КВ-Г-11,63 2021  -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0  -  10,0 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    3 КВ-Г-23,26 2021  -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0  -  20,0 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 
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    4 КВ-Г-23,26 2021  -   -   -  20,0  -  20,0  -  20,0  -  20,0 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    5 КВ-Г-23,26 2028  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -  20,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    58,7   58,7   78,2   78,2     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    38,9   46,4   61,1   69,1     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    19,8   12,3   17,1   9,2     

75 Новая РТС "Центральная"    0,0   100,0   100,0   200,0   200,0     

    1 КВ-Г-58,2 2021  -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0  -  50,0 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    2 КВ-Г-58,2 2021  -   -   -  50,0  -  50,0  -  50,0  -  50,0 2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

    3 КВ-Г-58,2 2029  -   -   -   -   -   -   -  50,0  -  50,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    4 КВ-Г-58,2 2030  -   -   -   -   -   -   -  50,0  -  50,0 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -    97,8   97,8   195,6   195,6    

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -    97,0   128,7   168,7   186,5    

  

ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -    0,8   -30,9   26,9   9,1   

До 2030 г. нагрузка  

обеспечивается так же  

сохраняемым в работе  

оборудованием Котельной  

Центральная 

  пос. Щаповское                         

76 Новая котельная вблизи д. Русино    0,0   0,0   32,0   42,0   42,0     

    1 КВ-Г-7,0 2026  -   -   -   -   -  6,0  -  6,0  -  6,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-7,0 2026  -   -   -   -   -  6,0  -  6,0  -  6,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -  10,0  -  10,0  -  10,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    5 КВ-Г-11,63 2029  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -  10,0 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    31,3   41,1   41,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    17,0   32,4   36,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    14,3   8,7   4,4     

77 Новая котельная вблизи дер. Ознобишино    0,0   0,0   0,0   7,7   7,7     

    1 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    2 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

    3 КВ-Г-3,0 2030  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -     -    7,6   7,6     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -     -    5,5   5,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -     -    2,1   2,1     

78 Новая котельная вблизи КП "Булгаков"    0,0   0,0   9,0   12,0   12,0     

    1 КВ-Г-3,5 2026  -   -   -   -   -  3,0  -  3,0  -  3,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-3,5 2026  -   -   -   -   -  3,0  -  3,0  -  3,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 
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    3 КВ-Г-3,5 2027  -   -   -   -   -  3,0  -  3,0  -  3,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-3,5 2028  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -  3,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    8,8   11,7   11,7     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    5,2   9,1   9,1     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    3,6   2,6   2,6     

79 Новая котельная вблизи п. Батыбино    0,0   0,0   7,7   10,3   10,3     

    1 КВ-Г-3,0 2026  -   -   -   -   -  2,6  -  2,6  -  2,6 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-3,0 2026  -   -   -   -   -  2,6  -  2,6  -  2,6 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -  2,6  -  2,6  -  2,6 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    4 КВ-Г-3,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2,6 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    7,6   10,1   10,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    4,7   7,7   7,7     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    2,9   2,4   2,4     

80 Новая котельная вблизи п. ДРП-3    0,0   0,0   15,5   15,5   15,5     

    1 КВ-Г-6,0 2026  -   -   -   -   -  5,2  -  5,2  -  5,2 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-6,0 2026  -   -   -   -   -  5,2  -  5,2  -  5,2 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-6,0 2026  -   -   -   -   -  5,2  -  5,2  -  5,2 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    15,1   15,1   15,1     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    9,6   11,5   11,5     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    5,6   3,6   3,6     

81 Новая котельная вблизи п. Спортбаза    0,0   0,0   19,9   25,9   25,9     

    1 КВ-Г-2,2 2026  -   -   -   -   -  1,9  -  1,9  -  1,9 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    2 КВ-Г-7,0 2026  -   -   -   -   -  6,0  -  6,0  -  6,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    3 КВ-Г-7,0 2026  -   -   -   -   -  6,0  -  6,0  -  6,0 2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

    4 КВ-Г-7,0 2027  -   -   -   -   -  6,0  -  6,0  -  6,0 2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

    5 КВ-Г-7,0 2028  -   -   -   -   -   -   -  6,0  -  6,0 2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -     -    19,5   25,3   25,3     

  Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:    -     -    14,1   21,3   21,3     

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК    -     -    5,4   4,0   4,0     

Всего по новым источникам на территории ТиНАО г. Москвы                       

 Установленная мощность   - 0,0 - 1 205,3 - 2 715,4 - 3 865,5 - 4 049,1     

 Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 0,0 - 1 178,8 - 2 655,6 - 3 780,5 - 3 960,0     

 Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде   - 0,0 - 598,1 - 1 663,2 - 2 948,0 - 3 435,6     

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК   - 0,0 - 580,7 - 992,4 - 832,5 - 524,4     
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1.6 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок 

1.6.1 ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» 

Обоснования предлагаемых решений по реконструкции и техническому 

перевооружению ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на перспективу до 2035 г.: 

- прогноз перспективных тепловых нагрузок с учетом их приростов на перспективу до 

2035 г., представленный в книге 1.8 (этап 1). Согласно прогнозу, суммарный прирост тепловой 

нагрузки в зонах действия ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» составит около 5,7 тыс. Гкал/ч или 25 % 

относительно уровня нагрузки на 01.01.2018; 

- данные по фактической наработке и исчерпанию ресурса основного оборудования, 

представленные в приложении А к книге 1.1 (книга 1.1, приложение А). По состоянию на 

01.01.2018 для 16 единиц генерирующего паросилового оборудования отмечается наработка 

более 270 тыс. часов (наработка сверх паркового ресурса более чем на 50 тыс. часов). В том 

числе: 9 турбоагрегатов, относящиеся к группе паросилового оборудования 130 ата, и 5 

энергоблоков Т-250 на московских ТЭЦ, 2 энергоблока Т-240 на областной ТЭЦ-22; 

- «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 09.06.2017 № 1209-р и 

предусматривающая реконструкцию 13 турбоагрегатов включая замену паровых турбин на 4 

ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»: ТЭЦ-8, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23; 

- «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 

годы», утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

28.02.2019 № 174, и оценка среднегодовых темпов прироста потребления электроэнергии в 

Московском регионе в период 2019 – 2025 годов – 0,7 % и среднегодовых темпов прироста 

потребления мощности – 1,3 %; 

- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 

2019-2024 годы», утвержденная распоряжением Мэра Москвы от 30.04.2019 № 318-РМ, 

необходимость решения следующих задач: «повышение надежности энергоисточников»; 

«переоснащение и развитие действующих ТЭЦ», «ускорение темпов замены и реконструкции 

энергетического оборудования со сверх нормативным сроком эксплуатации» и ожидаемый 

объем спроса на электрическую энергию для энергосистемы города Москвы на уровне 

2024 года составит 55,5 млрд кВт·ч для базового варианта и 62,9 млрд кВт·ч для 
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регионального варианта, соответствующий среднегодовым темпам прироста за 

2019-2024 годы 0,7 % и 2,83 %; 

- Предварительный график реализации проектов модернизации по итогам отбора 

проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом 

поставки мощности в период с 01.01.2022 по 31.12.2024 (КОММод 2022-2024 гг.). В 

соответствии с графиком предусматривается реконструкцию турбоагрегата ТГ-4 Т-100 на 

ТЭЦ-23 и реконструкцию энергоблока № 10 Т-240 на ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»; 

- График ввода/вывода основного генерирующего оборудования ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г., предоставленный письмом ПАО «Мосэнерго» от 03.07.2019 № Исх-2323/19; 

- Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 

годы, утвержденная приказом ДЭПиР города Москвы от 29.10.2018 № 592-тд (далее – ИПТС). 

Схема теплоснабжения предусматривает развитие системы теплоснабжения на 

долгосрочный период до 2035 года. В настоящей работе разрабатываются мероприятия по 

реконструкции ТЭЦ, в результате которых осуществляется изменение установленной и/или 

располагаемой мощности источников тепловой энергии для обеспечения балансов тепловой 

мощности источников и тепловых нагрузок потребителей. 

Прочие мероприятия, не влияющие на баланс мощности источников и нагрузок 

потребителей, представляют собой проекты частичной модернизации, реконструкции, 

технического обслуживания и ремонтов оборудования, схем газопотребления, зданий и 

сооружений, развитие систем автоматизации и т.п. предусматриваются на краткосрочную 

перспективу в ежегодно корректируемых и утверждаемых ИПТС. Данные мероприятия 

выполняются в целях приведения оборудования в соответствие с нормативными 

требованиями, предписаниями надзорных органов, заключениями ЭПБ, актами дефектации и 

т.п., а также в целях повышения надежности и экономичности работы оборудования. 

Формирование ИПТС осуществляется эксплуатирующими организациями, мероприятия, 

включенные в ИПТС, в составе схемы теплоснабжения не предусматриваются. 

Состав и установленная мощность основного оборудования на 01.01.2035 с выделением 

этапов, баланс мощности и тепловых нагрузок, перечень предлагаемых мероприятий по 

реконструкции ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» представлены в приложении А.  
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ГЭС-1 

По существующему состоянию на ГЭС-1 отмечается проблема старения и исчерпания 

ресурса большей части котельного оборудования. В том числе: 

- энергетические котлы ЭК-4, ЭК-5 типа Бабкок-Вилькокс были введены в 1930-

1931 гг., имеют наработку около 500 тысяч часов, при дальнейшем сохранении в эксплуатации 

их фактический срок службы на 01.01.2035 превысит 100 лет. Кроме того, технические 

характеристики этих котлов являются причиной работы паросиловой части станции на 

сниженных параметрах свежего пара: в турбины поступает пар с параметрами 26 ата и 390°C 

вместо пара с номинальными параметрами 35 ата и 435 °C. Соответственно снижены 

мощность и топливная эффективность станции; 

- энергетические котлы ЭК-6, ЭК-7 типа Буккау 1951 года постройки имеют наработку 

около 300 тысяч часов, и при дальнейшем сохранении в эксплуатации их фактический срок 

службы на 01.01.2035 превысит 80 лет; 

- установленные на станции 4 пиковых водогрейных котла типа ПТВМ-100 были 

введены в эксплуатацию в 1961-1965 гг., соответственно, на 01.01.2035 фактический срок их 

эксплуатации составит более 70 лет. Располагаемая тепловая мощность этих ПВК снижена 

примерно на 22 %. 

В отсутствии мероприятий по реконструкции котельного оборудования имеется риск 

снижения надежности теплоснабжения потребителей от ГЭС-1. 

Помимо котельного оборудования имеются проблемы с бойлерами в составе всех 

паротурбинных установок, в том числе: 

- неремонтопригодность существующих бойлеров; 

- несоответствие характеристик существующих бойлеров, в том числе недостаточная 

площадь поверхности теплообмена, и, как следствие, снижение располагаемой тепловой 

мощности теплофикационного оборудования на 8 %. 

По результатам выполненных обоснований инвестиций в строительство по объекту 

«Техническое перевооружение ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича – филиала ПАО «Мосэнерго» в 

период до 2024 года на ГЭС-1 запланировано: 

- замена котлоагрегатов ЭК-4, ЭК-5 типа Бабкок-Вилькокс и вспомогательного 

оборудования на котлоагрегаты типа Е-120-3,9-440 ГМ АО «Подольский 

машиностроительный завод» с вспомогательным оборудованием. Котлоагрегаты 

устанавливаются в пределах ячеек котлов ст. №№ 4, 5 и подключаются к существующим 

станционным схемам газопроводов, мазутопроводов, к коллекторам питательных насосов, к 
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системам продувок котлов, к растопочным и дренажным станционным трубопроводам, 

общестанционному паропроводу котельной № 2; 

- котлы ЭК-6, ЭК-7 типа Буккау выводятся в длительную консервацию; 

- замена рабочего и резервного РОУ 28/6 (2 шт.) на РОУ 40/6 (2 шт.) с 

производительностью каждой нитки РОУ 60 т/ч; 

- замена основных бойлеров ОБ-26, 28, 29, 30А, 30Б на горизонтальные пластинчатые 

теплообменники типа Compabloc СРХ75-Н-300 производства Alfa Laval, замену бойлеров ОБ-

31А, 31Б на CPX75-H-250 и замена пиковых бойлеров ПБ-10, 11 на CPX50-H-300; 

- турбоагрегат ТГ-27 выводится из эксплуатации с последующим демонтажем; 

- паросиловая часть станции включая энергетические котлы ЭК-1 и ЭК-2 переводится 

на работу с номинальными параметрами свежего пара: для энергетических котлов - 40 ата, 

440 °C, перед турбинами 35 ата, 435 °C. 

Кроме того, в соответствии с утвержденной ИПТС на 2019-2023 гг. выполняется 

заменой поверхностей нагрева пикового котла ПВК-4 в целях обеспечения надежности работы 

и приведения оборудования к нормативному состоянию. 

Перечень и график выполнения мероприятий по техническому перевооружению и 

реконструкции ГЭС-1 представлен в таблице 1.8. Изменение установленной и располагаемой 

мощности в период до 2035 г. представлено на диаграмме (рисунок 1.5).  

Рисунок 1.5 - Установленная и располагаемая мощность ГЭС-1 на перспективу до 2035 г. 

. 
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Таблица 1.8 – График выполнения мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции ГЭС-1 на перспективу до 2035 г. 
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1 ЭК-4 Бабкок-Вилькокс Е-120-3,9-440ГМ 
Техническое 

перевооружение 

Замена котла в 2023г., перевод 

на параметры свежего пара 40 

ата, 440 °C   

 -  -  -  -  -  -  01.10.2019 01.12.2023 

Планируется 

включение в ИПТС 

2020-2024 гг. 

2 ЭК-5 Бабкок-Вилькокс Е-120-3,9-440ГМ 
Техническое 

перевооружение 

Замена котла в 2022г., перевод 

на параметры свежего пара 40 

ата, 440 °C 

 -  -  -  -  -  - 01.10.2019 01.12.2022 

Планируется 

включение в ИПТС 

2020-2024 гг. 

3 ЭК-6 Буккау  - Вывод 
Вывод в длительную 

консервацию 
 -  -  -  -  -  -    01.01.2024 ОИС 

4 ЭК-7 Буккау  - Вывод 
Вывод в длительную 

консервацию 
 -  -  -  -  -  -    01.01.2024 ОИС 

5 РОУ РОУ-28/6 РОУ-40/6 Модернизация 

Замена РОУ при переводе ЭК на 

параметры свежего пара 40 ата, 

440 °C 

 -  -  -  -  -  -  01.06.2022  01.12.2023 

Планируется 

включение в ИПТС 

2020-2024 гг. 

6 ТГ-26 Р-10(12)-26/1,2 Р-10(12)-26/1,2 Реконструкция 

Замена ОБ-26, перевод на 

работу с параметрами свежего 

пара 35 ата, 435 °C, 

перемаркировка 

10 12 2 39 40 1 2023 2023 

ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.386 

СИПР г. Москвы 

7 ТГ-27 Р-10(12)-26/1,2  - Вывод 
Окончательный вывод из 

эксплуатации с демонтажем  
10 0 -10 37 0 -37    01.01.2024 СИПР г. Москвы* 

8 ТГ-28 Р-10(12)-26/5M Р-12-35/5M Реконструкция 
Замена ОБ-28, перевод на 35 

ата, 435 °C, перемаркировка 
10 12 2 50 67 17 2018 2023 

ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.167 

СИПР г. Москвы 

9 ТГ-29 Р-12-3,4/0,1 Р-12-3,4/0,1 Реконструкция 

Замена ОБ-29, перевод на 

работу с параметрами свежего 

пара 35 ата, 435°C 

12 12 0 40 40 0  01.01.2021  01.01.2023 

СИПР г. Москвы 

Планируется 

включение в ИПТС 

2020-2024 гг. 

10 ТГ-30 Р-18(25)-26/1,2 Р-25-35/1,2 Реконструкция 

Замена ОБ-30А,Б, перевод на 

работу с параметрами свежего 

пара 35 ата, 435 °C, 

перемаркировка 

18 25 7 67 86 19  01.01.2021  01.01.2023 

СИПР г. Москвы. 

Планируется 

включение в ИПТС 

2020-2024 гг. 
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№ 

п/п 

Ст. 

номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 

мероприятия 
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11 ТГ-31 ПТ-16(25)-3,4/0,6 ПТ-25-3,4/0,6/0,1 Реконструкция 

Замена ОБ-31 А, Б, ПБ-10,11, 

перевод на работу с 

параметрами свежего пара 35 

ата, 435 °C, перемаркировка 

16 25 9 58 58 0  01.01.2021  01.01.2023 

СИПР г. Москвы. 

Планируется 

включение в ИПТС 

2020-2024 гг. 

12 ВК-4 ПТВМ-100 ПТВМ-100 Реконструкция 

Замена конвективных частей 

поверхности нагрева в целях 

повышения надежности работы 

оборудования и приведения 

оборудования к нормативному 

состоянию (восстановление 

располагаемой мощности) 

 -  -  - 100 100 0 01.10.2017 01.11.2019 ИПТС, № 3.2.11 

* В действующем СиПР г. Москвы согласно предварительному варианту реконструкции ГЭС-1 предусмотрены реконструкция ТГ-27 и вывод ТГ-28.  Выполнено обоснование инвестиций в 

строительство (ОИС) по объекту "Техническое перевооружение ГЭС-1 …", которое предусматривает реконструкцию ТГ-28 и вывод из эксплуатации ТГ-27. 
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В результате намечаемой реконструкции прирост установленной электрической 

мощности составит 10 МВт, располагаемая электрическая мощность увеличится на 20 МВт, 

установленная тепловая мощность без изменений, прирост располагаемой тепловой мощности 

составит 73 Гкал/ч. 

Значительного изменения присоединенной тепловой нагрузки на коллекторах ГЭС-1 в 

период до 2035 г. не ожидается. Обеспечение перспективных тепловых нагрузок с учетом 

предлагаемой реконструкции ГЭС-1 представлено на рисунке 1.6. 

Рисунок 1.6 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ГЭС-1 

на перспективу до 2035 г. 

После завершения реконструкции присоединенные тепловые нагрузки ГЭС-1 должны 

обеспечиваться с резервом не менее 45 Гкал/ч. 

ТЭЦ-8 

На перспективу до 2035 г. на ТЭЦ-8 по причине исчерпания ресурса в целях приведения 

основного оборудования к нормативному состоянию, в том числе восстановления 

располагаемой мощности предусматривается комплексная реконструкция турбоагрегата ТГ-8 

типа Т-110 и заменой поверхностей нагрева пикового котла ПВК-3 типа ПТВМ-180. 

Наработка турбоагрегата ТГ-8 приближается к 300 тысячам часов, фактический срок службы 

ПВК-3 – 43 года. График выполнения указанных мероприятий представлен в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – График выполнения мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ-8 на перспективу до 2035 г. 

№ 

п/п 

Ст. 

номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 

мероприятия 
Основное содержание мероприятий 
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1 ТГ-8 Т-110-130-3 Т-110-130-3 Реконструкция 

Замена ЦВД с заменой / 

модернизацией ЧСД и ЧНД. 

Комплексная замена генератора. 

Замена оборудования с 

приближающимся окончанием 

ресурса для приведения 

технических показателей в 

соответствие с нормативными 

требованиями. 

110 110 0 175 175 0 01.01.2025 01.01.2027 

ИПТС будущих 

периодов,  

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования 

ПАО "Мосэнерго" до 

2035 г.  

2 ПВК-3 ПТВМ-180 ПТВМ-180 Реконструкция 

Замена поверхностей нагрева  

Замена оборудования с 

приближающимся окончанием 

ресурса в целях приведения к 

нормативному состоянию и 

повышению надёжности работы 

оборудования. 

 -  -  - 180 180 0 01.10.2017 01.03.2022 ИПТС, № 3.2.173 
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Для обеспечения перспективной присоединенной тепловой нагрузки увеличение 

мощности станции не требуется. На 01.01.2035 изменений установленной и располагаемой 

мощности ТЭЦ-8 не предусматривается, но на период вывода турбоагрегата ТГ-8 в 

реконструкцию намечается снижение мощности (рисунок 1.7). Обеспечение перспективных 

тепловых нагрузок ТЭЦ-8 в горячей воде представлено на рисунке 1.8. 

Рисунок 1.7 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-8 на перспективу до 2035 г. 

Рисунок 1.8 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-8 

на перспективу до 2035 г.  
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ТЭЦ-9 

В ближайшей перспективе намечается расширение зоны действия ТЭЦ-9 за счет новой 

застройки на территории бывшей промзоны ЗИЛ, включая переключение на ТЭЦ-9 части 

потребителей ТЭЦ ЗИЛ, выводимой из эксплуатации в 2019 г. согласно СиПР г. Москвы и 

СиПР ЕЭС России. Большая часть основного оборудования на ТЭЦ-9 выработала парковый 

ресурс, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребуется 

реконструкция этого оборудования. В период до 2035 года предусматривается реализация 

следующих проектов реконструкции: 

- реконструкция турбоагрегата ТГ-4 типа ПТ-60-130/22, включая замену 

выработавшего ресурс основного и вспомогательного оборудования, продление ресурса 

работы энергоблока. Турбоагрегат был введен в эксплуатацию в 1983 году, парковый ресурс 

выработан на 114 %, эксплуатируется с продленным (назначенным) ресурсом 273 тыс. часов, 

истечение которого ожидается в 2020 г. При выходе этого агрегата из работы в зоне действия 

станция возникнет дефицит тепловой мощности. По существующему состоянию и на 

перспективу станция не имеет внешних потребителей тепловой энергии в паре. Поэтому 

целесообразно выполнить реконструкцию с повышением производительности 

теплофикационного отбора турбины за счет сокращения производственного отбора в 

номинальном теплофикационном режиме работы с последующей перемаркировкой 

турбоагрегата на ПТ-70/80-130/13 (модификация современной турбины ПТ-65/75-130/13) с 

производительностью теплофикационного отбора 200 т/ч (120 Гкал/ч) и производственного 

отбора 44 т/ч (26 Гкал/ч) в номинальном режиме работы с электрической нагрузкой 70 МВт. 

В ПАО «Мосэнерго» имеется опыт подобной реконструкции –модернизация с увеличением 

производительности теплофикационного отбора турбоагрегатов ТГ-5 на ТЭЦ-9 и ТГ-1 и на 

ТЭЦ-22 с перемаркировкой на ПТ-70/80-130/13; 

- реконструкция единственного на ТЭЦ-9 пикового котла ПВК-1В типа ПТВ-100. Котел 

был введен в 1960 году, располагаемая мощность котла снижена до 89 Гкал/ч. Для обеспечения 

надежности работы и приведения котла к нормативному состоянию необходимо выполнить 

следующие работы: замена в объёме 100% поверхностей нагрева, входных и выходных 

коллекторов, гибов, необогреваемых труб, сетевых трубопроводов, замена кабельных линий 

вновь монтируемой аппаратуры КИПиА, техническое перевооружение газовых горелок. 

График выполнения указанных мероприятий представлен в таблице 1.10. 

 



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

68 

Таблица 1.10 – График выполнения мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ-9 на перспективу до 2035 г. 
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1 ТГ-4 
ПТ-60/75-
130/22 

ПТ-70/80-
130/13 

Реконструкция 

Реконструкция энергоблока с заменой 

выработавшего ресурс основного и 
вспомогательного оборудования. 

Продление ресурса работы энергоблока. 

Разработка мероприятий по 
реконструкции оборудования 

выполняется на стадии ПИР. 

60 70 10 144 146 2 01.06.2025 01.01.2027 

График ввода/вывода  

генерирующего 
оборудования 

ПАО "Мосэнерго" до 

2035 г. 

2 ПВК-1В ПТВ-100 ПТВ-100 Реконструкция 

Реконструкция с заменой экранных труб, 

пакетов конвективной части, входных и 
выходных коллекторов, гибов, 

необогреваемых труб и сетевых 

трубопроводов в пределах водогрейного 
котла. Техническое перевооружение 

газовых горелок. 

 -  -  - 100 100 0 2017 2020 
ИПТС № 3.2.360, 
3.2.370 
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После завершения реконструкции установленная мощность ТЭЦ-9 увеличится: 

электрическая - на 10 МВт, тепловая - на 2 Гкал/ч и составит 284,8 МВт и 577 Гкал/ч 

соответственно (рисунок 1.9). 

Рисунок 1.9 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-9 на перспективу до 2035 г. 

 

На период реконструкции турбоагрегата ТГ-4 тепловая мощность станции будет 

снижена, в ОЗП 2025-2026 гг. и до конца 2026 года потребуется временное переключение 

части потребителей на ТЭЦ-8. Обеспечение перспективных тепловых нагрузок по годам с 

учетом располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-9 представлено на рисунке 1.10. 

Рисунок 1.10 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-9 

на перспективу до 2035 г. 
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ТЭЦ-11 

Мероприятий по вводу/выводу и реконструкции ТЭЦ-11 с изменением мощности 

станции в период до 2035 г. не предусматривается. Установленная и располагаемая мощность 

станции сохраняется без изменений: 

- установленная и располагаемая электрическая мощность – 330 МВт; 

- установленная тепловая мощность – 1011 Гкал/ч; 

- располагаемая тепловая мощность в горячей воде с учетом нагрузки внешних 

потребителей в паре – 927 Гкал/ч. 

В перспективе в целях обеспечения присоединенных тепловых нагрузок существующая 

зона теплоснабжения ТЭЦ-11 сокращается за счет переключения части существующих 

потребителей на ТЭЦ-8 (раздел 1.8.1). Обеспечение перспективных тепловых нагрузок в 

горячей воде по годам с учетом располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-11 представлено на 

рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-11 

на перспективу до 2035 г. 
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ТЭЦ-12 

На ТЭЦ-12 на 3 турбоагрегатах ТГ-5, ТГ-6 типа ПТ-60 и ТГ-8 типа ПТ-80 выработан 

парковый ресурс, агрегаты эксплуатируются с продленным (назначенным) сроком службы, 

который истекает в 2021-2024 гг. Для продления (восстановления) ресурса данных 

турбоагрегатов требуется реконструкция с заменой выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования, что предусмотрено Графиком ввода/вывода генерирующего 

оборудования ПАО «Мосэнерго» до 2035 г. 

В составе пиковой мощности станции эксплуатируется пиковый котел ПВК-1В, 

введенный в 1963 г., и фактический срок службы которого составляет 55 лет. В целях 

повышения надежности работы, покрытия пиковых теплофикационных нагрузок при 

увеличении циркуляции сетевой воды, улучшения технико-экономических показателей 

работы оборудования и несения заданной диспетчерской тепловой нагрузки в действующей 

инвестиционной программе на 2019-2023 гг. предусмотрена реконструкция данного котла.   

Других мероприятий, вызывающих изменения в установленной и располагаемой 

мощности ТЭЦ-12, не предусматривается. График выполнения намечаемых мероприятий по 

реконструкции и техническому перевооружению станции представлен в таблице 1.11. 

Диаграмма изменения установленной и располагаемой мощности при реализации данного 

графика мероприятий представлена на рисунке 1.12.  

Рисунок 1.12 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-12 на перспективу до 2035 г. 
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Таблица 1.11 – График выполнения мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ-12 на перспективу до 2035 г. 

№ 

п/п 

Ст. 

номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 

мероприятия 
Основное содержание мероприятий 
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1 ТГ-5 ПТ-60-130/13 ПТ-60-130/13 Реконструкция 

Реконструкция энергоблока с заменой 
выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. 

Продление ресурса работы энергоблока. 
Разработка мероприятий по 

реконструкции оборудования 

выполняется на стадии ПИР 

60 60 0 139 139 0 01.05.2024 01.12.2025 

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  
ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 

2 ТГ-6 ПТ-60-130/13 ПТ-60-130/13 
Техническое 
перевооружение 

Реконструкция энергоблока с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования, в т.ч. 
замена ЦВД; модернизация САР и 

проточной части ЦНД; новая АСУТП. 

Продление ресурса работы энергоблока. 

60 60 0 139 139 0 30.03.2018 01.12.2023 

ИПТС, № 3.2.161 

График ввода/вывода 

генерирующего 
оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 

3 ТГ-8 
ПТ-80/100-
130/13 

ПТ-80/100-
130/13 

Реконструкция 

Реконструкция энергоблока с заменой 

выработавшего ресурс основного и 
вспомогательного оборудования. 

Продление ресурса работы энергоблока. 

Разработка мероприятий по 
реконструкции оборудования 

выполняется на стадии ПИР 

80 80 0 188 188 0 01.05.2026 01.12.2027 

График ввода/вывода 
генерирующего 

оборудования  
ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 
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№ 

п/п 
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Тип (марка) оборудования 
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мероприятия 
Основное содержание мероприятий 
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4 ПВК-1В ПТВМ-100 ПТВМ-100 Реконструкция 

Реконструкция ПВК-1В в целях 
повышения надежности работы 

оборудования, покрытия пиковых 

теплофикационных нагрузок при 
увеличении циркуляции сетевой воды, 

улучшения ТЭП, несения заданной 

диспетчерской тепловой нагрузки.  
Перечень работ включает в себя: 1.Замена 

трубопроводов, арматуры.2. Замена 

экранных труб заднего экрана. 3. Замена 
верхнего коллектора заднего экрана. 4. 

Демонтаж и восстановление изоляции и 

обмуровки. 5. Замена дутьевых 
вентиляторов, замена распределительного 

щита 6/0,4 кВ, перенос кабельных трасс. 

 -  -  - 100 100 0 2014 2021 
ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.37 

5 ПВК-2В ПТВМ-100 ПТВМ-100 Реконструкция 

Техническое перевооружение ПВК-2В с 

заменой поверхностей нагрева в целях: 

- повышения надежности работы 
оборудования для покрытия пиковых 

теплофикационных нагрузок в свяи с 
увеличением циркуляции сетевой воды; 

- улучшения технико-экономических 

показателей, экономичности работы и 

несения заданной диспетчерской 

тепловой нагрузки. 

 -  -  - 100 100 0 2018 2023 
ИПТС 2019-2013 
№ 3.2.53 
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На перспективу намечается расширение зоны действия станции за счет переключения 

части потребителей (район Хамовники) с ТЭЦ-25 на ТЭЦ-12 начиная с ОЗП 2023-2024 гг. 

(раздел 1.8.1). В прошлом теплоснабжение потребителей района Хамовники уже 

осуществлялось от ТЭЦ-12, вариант обеспечения потребителей района Хамовники имеет 

многолетнюю апробацию. Предлагаемое переключение позволит ТЭЦ-25 обеспечить 

значительный прирост нагрузок в существующей зоне действия и осуществить переключение 

на ТЭЦ-25 потребителей 3 котельных. При этом на ТЭЦ-12 ожидается повышение 

эффективности топливоиспользования за счет загрузки ТЭЦ-12 по теплу (увеличение доли 

выработки электроэнергии по теплофикационному циклу) и экономии электроэнергии за счет 

вывода из работы в резерв насосно-перекачивающей станции НПС Сетуньская; 

Обеспечение перспективных нагрузок ТЭЦ-12 представлено на рисунке 1.13. 

Рисунок 1.13 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-12 

на перспективу до 2035 г. 

 

ТЭЦ-16 

На ТЭЦ-16 для обеспечения максимальных тепловых нагрузок, надежности 

обеспечения нагрузок собственных нужд и обеспечения пусковых режимов при 

возникновении аварийных ситуаций с учетом окончательного вывода в 2017 г. основного 

оборудования I очереди 90 ата предусматривается: 

- установка РОУ 13/2,5, обеспечивающая максимальную тепловую нагрузку подачей 

греющего пара на 5 основных подогревателей типа БО-550-3, установленных на I очереди; 
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- замена РОУ 140/100 на РОУ 140/13 для резервирования пара для потребителей 

собственных нужд (СН); 

- установка РОУ 130/13 для резервирования пара для потребителей СН и обеспечения 

пусковых режимов при возникновении аварийных ситуаций. 

В перспективе потребуется реконструкция турбоагрегата ТГ-5 типа ПТ-60/75 в целях 

продления (восстановления) ресурса. Парковый ресурс (ПР) ТГ-5 выработан, на 01.01.2035 

при сохранении в работе наработка турбины составит около 350 тыс. часов или 160 % 

выработки ПР. В Графике ввода/вывода генерирующего оборудования ПАО «Мосэнерго» 

реконструкция ТГ-5 на ТЭЦ-16 также предусматривается. 

В части пиковой мощности требуется реконструкция пиковых котлов ПВК-5 и ПВК-6 

в целях обеспечения надежности работы и приведения оборудования к нормативному 

состоянию. На данных котлах обнаружено сверхнормативное утонение стенок труб 

поверхностей нагрева, требуется замена поверхностей, что предусмотрено в утвержденной 

инвестиционной программе. 

График выполнения намечаемых мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению станции представлен в таблице 1.12. Диаграмма изменения установленной и 

располагаемой мощности при реализации данного графика мероприятий представлена на 

рисунке 1.14. 

Рисунок 1.14 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-16 на перспективу до 2035 г. 
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Таблица 1.12 – График выполнения мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ-16 на перспективу до 2035 г. 
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1 РОУ  - РОУ 13/2,5 
Техническое 

перевооружение 

Установка РОУ 13/2,5 для обеспечения 
после вывода I очереди 90 ата 

максимальной тепловой нагрузки с 

использованием теплофикационного 
оборудования ТГ-3, ТГ-4 (обеспечение 

паром 5 подогревателей БО-550-3) 

 -  -  -  -  -  - 2017 2021 
ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.62 

2 РОУ РОУ 140/100 РОУ 140/13  
Техническое 

перевооружение 

Замена / установка РОУ 140/13 для 

резервирования пара СН после вывода I 

очереди. РОУ 140/13 планируется 

установить на стационарное место 

демонтируемого РОУ 140/100, 

расположенного в главном корпусе 
турбинного отделения 

 -  -  -  -  -  - 2015 2023 
ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.58 

3 РОУ  - РОУ 130/13 
Техническое 

перевооружение 

Установка РОУ 130/13 для резервирования 
пара СН после вывода I очереди в целях 

повышения надежности работы 

паросилового оборудования и обеспечение 
пусков ПСО после возможных аварийных 

ситуаций и полного останова ПСО.  

 -  -  -  -  -  - 2017 2021 
ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.194 

4 ТГ-5 
ПТ-60/75-

130/13 

ПТ-60/75-

130/13 
Реконструкция 

Реконструкция энергоблока с заменой 
выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. 

Продление ресурса работы энергоблока. 
Разработка мероприятий по реконструкции 

оборудования выполняется на стадии ПИР 

60 60 0 139 139 0 01.05.2028 01.12.2029 

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 

5 ПВК-5 ПТВМ-180 ПТВМ-180 Реконструкция  

Реконструкция с заменой поверхностей 

нагрева с целью приведения оборудования 

к нормативному состоянию. 

 -  -  - 180 180 0 2017 2023 
ИПТС 2019-2023 
№ 3.2.60 
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ПВК-

6 
ПТВМ-180 ПТВМ-180 

Техническое 

перевооружение 

Техперевооружение поверхностей нагрева 
по причине утонения стенок труб, в т.ч. 

требуется произвести полную замену 

верхних и нижних пакетов конвективной 
части. Приведение оборудования к 

нормативному состоянию. 

 -  -  - 180 180 0 2019 2023 
ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.285 
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На 01.01.2035 установленная мощность и располагаемая мощность станции 

относительно существующего состояния сохраняется без изменений, однако при 

реконструкции турбоагрегата ТГ-5 в 0ЗП 2028/2029 и до конца 2029 года мощность станции 

будет снижена. Обеспечение перспективных нагрузок ТЭЦ-16 представлено на рисунке 1.15. 

Рисунок 1.15 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-16 

на перспективу до 2035 г.  

 

ТЭЦ-20 

В 2018-2019 годах на ТЭЦ-20 реализовано 2 проекта реконструкции с увеличением 

установленной мощности станции. В том числе: 

- модернизация ПГУ-420 с увеличением установленной электрической мощности на 

27 МВт; 

- введены 2 резервных пиковых котла ПВК-11В, 12В мощностью по 120 Гкал/ч каждый, 

предусмотренные проектом реконструкции ТЭЦ-20 с вводом энергоблока ПГУ-420 

На ближайшую перспективу до 2021 года предусматривается еще 12 мероприятий по 

завершению вывода из эксплуатации I очереди станции: 

- вывод из эксплуатации турбоагрегатов ТГ-2, ТГ-3, ТГ-5 суммарной установленной 

мощностью электрической – 125 МВт, тепловой – 247 Гкал/ч; 

- вывод из эксплуатации 6 энергетических котлов ЭК – 1, 2, …6; 

- мероприятия по обеспечению отопления КТО-1 и тепловых нагрузок собственных 

нужд, перекладки теплосети и других коммуникаций. 
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Утвержденная инвестиционная программа предусматривает также реконструкцию 

энергетического котла ЭК-11, в том числе с целью обеспечения его номинальной 

производительности. 

График выполнения намечаемых мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению станции представлен в таблице 1.13. Диаграмма изменения установленной и 

располагаемой мощности при реализации планируемых мероприятий представлена на 

рисунке 1.16, обеспечение перспективных тепловых нагрузок на рисунке 1.17. 

Рисунок 1.16 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-20 на перспективу до 2035 г. 

Рисунок 1.17 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-20 

на перспективу до 2035 г. 
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Таблица 1.13 – График выполнения мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ-20 на перспективу до 2035 г. 

№ 

п/п 

Ст. 

номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 

мероприятия 
Основное содержание мероприятий 

Установленная 
электрическая 

мощность, МВт 
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Н
ач

ал
о

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 м

ер
о

п
р

и
я
ти

я
 

б
ез

 у
ч

ет
а 

эт
ап

а 
П

И
Р

, 
за

к
аз

а 
и

 

ав
ан

си
р
о

в
ан

и
я
 о

б
о
р
у

д
о
в
ан

и
я 

 

О
к
о

н
ч

ан
и

е 
в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Программы, 

предусматривающие 
мероприятия 

до проведения 

мероприятий 

после 

проведения 

мероприятий 

д
о

 п
р
о

в
ед

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

п
о

сл
е 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

и
зм

ен
ен

и
е 

м
о

щ
н

о
ст

и
 

д
о

 п
р
о

в
ед

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

п
о

сл
е 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

и
зм

ен
ен

и
е 

м
о

щ
н

о
ст

и
 

1 
ТГ-11а 
ТГ-11б 

ПГУ-420 ПГУ-450 Реконструкция 

Расширенная инспекция горячего тракта 

газовой турбины. Модернизация котла-
утилизатора с увеличением мощности 

энергоблока ПГУ-420 

418 445 27 220 220 0 01.11.2018  01.02.2019 

Проект реализован и 

введен в 

эксплуатацию 

2 
ПВК-

11 
 - 

КВ-ГМ-139,6-

150 

Новое 

строительство 

Ввод в эксплуатацию резервных ВК в 

составе блока ПГУ  
 -  -  -  - 120 120    01.02.2018 

Проект реализован и 
введен в 

эксплуатацию 

3 
ПВК-

12 
 - 

КВ-ГМ-139,6-

150 

Новое 

строительство 

Ввод в эксплуатацию резервных ПВК в 

составе блока ПГУ  
 -  -  -  - 120 120    01.02.2018 

Проект реализован и 

введен в 

эксплуатацию 

4 ТГ-2 Т-30-90М  - 
Вывод из 

эксплуатации 

Окончательный вывод при выводе из 

эксплуатации I очереди 90 ата  
30 0 -30 60  - -60 -  01.05.2020 

СиПР ЕЭС России,  

СиПР г. Москвы 

5 ТГ-3 Т-30-90  - 
Вывод из 

эксплуатации 

Окончательный вывод при выводе из 

эксплуатации I очереди 90 ата  
30 0 -30 60  - -60 -  01.12.2020 

СиПР ЕЭС России,  

СиПР г. Москвы 

6 ТГ-5 ПТ-65-90/13    - 
Вывод из 
эксплуатации 

Окончательный вывод при выводе из 
эксплуатации I очереди 90 ата  

65 0 -65 127  - 
-

127 
-  01.12.2020 

СиПР ЕЭС России,  
СиПР г. Москвы 

7 ЭК-1 ТП-170-1  - 
Вывод из 

эксплуатации 

Окончательный вывод при выводе из 

эксплуатации I очереди 90 ата  
 -  -  -  -  -  -  -  01.05.2021 

График ввода/вывода 

генерирующего 
оборудования  

ПАО «Мосэнерго» 

до 2035 г. 

8 ЭК-2 ТП-170-1  - 
Вывод из 
эксплуатации 

Окончательный вывод при выводе из 
эксплуатации I очереди 90 ата  

 -  -  -  -  -  -  -  01.05.2021 

График ввода/вывода 
генерирующего 

оборудования  

ПАО «Мосэнерго» 
до 2035 г. 

9 ЭК-3 ТП-170-1  - 
Вывод из 

эксплуатации 

Окончательный вывод при выводе из 

эксплуатации I очереди 90 ата  
 -  -  -  -  -  -  -  01.05.2021 

График ввода/вывода 

генерирующего 
оборудования  

ПАО «Мосэнерго» 

до 2035 г. 
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№ 

п/п 

Ст. 

номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 

мероприятия 
Основное содержание мероприятий 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

Установленная 
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10 ЭК-4 ТП-230-2  - 
Вывод из 

эксплуатации 

Окончательный вывод при выводе из 

эксплуатации I очереди 90 ата  
 -  -  -  -  -  -  -  01.05.2021 

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  
ПАО «Мосэнерго» 

до 2035 г. 

11 ЭК-5 ТП-230-2  - 
Вывод из 
эксплуатации 

Окончательный вывод при выводе из 
эксплуатации I очереди 90 ата  

 -  -  -  -  -  -  -  01.05.2021 

График ввода/вывода 
генерирующего 

оборудования  

ПАО «Мосэнерго» 
до 2035 г. 

12 ЭК-6 ТП-230-2  - 
Вывод из 

эксплуатации 

Окончательный вывод при выводе из 

эксплуатации I очереди 90 ата  
 -  -  -  -  -  -  -  01.05.2021 

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  
ПАО «Мосэнерго» 

до 2035 г. 

13    -  - Реконструкция 

Реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению защиты теплового контура 
главного корпуса котельного и 

турбинного отделения КТО-1 после 

вывода оборудования из эксплуатации  
1 очереди 

 -  -  -  -  -  - 2017 2021 
ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.6 

14 РОУ  - РОУ 140/13 Реконструкция 

Реконструкция коллектора собственных 

нужд 13ата с установкой РОУ 140/13 для 

обеспечения собственных нужд станции 
при выводе из эксплуатации 1 очереди 

 -  -  -  -  -  - 2017 2020 
ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.7 

15       Реконструкция 

Реконструкция схемы теплосети включая 

перенос коммуникаций, перемещение и 
переподключение оборудования в связи с 

выводом из строя оборудования  

1 очереди 

 -  -  -  -  -  - 2018 2021 
ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.5 



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

82 

№ 

п/п 

Ст. 

номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 

мероприятия 
Основное содержание мероприятий 
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16 
ЭК-
11 

ТП-87 ТП-87 
Техническое 
перевооружение 

Техническое перевооружение 

энергетического котла ст.№11, в том 

числе: 
1 Улучшения экологических показателей. 

2. Обеспечение номинальной 

паропроизводительности 
3. Повышение экономичности работы. 

4. Повышение надежности работы 

поверхностей нагрева.  

 -  -  -  -  -  - 2011 2023 
ИПТС 2019-2023 
№ 3.2.66 
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ТЭЦ-21 

По причине исчерпания ресурса основного оборудования, в целях обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения от ТЭЦ-21 и исключения возможного 

возникновения дефицита тепловой мощности на ТЭЦ-21 на период до 2035 года требуется 

реконструкция с заменой выработавшего ресурс оборудования: 

- энергоблоков №№ 8, 9 типа Т-250, наработка которых составляет 280 и 290 тысяч 

часов соответственно, на 01.01.2035 наработка этих блоков составит около 350 тысяч часов, 

что превышает условия надежной, безопасной эксплуатации с учетом возможности продления 

ресурса оборудования;  

- турбоагрегатов ТГ-6 типа Т-100 и ТГ-7 типа ПТ-80, наработка на 01.01.2035 может 

составить около 400 тысяч часов; 

- энергетического котла ЭК-1 типа ТГМ-96 постройки 1963 г., наработка которого 

составляет около 390 тысяч часов. Требуется реконструкция с заменой всех 

ресурсоопределяющих элементов включая барабан котла. 

На перспективу 2025-2026 гг. потребуется модернизация теплофикационной установки 

с увеличением расхода сетевой воды и располагаемой тепловой мощности, например, за счет 

модернизации пиковой котельной с переводом двух ПВК в основной режим работы в целях 

обеспечения: 

- перспективной присоединенной тепловой нагрузки при выводе части турбинного 

оборудования в реконструкцию; 

- максимальных приростов тепловых нагрузок в зоне действия станции в соответствие 

с Генеральным планом города Москвы. 

 

График выполнения намечаемых мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению станции представлен таблице 1.14, диаграмма изменения установленной и 

располагаемой мощности, соответствующая реализации графика, показана на рисунке 1.18. 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок в горячей воде на ТЭЦ-21 по годам на 

период до 2035 г. с учетом снижения мощности при выводе оборудования в реконструкцию 

представлено на рисунке 1.19. 
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Таблица 1.14 – График выполнения мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ-21 на перспективу до 2035 г. 

№ 

п/п 

Ст. 

номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 

мероприятия 
Основное содержание мероприятий 

Установленная 
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1 
ТГ-8 

блок 8 
Т-250/300-240 Т-257/300-240 Реконструкция 

Реконструкция энергоблока №8 с заменой 

выработавшего ресурс основного и 
вспомогательного оборудования. Продление 

ресурса работы энергоблока. Разработка 

мероприятий по реконструкции оборудования 
выполняется на стадии ПИР 

250 257 7 330 345 15 01.12.2026 01.12.2028 

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  
ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 

2 
ТГ-9 

блок 9 
Т-250/300-240 Т-257/300-240 Реконструкция 

Реконструкция энергоблока №9 с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление 
ресурса работы энергоблока. Разработка 

мероприятий по реконструкции оборудования 

выполняется на стадии ПИР 

250 257 7 330 345 15 01.12.2024 01.12.2026 

График ввода/вывода 
генерирующего 

оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 
2035 г. 

3 ТГ-6 Т-100-130 Т-100-130 Реконструкция 

Реконструкция турбоагрегата с заменой 
выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление 

ресурса работы турбоагрегата. Разработка 
мероприятий по реконструкции оборудования 

выполняется на стадии ПИР 

100 100 0 160 160 0 01.12.2024 01.05.2026 

График ввода/вывода 

генерирующего 
оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 

4 ТГ-7 
ПТ-80/100-
130/13 

ПТ-80/100-
130/13 

Реконструкция 
Реконструкция турбоагрегата с заменой цилиндра 
высокого давления 

80 80 0 188 188 0 01.01.2024 01.12.2025 

КОММод, утвержденный на 

2025 г. 

"График ввода/вывода 
генерирующего 

оборудования ПАО 

«Мосэнерго» до 2035 г. 

5 ЭК-1 ТГМ-96 ТГМ-96 Реконструкция 
Реконструкция котлоагрегата с заменой барабана 

и топочного экрана 
- - - - - - 01.01.2024 01.12.2025 

КОММод, утвержденный на 

2025 г. 
График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования ПАО 
«Мосэнерго» до 2035 г. 

6 ПВК-13 ПТВМ-180 ПТВМ-180 Реконструкция 

ПИР и полный комплекс работ по проекту замены 

поверхностей нагрева: фронтового, заднего, 
боковых, двухсветных экранов, конвективной 

части 

- - - 180 180 0 2021 2023 
ИПТС 2019-2023 
№ 3.2.372 
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7 ПВК-15 КВГМ-180 КВГМ-180 Модернизация 
Модернизация пиковой котельной с переводом 
пиковых котлов ПВК-15В и ПВК-16В на работу в 

основном режиме для обеспечения максимальных 

тепловых нагрузок в зоне действия станции в 
соответствии с планируемым развитием 

г. Москвы и для обеспечения тепловых нагрузок в 

период реконструкции турбоагрегатов 

- - - 180 180 0 01.05.2024 01.12.2025 ИПТС будущих периодов 

8 ПВК-16 КВГМ-180 КВГМ-180 Модернизация - - - 180 180 0 01.05.2024 01.12.2025 ИПТС будущих периодов 
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Рисунок 1.18 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-21 на перспективу до 

2035 г. 

Рисунок 1.19 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-21 

на перспективу до 2035 г. 
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ТЭЦ-22 

На ТЭЦ-22 эксплуатируются прямоточные энергоблоки со сверхкритическими 

параметрами свежего пара, введенные в 1972-1973 гг. и отработавшие наибольший срок из 

энергоблоков типа Т-250 в составе ПАО «Мосэнерго». По существующему состоянию 

энергоблок № 9 находится в реконструкции – техническом перевооружении включая замену 

турбоагрегата типа Т-240/290-240-2 на современный агрегат типа Т-295/335-23,5. Фактическая 

наработка двух энергоблоков №№ 10, 11 типа Т-240, находящихся в настоящее время в 

эксплуатации, составляет около 300 тысяч часов. В период до 2027 г. предусматривается 

реконструкция этих блоков, причем необходимость и целесообразность реконструкции блока 

№ 10 подтверждена по результатам предварительного отбора КОММод на 2022-2024 гг. 

График выполнения намечаемых мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению станции представлен таблице 1.15, соответствующая диаграмма изменения 

установленной и располагаемой мощности показана на рисунке 1.20, обеспечение 

перспективных тепловых нагрузок ТЭЦ-22 в горячей воде с учетом снижения мощности при 

выводе оборудования в реконструкцию представлено на рисунке 1.21. 
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Таблица 1.15 – График выполнения мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ-22 на перспективу до 2035 г. 

№ 

п/п 

Ст. 

номер 

Тип (марка) оборудования 

Вид 

мероприятия 
Основное содержание мероприятий 

Установленная 

электрическая 
мощность, МВт 

Установленная 
тепловая 

мощность, 
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1 
ТГ-9 

блок 9 
Т-240/290-300-240 Т-295/335-23,5 Реконструкция 

Реконструкция энергоблока № 9: 
- замена турбины на новую Т-295; 

- комплексная замена генератора; 

- замена трубопроводов острого пара, 
промперегрева, питательной воды, 

технологического соединения котел-турбина; 

- реконструкция котлоагрегата 

240 295 55 330 372 42 01.04.2016 31.03.2021 

ИПТС, 
График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  
ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г., 

СиПР ЕЭС России 

2 
ТГ-10 

блок10 
Т-240/290-300-240 Т-250/290-240 Реконструкция 

Реконструкция энергоблока № 10: 

- замена ЦВД с заменой / модернизацией ЧСД 
турбины; 

- комплексная замена генератора; 

- замена трубопроводов острого пара, 
промперегрева, питательной воды, 

технологического соединения котел-турбина; 

- замена топочного экрана котлоагрегата 

240 250 10 330 345 15 01.12.2022 01.12.2024 

График ввода/вывода 

генерирующего 
оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г., 
КОММод, 

 утвержденный 

на 2022-2024 гг. 

3 
ТГ-11 

блок11 
Т-240/290-300-240 Т-250/290-240 Реконструкция 

Реконструкция энергоблока № 11 с заменой 

выработавшего ресурс основного и 
вспомогательного оборудования. Продление / 

восстановление ресурса энергоблока. 

Разработка мероприятий по реконструкции 
оборудования выполняется на стадии ПИР. 

240 250 10 330 345 15 01.12.2024 01.12.2026 

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  
ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 
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Рисунок 1.20 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-22 на перспективу до 2035 г. 

Рисунок 1.21 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-22 

на перспективу до 2035 г. 
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ТЭЦ-23 

По причине исчерпания ресурса основного оборудования, в целях обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения от ТЭЦ-23 и исключения возможного 

возникновения дефицита тепловой мощности на ТЭЦ-23 на период до 2035 года потребуется 

реконструкция с заменой выработавшего ресурс оборудования: 

- турбоагрегатов ТГ-3, ТГ-4 типа Т-100, введенных в 1968 году, находящихся в 

эксплуатации более 50 лет и по состоянию на 01.01.2018 имеющих наработку около 355 тысяч 

часов, что соответствует 160 % выработки паркового ресурса; 

- энергоблоков №№ 5-7 типа Т-250, введенных в 1975-1977 гг., находящихся в 

эксплуатации более 40 лет, по состоянию на 01.01.2018 имеющих наработку 274-287 тысяч 

часов. При существующих показателях использования оборудования на 01.01.2035 наработка 

составит около 370 тысяч часов или 170 % выработки паркового ресурса; 

- энергетического котла ЭК-1 типа ТГМ-96 постройки 1966 г., имеющего на 01.01.2018 

наработку 364 тысяч часов. 

На перспективу 2025-2026 гг. потребуется модернизация теплофикационной установки 

с увеличением расхода сетевой воды и располагаемой тепловой мощности, например, за счет 

модернизации пиковой котельной с переводом двух ПВК в основной режим работы в целях 

обеспечения: 

- перспективной присоединенной тепловой нагрузки при выводе части турбинного 

оборудования в реконструкцию; 

- максимальных приростов тепловых нагрузок в зоне действия станции в соответствие 

с Генеральным планом города Москвы. 

График выполнения намечаемых мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению станции представлен таблице 1.16, соответствующая диаграмма изменения 

установленной и располагаемой мощности показана на рисунке 1.22, обеспечение 

перспективных тепловых нагрузок ТЭЦ-23 с учетом снижения мощности при выводе 

оборудования в реконструкцию представлено на рисунке 1.23. 
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Таблица 1.16 – График выполнения мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ-23 на перспективу до 2035 г. 

№ 
п/п 

Ст. 
номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 
мероприятия 

Основное содержание мероприятий 

Установленная 

электрическая 
мощность, МВт 

Установленная 

тепловая 
мощность, Гкал/ч 
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1 ТГ-3 Т-100-130 Т-110/120-130 Реконструкция 

Реконструкция турбоагрегата с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. 
Продление / восстановление ресурса 

турбоагрегата. 

Разработка мероприятий по 
реконструкции оборудования 

выполняется на стадии ПИР. 

100 110 10 160 175 15 01.05.2024 01.12.2026 

ИПТС, № 3.2.162,  

График ввода/вывода 
генерирующего 

оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 
2035 г. 

2 ТГ-4 Т-100-130 Т-110/120-130 Реконструкция 

Замена ЦВД с заменой / модернизацией 

ЧСД, ЧНД. Комплексная замена 

генератора 

100 110 10 160 175 15 01.12.2022 01.07.2024 

КОММод, утвержденный 

на 2022-2024 гг. 

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  
ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 

3 
ТГ-5 

блок 5 
Т-250/300-240 Т-257/300-240 Реконструкция 

Реконструкция энергоблока №5 с 

заменой выработавшего ресурс 
основного и вспомогательного 

оборудования. Продление / 

восстановление ресурса энергоблока. 
Разработка мероприятий по 

реконструкции оборудования 

выполняется на стадии ПИР 

250 257 7 330 345 15 01.12.2026 01.12.2028 

График ввода/вывода 

генерирующего 
оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 

4 
ТГ-6 

блок 6 
Т-250/300-240 Т-257/300-240 Реконструкция 

Реконструкция энергоблока №6 с 
заменой выработавшего ресурс 

основного и вспомогательного 

оборудования. Продление / 
восстановление ресурса энергоблока. 

Разработка мероприятий по 

реконструкции оборудования 
выполняется на стадии ПИР 

250 257 7 330 345 15 01.12.2028 01.12.2030 

График ввода/вывода 
генерирующего 

оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 
2035 г. 
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№ 

п/п 

Ст. 

номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 

мероприятия 
Основное содержание мероприятий 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

Установленная 
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5 
ТГ-7 

блок 7 
Т-250/300-242 Т-257/300-240 Реконструкция 

Реконструкция энергоблока №7 с 

заменой выработавшего ресурс 
основного и вспомогательного 

оборудования. Продление / 

восстановление ресурса энергоблока. 
Разработка мероприятий по 

реконструкции оборудования 

выполняется на стадии ПИР 

250 257 7 330 345 15 01.12.2024 01.12.2026 

График ввода/вывода 

генерирующего 
оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 

6 ЭК-1 ТГМ-96 ТГМ-96 Реконструкция 

Реконструкция энергетического котла с 

заменой выработавшего ресурс 

оборудования. Продление / 

восстановление срока службы котла. 

Разработка мероприятий по 

реконструкции оборудования 
выполняется на стадии ПИР 

- - - - - - 01.01.2024 31.12.2027 

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 

2035 г. 

7 ПВК-14 КВГМ-180 КВГМ-180 Модернизация 

Модернизация пиковой котельной с 

переводом пиковых котлов ПВК-14В и 
ПВК-15В на работу в основном режиме 

для обеспечения максимальных тепловых 

нагрузок в зоне действия станции в 
соответствии с Генеральным планом 

г. Москвы и для обеспечения тепловых 

нагрузок в период реконструкции 
турбоагрегатов 

- - - 180 180 0 01.05.2025 01.12.2026 ИПТС будущих периодов 

8 ПВК-15 КВГМ-180 КВГМ-180 Модернизация - - - 180 180 0 01.05.2025 01.12.2026 ИПТС будущих периодов 
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Рисунок 1.22 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-23 на перспективу до 2035 г. 

Рисунок 1.23 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-23 

на перспективу до 2035 г. 
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ТЭЦ-25 

По существующему состоянию располагаемая тепловая мощность станции снижена по 

причине вывода из работы 2 пиковых водогрейных котлов ПВК-7, 8 типа КВГМ-180. Котлы 

выведены из работы по причине сквозной коррозии и несоответствием требованиям Правил 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Требуется реконструкция этих 

котлов, что предусмотрено инвестиционной программой в целях обеспечения возрастающих 

тепловых нагрузок. Кроме того, схема ТФУ предусматривает работу этих котлов в составе 

любой из секций (верх/низ) станции, что повышает надежность теплоснабжения от ТЭЦ-25. 

В составе теплофикационного оборудования наибольшую наработку имеют 

турбоагрегаты ТГ-1, 2. На 01.01.2018 парковый ресурс этого оборудования выработан, 

фактическая наработка превысила 285 тысяч часов, на 01.01.2035 выработка паркового 

ресурса превысит 160 %. Для обеспечения надежной работы ТГ-1 и ТГ-2 потребуется 

реконструкция этих агрегатов, что предусмотрено Графиком ввода/вывода генерирующего 

оборудования ПАО «Мосэнерго». 

График выполнения намечаемых мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению станции представлен в таблице 1.17, соответствующая диаграмма изменения 

установленной и располагаемой мощности показана на рисунке 1.24, обеспечение 

перспективных тепловых нагрузок ТЭЦ-25 с учетом снижения мощности при выводе 

оборудования в реконструкцию представлено на рисунке 1.25. 
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Таблица 1.17 – График выполнения мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ-25 на перспективу до 2035 г. 

№ 
п/п 

Ст. 
номер  

Тип (марка) оборудования 

Вид 
мероприятия 

Основное содержание мероприятий 

Установленная 

электрическая 
мощность, МВт 

Установленная 
тепловая 
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1 ТГ-1 ПТ-60-130/13 ПТ-60-130/13 Реконструкция 

Реконструкция турбоагрегата с заменой 

выработавшего ресурс основного и 
вспомогательного оборудования. 

Продление / восстановление ресурса 

турбоагрегата. 
Разработка мероприятий по реконструкции 

оборудования выполняется на стадии ПИР. 

60 60 0 139 139 0 01.01.2025 01.01.2027 

График ввода/вывода 

генерирующего 
оборудования  

ПАО «Мосэнерго» до 2035 г. 

2 ТГ-2 ПТ-60-130/13 ПТ-60-130/13 Реконструкция 

Реконструкция турбоагрегата с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. 

Продление / восстановление ресурса 

турбоагрегата. 

Разработка мероприятий по реконструкции 
оборудования выполняется на стадии ПИР. 

60 60 0 139 139 0 01.01.2027 01.01.2029 

График ввода/вывода 

генерирующего 

оборудования  
ПАО «Мосэнерго» до 2035 г. 

3 ПВК-7 КВГМ-180 КВГМ-180 Реконструкция 

Замена экранов, конвективных 

поверхностей нагрева и горелочных 

устройств. 
В настоящее время котел выведен из 

эксплуатации из-за сквозной коррозии 

поверхностей нагрева, коллекторов, не 
соответствия требованиям "Правил 

безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"   

 -  -  - 180 180 0 2012 2023 
ИПТС 2019-2023 
№ 3.2.117 

4 ПВК-8 КВГМ-180 КВГМ-180 Реконструкция 

Замена экранов, конвективных 

поверхностей нагрева и горелочных 
устройств. 

В настоящее время котел выведен из 

эксплуатации из-за сквозной коррозии 
поверхностей нагрева, коллекторов, не 

соответствия требованиям "Правил 

безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления"   

 -  -  - 180 180 0 2012 2023 
ИПТС 2019-2023 

№ 3.2.116 
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Рисунок 1.24 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-25 на перспективу до 2035 г. 

Рисунок 1.25 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-25 

на перспективу до 2035 г. 
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ТЭЦ-26  

В период до 2035 г. на ТЭЦ-26 планируется реконструкция турбоагрегата ТГ-2 типа 

ПТ-80-130/13 с заменой выработавшего ресурс основного и вспомогательного оборудования 

в целях продления ресурса работы энергоблока. Парковый ресурс турбины выработан, 

наработка составляет около 240 тысячи часов, агрегат эксплуатируется с продленным 

(назначенным) ресурсом 265 тыс. часов, истечение которого ожидается в 2023 г. По 

существующему состоянию и на перспективу станция имеет незначительную тепловую 

нагрузку в паре (около 2 т/ч), поэтому предлагается реконструкция турбины с повышением 

производительности отборов на теплофикацию за счет модернизации проточной части и 

сокращения производительности производственного отбора. При этом электрическая 

мощность в номинальном теплофикационном режиме работы возрастает до 90 МВт, тепловая 

мощность снижается на 12 Гкал/ч до 176 Гкал/ч, но при этом производительность 

теплофикационных отборов возрастает на 15 Гкал/ч до 130 Гкал/ч. 

В настоящее время реконструкция турбоагрегата предусматривается инвестиционной 

программой (п. № 3.2.163) и графиком ввода/вывода генерирующего оборудования 

ПАО «Мосэнерго». Разработка мероприятий по реконструкции оборудования выполняется на 

стадии ПИР. Сроки выполнения реконструкции ТГ-2: с 01.01.2025 по 01.01.2027. 

Турбоагрегаты данного типа уже успешно эксплуатируются в ПАО «Мосэнерго» и в том числе 

на ТЭЦ-26, это агрегаты ТГ-1 на ТЭЦ-26 и ТГ-9 на ТЭЦ-12, на которых в 2008 г. была 

проведена аналогичная модернизация. 

В части прочих мероприятий по восстановлению располагаемой тепловой мощности и 

приведению основного оборудования ТЭЦ-26 к нормативному состоюнию инвестиционной 

программой (п. № 3.2.283) в период 2018-2023 гг. предусматривается выполнение ПИР и 

комплекса работ по замене поверхностей нагрева пикового котла ПВК-10 типа КВГМ-180. 

Других изменений в составе основного оборудования и установленной/располагаемой 

мощности ТЭЦ-26 в период до 2035 г. не предусматривается. После завершения 

реконструкции турбоагрегата ТГ-2 установленная электрическая мощность станции 

увеличится на 10 МВт, установленная тепловая мощность снизится на 12 Гкал/ч, но при этом 

располагаемая тепловая мощность и тепловая мощность нетто в горячей воде возрастут 

примерно на 9 Гкал/ч (рисунок 1.26). 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок ТЭЦ-26 с учетом снижения мощности 

при выводе оборудования ТГ-2 в реконструкцию представлено на рисунке 1.27. 
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Рисунок 1.26 - Установленная и располагаемая мощность ТЭЦ-26 на перспективу до 2035 г. 

Рисунок 1.27 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-26 

на перспективу до 2035 г. 
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ТЭЦ-27 

В настоящее время мероприятий по вводу/выводу/замене основного оборудования и 

реконструкции оборудования с изменением мощности ТЭЦ-27 в период до 2035 г. не 

предусматривается. Установленная и располагаемая мощность станции сохраняется без 

изменений: 

- установленная и располагаемая электрическая мощность – 1060 МВт; 

- установленная тепловая мощность – 1876 Гкал/ч; 

- располагаемая тепловая мощность в горячей воде – 1527 Гкал/ч. 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок ТЭЦ-27 в горячей воде в период до 

2035 года представлено на рисунке 1.28. 

Рисунок 1.28 – Обеспечение присоединенных тепловых нагрузок ТЭЦ-27 

на перспективу до 2035 г. 

 

Сводные показатели развития ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» 

В период до 2035 г. планируется реконструкция, модернизация или техническое 

перевооружение основного оборудования на 11 ТЭЦ: на 10 городских ТЭЦ (ГЭС-1, ТЭЦ-8, 9, 

12, 16, 20, 21, 23, 25, 26) и областной ТЭЦ-22. В том числе предусматриваются следующие 

проекты: 

1 Изменения в составе и установленной мощности 31 единицы турбинного 

оборудования: 

- нового строительства генерирующей мощности не предусматривается; 
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- вывод из эксплуатации 4 турбоагрегатов суммарной установленной мощностью: 

электрической – 135 МВт, тепловой – 284 Гкал/ч. В том числе 1 агрегат выводится при 

реконструкции ГЭС-1, 3 агрегата при завершении вывода из эксплуатации I очереди 

ТЭЦ-20; 

- модернизация 5 турбоагрегатов при реконструкции ГЭС-1 с заменой бойлеров и 

переводом на номинальные параметры свежего пара. Модернизация выполняется без 

вывода оборудования из работы на длительные сроки, прирост установленной 

мощности составит суммарно: 20 МВт электрической мощности, тепловой - 37 Гкал/ч; 

- модернизация ПГУ-420Т на ТЭЦ-20 с увеличением электрической мощности на 

27 МВт (проект завершен в 2019 г.); 

- реконструкция 21 турбоагрегата (3 130 МВт, 4 865 Гкал/ч на 01.01.2035) на ТЭЦ-

8, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 25, 26 включая замену основного и вспомогательного 

оборудования по причине приближающегося исчерпания ресурса в целях 

продления/восстановления ресурса и обеспечения надежности работы оборудования. В 

том числе предусматривается реконструкция 8 энергоблоков Т-250 и Т-240 (2 080 МВт, 

2 787 Гкал/ч на 01.01.2035) с техническим перевооружением паровых турбин. 

Суммарный прирост установленной мощности реконструируемого оборудования при 

реализации данных мероприятий составит: 150 МВт электрической мощности, 

тепловой – 167 Гкал/ч, в том числе на 8 городских ТЭЦ – 75 МВт, 95 Гкал/ч, на 

областной ТЭЦ-22 – 75 МВт, 72 Гкал/ч. С учетом того, что по существующему 

состоянию на 01.012018 в установленной мощности ТЭЦ-22 мощность (240 МВт, 330 

Гкал) выведенного в реконструкцию энергоблока № 9 не учитывается, суммарный 

прирост установленной мощности реконструированного оборудования относительно 

состояния на 01.01.2018 составит 390 МВт электрической мощности, тепловой – 497 

Гкал/ч, в том числе на 8 городских ТЭЦ – 75 МВт, 95 Гкал/ч, на областной ТЭЦ-22 – 

315 МВт, 402 Гкал/ч. 

2 Изменения в составе и установленной/располагаемой пиковой тепловой мощности: 

- новое строительство – в 2018 году выполнен ввод двух резервных ПВК котлов 

суммарной мощностью 240 Гкал/ч в составе блока ПГУ-420Т на ТЭЦ-20; 

- вывод из эксплуатации пиковых котлов не предусматривается; 

- реконструкция 10 ПВК (1 560 Гкал/ч) на ГЭС-1, ТЭЦ-8, 9, 12, 16, 25, 26 по причине 

исчерпания ресурса в целях приведения оборудования в нормативное состояние и 

обеспечения надежности работы оборудования; 
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- модернизация пиковых котельных на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-23 с переводом четырех 

котлов КВГМ-180 из пикового в основной режим работы в целях обеспечения 

присоединенных тепловых нагрузок при выводе в реконструкцию паросилового 

оборудования и обеспечения максимальных приростов нагрузок согласно 

Генеральному плану г. Москвы. 

3 Изменения в составе и проекты реконструкции энергетических котлов: 

- новое строительство котельных установок в период до 2035 г. не 

предусматривается; 

- вывод из эксплуатации – предусматривается вывод в длительную консервацию 

двух котлов на ГЭС-1; 

- техническое перевооружение – на ГЭС-1 предусматривается реконструкция двух 

физически изношенных и морально устаревших котлов с заменой на современные 

новые котлы; 

- реконструкция 3 котлов на ТЭЦ-20, 21, 23 группы оборудования 130 ата по 

причине приближающегося исчерпания ресурса оборудования, в том числе на ТЭЦ-21, 

23 предусматривается замена барабанов котлов; 

- реконструкция котлов в составе 8 реконструируемых 8 энергоблоков Т-250 и  

Т-240.  

4 Прочие проекты: 

- установка новых или замена 5 РОУ, необходимых для обеспечения максимальных 

тепловых нагрузок и для обеспечения потребителей собственных нужд на ГЭС-1 при 

переводе работы станции на номинальные параметры свежего пара и на ТЭЦ-16, 20 при 

выводе из эксплуатации I очередей станций; 

- реконструкция теплосети и теплового контура КТО-1 при выводе из эксплуатации 

I очереди ТЭЦ-20. 

 

На 01.01.2035 суммарная установленная мощность ТЭЦ «Мосэнерго» составит:  

- электрическая мощность – 12 434 МВт, прирост мощности – 302 МВт; 

- тепловая мощность – 33 370 Гкал/ч, прирост мощности – 490 Гкал/ч. 

В том числе: 

- электрическая мощность 11 городских ТЭЦ – 9 989 МВт, снижение мощности – 

13 МВт; 

- тепловая мощность 11 городских ТЭЦ – 27 816 Гкал/ч, прирост мощности – 88 Гкал/ч; 

- электрическая мощность ТЭЦ-22, 27 – 2 445 МВт, прирост мощности – 315 МВт; 

- тепловая мощность ТЭЦ-22, 27 – 5 554 Гкал/ч, прирост мощности – 402 Гкал/ч. 
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Суммарные установленная и располагаемая мощность 13 ТЭЦ, 11 городских ТЭЦ и 

двух областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 на каждый год рассматриваемого периода 2018-2034 гг. 

представлены на рисунках 1.29-1.31. 

Рисунок 1.29 – Установленная и располагаемая мощность 13 ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», 

участвующих в теплоснабжении г. Москвы, на перспективу до 2035 г. 
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Рисунок 1.30 – Суммарная установленная и располагаемая мощность 11 городских ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» (Москва) на перспективу до 2035 г. 

Рисунок 1.31 – Суммарная установленная и располагаемая мощность областных ТЭЦ-22, 

ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго», на перспективу до 2035 г. 
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На 01.01.2035 прирост суммарной присоединенной нагрузки на коллекторах 13 ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» оценивается в 5 381 Гкал/ч или 23,5 %, обеспечение суммарной тепловой 

нагрузки 13 ТЭЦ в период до 2035 года представлено на рисунке 1.32. 

Рисунок 1.32 – Обеспечение суммарной перспективной тепловой нагрузки на коллекторах 

ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на перспективу до 2035 г. 

 

Из представленных данных в частности следует, что на расчетный 2034 год ожидается 

сокращение резерва тепловой мощности ТЭЦ в 3,6 раза относительно существующего 

состояния. 
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1.6.2 Когенерационные источники других организаций 

На перспективу до 2035 г. по действующим (на 01.01.2018) 26 когенерационным 

источникам других организаций, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, предусматриваются следующие мероприятия: 

- реконструкция ГТЭС «Щербинка» с вводом в эксплуатацию водогрейных котлов 

2xКВ-Г-35 и 3xКВ-Г-58,2 суммарной тепловой мощностью 210 Гкал/ч для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок; 

- реконструкция ТЭЦ МЭИ, обусловленная износом основного и вспомогательного 

оборудования и решением ФГБОУВО «НИУ «МЭИ» с вводом в эксплуатацию ПГУ-11 

мощностью: электрической - 10,8 МВт, тепловой - 6 Гкал/ч; 

- реконструкция Энергоцентра ООО «Хант-Холдинг» с заменой 2хДКВР-10/13 на 

3хVitoplex 100 (по 5,1 Гкал/ч) в соответствии с данными ООО «Хант-Холдинг» (письмо от 

05.09.2018 № 1005) 

- вывод из эксплуатации ТЭЦ ЗИЛ в 2019 г. в связи с исчерпанием ресурса основного 

оборудования суммарной установленной мощностью: электрической 125 МВт, тепловой – 

566,7 Гкал/ч. Более подробно информация представлена в разделе 1.11.3; 

- сохранение в работе без изменения мощности 22 когенерационных источников 

суммарной мощностью: электрической - 773,9 МВт, тепловой – 1 333,5 Гкал/ч. 

Для теплоснабжения перспективных потребителей ЖКС района Южное Бутово, 

г.о. Щербинка и поселения Воскресенский предусматривается увеличение тепловой 

мощности ГТЭС «Щербинка» с вводом в эксплуатацию двух водогрейных котлов типа  

КВ-Г-35 мощностью 30 Гкал/ч каждый и трех водогрейных котлов типа КВ-Г-58,2 тепловой 

мощностью 50 Гкал/ч каждый. Суммарная тепловая мощность ГТЭС «Щербинка» на 2034 г. 

составит 253 Гкал/ч. Суммарный прирост тепловой нагрузки на 01.01.2035 составит 

230,7 Гкал/ч, в том числе: 

 - за счет подключения новых потребителей - 126,0 Гкал/ч;  

- за счет переключения существующих потребителей с МК «Щербинка» и КТС-1 

«Щербинка» ПАО «МОЭК» - 4,1 Гкал/ч и 44,8 Гкал/ч соответственно; 

- за счет переключения существующих потребителей РТС «Южное Бутово» 

ПАО «Мосэнерго» - 55,8 Гкал/ч. 

В период до 2022 г. намечается ввод в эксплуатацию 2xКВ-Г-35 и 1xКВ-Г-58,2 

суммарной мощностью 110 Гкал/ч, в 2028 г. и 2032 г. – ввод в эксплуатацию по одному  

КВ-Г-58,2 мощностью 50 Гкал/ч. 
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В соответствии с данными ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ») в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на ТЭЦ МЭИ предусматривается 

замена паротурбинной установки мощностью 6 МВт на парогазовый блок мощностью 

10,8 МВт (ПГУ-11) в составе: 

- газовой турбины Kawasaki GPB80D электрической мощностью 8,3 МВт; 

- котла-утилизатора КГТ-12-3,9-440-2 с расходом номинальным свежего пара 24 т/ч;  

- паровой турбины П-2,5/10,5-3,8/0,5 мощностью 2,5 МВт, 6 Гкал/ч и расходом свежего 

пара 20,6 т/ч. 

В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики 

горда Москвы на 2019-2024 годы» (СиПР г. Москвы 2019-2023 гг.), утвержденной 

распоряжением Правительства Москвы от 30.04.2019 № 318-РМ, ввод ПГУ-11 намечается в 

2019 г. После реконструкции установленная мощность ТЭЦ МЭИ составит 16,8 МВт, 

31 Гкал/ч на 2034 г. 

Предусматривается организация и сохранение совместной работы ГТЭС 

«Коломенское» и РТС «Коломенская» ПАО «Мосэнерго», ПГУ ТЭС и РТС «Терешково» ПАО 

«МОЭК». Тепловая нагрузка в совместных зонах действия указана на источниках 

ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК». Более подробно информация представлена в разделе 1.9. 

Установленная тепловая мощность 26 действующих когенерационных источников 

других организаций на перспективу до 2035 г. по периодам представлена в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 – Установленная тепловая мощность действующих когенерационных 

источников других организаций г. Москвы по периодам до 2035 г. 

№ 

 п/п 

Наименование  

энергоисточника 

Админи- 

стративный 

 округ 
 г. Москвы 

Наименование  

организации 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 

на  

01.01.2018 

на  

01.01.2023 

на  

01.01.2028 

на  

01.01.2033 

на  

01.01.2035 

Организации, осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения (регулируемые) 
1 ТЭЦ ЗИЛ ЮАО КП "МЭД" 566,7  -   -   -   -  

2 ТЭЦ МЭИ ЮВАО ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 25,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

3 ТЭС "Международная" ЦАО ООО "Ситиэнерго" 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 

4 ПГУ ТЭС "Терешково" ЗАО ООО "Росмикс" *** 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

5 ГТЭС "Щербинка" ЮЗАО ООО «ТСК Моснерго» ** 43,0 153,0 153,0 253,0 253,0 

6 ГТЭС "Коломенское" ЮАО ООО "ВТК-инвест" *** 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 

7 Мусоросжигательный завод № 3 ЮАО 
ООО "ЕФН-Экотехпром  
МСЗ 3" 

79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 

8 ГТЭС "Внуково" ЗАО КП "МЭД" 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 

 Мини-ТЭС Курьяново ЮВАО ООО "ЕФН Эко Сервис"* 12,2 - - - - 

 Мини-ТЭС Люберцы ЮВАО ООО "ЕФН Эко Сервис"* 24,7 - - - - 

Всего по 8 регулируемым когенерационным источникам 1 751,7 1 264,1 1 264,1 1 364,1 1 364,1 

Организации, не осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения (нерегулируемые) 

9 Мини-ТЭС Курьяново ЮВАО ООО "ЕФН Эко Сервис"* - 12,2 12,2 12,2 12,2 

10 Мини-ТЭС Люберцы ЮВАО ООО "ЕФН Эко Сервис"* - 24,7 24,7 24,7 24,7 
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№ 

 п/п 

Наименование  

энергоисточника 

Админи- 

стративный 

 округ 

 г. Москвы 

Наименование  

организации 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 

на  
01.01.2018 

на  
01.01.2023 

на  
01.01.2028 

на  
01.01.2033 

на  
01.01.2035 

11 
Энергоцентр  
АО "Ангстрем-Т" 

ЗелАО АО "Ангстрем-Т" 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 

12 
Энергоцентр Группа компаний  

"Бородино" 
ЦАО Группа компаний "Бородино" 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

13 
Энергоцентр ООО "Морская 
 свежесть-НК" 

СВАО ООО "Морская свежесть-НК" 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 

14 

Энергоцентр ООО "Хант-

Холдинг"  
(Территория 1) 

ЮАО ООО "Хант-Холдинг" 16,8 18,7 18,7 18,7 18,7 

15 
Энергоцентр АО "Бизнес Центр 

 на Спасской" 
ЦАО 

АО "Бизнес Центр на 

Спасской" 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

16 
ЭК ООО "Современные  
Энергетические Технологии" 

ЦАО 
ООО "Современные 
 Энергетические Технологии" 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

17 
ЭК "Тушинский комплекс 

"Лента" 
СЗАО Тушинский комплекс 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

18 
ЭК "Центральное Таможенное  
управление" 

ЦАО 
Центральное  
Таможенное управление 

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

19 ЭК ООО "Риотекс" ЮВАО ООО "РИОТЭКС" 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

20 
Энергоцентр  

АПК "Московский" 
НАО 

АО "Агрокомбинат  

"Московский" 
62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 

21 
Энергоблок п. Газопровод 

 (деловой центр) 
НАО 

ООО "Газпром трансгаз 

Москва" 
29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 

22 Энергоцентр ООО "СИНИКОН" ТАО ООО "СИНИКОН" 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

23 
Энергоцентр 
 ООО "Вороновский 

 завод по производству солода" 

ТАО 
ООО "АВАНГАРД-АГРО-

Тула" 
9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

24 
Энергоцентр ООО "Нетканые  

Материалы" 
ТАО ООО "Нетканика"  3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

25 
Энергоцентр ООО "Комбинат  

питания "КОНКОРД" 
ТАО 

ООО "Комбинат  

питания "КОНКОРД" 
10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

26 Энергоцентр РЦ "Бутово" НАО 
ОАО "Новый Импульс -

Центр" 
11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

 Всего по 18 нерегулируемым когенерационным источникам 233,3 272,1 272,1 272,1 272,1 

 в том числе на территории ТиНАО 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 

 
Всего по26 когенерационным источникам 

других организаций г. Москвы 
1 985,0 1 536,2 1 536,2 1 636,2 1 636,2 

* С 01.01.2019 деятельность в сфере теплоснабжения ООО «ЕФН Эко Сервис», эксплуатирующей Мини-ТЭС Люберцы и Мини-ТЭС 
Курьяново, не подлежит тарифному регулированию на основании приказа ДЭПР от 18.12.2018 № 339-ТР - является организацией, не 

осуществляющей регулируемый вид деятельности (нерегулируемая), осуществляющая поставку тепловой энергии регулируемой 

организации (АО «Мосводоканал») по договорной цене. 
** До 2019 г. ГТЭС "Щербинка" эксплуатировалась ООО «ЭнергоПромИнвест». 

*** Нерегулируемая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии регулируемым теплоснабжающим организациям по 

договорной цене. 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах 26 когенерационных 

источников других организаций на перспективу до 2035 г. представлено на рисунке 1.33. 

 

Рисунок 1.33 – Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах 

когенерационных источников других организаций на перспективу до 2035 г. 
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Суммарная установленная мощность когенерационных источников других 

организаций на 01.01.2035 составит: электрическая – 792,7 МВт, тепловая – 1 636,2 Гкал/ч. 

Динамика изменения суммарной электрической и тепловой мощности действующих 

когенерационных источников на период до 2035 г. представлена на рисунке 1.34. 

 

Рисунок 1.34 – Динамика изменения суммарной электрической и тепловой мощности 

действующих когенерационных источников на перспективу до 2035 г.  

 

Состав и установленная мощность основного оборудования на 01.01.2035 с выделением 

промежуточных этапов, баланс мощности и тепловых нагрузок, перечень предлагаемых 

мероприятий по действующим когенерационным источникам других организаций 

представлены в приложении А. 
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1.7 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники 

тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой 

электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в 

отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок 

В «Схеме теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года» реконструкция 

котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок не предусматривается. 

 

1.8 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением 

зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих 

источников тепловой энергии 

1.8.1 Котельные ПАО «Мосэнерго»  

На перспективу до 2035 г. на 10 котельных ПАО «Мосэнерго» предусматривается 

расширение зон действия за счет частичного или полного включения в них зон действия 

других источников тепловой энергии (таблица 1.19). Суммарная присоединенная нагрузка 

этих котельных на 01.01.2035 составит 2 338 Гкал/ч, прирост нагрузки за 2018-2034 годы – 

885,5 Гкал/ч, в том чиле: за счет переключений нагрузок с других источников – 416,4 Гкал/ч, 

за счет прироста нагрузок в существующих зонах действаия – 469,1 Гкал/ч. 

Таблица 1.19 – Расширение зон действия котельных ПАО «Мосэнерго» до 2035 г. 

№ 

п/п 

Наименование ТЭЦ. 

Наименование источников, 

переключаемых на ТЭЦ 

Г
о

д
 п

ер
ек

л
ю

ч
ен

и
я
 

н
аг

р
у

зк
и

 

Тепловые нагрузки на коллекторах котельных с учетом 

переключений и нагрузки в существующих зонах действия 

котельных. Переключаемые на котельные нагрузки 

существующих источников, Гкал/ч 

Прирост 

нагрузки за 

2018-2034 

годы, 

Гкал/ч 

0
1

.0
1

.2
0
1

8
 

0
1

.0
1

.2
0
2

3
 

0
1

.0
1

.2
0
2

8
 

0
1

.0
1

.2
0
3

3
 

0
1

.0
1

.2
0
3

5
 

1 РТЭС "Курьяново"   179,3 184,9 243,5 251,7 255,4 76,1 

  в том числе:               

  РТЭС "Курьяново"   179,3 184,9 205,7 213,2 216,9 37,6 

  ТЭЦ-22 2023 - - 37,8 38,5 38,5 38,5 

2 РТС "Красная Пресня"   172,6 213,1 296,8 361,5 389,1 216,5 

  в том числе:               

  РТС "Красная Пресня"   172,6 213,1 267,4 332,5 360,1 187,5 

  ТЭС "Международная" 2025 - - 29,4 29,1 29,0 29,0 

3 РТС "Крылатское"   210,4 208,8 287,5 292,9 303,3 92,9 

  в том числе:               

  РТС "Крылатское"   210,4 208,8 203,5 202,1 210,5 0,1 

  ТЭЦ-25 2027 - - 84,0 90,8 92,8 92,8 
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№ 

п/п 

Наименование ТЭЦ. 

Наименование источников, 

переключаемых на ТЭЦ 

Г
о

д
 п

ер
ек

л
ю

ч
ен

и
я
 

н
аг

р
у

зк
и

 

Тепловые нагрузки на коллекторах котельных с учетом 

переключений и нагрузки в существующих зонах действия 

котельных. Переключаемые на котельные нагрузки 

существующих источников, Гкал/ч 

Прирост 

нагрузки за 

2018-2034 

годы, 

Гкал/ч 

0
1

.0
1

.2
0
1

8
 

0
1

.0
1

.2
0
2

3
 

0
1

.0
1

.2
0
2

8
 

0
1

.0
1

.2
0
3

3
 

0
1

.0
1

.2
0
3

5
 

4 РТС "Кунцево"   258,8 303,4 337,8 354,0 381,6 122,8 

  в том числе:               

  РТС "Кунцево"   258,8 303,4 312,3 328,5 356,1 97,3 

  ТЭЦ-25 2023 - - 25,5 25,5 25,5 25,5 

5 РТС "Ростокино"   77,0 79,1 100,6 106,1 110,7 33,7 

  в том числе:               

  РТС "Ростокино"   77,0 79,1 79,2 83,6 87,6 10,6 

  ТЭЦ-23 2023 - - 21,4 22,6 23,1 23,1 

6 РТС "Рублево"   107,2 111,9 138,6 142,6 147,5 40,3 

  в том числе:               

  РТС "Рублево"   107,2 111,9 112,1 116,3 119,1 11,9 

  ТЭЦ-25 2027 - - 26,5 26,3 28,4 28,4 

7 РТС "Фрезер"   0,0 77,1 76,7 151,1 160,9 160,9 

  в том числе:               

  РТС "Фрезер"   - 0,7 2,5 3,7 13,6 13,6 

  ТЭЦ-8 2018 - 61,9 60,2 133,6 133,4 133,4 

  ТЭЦ-11 2018 - 14,5 14,1 13,9 13,8 13,8 

8 РТС "Южное Бутово"   335,5 292,5 348,8 406,5 410,1 74,7 

  в том числе:               

  РТС "Южное Бутово"   335,5 272,7 329,0 386,7 390,3 54,9 

  КТС "Коммунарка" 2022 - 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

9 КТС-54   59,7 61,0 65,7 77,3 78,9 19,1 

  в том числе:               

  КТС-54   59,7 61,0 65,7 68,0 69,6 9,9 

  КТС-18 2029 - - - 9,2 9,3 9,3 

10 КТС-11, 11а,   52,3 64,6 85,3 95,9 100,8 48,5 

  в том числе:               

  КТС-11, 11а   52,3 64,6 82,4 93,0 97,9 45,6 

  МК "Западный порт" 2025 - - 2,9 2,9 2,9 2,9 

В числе данных котельных на РТС «Курьяново», РТС «Красная Пресня» и КТС-11 

предусматривается реконструкция 8 действующих водогрейных котлов в целях обеспечения 

надежности теплоснабжения и приведения к нормативному состоянию оборудования. 

Водогрейный котел № 1 на КТС-11 выводится из эксплуатации. 

В целях обеспечения перспективных тепловых нагрузок предусматривается 

расширение РТС «Некрасовка» со строительством двух водогрейных котлов суммарной 

мощностью 240 Гкал/ч. Тепловая нагрузка в зоне действия РТС «Некрасовка» в ближайшей 

перспективе значительно увеличивается за счет объектов застройки люберецких полей 

аэрации. Ожидаемый прирост нагрузки оценивается не менее чем 230 Гкал/ч (рисунок 1.35). 

ПАО «Мосэнерго» принадлежит только движимое имущество РТС «Некрасовка», а именно 

вспомогательное оборудование. Реальным собственником котельной является ЗАО «УКС 

ИКСиД», которому принадлежит недвижимое имущество и котлоагрегаты. Для реализации 
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планов реконструкции РТС «Некрасовка» необходимо оформление имущественных прав на 

объект. 

 

Рисунок 1.35 – Обеспечение перспективных тепловых нагрузок 

в зоне действия РТС «Некрасовка» 

 

Перечень и график мероприятий по реконструкции котельных ПАО «Мосэнерго» 

представлен в таблице 1.20. 

Таблица 1.20 – График выполнения мероприятий по реконструкции котельных 

ПАО «Мосэнерго» в период до 2035 г. 
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теплоутилизатора для глубокой 
утилизации тепла уходящих 

дымовых газов с целью снижения 

рисков повреждения котлов. 
Замена горелочных устройств с 

целью приведения оборудования к 

нормативному состоянию. 

120 120 0 2017 2022 

ИПТС,  
п. 3.2.175,  

п. 3.2.512  

2 ПТВМ-120 ПТВМ-120 120 120 0 2017 2022 

3 ПТВМ-120 ПТВМ-120 120 120 0 2017 2022 

4 ПТВМ-120 ПТВМ-120 120 120 0 2017 2022 

2 
РТС "Красная 
Пресня" 

3 ПТВМ-100 ПТВМ-100 
Замена конвективных 
поверхностей нагрева в целях 

приведения оборудования к 

нормативному состоянию и 
обеспечению надежности работы 

100 100 0 2019 2023 
ИПТС,  

п. 3.2.370,  

п. 3.2.506 
4 ПТВМ-100 ПТВМ-100 100 100 0 2019 2023 

3 КТС-11 1 КВГМ-20 - Вывод из эксплуатации 20 0 -20  2021 

Отчет по этапу 2 
договора от 

29.12.2018 

№ 2G-25/18-139 
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2 КВГМ-20 КВГМ-20 Реконструкция/замена 
котлоагрегатов включая сетевые 

насосы, трансформаторы 

собственных нужд, 
внутристанционные трубопроводы 

и оборудование газопроводов 

20 20 0 2019 2020 

«Программы 

мероприятий и 

обоснование 
инвестиций на 

переключение 

тепловых нагрузок 
потребителей  

КТС-11, КТС-11а на  

ТЭЦ-25 – филиал 
ПАО «Мосэнерго» 

3 КВГМ-20 КВГМ-20 20 20 0 2019 2020 

4 
РТС 

"Некрасовка" 

4  - ПТВМ-120 

Новое строительство в целях 
обеспечения перспективного 

прироста нагрузки, ввод с 

01.01.2024 

0 120 120 2022 2024 

Реальным 

собственником РТС 
«Некрасовка» 

является ЗАО  

«УКС ИКСиД». 
Для реализации 

мероприятий 

требуется 
оформление 

имущественных прав 

на недвижимое 
имущество и 

основное 

оборудование РТС 

5  - ПТВМ-120 

Новое строительство в целях 

обеспечения перспективного 

прироста нагрузки, ввод с 
01.01.2025. 

0 1120 120 2023 2025 

Состав и установленная мощность котлов на 01.01.2035 с выделением промежуточных 

этапов, баланс мощности и тепловых нагрузок с учетом предлагаемых мероприятий по 

реконструкции котельных ПАО «Мосэнерго» представлены в приложении А. 

Обеспечение перспективных нагрузок на 10 котельных, для которых 

предусматривается расширение зон действия, и для всех котельных ПАО «Мосэнерго», 

действовавших на 01.01.2018, представлено на рисунках 1.36а, 1.36б. 
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Рисунок 1.36а – Обеспечение присоединенных нагрузок 10 котельных ПАО «Мосэнерго» с 

расширением зон действия на перспективу до 2035 г 

 

Рисунок 1.36б – Установленная тепловая мощность, мощность нетто и обеспечение тепловых 

нагрузок котельных ПАО «Мосэнерго» на перспективу до 2035 г. 
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1.8.2 Источники тепловой энергии ПАО «МОЭК» и ООО «ТСК Мосэнерго» 

На перспективу до 2035 г. реконструкции котельных ПАО «МОЭК» и ООО «ТСК 

Мосэнерго» с увеличением зоны действия путем включения в нее зон действия существующих 

источников тепловой энергии не предусматривается. 

ПАО «МОЭК» 

На перспективу до 2035 г. по 150 источникам тепловой энергии (котельным) ПАО «МОЭК», 

включая 27 КТС и 30 МК на территории ТиНАО (ООО «ТСК Новая Москва» до 01.01.2019), 

предусматриваются следующие мероприятия: 

на территории г. Москвы без ТиНАО 

- реконструкция 9 РТС суммарной мощностью 2 920 Гкал/ч с заменой поверхностей нагрева 

на 27 водогрейных котлах суммарной мощностью 2 620 Гкал/ч в целях обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок с восстановлением располагаемой мощности; 

- реконструкция 4 источников (КТС «Захарьино» и АИТ №2А, АИТ № 5А-1, АИТ № 7Б) с 

увеличением тепловой мощности на 4,8 Гкал/ч с расширением зоны действия для осуществления 

теплоснабжения перспективных потребителей. Суммарная установленная тепловая мощность на 

01.01.2035 после реконструкции составит 21,9 Гкал/ч; 

- реконструкция 7 источников - 4 КТС (КТС «Акулово» № 2 (летняя), КТС-40, КТС "Нижние 

Котлы", КТС-58) и 3 МК (МК "Пансионат", МК «Оранжерейная» АИТ № 10) суммарной тепловой 

мощностью на 01.01.2035 после реконструкции 52,7 Гкал/ч в целях замены физически изношенного 

основного оборудования; 

- техническое перевооружение 33 источников - 5 МК (МК "Михалковская", МК-137, МК 

«Перовского суда», МК «Каскадная», МК «Толстопальцево») и 28 АИТ с заменой изношенного 

основного оборудования на аналогичное в целях восстановления располагаемой мощности. 

Суммарная установленная мощность 33 источников на 01.01.2035 после технического 

перевооружения составит 112,6 Гкал/ч; 

- сохранение в работе без изменений 19 источников - РТС «Строгино», КТС «Покровское-

Стрешнево» и 17 МК (в том числе 4 АИТ) суммарной тепловой мощностью 708,0 Гкал/ч; 

- вывод из эксплуатации 21 источников – 2 РТС, 4 КТС и 15 МК суммарной мощностью 

403,8 Гкал/ч (подробнее в разделе 1.11.2); 

на территории ТиНАО г. Москвы 

- реконструкция 19 источников 11 КТС и 8 МК с увеличением тепловой мощности на 

143,7 Гкал/ч с расширением зоны действия за счет присоединения новых потребителей. Суммарная 

тепловая мощность на 01.01.2035 после реконструкции составит 316,1 Гкал/ч; 
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- реконструкция 9 источников - 8 КТС и МК-5 (г. Щербинка) с заменой поверхностей нагрева 

на водогрейных и паровых котлах без изменения суммарной установленной тепловой мощности 

327,2 Гкал/ч при расширении зоны действия за счет новых потребителей; 

- реконструкция и техническое перевооружение 5 КТС с заменой изношенного основного 

оборудования суммарной тепловой мощностью на 01.01.2035 после проведения мероприятий 

78,7 Гкал/ч при расширении зоны действия за счет новых потребителей; 

- реконструкция 8 МК с заменой основного оборудования на БМК без расширения зоны 

действия суммарной установленной тепловой мощностью на 01.01.2035 после проведения 

мероприятий 5,6 Гкал/ч; 

- реконструкция и техническое перевооружение 4 МК с заменой изношенного основного 

оборудования без расширения зоны действия суммарной установленной тепловой мощностью на 

01.01.2035 после проведения мероприятий 8,6 Гкал/ч; 

- сохранение в работе без изменений намечается 6 МК суммарной тепловой мощностью 

4,6 Гкал/ч; 

- вывод из эксплуатации 3 КТС и 3 МК суммарной мощностью 68,0 Гкал/ч (подробнее в 

разделе 1.11.2). 

На расчетный 2034 г. суммарная тепловая мощность 123 действующих источников  

ПАО «МОЭК» составит 4 556,2 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах 

источников – 3 147,0 Гкал/ч, суммарный резерв тепловой мощности – 1 303,7 Гкал/ч. 

Относительно показателей на 01.01.2018 по котельным ПАО «МОЭК» намечаются 

следующие изменения: 

- увеличение суммарной установленной мощности источников – на 7,7 %; 

- рост присоединенной нагрузки на коллекторах источников – на 52,2 %; 

- сокращение суммарного резерва тепловой мощности котельных – на 36,2 %. 

Суммарная тепловая мощность и обеспечение перспективных тепловых нагрузок 

источниками ПАО «МОЭК» в каждом году рассматриваемого периода до 2035 г. представлено на 

рисунке 1.37. 
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Рисунок 1.37 – Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах источников  

ПАО «МОЭК»: а) 150 действующих источников на 01.01.2019; б) 123 источника, действующих в 

период до 2035 г.; в) 27 источников, выводимые из эксплуатации 

Увеличение тепловой мощности источников ПАО «МОЭК» на 01.01.2019 связано с 

передачей с 01.01.2019 на баланс ПАО «МОЭК» источников ООО «ТСК Новая Москва», 

расположенных на территории ТиНАО. 
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ООО «ТСК Мосэнерго» 

На перспективу до 2035 г. предусматриваются следующие мероприятия по источникам 

тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго»: 

- реконструкция на 4 РТС суммарной тепловой мощностью 1732,6 Гкал/ч  

(на 01.01.2018) с заменой поверхностей нагрева на 9 водогрейных котлах суммарной тепловой 

мощностью 900 Гкал/ч; 

- на РТС-4 вывод из эксплуатации двух паровых котлов ДЕ-25/14 суммарной мощностью 

32,6 Гкал/ч в соответствии с решением ООО «ТСК Мосэнерго» (письмо от 07.05.2019 № АУ/01-

07/896/19 и письмо от 23.09.2019 № ЗФ/01-07/2340/19); 

- техническое перевооружение МК ДО «Полет» Сколковский филиал с заменой основного 

оборудования на аналогичное оборудование тепловой мощностью на 01.01.2035 после проведения 

мероприятий 2,0 Гкал/ч; 

- сохранение в работе без проведения мероприятий 3 МК суммарной мощностью 7,5 Гкал/ч. 

Расширение зоны действия предусматривается на РТС-2 за счет переключения с  

РТС-4 части существующих потребителей тепловой нагрузкой 63,4 Гкал/ч и на РТС-4 за счет 

намечаемого подключения новых потребителей на 23,3 Гкал/ч. 

На расчетный 2034 г. суммарная тепловая мощность 8 источников ООО «ТСК Мосэнерго» 

составит 1 709,5 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах источников – 

1 031,5 Гкал/ч, суммарный резерв тепловой мощности – 636,8 Гкал/ч. 

Относительно суммарных показателей котельных ООО «ТСК Мосэнерго» на 01.01.2018 

намечаются следующие изменения: 

- сокращение суммарной установленной мощности источников – на 2 %; 

- рост присоединенной нагрузки на коллекторах источников – на 40,5 %; 

- сокращение суммарного резерва тепловой мощности котельных – на 31,5 %. 

Суммарная тепловая мощность и обеспечение перспективных тепловых нагрузок на 

коллекторах источников тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» в каждом году 

рассматриваемого периода до 2035 г. представлены на рисунке 1.38. 
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Рисунок 1.38 – Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах источников ООО 

«ТСК Мосэнерго»: а) 8 источников (4 РТС (РТЭС), 4 МК) на 01.01.2018; 

б) 4 РТС (РТЭС) ООО «ТСК Мосэнерго» 

Реконструкция котельных с расширением зоны их действия 

На перспективу до 2035 г. намечается расширение зоны действия 43 источников тепловой 

энергии, в том числе 7 РТС, 19 КТС, 10 МК, 5 АИТ ПАО «МОЭК» и 3 РТС ООО «ТСК Мосэнерго» 

за счет присоединения новых потребителей, размещаемых, в основном, на территории ТиНАО и 

ближайших районов Московской области, а также за счет включения зон действия существующих 

источников тепловой энергии. 

По рассматриваемым 43 источникам намечаются следующие мероприятия: 

- реконструкция 23 источников тепловой энергии (12 КТС, 8 МК и 3 АИТ) с увеличением 

тепловой мощности на 148,6 Гкал/ч, прирост тепловой нагрузки – 174,1 Гкал/ч. Суммарная тепловая 

мощность на 01.01.2035 после проведения мероприятий составит 338,1 Гкал/ч; 

- реконструкция и техническое перевооружение 17 источников тепловой энергии без 

увеличения тепловой мощности, в том числе 8 РТС, 6 КТС, 2 МК и 1 АИТ, суммарной тепловой 

мощностью на расчетный 2034 г. – 2 641,8 Гкал/ч; 

- сохранение в работе без проведения мероприятий на период до 2035 г. предусматривается 

на РТС «Строгино», КТС «Покровское-Стрешнево» и АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2. 
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Присоединение новых потребителей к рассматриваемым источникам обусловлено развитием 

города, определенного в соответствии с показателями Генерального плана города Москвы 

(утвержденным законом города Москвы от 05.05.2010, ред. от 15.03.2017, № 17), утвержденными 

проектами планировок территорий (ППТ), выданными техническими условиями на подключение 

(ТУ) и (или) условиями на подключение (УП) и отсутствием других источников, а также технико-

экономическими расчетами. 

В таблице 1.21 представлена динамика расширения зон действия 23 источников тепловой 

энергии (12 КТС, 8 МК и 3 АИТ) с увеличением тепловой мощности на перспективу до 2035 г. 

Таблица 1.21 – Динамика расширения зон действия 23 источников с увеличением тепловой 

мощности на период до 2035 г. 

Наименование На 01.01.2018 
Перспектива развития до 2035 г. Увеличение нагрузки на 

2034 г. относительно  

2017 г., раз на 01.01.2023 на 01.01.2028 на 01.01.2033 на 01.01.2035 

Источники на территории г. Москвы без ТиНАО 

КТС "Захарьино" 3,2 3,4 3,4 3,5 3,5 1,1 

в том числе:            

- КТС "Захарьино" 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2  
- новые потребители - 0,2 0,2 0,3 0,3  

АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1, 2,0 2,0 4,3 4,3 4,3 2,2 

в том числе:            

- АИТ № 2А 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

- новые потребители - 0,0 2,3 2,3 2,3  

АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3, 2,2 2,8 2,8 2,8 2,8 1,3 

в том числе:             

- АИТ № 5А-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2   
- новые потребители - 0,6 0,6 0,6 0,6   

АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1, 3,5 3,9 3,9 3,9 5,4 1,6 

в том числе:             
- АИТ № 7Б 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5   

- новые потребители - 0,5 0,5 0,5 1,9   

Всего по 4 источникам на территории  
г. Москвы без ТиНАО 

10,9 12,1 14,5 14,5 16,0 1,5 

Источники на территории ТиНАО г. Москвы 

КТС "Яковлево", 1,5 1,5 12,1 27,3 30,2 20,2 
в том числе:            

- КТС "Яковлево" 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

- новые потребители - 0,0 10,6 25,8 28,7  

КТС № 8 п. Кокошкино, 18,6 18,6 18,6 27,9 32,6 1,8 

в том числе:            

- КТС № 8 п. Кокошкино 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6  
- новые потребители - 0,0 0,0 9,3 14,0  

КТС № 18 пос. Киевский, 13,3 13,5 13,5 17,7 17,7 1,3 

в том числе:            
- КТС № 18 пос. Киевский 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3  

- новые потребители - 0,2 0,2 4,3 4,3  

КТС № 38 п. Птичное 6,3 9,2 9,2 14,4 14,4 2,3 

в том числе:            

- КТС № 38 п. Птичное 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3  

- новые потребители - 2,8 2,8 8,0 8,0  

КТС "Знамя Октября" 17,4 19,7 19,7 24,7 40,7 2,3 

в том числе:            
- КТС "Знамя Октября" 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4  

- новые потребители - 2,3 2,3 7,3 23,3  

КТС "Фабрика им. 1 Мая" 8,6 8,6 11,1 17,6 17,6 2,0 
в том числе:            

- КТС "Фабрика им. 1 Мая" 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6  

- новые потребители - 0,0 2,5 9,0 9,0   

КТС "Былово" 1,7 2,1 3,0 10,3 11,8 6,8 
в том числе:            

- КТС "Былово" 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7  

- новые потребители - 0,4 1,3 8,6 10,0  
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Наименование На 01.01.2018 
Перспектива развития до 2035 г. Увеличение нагрузки на 

2034 г. относительно  

2017 г., раз на 01.01.2023 на 01.01.2028 на 01.01.2033 на 01.01.2035 

КТС "Красная Пахра" 4,4 4,7 4,8 11,8 11,8 2,7 

в том числе:            
- КТС "Красная Пахра" 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4  

- новые потребители - 0,4 0,4 7,4 7,4  

КТС "Красное" 3,7 3,7 4,3 4,3 6,8 1,9 
в том числе:            

- КТС "Красное" 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7  

- новые потребители - 0,0 0,7 0,7 3,2  

КТС "Рогово" 4,0 4,3 4,3 10,3 10,3 2,6 

в том числе:            

- КТС "Рогово" 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  
- новые потребители - 0,3 0,3 6,3 6,3  

КТС-3 "Щербинка" 4,3 4,5 5,0 16,3 17,7 4,2 

в том числе:            

- КТС-3 "Щербинка" 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3  
- МК-4 г. Щербинка - - - 5,5 5,5  

- новые потребители - 0,3 0,7 6,5 7,9  

МК "Внуковская гимназия" 0,3 0,3 0,9 0,9 0,9 3,6 

в том числе:            
- МК "Внуковская гимназия" 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

- новые потребители - 0,0 0,7 0,7 0,7  

МК "Изварино" 0,8 1,5 4,8 4,8 4,8 6,1 
в том числе:            

- МК "Изварино" 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

- новые потребители - 0,7 4,0 4,0 4,0  

МК № 21 х. Ильичевка 1,0 1,0 17,3 19,6 19,6 19,9 

в том числе:            

- МК № 21 х. Ильичевка 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
- новые потребители - 0,0 16,4 18,6 18,6  

МК № 22 д. Крекшино 3,9 3,9 3,9 3,9 5,7 1,5 

в том числе:            

- МК № 22 д. Крекшино 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9  
- новые потребители - 0,0 0,0 0,0 1,8  

МК № 33 п. Первомайское 4,7 5,5 5,5 5,5 5,5 1,2 

в том числе:            
- МК № 33 п. Первомайское 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7  

- котельная ООО "Гросстек" - 0,8 0,8 0,8 0,8  

МК "Гора" 1,2 2,2 2,2 8,9 8,9 7,5 

в том числе:            
- МК "Гора" 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  

- новые потребители - 1,1 1,1 7,7 7,7  

МК "БКУ-350" 0,2 0,2 0,2 0,2 3,4 19,3 
в том числе:            

- МК "БКУ-350" 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

- новые потребители - 0,0 0,0 0,0 3,3  

МК "Бор" 2,0 6,4 6,4 6,4 6,4 3,2 
в том числе:            

- МК "Бор" 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
- новые потребители - 4,4 4,4 4,4 4,4  

Всего по 19 источникам на территории 

ТиНАО 
97,8 111,4 146,8 232,7 266,8 2,7 

Всего по 23 источникам  

с увеличением тепловой мощности 
108,6 123,5 161,2 247,2 282,8 2,6 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах 23 источников 

ПАО «МОЭК», где намечается расширение зоны действия и реконструкция с увеличением 

тепловой мощности на перспективу до 2035 г. представлено на рисунке 1.39. 
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Рисунок 1.39 - Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах 23 источников 

ПАО «МОЭК», где намечается расширение зоны действия и реконструкция с увеличением 

тепловой мощности на перспективу до 2035 г. 

В таблице 1.22 представлена динамика расширения зон действия 17 источников тепловой 

энергии (8 РТС, 6 КТС, 2 МК и 1 АИТ) без увеличения тепловой мощности на перспективу до 2035 г. 

Таблица 1.22 – Динамика расширения зон действия 17 источников с реконструкцией без увеличения 

тепловой мощности на период до 2035 г. 

Наименование 
На 

01.01.2018 

Перспектива развития до 2035 г. Увеличение 

нагрузки на 2034 г. 

относительно  

2017 г., раз 
на 01.01.2023 на 01.01.2028 на 01.01.2033 на 01.01.2035 

ПАО "МОЭК" 

Источники на территории г. Москвы без ТиНАО 

РТС "Переделкино", 283,4 302,1 371,9 408,3 426,1 1,5 

в том числе:             

- РТС "Переделкино" 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4   

- новые потребители   13,0 49,1 47,9 54,1   

- новые потребители пос. Внуковское - 5,8 39,4 77,0 88,6   

РТС "Пенягино", 144,6 161,1 164,9 164,2 167,5 1,2 

в том числе:             

- РТС "Пенягино" 144,6 140,2 136,5 134,6 134,4   

- новые потребители - 20,9 28,5 29,6 33,1   

РТС "Терешково" совместно с  

ПГУ ТЭС «Терешково», 
214,1 264,4 286,1 335,4 352,2 1,6 

в том числе:             

- РТС "Терешково" 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1   

- новые потребители - 50,3 72,0 121,3 138,1   

РТС "Тушино-3", 189,2 235,4 333,7 346,9 355,5 1,9 

в том числе:             

- РТС "Тушино-3" 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2   

- новые потребители - 46,16 144,52 157,74 166,28   

РТС "Митино", 173,0 204,5 256,9 259,1 261,7 1,5 

в том числе:             

- РТС "Митино" 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0   

- МК "Новобратцево"   3,7 3,7 3,7 3,7   

- новые потребители - 27,8 80,3 82,4 85,0   

КТС-58, 5,2 5,4 6,6 9,4 9,4 1,8 

в том числе:             

- КТС-58 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2   

- новые потребители - 0,1 1,4 4,1 4,1   

МК "Оранжерейная", 3,0 3,7 3,7 3,7 3,7 1,2 

в том числе:             

- МК "Оранжерейная" 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0   

- новые потребители - 0,7 0,7 0,7 0,7   
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Наименование 
На 

01.01.2018 

Перспектива развития до 2035 г. Увеличение 

нагрузки на 2034 г. 

относительно  

2017 г., раз 
на 01.01.2023 на 01.01.2028 на 01.01.2033 на 01.01.2035 

МК "Каскадная", 2,6 4,0 4,0 4,5 4,5 1,7 

в том числе:             

- МК "Каскадная" 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6   

- новые потребители - 1,3 1,3 1,9 1,9   

АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1, 0,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,9 

в том числе:             

- АИТ № 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8   

- новые потребители - 1,4 1,4 1,4 1,4   

Всего по 9 источникам на территории  

г. Москвы без ТиНАО 
1 016,0 1 182,8 1 430,1 1 533,7 1 582,8 1,6 

Источники на территории ТиНАО г. Москвы 

КТС-1 "Московский", 23,5 23,5 46,6 46,6 46,6 2,0 

в том числе:             

- КТС-1 "Московский" 
23,

5 
23,5 19,5 19,5 19,5   

- новые потребители - - 27,1 27,1 27,1   

КТС-2 "Московский", 23,7 24,5 39,5 39,5 39,5 1,7 

в том числе:             

- КТС-2 "Московский" 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7   

- КТС-1 "Московский" - - 4,0 4,0 4,0   

- новые потребители - 0,87 11,8 11,8 11,8   

КТС "Остафьево", 3,1 3,1 3,1 4,6 6,3 2,0 

в том числе:             

- КТС "Остафьево" 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1   

- новые потребители - - 0,0 1,4 3,2   

КТС "Щапово", 9,0 9,5 10,0 11,0 11,0 1,2 

в том числе:             

- КТС "Щапово" 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0   

- новые потребители - 0,5 1,0 2,0 2,0   

КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан", 17,4 22,0 35,0 41,1 43,0 2,5 

в том числе:             

- КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан" 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4   

- МК № 10 п. Мамыри   0,9 0,9 0,9 0,9   

- новые потребители - 3,7 16,7 22,8 24,7   

Всего по 5 источникам на территории 

ТиНАО г. Москвы 
76,6 82,7 134,1 142,7 146,4 1,9 

Всего по источникам ПАО "МОЭК" 1 092,6 1 265,5 1 564,3 1 676,4 1 729,1 1,6 

ООО "ТСК Мосэнерго" 

РТС-2 г. Зеленоград, 247,9 260,7 365,7 430,6 441,4 1,8 

в том числе:             

- РТС-2 г. Зеленоград 247,9 247,9 247,9 247,9 247,9   

- РТС-4 г. Зеленоград - - 64,4 63,5 63,4   

- новые потребители - 12,9 53,5 119,3 130,2   

РТЭС-3 г. Зеленоград, 137,2 141,8 154,2 160,2 162,8 1,2 

в том числе:             

- РТС-3 г. Зеленоград 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2   

- новые потребители   4,6 17,0 23,0 25,6   

РТС-4 г. Зеленоград, 229,9 278,1 294,2 306,4 316,6 1,4 

в том числе:             

- РТС-4 г. Зеленоград 229,9 228,2 167,4 165,5 166,3   

- новые потребители ЗелАО - 17,5 74,4 88,5 97,9   

- новые потребители МО  - 32,4 52,4 52,4 52,4   

Всего по источникам  

ООО "ТСК Мосэнерго" 
614,9 680,7 814,1 897,2 920,8 1,5 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах 17 источников  

(14 источников ПАО «МОЭК», 3 РТС ООО «ТСК Мосэнерго»), где намечается расширение зоны 

действия и реконструкция без увеличения тепловой мощности на перспективу до 2035 г., 

представлено на рисунке 1.40. 
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Рисунок 1.40 - Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах  

17 источников, где намечается расширение зоны действия и реконструкция без увеличения 

тепловой мощности на перспективу до 2035 г. 

Также намечается расширение зоны действия 3 источников тепловой энергии при этом 

реконструкция и другие мероприятия по основному оборудованию источников не 

предусматриваются на перспективу до 2035 г., в том числе: 

- расширение зоны действия РТС «Строгино» за счет намечаемого присоединения новых 

потребителей с.п. Барвихинское Московской области (38,2 Гкал/ч) и района Кунцево (37,7 Гкал/ч); 

- расширение зоны действия КТС «Покровское-Стрешнево» за счет новых потребителей в 

размере 16,7 Гкал/ч; 

- расширение зоны действия АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2 за счет подключения 

потребителя котельной ФГБУ «ЦЖКУ» (0,5 Гкал/ч). 

По рассматриваемым 17 источникам основной прирост тепловой нагрузки намечается в 

период 2023-2028 гг. в среднем на 22% от уровня 2017 г. На расчетный 2034 г. (на 01.01.2035) 

намечается увеличение тепловых нагрузок в среднем в 1,5 раза по 17 источникам, при этом 

существующий резерв тепловой мощности (969,8 Гкал/ч) позволяет не проводить мероприятия по 

увеличению мощности. 

Использование тепловой мощности ПГУ ТЭС «Терешково» и ГТЭС «Внуково» возможно, 

при условии соблюдения критерия минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23). Экономическое обоснование распределиня тепловых 

нагрузок в совместных зонах действия РТС и ПГУ ТЭС «Терешково», РТС и ГТЭС «Внуково» 

представлено в книге 2.1 разделе 1.2.2 и книге 2.6 приложение А. 
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Мероприятия по реконструируемым источникам тепловой энергии ПАО «МОЭК» и 

ООО «ТСК Мосэнерго» с расширением зоны действия на период до 2035 г. представлены в таблице 

1.23. 

Достижение основным оборудованием наработки, соответствующей нормативному сроку 

службы, обусловливает сроки проведения реконструкции источников тепловой энергии. 

Ожидаемые сроки достижения нормативной наработки основного оборудования источников 

тепловой энергии ПАО «МОЭК» и ООО «ТСК Мосэнерго» представлены в приложении Б к книге 

1.1 (книга 1.1, приложение Б). Наступление в перспективе расчетного срока достижения 

нормативной наработки не означает, что оборудование должно быть выведено из эксплуатации в 

обязательном порядке. Решения о выводе, замене или реконструкции основного оборудования 

принимаются на основании его фактического состояния по результатам технических обследований 

и с учетом возможности продления срока службы. 

Таблица 1.23 – Мероприятия по реконструируемым источникам тепловой энергии ПАО «МОЭК» и 

ООО «ТСК Мосэнерго» с расширением зоны действия на период до 2035 г. 
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Источники ПАО «МОЭК» 

Источники ПАО "МОЭК" на территории Москвы за исключением ТиНАО 

РТС 

1 РТС "Терешково"       240,0     240,0     

  ВК 1 ПТВМ-120 2004  - 120,0 ПТВМ-120Э   - 120,0 2024 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    2 ПТВМ-120 2004  - 120,0 ПТВМ-120Э   - 120,0 2025 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   234,0     234,7 
С учетом совместной работы ПГУ 
ТЭС и РТС "Терешково" и "Солнцево" 

ПАО "МОЭК" 

2 РТС "Переделкино"     480,0     480,0     

  ВК 3 ПТВМ-120 2001  - 120,0 ПТВМ-120  - 120,0 2025 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    4 ПТВМ-120 2003  - 120,0 ПТВМ-120  - 120,0 2024 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    5 ПТВМ-120 2002 - 120,0 ПТВМ-120 - 120,0 2023 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    9 ПТВМ-120 2003  - 120,0 ПТВМ-120  - 120,0 2026 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:   468,0     469,4     

3 РТС "Тушино-3"      480,0     480,0     

  ВК 1 ПТВМ-120 2002  - 120,0 ПТВМ-120  - 120,0 2025 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    2 ПТВМ-120 2002  - 120,0 ПТВМ-120  - 120,0 2026 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    3 ПТВМ-120 2002 - 120,0 ПТВМ-120 - 120,0 2027 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    4 ПТВМ-120 2002  - 120,0 ПТВМ-120  - 120,0 - Без изменений 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:   468,0     469,4     

4 РТС "Митино"       480,0     480,0     

  ВК 1 КВ-ГМ-120  2003  - 120,0 КВ-ГМ-120   - 120,0 - Без изменений 

    2 КВ-ГМ-120  2003  - 120,0 КВ-ГМ-120   - 120,0 2025 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    3 КВ-ГМ-120  2002 - 120,0 КВ-ГМ-120  - 120,0 2026 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 
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    4 КВ-ГМ-120  2002  - 120,0 КВ-ГМ-120   - 120,0 2027 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:   468,0     469,4     

5 РТС "Пенягино"       400,0     400,0     

  ВК 1 КВ-ГМ-100-150М 1995  - 100,0 
КВ-ГМ-100-

150М 
 - 100,0 2023 

Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    2 КВ-ГМ-100-150М 1995  - 100,0 
КВ-ГМ-100-

150М 
 - 100,0 2024 

Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    3 КВ-ГМ-100-150М 1996 - 100,0 
КВ-ГМ-100-
150М 

- 100,0 2026 
Реконструкция с заменой 
поверхностей нагрева 

    4 КВ-ГМ-100-150М 1996  - 100,0 
КВ-ГМ-100-
150М 

 - 100,0 2025 
Реконструкция с заменой 
поверхностей нагрева 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:   390,0     391,2     

Всего по РТС ПАО "МОЭК" на территории Москвы за исключением ТиНАО 2080,0      2080,0      

КТС 

6 КТС-58 
2xДКВР-6,5/13 

1xДКВР-6,5/13 

1975 

1996 
- 12,6 3xКВ-Г-4,65 - 12,0 2024 

Реконструкция с заменой 

3xДКВР-6,5/13 на 3xКВ-Г-4,65 

7 КТС "Захарьино" 

1xДКВР-4/13 

1xДКВР-4/13 

1xДКВР-4/13 

1974 

1972 

1978 

- 5,9 

2xТермотехник 

(2500) 

1xТермотехник 

(2000) 

- 6,0 2020 

Реконструкция с заменой 

3xДКВР-4/13 на 2xТермотехник 

ТТ-100 (2500) и 1xТермотехник 

ТТ-100 (2000) 

Всего по КТС ПАО "МОЭК" на территории Москвы за исключением ТиНАО 18,5   18,0   

МК 

8 

МК «Оранжерейная»  

Оранжерейная ул., 8А 

с.1 

8xМинск-1 

2xМинск-1М 

2xМинск-1М 

2007 

2008 

2013 

- 6,2 4хКВ-Г-1,74 - 6,0 2024 

Реконструкция с заменой 

основного оборудования на 

4хКВ-Г-1,74 

9 
МК «Каскадная»  
Каскадная ул., 21А с.1 

2xТВГ-4Р 1984 - 8,6 2xТВГ-4Р - 8,6 2024 

Техническое перевооружение с 

заменой основного 
оборудования на аналогичное 

10 
АИТ № 2А 

Юровская ул. 95 к.1 с.1 
2xКВ-2,5 2006 - 4,3 

3xТермотехник 

(2200) 
- 5,7 2024 

Реконструкция с заменой 2xКВ-

2,5 на 3xТермотехник (2200) 

11 

АИТ № 5А-1 

Соловьиная Роща ул. 

10 с.3 

2xКВ-1,5 2005 - 2,6 
2xТермотехник 

(2200) 
- 3,8 2019 

Техническое перевооружение с 

заменой основного 

оборудования на 

2xТермотехник (2200) 

12 
АИТ № 7Б 

Воротынская ул. 12 к.1 
2xТНК-ЕVО-10 2001 - 4,3 

3xТермотехник 

(2500) 
- 6,5 2021 

Реконструкция с заменой 

основного оборудования на  

3xТермотехник (2500) 

13 

АИТ № 8 

Куркинское шоссе 50 
к.1 с.1 

2xТНК-ЕVО-10 2002 - 4,3 
2xТермотехник 
(2500) 

- 4,3 2021 

Техническое перевооружение с 

заменой основного 
оборудования на 

2xТермотехник (2500) 

Всего по МК ПАО "МОЭК" на территории Москвы за исключением ТиНАО 30,3      34,8      

Источники ПАО "МОЭК" на территории ТиНАО 

КТС 

14 
КТС "Знамя Октября"  

(пос. Рязановское) 

2xКВГ-7,56-150  

2xТВГ-8М   

2001 

1980 
-  -  

2xКВ-Г-14,0 

2xКВ-Г-14,0 
- 48,0 

2030 

2034 

Реконструкция с заменой 

основного оборудования: 

в 2030 г. - замена 2xТВГ-8М на 

2xКВ-Г-14,0 

в 2034 г. - замена 2xКВГ-7,56-

150 на 2xКВ-Г-14,0 

15 
КТС "Остафьево"  

(пос. Рязановское) 

1xКВГ-7,56-150 

1xКВГ-7,56-150 

1992 

1994 
-  -  

1xКВГ-7,56-

150 

1xКВГ-7,56-
150 

- 13,0 2023 

Техническое перевооружение с 

заменой основного 

оборудования на аналогичное 

16 

КТС "Фабрика им. 1 

Мая"  

(пос. Рязановское)  

3xДКВР 6,5-13 

(Е-6,5-14) 
1984 -  -  3хКВ-Г-8,7 - 22,4 

2023 

2029 

Реконструкция с заменой 
3xДКВР-6,5-13 на 3хКВ-Г-8,7: 

в 2023 г. - замена 2xДКВР-6,5-

13 на 2хКВ-Г-8,7 

в 2029 г. - замена 1xДКВР-6,5-

13 на 1хКВ-Г-8,7 

17 
КТС-3 "Щербинка"  

(г.о. Щербинка) 

3xКВГ-2,5-93 

2xБратск 

2007 

1991 
-  -  

3хКВ-Г-7,56 

1xКВ-Г-2,5 
- 21,7 

2020 
2028 

2029 

Реконструкция с заменой 

основного оборудования: 

в 2020 г. - вывод 2xБратск; 
в 2028 г. - замена 2xКВГ-2,5-93 

на 2хКВ-Г-7,56; 

в 2029 г. - замена 1xКВГ-2,5-93 

на 1хКВ-Г-7,56 и ввод 1xКВ-Г-

2,5 
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18 
КТС "Яковлево"  
(пос. Десеновское) 

2xЕ-1/9-1Г  
1xЕ-1/9-1Г 

2xТВГ-4р 

1976 
2016 

1976 

-  -  5xКВ-Г-7,56 - 32,5 
2027 
2029 

Реконструкция с заменой 

основного оборудования на 

5xКВ-Г-7,56: 
в 2027 г. - замена 3xЕ-1/9-1Г на 

3xКВ-Г-7,56; 

в 2029 г. - замена 2xТВГ-4р на 

2xКВ-Г-7,56 

19 
КТС-1 "Московский"  

(пос. Московский) 

2xКВГМ-4,65-150 

5xКВГМ-11,63-150 

2010 

2010 
-  -  

2xКВГМ-4,65-

150 

5xКВГМ-
11,63-150 

- 58,0 

2025 

2026 
2030 

Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева: 

- на 2xКВГМ-11,63-150 (ст.№ 4, 

5) в 2025 г. 

- на 3xКВГМ-11,63-150 (ст.№ 3, 
6, 7) в 2026 г. 

- на 2xКВГМ-4,65-150 (ст.№ 1, 

2) в 2030 г. 

20 
КТС-2 "Московский"  

(пос. Московский) 

2xТВГ-8М 

4xТВГ-8М 

1971 

1972 
-  -  

2xТВГ-8М 

4xТВГ-8М 
- 48,0 

2023 

2024 

Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева на 

4xТВГ-8М: в 2023 г. - котлы № 

2, 5 и в 2024 г. - котлы № 1, 6 

21 
КТС № 307 КЭЧ 
"Теплый Стан"  

(пос. Мосрентген) 

2xКВГМ-20-150 
1xКВГМ-20-150 

1979 
1983 

-  -  

2xКВГМ-20-

150 
1xКВГМ-20-

150 

- 60,0 
2021 
2019 

2020 

Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева на 

3xКВГМ-20-150: в 2020 г. котел 
№ 3, в 2021 г. котел № 1, замена 

поверхностей котла № 2 

произведена в 2019 г. по 

субсидии 

22 
КТС № 18  

(пос. Киевский) 

1xКВГМ-10 

1xКВГМ-10 

1982 

1983 
-  -  

1xКВГМ-10 

1xКВГМ-10 

1xКВ-Г-4,65 

- 24,0 
2024 

2032 

Реконструкция с установкой 

1xКВ-Г-4,65 (2024 г.) и заменой 

поверхностей нагрева на 

действующих 2xКВГМ-10 (2032 

г.) 

23 
КТС № 38 

(пос. Первомайское) 
3xДКВР-6,5/13 1975 -  -  4xКВ-Г-5,0 - 17,2 

2023 

2029 

Реконструкция с заменой 
3xДКВР-6,5/13 на 3xКВ-Г-5,0 и 

вводом в эксплуатацию 1xКВ-

Г-5,0: 

в 2023 г. - замена 2xДКВР-

6,5/13 на 2xКВ-Г-5,0 

в 2029 г. - замена 1xДКВР-

6,5/13 на 1xКВ-Г-5,0 и ввод 

1xКВ-Г-5,0 

24 
КТС № 8 

(пос. Кокошкино) 

1xЕ-10-14ГМ (ДКВР-10-

13 ГМ) 

1xДКВР-10/13 

1xЕ-10-1.4ГМ (ДКВр-10-

13 ГМ) 

2005 

1973 

2009 

-  -  
3xКВ-Г-7,56 

2xКВ-Г-10 
- 36,7 

2025 

2028 

2030 

Реконструкция с заменой 
основного оборудования на: 

в 2025 г. - замена 2xДКВР-10/13 

на 2xКВ-Г-7,56 (ст.№ 1, 2) 

в 2028 г. - замена 1xДКВР-10/13 

(ст.№ 3) на 1xКВ-Г-7,56 и ввод 

в эксплуатацию 1xКВ-Г-10; 

в 2030 г. - ввод в эксплуатацию 

1xКВ-Г-10. 

25 

КТС "Былово"  

(пос. 

Краснопохорское) 

2xКСВ-3,15 (ВК-22) 1999 -  -  
2xКВ-Г-4,0 

2xКВ-Г-4,0 
- 13,8 

2027 

2031 

Реконструкция с заменой 
2xКСВ-3,15 (ВК-22) на 4xКВ-Г-

4,0: 

в 2027 г. - замена 2xКСВ-3,15 

(ВК-22) на 2xКВ-Г-4,0 и ввод 

1xКВ-Г-4,0 

в 2031 г. - ввод 1xКВ-Г-4,0 

26 

КТС "Красная Пахра"  

(пос. 

Краснопохорское) 

4xКСВ-3,15 (ВК-22) 1996 -  -  4xКВ-Г-4,0 - 13,8 2029 

Реконструкция с заменой 

основного оборудования на 

4xКВ-Г-4,0 

27 
КТС "Красное"  
(пос. 

Краснопохорское) 

3xЕ-4-14гм 
(ДКВР-4/13 вод.) 

1994 -  -  3xКВ-Г-3,48 - 9,0 2027 
Реконструкция с заменой 3xЕ-4-
14гм на 3xКВ-Г-3,48 

28 
КТС "Рогово"  

(пос. Роговское) 

2xДКВР-4/13 вод. 

2xДКВР-4/13 вод. 

1981 

1988 
-  -  4xКВ-Г-3,48 - 12,0 

2028 

2029 

Реконструкция с заменой  

4xДКВР-4/13 на 4xКВ-Г-3,48: 

в 2028 г. 2xДКВР-4/13 на 2xКВ-

Г-3,48 

в 2029 г. 2xДКВР-4/13 на 2xКВ-

Г-3,48 

29 
КТС "Щапово"  

(пос. Щаповское) 
2xТВГ-8М 1976 -  -  2xТВГ-8М - 16,6 2026 

Техническое перевооружение с 

заменой основного 
оборудования на аналогичное 
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Всего по КТС ПАО "МОЭК" не территории ТиНАО   342,7      446,7      

МК 

30 
МК "Гора"  

(пос. Рязановское) 

3xЗИО-60 

1xЗИО-60 

1983 

2013 
-  -  

4xКВ-Г-1,0 

3xКВ-Г-2,5 
- 9,9 

2019 

2029 

Реконструкция с заменой 

основного оборудования в 2 

этапа: в 2019 - замена 4xЗИО-60 

на БМК-3,4 в составе 4xКВ-Г-

1,0 
в 2029 г. - ввод в эксплуатацию 

БМК-6,45 в составе 3xКВ-Г-2,5. 

31 
МК "Изварино"  

(пос. Внуковское) 

3xЕ-1,0-9 ГН (МЗК-7АГ-

1) переведен в водогр. 

режим 

1986 -  -  

4xТермотехник 

ТТ-50 (980) 

2xТермотехник 

ТТ-50 (980) 

- 5,1 
2019 

2027 

Реконструкция с заменой 3xЕ-

1,0-9 ГН на 4xТермотехник ТТ-

50 (980) - в 2019 г.; 

Ввод в эксплуатацию 

2xТермотехник ТТ-50 (980) - в 

2027 г.  

32 

МК "Внуковская 

гимназия"  
(пос. Внуковское) 

4xКЧМ-5 1999 -  -  4xКВ-Г-0,31 - 1,1 2027 

Реконструкция с заменой 

основного оборудования на 
БМК-1,1 в составе 4xКВ-Г-0,31 

33 
МК "Бор"  

(пос. Десеновское) 
2xWitermo 3V-2,0-10-115 1985 -  -  4xКВ-Г-2,2 - 7,6 2021 

Реконструкция котельной с 

заменой основного 

оборудования на БМК-7,56 в 

составе 4xКВ-Г-2,2 

34 

МК № 21  

(х. Ильичевка)  

(пос. Первомайское) 

6xКва-1,0Г  

(Факел- Г) 
1994 -  -  5xКВ-Г-5,0 - 21,5 

2020 

2026 

Реконструкция с заменой 

основного оборудования:  

в 2020 г. -  на БМК-1,3 в составе 

3xКВ-Г-0,5; 

в 2026 г. - на БМК-21,5 в 
составе 5xКВ-Г-5,0 

35 
МК № 33  

(п. Первомайское) 

3xТермотехник ТТ-100 

(2000) 
2011 -  -  

3xТермотехник 
ТТ-100 (2000) 

2xТермотехник 

ТТ-100 (2000) 

- 8,6 2019 

Реконструкция с вводом в 

эксплуатацию 2xТермотехник 

ТТ-100 (2000) 

36 
МК № 22 

(пос. Марушкинское) 

5xЗИО-60 

1xЗИО-60 

1979 

2013 
-  -  4xКВ-Г-2,0 - 6,9 

2023 

2033 

Техническое перевооружение с 

заменой основного 

оборудования 3xЗИО-60 на 

аналогичное - в 2023 г. 

Реконструкция с заменой на 
БМК-6,88 в составе 4xКВ-Г-2,0 

- в 2033 г. 

37 
МК "БКУ-350"  

(пос. Щаповское) 

1xRiello RTQ 154 

1xRiello RTQ 203 

2016 

2016 
-  -  3xКВ-Г-1,74 - 4,5 2034 

Реконструкция с заменой БКУ-

350 на БМК-4,5 в составе 3xКВ-

Г-1,74 

Всего по МК ПАО "МОЭК" на территории ТиНАО   25,3      65,1      

Всего по источникам ПАО «МОЭК»  2 496,8   2 644,6   

Источники ООО "ТСК Мосэнерго" 

РТС 

1 РТС-2 г. Зеленоград   600,0     600,0     

  ВК 1 ПТВМ-100 2007  - 100,0 ПТВМ-100  - 100,0     

    2 ПТВМ-100 2015  - 100,0 ПТВМ-100  - 100,0     

    3 ПТВМ-100 2003  - 100,0 ПТВМ-100  - 100,0     

    4 ПТВМ-100 2004  - 100,0 ПТВМ-100  - 100,0     

    5 ПТВМ-100 2006  - 100,0 ПТВМ-100  - 100,0 2026 
Реконструкция с заменой 
поверхностей нагрева 

    6 ПТВМ-100 2009 - 100,0 ПТВМ-100 - 100,0     

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:   584,5     584,5     

2 РТЭС-3 г. Зеленоград   400,0     400,0     

  ВК 1 КВ-ГМ-100     2006  - 100,0 КВ-ГМ-100      - 100,0 2026 
Реконструкция с заменой 
поверхностей нагрева 

    2 КВ-ГМ-100     2008  - 100,0 КВ-ГМ-100      - 100,0 2028 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    3 КВ-ГМ-100     2005  - 100,0 КВ-ГМ-100      - 100,0 2025 
Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева 

    4 КВ-ГМ-100     2002  - 100,0 КВ-ГМ-100      - 100,0     

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:   389,6     391,2     
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3 РТС-4 г. Зеленоград   432,6     400,0     

  ВК 1 ДЕ-25/14 1995  - 16,3 -  - - 2019 Вывод из эксплуатации 

    2 ДЕ-25/14 1995  - 16,3 -  - - 2019 Вывод из эксплуатации 

    3 КВ-ГМ-100 1995  - 100,0 КВ-ГМ-100  - 100,0 2023 

Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева и 

вспомогательного 

оборудования 

    4 КВ-ГМ-100 1995  - 100,0 КВ-ГМ-100  - 100,0 2024 

Реконструкция с заменой 
поверхностей нагрева и 

вспомогательного 

оборудования 

    5 КВ-ГМ-100 1998  - 100,0 КВ-ГМ-100  - 100,0 2025 

Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева и 

вспомогательного 

оборудования 

    6 КВ-ГМ-100 1998 - 100,0 КВ-ГМ-100 - 100,0 2026 

Реконструкция с заменой 

поверхностей нагрева и 

вспомогательного 
оборудования 

  Тепловая мощность нетто в горячей воде:   388,8     391,2     

Всего по РТС ООО "ТСК Мосэнерго"   1 432,6      1 400,0      

Состав и установленная мощность котлов на 01.01.2035 с выделением промежуточных 

этапов, баланс мощности и тепловых нагрузок с учетом предлагаемых мероприятий по 

реконструкции котельных ПАО «МОЭК» и ООО «ТСК Мосэнерго» представлены в приложении А 

(таблица А.1). 
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1.8.3 Источники тепловой энергии других организаций 

На перспективу до 2035 г. из 122 действующих котельных в работе сохраняются 118 

котельных суммарной тепловой мощностью 3 362,6 Гкал/ч (на 01.01.2035) других организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по которым 

предусматривается: 

- реконструкция 10 котельных суммарной установленной тепловой мощностью на 01.01.2035 

после мероприятий 440 Гкал/ч, суммарной тепловой нагрузкой 293,8 Гкал/ч; 

- сохранение в работе без изменений 108 котельных суммарной тепловой мощностью 

2 922,6 Гкал/ч и тепловой нагрузкой: в паре 230,7 т/ч, в горячей воде 981,7 Гкал/ч. 

По 26 котельным осуществляется расширение зон действия. При этом предусматривается 

реконструкция с увеличением тепловой мощности 5 котельных. Суммарный прирост тепловой 

нагрузки по 26 источникам оценивается в 323,8 Гкал/ч (86 % от величины суммарной нагрузки на 

01.01.2018) 

В соответствии с обращениями организаций, эксплуатирующих прочие 804 котельные 

суммарной тепловой мощностью 5 793,3 Гкал/ч (на 01.01.2035) и осуществляющих нерегулируемые 

виды деятельности, при формировании топливных балансов учтены следующие изменения: 

- расширение зоны действия 10 котельных суммарной тепловой мощностью 161,4 Гкал/ч и 

тепловой нагрузкой 36,9 Гкал/ч (на 01.01.2018), при этом потребуется реконструкция с увеличением 

тепловой мощности на 1 котельной п. Армейский пос. Михайлово-Ярцевское. Суммарный прирост 

тепловой нагрузки оценивается в 46,6 Гкал/ч (в 1,3 раза больше величины суммарной нагрузки на 

01.01.2018). На 9 котельных имеется резерв тепловой мощности. Суммарная установленная 

тепловая мощность по 10 котельным на 01.01.2035 составит 169,7 Гкал/ч; 

- реконструкция 9 котельных суммарной тепловой мощностью на 01.01.2035 после 

проведения мероприятий 244,1 Гкал/ч; 

- вывод из эксплуатации 5 котельных суммарной тепловой мощностью 107,9 Гкал/ч тепловой 

нагрузкой: в паре 5,0 т/ч, в горячей воде 23,5 Гкал/ч; 

- сохранение в работе без изменений 789 котельных суммарной тепловой мощностью 

5 540,6 Гкал/ч. 

На расчетный 2034 г. суммарная тепловая мощность 917 котельных других организаций 

составит 9 155,0 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах котельных: в паре – 

1 011,1 т/ч, в горячей воде – 2 884,2 Гкал/ч, суммарный резерв тепловой мощности в горячей воде 

оценивается в 5 357,2 Гкал/ч. В том числе: 

- 118 котельных регулируемых организаций суммарной тепловой мощностью 3 362,5 Гкал/ч, 

тепловой нагрузкой: в паре 236,2 т/ч, в горячей воде - 1 275,5 Гкал/ч; 
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- 799 котельных нерегулируемых организаций суммарной тепловой мощностью 

5 793,3 Гкал/ч, тепловой нагрузкой: в паре 774,9 т/ч, в горячей воде – 1 608,7 Гкал/ч. 

Относительно суммарных показателей котельных на 01.01.2018 намечаются следующие 

изменения: 

- сокращение суммарной установленной мощности котельных – на 1,7 %; 

- рост присоединенной нагрузки в горячей воде на коллекторах котельных – на 8,4 %; 

- сокращение суммарного резерва тепловой мощности котельных – на 6,6 %. 

Суммарная тепловая мощность и обеспечение перспективных тепловых нагрузок 

котельными других организаций в каждом году рассматриваемого периода до 2035 г. представлено 

на рисунке 1.41. 

 

Рисунок 1.41 – Обеспечение перспективных тепловых нагрузок на коллекторах котельных других 

организаций: а) 926 действующих котельных на 01.01.2018; б) 917 котельных, действующих в 

период до 2035 г.; в) 9 котельных, выводимых из эксплуатации 
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Реконструкция котельных других организаций с расширением зоны действия 

На перспективу до 2035 г. намечается расширение зон действия 36 котельных других 

организаций за счет присоединения новых потребителей тепловой энергии, в основном ЖКС. 

Прирост тепловой нагрузки на 01.01.2035 составит 370,4 Гкал/ч. 

Присоединение новых потребителей к рассматриваемым источникам обусловлено развитием 

города, определенного в соответствии с показателями Генерального плана города Москвы 

(утвержденным законом города Москвы от 05.05.2010, ред. от 15.03.2017, № 17), утвержденными 

проектами планировок территорий (ППТ), выданными техническими условиями на подключение 

(ТУ) и (или) условиями на подключение (УП) и отсутствием других источников, а также технико-

экономическими расчетами. 

На перспективу до 2035 г. для обеспечения теплоснабжения новых потребителей 

предусматривается реконструкция 6 котельных, в том числе 5 котельных регулируемых 

организаций, суммарной тепловой мощностью на 2034 г. после проведения реконструкции 

282,6 Гкал/ч и 1 котельной нерегулируемой организации (котельная п. Армейский) тепловой 

мощностью после реконструкции 8,6 Гкал/ч. 

На 30 котельных других организаций, в том числе на 21 котельной регулируемых 

организаций, суммарной тепловой мощностью 1 148,0 Гкал/ч имеется резерв тепловой мощности. 

Динамика расширения зон действия 6 котельных других организаций, где намечается 

реконструкция с увеличением тепловой мощности на перспективу до 2035 г. представлена в таблице 

1.24 и на рисунке 1.42. 

Таблица 1.24 – Динамика расширения зон действия 6 котельных других организаций на перспективу 

до 2035 г. 

Наименование 
на 

01.01.2018 

Перспектива развития до 2035 г. 
Увеличение 

нагрузки на  

2034 г. 

относительно  

2017 г., раз 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

Котельные регулируемых организаций 

Котельная № 1 ООО "Декор", 18,9 39,0 39,0 39,0 39,0 2,1 

в том числе:             

- котельная № 1 ООО "Декор" 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9   

- новые потребители  - 20,2 20,2 20,2 20,2   

Котельная АО "Инвесттраст", 24,3 47,2 103,6 112,0 112,0 4,6 

в том числе:             

- котельная АО "Инвесттраст" 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3   

- новые потребители - 22,9 79,3 87,7 87,7   

Котельная "Новомосковский Технопарк", 8,8 13,2 29,6 80,6 95,1 10,8 

в том числе:             

- котельная "Новомосковский Технопарк" 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8   

- новые потребители - 4,5 20,8 71,8 86,3   

Котельная ул. Лагерная, 2б, 0,1 0,1 0,3 0,9 0,9 13,3 

в том числе:             

- котельная ул. Лагерная, 2б 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   

- новые потребители - 0,0 0,3 0,8 0,8   
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Наименование 
на 

01.01.2018 

Перспектива развития до 2035 г. 
Увеличение 

нагрузки на  

2034 г. 

относительно  

2017 г., раз 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА, 4,9 4,9 5,7 6,3 8,9 1,8 

в том числе:             

- котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9   

- новые потребители - - 0,8 1,4 3,9   

Всего по расширяемым котельным регулируемых 

организаций 
56,9 104,5 178,3 238,8 255,9 4,5 

Котельные нерегулируемых организаций 

Котельная п. Армейский, 0,3 0,3 0,3 7,1 7,1 26,1 

в том числе:             

- котельная п. Армейский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3   

- новые потребители - - - 6,8 6,8   

Всего по расширяемым котельным нерегулируемых 

организаций 
0,3 0,3 0,3 7,1 7,1 

 

Всего по расширяемым котельным других 

организаций 
57,2 104,7 178,6 245,9 262,9 4,6 

 

Рисунок 1.42 – Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на коллекторах 6 

реконструируемых котельных других организаций на перспективу до 2035 г. 

 

Основной прирост тепловой нагрузки, в среднем в 3,1 раз по рассматриваемым 6 котельным, 

намечается в период до 2023-2028 гг. (на 01.01.2028) На расчетный 2034 г. намечается увеличение 

тепловых нагрузок в среднем в 4,6 раз. 

Для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией предусматривается 

реконструкция с увеличением установленной тепловой мощности 6 котельных других организаций. 

Решение о реконструкции и состав оборудования определяется собственником источника на 

последующих стадиях проектирования. 

Мероприятия по реконструкции рассматриваемых 6 котельных других организаций с 

расширяемыми зонами действия представлены в таблице 1.25. 
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Состав и установленная мощность котлов на 01.01.2035 с выделением промежуточных 

этапов, баланс мощности и тепловых нагрузок с учетом предлагаемых мероприятий по 

реконструкции котельных других организаций представлены в приложении А (таблица А.1). 

Таблица 1.25 – Мероприятия по реконструируемым источникам тепловой энергии других 

организаций с расширением зоны действия на период до 2035 г. 
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Котельные регулируемых организаций 

1 Котельная № 1 ООО "Декор"     26,1     46,7     

   1 Buderus Logano S825L 2012 - 4,5 Buderus Logano S825L - 4,5 - Без изменений 
   2 Buderus Logano S825L 2012 - 5,6 Buderus Logano S825L - 5,6 - Без изменений 

   3 Buderus Logano S825L 2012 - 8,0 Buderus Logano S825L - 8,0 - Без изменений 

   4 Buderus Logano S825L 2012 - 8,0 Buderus Logano S825L - 8,0 - Без изменений 
     Термотехник (12,0) 2019     Термотехник (12,0) - 10,3 2019 Ввод в эксплуатацию 

     Термотехник (12,0) 2019     Термотехник (12,0) - 10,3 2019 Ввод в эксплуатацию 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   25,1     45,7     

2 Котельная "Новомосковский Технопарк"     42,8     100,0     

   1 ДКВР-10/13 1979 - 5,7 - - - 2028 Вывод из эксплуатации 

   2 ДКВР-20/13 1979 - 11,4 - - - 2028 Вывод из эксплуатации 

   3 ДКВР-20/13 1979 - 11,4 - - - 2028 Вывод из эксплуатации 
   1 ДЕ-25/14 1993 - 14,3 - - - 2031 Вывод из эксплуатации 

     КВ-Г-23,26 2028     КВ-Г-23,26 - 20,0 2028 Ввод в эксплуатацию 

     КВ-Г-23,26 2028     КВ-Г-23,26 - 20,0 2028 Ввод в эксплуатацию 
     КВ-Г-23,26 2028     КВ-Г-23,26 - 20,0 2028 Ввод в эксплуатацию 

     КВ-Г-23,26 2031     КВ-Г-23,26 - 20,0 2031 Ввод в эксплуатацию 

     КВ-Г-23,26 2032     КВ-Г-23,26 - 20,0 2032 Ввод в эксплуатацию 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   41,7     97,8     

3 Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА     8,6     10,3     

   1 ТВГ-4Р 1981 - 4,3 - - - 2027 Вывод из эксплуатации 

   2 ТВГ-4Р 1981 - 4,3 - - - 2027 Вывод из эксплуатации 

     КВ-Г-3,0 2027     КВ-Г-3,0 - 2,6 2027 Ввод в эксплуатацию 
     КВ-Г-3,0 2027     КВ-Г-3,0 - 2,6 2027 Ввод в эксплуатацию 

     КВ-Г-3,0 2027     КВ-Г-3,0 - 2,6 2027 Ввод в эксплуатацию 

     КВ-Г-3,0 2027     КВ-Г-3,0 - 2,56 2027 Ввод в эксплуатацию 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   8,4     10,1     

4 Котельная АО "Инвесттраст"     54,0     124,0     

   1 КВГМ-4,65-150 2012 - 4,0 КВГМ-4,65-150 - 4,0 - Без изменений 

   2 КВГМ-11,63-150 2012 - 10,0 КВГМ-11,63-150 - 10,0 - Без изменений 
   3 КВГМ-23,26-150 2014 - 20,0 КВГМ-23,26-150 - 20,0 - Без изменений 

   4 КВГМ-23,26-150 2015 - 20,0 КВГМ-23,26-150 - 20,0 - Без изменений 

     КВ-Г-11,63 2019     КВ-Г-11,63 - 10,0 2019 Ввод в эксплуатацию 
     КВ-Г-23,26 2023     КВ-Г-23,26 - 20,0 2023 Ввод в эксплуатацию 

     КВ-Г-23,26 2023     КВ-Г-23,26 - 20,0 2023 Ввод в эксплуатацию 

     КВ-Г-23,26 2026     КВ-Г-23,26 - 20,0 2026 Ввод в эксплуатацию 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   52,9     121,5     

5 Котельная ул. Лагерная, 2б     1,4     1,5     

   1 Универсал-6 1969 - 0,7  -   -   -  2020 Вывод из эксплуатации 

   2 Универсал-6 1969 - 0,7  -   -   -  2020 Вывод из эксплуатации 

     КВ-Г-0,87 2020  -   -  КВ-Г-0,87  -  0,75 2020 Ввод в эксплуатацию 

     КВ-Г-0,87 2020  -   -  КВ-Г-0,87  -  0,75 2020 Ввод в эксплуатацию 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   1,4     1,5     

Всего по котельным регулируемых организаций        

- установленная тепловая мощность, Гкал/ч  132,9   282,6   

-тепловая мощность нетто, Гкал/ч  129,5   276,5   
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Котельные нерегулируемых организаций 

6 Котельная п. Армейский    0,3   8,6    

  1 Ferroli GN-2-116 2015 - 0,1 - -  2028 Вывод из эксплуатации 
  2 Ferroli GN-2-116 2015 - 0,1 - -  2028 Вывод из эксплуатации 

  3 Ferroli GN-2-116 2015 - 0,1 - -  2028 Вывод из эксплуатации 

   КВ-Г-2,5  - - КВ-Г-2,5 - 2,15 2028 Реконструкция с 

заменой основного 

оборудования  
на БМК-8,6  

   КВ-Г-2,5  - - КВ-Г-2,5 - 2,15 2028 

   КВ-Г-2,5  - - КВ-Г-2,5 - 2,15 2028 

   КВ-Г-2,5  - - КВ-Г-2,5 - 2,15 2028 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде: - 0,3   - 8,4    - 

Всего по реконструируемым 6 котельным         

- установленная тепловая мощность, Гкал/ч  133,2   291,2  - 

-тепловая мощность нетто, Гкал/ч  129,8   284,9  - 
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1.9 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии 

На перспективу до 2035 г. предусматривается параллельная работа на одну 

объединённую теплофикационную зону (совместная зона) следующих источников с 

приоритетом выработки тепловой энергии на источниках когенерации: 

 ГТЭС «Коломенское» с РТС «Коломенская»; 

 ПГУ ТЭС «Терешково» с РТС «Терешково». 

Варианты распределения тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между 

данными котельными и источниками когенерации в совместных зонах действия на период до 

2035 г., результаты оценки тарифных последствий представлены в книге 2.1, раздел 1.2.2. 

Мероприятия, необходимые для обеспечения параллельной работы котельных при 

прохождении пиковых тепловых нагрузок, не требуются. 

В целях выявления экономической целесообразности перевода в пиковый режим 

работы котельных при совместной работе с источниками комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии в работе выполнен анализ возможности перевода 

котельных в пиковый режим работы на примере организация совместной работы ТЭЦ-26 и 

котельных РТС «Бирюлёво» и РТС «Ленино-Дачное». 

Перевод РТС «Бирюлёво» и РТС «Ленино-Дачное» в пиковый режим работы при 

совместной работе с ТЭЦ-26 рассматривается по 3 вариантам: 

 Вариант 1 – выносная пиковая тепловая мощность при строительстве отдельных 

транзитных теплопроводов; 

 Вариант 2 – последовательное включение пиковых водогрейных котлов на РТС с 

учетом реконструкции магистральных трубопроводов и строительством ЦТП; 

 Вариант 3 – параллельное включение пиковых водогрейных котлов на РТС с 

учетом реконструкции магистральных трубопроводов и строительством ЦТП. 

Кроме того, 3 варианта перевода РТС «Бирюлёво» и РТС «Ленино-Дачное» 

сопоставляются с 4 вариантом – вывод из эксплуатации РТС «Бирюлёво» и РТС «Ленино-

Дачное» при переключении тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ-26. 
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Вариант 1 - выносная пиковая мощность при строительстве отдельных транзитных 

трубопроводов 

Принципиальная схема организации совместной работы ТЭЦ и котельных 

представлена на рисунке 1.43. 

Рисунок 1.43 - Принципиальная схема организации совместной работы ТЭЦ и котельных 

В данной схеме часть расхода сетевой воды после подогревателей (перед насосной 

группой второй ступени) отбирается (т.1) (температура 110 ℃, давлением Р1~ 5 атм) через 

транзитные трубопроводы и подается на водогрейные котлы РТС, где догревается до 

температуры 130-150 ℃.  

После водогрейных котлов на РТС «Бирюлево» и РТС «Ленино-Дачное» часть расхода 

подается на потребителей существующей зоны РТС с температурой 130-150 ℃ (с учетом 

линии рециркуляции), а часть с температурой 150 ℃ возвращается на ТЭЦ (т. 2), где 

смешивается в главном коллекторе до требуемой температуры 130-150 ℃ для выдачи в общую 

теплосеть. 

Для реализации данной схемы потребуется: 

- новое строительство транзитного трубопровод между ТЭЦ-26 – РТС «Бирюлево» 

диаметром 1Ду1200 (подающий трубопровод), 1Ду1000 (возвратный трубопровод) 

протяженностью 2,83 км, проложенного параллельно магистрали М-1 вдоль Востряковского 

проезда и Харьковской улицы; 

- новое строительство транзитного трубопровода между ТЭЦ-26 - РТС «Ленино-

Дачное» диаметром 1Ду1400 (подающий трубопровод), 1Ду1200 (возвратный трубопровод) 
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протяженностью 8,16 км, проложенного параллельно магистрали М-5 вдоль улиц Никольской, 

Мелитопольской, Подольских курсантов, Дорожной, Деловой, Севанской и Бехтерева; 

- новое строительство участка тепловых сетей между РТС «Бирюлево» и тепловой 

камерой к11-0119 диаметром 1Ду1000, протяженностью 200 м; 

- новое строительство участка тепловых сетей между РТС «Ленино-Дачное» и тепловой 

камерой к11-0554* диаметром 1Ду1000, протяженностью 200 м. 

Вариант 2 - последовательное включение пиковых водогрейных котлов на РТС 

Принципиальная схема организации последовательной работы ТЭЦ и котельных 

представлена на рисунке 1.44. 

 

Рисунок 1.44 - Принципиальная схема организации последовательной работы ТЭЦ и 

котельных 

Данная схема предусматривает на ТЭЦ-26 выдачу тепла по двум температурным 

графикам 150/70°C (вывод №4) и 110/70°C (вывод № 1, вывод № 5), что потребует 

секционирование существующего главного коллектора секции «Низ». 

Выдача тепловой мощности по магистральным выводам М-1 (Бирюлевский) и М-5 

(Коломенский) будет осуществляться при увеличенном расходе сетевой воды при температуре 

110 °C. Часть данного расхода с температурой 110°C направляется в пиковые водогрейные 

котлы РТС, где догревается до требуемой температуры 130-150 ℃ и выдается в теплосеть. 

Другая часть потребителей, расположенная на участке между ТЭЦ и пиковым источником 

будет работать по температурному графику 110/70°C, что потребует дополнительных 

капитальных вложений в развитие тепловых сетей и строительство ЦТП. 

Для реализации данной схемы потребуется: 
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- реконструкции участка тепловых сетей на магистрали М-1 между камерами  

к11-0111 – к11-0119 с 2Ду1200 на 2Ду1400 протяженностью 0,735 км; 

- реконструкции участка тепловых сетей на магистрали М-5 между камерами  

к11-0508 – к11-0554* с 2Ду1000 на 2Ду1200 протяженностью 6,73 км; 

- новое строительство участка тепловых сетей между РТС «Бирюлево» и тепловой 

камерой к11-0119 диаметром 2Ду800, протяженностью 200 м; 

- новое строительство участка тепловых сетей между РТС «Ленино-Дачное» и тепловой 

камерой к11-0554* диаметром 2Ду1000, протяженностью 200 м. 

- перевод отопительных установок абонентов суммарной тепловой нагрузкой  

10,2 Гкал/ч на независимую схему присоединения; 

- реконструкция ЦТП в связи с изменением температурного графика. 

Вариант 3 - параллельное включение пиковых водогрейных котлов на РТС 

Принципиальная схема организации параллельной работы ТЭЦ и котельных 

представлена на рисунке 1.45. 

 

Рисунок 1.45 - Принципиальная схема организации параллельной работы  

ТЭЦ и котельных 

Данная схема предусматривает на ТЭЦ-26 секционирование существующего главного 

коллектора секции «Низ» аналогично работе при последовательном включении, где выдача 

тепловой мощности магистрального вывода №4 осуществляется отдельно от выводов № 1, 

№ 5. 
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Теплоснабжение потребителей магистралей М-1 и М-5 при температуре наружного 

воздуха до минус 10 °C согласно утвержденного температурного графика, осуществляется от 

ТЭЦ с максимальной температурой сетевой воды 110 °C за счет отборов турбин. 

При температуре наружного воздуха минус 10 °C в работу включаются пиковые 

водогрейные котлы на РТС, обеспечивающие теплоснабжение потребителей данной РТС 

(после т.1) по температурному графику 150/70°C. 

Потребителей, расположенных до точки включения пикового источника (т.1), 

необходимо перевести на работу по температурному графику 110/70°C, что потребует 

дополнительных капитальных вложений. 

Для реализации данной схемы потребуется мероприятия, аналогичные варианту при 

последовательной схеме работы ТЭЦ и котельных. 

Сравнительный анализ капитальных затрат реализации рассмотренных вариантов 

совместной работы ТЭЦ и котельных представлен в таблице 1.26, где дополнительно, для 

сравнения, приведены капитальные затраты в теплосетевые мероприятия по рекомендуемому 

в данной работе варианту 4, который предусматривает вывод из эксплуатации 

РТС «Бирюлево» и РТС «Ленино-Дачное», с учетом переключения тепловых нагрузок 

потребителей на ТЭЦ-26. 

Таблица 1.26 – Капитальные вложения в теплосетевые мероприятия 

Наименование 

Вариант 1 

(транзитные 

трубопроводы) 

Вариант 2 

(параллельна

я работа 

пикового 

источника) 

Вариант 3 

(последовательна

я работа пикового 

источника) 

Вариант 4 

(переключени

е тепловых 

нагрузок РТС 

на ТЭЦ) 

Капитальные вложения в теплосетевые 

мероприятия, млн руб. 
8 541,20 6 471,81 6 471,81 686,38 

Результат выполненных расчетов показал необходимость в значительных капитальных 

вложениях для реализации совместной работы ТЭЦ-26 с РТС «Бирюлево» и РТС «Ленино-

Дачное» при переводе их в пиковый режим работы.  

Вариант 4, предусматривающий вывод из эксплуатации котельных, характеризуется 

наименьшими капитальными затратами по сравнению с возможными вариантами перевода 

котельных в пиковый режим (варианты 1 - 3). Кроме того, ожидаемые экономические эффекты 

от реализации варианта 4 превышают экономические эффекты от реализации вариантов 1 – 3. 

Вариант 4 имеет значительное преимущество перед вариантами перевода РТС в пиковый 

режим при совместной работе с ТЭЦ. Поэтому перевод других котельных, размещенных в 

существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии на территории г. Москвы, в пиковый режим работы на 

перспективу до 2035 г. не предусматривается.  
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1.10 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии, функционирующим в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

1.10.1 ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» 

На перспективу до 2035 года предусматриваются расширения и изменения зон 

действия 10 теплоэлектроцентралей ПАО Мосэнерго», в том числе ГЭС-1, ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, 

ТЭЦ-12, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ- 22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27. Суммарный прирост тепловых 

нагрузок на коллекторах этих ТЭЦ за период 2018-2034 гг. оценивается в 4 552 Гкал/ч 

(увеличение на 25 %), в том числе 3 489 Гкал/ч (76,6 % от суммарного прироста) – прирост за 

счет перспективного прироста нагрузок потребителей в существующих зонах действия ТЭЦ и 

1 063 Гкал/ч (23,4 %) – прирост за счет переключения на ТЭЦ потребителей других 

источников тепловой энергии. В частности, на ТЭЦ-9 прирост нагрузки за счет переключения 

потребителей незначителен (0,44 Гкал/ч) и предусматривается на кратковременный период 

ввиду ликвидации потребителя в 2021 г. 

Расширение зон действия ТЭЦ предлагается в целях снижения затрат на эксплуатацию 

источников тепловой энергии (предусматривается вывод из эксплуатации 21 источников 

тепловой энергии – 20 котельных и ТЭЦ-ЗИЛ) и повышения эффективности 

топливоиспользования на ТЭЦ за счет повышения доли выработки электроэнергии по 

теплофикационному циклу. Намечаемое расширение зон действия обеспечивается за счет 

следующих мероприятий: 

1) Переключение на ТЭЦ потребителей 20 котельных и ТЭЦ-ЗИЛ с последующим 

выводом этих источников из эксплуатации, в том числе частичное переключение 

потребителей РТС «Южное Бутово» на ТЭЦ-26. Суммарный прирост нагрузки на коллекторах 

ТЭЦ при этих переключениях оценивается на 01.01.2035 в 260 Гкал/ч или 24,4 % от 

суммарного объема потребителей, переключаемых на ТЭЦ. 

2) Частичное перераспределение потребителей между ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» в 

целях обеспечения надежности теплоснабжения потребителей. В том числе 

предусматриваются 10 таких переключений: с ТЭЦ-23 на ГЭС-1; с ТЭЦ-9 и ТЭЦ-11 на ТЭЦ-

8; с ТЭЦ-16 и ТЭЦ-25 на ТЭЦ-12; с ТЭЦ-25 на ТЭЦ-20; с ТЭЦ-22 на ТЭЦ-23 и ТЭЦ-26; с ТЭЦ-

21 и ТЭЦ-23 на ТЭЦ-27. Суммарный объем этих переключений оценивается в 803 Гкал/ч 

(75,6 %). 

Обоснование предлагаемых переключений с расширением зон действия ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» представлено в книге 2.1. 
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График предлагаемых переключений и динамика расширения зон действия ТЭЦ 

представлены ниже в таблице 1.27.  

Таблица 1.27 – Расширение зон действия ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на перспективу до 2035 г. 

№ 

п/п 

Наименование ТЭЦ. 

Наименование источников, 

переключаемых на ТЭЦ 

Г
о

д
 п

ер
ек

л
ю

ч
ен

и
я
 

н
аг

р
у

зк
и

 

Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ с учетом 

переключений и нагрузки в существующих зонах 

действия ТЭЦ. Переключаемые на ТЭЦ нагрузки 

существующих источников, Гкал/ч 

Прирост 

нагрузки 

в 2018-

2034 

годы, 

Гкал/ч 
на 

01.01.2018 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

1 ГЭС-1  531,8 539,1 586,9 578,1 577,0 45,2 
 в том числе:              
 ГЭС-1  531,8 539,1 523,0 515,1 514,1 -17,7 
 ТЭЦ-23 2023 - - 63,9 63,0 62,9 62,9 

2 ТЭЦ-8  934,9 1 151,3 1 425,2 1 510,0 1 555,1 620,2 
 в том числе:              
 ТЭЦ-8  934,9 959,4 1 176,5 1 261,2 1 299,6 364,7 
 ТЭЦ-11 2021 - 159,9 169,5 177,9 184,7 184,7 
 ТЭЦ-9 2025 - - 52,7 52,4 52,3 52,3 
 ТЭЦ ЗИЛ 2018 - 27,4 22,0 14,0 14,0 14,0 

 МК-319 "Самокатная" Самокатная ул. 

1А 
2018 - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 МК-321 Сергия Радонежского ул. 13/1 

с.6 
2020 - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 МК-323 А. Солженицина ул. 29/18 2018 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3 2020 - 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

3 ТЭЦ-9  456,4 534,7 522,9 534,5 538,9 82,5 
 в том числе:              
 ТЭЦ-9  456,4 534,7 522,9 534,5 538,9 82,5 

 
ТЭЦ ЗИЛ (переключение в ОЗП 

2018/2019, 

2021г. -  ликвидация нагрузки) 

2018           0,0 

4 ТЭЦ-12  1 139,2 1 179,9 1 154,5 1 424,9 1 429,5 290,3 
 в том числе:              
 ТЭЦ-12  1 139,2 1 178,3 1 152,9 1 142,4 1 142,5 3,3 
 ТЭЦ-16 2028 - - - 62,2 63,4 63,4 
 ТЭЦ-25 2030 - - - 218,8 222,0 222,0 
 МК-234 Новослободская ул. 29 с.1 2020 - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5 ТЭЦ-20  1 686,7 1 780,9 1 828,5 1 895,1 1 993,3 306,6 
 в том числе:              
 ТЭЦ-20  1 686,7 1 780,9 1 828,5 1 895,1 1 963,4 276,7 
 ТЭЦ-25 2034 - - - - 29,9 29,9 

6 ТЭЦ-21  3 597,3 3 986,4 4 245,8 4 421,7 4 540,2 942,9 
 в том числе:              
 ТЭЦ-21  3 597,3 3 954,4 4 206,5 4 376,1 4 487,5 890,2 
 КТС "Северная" 2020 - 24,2 23,8 25,1 29,1 29,1 
 КТС-405 "Стандартная" 2022 - 7,8 15,5 20,5 23,6 23,6 

7 ТЭЦ-22  2 689,9 3 003,2 3 111,3 3 320,0 3 400,0 710,1 
 в том числе:              
 ТЭЦ-22  2 689,9 2 988,1 3 096,6 3 301,3 3 377,0 687,1 
 КТС "Косино" 2020 - 15,2 14,7 18,6 23,0 23,0 

8 ТЭЦ-23  3067,0 3301,1 3506,8 3678,7 3748,8 681,7 
 в том числе:              
 ТЭЦ-23  3 067,0 3 241,5 3 363,3 3 524,2 3 594,4 527,3 
 ТЭЦ-22 2023 - - 71,6 74,5 74,4 74,4 
 КТС-28 2021 - 24,0 32,0 37,5 37,5 37,5 
 КТС-42 2021 - 21,7 26,0 28,6 28,6 28,6 
 МК-104 Садовая-Сухаревская ул. 8/12 2018 - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
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№ 

п/п 

Наименование ТЭЦ. 

Наименование источников, 

переключаемых на ТЭЦ 

Г
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ч
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я
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р
у

зк
и

 

Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ с учетом 

переключений и нагрузки в существующих зонах 

действия ТЭЦ. Переключаемые на ТЭЦ нагрузки 

существующих источников, Гкал/ч 

Прирост 

нагрузки 

в 2018-

2034 

годы, 

Гкал/ч 
на 

01.01.2018 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

 МК-110 Сретенка ул. 27 с.8 2018 - 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 
 МК-118 Костянский пер. 10 с.4 2020 - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
 МК-122 Даев пер. 29-а, с.2 2019 - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
 МК-136 Русаковская ул. 18/20 2018 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
 МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2 2021 - 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
 МК-236 Цветной бульв. 21 с.13 2020 - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
 Котельная № 98 ФГБУ "ЦЖКУ" 2018 - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

9 ТЭЦ-26  2 898,6 3 122,4 3 277,4 3 395,9 3 455,9 557,3 
 в том числе:              
 ТЭЦ-26  2 898,6 3 034,6 3 138,9 3 253,7 3 313,3 414,7 
 ТЭЦ-22 2023 - - 53,0 57,9 58,6 58,6 
 КТС "Мелитопольская" 2021 - 10,0 9,7 9,5 9,5 9,5 
 РТС "Южное Бутово" 2021 - 77,9 75,7 74,7 74,6 74,6 

10 ТЭЦ-27  1 184,8 1 370,1 1 415,1 1 454,2 1 500,1 315,3 
 в том числе:              
 ТЭЦ-27  1 184,8 1 331,4 1 363,7 1 398,8 1 444,8 260,0 
 ТЭЦ-21 2019 - 23,1 26,3 26,0 26,0 26,0 
 ТЭЦ-23 2020 - 15,6 25,0 29,4 29,3 29,3 

 

Обеспечение перспективной суммарной присоединенной нагрузки на коллекторах 10 

ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», для которых предусматривается расширение зон действия, 

представлено на рисунке 1.46.  

Рисунок 1.46 – Обеспечение суммарной перспективной тепловой нагрузки на коллекторах 

ГЭС-1, ТЭЦ-8,-9,-12,-20,-21,-22,-23,-26,-27 ПАО «Мосэнерго» в период до 2035 г. 
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1.10.2 Когенерационные источники тепловой энергии других организаций 

На перспективу до 2035 г. намечается расширение зон действия следующих 

когенерационных источников других организаций: 

- ГТЭС «Щербинка» за счет переключения части существующих потребителей с  

КТС-1 «Щербинка» с тепловой нагрузкой 44,8 Гкал/ч (на 01.01.2035), РТС «Южное Бутово» с 

тепловой нагрузкой 55,8 Гкал/ч и полностью зоны действия МК «Щербинка» ПАО «МОЭК» 

с тепловой нагрузкой 4,1 Гкал/ч при выводе последней из эксплуатации, а также 

присоединения новых потребителей, размещаемых в районе Южное Бутово, г.о. Щербинка и 

поселения Воскресенское с суммарной тепловой нагрузкой 136,9 Гкал/ч; 

- в совместной зоне действия ПГУ ТЭС «Терешково» и РТС «Терешково» за счет 

присоединения новых потребителей района Солнцево и поселения Московский, 

расположенных на территории ТиНАО суммарной тепловой нагрузкой 153,4 Гкал/ч; 

- в зоне действия ГТЭС «Внуково» за счет присоединения новых потребителей, 

размещаемых на территории ТиНАО пос. Московский (14,8 Гкал/ч), пос. Марушкинское 

(67,0 Гкал/ч), и пос. Внуковское (28,5 Гкал/ч) и районе Внуково (30,9 Гкал/ч), с тепловыми 

нагрузками 141,2 Гкал/ч; 

- в совместной зоне действия ГТЭС «Коломенское» и РТС «Коломенская» за счет новых 

потребителей, размещаемых в районах Нагатино-Садовники и Царицыно, с тепловой 

нагрузкой 67,6 Гкал/ч.  

Расширения зон действия 22 когенерационных источников тепловой энергии других 

организаций не предусматривается. 
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1.11 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии 

1.11.1 Источники тепловой энергии ПАО «Мосэнерго» 

В период до 2035 г. предусматривается вывод из эксплуатации 8 котельных 

ПАО «Мосэнерго» суммарной установленной мощностью 1 145 Гкал/ч после переключения 

потребителей этих котельных в размере 560,7 Гкал/ч на ТЭЦ-21,-22,-25,-26 и КТС-11,-11А. В 

том числе нагрузка потребителей 4 котельных в размере 519,7 Гкал/ч была переключена в 

2016-2017 годах, нагрузка остальных котельных на 01.01.2018 составила 41 Гкал/ч.  

Переключение потребителей котельных на ТЭЦ с последующим выводом котельных из 

эксплуатации осуществляется в целях сокращения затрат на эксплуатацию источников 

тепловой энергии и повышения энергоэффективности системы теплоснабжения города за счет 

повышения доли выработки электроэнергии по теплофикационному циклу Технико-

экономическое обоснование и оценка эффектов от переключения нагрузок и вывода из 

эксплуатации котельных ПАО «Мосэнерго» представлены в книге 2.1. График переключения 

и вывода из эксплуатации котельных представлен в таблице 1.28. 

Таблица 1.28 – График переключения и вывода из эксплуатации котельных ПАО «Мосэнерго» 

в период до 2035 г. 
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1 РТЭС "Люблино" ТЭЦ-9 ТЭЦ-22 360 131,1  2017 2017-2026 2027 

2 
КТС-405 "Стандартная"  

ТЭЦ-21 
ТЭЦ-21 7,7  5,9 2022 ОЗП 2022/2023 2023 

3 КТС "Северная" ТЭЦ-21 ТЭЦ-21 34  21,9 2020 ОЗП 2020/2021 2021 

4 КТС-24 ТЭЦ-25 ТЭЦ-25 120 74,6  2017 ОЗП 2017/2018 2019 

5 КТС-26 ТЭЦ-25 ТЭЦ-25 120 64,1  2017 ОЗП 2017/2018 2019 

6 МК "Западный порт" ТЭЦ-25 КТС-11,11А 4  2,9 2025 2025 2025 

7 РТС "Бирюлево" ТЭЦ-26 ТЭЦ-26 480 249,9  2016 2016-2018 2019 

8 КТС "Мелитопольская" ТЭЦ-26 ТЭЦ-26 19  10,3 2021 ОЗП 2021/2022 2022 

 Всего   1 144,7 519,7 41.0     

Диаграмма изменения суммарной установленной мощности, мощности нетто, а также 

обеспечение перспективных нагрузок для 8 котельных, намечаемых к выводу из эксплуатации, 
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представлены на рисунке 1.47, для 26 котельных, сохраняемых в эксплуатации до 2035 г. – на 

рисунке 1.48. 

Рисунок 1.47 – Суммарная установленная тепловая мощность, мощность нетто и 

обеспечение тепловых нагрузок 10 котельных ПАО «Мосэнерго», выводимых из 

эксплуатации 

Рисунок 1.48 – Суммарная установленная тепловая мощность, мощность нетто и 

обеспечение тепловых нагрузок 25 котельных ПАО «Мосэнерго», 

 сохраняемых в эксплуатации до 2035 г. 

 

На расчетную дату 01.01.2035 в составе ПАО «Мосэнерго» предусматривается 26 

действующих котельных суммарной установленной мощностью 8 265 Гкал/ч. При этом резерв 

тепловой мощности котельных оценивается 1 727 Гкал/ч. 
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1.11.2 Источники тепловой энергии ПАО «МОЭК» и ООО «ТСК Мосэнерго» 

На перспективу до 2035 г. намечается вывод из эксплуатации 25 источников тепловой 

энергии ПАО «МОЭК» с учетом котельных на территории ТиНАО (до 01.01.2019 - ООО «ТСК 

Новая Москва») при переключении потребителей тепловой энергии на когенерационные 

источники и котельные в целях повышения эффективности использования теплофикационного 

ресурса и топлива, а также улучшения экологической ситуации в г. Москве и снижения 

эксплуатационных затрат источников компании, в том числе: 

Источники на территории г. Москвы без ТиНАО: 

- 2 РТС («Солнцево» и «Внуково») суммарной тепловой мощностью 253,0 Гкал/ч при 

переключении тепловой нагрузки потребителей РТС «Внуково» на ГТЭС «Внуково» после ввода 

в эксплуатацию ГТЭС и апробировании в течение отопительного периода 2020/2021 гг. режимов 

работы тепловых сетей. РТС «Внуково» сохраняется в резерве в течение года после запуска 

ГТЭС «Внуково» в комбинированом режиме выработки электрической и тепловой энергии. 

РТС «Солнцево» сохраняется в резерве до 2024 г. включительно, после предусматривается вывод 

из эксплуатации в длительную консервацию в 2025 г. (01.01.2025), при этом установленная 

тепловая мощность источника не учитывается в балансе тепловой мощности города. Технико-

экономические расчеты представлены в книге 2.1 разделах 1.1.3 и 1.2.2; 

- 2 КТС (КТС-28, КТС-42) суммарной установленной тепловой мощностью 52,0 Гкал/ч 

при переключении тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» с учетом 

перевода абонентов на закрытую схему и фактической реализации программы реновации в зоне 

действия котельных; 

- КТС «Косино» тепловой мощностью 37,0 Гкал/ч при переключении тепловой нагрузки 

потребителей в 2020 г. на ТЭЦ-22 в соответствии с утвержденной «Инвестиционной программой 

ПАО «МОЭК» на 2019-2021 гг.». 

- 12 МК суммарной тепловой мощностью 32,9 Гкал/ч при переключении тепловых 

нагрузок потребителей на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» в соответствии с инвестиционными 

программами ПАО «МОЭК» на 2018 г. и 2019-2021 гг. (утвержденных приказами ДЭПиР города 

Москвы от 25.10.2017 № 510-тд и от 29.10.2018 № 593-тд соответственно); 

- 2 МК («Щербинка», «Новобратцево») суммарной мощностью 13,8 Гкал/ч при 

переключении тепловой нагрузки на ГТЭС «Щербинка» и РТС «Митино» соответственно. 

МК «Новобратцево» выводится в соответствии с проектом планировки территории поселка 

«Новобратцевский» района Митино г. Москвы по «Программе реновации жилищного фонда 

города Москвы». 
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Источники территории ТиНАО г. Москвы 

- 3 КТС («Коммунарка», «Шишкин Лес», КТС № 153 п. Ватутинки) суммарной тепловой 

мощностью 60,1 Гкал/ч, по причине износа основного оборудования и значительного прироста 

тепловой нагрузки потребителей в зоне их действия, при переключении на РТС «Южное Бутово» 

и новые замещающие котельные: новую КТС «Шишкин Лес» и новую котельную п. Ватутинки 

соответственно; 

- 2 МК (МК-4, МК № 10 п. Мамыри) суммарной тепловой мощностью 7,8 Гкал/ч при 

переключении тепловой нагрузки потребителей на КТС-3 «Щербинка» и КТС № 307 КЭЧ 

«Теплый Стан» соответственно. 

Источники тепловой энергии предусматриваются к выводу из эксплуатации без 

переключения тепловых нагрузок потребителей, в том числе: 

- КТС «Акулово» № 1 (зимняя) мощностью 13 Гкал/ч в соответствии с утвержденной 

«Инвестиционной программой ПАО «МОЭК» на 2019-2021 гг.», по причине износа основного 

оборудования, работающая на одну зону действия с КТС «Акулово» № 2 (летняя) при ее 

реконструкции; 

- ПК «Правобережная» (Правобережная ул., 4, к.3) мощностью 2,15 Гкал/ч в соответствии 

с утвержденной «Инвестиционной программой ПАО «МОЭК» на 2019-2020 гг.», по причине 

износа основного оборудования, находящаяся на территории МК «Пансионат» и работающая на 

одну зону действия с последней; 

- МК «Кузенево» мощностью 0,18 Гкал/ч, потребители которой переключены в 2017 г. на 

МК «БКУ-350», расположенной в непосредственной близости от МК «Кузенево». 

Технико-экономическое обоснование и оценка эффектов от переключения нагрузок и 

вывода из эксплуатации котельных ПАО «МОЭК» представлены в книге 2.1, разделе 1.2.1.  

На перспективу до 2035 г. не предусматривается вывод из эксплуатации источников 

тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго». 

Перечень выводимых из эксплуатации источников ПАО «МОЭК» в период до 2035 г. 

представлен в таблице 1.29. 

Таблица 1.29 – Перечень выводимых из эксплуатации КТС и МК ПАО «МОЭК» в период до 

2035 г. 
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Источники на территории г. Москвы без ТиНАО 

РТС 

1  РТС «Солнцево» 
- 

90,0 - - 
До 2024 г. 

включительно 
2025 
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№ 

п/п 

№ 

п/п 
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2  РТС «Внуково» ГТЭС «Внуково» 163,0 112,7 2020 ОЗП 2020/2021 2021 

Всего по РТС  253,0 112,7    

КТС 

3 1 КТС "Акулово" № 1 (зимняя) - 13,0 - 2019 - 2019 

4 2 КТС "Косино" ТЭЦ-22 37,0 15,3 2020 ОЗП 2020/2021 2021 

5 3 КТС-28  ТЭЦ-23 26,0 20,2 2021 ОЗП 2021/2022 2022 

6 4 КТС-42  ТЭЦ-23 26,0 20,7 2021 ОЗП 2021/2022 2022 

Всего по КТС  102,0 56,2    

7 1 
МК-342  

Николоямский пер. 3а к.4 с.3 
ТЭЦ-8 4,5 2,7 2020 - 2020 

8 2 
МК-232  

Каретный М. пер. 14/11, с. 2 
ТЭЦ-23 5,5 2,7 2021 - 2021 

9 3 
МК-236  

Цветной бульв. 21 с.13 
ТЭЦ-23 3,5 2,3 2020 - 2020 

10 4 
ПК "Правобережная" 

Правобережная ул., 4, к.3 
- 2,2 - 2020 - 2020 

11 5 
МК-136  

Русаковская ул. 18/20 
ТЭЦ-23 1,5 0,9 2018 - 2018 

12 6 
МК-104  

Садовая-Сухаревская ул. 8/12  
ТЭЦ-23 3,0 1,7 2018 - 2018 

13 7 
МК-110  

Сретенка ул., 27 с.8 
ТЭЦ-23 2,0 1,2 2018 - 2018 

14 8 
МК-118  

Костянский пер., 10 с.4 
ТЭЦ-23 4,5 1,8 2020 - 2020 

15 9 
МК-122  

Даев пер., 29а с.2 
ТЭЦ-23 2,5 1,2 2019 - 2019 

16 10 
МК «Щербинка»  

Типографская ул., 5б 
ГТЭС "Щербинка" 5,2 4,1 2029 - 2029 

17 11 
МК «Новобратцево»  

Центральная ул., 2 с.1 
РТС "Митино" 8,6 3,7 2022 - 2022 

18 12 
МК-234  

Новослободская ул. 29 с.1 
ТЭЦ-12 3,0 1,5 2020 - 2020 

19 13 
МК-319 «Самокатная»  

Самокатная ул., 1а 
ТЭЦ-8 0,9 0,8 2018 - 2018 

20 14 
МК-323  

Солженицына ул., 29/18 
ТЭЦ-8 1,0 0,5 2018 - 2018 

21 15 
МК-321  

С. Радонежского ул., 13/1 с.6   
ТЭЦ-8 1,0 0,6 2020 - 2020 

Всего по МК  48,8 25,6    

Всего по источникам на территории 

г.  Москвы без ТиНАО 

 
403,8 194,5    

Источники на территории ТиНАО г. Москвы 

КТС 

22 1 
КТС "Коммунарка"  

(пос. Сосенское) 

РТС «Южное 

Бутово» 
26,1 19,8 2022 ОЗП 2022/2023 2023 

23 2 
КТС № 153 п. Ватутинки  

(пос. Десеновское) 

новую котельную  

п. Ватутинки 
21,3 16,4 2021 - 2021 

24 3 
КТС "Шишкин лес"  

(пос. Михайлово-Ярцевское) 

Новую КТС  

"Шишкин Лес" 
12,7 8,4 2022 ОЗП 2022/2023 2023 

Всего по КТС  60,1 44,6    

25 1 МК-4 (г. Щербинка) КТС-3 "Щербинка" 6,4 5,5 2028 - 2028 

26 2 
МК № 10 п. Мамыри  

(пос. Мосрентген) 

КТС № 307 КЭЧ 

"Теплый Стан" 
1,4 0,9 2022 - 2022 

27 3 
МК "Кузенево"  

(пос. Щаповское) 
- 0,2 - 2021 - 2021 

Всего по МК  8,0 6,4    

Всего по источникам на территории 

ТиНАО г. Москвы 

 
68,1 51,0    

Всего  471,8 245,5    
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Суммарная установленная тепловая мощность 27 котельных ПАО «МОЭК», намечаемых 

к выводу из эксплуатации, составляет 471,8 Гкал/ч, суммарная переключаемая тепловая нагрузка 

на 01.01.2018 – 245,5 Гкал/ч. Тепловая мощность 23 источников, с которых переключается 

тепловая нагрузка, составляет 366,5 Гкал/ч. 

В соответствии с инвестиционными программами ПАО «МОЭК» на 2018 г. и  

2019-2021 гг. (утвержденных приказами ДЭПиР города Москвы от 25.10.2017 № 510-тд и от 

29.10.2018 № 593-тд соответственно в схеме теплоснабжения предусматривается вывод из 

эксплуатации 15 источников тепловой энергии (котельных) суммарной установленной тепловой 

мощностью 121,9 Гкал/ч и тепловой нагрузкой потребителей (на 01.01.2018) 74,1 Гкал/ч, в том 

числе: 

- в течение 2018 г. выведены из эксплуатации 5 МК суммарной тепловой мощностью 

8,4 Гкал/ч, при переключении суммарной тепловой нагрузки потребителей 5,0 Гкал/ч на ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго»; 

- в период 2019-2022 гг. намечается вывод из эксплуатации 10 источников (КТС «Косино», 

КТС-28, КТС-42 и 7 МК) суммарной тепловой мощностью 113,5 Гкал/ч при переключении 

суммарной тепловой нагрузки 69,1 Гкал/ч (на 01.01.2018) на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго». 

Более 65 % выводимых из эксплуатации котельных предусматривается переключить на 

ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» (15 из 23 котельных). Распределение количества котельных, выводимых 

из эксплуатации при переключении тепловой нагрузки, и переключаемой тепловой нагрузки на 

01.01.2018 представлено на рисунке 1.49. 

 

Рисунок 1.49 - Распределение количества выводимых из эксплуатации котельных и 

переключаемой тепловой нагрузки на 01.01.2018 

 

Распределение количества котельных и переключаемой тепловой нагрузки между ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» представлено на рисунке 1.50. 
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Рисунок 1.50 – Распределение количества выводимых из эксплуатации котельных и 

переключаемой тепловой нагрузки (на 01.01.2018) на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» 

Большинство тепловых нагрузок потребителей выводимых из эксплуатации источников 

ПАО «МОЭК» предусматривается переключить на ТЭЦ-23 (более 71 %). 

График вывода из эксплуатации источников ПАО «МОЭК» на перспективу до 2035 г. 

представлен на рисунке 1.51. 

 

Рисунок 1.51 – График вывода из эксплуатации источников ПАО «МОЭК»  

на перспективу до 2035 г. 
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1.11.3 Источники тепловой энергии других организаций 

Когенерационные источники других организаций 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 09.08.2017 № 774 предусматривается 

вывод из эксплуатации ТЭЦ ЗИЛ в 2019 г. в связи с исчерпанием ресурса основного 

оборудования станции и реорганизацией промзоны «ЗИЛ» с размещением на данной 

территории новых объектов ЖКС. 

Суммарная установленная электрическая мощность выводимого оборудования ТЭЦ 

ЗИЛ в составе составляет 125 МВт, тепловая – 567 Гкал/ч (таблица 1.30). 

Теплоснабжение потребителей ТЭЦ ЗИЛ предусматривается от ТЭЦ-8 и ТЭЦ-9. 

Таблица 1.30 – Состав основного оборудования ТЭЦ ЗИЛ 

Наименование 

источника, 
очередь, 

 группа 

оборудования С
та

н
ц

и
о
н

н
ы

й
 н

о
м

ер
 

Тип (марка) 

оборудования 

Год 

ввода 

На 01.01.2018 На 01.01.2035 

Установленная мощность 

электрическая, 

МВт 

тепловая, 

Гкал/ч 

электрическая, 

МВт 

тепловая, 

Гкал/ч 

ТЭЦ ЗИЛ   125,0 566,7  -   -  

  Энергетические котлы и КУП:   0,0   0,0 

I очередь 1 ЛМЗ-160/200 1937  -   -   -   -  

30 ата 2 ЛМЗ-160/200 1937  -  -  -  -  

II очередь 5 БКЗ-320-140ГМ 1980  -  -  -  -  

130 ата 6 БКЗ-320-140ГМ 1982  -  -  -  -  

  Паровые и газовые турбины: 125 267 0 0 

I очередь 1 АП-25-1 1937 25 107  -   -  

II очередь 3 Т-100/120-130 1980 100 160  -   -  

  Водогрейные котлы:   300   0 

II очередь 1 ПТВМ-100 1970  -  100  -   -  

  2 ПТВМ-100 1970  -  100  -   -  

  3 ПТВМ-100 1976  -  100  -   -  

Тепловая мощность нетто в горячей воде: 125,0 376,0  -   -  

Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:   27,9    -  

ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК   348,1    -  

 

Котельные других организаций 

На перспективу до 2035 г. из 926 котельных других организаций намечается вывод из 

эксплуатации 9 котельных суммарной тепловой мощностью 321,8 Гкал/ч, в том числе:  

а) на территории г. Москвы без ТиНАО: 

- 4 котельных суммарной тепловой мощностью 106,7 Гкал/ч при ликвидации 

производственных предприятий в соответствии с реорганизацией промзон и решением 

собственников предприятий; 

- 2 котельных суммарной тепловой мощностью 10,9 Гкал/ч при переключении 

суммарной тепловой нагрузки потребителей 2,7 Гкал/ч на централизованные 

источники тепловой энергии; 

б) на территории ТиНАО: 

- котельной «Центральная» МУП «Троицктеплоэнерго» тепловой мощностью 

187,5 Гкал/ч при переключении в 2021 г. тепловой нагрузки потребителей 112,2 Гкал/ч  
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(на 01.01.2018) на новую РТС «Центральная» и новую котельную мкр В. Ввод новой 

РТС «Центральная, размещаемой на площадке котельной «Центральная», 

предусматривается осуществить в период до 2030 г. в 2 очереди (I очередь - 2021 г.,  

II очередь - 2029/2030 гг.) и полный вывод из эксплуатации последней; 

- котельная № 13 МУП «Троицктеплоэнерго» тепловой мощностью 15,5 Гкал/ч при 

переключении тепловой нагрузки потребителей 5,9 Гкал/ч на новую котельную мкр. В, 

размещаемую на площадке котельной № 13; 

- котельная ООО «Гросстек» (дизельная) тепловой мощностью 1,3 Гкал/ч при 

подключении тепловой нагрузки потребителей 1,5 Гкал/ч на МК № 33 

(по. Первомайское, п. Птичное) в соответствии с заявкой ООО «Гросстек» на 

подключение к системе теплоснабжения (заявка от 10.08.2018) и письмом ПАО 

«МОЭК» (от 29.01.2019 № АП/07-866/19). 

Результаты технико-экономического обоснования предлагаемых переключений 

тепловых нагрузок и последующего вывода из эксплуатации источников представлены в книге 

2.1, разделе 1.2.1. 

Котельные других организаций намечаются к выводу из эксплуатации в период до  

2024 г. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка выводимых 9 котельных - в паре 5,0 т/ч, 

в горячей воде – 144,4 Гкал/ч (на 01.01.2018), в том числе: 

- ликвидация потребителей тепловой энергии в паре - 5,0 т/ч; 

- ликвидация потребителей тепловой энергии в горячей воде – 22,3 Гкал/ч (15,4 % от 

суммарной тепловой нагрузки в горячей воде выводимых из эксплуатации котельных); 

- переключение потребителей тепловой энергии в горячей воде на источники 

централизованного теплоснабжения – 122,2 Гкал/ч (84,6 %). 

Перечень выводимых из эксплуатации в период до 2035 г. источников тепловой других 

организаций представлен в таблице 1.31. 
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Таблица 1.31 - Перечень выводимых из эксплуатации в период до 2035 г. источников других 

организаций 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Источник, на 
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Источники на территории г. Москвы без ТиНАО 

Организации, осуществляющие регулируемый вид деятельности 

1 
Котельная № 98 ФГБУ 

"ЦЖКУ" 
ТЭЦ-23 10,4 2,3 2018 - 2018 

2 Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" 

АИТ № 6 

Соколово-

Мещерская ул., 4 

к.2 с.2 

0,5 0,5 2018 - 2018 

Всего  10,8 2,8    

Организации, не осуществляющие регулируемый вид деятельности 

3 Котельная ЗАО "Русинком" - 12,9 - - - 2020 

4 
Котельная  

ОАО "ПИК-Индустрия" 
- 56,6 - - - 2019 

5 
Котельная  

АО "ПО" Пресса - 1" 
- 22,2 - - - 2024 

6 
Котельная ООО 

"Электромагнитное поле" 
- 15,0 - - - 2021 

Всего  106,7 0,0    

Всего по котельным на территории 

г. Москвы без ТиНАО 

 
117,5 2,8    

Источники на территории ТиНАО г. Москвы 

Организации, осуществляющие регулируемый вид деятельности 

7 
Котельная Центральная МУП 

«Троицктеплоэнерго» 

Новая РТС 

"Центральная" 
187,5 112,2 2021 - 2021 

Новая котельная 

мкр В 

8 
Котельная № 13 МУП 

«Троицктеплоэнерго» 

Новая котельная 

мкр В 
15,5 5,9 2021 - 2021 

Всего  203,0 118,2    

Организации, не осуществляющие регулируемый вид деятельности 

9 Котельная ООО "Гросстек" 
МК № 33  

ПАО «МОЭК» 
1,3 1,2 2021  2021 

Всего  1,3 1,2    

Всего по котельным на территории 

ТиНАО г. Москвы 

 
204,3 119,4    

Всего по котельным других 

организаций 
 321,8 122,2    

Необходимо отметить, что решение о выводе из эксплуатации или консервации 

котельных других организаций принимается организациями, владеющими на праве 

собственности или ином законном праве данными объектами. Год проведения мероприятия 

уточняется при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с 

информацией собственников. 
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1.12 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки города малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение рассматривается для перспективной индивидуальной 

и малоэтажной застройки ТиНАО, находящейся на значительном удалении от существующих 

систем централизованного теплоснабжения и характеризующихся низкой плотностью 

тепловой нагрузки (менее 0,1 (Гкал/ч)/га согласно Методическим рекомендациям по 

разработке схем теплоснабжения). 

На расчетный 2034 г. предусматривается осуществить теплоснабжение потребителей 

жилой застройки и ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) суммарной тепловой 

нагрузкой 1 161,1 Гкал/ч, в том числе ТиНАО – 1 052,8 Гкал/ч (90,7 %), от индивидуальных 

источников теплоснабжения (ИИТ) суммарной тепловой мощностью 1 509,4 Гкал/ч, в том 

числе расположенных на территории ТиНАО – 1 368,7 Гкал/ч. 

Распределение присоединенной тепловой нагрузки ИИТ новых потребителей жилой 

застройки на перспективу до 2035 г. с выделением периодов по территории г. Москвы, 

представлено в таблице 1.32 и на рисунке 1.52. 

Таблица 1.32 - Распределение присоединенной тепловой нагрузки ИИТ новых потребителей 

жилой застройки на перспективу до 2035 г. с выделением периодов по территории г. Москвы 

Наименование 

Административных округов 

и поселений ТиНАО 

Суммарная присоединенная тепловая 

нагрузка ЖКС (ИЖС), Гкал/ч 

Суммарная установленная тепловая 

мощность ИИТ, Гкал/ч 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

САО 0,0 0,3 1,7 8,1 0,0 0,4 2,2 10,5 

СВАО 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

ВАО 0,8 0,8 0,8 1,3 1,0 1,0 1,0 1,7 

ЮВАО 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0 

ЮЗАО 0,0 0,0 9,9 15,9 0,0 0,0 12,9 20,7 

ЗАО 0,0 6,5 65,3 79,9 0,0 8,5 84,9 103,9 

СЗАО 0,0 0,0 1,2 2,1 0,0 0,0 1,5 2,8 

Всего на территории  

г. Москвы без ТиНАО 
0,8 7,7 79,0 108,3 1,0 10,0 102,7 140,7 

г.о. Щербинка 2,2 2,2 6,4 7,6 2,8 2,8 8,3 9,9 

пос. Внуковское 0,0 0,0 17,1 20,5 0,0 0,0 22,2 26,6 

пос. Воскресенское 0,0 0,0 6,1 17,9 0,0 0,0 8,0 23,3 

пос. Десеновское 1,4 39,0 58,6 68,4 1,8 50,7 76,2 89,0 

пос. Кокошкино 0,0 12,7 40,9 60,8 0,0 16,5 53,2 79,1 

пос. Марушкинское 6,3 28,2 60,7 64,6 8,1 36,7 78,9 84,0 

пос. Московский 0,0 0,0 7,1 7,8 0,0 0,0 9,2 10,1 

пос. Мосрентген 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 3,0 3,0 

пос. Рязановское 0,0 0,0 25,9 35,7 0,0 0,0 33,7 46,5 

пос. Сосенское 0,0 3,5 77,8 130,5 0,0 4,6 101,2 169,7 

пос. Филимонковское 0,0 1,7 8,0 29,2 0,0 2,2 10,5 38,0 

Всего на территории НАО 9,8 87,3 311,1 445,5 12,8 113,4 404,4 579,1 

пос. Вороновское 0,0 3,5 11,8 33,8 0,0 4,6 15,4 43,9 

пос. Киевский 0,0 0,0 23,6 25,3 0,0 0,0 30,7 33,0 

пос. Кленовское 0,0 0,0 11,0 33,0 0,0 0,0 14,3 42,9 

пос. Краснопахорское 2,3 37,3 98,2 111,3 3,0 48,4 127,6 144,7 

пос. Михайлово-Ярцевское 0,0 1,1 22,7 52,6 0,0 1,4 29,5 68,4 

пос. Новофедоровское 13,5 13,6 33,0 44,2 17,5 17,6 42,9 57,4 

пос. Первомайское 4,4 51,7 138,4 172,7 5,7 67,2 179,9 224,5 
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Наименование 

Административных округов 

и поселений ТиНАО 

Суммарная присоединенная тепловая 

нагрузка ЖКС (ИЖС), Гкал/ч 

Суммарная установленная тепловая 

мощность ИИТ, Гкал/ч 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2028 

на 

01.01.2033 

на 

01.01.2035 

пос. Роговское 0,0 0,0 16,3 36,7 0,0 0,0 21,2 47,7 

г.о. Троицк 4,9 4,9 4,9 5,0 6,4 6,4 6,4 6,5 

пос. Щаповское 0,0 29,6 69,9 92,7 0,0 38,5 90,8 120,5 

Всего на территории ТАО 25,1 141,7 429,8 607,3 32,7 184,2 558,7 789,5 

Всего на территории 

ТиНАО 
35,0 229,0 740,8 1 052,8 45,5 297,7 963,1 1 368,7 

Всего на территории г. 

Москвы 
35,8 236,6 819,9 1 161,1 46,5 307,6 1 065,8 1 509,4 

 

 

Рисунок 1.52 - Распределение присоединенной тепловой нагрузки потребителей ЖКС (ИЖС) 

ИИТ на 01.01.2035. 

Наибольший прирост тепловой нагрузки новых потребителей жилой застройки, 

теплоснабжение которых намечается осуществить от ИИТ, расположены в поселениях 

Первомайском (16,4 %), Сосенском (12,4 %) и Краснопахорском (10,6 %). 

Выбор конкретного теплоснабжающего оборудования будет проведен на этапе 

проектирования. 

Предусматривается сохранение теплоснабжения от ИИТ в сложившихся 

существующих зонах их действия суммарной тепловой нагрузкой потребителей жилой 

застройки 77,8 Гкал/ч. в том числе ТиНАО – 43,6 Гкал/ч (книга 1.1, раздел 1.4). 

Прирост тепловой нагрузки потребителей, теплоснабжение которых намечается 

осуществить от ИИТ, составит 1 367,1 Гкал/ч, в том числе ТиНАО – 1 163,6Гкал/ч. Более 

подробная информация представлена в разделе 1.2 настоящей книги. 
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1.13 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в 

каждой из систем теплоснабжения города Москвы 

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города 

Москвы представлено в книге 2.2. 

Обоснование перспективных балансов теплоносителя в каждой из систем 

теплоснабжения города Москвы представлено в разделе 2 данной книги. 
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1.14 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива 

К возобновляемым источникам энергии в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

относятся: 

− солнечное излучение (гелиоэнергетика); 

− энергия ветра (ветроэнергетика); 

− энергия рек и водотоков (гидроэнергетика); 

− энергия приливов и отливов; 

− энергия волн; 

− геотермальная энергия; 

− рассеянная тепловая энергия: тепло воздуха, воды, океанов, морей и водоемов; 

− энергия биомассы, куда в свою очередь относятся: растительная биомасса, 

образуемая на основе фотосинтеза и включающая различные виды растений, биомасса 

животного происхождения (отходы жизнедеятельности и переработки животных, включая 

птицеводство), торф (согласно международной классификации торф относится к растительной 

биомассе), бытовые отходы антропогенной деятельности (органического состава), 

органические отходы целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и лесной 

промышленности, лесозаготовок. 

В свою очередь возобновляемые источники энергии делятся на группы: 

− нетрадиционные возобновляемые источники энергии 1 группы (НВИЭ-1): энергия 

солнца, ветра, геотермальная энергия и др.; 

− нетрадиционные возобновляемые источники энергии 2 группы (НВИЭ-2): 

биомасса, продукты ее переработки, бытовые отходы и др. 

Нетрадиционная энергетика может эффективно использоваться для энергоснабжения 

потребителей, расположенных, прежде всего, в районах, неохваченных централизованным 

энергоснабжением. 

Различают три понятия потенциала нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии (НВИЭ): валовый, технический и экономический. 

− валовый (теоретический) потенциал НВИЭ – это суммарная энергия, заключенная 

в данном виде ресурса; 
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− технический потенциал – это величина энергии, получаемая из данного вида 

энергоресурсов при существующем уровне развития науки и техники. Технический потенциал 

будет постоянно увеличиваться по мере совершенствования технологий; 

− экономический потенциал – это величина энергии, получение которой из данного 

вида ресурса экономически целесообразно. 

В Москве наиболее возможным для практической реализации признано внедрение 

следующих технологий и систем ВИЭ (таблица 1.33): 

− устройство комплексов по переработке и сжиганию твердых бытовых отходов 

(ТБО) для комбинированного производства электрической и тепловой энергии; 

− внедрение локальных фотоэлектрических станций, в том числе выполняющих 

функции кровельных покрытий и фасадов зданий, для выработки электроэнергии, 

используемой, как правило, для целей наружного и внутриподъездного освещения, подсветки 

рекламных щитов и надписей с одновременным применением светодиодных технологий;   

− использование теплоты грунта, естественных природных водных источников, 

канализационных стоков и вентиляционного воздуха с применением теплонасосных 

установок (ТНУ). Особенно актуально применение геотермальных ТНУ на 

негазифицированных территориях ТиНАО; 

− вовлечение солнечной теплоты в отопительный баланс зданий путем устройства 

гелиосистем для нагрева воды в системах горячего водоснабжения, пассивных гелиосистем и 

квартирных термостатов; 

− озеленение кровельных покрытий зданий города с целью повышения 

изоляционных свойств и сокращения расходов на охлаждение здания в летнее время и на его 

отопление в зимнее время, а также для снижения уровня проникающего шума. 

Таблица 1.33 – Ресурсы ВИЭ для г. Москвы 

Ресурс Показатели Значение 

Солнечная энергия 

Валовый потенциал, млрд т у.т. 0,1 

Технический потенциал производства 

электроэнергии, млн т у.т. 
0,1 

Экономический потенциал производства 

электроэнергии, тыс. т у.т. (млрд кВт∙ч) 

7,0 

(0,057) 

Малая гидроэнергетика 

Валовый потенциал, млрд кВт∙ч 0,01 

Технический потенциал, млрд кВт∙ч 0,01 

Экономический потенциал, млрд кВт∙ч 0,00 

Энергия ветра 

Валовый ресурс, млрд кВт∙ч 19,8 

Технический ресурс, млрд кВт∙ч 0,0495 

Экономический ресурс, млрд кВт∙ч 0,0002 

Биомасса отходов (твердые 

бытовые отходы) 

Валовый потенциал, тыс. т у.т. /год 810 

Технический потенциал, тыс. т у.т. /год 810 

Экономический потенциал, тыс. т у.т. /год 810 

Биомасса отходов (осадки 

сточных вод) 

Валовый потенциал, тыс. т у.т. /год 71 

Технический потенциал, тыс. т у.т. /год 71 

Экономический потенциал, тыс. т у.т. /год 71 

Валовый потенциал, тыс. т у.т. /год 67,45 
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Ресурс Показатели Значение 

Биомасса отходов 

(перерабатывающая 

промышленность) 

Технический потенциал, тыс. т у.т. /год 67,45 

Экономический потенциал, тыс. т у.т. /год 67,45 

Тепло сточных вод 

Валовый ресурс, млн т у.т. 3,52 

Технический ресурс, млн т у.т. 1,65 

Экономический ресурс, млн т у.т. 0,91 

Тепло грунта и водоемов 
Технический ресурс, млн т у.т. 1,47 

Экономический ресурс, млн т у.т. 0,73 

Тепло систем охлаждения 

конденсаторов тепловых 

электростанций 

Валовый ресурс, тыс. т у.т. 6820,19 

Технический ресурс, тыс. т у.т. 1227,63 

Экономический ресурс, тыс. т у.т. 133,3 

Несмотря на все достоинства и актуальность применения ВИЭ, как альтернативы 

традиционным источникам тепловой энергии, существуют факторы, ограничивающие 

применение ВИЭ на территории г. Москвы. 

Развитие энергетики на основе использования солнечной энергии на территориях 

г. Москвы затруднительно и осложняется следующими факторами: 

1 Погодозависимость установок. В облачную погоду выработка снижается до 5-20 % 

по сравнению с безоблачной солнечной погодой. Сложность использования, связанная с 

большим количеством осадков, в частности снега (в среднем 255 мм в период ноябрь-март). 

Низкая среднесуточная выработка электроэнергии в зимнее время — в 5-10 раз меньше, чем 

летом для средней полосы. Самым солнечным месяцем в году в Москве обычно является май, 

а самыми облачными – октябрь и ноябрь. 

Среднее количество ясных, облачных и пасмурных дней приведено в таблице 1.34. 

Таблица 1.34 - Годовое соотношение солнечных и пасмурных дней в году для г. Москвы 

Месяц 
Ян-

варь 

Фев-

раль. 
Март 

Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Октя- 

брь 

Ноя-

брь 

Дека-

брь 
Год 

Ясные дни 8 9 10 8 11 7 8 10 8 5 3 4 82 

Облачные дни 11 10 13 17 16 20 20 17 16 13 9 10 184 

Пасмурные дни 12 9 9 5 4 3 4 4 6 12 18 17 98 

 

2 Недостаточный гелиопотенциал, вызванный невысокими удельными мощностями 

солнечного излучения в средней полосе России. Значение суммарной солнечной радиации в 

кВт·ч/м² (прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе 

приведено в таблице 1.35.  

Таблица 1.35 - Значение суммарной солнечной радиации, кВт·ч/м² 

Месяц 
Ян-

варь 

Фев-

раль. 
Март 

Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Октя- 

брь 

Ноя-

брь 

Дека-

брь 
Год 

Географическая 

широта, 56 град. 

с.ш. 

31 61 130 181 233 243 243 193 135 74 35 23 131,8 

 



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

160 

3 Высокая стоимость оборудования, и как следствие, длительный период окупаемости. 

Ниже приведены характеристики и размеры капитальных затрат строительства солнечных 

фотоэлектрических станций: 

− Solarpark Alt Daber, Германия. Объект введен в эксплуатацию в конце 2011 г., 

занимает площадь 133 га и имеет мощность 70 МВт. Стоимость строительства 

составила для компании BELECTRIC 150 млн евро; 

− San Bellino PV Power Plant, Италия. Станция введена в эксплуатацию в 2010 г. в 

Сан-Беллино, Италия. Объект, стоимостью 250 млн евро, был внедрен американской 

компанией SunEdison. Мощность фотоэлектрической станции составляет 70,5 МВт. 

4 Высокая стоимость отпускаемой электроэнергии. По данным Европейской 

Ассоциации Фотовольтаики (EPIA), к 2020 г. стоимость электроэнергии, вырабатываемой 

«солнечными» системами, снизится с 0,25 € за кВт·ч до уровня менее 0,10 € за кВт·ч для 

промышленных установок и менее 0,15 € за кВт·ч для установок в жилых зданиях. 

5 Необходимость больших площадей для размещения источника – 200 га на  

100 МВт мощности. 

6 Необходимость дополнительного оборудования для преобразования постоянного 

тока, вырабатываемого солнечными панелями, в переменный ток.  

7 Необходимость строительства накопительных установок, стоимость которых 

превосходит стоимость солнечных фотоэлектрических станций, вырабатывающих 

электроэнергию лишь в течение светового дня. 

Факторы, затрудняющие применение ветроэнергетики на территориях г. Москвы: 

1 Недостаточный ветропотенциал в Москве - среднегодовая скорость ветра составляет 

2,3 м/с или 8,3 км/ч. В холодное время года скорость ветра выше. Самым ветряным месяцем 

является декабрь. При такой скорости ветра ветрогенератор вырабатывает около 30 % 

процентов от своей номинальной мощности. Данные по скорости ветра для Московской 

области приведены в таблице 1.36. 

Таблица 1.36 – Сведения по средней скорости ветра в Москве и Московской области по 

месяцам 

Месяц 
Ян-

варь 

Фев-

раль. 
Март 

Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Октя- 

брь 

Ноя-

брь 

Дека-

брь 
Год 

Скорость ветра 

(м/с) 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 2,1 1,9 1,8 2,0 2,4 2,5 2,6 2,3 

2 Низкочастотный инфразвуковой шум, производимый мощными ветрогенераторами 

при любой скорости ветра и маломощными при небольшой скорости, оказывает 
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отрицательное влияние на здоровье человека. Поэтому промышленные ветроэлектростанции 

должны быть расположены на значительном удалении от жилых массивов. 

3 Необходимость монтажа ветрогенератора на высоте не менее 25 м от земли, 

поскольку жилая застройка и лес значительно снижают скорость ветра, стоимость монтажа во 

много раз превышает стоимость самого ветрогенератора. 

Факторы, затрудняющие применение теплонасосных установок (ТНУ) на территориях 

г. Москвы: 

1 Высокая величина капитальных вложений. Стоимость установки тепловой 

мощностью 10 кВт (включая оборудование, монтаж, земляные работы) составляет около 9,5-

12,0 тыс. долл. США. 

2 Возможность безопасного использования ТНУ составляет сравнительно 

непродолжительное количество часов - 1 800 часов в год. Превышение числа часов работы 

ТНУ повышает риск значительного снижения температуры вокруг скважины или промерзания 

некоторых участков, что может привести к проседанию некоторых слоев грунта или более 

опасным последствия для микроклимата грунта и строений вблизи скважины, поскольку 

тепловая регенерация используемого грунта осуществляется медленнее, чем мы расходуем 

теплоту грунта. 

3 Расходы на потребляемую электроэнергию для работы ТНУ (компрессор, 

циркуляционные насосы геоконтуров, системы автоматики) сопоставимы с затратами на 

сжигание природного газа. 

Основными факторами, затрудняющими применение биотопливных установок на 

территориях г. Москвы, является высокая удельная стоимость строительства в размере  

3,5-4,5 тыс. долл. США за кВт установленной мощности, и как следствие, длительный период 

окупаемости. 

Основными факторами, затрудняющими использование мусоросжигательных заводов 

на территориях г. Москвы, является их негативное воздействие на окружающую среду и 

отрицательное мнение жителей г. Москвы. 

Вышеприведенные факторы являются технологическими и экономическими 

ограничениями использования ВИЭ на территории г. Москвы, определяющие экономическую 

неэффективность применения данных технологий в масштабах города. 

При актуализации схемы до 2035 г. в системах централизованного теплоснабжения не 

предусматривается применение технологий, основанных на возобновляемых источниках 

энергии (ВИЭ) и ТНУ по причинам: 

− ограниченной единичной мощности ВИЭ и ТНУ оборудования; 
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− высоких удельных капитальных вложений для их строительства; 

− малого числа часов возможного использования мощности ВИЭ и ТНУ 

оборудования относительно традиционных источников теплоснабжения;  

− отсутствия планов по внедрению технологий с использованием ВИЭ и ТНУ в 

программах развития теплоснабжающих организаций, обеспечивающих централизованное 

теплоснабжение города. 

Опыт эксплуатации экспериментальной энергетической установки с использованием 

ТНУ на ТЭЦ-28, турбодетандерных энергетических установок на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-23 является 

негативным и в настоящее время оборудование выведено из эксплуатации. 

Таким образом, на территории города Москвы на перспективу до 2035 года технологии 

ВИЭ в качестве комплексного решения задач обеспечения надежности энергоснабжения 

потребителей города Москвы не рассматриваются, ожидается возможное точечное развитие 

ВИЭ. При этом схема теплоснабжения не регламентирует использование ВИЭ и ТНУ в целях 

автономного теплоснабжения объектов ЖКС, где вопросы применения ВИЭ решаются на 

уровне проектной документации. В частности, технологии производства тепловой и 

электрической энергии на основе ВИЭ могут быть применены при индивидуальном 

строительстве, в основном, на территории ТиНАО, для создания источников теплоснабжения 

с относительно низкой мощностью не более 1 Гкал/ч. При этом разрешительной 

документацией для строительства подобных индивидуальных проектов является не схема 

теплоснабжения, а проектная документация на строительство объекта. 

Реконструкция существующих источников тепловой энергии, использующих в 

качестве топлива: биогаз (Мини-ТЭС Люберцы, котельная Курьяновской станции аэрации, 

Мини-ТЭС Курьяново), твердые коммунальные отходы (Мусоросжигательный завод № 3), газ 

нефтепереработки (котельная № 1 ОАО «Газпромнефть»), на период до 2035 г. не 

предусматривается. 

 

1.15 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения 

предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах разрабатывается в 

случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной 

зоны в теплоснабжении жилищной сферы. 

На перспективу до 2035 г. не предусматривается организация теплоснабжения в 

производственных зонах и строительство новых производственно-отопительных котельных 

других организаций.  
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По действующим на 01.01.2018 производственно-отопительным котельным, 

осуществляющим теплоснабжение сторонних потребителей, на перспективу до 2035 г. 

предусматривается: 

- сохранение зон действия 30 производственно-отопительных котельных суммарной 

тепловой мощностью 1 684,3 Гкал/ч и тепловой нагрузкой в паре 189,1 т/ч,  

в горячей воде – 391,4 Гкал/ч (на 01.01.2035); 

- расширение зоны действия котельной п. Воскресенское за счет присоединения новых 

потребителей пос. Воскресенское суммарной тепловой нагрузкой 65 Гкал/ч. Суммарная 

присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной на 01.01.2033 составит 

86,8 Гкал/ч. 

В тоже время, следует отметить, что на перспективу до 2035 г. намечается вывод из 

эксплуатации и сокращение количества производственно-отопительных котельных и 

промышленных предприятий в городе. Так предусматривается к выводу из эксплуатации - 4 

котельных суммарной тепловой мощностью 106,7 Гкал/ч при ликвидации производственных 

предприятий в соответствии с реорганизацией промзон и решением собственников 

предприятий. 
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1.16 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие 

«радиуса эффективного теплоснабжения» (РЭТ), который определён как «максимальное 

расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое 

присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

В связи с отсутствием разработанных, согласованных на федеральном уровне и 

введённых в действие методических рекомендаций по расчёту РЭТ при разработке схем 

теплоснабжения применяются различные методики расчёта данного параметра, которые 

приводят к существенным различиям в результатах расчёта и, соответственно, не позволяют 

формировать обоснованные решения о реконструкции системы теплоснабжения. 

Величина РЭТ зависит от значения присоединяемой тепловой нагрузки, наличия 

резерва пропускной способности существующих тепловых сетей, резерва тепловой мощности 

на источнике, а также от прогнозируемой конфигурации тепловой сети относительно места 

расположения источника тепловой энергии, плотности тепловой нагрузки, и существенным 

образом зависит от места подключения новой нагрузки к существующей тепловой сети и 

различна для каждого направления вывода тепловой мощности. 

Расчёт РЭТ выполнен в соответствии с «Методикой расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения» (приложение № 40 к проекту «Методических указаний по разработке схем 

теплоснабжения»). 

В данной методике для расчёта РЭТ применяется оценка стоимости производства и 

передачи единицы тепловой энергии в системе теплоснабжения с учетом присоединения 

потребителей тепловой энергии района новой застройки. Протяженность теплопровода от 

района новой застройки до точки присоединения к тепловой сети в рассматриваемой системе 

теплоснабжения, при которой стоимость единицы тепловой энергии после присоединения 

потребителей равна стоимости единицы тепловой энергии до присоединения, и является 

радиусом эффективного теплоснабжения (РЭТ). 

Величина РЭТ определяется как сумма протяженностей двух теплопроводов: 

 - теплопровода от теплоисточника до камеры тепловой сети, в которой 

предусматривается подключение перспективной тепловой нагрузки; 

 - соединительного теплопровода от камеры присоединения до района новой застройки. 
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Значение РЭТ будет различным для каждой камеры тепловой сети и представляет собой 

окружности с центрами в каждой возможной точке присоединения с радиусами, равными 

протяженности соединительного теплопровода.  

Каждую окружность характеризует не только радиус, но и возможная подключаемая 

нагрузка. Ее величина может варьировать вместе с затратами на присоединение. 

Следует отметить, что размеры вышеуказанных зон требуют постоянного обновления, 

так как присоединение любого дополнительного потребителя изменяет гидравлический 

режим и соответственно условия присоединения для других новых абонентов.  

Результаты выполненных расчетов РЭТ приведены в приложении А к книге 1.4 

(книга 1.4, приложение А). 
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1.17 Мероприятия по охране окружающей среды 

Суммарный выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух 

автотранспортом в 2017 г. составил около 845 тыс. тонн, около 90 % от суммарного выброса 

ЗВ всех источников (официальные данные Росстата - «Доклад о состоянии окружающей среды 

в городе Москве в 2017 г.», ДПиООС города Москвы). При этом суммарный объем выбросов 

ЗВ от источников тепловой энергии города составил около 6 %. 

Намечаемые в Схеме мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии на перспективу до 2035 г., обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию объектов, защиту окружающей среды, приняты на основе 

современных технологий и технических решений в области энергетики. 

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду и повышение экологической безопасности источников тепловой энергии, включают: 

- повышение экономической и экологической эффективности действующих 

источников тепловой энергии – вывод из эксплуатации низкоэффективной ТЭЦ ЗИЛ в 2019 г., 

неэффективной группы оборудования - «ПТУ 90 ата», в том числе: I очереди групп 

оборудования 90 ата (125 МВт, 247 Гкал/ч) на ТЭЦ-20 в срок до 01.05.2021; закрытие 44 

источников тепловой энергии: 4 РТC (РТС «Бирюлево», РТС «Люблино» ПАО «Мосэнерго, 

РТС «Внуково», РТС «Солнцево» ПАО «МОЭК») суммарной тепловой мощностью 

1093 Гкал/ч, 12 КТС (5 КТС ПАО «Мосэнерго» и 7 КТС ПАО «МОЭК») суммарной тепловой 

мощностью 462,8 Гкал/ч, 19 МК (МК «Западный Порт» ПАО «Мосэнерго» и 18 МК 

ПАО «МОЭК») суммарной тепловой мощностью 60,8 Гкал/ч, 9 котельных других 

организаций города суммарной тепловой мощностью 321,8 Гкал/ч, в том числе с 

переключением тепловых нагрузок на ТЭЦ и другие источники тепла: 4 РТС, 11 КТС, 17 МК 

и 5 котельных других организаций города; 

- использование газотурбинных установок, обеспечивающих гарантированный 

удельный выброс оксидов азота не более 50 мг/нм3 (концентрация оксидов азота - СNOx при 

15 % содержании О2 в сухих дымовых газах, ГОСТ 29328-92); 

- использование Энергоцентров с ГПА, обеспечивающих гарантированный удельный 

выброс оксидов азота не более 95 мг/нм3 (концентрация оксидов азота - СNOx при 15 % 

содержании О2 в сухих дымовых газах); 

- установку водогрейных и паровых котлоагрегатов с низкими удельными выбросами 

СNOx при сжигании природного газа не более 125 мг/нм3 (при 6 % содержании О2 в сухих 

дымовых газах), мазута – 250 мг/нм3 (ГОСТ Р 50831-95); 
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- использование в качестве резервного топлива мазута с содержанием серы не выше 

1,5 % (постановление Правительства Москвы от 04.10.2005 № 760-ПП «Об Экологической 

доктрине города Москвы» с изменениями постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 

(ред. от 19.12.2012) № 507-ПП); 

- обновление (замена выработавших ресурс) на котлах источников ПАО «Мосэнерго» 

автоматизированных систем контроля фактических выбросов ЗВ (NO, NO2, СО, SO2) и 

оптимизацию процесса горения на основе многокомпонентных газоанализаторов; 

- расширение автоматизированной системы экологического мониторинга на ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» с передачей данных в ГУП «Мосэкомониторинг». Контроль выбросов SO2 

от дымовых труб энергетических котлов и NO, NO2, СО - водогрейных котлов; 

- реконструкцию схемы рециркуляции дымовых газов на энергетических котлах ТЭЦ 

ПАО Мосэнерго» (снижение выбросов оксидов азота); 

- модернизацию, техническое перевооружение системы управления контроля АСУ ТП 

на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»; 

- техническое перевооружение энергетических и водогрейных котлов с заменой 

горелочных устройств на источниках ПАО «Мосэнерго»; 

- техническое перевооружение, оборудования ХВО на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» (система 

нейтрализации, установка нейтрализации обмывочных вод регенеративных 

воздухоподогревателей и т.д.); 

- техническое перевооружение, установку узлов учета на водозаборах и водовыпусках 

ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»; 

-техническое перевооружение системы промышленных стоков на ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго»; 

- модернизацию, реконструкцию градирен на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»; 

- техническое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего 

котельного оборудования источников тепловой энергии ПАО «МОЭК» (замена горелок, 

конвективных экранных труб, поверхностей нагрева котлов, дымососов, установку ЧРП и т. 

д.); 

- модернизацию АСУ ТП котлов на источниках ПАО «МОЭК» с целью оптимизации 

процесса сжигания топлива для обеспечения автоматизированного контроля расхода газа и 

выбросов оксидов азота и углерода; 

- техническое перевооружение МК (строительство БМК) ПАО «МОЭК»; 
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- модернизацию, реконструкцию, ликвидацию или замену неэффективного 

оборудования на действующих малых котельных ПАО «МОЭК», котельных других 

организаций; 

 

- техническое перевооружение, модернизацию, установку системы контроля 

загазованности на источниках тепловой энергии; 

- рациональное распределение тепловых нагрузок между ТЭЦ и котельными 

(увеличение доли когенерации); 

- проведение ремонтных работ, режимно-наладочных испытаний котлов на источниках 

тепловой энергии для оптимизации процесса сжигания топлива; 

- реконструкцию и автоматизацию оборудования ЦТП (внедрение ЧРП, 

автоматическое регулирование и контроль, диспетчеризация, модернизация системы учета 

тепловой энергии), реконструкцию тепловых сетей с использованием современных 

технологий (в подземном исполнении с использованием предизолированных трубопроводов 

заводской готовности в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке диаметром от 30 до 1200 

мм). Увеличение протяжённости трубопроводов в ППУ-изоляции с 40 % до 65 %. Для 

оперативного контроля состояния теплоизоляционного слоя применяется система 

оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции (ОДК), позволяющая в 

кратчайшие сроки обнаружить участки с повышенной влажностью и принять меры по их 

устранению.  

Использование трубопроводов из высокотемпературных полимерных материалов при 

реконструкции распределительных тепловых сетей.  

Применение сильфонных компенсаторов температурных удлинений трубопроводов 

тепловых сетей; 

- установку шумоглушителей (на главных предохранительных клапанах 

энергетических котлов, выхлопных эжекторах и другом оборудовании ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго»), техническое перевооружение систем шумоглушения газовых трактов 

котлов, воздухозаборов, оборудования ГРП для снижения уровня шума от действующего 

технологического оборудования до нормативных величин; 

- применение комплекса мероприятий (установка шумопоглощающего оборудования) 

по снижению неблагоприятного шумового воздействия, определенных в проектах вновь 

вводимых ГТЭС, ПГУ ТЭЦ, Энергоцентров с установкой ГПА, а также реконструируемых 

ТЭС с установкой ГТУ на территории промплощадок. На расстоянии 1 м от корпусов 

технологического оборудования уровень шума не должен превышать 85 дБА для 
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электрогенераторов и 80 дБА для остального оборудования, что обеспечит на границе СЗЗ или 

ближайшей жилой застройки уровень шума, соответствующий нормативным требованиям. 

На стадии разработки проектной документации будут приняты решения по 

размещению объектов (определению границ земельного участка) и уточнению состава, 

характеристик оборудования для новых и реконструируемых источников тепловой энергии.  

После ввода в эксплуатацию объектов необходимо выполнить замеры уровня шума в 

СЗЗ у ограждающих конструкций ближайших жилых домов при работе ТЭС в характерном 

режиме. Уровни звукового давления не должны превышать допустимые уровни звука и 

звукового давления для территорий, прилегающих к жилым зданиям по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки»; 

- разработку проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для новых и реконструируемых 

источников тепловой энергии (I-III классов опасности) г. Москвы, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека (уровни загрязнения за пределами 

промплощадки более 0,1 ПДК и/или ПДУ). В проектах должны быть определены расчетные 

(предварительные) СЗЗ. Дальнейшее утверждение границ СЗЗ в соответствии с 

действующими СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Порядок установления СЗЗ и 

использования земельных участков, расположенных в границах СЗЗ, постановка СЗЗ на 

кадастровый учет и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости - в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении 

правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон». 

Необходимость выполнения дополнительных мероприятий по снижению 

акустического воздействия от оборудования источников тепловой энергии и уменьшению 

неблагоприятного влияния объектов на среду обитания и здоровье человека, обеспечивающих 

соблюдение требований по организации СЗЗ, определяется в проектах обоснования СЗЗ, при 

установлении размеров СЗЗ, в период их эксплуатации по результатам натурных исследований 

атмосферного воздуха, измерения уровней физических воздействий на атмосферный воздух в 

рамках проведения надзорных мероприятий, а также данных производственного контроля 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция); 

- разработку для новых и реконструируемых источников тепловой энергии проектов 

нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормативов допустимых сбросов (НДС), 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) с учетом схем 
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переработки или использования отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

захоронение которых запрещается согласно распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 

№ 1589-р. 

За счет выполнения мероприятий по экономии энергии в существующих и новых 

зданиях, сокращения потерь тепла при транспорте и распределении тепловой энергии, 

мероприятий по выводу из эксплуатации малоэффективного и изношенного оборудования 

источников тепловой энергии, закрытия неэффективных источников тепловой энергии с 

учетом переключения присоединенных тепловых нагрузок потребителей на источники 

когенерации и другие источники тепла в сферах производства и потребления тепловой 

энергии в Москве на 2034 г. будет обеспечена экономия топлива – 1,2 млрд м3 природного газа 

(5 % от существующего годового расхода газа на источниках тепловой энергии), что приведет 

к снижению валовых выбросов ЗВ в атмосферу города на 2,4 тыс. т/год (с учетом оксидов азота 

с пересчетом в NO2). При этом суммарное снижение выбросов парниковых газов (СО2) 

ожидается 2 226 тыс. т/год. 

Расчетные суммарные валовые выбросы ЗВ в атмосферу (оксид азота в пересчете на 

NO2, диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, мазутная зола (в пересчете на ванадий), зола 

углей) от источников загрязнения ТЭЦ и котельных ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ООО 

«ТСК Мосэнерго», когенерационных источников других организаций и котельных других 

организаций города Москвы на 2034 г. приведены в таблице 1.37. 

Таблица 1.37 – Расчетные суммарные валовые выбросы ЗВ в атмосферу от  

источников тепловой энергии Москвы на 2034 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

Выбросы ЗВ в атмосферу, т/год 

оксиды азота 

(в пересчете на 

NO2 -301) 

серы  

диоксид 

(0330) 

углерода 

оксид 

(0337) 

мазутная 

зола 

(2904) 

зола  

углей 

(3714) 

пыль  

неоргани-

ческая  

20-70 % 

SiO2 

(2908) 

бенз(а)- 

пирен 

(0703) 

Итого 

1 
ТЭЦ и котельные 

ПАО «Мосэнерго» 
39 984,13 272,59 5 319,15 0,67 0,00 0,00 0,035 45 576,58 

1.1 

ТЭЦ и котельные  

ПАО «Мосэнерго» без  

ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 

36 718,98 272,59 4912,71 0,67 0,00 0,00 0,033 41 904,98 

2 
Источники  

ПАО «МОЭК» 
1686,49 3,65 268,64 0,00 0,00 0,00 0,005 1 958,79 

2.1 
в том числе котельные 

ТиНАО 
412,37 3,65 85,74 0,00 0,00 0,00 0,001 501,76 

3 
Источники ООО  

«ТСК Мосэнерго» 
430,82 0,00 114,82 0,00 0,00 0,00 0,0002 545,64 

4 

Когенерационные 

источники других 

организаций 

2 264,08 0,05 4 162,06 0,00 0,00 1,58 0,005 6 427,78 
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№ 

п/п 
Наименование 

Выбросы ЗВ в атмосферу, т/год 

оксиды азота 

(в пересчете на 

NO2 -301) 

серы  

диоксид 

(0330) 

углерода 

оксид 

(0337) 

мазутная 

зола 

(2904) 

зола  

углей 

(3714) 

пыль  

неоргани-

ческая  

20-70 % 

SiO2 

(2908) 

бенз(а)- 

пирен 

(0703) 

Итого 

4.1 
в том числе источники 

ТиНАО 
81,47 0,00 122,36 0,00 0,00 0,00 0,00003 203,83 

5 Новые источники 3 921,04 0,00 658,12 0,00 0,00 0,00 0,0015 4 579,16 

5.1 
в том числе котельные 

ТиНАО 
3 600,80 0,00 610,50 0,00 0,00 0,00 0,0014 4 211,30 

6 
Котельные других 

организаций 
3 558,02 135,47 1 035,43 0,66 0,10 0,00 0,007 4 729,69 

6.1 
в том числе котельные 

ТиНАО 
701,62 1,48 184,88 0,00 0,00 0,00 0,0014 887,98 

7 Итого по Москве 51 844,58 411,76 11 558,23 1,33 0,10 1,58 0,054 63 817,63 

7.1 
в том числе без учета 

ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 
48 579,43 411,76 11 151,78 1,33 0,10 1,58 0,052 60 146,03 

7.2 
в том числе источники 

ТиНАО 
4 796,26 5,13 1 003,49 0,00 0,00 0,00 0,004 5 804,88 

Примечание - Расчетные валовые выбросы ЗВ на 2034 г. выполнены в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов (ГОСТ Р 50831-95, ГОСТ Р 54441-2011, ГОСТ 31850-2012, ГОСТ Р 55173-2012 и др., методик расчета, 

нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом увеличения расчетного расхода 

топлива в 1,3 раза по сравнению с фактическим за 2017 г., концентраций ЗВ, принятых на основании действующих режимных 

карт для существующего оборудования ТЭЦ и котельных; для вновь вводимого оборудования - по данным утвержденных 

проектов реконструкции и строительства источников, паспортным характеристикам оборудования, допустимым удельным 

выбросам ЗВ). При этом расчетный суммарный выброс оксида углерода на 2034 г. (11,6 тыс. т/год) ниже в 1,4 раза суммарного 

разрешенного (расчетного) выброса оксида углерода в пределах утвержденных нормативов ПДВ – 16,5 тыс. т/год для источников 

тепловой энергии ПАО «Мосэнерго» (с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27), ПАО «МОЭК»,  

ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» (c 01.01.2019 – ПАО «МОЭК») и когенерационных источников других 

организаций города Москвы на 2017 г. (книга 1.1, раздел 2.12). 

Суммарные расчетные валовые выбросы ЗВ в атмосферу от источников тепловой 

энергии города Москвы на 2034 г. при значительном закрытии котельных и переводе их 

тепловых нагрузок на источники когенерации и другие источники тепла ожидаются около 

63,8 тыс. т/год с учетом расхода топлива (газа) на отпуск тепла в Москву от ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 

(60,1 тыс. т/год - без учета выбросов ЗВ от ТЭЦ-22, ТЭЦ-27). Однако эти показатели 

ожидаются ниже суммарного разрешенного (расчетного) выброса вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в пределах утвержденных нормативов ПДВ - 157 тыс. т/год (с 

учетом оксидов азота в пересчете на NO2) для источников тепловой энергии 

ПАО «Мосэнерго» (с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27), ПАО «МОЭК», ООО «ТСК Мосэнерго», 

ООО «ТСК новая Москва» (с 01.01.2019 - ПАО «МОЭК») и когенерационных источников 

других организаций города Москвы на 2017 г. и 108 тыс. т/год - без учета нормативов ТЭЦ-22 

и ТЭЦ-27 на 2017 г. При этом в суммарном годовом балансе топлива на 2034 г. ожидается 

увеличение в процентном соотношении объема газа с 99,4 % до 99,6 %, снижение мазута с 

0,1 % до 0,04 %, котельные № 1 и № 2 ОАО "Газпромнефть - МНПЗ" полностью перешли на 

использование газообразного топлива (газ нефтепереработки и природный газ 
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соответственно), на территории ТиНАО в 2017 г. выведена из эксплуатации мазутная 

котельная ст. Бекасово-Сортировочная, угольная котельная «Московская областная детская 

ортопедохирургическая больница» переведена на газ. 

Основной объем суммарных расчетных выбросов ЗВ ожидается от источников 

тепловой энергии ПАО «Мосэнерго» - 45,6 тыс. т/год (71 % от суммарных выбросов ЗВ от 

источников тепловой энергии г. Москвы с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) при минимальном 

расходе мазута, составляющем 0,01-0,07 % в годовом балансе ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» в 

соответствии с фактическим его сжиганием за отчетные 2015-2017 гг. 

Суммарные выбросы ЗВ в атмосферу от источников тепловой энергии ПАО «МОЭК» 

ожидаются 2,0 тыс. т/год, в том числе на территории ТиНАО (до 01.01.2019 – ООО «ТСК 

Новая Москва») – 0,5 тыс. т, ООО «ТСК Мосэнерго» - 0,5 тыс. т/год, когенерационных 

источников других организаций – 6,4 тыс. т/год и котельных других организаций – 

4,7 тыс. т/год (3 %, 1 %, 10 %, 8 % соответственно от суммарных выбросов ЗВ). 

Суммарные выбросы ЗВ в атмосферу от новых источников тепловой энергии г. Москвы 

(для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей города в 

соответствии с принятыми показателями развития города по Генеральному плану города 

Москвы, утв. законом города Москвы от 05.05.2010 № 17) ожидаются около 4,6 тыс. т/год (7 % 

от суммарных выбросов ЗВ от источников тепловой энергии г. Москвы с учетом ТЭЦ-22 и 

ТЭЦ-27), в том числе от новых источников тепловой энергии территории ТиНАО – 

4,2 тыс. т/год (72 % от суммарных выбросов ЗВ от источников тепловой энергии ТиНАО). 

При этом суммарные выбросы ЗВ в атмосферу, в том числе от источников тепловой 

энергии территории ТиНАО на 2034 г. ожидаются около 5,8 тыс. т/год (9 % от суммарных 

выбросов ЗВ от источников тепловой энергии г. Москвы с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27). 

Расчетные перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии 

г. Москвы представлены в разделе 3 книги 2.3. 

На основании утвержденной схемы теплоснабжения города Москвы при реализации 

предложений по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой 

энергии и тепловых сетей будет разрабатываться проектная документация в соответствии с 

проектами планировки территории, проектами межевания территории, градостроительными 

планами земельных участков, документами об использовании земельных участков, заданиями 

на проектирование, техническими регламентами, строительными, технологическими и 

санитарными нормами и правилами, техническими условиями на инженерное обеспечение 

объектов и иными исходно-разрешительными документами, установленными 
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законодательными и нормативными правовыми актами РФ, в том числе техническими и 

градостроительными регламентами. 

Разработка проектной документации, предусматривающей мероприятия, 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта и защиту окружающей природной среды, 

отвечающие требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды, 

осуществляется в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» (утверждено постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»), где 

определен объем раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» для 

объектов капитального строительства производственного назначения и раздела 7 

«Мероприятия по охране окружающей среды» для линейных объектов капитального 

строительства. 

Мероприятия по охране окружающей среды при проектировании производственных и 

линейных (в том числе трубопроводов тепловых сетей) объектов капитального строительства, 

в том числе включают мероприятия по охране растительного мира в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», законов города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений» и от 

26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве». 

Проведение строительных работ по линейным объектам должно выполняться в 

установленных границах при максимальном сохранении зеленых насаждений, рекультивации 

нарушенных земель и компенсационном озеленении в соответствии с проектными решениями 

(использование трубопроводов, изготовленных по современным технологиям) с соблюдением 

природоохранных норм и правил строительства. 

При разработке проектно-изыскательских работ и выполнении строительно-

монтажных работ по новому строительству и реконструкции теплопроводов необходимо: 

- размещение линейных объектов в границах особо охраняемых природных территорий 

предусматривать в границах существующих охранных зон инженерно-технических 

коммуникаций (закон города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных 

территориях в городе Москве»); 

- размещение линейных объектов на территориях, предназначенных для 

рекреационного использования, осуществлять подземным способом (постановление 

Правительства Москвы от 25.09.2007 № 825-ПП «О схеме рекреационного использования 

территорий природного комплекса города Москвы»); 
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 - при размещении, ремонте, реконструкции объектов учитывать фактическое 

состояние территории, предусматривать максимальное сохранение зеленых насаждений. 

Также будет разработана программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации производственных и линейных объектов, а также при авариях, и программа 

специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных опасным 

природным воздействиям. 

С целью обеспечения соблюдения природоохранных нормативов; реализации 

мероприятий по охране окружающей среды, рационального использования и восстановления 

природных ресурсов; требований, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды, необходимо выполнение мероприятий программы производственного 

экологического контроля за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации производственных и линейных объектов. 

Основными задачами производственного экологического контроля являются - 

контроль за: 

- соблюдением природоохранных требований; 

- выполнением мероприятий по охране окружающей среды; 

- обращением с опасными отходами; 

- учетом вредных воздействий на компоненты природной среды от основных и 

вспомогательных производств; 

- своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов предельно 

допустимых выбросов и нормативов допустимых сбросов ЗВ, нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение и получением разрешительных документов на 

осуществление природопользования; 

- соблюдением условий и объемов добычи природных ресурсов, определенных 

договорами, лицензиями и разрешениями; 

- выполнением мероприятий по рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов; 

- эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений, техническим 

состоянием оборудования по локализации и ликвидации последствий техногенных аварий; 

- состоянием компонентов окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне 

влияния субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

- выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный 

экологический контроль (надзор); 
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- своевременным предоставлением субъектами хозяйственной и иной деятельности 

достоверной информации федеральным органам исполнительной власти (данные 

мониторинга, государственная статистическая отчетность в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования и т. д.). 

При соблюдении действующего законодательства РФ в области охраны окружающей 

среды - федеральных законов и требований нормативных правовых актов, предъявляемых к 

источникам тепловой энергии и тепловым сетям с целью защиты окружающей среды, 

реализация намечаемых технических решений и мероприятий по развитию систем 

теплоснабжения г. Москвы на перспективу до 2035 г. обеспечит их допустимое воздействие 

на здоровье человека и окружающую среду. 
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2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 

в том числе в аварийных режимах  

 

Для работы источников тепловой энергии и тепловых сетей без повреждений и 

снижения экономичности, вызванных коррозией внутренних поверхностей 

водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также 

образованием накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений в 

проточной части турбин, шлама в оборудовании и трубопроводах на источниках тепловой 

энергии предусмотрены водоподготовительные установки, различающиеся методами 

обработки исходной воды. 

Основным источником водоснабжения для источников тепловой энергии г. Москвы 

являются р. Москва, Пироговское водохранилище, городской водопровод и артезианские 

скважины.  

Перспективные балансы теплоносителя сформированы с учетом: 

- проектной производительности ВПУ подпитки тепловой сети и баков запаса 

подпиточной химически очищенной воды действующих и строящихся источников тепловой 

энергии; 

- расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, 

определенной на 01.01.2023, 01.01.2028 и 01.01.2035 с учетом намечаемого перераспределения 

тепловых нагрузок и подключения новых потребителей тепла; 

- нормативных расчетных расходов подпиточной воды для компенсации потерь 

теплоносителя и расчетной производительностью ВПУ подпитки тепловой сети согласно  

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а именно 

расход подпиточной воды в рабочем режиме (подпиток), который компенсирует расчетные 

(нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения: 

                                         сети

н
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Для компенсации расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, на 

рассмотренных энергоисточниках имеется дополнительная производительность 

водоподготовительных установок и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема 

теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание 

гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой 

расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) 

не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012. 

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на 

горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения 

представлен в книге 1.5. 

Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход 

которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения: 

                                    ,02,0. сети

авар

под VG 
,
 т/ч.                                                               (2.2) 
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2.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

 

Фактический объем подпитки тепловых сетей по представленным данным 

теплоснабжающих компаний за отчетный 2017 г. не превышал нормативных значений. 

Ретроспектива расходов подпиточной воды тепловых сетей г. Москвы за 2012 - 2017 гг. 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Ретроспектива расходов подпиточной воды тепловых сетей г. Москвы  

за 2012 – 2017 гг. 

Фактическая среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) за 2017 г. составила 0,14 % от 

расчетного объема присоединенных тепловых сетей и систем теплопотребления, этот 

показатель составляет 56% от нормативного значения, указанного в СП 124.13330.2012 и 

«Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» 

(2003 г.). Следует отметить, что по данным теплоснабжающих компаний сверхнормативная 

подпитка тепловых сетей за отчетный период не зафиксирована. 

Сформированные на 01.01.2023, 01.01.2028 и 01.01.2035 балансы теплоносителя и 

фактические показатели работы ВПУ действующих источников тепловой энергии, 

сохраняемых на перспективу в работе и предлагаемых к вводу в эксплуатацию, представлены 

в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 - Балансы теплоносителя действующих источников тепловой энергии, сохраняемых на перспективу до 2035 г. в работе и 

предлагаемых к вводу в эксплуатацию 
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ПАО "Мосэнерго" 19158 24526 8994,1 2627,466 5522,1 5907,4 6399,1 17152,1 17447,4 18004,1 44176,4 47259,3 51192,7 13635,9 13195,6 12753,9 

ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" 16900 21260 8451 2519,6 4720,8 4977,1 5365,2 11560,8 11817,1 12205,2 37766,8 39816,8 42921,3 12179,2 11922,9 11534,8 

ГЭС-1 550 100 142 69,6 101,9 110,9 109,0 401,9 410,9 409,0 815,0 887,4 872,4 448,1 439,1 441,0 

ТЭЦ-8 600 1000 260 107,5 206,6 258,4 293,9 706,6 758,4 793,9 1652,5 2066,9 2351,1 393,4 341,6 306,1 

ТЭЦ-9 300 100 215 28,4 101,0 98,8 101,8 451,0 448,8 451,8 808,4 790,5 814,8 199,0 201,2 198,2 

ТЭЦ-11 550 200 182 100,3 141,2 148,6 161,7 641,2 648,6 661,7 1129,4 1189,0 1293,5 408,8 401,4 388,3 

ТЭЦ-12 1000 4000 335 118,9 223,0 218,2 270,1 573,0 568,2 620,1 1783,9 1745,4 2161,2 777,0 781,8 729,9 

ТЭЦ-16 900 1260 232 104,9 214,6 226,3 232,9 564,6 576,3 582,9 1716,9 1810,8 1863,6 685,4 673,7 667,1 

ТЭЦ-20 1500 900 500 125,0 336,6 345,6 376,7 836,6 845,6 876,7 2692,5 2764,5 3013,6 1163,4 1154,4 1123,3 

ТЭЦ-21 2900 4000 1135 401,3 753,4 802,4 858,0 1418,4 1467,4 1523,0 6027,1 6419,2 6864,3 2146,6 2097,6 2042,0 

ТЭЦ-22 1300 2100 1050 404,0 567,6 588,0 642,6 1232,6 1253,0 1307,6 4540,5 4704,0 5140,4 732,4 712,0 657,4 

ТЭЦ-23 2600 1900 2100 479,9 623,9 662,7 708,5 1288,9 1327,7 1373,5 4991,0 5301,9 5667,8 1976,1 1937,3 1891,5 

ТЭЦ-25 1300 1200 615 256,9 602,2 630,3 673,2 1267,2 1295,3 1338,2 4817,2 5042,8 5385,7 697,8 669,7 626,8 

ТЭЦ-26 2500 2500 1230 214,0 590,1 619,4 653,1 1255,1 1284,4 1318,1 4720,8 4955,0 5225,0 1909,9 1880,6 1846,9 

ТЭЦ-27 900 2000 455 108,8 258,9 267,4 283,5 923,9 932,4 948,5 2071,4 2139,4 2268,1 641,1 632,6 616,5 

Прочие источники ПАО "Мосэнерго" 2258 3266 543,1 107,8 801,2 946,4 1033,9 5591,2 5711,4 5798,9 6409,7 7571,5 8271,4 1456,8 1306,6 1219,1 

РТЭС «Курьяново» 150 70 40,3 5,3 35,0 46,0 48,3 285,0 296,0 298,3 279,6 368,2 386,2 115,0 104,0 101,7 

РТС «Бабушкино-1» 50 35 34 7,9 20,2 23,3 25,7 220,2 223,3 225,7 161,2 186,5 205,5 29,8 26,7 24,3 

РТС "Волхонка-ЗИЛ" 70 35 18,4 4,2 35,4 38,3 40,3 235,4 238,3 240,3 283,3 306,3 322,2 34,6 31,7 29,7 

РТС «Жулебино» 150 70 25 3,2 41,9 41,7 41,3 291,9 291,7 291,3 334,9 333,9 330,2 108,1 108,3 108,7 

РТС «Коломенская» 100 70 15 8,9 35,9 39,2 44,1 235,9 239,2 244,1 286,8 313,5 352,7 64,1 60,8 55,9 

РТС «Красная Пресня» 150 105 16 4,5 40,3 56,1 73,5 190,3 206,1 223,5 322,3 448,8 588,3 109,7 93,9 76,5 

РТС «Крылатское» 200 140 41 10,0 39,5 54,3 57,3 389,5 404,3 407,3 315,7 434,6 458,6 160,5 145,7 142,7 

РТС «Кунцево» 210 200 42,2 6,7 57,3 63,8 72,1 307,3 313,8 322,1 458,7 510,7 576,9 152,7 146,2 137,9 

РТС "Ленино-Дачное" 70 35 22,5 5,5 37,4 41,7 44,8 237,4 241,7 244,8 299,3 333,5 358,1 32,6 28,3 25,2 

РТС «Нагатино» 50 35 7,6 3,2 33,7 38,5 40,0 233,7 238,5 240,0 269,6 307,9 319,9 16,3 11,5 10,0 

РТС «Некрасовка» 100 1200 26 1,8 31,4 68,0 72,9 231,4 268,0 272,9 251,5 544,1 583,1 68,6 32,0 27,1 

РТС «НовоМосковская» 50 35 22 5,1 25,3 28,4 32,2 225,3 228,4 232,2 202,4 227,6 257,6 24,7 21,6 17,8 

РТС «Отрадное» 100 70 11,5 5,1 27,8 29,0 31,7 177,8 179,0 181,7 222,1 232,2 253,9 72,2 71,0 68,3 
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РТС «Переяславская» 50 35 - 3,0 27,7 26,9 26,4 177,7 176,9 176,4 221,2 214,9 211,3 22,3 23,1 23,6 

РТС «Перово» 100 70 25 5,7 54,6 67,5 70,2 404,6 417,5 420,2 436,8 539,8 561,8 45,4 32,5 29,8 

РТС «Ростокино» 50 35 11,2 4,3 14,9 19,0 20,9 164,9 169,0 170,9 119,5 152,1 167,3 35,1 31,0 29,1 

РТС «Рублево» 50 35 - 0,9 21,1 26,2 27,9 221,1 226,2 227,9 169,1 209,5 223,0 28,9 23,8 22,1 

РТС «Теплый Стан» 100 70 45,8 11,1 47,6 46,3 49,3 297,6 296,3 299,3 380,4 370,7 394,6 52,4 53,7 50,7 

РТС «Фрезер» 80 70 - - 25,6 25,5 30,4 225,6 225,5 230,4 204,6 204,0 243,3 54,4 54,5 49,6 

РТС «Чертаново» 100 35 31,3 8,1 57,0 55,5 56,0 257,0 255,5 256,0 456,3 443,9 448,3 43,0 44,5 44,0 

РТС «Южное Бутово» 150 800 24,9 1,4 55,3 65,9 77,6 305,3 315,9 327,6 442,2 527,4 621,1 94,7 84,1 72,4 

КТС-18 22 16 2,9 0,4 11,5 16,0 16,3 96,5 101,0 101,3 92,2 127,7 130,5 10,5 6,0 5,7 

КТС-54 50 - 39 1,1 11,5 12,4 14,9 76,5 77,4 79,9 92,2 99,3 119,2 38,5 37,6 35,1 

КТС-11, 11а 50 - 37 0,187 12,2 16,1 19,1 77,2 81,1 84,1 97,7 129,0 152,5 37,8 33,9 30,9 

МК "Западный порт" 5 - 3,7 0,187 0,5 - - 25,5 - - 4,4 - - 4,5 - - 

Мини ТЭС «Измайлово»  1 - 0,8 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,4 5,4 5,4 0,3 0,3 0,3 

ПАО "МОЭК" 1381 3481 1114 74,83 389,4 450,8 490,3 2774,4 2835,8 2875,3 3115,0 3606,2 3922,3 945,8 884,4 824,9 

РТС 1150 3445 1040 71,99 361,2 419,0 458,0 2511,2 2569,0 2608,0 2889,5 3352,1 3663,9 738,8 681,0 642,0 

РТС «Пенягино» 150 140 140 7,31 30,5 31,2 31,7 230,5 231,2 231,7 243,6 249,4 253,2 119,5 118,8 118,3 

РТС «Переделкино» 200 850 190 9,83 57,1 70,3 80,5 357,1 370,3 380,5 456,8 562,3 644,3 142,9 129,7 119,5 

РТС «Внуково» 50 85 40 4,98 - - - - - - - - - - - - 

РТС «Митино» 150 100 140 7,43 38,6 48,6 49,5 238,6 248,6 249,5 309,2 388,5 395,7 111,4 101,4 100,5 

РТС «Строгино» 150 35 140 7,32 60,9 69,4 76,2 310,9 319,4 326,2 487,2 555,2 609,6 89,1 80,6 73,8 

РТС «Терешково» 100 1260 90 6,95 50,0 54,1 66,6 300,0 304,1 316,6 399,8 432,6 532,4 50,0 45,9 33,4 

РТС «Тушино-1» 50 35 40 6,21 24,5 25,6 27,2 224,5 225,6 227,2 196,0 204,7 217,5 25,5 24,4 22,8 

РТС «Тушино-2» 50 35 40 3,90 16,6 16,4 16,4 166,6 166,4 166,4 133,1 131,3 131,3 33,4 33,6 33,6 

РТС «Тушино-3» 100 70 90 6,33 44,5 63,1 67,2 294,5 313,1 317,2 355,8 504,6 537,5 55,5 36,9 32,8 

РТС «Тушино-4» 50 35 40 6,51 17,5 18,7 20,0 217,5 218,7 220,0 139,8 149,4 160,3 32,5 31,3 30,0 

РТС «Тушино-5» 100 800 90 5,24 21,0 21,8 22,8 171,0 171,8 172,8 168,1 174,4 182,1 79,0 78,2 77,2 

КТС 127 36 74 1,27 8,0 11,1 12,3 148,0 151,1 152,3 63,9 88,9 98,8 119,0 115,9 114,7 

КТС «Акулово» 5 25 2 0,56 0,8 0,9 1,1 25,8 25,9 26,1 6,2 6,8 8,5 4,2 4,1 3,9 

КТС «Захарьино» 20 5 10 0,26 0,6 0,6 0,7 20,6 20,6 20,7 5,1 5,1 5,3 19,4 19,4 19,3 

КТС «Нижние Котлы» 40   30 0,04 0,3 1,1 1,1 20,3 21,1 21,1 2,7 8,7 8,7 39,7 38,9 38,9 

КТС-40 12   2 0,03 0,6 0,6 0,6 25,6 25,6 25,6 5,1 5,1 5,1 11,4 11,4 11,4 

КТС-58 25 6 15 0,34 1,0 1,3 1,8 26,0 26,3 26,8 8,1 10,1 14,2 24,0 23,7 23,2 

КТС «Покровское Стрешнево» 25   15 0,03 4,6 6,6 7,1 29,6 31,6 32,1 36,6 53,1 57,0 20,4 18,4 17,9 

МК 73 - - 0,955 6,6 6,6 6,0 101,6 101,6 101,0 53,1 53,1 47,7 68,6 68,6 49,3 
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МК "Каскадная" Каскадная ул. 21А с.1 20 - 14,8 0,031 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 6,0 6,0 6,8 19,2 19,2 19,1 

МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1 20 - 14,8 0,031 0,2 0,2 0,2 5,2 5,2 5,2 1,7 1,7 1,7 19,8 19,8 19,8 

МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1 реагент - - 0,062 0,7 0,7 0,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 - - - 

МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3 реагент - - 0,073 0,5 0,5 0,5 5,5 5,5 5,5 3,7 3,7 3,7 - - - 

МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6 1 - 0,8 0,036 0,1 0,1 0,1 5,1 5,1 5,1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 

МК "Толстопальцево" 1 - 0,55 0,072 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 

МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4 реагент - - 0,033 0,2 0,2 0,2 5,2 5,2 5,2 1,4 1,4 1,4 - - - 

МК "Щербинка" 20 - 11 0,072 0,8 0,8 - 0,8 0,8 - 6,3 6,3 - 19,2 19,2 - 

МК-107 реагент - - 0,037 0,1 0,1 0,1 5,1 5,1 5,1 0,7 0,7 0,7 - - - 

МК-131 1 - 0,65 0,034 0,2 0,2 0,2 5,2 5,2 5,2 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 

МК-133  1 - 0,8 0,007 0,2 0,2 0,2 5,2 5,2 5,2 1,6 1,6 1,6 0,8 0,8 0,8 

МК-137  реагент - - 0,021 0,2 0,2 0,2 5,2 5,2 5,2 1,3 1,3 1,3 - - - 

МК-223 2 - 1,48 0,187 1,5 1,5 1,5 6,5 6,5 6,5 12,2 12,2 12,2 0,5 0,5 0,5 

МК-233  1 - 0,8 0,021 0,1 0,1 0,1 5,1 5,1 5,1 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 

МК-237  1 - 0,8 0,086 0,1 0,1 0,1 5,1 5,1 5,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 

МК-309  1 - 0,8 0,016 0,1 0,1 0,1 5,1 5,1 5,1 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 

МК-314  1 - 0,6 0,094 0,1 0,1 0,1 5,1 5,1 5,1 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 

МК-322  1 - 0,72 0,013 0,1 0,1 0,1 5,1 5,1 5,1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 

МК-339  1 - 0,56 0,015 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 

МК-344  реагент - - 0,013 0,6 0,6 0,6 5,6 5,6 5,6 5,0 5,0 5,0 - - - 

МК-345  1 - 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 5,2 5,2 5,2 1,6 1,6 1,6 0,8 0,8 0,8 

АИТ 31 - - 0,619 13,6 14,0 14,0 13,6 14,0 14,0 108,4 111,9 111,9 19,4 19,0 19,0 

АИТ № 1 АБВ 1 - - 0,018 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,4 2,4 2,4 0,7 0,7 0,7 

АИТ № З АБ-1 1 - - 0,046 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,8 3,8 3,8 0,5 0,5 0,5 

АИТ № 3 АБ-2 1 - - 0,030 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4,5 4,5 4,5 0,4 0,4 0,4 

АИТ № 4-1 1 - - 0,025 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,2 2,2 2,2 0,7 0,7 0,7 

АИТ № 4-2 1 - - 0,011 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,2 4,2 4,2 0,5 0,5 0,5 

АИТ № 5 1 - - 0,013 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,4 2,4 2,4 0,7 0,7 0,7 

АИТ № 5 А-1 1 - - 0,019 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,2 4,2 4,2 0,5 0,5 0,5 

АИТ № 5 А-2 1 - - 0,003 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,0 2,0 2,0 0,7 0,7 0,7 

АИТ № 6 1 - - 0,040 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,1 5,1 5,1 0,4 0,4 0,4 

АИТ № 7А 1 - - 0,032 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,3 3,3 3,3 0,6 0,6 0,6 

АИТ № 7 Б 1 - - 0,024 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,9 5,9 5,9 0,3 0,3 0,3 

АИТ № 8 1 - - 0,008 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,4 3,4 3,4 0,6 0,6 0,6 
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Дефицит (-), избыток 
проектной 

производительности ВПУ 

подпитки тепловой сети, 
м3/ч 

Расход подпиточной 

воды в рабочем 
режиме для 

компенсации 

расчетных 
(нормируемых) потерь 

сетевой воды,  

0,25 % от Vсети 

Максимальный часовой 

расход воды при 
заполнении 

трубопроводов тепловой 

сети (Gм, м3/ч) 

Аварийная подпитка 

химически не 
обработанной и не 

деаэрированной водой,  

2 % от Vсети 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
3
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
3
5
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
3
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
3
5
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
3
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
3
5
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
3
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
3
5
 

АИТ № 10 1 - - 0,010 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 

АИТ № 12-1 реагент  - - 0,009 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,2 3,2 3,2 - - - 

АИТ № 12-2 1 - - 0,005 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 2,9 2,9 0,6 0,6 0,6 

АИТ № 12-3 реагент  - - 0,005 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,3 3,3 3,3 - - - 

А ИТ № 13 1 - - 0,002 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,4 3,4 3,4 0,6 0,6 0,6 

АИТ № 14 1 - - 0,042 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,4 3,4 3,4 0,6 0,6 0,6 

АИТ № 15-1 1 - - 0,026 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,3 3,3 3,3 0,6 0,6 0,6 

АИТ № 15-2 1 - - 0,009 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,3 4,3 4,3 0,5 0,5 0,5 

АИТ № 15-3 1 - - 0,032 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,2 4,2 4,2 0,5 0,5 0,5 

АИТ № 16 реагент  - - 0,013 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,3 2,3 2,3 - - - 

АИТ № 31 А (крышный) 1 - - 0,000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 

АИТ № 31 Б (крышный) 1 - - 0,000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 

АИТ № 31 В (крышный) 1 - - 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 

АИТ № 32 А (крышный) 1 - - 0,000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

АИТ № 32 Б (крышный) 1 - - 0,000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 

АИТ № 32 В (крышный) 1 - - 0,000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 

АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20, к. 1, с. 1 реагент  - - 0,031 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,3 3,3 3,3 - - - 

АИТ Юровская ул. 97, с. 2 1 - - 0,029 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,7 2,7 2,7 0,7 0,7 0,7 

АИТ № 11-1  1 - - 0,061 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4,9 4,9 4,9 0,4 0,4 0,4 

АИТ № 11-2  1 - - 0,019 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,7 2,7 2,7 0,7 0,7 0,7 

АИТ № 2А  1 - - 0,021 0,4 0,8 0,8 0,4 0,8 0,8 3,1 6,6 6,6 0,6 0,2 0,2 

АИТ № 8А  1 - - 0,017 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,7 2,7 2,7 0,7 0,7 0,7 

АИТ № 9-1  1 - - 0,004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 

АИТ № 9-2  реагент - - 0,012 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,8 3,8 3,8 - - - 

ООО «ТСК Мосэнерго» 4100 33400 775 221,09 150,3 174,9 194,8 550,3 574,9 594,8 1202,1 1398,9 1558,2 349,7 325,1 305,2 

РТС-1  350 10000 260 98,69 97,7 119,3 134,9 297,7 319,3 334,9 781,6 954,1 1079,5 252,3 230,7 215,1 

РТС-2  2000 12000 370 69,79 - - - - - - - - - - - - 

РТЭС-3  1600 10000 120 49,11 - - - - - - - - - - - - 

РТС-4 150 1400 25 3,5 52,6 55,6 59,8 252,6 255,6 259,8 420,5 444,8 478,7 97,4 94,4 90,2 

ООО «ТСК Новая Москва» (с 01.01.2019 ПАО «МОЭК») 1016,2 - - 70,390 55,3 72,38 102,96 1063,8 1080,9 1111,5 442,5 579,06 823,7 860,95 843,88 813,9 

КТС «Былово» 2,5 - 1,5 0,057 0,4 0,6 2,2 20,4 20,6 22,2 3,2 4,6 17,8 2,1 1,9 0,3 

КТС «Вороново» 60 - 36 0,781 2,2 2,4 2,5 27,2 27,4 27,5 17,7 18,9 19,7 57,8 57,6 57,5 

КТС «Знамя Октября» 40 - 24 0,597 3,7 3,7 7,7 28,7 28,7 32,7 29,8 29,8 61,5 36,3 36,3 32,3 

КТС "Курилово" 15 - 9 1,597 1,2 1,2 2,0 26,2 26,2 27,0 9,7 9,7 16,0 13,8 13,8 13,0 
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Расчетный расход подпиточной воды, т/ч 

Дефицит (-), избыток 
проектной 

производительности ВПУ 

подпитки тепловой сети, 
м3/ч 
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трубопроводов тепловой 
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Аварийная подпитка 
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деаэрированной водой,  
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КТС «Кленово» 20 - 12 1,844 1,4 1,4 1,6 21,4 21,4 21,6 11,3 11,3 12,6 18,6 18,6 18,4 

КТС «Красная Пахра» 4 - 2,4 0,593 0,9 0,9 2,2 25,9 25,9 27,2 7,2 7,2 17,8 3,1 3,1 1,8 

КТС «Красное» 50 - 30 1,273 0,7 0,8 1,3 20,7 20,8 21,3 5,5 6,5 10,3 49,3 49,2 48,7 

КТС «Мосрентген» 30 - 18 1,931 2,6 2,6 3,8 37,6 37,6 38,8 20,8 20,8 30,2 27,4 27,4 26,2 

КТС «Остафьево» 15 - 9 0,445 0,6 0,6 1,2 25,6 25,6 26,2 4,7 4,7 9,5 14,4 14,4 13,8 

КТС «Рогово» 40 - 24 0,744 0,8 0,8 2,0 20,8 20,8 22,0 6,5 6,5 15,6 39,2 39,2 38,0 

КТС «Фабрика им. 1 Мая» 60 - 36 0,561 1,6 2,1 3,3 26,6 27,1 28,3 13,0 16,7 26,6 58,4 57,9 56,7 

КТС «Щапово» 60 - 36 0,424 1,8 1,9 2,1 26,8 26,9 27,1 14,4 15,1 16,6 58,2 58,1 57,9 

КТС «Яковлево» 40 - 24 0,311 0,3 2,3 5,7 15,3 17,3 20,7 2,3 18,3 45,7 39,7 37,7 34,3 

КТС № 18 (п. Киевский) 40 - 24 1,942 2,5 2,5 3,3 27,5 27,5 28,3 20,4 20,4 26,7 37,5 37,5 36,7 

КТС № 36 (п. Птичное) 12 - 7,2 1,461 1,1 1,1 1,5 36,1 36,1 36,5 9,0 9,0 11,7 10,9 10,9 10,5 

КТС № 38 (п. Птичное) 30 - 18 1,716 1,7 1,7 2,7 21,7 21,7 22,7 13,8 13,8 21,7 28,3 28,3 27,3 

КТС № 51 (п. Яковлевское) 50 - 30 2,629 2,3 2,3 2,3 27,3 27,3 27,3 18,2 18,2 18,2 47,7 47,7 47,7 

КТС № 8 (п.Кокошкино) 80 - 48 40,757 3,5 3,5 6,2 38,5 38,5 41,2 28,1 28,1 49,3 76,5 76,5 73,8 

КТС-1 г. Московский 12,5 - 7,5 0,349 4,4 8,8 8,8 69,4 73,8 73,8 35,5 70,4 70,4 8,1 3,7 3,7 

КТС-2 г. Московский 30 - 18 1,349 4,6 7,5 7,5 4,6 7,5 7,5 37,1 59,7 59,7 25,4 22,5 22,5 

КТС-1 г. Щербинка 39 - 23,4 1,466 5,0 5,5 9,6 90,0 90,5 94,6 39,8 43,8 76,5 34,0 33,5 29,4 

КТС-3 г. Щербинка 6,6 - 3,96 0,397 0,86 0,94 3,3 20,9 20,9 23,3 6,8 7,5 26,8 5,7 5,7 3,3 

КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан" 90 - 54 2,7 4,15 6,61 8,1 89,2 91,6 93,1 33,2 52,8 65,0 85,8 83,4 81,9 

МК «Бор» 0 - 0 0,000 1,21 1,21 1,21 16,2 16,2 16,2 9,7 9,7 9,7 -1,21 -1,21 -1,21 

МК "Внуковская гимназия" 1,2 - 0,96 0,001 0,05 0,18 0,18 12,5 12,7 12,7 0,4 1,4 1,4 1,15 1,02 1,02 

МК "Внуковская больница" 0,8 - 0,64 0,008 0,04 0,04 0,04 8,0 8,0 8,0 0,3 0,3 0,3 0,76 0,76 0,76 

МК «Гора» 2,5 - 2 0,051 0,42 0,42 1,68 10,4 10,4 11,7 3,4 3,4 13,4 2,08 2,08 0,82 

МК «ДРП-3» реагент - - 2,656 0,03 0,03 0,03 5,0 5,0 5,0 0,2 0,2 0,2 - - - 

МК «Изварино» 2 - 1,6 0,005 0,29 0,91 0,91 10,3 10,9 10,9 2,3 7,3 7,3 1,71 1,09 1,09 

МК «Ильино» 0 - 0 0,000 0,01 0,01 0,01 7,0 7,0 7,0 0,1 0,1 0,1 -0,01 -0,01 -0,01 

МК «Каменка» 0 - 0 0,000 0,01 0,01 0,01 5,0 5,0 5,0 0,1 0,1 0,1 -0,01 -0,01 -0,01 

МК «Марьино» 5,3 - 4,24 0,016 0,06 0,06 0,06 15,1 15,1 15,1 0,5 0,5 0,5 5,24 5,24 5,24 

МК «Минзаг» 1,5 - 1,2 0,078 0,11 0,11 0,11 15,1 15,1 15,1 0,9 0,9 0,9 1,39 1,39 1,39 

МК «Михайловское» 0,8 - 0,64 0,001 0,04 0,04 0,04 5,0 5,0 5,0 0,3 0,3 0,3 0,76 0,76 0,76 

МК «Ознобишино» 0 - 0 0,005 0,02 0,02 0,02 8,0 8,0 8,0 0,1 0,1 0,1 -0,02 -0,02 -0,02 

МК «Переделкино» 1,5 - 1,2 0,000 0,13 0,13 0,13 10,1 10,1 10,1 1,0 1,0 1,0 1,37 1,37 1,37 

МК «Пожарное депо» 0,8 - 0,64 0,000 0,02 0,02 0,02 5,0 5,0 5,0 0,1 0,1 0,1 0,78 0,78 0,78 

МК «Радиоцентр» 0,8 - 0,64 0,010 0,09 0,09 0,09 10,1 10,1 10,1 0,7 0,7 0,7 0,71 0,71 0,71 
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МК «Рассказовка» 1,8 - 1,44 0,000 0,04 0,04 0,04 8,0 8,0 8,0 0,3 0,3 0,3 1,76 1,76 1,76 

МК «Секерино» 15 - 12 0,004 0,04 0,04 0,04 10,0 10,0 10,0 0,3 0,3 0,3 14,96 14,96 14,96 

МК № 21 х.Ильичовка 5 - 4 0,273 0,19 3,28 3,70 20,2 23,3 23,7 1,5 26,2 29,6 4,81 1,72 1,30 

МК № 22 п. Крекшино 2,5 - 2 1,267 0,73 0,73 1,08 15,7 15,7 16,1 5,9 5,9 8,6 1,77 1,77 1,42 

МК № 27 д. Кузнецово 22 - 17,6 0,157 0,04 0,04 0,04 10,0 10,0 10,0 0,3 0,3 0,3 21,96 21,96 21,96 

МК № 32 п.Толстопальцево 0 - 0 0,034 0,02 0,02 0,02 10,0 10,0 10,0 0,1 0,1 0,2 -0,02 -0,02 -0,02 

МК № 33 п. Первомайское 5 - 4 0,535 1,04 1,04 1,04 21,0 21,0 21,0 8,3 8,3 8,3 3,96 3,96 3,96 

МК № 34 д. Шеломово 2,3 - 1,84 0,000 0,20 0,20 0,20 15,2 15,2 15,2 1,6 1,6 1,6 2,10 2,10 2,10 

МК № 46 д. Акиньшино 2,2 - 1,76 0,252 0,08 0,08 0,08 20,1 20,1 20,1 0,6 0,6 0,6 2,12 2,12 2,12 

МК-4 г. Щербинка 35 - 28 0,910 1,04 1,04 0,00 16,0 16,0 15,0 8,3 8,3 0,0 33,96 33,96 35,00 

МК-5 г. Щербинка 3,3 - 2,64 0,601 0,26 0,26 0,26 10,3 10,3 10,3 2,1 2,1 2,1 3,04 3,04 3,04 

МК "БКУ-350" реагент - - - 0,03 0,03 0,65 0,0 0,0 0,7 0,3 0,3 5,2 - - - 

МК "Спортбаза Щапово" 18,3 - 5,69 0,300 0,55 0,55 0,55 15,5 15,5 15,5 4,4 4,4 4,4 17,75 17,75 17,75 

Когенарционные источники организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения 

498 845 97 42,1 81,9 74,7 89,7 381,9 374,7 389,7 774,8 597,9 717,4 113,1 120,3 105,3 

ТЭЦ ЗИЛ 190 200 72 37,1 - - - - - - - - - - - - 

ГТЭС "Щербинка"                                 

ТЭС "Международная" 55 280 25 5 54,6 43,6 43,1 204,6 193,6 193,1 557,0 348,9 344,6 0,4 11,4 11,9 

ПГУ ТЭС "Терешково" - - - - - - - - - - - - - - - - 

ПГУ ТЭС "Кожухово" 113 280 - - - - - - - - - - - - - - 

ГТЭС "Коломенское" - - - - - - - - - - - - - - - - 

ГТЭС "Внуково" 140 85 - - 27,2 31,1 46,6 177,2 181,1 196,6 217,8 249,0 372,8 112,8 108,9 93,4 

ТЭЦ МЭИ - - - - - - - - - - - - - - - - 

Новые источники теплоснабжения 2164 3020 - - 116,2 352,9 711,9 3006,2 3242,9 3601,9 929,3 2822,8 5695,6 2047,8 1811,1 1452,1 

Новая котельная Бутаковский залив 2 - - - 0,00 0,52 0,64 15,0 15,5 15,6 0,0 4,1 5,1 2,00 1,48 1,36 

Новая котельная ЖК "Сказочный лес" 5 - - - 0,00 1,26 1,26 25,0 26,3 26,3 0,0 10,1 10,1 5,00 3,74 3,74 

ГТЭС "Молжаниновка" 80 400 - - 0,00 2,91 30,33 50,0 52,9 80,3 0,0 23,3 242,6 80,00 77,09 49,67 

Новая котельная "Верескино" 10 - - - 2,26 2,26 2,26 37,3 37,3 37,3 18,0 18,0 18,0 7,74 7,74 7,74 

Новая котельная "Рублево-Архангельское" 80 400 - - 0,00 30,99 30,99 50,0 81,0 81,0 0,0 247,9 247,9 80,00 49,01 49,01 

Новая котельная п. Горки-10 10 - - - 0,00 0,38 2,58 35,0 35,4 37,6 0,0 3,0 20,7 10,00 9,62 7,42 

Новая котельная Новорижское ш. вл.1 2 - - - 0,00 0,00 0,66 15,0 15,0 15,7 0,0 0,0 5,3 2,00 2,00 1,34 

Новая котельная вблизи КП Сенатор-Клуб 5 - - - 0,00 0,00 1,46 25,0 25,0 26,5 0,0 0,0 11,7 5,00 5,00 3,54 

Новая котельная вблизи д. Милорадово 10 - - - 0,00 0,30 2,05 35,0 35,3 37,0 0,0 2,4 16,4 10,00 9,70 7,95 
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Новая котельная п. Ватутинки 15 - - - 3,39 3,39 5,11 38,4 38,4 40,1 27,1 27,1 40,9 11,61 11,61 9,89 

Новая котельная вблизи д. Ватутинки 35 - - - 1,43 2,50 9,14 36,4 37,5 44,1 11,5 20,0 73,1 33,57 32,50 25,86 

Новая котельная вблизи д. Десна 60 100 - - 0,00 7,16 24,56 50,0 57,2 74,6 0,0 57,2 196,4 60,00 52,84 35,44 

Новая котельная вблизи д. Кувекино 15 - - - 0,00 0,93 6,64 35,0 35,9 41,6 0,0 7,5 53,1 15,00 14,07 8,36 

Новая котельная вблизи д. Евсеево 2 - - - 0,00 0,55 0,55 15,0 15,6 15,6 0,0 4,4 4,4 2,00 1,45 1,45 

Новая котельная вблизи д. Новинки 15 - - - 0,00 1,06 4,17 35,0 36,1 39,2 0,0 8,5 33,3 15,00 13,94 10,83 

Новая котельная вблизи д. Писково 35 - - - 0,00 1,76 8,00 35,0 36,8 43,0 0,0 14,1 64,0 35,00 33,24 27,00 

Новая котельная вблизи д. Черепово 35 - - - 0,00 2,10 8,36 35,0 37,1 43,4 0,0 16,8 66,9 35,00 32,90 26,64 

Новая котельная вблизи д. Пыхчево 35 - - - 0,00 4,56 14,69 35,0 39,6 49,7 0,0 36,5 117,5 35,00 30,44 20,31 

Новая котельная вблизи д. Санино 35 - - - 0,00 1,57 11,33 35,0 36,6 46,3 0,0 12,5 90,7 35,00 33,43 23,67 

Новая котельная "ПНК-Внуково" 10 - - - 1,06 1,06 2,22 36,1 36,1 37,2 8,4 8,4 17,7 8,94 8,94 7,78 

Новая котельная вблизи д. Акиньшино 5 - - - 0,00 1,33 1,38 25,0 26,3 26,4 0,0 10,6 11,1 5,00 3,67 3,62 

Новая котельная вблизи д. Б.Покровское 60 100 - - 0,00 6,01 28,07 50,0 56,0 78,1 0,0 48,1 224,6 60,00 53,99 31,93 

Новая котельная вблизи д. Крекшино 15 - - - 0,00 0,59 5,25 35,0 35,6 40,2 0,0 4,7 42,0 15,00 14,41 9,75 

Новая котельная вблизи дер. Кривошеино 5 - - - 0,00 0,00 1,70 25,0 25,0 26,7 0,0 0,0 13,6 5,00 5,00 3,30 

Новая котельная РТС "Саларьево" 150 600 - - 26,86 50,55 56,64 91,9 115,5 121,6 214,9 404,4 453,1 123,14 99,45 93,36 

Новая котельная ООО "Геруда" 60 70 - - 0,00 5,34 19,21 50,0 55,3 69,2 0,0 42,7 153,7 60,00 54,66 40,79 

Новая котельная ЖК "Румянцево-Парк" 10 - - - 0,00 3,10 3,10 10,0 13,1 13,1 0,0 24,8 24,8 10,00 6,90 6,90 

Новая котельная Внуково аутлет 5 - - - 0,17 0,17 1,05 25,2 25,2 26,0 1,4 1,4 8,4 4,83 4,83 3,95 

Новая котельная "Индустриальный парк 
"Картмазово" 

5 - - - 0,00 0,00 1,05 25,0 25,0 26,1 0,0 0,0 8,4 5,00 5,00 3,95 

Новая котельная РИО Киевское ш. 5 - - - 0,00 0,00 1,01 25,0 25,0 26,0 0,0 0,0 8,1 5,00 5,00 3,99 

Новая котельная п. Мамыри 15 - - - 0,11 0,11 6,03 35,1 35,1 41,0 0,9 0,9 48,3 14,89 14,89 8,97 

Новая котельная МКАД 44 КМ 2 - - - 0,00 0,00 0,23 15,0 15,0 15,2 0,0 0,0 1,9 2,00 2,00 1,77 

Новая котельная ООО "Транс-Гамма" 2 - - - 0,13 0,13 0,13 15,1 15,1 15,1 1,1 1,1 1,1 1,87 1,87 1,87 

Новая котельная вблизи с. Остафьево 50 - - - 6,01 11,20 11,20 41,0 46,2 46,2 48,1 89,6 89,6 43,99 38,80 38,80 

Новая котельная вблизи д. Студенцы 150 50 - - 0,00 3,60 25,94 50,0 53,6 75,9 0,0 28,8 207,5 150,00 146,40 124,06 

Новая котельная вблизи п. Ерино 15 - - - 0,00 0,00 5,01 35,0 35,0 40,0 0,0 0,0 40,1 15,00 15,00 9,99 

Новая котельная вблизи д. Никульское 10 - - - 0,00 0,30 2,08 35,0 35,3 37,1 0,0 2,4 16,6 10,00 9,70 7,92 

Новая котельная вблизи д. Алхимово 50 - - - 2,00 4,33 7,99 37,0 39,3 43,0 16,0 34,6 63,9 48,00 45,67 42,01 

Новая котельная А-101 150 700 - - 16,23 57,20 71,87 81,2 122,2 136,9 129,9 457,6 575,0 133,77 92,80 78,13 

Новая котельная п. Коммунарка 150 300 - - 7,98 23,66 55,42 73,0 88,7 120,4 63,8 189,3 443,3 142,02 126,34 94,58 

Новая котельная ЖК "Испанские кварталы" 15 - - - 4,57 4,57 4,57 39,6 39,6 39,6 36,6 36,6 36,6 10,43 10,43 10,43 

Новая котельная ЖК "Южное Бунино" 15 - - - 5,62 7,28 7,28 40,6 42,3 42,3 45,0 58,2 58,2 9,38 7,72 7,72 



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

186 

Наименование источника 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ьн

о
ст

ь 
В

П
У

 п
о

д
п

и
тк

и
 

те
п

л
о
в
о

й
 с

ет
и

, 
м

3
/ч

 

Е
м

к
о
ст

ь 
б

ак
о
в
- 

ак
к
у

м
у

л
я
то

р
о

в
 з

ап
ас

а 

п
о

д
п

и
то

ч
н

о
й

 в
о

д
ы

, 
м

3
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 п
о

д
п

и
тк

а 

т/
с,

 м
3

/ч
 з

а 
2
0
1

7
 г

о
д

 

С
р
ед

н
яя

 ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о

д
п

и
тк

а 
т/

с,
 м

3
/ч

 

за
 2

0
1
7

 г
о

д
 

Расчетный расход подпиточной воды, т/ч 

Дефицит (-), избыток 
проектной 

производительности ВПУ 

подпитки тепловой сети, 
м3/ч 

Расход подпиточной 

воды в рабочем 
режиме для 

компенсации 

расчетных 
(нормируемых) потерь 

сетевой воды,  

0,25 % от Vсети 

Максимальный часовой 
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заполнении 

трубопроводов тепловой 
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Новая котельная ЖК "Москвичка" 15 - - - 3,08 3,08 4,73 38,1 38,1 39,7 24,7 24,7 37,9 11,92 11,92 10,27 

Новая котельная "ТРК Мега" 2 - - - 0,32 0,32 0,32 15,3 15,3 15,3 2,6 2,6 2,6 1,68 1,68 1,68 

Новая котельная "Школа" 2 - - - 0,29 0,29 0,29 15,3 15,3 15,3 2,3 2,3 2,3 1,71 1,71 1,71 

Новая котельная "Ауди центр Калужский" 2 - - - 0,09 0,09 0,09 15,1 15,1 15,1 0,8 0,8 0,8 1,91 1,91 1,91 

Новая котельная "Лесные поляны" 5 - - - 0,00 0,10 0,97 25,0 25,1 26,0 0,0 0,8 7,7 5,00 4,90 4,03 

Новая котельная вблизи Калужского ш. 15 - - - 0,75 4,01 5,25 35,8 39,0 40,3 6,0 32,1 42,0 14,25 10,99 9,75 

Новая котельная вблизи д. Летово 50 - - - 0,00 1,15 14,94 50,0 51,1 64,9 0,0 9,2 119,5 50,00 48,85 35,06 

Новая котельная вблизи дер. Зименки 15 - - - 0,00 0,57 6,01 35,0 35,6 41,0 0,0 4,6 48,1 15,00 14,43 8,99 

Новая котельная дер. Зименки 2 - - - 0,00 0,32 0,32 15,0 15,3 15,3 0,0 2,6 2,6 2,00 1,68 1,68 

Новая котельная МКАД 41 КМ 2 - - - 0,43 0,43 0,43 15,4 15,4 15,4 3,5 3,5 3,5 1,57 1,57 1,57 

Новая котельная вблизи дер. Середнево 50 - - - 0,00 15,97 16,94 50,0 66,0 66,9 0,0 127,7 135,5 50,00 34,03 33,06 

Новая котельная ЖК "Марьино Град" 5 - - - 0,93 0,97 1,88 25,9 26,0 26,9 7,4 7,8 15,0 4,07 4,03 3,12 

Новая котельная вблизи дер. Староселье 50 - - - 0,44 9,13 11,42 50,4 59,1 61,4 3,5 73,1 91,4 49,56 40,87 38,58 

Новая котельная вблизи пос. Филимонки 15 - - - 0,00 1,78 7,09 35,0 36,8 42,1 0,0 14,2 56,7 15,00 13,22 7,91 

Новая РТС "Центральная" 100 300 - - 18,33 24,31 35,24 83,3 89,3 100,2 146,7 194,5 282,0 81,67 75,69 64,76 

Новая котельная мкр. В 50 - - - 6,93 8,35 12,63 71,9 73,3 77,6 55,4 66,8 101,1 43,07 41,65 37,37 

Котельная № 13 5 - - - 1,12 1,12 1,12 26,1 26,1 26,1 9,0 9,0 9,0 3,88 3,88 3,88 

Новая котельная вблизи пос. ЛМС 35 - - - 0,00 1,39 9,58 50,0 51,4 59,6 0,0 11,1 76,7 35,00 33,61 25,42 

Новая котельная вблизи д. Безобразово 5 - - - 0,00 0,00 1,27 25,0 25,0 26,3 0,0 0,0 10,2 5,00 5,00 3,73 

Новая котельная вблизи д. Бабенки 15 - - - 0,00 0,75 6,23 35,0 35,8 41,2 0,0 6,0 49,8 15,00 14,25 8,77 

Новая котельная вблизи д. Львово 5 - - - 0,00 0,00 1,31 25,0 25,0 26,3 0,0 0,0 10,4 5,00 5,00 3,69 

Новая котельная вблизи д. Юдановка 5 - - - 0,00 0,00 0,98 25,0 25,0 26,0 0,0 0,0 7,8 5,00 5,00 4,02 

Новая котельная ЖК "Ново-Никольское" 10 - - - 2,65 2,65 2,76 37,7 37,7 37,8 21,2 21,2 22,1 7,35 7,35 7,24 

Новая котельная ПСК "Сотрудничество" 2 - - - 0,00 0,54 0,54 15,0 15,5 15,5 0,0 4,3 4,3 2,00 1,46 1,46 

Новая котельная вблизи п. Первомайское 15 - - - 0,00 0,81 5,58 35,0 35,8 40,6 0,0 6,5 44,6 15,00 14,19 9,42 

Новая котельная вблизи д. Конюшково 35 - - - 0,70 1,96 9,45 50,7 52,0 59,4 5,6 15,7 75,6 34,30 33,04 25,55 

Новая котельная вблизи дер. Пучково 5 - - - 0,00 0,58 1,86 25,0 25,6 26,9 0,0 4,7 14,8 5,00 4,42 3,14 

Новая котельная вблизи дер. Пятовское 5 - - - 0,00 0,00 1,23 25,0 25,0 26,2 0,0 0,0 9,9 5,00 5,00 3,77 

Новая котельная вблизи д. Хатминки 10 - - - 0,00 0,45 3,07 10,0 10,4 13,1 0,0 3,6 24,5 10,00 9,55 6,93 

Новая котельная вблизи дер. Ознобишино 5 - - - 0,00 0,00 1,03 25,0 25,0 26,0 0,0 0,0 8,2 5,00 5,00 3,97 

Новая котельная вблизи КП "Булгаков" 5 - - - 0,00 0,98 1,72 25,0 26,0 26,7 0,0 7,8 13,8 5,00 4,02 3,28 

Новая котельная вблизи д. Русино 15 - - - 0,00 3,21 6,94 35,0 38,2 41,9 0,0 25,7 55,5 15,00 11,79 8,06 

Новая котельная вблизи п. Батыбино 5 - - - 0,00 0,89 1,46 25,0 25,9 26,5 0,0 7,1 11,6 5,00 4,11 3,54 

Новая котельная вблизи п. Спортбаза 15 - - - 0,00 2,66 4,03 35,0 37,7 39,0 0,0 21,3 32,2 15,00 12,34 10,97 
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Новая котельная вблизи п. ДРП-3 10 - - - 0,00 1,81 2,18 35,0 36,8 37,2 0,0 14,5 17,4 10,00 8,19 7,82 

Новая котельная вблизи д. Кузнецово 15 - - - 0,00 0,83 5,72 35,0 35,8 40,7 0,0 6,6 45,8 15,00 14,17 9,28 

Новая котельная вблизи д. Юрьево 15 - - - 0,00 0,82 6,34 35,0 35,8 41,3 0,0 6,6 50,7 15,00 14,18 8,66 

Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный" 15 - - - 0,00 0,64 4,98 35,0 35,6 40,0 0,0 5,1 39,8 15,00 14,36 10,02 

Новая котельная п. Шишкин лес 15 - - - 2,10 3,83 4,47 37,1 38,8 39,5 16,8 30,6 35,7 12,90 11,17 10,53 

Новая котельная вблизи дер. Сенькино-Секерино 15 - - - 0,00 3,88 5,34 35,0 38,9 40,3 0,0 31,0 42,7 15,00 11,12 9,66 

Новая котельная вблизи д. Терехово 10 - - - 0,00 3,31 3,62 10,0 13,3 13,6 0,0 26,5 28,9 10,00 6,69 6,38 

Новая котельная вблизи п. Минзаг 5 - - - 0,15 0,37 1,87 25,1 25,4 26,9 1,2 3,0 15,0 4,85 4,63 3,13 

Новая котельная вблизи д. Чириково 5 - - - 0,00 0,00 1,00 25,0 25,0 26,0 0,0 0,0 8,0 5,00 5,00 4,00 

Новая котельная вблизи дер. Шахово 15 - - - 0,00 2,64 5,83 35,0 37,6 40,8 0,0 21,1 46,6 15,00 12,36 9,17 

Новая котельная вблизи д. Софьино 10 - - - 0,00 0,44 3,05 10,0 10,4 13,1 0,0 3,5 24,4 10,00 9,56 6,95 

Новая котельная "Малинки" 2 - - - 0,00 0,00 0,83 15,0 15,0 15,8 0,0 0,0 6,7 2,00 2,00 1,17 

Новая котельная вблизи д. Маврино 15 - - - 0,00 0,70 4,80 35,0 35,7 39,8 0,0 5,6 38,4 15,00 14,30 10,20 

Котельные организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения 

2958,5 - 
1331,

3 
13,7 183,9 199,1 215,0 3466,9 3482,1 3498,0 

1471,

5 
1592,8 1720,1 2775,1 2760,0 2744,1 

Котельная БЦ "Переведенский" 2 - 0,90 0,009 0,51 0,51 0,51 15,5 15,5 15,5 4,1 4,1 4,1 1,49 1,49 1,49 

Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ 0 - 0,00 0 0,11 0,11 0,11 15,1 15,1 15,1 0,9 0,9 0,9 -0,11 -0,11 -0,11 

Котельная ООО "Тепловик" 1,3 - 0,59 0,00585 1,26 1,26 1,26 11,3 11,3 11,3 10,1 10,1 10,1 0,04 0,04 0,04 

Котельная ОАО "Кондитерский концерн 

Бабаевский" 
35 - 15,75 0,1575 1,08 1,08 1,08 16,1 16,1 16,1 8,6 8,6 8,6 33,92 33,92 33,92 

Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД" 16 - 7,20 0,072 0,80 0,80 0,80 20,8 20,8 20,8 6,4 6,4 6,4 15,20 15,20 15,20 

Котельная АО "ФПК" 25 - 11,25 0,1125 0,47 0,47 0,47 20,5 20,5 20,5 3,7 3,7 3,7 24,53 24,53 24,53 

Котельная Московское представительство 

Компании "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" 
0,66 - 0,30 0,00297 0,23 0,23 0,23 20,2 20,2 20,2 1,8 1,8 1,8 0,43 0,43 0,43 

Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 1905 

года" 
44 - 19,80 0,198 0,08 0,08 0,08 35,1 35,1 35,1 0,6 0,6 0,6 43,92 43,92 43,92 

Котельная депо им. Ильича 4 - 1,80 0,018 0,61 0,61 0,61 20,6 20,6 20,6 4,9 4,9 4,9 3,39 3,39 3,39 

Котельная Бизнес-центр "Станиславский" 5 - 2,25 0,0225 0,58 0,58 0,58 15,6 15,6 15,6 4,6 4,6 4,6 4,42 4,42 4,42 

Котельная ФГБУ "НИИ НХ" им. Н.Н. Бурденко 3,5 - 1,58 0,01575 1,97 1,97 1,97 22,0 22,0 22,0 15,8 15,8 15,8 1,53 1,53 1,53 

Котельная АО "Дукс" 15 - 6,75 0,0675 1,26 1,26 1,26 21,3 21,3 21,3 10,1 10,1 10,1 13,74 13,74 13,74 

Котельная КДК "Большевик" 2,5 - 1,13 0,01125 0,51 0,51 0,51 20,5 20,5 20,5 4,1 4,1 4,1 1,99 1,99 1,99 

Котельная ФГУП "ФТ-Центр" 2,5 - 1,13 0,01125 0,24 0,24 0,24 20,2 20,2 20,2 1,9 1,9 1,9 2,26 2,26 2,26 
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проектной 
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Котельная АО "НПО "Лианозовский 

электромеханический завод" 
100 - 45,00 0,45 2,72 2,72 2,72 22,7 22,7 22,7 21,8 21,8 21,8 97,28 97,28 97,28 

Котельная ООО "Социум-Сооружение" 38 - 17,10 0,171 2,51 2,51 2,51 27,5 27,5 27,5 20,1 20,1 20,1 35,49 35,49 35,49 

Котельная ОАО "Квант-Н" 18 - 8,10 0,081 1,82 1,82 1,82 26,8 26,8 26,8 14,6 14,6 14,6 16,18 16,18 16,18 

Котельная "Депо Москва-2 Ярославская" 25 - 11,25 0,1125 0,57 0,57 0,57 25,6 25,6 25,6 4,6 4,6 4,6 24,43 24,43 24,43 

Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С." 5 - 2,25 0,0225 0,31 0,31 0,31 25,3 25,3 25,3 2,5 2,5 2,5 4,69 4,69 4,69 

Котельная ОАО "Останкинский молочный 
комбинат" 

125 - 56,25 0,5625 1,00 1,00 1,00 26,0 26,0 26,0 8,0 8,0 8,0 124,00 124,00 124,00 

Котельная ПАО "Московский Хладокомбинат № 9" 20 - 9,00 0,09 0,30 0,30 0,30 15,3 15,3 15,3 2,4 2,4 2,4 19,70 19,70 19,70 

Котельная ФГУП "НТЦ "Атлас" ФСБ России 5 - 2,25 0,0225 0,81 0,81 0,81 25,8 25,8 25,8 6,5 6,5 6,5 4,19 4,19 4,19 

Котельная № 1 ФГБУ "ЦЖКУ" 15 - 6,75 0,0675 1,91 1,91 1,91 21,9 21,9 21,9 15,3 15,3 15,3 13,09 13,09 13,09 

Центральная котельная ВВЦ 50 - 22,50 0,225 5,37 5,37 5,37 90,4 90,4 90,4 42,9 42,9 42,9 44,63 44,63 44,63 

Котельная Московская типография - филиал АО 
"Гознак" 

6,5 - 2,93 0,02925 0,60 0,60 0,60 25,6 25,6 25,6 4,8 4,8 4,8 5,90 5,90 5,90 

Котельная № 2 ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" 

МГ" 
4,8 - 2,16 0,0216 0,53 0,53 0,53 25,5 25,5 25,5 4,2 4,2 4,2 4,27 4,27 4,27 

Котельная ОАО "ТПО "Киностудия им. М. 
Горького" 

16 - 7,20 0,072 0,64 0,64 0,64 25,6 25,6 25,6 5,1 5,1 5,1 15,36 15,36 15,36 

Котельная АО "НИИР" 75 - 33,75 0,3375 0,31 0,31 0,31 25,3 25,3 25,3 2,4 2,4 2,4 74,69 74,69 74,69 

Котельная ОАО "Машиностроительный завод 

"Маяк" 
25 - 11,25 0,1125 0,45 0,45 0,45 25,4 25,4 25,4 3,6 3,6 3,6 24,55 24,55 24,55 

Котельная № 2842 Филиал №1 ФГКУ "ГВКГ им. 

Н.Н. Бурденко"  
3,4 - 1,53 0,0153 0,49 0,49 0,49 25,5 25,5 25,5 3,9 3,9 3,9 2,91 2,91 2,91 

Котельная Главный военный клинический 

госпиталь им. ак. Н.Н. Бурденко 
8,8 - 3,96 0,0396 0,02 0,02 0,02 25,0 25,0 25,0 0,2 0,2 0,2 8,78 8,78 8,78 

Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал" реагент - - - 0,23 0,23 0,23 25,2 25,2 25,2 1,8 1,8 1,8 - - - 

Котельная Люберецкая станция аэрации МГУП 

"Мосводоканал" 
290 - 

130,5

0 
1,305 5,47 5,47 5,47 70,5 70,5 70,5 43,8 43,8 43,8 284,53 284,53 284,53 

Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат" 36 - 16,20 0,162 0,46 0,46 0,46 20,5 20,5 20,5 3,7 3,7 3,7 35,54 35,54 35,54 

Котельная Курьяновская станция аэрации 200 - 90,00 0,9 2,35 2,35 2,35 67,4 67,4 67,4 18,8 18,8 18,8 197,65 197,65 197,65 

Котельная АО "МЖК" 100 - 45,00 0,45 1,25 1,25 1,25 26,2 26,2 26,2 10,0 10,0 10,0 98,75 98,75 98,75 

Котельная ОАО "ЗВИ" 50 - 22,50 0,225 1,73 1,73 1,73 26,7 26,7 26,7 13,8 13,8 13,8 48,27 48,27 48,27 

Котельная ОАО "ВНИИХТ" 120 - 54,00 0,54 2,10 2,10 2,10 27,1 27,1 27,1 16,8 16,8 16,8 117,90 117,90 117,90 
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Расчетный расход подпиточной воды, т/ч 

Дефицит (-), избыток 
проектной 

производительности ВПУ 

подпитки тепловой сети, 
м3/ч 

Расход подпиточной 
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Максимальный часовой 

расход воды при 
заполнении 

трубопроводов тепловой 
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Котельная АО "Завод строительных красок и 

мастик" 
12 - 5,40 0,054 1,07 1,07 1,07 21,1 21,1 21,1 8,6 8,6 8,6 10,93 10,93 10,93 

Котельная ООО "ППК Медная фольга" 100 - 45,00 0,45 0,67 0,67 0,67 20,7 20,7 20,7 5,4 5,4 5,4 99,33 99,33 99,33 

Котельная ОАО "НПП "Волна" 5 - 2,25 0,0225 0,66 0,66 0,66 20,7 20,7 20,7 5,3 5,3 5,3 4,34 4,34 4,34 

Котельная АО Нижние котлы УК ИП Д.У. 40 - 18,00 0,18 1,09 1,09 1,09 26,1 26,1 26,1 8,7 8,7 8,7 38,91 38,91 38,91 

Котельная АО "НИЦЭВТ" 50 - 22,50 0,225 5,18 5,18 5,34 70,2 70,2 70,3 41,4 41,4 42,7 44,82 44,82 44,66 

Котельная ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ" 30 - 13,50 0,135 1,53 1,53 1,53 66,5 66,5 66,5 12,3 12,3 12,3 28,47 28,47 28,47 

Котельная ОАО "Бутовский химический завод" реагент - - - 0,19 0,19 0,19 25,2 25,2 25,2 1,5 1,5 1,5 - - - 

Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП РФ 160 - 72,00 0,72 4,37 4,37 4,37 29,4 29,4 29,4 34,9 34,9 34,9 155,63 155,63 155,63 

Котельная АО "КК ЖБИ № 9" 40 - 18,00 0,18 0,91 0,91 0,91 20,9 20,9 20,9 7,3 7,3 7,3 39,09 39,09 39,09 

Котельная АО "НПО МРТЗ" 20 - 9,00 0,09 4,47 4,47 4,47 24,5 24,5 24,5 35,8 35,8 35,8 15,53 15,53 15,53 

Котельная ООО КСЦ "Переделкино" 2,5 - 1,13 0,01125 0,39 0,39 0,39 25,4 25,4 25,4 3,1 3,1 3,1 2,11 2,11 2,11 

Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" 25 - 11,25 0,1125 0,09 0,09 0,09 20,1 20,1 20,1 0,7 0,7 0,7 24,91 24,91 24,91 

Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ 10 - 4,50 0,045 0,41 0,41 0,41 20,4 20,4 20,4 3,3 3,3 3,3 9,59 9,59 9,59 

АИТ Куркино 1 - 0,45 0,0045 0,24 0,24 0,24 10,2 10,2 10,2 1,9 1,9 1,9 0,76 0,76 0,76 

Котельная Филиал "Пансионат "Чайка" 2,2 - 0,99 0,0099 0,22 0,22 0,22 20,2 20,2 20,2 1,8 1,8 1,8 1,98 1,98 1,98 

Котельная № 2 ФСО России 0 - 0,00 0 0,43 0,43 0,43 20,4 20,4 20,4 3,4 3,4 3,4 -0,43 -0,43 -0,43 

Котельная мкр. "Солнцево-парк" 50 - 22,50 0,225 6,87 6,92 7,02 36,9 36,9 37,0 55,0 55,4 56,2 43,13 43,08 42,98 

Котельная п. Воскресенское 26,7 - 12,02 0,12015 4,04 4,04 4,04 34,0 34,0 34,0 32,3 32,3 32,3 22,66 22,66 22,66 

Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское" 8 - 3,60 0,036 0,89 0,89 0,89 25,9 25,9 25,9 7,1 7,1 7,1 7,11 7,11 7,11 

Котельная ООО "Геруда" 26 - 11,70 0,117 7,45 7,45 7,45 92,5 92,5 92,5 59,6 59,6 59,6 18,55 18,55 18,55 

Котельная № 10 Производственная АПК 

"Московский" 
130 - 58,50 0,585 11,18 11,18 11,18 76,2 76,2 76,2 89,4 89,4 89,4 118,82 118,82 118,82 

Котельная ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова 

РАМН" 
20 - 9,00 0,09 0,95 0,95 0,95 50,9 50,9 50,9 7,6 7,6 7,6 19,05 19,05 19,05 

Котельная ООО "РегионЭнергоСервис" 12,7 - 5,72 0,05715 6,89 6,89 6,89 71,9 71,9 71,9 55,1 55,1 55,1 5,81 5,81 5,81 

Котельная УНПБ "Теплый Стан" 30 - 13,50 0,135 0,99 0,99 0,99 26,0 26,0 26,0 7,9 7,9 7,9 29,01 29,01 29,01 

Котельная № 2 0,5 - 0,23 0,00225 0,93 0,93 0,93 15,9 15,9 15,9 7,5 7,5 7,5 -0,43 -0,43 -0,43 

Котельная АО "ТЭИК" 15 - 6,75 0,0675 1,94 2,79 3,22 36,9 37,8 38,2 15,5 22,3 25,7 13,06 12,21 11,78 

Котельная ЖК "Прима парк" 14,7 - 6,62 0,06615 2,43 2,56 2,56 37,4 37,6 37,6 19,4 20,5 20,5 12,27 12,14 12,14 

Котельная № 1 ООО "Декор" - - - - - - - - - - - - - - - - 

Котельная № 2 ООО "Декор" 21 - 9,45 0,0945 6,96 7,11 7,11 92,0 92,1 92,1 55,7 56,9 56,9 14,04 13,89 13,89 

Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ") 15 - 6,75 0,0675 2,16 2,16 2,16 27,2 27,2 27,2 17,3 17,3 17,3 12,84 12,84 12,84 

Котельная ООО "Источник" 1,8 - 0,81 0,0081 1,13 1,13 1,13 26,1 26,1 26,1 9,0 9,0 9,0 0,67 0,67 0,67 
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Котельная д. Летово 1 - 0,45 0,0045 0,14 0,14 0,14 25,1 25,1 25,1 1,1 1,1 1,1 0,86 0,86 0,86 

Котельная "ПСБ Коммунарка" 1 - 0,45 0,0045 0,61 0,61 0,61 25,6 25,6 25,6 4,9 4,9 4,9 0,39 0,39 0,39 

Котельная п. Коммунарка ул. Ясная д. 10А 1,5 - 0,68 0,00675 0,39 0,39 0,39 10,4 10,4 10,4 3,1 3,1 3,1 1,11 1,11 1,11 

Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная строение 5А 2,5 - 1,13 0,01125 0,61 0,61 0,61 10,6 10,6 10,6 4,9 4,9 4,9 1,89 1,89 1,89 

Котельная п. Коммунарка, ул. Лазурная, д. 9, с. 1 1,5 - 0,68 0,00675 0,39 0,39 0,39 10,4 10,4 10,4 3,1 3,1 3,1 1,11 1,11 1,11 

Котельная АО "Инвесттраст" 30 - 13,50 0,135 8,92 19,58 21,16 66,9 77,6 79,2 71,3 156,6 169,3 21,08 10,42 8,84 

Котельная филиала ОК "Ватутинки" 9 - 4,05 0,0405 1,73 1,73 2,10 31,7 31,7 32,1 13,8 13,8 16,8 7,27 7,27 6,90 

Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА 25 - 11,25 0,1125 0,93 1,08 1,67 30,9 31,1 31,7 7,5 8,7 13,4 24,07 23,92 23,33 

Котельная ЗАО "Санаторий Ерино" 45 - 20,25 0,2025 2,04 2,04 2,04 27,0 27,0 27,0 16,3 16,3 16,3 42,96 42,96 42,96 

Котельная № 1 ООО "Теплосервис"  6 - 2,70 0,027 0,93 0,93 0,93 30,9 30,9 30,9 7,4 7,4 7,4 5,07 5,07 5,07 

Котельная № 2 ООО "Теплосервис" 6 - 2,70 0,027 1,28 1,28 1,28 31,3 31,3 31,3 10,2 10,2 10,2 4,72 4,72 4,72 

Котельная АО " 99 ЗАТО" 0 - 0,00 0 0,51 0,51 0,51 20,5 20,5 20,5 4,0 4,0 4,0 -0,51 -0,51 -0,51 

Котельная "Новомосковский Технопарк" 30 - 13,50 0,135 2,50 5,60 17,98 27,5 30,6 43,0 20,0 44,8 143,8 27,50 24,40 12,02 

Котельная "Клинический санаторий ГМС "Валуево" 8 - 3,60 0,036 0,65 0,70 0,82 25,7 25,7 25,8 5,2 5,6 6,6 7,35 7,30 7,18 

Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки) 4,6 - 2,07 0,0207 0,97 0,97 0,97 26,0 26,0 26,0 7,8 7,8 7,8 3,63 3,63 3,63 

Котельная № 13 5 - 2,25 0,0225 1,12 1,12 1,12 26,1 26,1 26,1 9,0 9,0 9,0 3,88 3,88 3,88 

ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" 2,5 - 1,13 0,01125 0,36 0,36 0,36 25,4 25,4 25,4 2,9 2,9 2,9 2,14 2,14 2,14 

Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД 

России 
4 - 1,80 0,018 0,43 0,47 0,65 25,4 25,5 25,7 3,4 3,8 5,2 3,57 3,53 3,35 

Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика" 10 - 4,50 0,045 0,60 0,60 0,60 25,6 25,6 25,6 4,8 4,8 4,8 9,40 9,40 9,40 

Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.) 1,12 - 0,50 0,00504 0,61 0,61 0,61 10,6 10,6 10,6 4,9 4,9 4,9 0,51 0,51 0,51 

Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064) 25 - 11,25 0,1125 0,50 0,50 0,50 25,5 25,5 25,5 4,0 4,0 4,0 24,50 24,50 24,50 

Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера" 1,2 - 0,54 0,0054 0,22 0,22 0,22 25,2 25,2 25,2 1,8 1,8 1,8 0,98 0,98 0,98 

Котельная № 209 ВДО "Пахра" 0,8 - 0,36 0,0036 0,04 0,04 0,04 10,0 10,0 10,0 0,3 0,3 0,3 0,76 0,76 0,76 

Котельная № 210 ВДО "Пахра" 0,8 - 0,36 0,0036 0,05 0,05 0,05 10,1 10,1 10,1 0,4 0,4 0,4 0,75 0,75 0,75 

Котельная № 211 ВДО "Пахра" 0,8 - 0,36 0,0036 0,03 0,03 0,03 10,0 10,0 10,0 0,2 0,2 0,2 0,77 0,77 0,77 

Котельная № 212 ВДО "Пахра" 0,8 - 0,36 0,0036 0,07 0,07 0,07 10,1 10,1 10,1 0,6 0,6 0,6 0,73 0,73 0,73 

Котельная № 213 ВДО "Пахра" 0,8 - 0,36 0,0036 0,07 0,07 0,07 10,1 10,1 10,1 0,5 0,5 0,5 0,73 0,73 0,73 

Котельная № 214 ВДО "Пахра" 0,8 - 0,36 0,0036 0,01 0,01 0,01 10,0 10,0 10,0 0,1 0,1 0,1 0,79 0,79 0,79 

Котельная № 215 ВДО "Пахра" 0,8 - 0,36 0,0036 0,07 0,07 0,07 10,1 10,1 10,1 0,6 0,6 0,6 0,73 0,73 0,73 

КТС "Солнечный городок" 15 - 6,75 0,0675 1,47 1,47 1,47 36,5 36,5 36,5 11,7 11,7 11,7 13,53 13,53 13,53 

Котельная ФБУ "Санаторий Вороново" 12 - 5,40 0,054 1,84 1,84 1,84 26,8 26,8 26,8 14,7 14,7 14,7 10,16 10,16 10,16 

Котельная "Центр реабилитации "Ясенки" 70 - 31,50 0,315 0,19 0,19 0,19 25,2 25,2 25,2 1,5 1,5 1,5 69,81 69,81 69,81 

Котельная ОАО "МАНП" 20 - 9,00 0,09 0,25 0,25 0,25 30,2 30,2 30,2 2,0 2,0 2,0 19,75 19,75 19,75 
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Расчетный расход подпиточной воды, т/ч 

Дефицит (-), избыток 
проектной 
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трубопроводов тепловой 
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Котельная п. д/о Плесково 10 - 4,50 0,045 0,23 0,23 0,23 25,2 25,2 25,2 1,9 1,9 1,9 9,77 9,77 9,77 

Котельная АО "Курорт "Михайловское" ЭДУ - - - 0,15 0,22 0,22 25,2 25,2 25,2 1,2 1,8 1,8 - - - 

Котельная Пансионата "Пахра" 1,4 - 0,63 0,0063 0,21 0,21 0,21 25,2 25,2 25,2 1,7 1,7 1,7 1,19 1,19 1,19 

Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991) 0 - - - 0,27 0,27 0,27 25,3 25,3 25,3 2,1 2,1 2,1 -0,27 -0,27 -0,27 

Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А) 0,5 - 0,23 0,00225 0,09 0,09 0,09 10,1 10,1 10,1 0,8 0,8 0,8 0,41 0,41 0,41 

Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А) 0,5 - 0,23 0,00225 0,09 0,09 0,09 10,1 10,1 10,1 0,8 0,8 0,8 0,41 0,41 0,41 

Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А) 0,5 - 0,23 0,00225 0,09 0,09 0,09 10,1 10,1 10,1 0,8 0,8 0,8 0,41 0,41 0,41 

Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б) 0,5 - 0,23 0,00225 0,09 0,09 0,09 10,1 10,1 10,1 0,8 0,8 0,8 0,41 0,41 0,41 

Котельная ЗАО "Северная Московская акционерная 
компания "СМАК" 

5 - 2,25 0,0225 0,09 0,09 0,09 25,1 25,1 25,1 0,7 0,7 0,7 4,91 4,91 4,91 

Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ" 25 - 11,25 0,1125 2,60 2,60 2,60 27,6 27,6 27,6 20,8 20,8 20,8 22,40 22,40 22,40 

Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг ФМ" 2 - 0,90 0,009 0,78 0,78 0,78 25,8 25,8 25,8 6,2 6,2 6,2 1,22 1,22 1,22 

Котельная Бизнес Центр РТС 1,5 - 0,68 0,00675 0,08 0,08 0,08 25,1 25,1 25,1 0,7 0,7 0,7 1,42 1,42 1,42 

Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 50 - 22,50 0,5 5,98 5,90 5,89 71,0 70,9 70,9 47,8 47,2 47,1 44,02 44,10 44,11 

Котельная Цех № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева 
100 - 45,00 0,45 16,89 16,76 16,78 166,9 166,8 166,8 135,1 134,1 134,2 83,11 83,24 83,22 

Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 50 - 22,50 0,3 4,63 4,59 4,58 69,6 69,6 69,6 37,0 36,7 36,6 45,37 45,41 45,42 

Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово" 1 - 0,45 0,0045 0,11 0,11 0,11 10,1 10,1 10,1 0,9 0,9 0,9 0,89 0,89 0,89 

Котельная ТСЖ "Покровский берег" 1 - 0,45 0,0045 0,63 0,63 0,63 10,6 10,6 10,6 5,1 5,1 5,1 0,37 0,37 0,37 

Котельная ул.Лагерная, 2б 5 - 2,25 0,0225 0,01 0,16 0,16 25,0 25,2 25,2 0,1 1,3 1,3 4,99 4,84 4,84 

Котельные организаций, не осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения 

1121,6 - 504,7 25,2 105,6 105,6 105,6 840,6 840,6 840,6 840,6 840,6 840,6 1016,7 1016,7 1016,7 

Котельная ООО "Кузнецовский комбинат" 21 - 9,45 0,47 1,67 1,67 1,67 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 19,33 19,33 19,33 

Котельная ООО "Руднево" 6 - 2,70 0,14 2,91 2,91 2,91 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 3,09 3,09 3,09 

Котельная ЗАО "Тропарево" 1,2 - 0,54 0,03 0,97 0,97 0,97 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 0,23 0,23 0,23 

Котельная ООО "Меридиан" 0 - 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,01 -0,01 -0,01 

ФКУ "РГАЭ" 0,8 - 0,36 0,02 0,1 0,1 0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,70 0,70 0,70 

ООО "Юлия" 3 - 1,35 0,07 0,2 0,2 0,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,80 2,80 2,80 

ООО "Симрайз Рогово" 1 - 0,45 0,02 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,90 0,90 0,90 

АО "ПК Подольский" 8 - 3,60 0,18 1 1 1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 7,00 7,00 7,00 

ООО "ВЕКА Рус" 1,5 - 0,68 0,03 0,4 0,4 0,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 1,10 1,10 1,10 

ООО "Гросстек" 1 - 0,45 0,02 0,2 0,2 0,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,80 0,80 0,80 

Котельная Гостиница "Империал" 20 - 9,00 0,45 0,7 0,7 0,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 19,30 19,30 19,30 
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Расчетный расход подпиточной воды, т/ч 

Дефицит (-), избыток 
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Крышная котельная д.№20-А п. Коммунарка реагент - - - 0,3 0,3 0,3 - - - - - - - - - 

Крышная котельная д.№20 п. Коммунарка реагент - - - 0,3 0,3 0,3 - - - - - - - - - 

Котельная ОАО "Щербинский лифтовый завод" 15,7 - 7,07 0,353 1 1 1 8 8 8 8 8 8 14,70 14,70 14,70 

Котельная п.Знамя Октября ООО "ПМК-15" 15,7 - 7,07 0,353 0,4 0,4 0,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 15,30 15,30 15,30 

Котельная ОАО "Рязаново"- школа пос.Ерино 1 - 0,45 0,023 0,2 0,2 0,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,80 0,80 0,80 

 НИТУ МИСиС 15 - 6,75 0,338 0,8 0,8 0,8 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 14,20 14,20 14,20 

 (в/ч 23449, бывш. в/ч 42187) 3,5 - 1,58 0,079 0,2 0,2 0,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 3,30 3,30 3,30 

 ООО "Мосрентген" 15 - 6,75 0,338 0,65 0,65 0,65 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 14,35 14,35 14,35 

 ООО «Ресурсинвест» 1 - 0,45 0,023 0,19 0,19 0,19 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,81 0,81 0,81 

Котельная ООО "Феникс" 1 - 0,45 0,023 0,5 0,5 0,5 4 4 4 4 4 4 0,50 0,50 0,50 

Котельная ООО "Ред-Крекшино" 2 - 0,90 0,045 0,7 0,7 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 1,30 1,30 1,30 

Котельная ОАО "ВАРЗ-400" паровая 16,4 - 7,38 0,369 5,8 5,8 5,8 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 10,60 10,60 10,60 

Котельная ОАО "ВАРЗ-400" водогр. 12,1 - 5,45 0,272 1,1 1,1 1,1 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 11,00 11,00 11,00 

Котельная Лесопарка ГУП "Моссельхоз" 16 - 7,20 0,360 3,9 3,9 3,9 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 12,10 12,10 12,10 

Котельная д. Румянцево стр.1, стр.3 8 - 3,60 0,180 1,6 1,6 1,6 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 6,40 6,40 6,40 

Котельная ОАО "Мосгорбумторг" 35 - 15,75 0,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,00 35,00 35,00 

Котельная ЗАО "Гагаринское" 2 - 0,90 0,045 0,32 0,32 0,32 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1,68 1,68 1,68 

Котельная д. Изварино 20 - 9,00 0,450 0,51 0,51 0,51 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 19,49 19,49 19,49 

Котельная д. Саларьево  1,4 - 0,63 0,032 0,29 0,29 0,29 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,11 1,11 1,11 

Котельная Санаторий №14 8 - 3,60 0,180 0,04 0,04 0,04 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 7,96 7,96 7,96 

Котельная Детский санаторий №39 1,4 - 0,63 0,032 0,06 0,06 0,06 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,34 1,34 1,34 

Котельная Дом писателей Переделкино 0 - 0,00 0,000 0,13 0,13 0,13 1 1 1 1 1 1 -0,13 -0,13 -0,13 

Котельная д. Картмазово №1 2 - 0,90 0,045 0,22 0,22 0,22 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,78 1,78 1,78 

Котельная д. Картмазово №2 2 - 0,90 0,045 0,22 0,22 0,22 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,78 1,78 1,78 

Котельная д. Картмазово ООО "Сетунь Олимп" 10 - 4,50 0,225 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 9,90 9,90 9,90 

ГБУ Психоневрологический интернат №22 5 - 2,25 0,113 0,42 0,42 0,42 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4,58 4,58 4,58 

ГП МКПК "Универсал" 16 - 7,20 0,360 0,98 0,98 0,98 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 15,02 15,02 15,02 

Группа компаний ПИК ДСК-2   53 - 23,85 1,193 1,22 1,22 1,22 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 51,78 51,78 51,78 

Очаковский завод ЖБК 0,8 - 0,36 0,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80 0,80 0,80 

ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская" 140 - 63,00 3,150 12,58 12,58 12,58 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 127,42 127,42 127,42 

ЗАО "Хлебокомбинат "Пеко" 10 - 4,50 0,225 0,57 0,57 0,57 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 9,43 9,43 9,43 

ЗАО «Москворецкое» 20 - 9,00 0,450 0,56 0,56 0,56 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 19,44 19,44 19,44 

ЗАО «Хлебозавод №18» 8 - 3,60 0,180 1,12 1,12 1,12 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 6,88 6,88 6,88 

Мостоотряд № 4 ОАО "Мостотрест" 2 - 0,90 0,045 0,02 0,02 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,98 1,98 1,98 
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НТЦ "Система" 4 - 1,80 0,090 0,56 0,56 0,56 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,44 3,44 3,44 

ОАО "ДОК краснодеревных изделий №9" 35 - 15,75 0,788 4,89 4,89 4,89 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 30,11 30,11 30,11 

ОАО "ДСК-1 Тушинский завод ЖБК" 10 - 4,50 0,225 0,28 0,28 0,28 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 9,72 9,72 9,72 

ОАО "Золоторожский хлеб" 90 - 40,50 2,025 6,29 6,29 6,29 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 83,71 83,71 83,71 

ОАО "Косметическое объединение "Свобода" 10 - 4,50 0,225 0,84 0,84 0,84 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 9,16 9,16 9,16 

ОАО "Люберецкая теплосеть" 9,75 - 4,39 0,219 0,11 0,11 0,11 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,64 9,64 9,64 

ОАО "МПО им. Румянцева" 7 - 3,15 0,158 0,91 0,91 0,91 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 6,09 6,09 6,09 

ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" 2 - 0,90 0,045 1,4 1,4 1,4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 0,60 0,60 0,60 

ОАО "НИКИ энерготехники им. Н. А. Доллежаля" 2,5 - 1,13 0,056 0,56 0,56 0,56 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,94 1,94 1,94 

ОАО "Яуза-Хлеб" 100 - 45,00 2,250 2,1 2,1 2,1 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 97,90 97,90 97,90 

ОАО «ДСК-1» «Ростокинский з-д ЖБК» 30 - 13,50 0,675 2,79 2,79 2,79 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 27,21 27,21 27,21 

ОАО «ДСК-1» Хорошевский завод ЖБИ 2,5 - 1,13 0,056 1,4 1,4 1,4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 1,10 1,10 1,10 

ОАО «Мелькомбинат №4» 24 - 10,80 0,540 0,57 0,57 0,57 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,43 23,43 23,43 

ОАО «Черкизово» 10 - 4,50 0,225 0,49 0,49 0,49 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 9,51 9,51 9,51 

ООО "МВК Эстейт" ("Винзавод") 1,8 - 0,81 0,041 1,4 1,4 1,4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 0,40 0,40 0,40 

ООО «Новейшие технологии и связи» 10 - 4,50 0,225 1,4 1,4 1,4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 8,60 8,60 8,60 

ФГУ НИИ РИНТЦЭ 4 - 1,80 0,090 0,7 0,7 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 3,30 3,30 3,30 

ФГУП «34 Промышленный Комбинат 7ПСУ МО 

РФ» 
5,1 - 2,30 0,115 0,58 0,58 0,58 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,52 4,52 4,52 

НИТУ "МИСиС" 4 - 1,80 0,090 0,75 0,75 0,75 6 6 6 6 6 6 3,25 3,25 3,25 

Центральная базовая таможня 18 - 8,10 0,405 1,4 1,4 1,4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 16,60 16,60 16,60 

ФГУП НПП "Квант" 18 - 8,10 0,405 0,86 0,86 0,86 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 17,14 17,14 17,14 

ФГУП ВНИИА (Всероссийский НИИ автоматики 

им. Духова Н.Л. Госкорпорация Росатом) 
18 - 8,10 0,405 0,86 0,86 0,86 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 17,14 17,14 17,14 

ЗАО "Инвестиционная компания "Северная звезда" 10 - 4,50 0,225 1,11 1,11 1,11 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,89 8,89 8,89 

ГУП «Московский олимпийский центр водного 

спорта» 
18 - 8,10 0,405 1,58 1,58 1,58 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 16,42 16,42 16,42 

ЗАО "Яуза Риелти" 18 - 8,10 0,405 1,65 1,65 1,65 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 16,35 16,35 16,35 

Московская центральная КЭЧ 4 - 1,80 0,090 1,94 1,94 1,94 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 2,06 2,06 2,06 

ЗАО "Совхоз им. Горького" 5 - 2,25 0,113 1,66 1,66 1,66 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 3,34 3,34 3,34 

В/ч 28178 20 - 9,00 0,450 0,7 0,7 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 19,30 19,30 19,30 

АО "НИИДАР-Недвижимость" 1 - 0,45 0,023 0,04 0,04 0,04 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,96 0,96 0,96 

Крышная котельная г. Москва Свободный просп. 

д.19 
15 - 6,75 0,338 8,24 8,24 8,24 66 66 66 66 66 66 6,76 6,76 6,76 
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Наименование источника 
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Расчетный расход подпиточной воды, т/ч 

Дефицит (-), избыток 
проектной 

производительности ВПУ 

подпитки тепловой сети, 
м3/ч 

Расход подпиточной 

воды в рабочем 
режиме для 

компенсации 

расчетных 
(нормируемых) потерь 

сетевой воды,  

0,25 % от Vсети 

Максимальный часовой 

расход воды при 
заполнении 

трубопроводов тепловой 

сети (Gм, м3/ч) 

Аварийная подпитка 

химически не 
обработанной и не 

деаэрированной водой,  

2 % от Vсети 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
3
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
3
5
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
3
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
3
5
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
3
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
3
5
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
3
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
3
5
 

ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" 1,5 - 0,68 0,034 0,28 0,28 0,28 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,22 1,22 1,22 

АО "Первый строительно-монтажный трест" 1 - 0,45 0,023 0,05 0,05 0,05 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,95 0,95 0,95 

ООО «Андреана+» 2 - 0,90 0,045 0,67 0,67 0,67 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 1,33 1,33 1,33 

ООО «Газпром трансгаз Москва» г. Москва, пос. 
Сосенское, д.Зименки 

2 - 0,90 0,045 0,72 0,72 0,72 6 6 6 6 6 6 1,28 1,28 1,28 

ООО «Инфопроект» 1,8 - 0,81 0,041 0,63 0,63 0,63 5 5 5 5 5 5 1,17 1,17 1,17 

ООО «ТехПроект-Инвест» 0,5 - 0,23 0,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50 0,50 0,50 

ГБУ «Миграционный центр» 22,1 МВт 10,8 - 4,86 0,243 0,35 0,35 0,35 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 10,45 10,45 10,45 

ГБУ «Миграционный центр» 5,1МВт 1,57 - 0,71 0,035 0,18 0,18 0,18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,39 1,39 1,39 

ЗАО "Эффект-Эко" 2 - 0,90 0,045 0,03 0,03 0,03 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,97 1,97 1,97 

ООО «ДОМОТЕКА» 1 - 0,45 0,023 0,05 0,05 0,05 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,95 0,95 0,95 

ООО «Витро Вилладж» 3,8 - 1,71 0,086 1,01 1,01 1,01 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 2,79 2,79 2,79 

ОАО "РОТ ФРОНТ" 5,6 - 2,52 0,126 1,61 1,61 1,61 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 3,99 3,99 3,99 

ФГУП РСВО 0,6 - 0,27 0,014 0,14 0,14 0,14 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,46 0,46 0,46 

ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» 7 - 3,15 0,158 1,33 1,33 1,33 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 5,67 5,67 5,67 

АО «ММП имени В.В. Чернышева» 50 - 22,50 1,125 4,47 4,47 4,47 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 45,53 45,53 45,53 

ОАО "Лосиноостровский электродный завод" 1,3 - 0,59 0,029 0,72 0,72 0,72 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 0,58 0,58 0,58 
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На существующих и строящихся в настоящее время источниках тепловой энергии 

производительность ВПУ подпитки тепловой сети достаточна для обеспечения нормативных 

потерь теплоносителя на перспективу до 2035 г. Проектная производительность ВПУ 

превышает нормативную величину подпитки и используется для заполнения и промывки 

тепловых сетей. 

На следующих котельных ООО «ТСК Новая Москва» (с 01.01.2019 ПАО "МОЭК") 

ВПУ подпитки теплосети отсутствуют: МК «Бор», МК № 32 п. Толстопальцево, МК 

«Каменка», МК «Ильино», МК «Ознобишино». На перечисленных котельных необходимо 

предусмотреть ВПУ подпитки теплосети в соответствии с требованиями таблицы Е1 СП 

124.13330.2012 и п.4.8.39 «Правил технической эксплуатации тепловых и электрических 

станций и сетей РФ» (2003 г.).  

Для источников когенерации (ГТЭС «Коломенское», ПГУ ТЭС «Терешково»), 

совместно работающих с действующими котельными, предусматривается использование 

существующего оборудования ВПУ подпитки тепловой сети РТС. 

На ряде источников тепловой энергии обеспечение максимального расчетного часового 

расхода подпиточной химически очищенной воды (в течение 2 – 3 часов) обеспечивается 

существующими баками (аккумуляторами) запаса подпиточной воды. 

Проектная производительность новых источников тепла определяется на стадии 

выполнении рабочего проекта строительства данных источников тепловой энергии с учетом 

актуализации тепловых нагрузок в зоне теплоснабжения и требований технических заданий. 
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2.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения 

На источниках тепловой энергии предусматривается аварийная подпитка тепловой 

сети химически не обработанной и не деаэрированной водой из систем циркуляционного 

водоснабжения и городского водопровода. 

Расчетный расход подпиточной воды для компенсации потерь теплоносителя в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены ранее в таблице 2.1. 

Разветвленная конфигурация тепловых сетей обеспечивает возможность подачи в 

теплосеть каждого эксплуатационного теплового района воды от ВПУ нескольких ТЭЦ, что 

увеличивает надежность теплоснабжения города Москвы. При необходимости часть сетевой 

воды из любого района может быть передана по цепочке в соседние тепловые районы (таблица 

2.2). 

Таблица 2.2 – Возможные перетоки теплоносителя (подпиточной воды) между ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» 

Наименование 

Перетоки теплоносителя (подпиточной воды) от источников, т/ч 

Всего 
ГЭС-1 

ТЭЦ-8 
 ТЭЦ-9 

ТЭЦ-11 ТЭЦ-12 ТЭЦ-16 ТЭЦ-20 ТЭЦ-21 ТЭЦ-22 ТЭЦ-23 ТЭЦ-25 ТЭЦ-26 ТЭЦ-27 

ГЭС-1 - - - - - 250 - - 250 - - - 500 

ТЭЦ-8 
и ТЭЦ-9 

- - - - - 100 - 200 - - - - 300 

ТЭЦ-11 - - - - - - - 300 300  - - 600 

ТЭЦ-12 - - - - - - - - 100 200 - - 300 

ТЭЦ-16 - - - - - - 600 - - 300 - - 900 

ТЭЦ-20  200 - - - - - - - 200 300 - 700 

ТЭЦ-21 - - - - 400 - - -  -   700 

ТЭЦ-22 - - - - - - - - 300 - 400 300 1 000 

ТЭЦ-23 - - - - - - 400 - - -  - 400 

ТЭЦ-25 - - - - - 200 - - - - 200 - 400 

ТЭЦ-26 - - - - - - - - - 200 - - 200 

ТЭЦ-27 - - - - - - - - 300 - - - 300 

Итого 0 200 0 0 400 550 1 300 500 1 250 900 900 300 6 300 

Аналогичные перетоки теплоносителя организованы между ТЭЦ и РТС, данные по 

диаметру и номерам камер переключения представлены в таблицах 2.3 и 2.4.
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Таблица 2.3 – Возможные перетоки теплоносителя (подпиточной воды) между ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» и РТС 

Связи для организации передачи теплоносителя (подпиточной воды) между РТС и ТЭЦ, 

Ду (мм) / № тепловой камеры 

Наименование 
ТЭЦ-8 
и ТЭЦ-9 

ТЭЦ-11 ТЭЦ-16 ТЭЦ-21 ТЭЦ-22 ТЭЦ-23 ТЭЦ-25 ТЭЦ-26 

РТС «Кунцево» - - - - - - 

800 /к536 

600 / к63 

400 / к40 

- 

РТС 
«Крылатское» 

- - - - - - 

200 /к930/11 

800 / К548 

600 / к923 

- 

РТС «Теплый 

Стан» 

      

600 / к104/9 

300 / к114/9 

300 / к104/9 

600 / к919 
      500 / к950 

- - - - - - 400 /к508/4 

      500 / к1506 

500 / к839/17 

РТС 
«Терешково» 

- - - - - - 900 / к219 - 

РТС 
«Коломенская» 

- - - - - - - 

500 / к1213a 

300 / 
к1225/22 

400 / к1221/2 

РТЭС 
«Курьяново» 

- - - - 

800 / к1027 

500 / к1115/25 
400 / к1022а 

400 /к1031 

- - 

600 / к493a 

800 / 
КП1023/10 

400 / тк1019а 

РТС 

«Жулебино» 
- - - - 800 / к3008 - - - 

РТС «Перово» - - - - 
1000 / к1289/1 

800 / к3037 
- - - 

РТС «Красная 

Пресня» 
- - 

250 / к931 

800 / к920 

600 / к134 
1000 / к2112 

1000 / к117а 

500 /к140/5 
400 / к115 

800 / к2328 

500 / 
к1318/2 

400 / к1311 

- - - - - 

РТС «Фрезер» 
600 / 

k050825 

600 / 

k040417а 
- - - - - - 

РТС «Нагатино» 
700 / 

ТК4/11 
- - - - - - - 

РТС «Ново-
московская» 

- - - 

600 / к2204 

500 / Н.М.-16 

600 / к2469 

- 
500 /  
Н.М.-214 

- - 

РТС «Пере-

яславская» 
- - - 

500 / 

ПРСЛk2.6/7 
- 

400 / к1725 

400 / к1720a 
250 / к1717п 

- - 

РТС «Отрадное» - - - 

800 / т.1.7 

400 / т.1.15 

500 / т.1.17 

- - - - 

РТС 

«Чертаново» 
- - - - - - - 

800 / к249 
800 / 

тк.107/13 

400 / к705/4 

400 / к712/2 

350 / к721/8 
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Связи для организации передачи теплоносителя (подпиточной воды) между РТС и ТЭЦ, 

Ду (мм) / № тепловой камеры 

Наименование 
ТЭЦ-8 
и ТЭЦ-9 

ТЭЦ-11 ТЭЦ-16 ТЭЦ-21 ТЭЦ-22 ТЭЦ-23 ТЭЦ-25 ТЭЦ-26 

РТС «Южное 

Бутово» 
- - - - - - - 

800 / КУ-1Б 

600 / КУ-74А 

400 / КУ-17А 
300 / КУ-4Б 

РТС 

«Ростокино» 
- - - - - 

500 / к1809 

500 / к1804 

500 / к1262 
400 / т.5/1 

- - 

РТС 

«Бабушкино-1» 
- - - - - 

700 / Б2-00 

600 / Б2-12А 
500 / Б2-125 

400 / Б2-113 

400 / Б2-266 

- - 

РТС 
«Рублево» 

- - - - - - 
800 / К-12 
400 / К542/13 

- 

РТС 
«Некрасовка» 

- - - - 

400 / ТК 68/107 

600 / ТК 7/227 
300 / к.z1075 

250 / к.z1145 

- - - 

РТС "Ленино-

Дачное" 
- - - - - - - 

300 / к1225/22 

400 / к1221/2 
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Таблица 2.4 – Возможные перетоки теплоносителя (подпиточной воды) между РТС 

Связи для организации передачи теплоносителя (подпиточной воды) между РТС, 

Ду (мм) / № тепловой камеры 

Наименование 
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о
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РТС 

«Митино» 

700 / 
К-6-1-0040 

400 / 

К-5-1-0075 
700 / 

К-5-1-0079 

- - - - - - - - - - 

РТС 

«Тушино-1» 
- 

400 / 
1-1-10006 

500 / 

4-1-40024 

- - 

400 / 

1-3-10033 
400 /  

1-3-10013 

700 / 
2-1-20020 

- - - - - - 

РТС 

«Тушино-2» 
- - 

400 / 

3-2-35316 

600 / 
2-1-20003 

600 / 

2-1-20000 
500 / 

4-1-40016 

400 / 
4-1-40042 

400 /  

3-2-35040 

500 / 
2-1-20011 

400 / 

2-2-20038 
400 / 

3-2-35316 

- - - - - - 

РТС  

«Тушино-3» 
- 

400 / 

3-2-35316 

600 / 
2-1-20003 

- 

500 / 

3-2-35111 

500 / 
3-2-35038 

400 / 

3-2-35316 
- - - - - - 

РТС  

«Нагатино» 
- - - - - 600 / В-17 - - - - - 

РТС  
«Терешково» 

- - - - - - 
900 / 
П-П2 

- - - - 

РТС-1  

г. Зеленоград 
- - - - - - - 

800 / 

ТК234 

800 / 
ЦТК -1 "А" 

500 / 

ТК66a 

700 / 
ТК15 

- - 

РТС-2  
г. Зеленоград 

- - - - - - - - 
600 / 
ТК200 

1000 / 

ТК2 
500 /  

ТК12 

- 

РТС "Чертаново" - - - - - - - - - - 

600 / 
ВЗ-2/37 

600 / 

ВЗ-2/36 

РТС "Ленино-

Дачное" 
- - - - - 600 / Ю-18 - - - - - 
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3 Перспективные топливные балансы источников тепловой 

энергии города Москвы на 2022, 2027, 2032 и 2034 гг. 

3.1 Потребляемые виды топлива. Использование возобновляемых источников 

энергии и местных видов топлива 

На расчетный 2034 год теплоснабжение города предусматривается от 1 202 источников 

тепловой энергии суммарной тепловой мощностью 63 498 Гкал/ч, электрической – 

11 069 МВт. В том числе предусматривается теплоснабжение города от следующих 

источников: 

1) на территории города без учета ТиНАО (862 источников суммарной тепловой 

мощностью 56 502 Гкал/ч, электрической – 11 022 МВт): 

- 13 ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» суммарной тепловой мощностью 33 370 Гкал/ч, 

электрической – 9 989 МВт (без учета областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27); 

- 21 когенерационных источников других организаций суммарной тепловой 

мощностью 2 019 Гкал/ч, электрической – 1 033 МВт; 

- 26 котельных, находящихся на балансе ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», суммарной 

тепловой мощностью 8 265,0 Гкал/ч; 

- 72 котельных ПАО «МОЭК» суммарной тепловой мощностью 3 815,0 Гкал/ч; 

- 8 котельных ООО «ТСК Мосэнерго» суммарной тепловой мощностью 

1 710 Гкал/ч; 

- 62 котельных других организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности суммарной тепловой мощностью 1 908 Гкал/ч; 

- 654 котельных других организаций, осуществляющих нерегулируемые виды 

деятельности суммарной тепловой мощностью 5 176 Гкал/ч; 

- 6 перспективных котельных на территории Москвы без ТиНАО суммарной 

тепловой мощностью 239,1 Гкал/ч. 

2) на территории ТиНАО (340 источников суммарной тепловой мощностью 

6 997,0 Гкал/ч, электрической – 47 МВт): 

- 51 котельных (24 КТС, 27 МК) ПАО «МОЭК» суммарной тепловой мощностью 

741 Гкал/ч; 

- 7 когенерационных источников других организаций суммарной тепловой 

мощностью 136 Гкал/ч, электрической – 47 МВт; 

- 56 котельных других организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности суммарной тепловой мощностью 1 454 Гкал/ч; 
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- 145 котельных других организаций, осуществляющих нерегулируемые виды 

деятельности суммарной тепловой мощностью 617 Гкал/ч; 

- 81 перспективных котельных на территории ТиНАО суммарной тепловой 

мощностью 4 049 Гкал/ч. 

На источниках тепловой энергии г. Москвы на перспективу до 2035 г. в работе принято 

использование существующих видов органического топлива: 

- природный газ, мазут, дизельное топливо, уголь, биогаз, газ нефтепереработки. 

Местные виды топлива в г. Москве отсутствуют. Использование возобновляемых 

источников энергии для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей 

города Москвы не предусматривается. 

Изменений в топливном режиме для существующих источников, использующих в 

качестве топлива: биогаз - Мини-ТЭС Люберцы, котельной Курьяновской станции аэрации, 

Мини-ТЭС Курьяново, твердые коммунальные отходы - Мусоросжигательного завода № 3, 

газ нефтепереработки - котельной № 1 ОАО «Газпромнефть», на период до 2035 г. не 

предусматривается. 

Основным видом топлива, используемого для производства электрической и тепловой 

энергии, практически для всех источников тепловой энергии г. Москвы на перспективу до 

2035 г. будет природный газ, доля которого в топливном балансе ожидается более 99 %. 

На перспективу до 2035 г. по источникам тепловой энергии города Москвы 

топливообеспечение принято: 

- на сохраняемых в работе московских ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» согласно 

существующим топливным режимам основное топливо - газ, резервное – мазут, кроме  

ГЭС-1, ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20, где газ используется в качестве основного и резервного топлива; 

- на энергоблоках ПГУ на ТЭЦ-12 и ТЭЦ-16 согласно проектам предусматривается 

аварийное топливо – дизельное; 

- на источниках тепловой энергии ПАО «МОЭК», ООО «ТСК Мосэнерго» основное 

топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо не предусматривается, за 

исключением 5 МК (МК № 34 «Шеломово», МК № 32 «Толстопальцево», МК «Марьино», 

МК «Михайловское», МК «Пожарное депо») для которых основным видом топлива является 

дизельное топливо, резервное топливо не предусматривается; 

- на когенерационных источниках других организаций основное топливо – природный 

газ, резервное и аварийное топливо не предусматривается, за исключением Энергоцентра 

АО "Ангстрем-Т", для которого аварийно-резервное топливо – дизельное; 
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- на котельных других организаций сохраняется действующий топливный режим, 

кроме перевода угольной котельной «Московская областная детская ортопедохирургическая 

больница» на газ с 2022 г. и реконструкции котельной п. Армейский с заменой основного 

оборудования на БМК при переводе с дизельного топлива на газ; 

- для вновь вводимых энергоблоков ПГУ, ГТЭС, ПГУ ТЭЦ основное топливо – 

природный газ, резервное не предусматривается; 

- для перспективных котельных - основное топливо – природный газ, резервное не 

предусматривается. 

В соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Ростехнадзора от 

15.11.2013 № 542) для подачи природного газа на площадку электростанций с ГТУ и ПГУ, 

работающих в базовом режиме, при разработке схемы газоснабжения необходимо 

предусматривать: 

- при отсутствии жидкого топлива в системе ПГУ, ГТУ – по двум трубопроводам от 

одной ГРС, подключенной к двум независимым магистральным газопроводам; 

- при наличии жидкого аварийного топлива для ПГУ и ГТУ – по двум трубопроводам 

от одной ГРС. 

 

3.2 Перспективные технико-экономические показатели работы источников 

тепловой энергии города 

По результатам выполненных теплотехнических расчетов определены технико-

экономические показатели работы рассматриваемых источников тепловой энергии с 

разбивкой на отопительный и неотопительный периоды года (ОП и НОП), в том числе 

перспективные объемы необходимой вырабатываемой тепловой и электрической энергии, 

необходимые расходы топлива с разбивкой по каждому виду используемого топлива, 

определены величины собственных нужд источников тепловой энергии в тепловой и 

электрической энергии, на источниках тепловой энергии определены показатели 

эффективности использования топлива с учетом всех предлагаемых в работе мероприятий по 

реконструкции и новому строительству. 

Расчет технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии 

выполнен в соответствии с: 

- «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию 

нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию 
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от тепловых электрических станций и котельных», утвержденной приказом Минэнерго России 

от 30.12.2008 № 323; 

- РД 153-34.0-09.115-98 «Методические указания по прогнозированию удельных 

расходов топлива», утвержденного РАО «ЕЭС России» 27.02.1998; 

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология СНиП 23-01-99*; 

- определенными перспективными тепловыми нагрузками, представленными в 

книге 2.2. 

При расчете технико-экономических показателей учитывались: 

- выполняемые ежегодные переключения тепловых нагрузок с РТС, КТС, МК в 

неотопительный период на источники комбинированной выработки; 

- фактические режимы работы источников тепловой энергии в отопительный и 

неотопительный периоды при регулировании турбоагрегатов по электрическому графику; 

- технические характеристики существующего оборудования для номинального 

режима и режимов с частичной нагрузкой в соответствии с диаграммами режимов 

турбоустановок и режимными картами на энергетические и водогрейные котлы; 

- паспортные технические характеристики вновь вводимого оборудования для 

номинального режима и режимов с частичной нагрузкой. 

При расчетах режимов работы оборудования и тепловых схем использовался 

сертифицированный программный комплекс «Boiler Designer». 

Расчет перспективных технико-экономических показателей выполнен отдельно для 

отопительного, неотопительного периодов и в целом за год для каждого из рассматриваемых 

периодов. 

Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2023 (2022 г.), на 01.01.2028 (2027 г.), на 01.01.2033 (2032 г.) и на 

01.01.2035 (2034 г.) представлены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 соответственно. 

Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы 

когенерационных источников других организаций на 01.01.2023 (2022 г.), на 01.01.2028 

(2027 г.), на 01.01.2033 (2032 г.) и на 01.01.2035 (2034 г.) представлены в таблицах 3.5, 3.6, 3.7 

и 3.8, 3.9 соответственно. 

Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы 

котельных на территории г. Москвы на 01.01.2023 (2022 г.), на 01.01.2028 (2027 г.), на 

01.01.2033 (2032 г.) и на 01.01.2035 (2034 г.) представлены в таблицах 3.10, 3.11, 3.12 и 3.13 

соответственно. 

Сводные технико-экономические показатели работы источников тепловой энергии в 

целом по г. Москва на перспективу до 2035 г. представлены в таблице 3.14. 
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Таблица 3.1 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2023 (2022 г.) 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ГЭС-1 ТЭЦ-8 ТЭЦ-9 ТЭЦ-11 ТЭЦ-12 ТЭЦ-16 ТЭЦ-20 ТЭЦ-21 ТЭЦ-23 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 

Установленная мощность на конец года:                                                         

- электрическая МВт 96 96 96 580 580 580 275 275 275 330 330 330 612 612 612 651 651 651 985 985 985 1 765 1 765 1 765 1 320 1 320 1 320 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 728 728 728 1 892 1 892 1 892 575 575 575 1 011 1 011 1 011 1 914 1 914 1 914 1 408 1 408 1 408 2 480 2 480 2 480 4 918 4 918 4 918 4 370 4 370 4 370 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 328 328 328 992 992 992 475 475 475 651 651 651 974 974 974 648 648 648 1 080 1 080 1 080 2 358 2 358 2 358 1 830 1 830 1 830 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                                                         

в том числе:                                                         

  - в паре т/ч 0 0 0 23 23 23 0 0 0 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 539 33 539 1 151 123 1 151 535 38 535 747 48 747 1 180 98 1 180 1 136 130 1 136 1 781 160 1 781 3 986 441 3 986 3 301 337 3 301 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт ч 240 63 304 1 415 667 2 083 854 335 1 189 1 115 462 1 576 1 868 828 2 696 2 617 1 088 3 705 3 743 1 849 5 592 6 019 2 223 8 242 4 147 2 045 6 192 

в том числе:                                                         

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 

утилизацией тепла) 
млн кВт·ч 226 27 253 1 259 197 1 456 618 76 694 828 86 913 1 449 190 1 640 1 735 329 2 063 1 891 318 2 209 4 823 962 5 785 3 755 769 4 524 

- по конденсационному циклу (по циклу 

без утилизации тепла) 
млн кВт·ч 15 36 51 156 471 627 236 259 495 287 376 663 419 638 1 057 882 759 1 642 1 852 1 531 3 384 1 196 1 261 2 457 391 1 276 1 668 

     тоже в % от суммарной выработки % 6,1 57,2 16,7 11,0 70,5 30,1 27,6 77,4 41,7 25,8 81,4 42,1 22,4 77,0 39,2 33,7 69,8 44,3 49,5 82,8 60,5 19,9 56,7 29,8 9,4 62,4 26,9 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт ч 40 8 47 172 78 250 83 36 119 106 42 148 205 82 288 217 86 303 353 142 495 518 179 697 386 159 544 

     тоже в % от суммарной выработки % 16,5 12,3 15,6 12,1 11,7 12,0 9,7 10,7 10,0 9,5 9,1 9,4 11,0 9,9 10,7 8,3 7,9 8,2 9,4 7,7 8,8 8,6 8,1 8,5 9,3 7,8 8,8 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт ч 201 55 256 1 244 589 1 833 770 299 1 070 1 009 420 1 429 1 663 746 2 409 2 400 1 002 3 402 3 390 1 707 5 097 5 501 2 044 7 545 3 761 1 887 5 648 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 1 312,7 115,7 1 428,4 2 795,4 428,3 3 223,8 1 167,1 131,5 1 298,7 1 712,1 166,3 1 878,4 3 099,3 341,9 3 441,2 2 871,3 451,5 3 322,8 4 359,1 557,3 4 916,3 9 630,1 1 535,1 11 165,2 8 063,5 1 174,3 9 237,8 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 46,2 2,4 48,6 0,0 0,0 0,0 99,5 33,5 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 1,7 0,6 1,5 0,0 0,0 0,0 5,8 20,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 1 312,7 115,7 1 428,4 2 749,2 425,9 3 175,2 1 167,1 131,5 1 298,7 1 612,6 132,8 1 745,4 3 099,3 341,9 3 441,2 2 871,3 451,5 3 322,8 4 359,1 557,3 4 916,3 9 630,1 1 535,1 11 165,2 8 063,5 1 174,3 9 237,8 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 98,3 99,4 98,5 100,0 100,0 100,0 94,2 79,9 92,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                                         

     отработавшим паром тыс. Гкал 948,3 113,8 1 062,1 2 426,5 378,6 2 805,2 1 057,1 129,6 1 186,7 1 513,3 156,6 1 669,9 2 547,2 334,5 2 881,7 2 186,4 414,4 2 600,9 3 247,2 546,0 3 793,2 7 372,7 1 470,7 8 843,4 5 627,5 1 152,5 6 779,9 

     тоже в %  % 72,2 98,3 74,4 88,3 88,9 88,3 90,6 98,5 91,4 93,8 118,0 95,7 82,2 97,8 83,7 76,1 91,8 78,3 74,5 98,0 77,2 76,6 95,8 79,2 69,8 98,1 73,4 

     ПВК тыс. Гкал 345,0 0,0 345,0 254,4 0,0 254,4 62,7 0,0 62,7 115,0 0,0 115,0 458,4 0,0 458,4 531,6 0,0 531,6 1 027,5 0,0 1 027,5 2 098,3 0,0 2 098,3 2 319,4 0,0 2 319,4 

     тоже в %  % 26,3 0,0 24,2 9,3 0,0 8,0 5,4 0,0 4,8 7,1 0,0 6,6 14,8 0,0 13,3 18,5 0,0 16,0 23,6 0,0 20,9 21,8 0,0 18,8 28,8 0,0 25,1 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 9,0 6,1 15,0 86,0 13,4 99,3 30,4 5,4 35,8 36,2 8,9 45,1 75,9 11,7 87,6 222,0 29,0 251,0 134,8 24,7 159,5 115,6 24,3 139,9 160,8 53,3 214,1 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,7 5,0 1,0 3,0 3,0 3,0 2,5 4,0 2,7 2,1 5,1 2,3 2,4 3,3 2,5 7,2 6,0 7,0 3,0 4,2 3,1 1,2 1,6 1,2 2,0 4,3 2,3 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                                        

- электрической, всего ч 2 504 659 3 162 2 440 1 150 3 591 3 107 1 219 4 326 3 378 1 399 4 777 3 054 1 354 4 409 4 020 1 672 5 691 3 800 1 877 5 677 3 410 1 260 4 670 3 141 1 550 4 691 

- тепловой, всего ч 4 002 353 4 355 2 818 432 3 250 2 457 277 2 734 2 630 255 2 885 3 182 351 3 533 4 431 697 5 128 4 036 516 4 552 4 084 651 4 735 4 406 642 5 048 

       в том числе турбоагрегатов ч 2 891 347 3 238 2 446 382 2 828 2 225 273 2 498 2 325 241 2 565 2 615 343 2 959 3 374 640 4 014 3 007 506 3 512 3 127 624 3 750 3 075 630 3 705 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 252 41 294 704 279 983 370 136 506 503 182 685 815 234 1 049 820 378 1 198 1 445 494 1 939 2 597 754 3 351 2 052 779 2 831 

в том числе:                                                         

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 212 20 232 448 68 515 188 23 211 273 28 301 492 57 549 437 70 507 717 95 812 1 552 245 1 798 1 316 197 1 514 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 40 22 61 256 212 468 182 112 295 230 154 384 323 177 500 383 309 691 728 399 1 127 1 044 509 1 554 735 581 1 317 

10 

Удельный расход условного топлива                                                         

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 161,9 171,4 162,7 160,1 157,7 159,8 160,9 177,2 162,6 159,2 168,1 160,0 158,8 166,0 159,5 152,3 154,4 152,6 164,5 169,6 165,1 161,2 159,7 161,0 163,2 168,0 163,9 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 197,7 388,9 239,1 206,0 359,6 255,4 236,7 375,4 275,5 228,3 365,9 268,7 194,0 237,3 207,4 159,4 308,0 203,2 214,7 234,0 221,2 189,9 249,1 205,9 195,5 308,2 233,2 

11 

Расход натурального топлива                                                         

- природный газ млн м3 215 35 251 599 239 837 316 116 432 429 155 584 695 200 895 700 323 1 023 1 232 422 1 653 2 216 644 2 860 1 751 665 2 416 

- мазут тыс. т 0,02 0,00 0,02 1,99 0,00 1,99 0,01 0,00 0,01 0,13 0,00 0,13 0,07 0,00 0,07 0,02 0,00 0,02 1,63 0,00 1,63 1,06 0,00 1,06 0,47 0,00 0,47 

- уголь тыс. т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 104 294 145 192 294 266 483 944 771 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 2 435 6 544 3 040 4 146 6 667 6 461 10 527 21 686 17 617 
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ТЭЦ-25 ТЭЦ-26 ТЭЦ-22 ТЭЦ-27 
ОАО "Мосэнерго", 

Москва 

ОАО "Мосэнерго", МO 

(ТЭЦ-22, ТЭЦ-27) 

ОАО "Мосэнерго", Москва 

+МO (ТЭЦ-22, ТЭЦ-27) 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

1 

Установленная мощность на конец года:                                             

- электрическая МВт 1 370 1 370 1 370 1 841 1 841 1 841 1 125 1 125 1 125 1 060 1 060 1 060 9 824 9 824 9 824  -   -   -  12 009 12 009 12 009 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 4 088 4 088 4 088 4 214 4 214 4 214 3 318 3 318 3 318 1 876 1 876 1 876 27 598 27 598 27 598 5 194 5 194 5 194 32 792 32 792 32 792 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 1 928 1 928 1 928 2 234 2 234 2 234 1 878 1 878 1 878 976 976 976 13 498 13 498 13 498 2 854 2 854 2 854 16 352 16 352 16 352 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                                             

  - в паре т/ч 0 0 0 2 2 2 163 163 163 0 0 0 70 70 70 163 163 163 233 233 233 

  - в горячей воде Гкал/ч 3 186 374 3 186 3 122 469 3 122 3 003 468 3 003 1 370 175 1 370 20 665 2 252 20 665 4 373 643 4 373 25 038 2 895 25 038 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт ч 5 838 2 325 8 162 6 665 3 073 9 738  -   -   -   -   -   -  34 520 14 959 49 479  -   -   -  34 520 14 959 49 479 

в том числе:                -   -   -   -   -   -         -   -   -        

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 

утилизацией тепла) 
млн кВт·ч 3 849 834 4 683 4 190 1 113 5 303  -   -   -   -   -   -  24 623 4 900 29 523  -   -   -  24 623 4 900 29 523 

- по конденсационному циклу (по циклу 
без утилизации тепла) 

млн кВт·ч 1 988 1 491 3 479 2 475 1 960 4 436  -   -   -   -   -   -  9 897 10 059 19 957  -   -   -  9 897 10 059 19 957 

     тоже в % от суммарной выработки % 34,1 64,1 42,6 37,1 63,8 45,5  -   -   -   -   -   -  28,7 67,2 40,3  -   -   -  28,7 67,2 40,3 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт ч 412 162 574 494 221 715  -   -   -   -   -   -  2 985 1 195 4 179  -   -   -  2 985 1 195 4 179 

     тоже в % от суммарной выработки % 7,1 7,0 7,0 7,4 7,2 7,3  -   -   -   -   -   -  8,6 8,0 8,4  -   -   -  8,6 8,0 8,4 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт ч 5 426 2 163 7 589 6 171 2 852 9 023  -   -   -   -   -   -  31 536 13 764 45 300  -   -   -  31 536 13 764 45 300 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 6 965,4 1 302,3 8 267,7 7 827,2 1 633,2 9 460,4 7 496,7 1 627,1 9 123,8 3 277,8 609,7 3 887,5 49 803,3 7 837,4 57 640,7 10 774,5 2 236,8 13 011,3 60 577,8 10 074,2 70 652,0 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 421,5 144,3 565,8 0,0 0,0 0,0 147,6 35,9 183,5 421,5 144,3 565,8 569,1 180,2 749,3 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 8,9 6,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,3 3,9 6,5 4,3 0,9 1,8 1,1 

с горячей водой тыс. Гкал 6 965,4 1 302,3 8 267,7 7 825,3 1 633,2 9 458,5 7 075,2 1 482,8 8 558,0 3 277,8 609,7 3 887,5 49 655,7 7 801,5 57 457,2 10 353,0 2 092,5 12 445,5 60 008,7 9 894,0 69 902,7 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 91,1 93,8 100,0 100,0 100,0 99,7 99,5 99,7 96,1 93,5 95,7 99,1 98,2 98,9 

в том числе:                                             

     отработавшим паром тыс. Гкал 5 886,3 1 274,9 7 161,2 6 010,3 1 596,3 7 606,6 4 985,9 1 592,2 6 578,1 2 539,9 600,1 3 140,0 38 822,8 7 568,0 46 390,8 7 525,7 2 192,3 9 718,1 46 348,6 9 760,3 56 108,9 

     тоже в %  % 84,5 97,9 86,6 76,8 97,7 80,4 70,5 107,4 76,9 77,5 98,4 80,8 78,0 96,6 80,5 69,8 98,0 74,7 76,5 96,9 79,4 

     ПВК тыс. Гкал 971,1 0,0 971,1 1 699,4 0,0 1 699,4 2 314,7 0,0 2 314,7 636,0 0,0 636,0 9 882,9 0,0 9 882,9 2 950,7 0,0 2 950,7 12 833,6 0,0 12 833,6 

     тоже в %  % 13,9 0,0 11,7 21,7 0,0 18,0 32,7 0,0 27,0 19,4 0,0 16,4 19,8 0,0 17,1 27,4 0,0 22,7 21,2 0,0 18,2 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 362,2 76,2 438,4 286,7 73,9 360,6 206,9 47,2 254,0 15,7 5,0 20,7 1 519,6 326,9 1 846,6 222,5 52,2 274,7 1 742,2 379,1 2 121,3 

     тоже в % от суммарной выработки % 4,9 5,5 5,0 3,5 4,3 3,7 2,7 2,8 2,7 0,5 0,8 0,5 3,0 4,0 3,1 2,0 2,3 2,1 2,8 3,6 2,9 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                            

- электрической, всего ч 4 261 1 697 5 958 3 621 1 669 5 290  -   -   -   -   -   -  3 514 1 523 5 036  -   -   -  2 874 1 246 4 120 

- тепловой, всего ч 3 613 675 4 288 3 504 731 4 235 3 992 866 4 858 3 358 625 3 983 1 805 284 2 089 2 074 431 2 505 1 847 307 2 155 

       в том числе турбоагрегатов ч 3 053 661 3 714 2 690 715 3 405 2 655 848 3 503 2 602 615 3 217 2 876 561 3 437 2 637 768 3 405 2 834 597 3 431 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 2 446 865 3 311 2 632 1 077 3 709 1 214 268 1 483 492 94 586 14 635 5 220 19 855 1 707 362 2 069 16 341 5 582 21 924 

в том числе:                                             

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 1 144 219 1 363 1 281 274 1 554 1 214 268 1 483 492 94 586 8 060 1 295 9 355 1 707 362 2 069 9 767 1 658 11 424 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 1 302 646 1 948 1 351 803 2 154  -   -   -   -   -   -  6 574 3 925 10 499  -   -   -  6 574 3 925 10 499 

10 

Удельный расход условного топлива                                             

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 164,2 168,3 164,8 163,6 167,7 164,3 162,0 164,9 162,5 150,2 154,4 150,8 161,8 165,2 162,3 158,4 162,1 159,0 161,2 164,5 161,7 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 240,0 298,7 256,7 218,9 281,7 238,8  -   -   -   -   -   -  208,5 285,1 231,8  -   -   -  208,5 285,1 231,8 

11 

Расход натурального топлива                                             

- природный газ млн м3 2 087 739 2 826 2 246 920 3 166 1 037 229 1 266 420 80 501 12 487 4 456 16 942 1 457 309 1 766 13 943 4 765 18 709 

- мазут тыс. т 0,17 0,00 0,17 0,10 0,00 0,10  -   -   -   -   -   -  5,66 0,00 5,66  -   -   -  5,66 0,00 5,66 

- уголь тыс. т 0 0 0 0 0 0  -   -   -   -   -   -  0 0 0  -   -   -  0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 819 874 504 206 5 187 709 5 897 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 17 415 18 797 10 511 4 294 115 335 14 805 130 140 
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Таблица 3.2 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2028 (2027 г.) 

№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 

ГЭС-1 ТЭЦ-8 ТЭЦ-9 ТЭЦ-11 ТЭЦ-12 ТЭЦ-16 ТЭЦ-20 ТЭЦ-21 ТЭЦ-23 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 

Установленная мощность на конец года:                                                         

- электрическая МВт 86 86 86 580 580 580 285 285 285 330 330 330 612 612 612 651 651 651 985 985 985 1 522 1 522 1 522 1 197 1 197 1 197 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 691 691 691 1 892 1 892 1 892 577 577 577 1 011 1 011 1 011 1 914 1 914 1 914 1 408 1 408 1 408 2 480 2 480 2 480 4 603 4 603 4 603 4 245 4 245 4 245 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 291 291 291 992 992 992 477 477 477 651 651 651 974 974 974 648 648 648 1 080 1 080 1 080 2 043 2 043 2 043 1 705 1 705 1 705 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                                                         

в том числе:                                                         

  - в паре т/ч 0 0 0 23 23 23 0 0 0 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 587 36 587 1 425 145 1 425 523 35 523 786 55 786 1 154 99 1 154 1 198 151 1 198 1 828 166 1 828 4 246 477 4 246 3 507 369 3 507 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 194 51 246 1 564 737 2 301 906 356 1 261 1 197 496 1 693 2 203 977 3 179 2 784 1 158 3 942 3 881 1 917 5 798 6 238 2 304 8 542 4 702 2 319 7 021 

в том числе:                                                         

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 

утилизацией тепла) 
млн кВт·ч 176 29 205 1 387 232 1 618 593 71 664 866 98 964 1 466 191 1 657 1 795 383 2 178 1 950 330 2 279 5 029 1 040 6 069 4 085 840 4 925 

- по конденсационному циклу (по циклу 
без утилизации тепла) 

млн кВт·ч 19 22 40 177 506 683 313 285 597 331 398 729 737 785 1 522 989 775 1 763 1 931 1 588 3 518 1 209 1 265 2 473 617 1 479 2 096 

     тоже в % от суммарной выработки % 9,6 42,5 16,4 11,3 68,6 29,7 34,5 80,0 47,3 27,6 80,3 43,1 33,4 80,4 47,9 35,5 66,9 44,7 49,8 82,8 60,7 19,4 54,9 29,0 13,1 63,8 29,9 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 41 8 48 191 88 278 84 37 121 112 45 157 220 94 314 228 94 322 364 147 512 541 189 729 416 178 594 

     тоже в % от суммарной выработки % 20,9 14,9 19,6 12,2 11,9 12,1 9,2 10,5 9,6 9,3 9,2 9,3 10,0 9,6 9,9 8,2 8,1 8,2 9,4 7,7 8,8 8,7 8,2 8,5 8,8 7,7 8,5 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 154 44 197 1 373 650 2 023 822 318 1 140 1 085 450 1 535 1 983 883 2 865 2 556 1 064 3 620 3 517 1 770 5 286 5 697 2 116 7 813 4 286 2 141 6 427 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 1 405,6 125,7 1 531,3 3 116,8 504,6 3 621,4 1 117,3 123,4 1 240,7 1 789,0 189,8 1 978,8 3 042,0 343,3 3 385,4 2 965,4 526,0 3 491,5 4 481,6 577,8 5 059,4 10 107,6 1 659,0 11 766,6 8 464,2 1 282,6 9 746,7 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 46,2 2,4 48,6 0,0 0,0 0,0 99,5 33,5 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0 5,6 17,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 1 405,6 125,7 1 531,3 3 070,5 502,2 3 572,7 1 117,3 123,4 1 240,7 1 689,5 156,3 1 845,7 3 042,0 343,3 3 385,4 2 965,4 526,0 3 491,5 4 481,6 577,8 5 059,4 10 107,6 1 659,0 11 766,6 8 464,2 1 282,6 9 746,7 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 98,5 99,5 98,7 100,0 100,0 100,0 94,4 82,3 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                                         

     отработавшим паром тыс. Гкал 738,3 123,6 861,9 2 672,2 446,1 3 118,2 1 014,8 121,6 1 136,4 1 583,8 178,8 1 762,6 2 576,7 335,9 2 912,6 2 262,8 482,9 2 745,7 3 348,8 566,1 3 914,9 7 688,1 1 589,4 9 277,5 6 121,7 1 258,7 7 380,3 

     тоже в %  % 52,5 98,3 56,3 87,0 88,8 87,3 90,8 98,5 91,6 93,7 114,4 95,5 84,7 97,8 86,0 76,3 91,8 78,6 74,7 98,0 77,4 76,1 95,8 78,8 72,3 98,1 75,7 

     ПВК тыс. Гкал 646,6 0,0 646,6 316,9 0,0 316,9 57,1 0,0 57,1 117,6 0,0 117,6 373,4 0,0 373,4 544,3 0,0 544,3 1 046,1 0,0 1 046,1 2 252,5 0,0 2 252,5 2 220,1 0,0 2 220,1 

     тоже в %  % 46,0 0,0 42,2 10,3 0,0 8,9 5,1 0,0 4,6 7,0 0,0 6,4 12,3 0,0 11,0 18,4 0,0 15,6 23,3 0,0 20,7 22,3 0,0 19,1 26,2 0,0 22,8 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 9,6 6,6 16,2 95,9 15,7 111,6 29,1 5,1 34,1 37,8 10,2 48,0 74,5 11,8 86,3 229,3 33,8 263,1 138,6 25,6 164,2 121,3 26,3 147,6 168,8 58,2 227,0 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,7 5,0 1,0 3,0 3,0 3,0 2,5 4,0 2,7 2,1 5,1 2,4 2,4 3,3 2,5 7,2 6,0 7,0 3,0 4,2 3,1 1,2 1,6 1,2 2,0 4,3 2,3 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                                        

- электрической, всего ч 2 260 595 2 855 2 697 1 271 3 968 3 181 1 249 4 429 3 628 1 502 5 130 3 602 1 597 5 198 4 276 1 778 6 055 3 940 1 946 5 886 4 099 1 514 5 613 3 928 1 938 5 865 

- тепловой, всего ч 4 830 432 5 262 3 142 509 3 651 2 342 259 2 601 2 748 292 3 040 3 123 352 3 476 4 576 812 5 388 4 150 535 4 685 4 947 812 5 759 4 964 752 5 717 

       в том числе турбоагрегатов ч 2 537 425 2 962 2 694 450 3 143 2 128 255 2 382 2 433 275 2 708 2 646 345 2 990 3 492 745 4 237 3 101 524 3 625 3 763 778 4 541 3 590 738 4 329 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 264 36 300 784 310 1 094 389 143 533 538 196 733 883 269 1 151 880 403 1 283 1 492 512 2 004 2 710 786 3 497 2 252 881 3 133 

в том числе:                                                         

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 229 21 251 499 79 579 181 22 202 285 32 317 483 57 540 452 81 534 737 98 835 1 630 265 1 894 1 383 216 1 599 

- на отпущенную электроэнергию (физ. 

метод) 
тыс. т у.т. 34 15 49 284 231 515 209 121 330 252 164 416 399 212 611 428 322 749 754 414 1 169 1 081 521 1 602 869 666 1 535 

10 

Удельный расход условного топлива                                                         

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 163,2 169,5 163,7 160,2 157,5 159,8 161,6 177,5 163,1 159,4 167,9 160,2 158,9 166,2 159,7 152,6 154,2 152,8 164,5 169,6 165,1 161,2 159,6 161,0 163,4 168,1 164,0 

- на отпущенную электроэнергию (физ. 
метод) 

г/кВт·ч 223,9 341,0 249,7 207,0 355,4 254,6 254,0 381,5 289,6 232,7 363,4 271,0 201,4 239,8 213,2 167,3 302,2 206,9 214,5 234,0 221,1 189,7 246,4 205,1 202,7 310,9 238,8 

11 

Расход натурального топлива                                                         

- природный газ млн м3 225 31 256 667 265 931 332 122 455 459 167 626 754 229 983 751 344 1 095 1 272 437 1 709 2 313 671 2 984 1 922 752 2 674 

- мазут тыс. т 0,02 0,00 0,02 1,99 0,00 1,99 0,01 0,00 0,01 0,13 0,00 0,13 0,07 0,00 0,07 0,02 0,00 0,02 1,63 0,00 1,63 1,06 0,00 1,06 0,47 0,00 0,47 

- уголь тыс. т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 113 339 150 199 294 281 491 944 791 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 2 604 7 599 3 038 4 300 6 573 6 695 10 715 21 829 17 997 
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ТЭЦ-25 ТЭЦ-26 ТЭЦ-22 ТЭЦ-27 
ОАО "Мосэнерго", 

Москва 

ОАО "Мосэнерго", МO 

(ТЭЦ-22, ТЭЦ-27) 

ОАО "Мосэнерго", Москва 

+МO (ТЭЦ-22, ТЭЦ-27) 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

1 

Установленная мощность на конец года:                                             

- электрическая МВт 1 310 1 310 1 310 1 851 1 851 1 851 1 385 1 385 1 385 1 060 1 060 1 060 9 408 9 408 9 408  -   -   -  11 853 11 853 11 853 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 3 949 3 949 3 949 4 202 4 202 4 202 3 678 3 678 3 678 1 876 1 876 1 876 26 972 26 972 26 972 5 554 5 554 5 554 32 526 32 526 32 526 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 1 789 1 789 1 789 2 222 2 222 2 222 2 238 2 238 2 238 976 976 976 12 872 12 872 12 872 3 214 3 214 3 214 16 086 16 086 16 086 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                                             

  - в паре т/ч 0 0 0 2 2 2 163 163 163 0 0 0 70 70 70 163 163 163 233 233 233 

  - в горячей воде Гкал/ч 3 335 406 3 335 3 277 494 3 277 3 111 509 3 111 1 415 182 1 415 21 867 2 433 21 867 4 526 691 4 526 26 394 3 124 26 394 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 6 158 2 452 8 610 6 929 3 194 10 123  -   -   -   -   -   -  36 755 15 961 52 716  -   -   -  36 755 15 961 52 716 

в том числе:                -   -   -   -   -   -         -   -   -        

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 

утилизацией тепла) 
млн кВт·ч 3 899 906 4 805 4 338 1 172 5 510  -   -   -   -   -   -  25 585 5 291 30 876  -   -   -  25 585 5 291 30 876 

- по конденсационному циклу (по циклу 

без утилизации тепла) 
млн кВт·ч 2 259 1 547 3 805 2 591 2 022 4 613  -   -   -   -   -   -  11 170 10 670 21 841  -   -   -  11 170 10 670 21 841 

     тоже в % от суммарной выработки % 36,7 63,1 44,2 37,4 63,3 45,6  -   -   -   -   -   -  30,4 66,9 41,4  -   -   -  30,4 66,9 41,4 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 426 173 598 514 230 745  -   -   -   -   -   -  3 136 1 283 4 418  -   -   -  3 136 1 283 4 418 

     тоже в % от суммарной выработки % 6,9 7,0 7,0 7,4 7,2 7,4  -   -   -   -   -   -  8,5 8,0 8,4  -   -   -  8,5 8,0 8,4 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 5 732 2 279 8 011 6 414 2 964 9 378  -   -   -   -   -   -  33 619 14 679 48 298  -   -   -  33 619 14 679 48 298 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 7 082,5 1 414,5 8 497,0 8 150,7 1 720,2 9 870,9 7 636,2 1 771,8 9 408,0 3 376,7 631,7 4 008,4 51 722,6 8 466,9 60 189,5 11 012,9 2 403,6 13 416,4 62 735,5 10 870,5 73 606,0 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 421,5 144,3 565,8 0,0 0,0 0,0 147,6 35,9 183,5 421,5 144,3 565,8 569,1 180,2 749,3 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 8,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 3,8 6,0 4,2 0,9 1,7 1,0 

с горячей водой тыс. Гкал 7 082,5 1 414,5 8 497,0 8 148,8 1 720,2 9 869,0 7 214,7 1 627,5 8 842,2 3 376,7 631,7 4 008,4 51 575,1 8 431,0 60 006,0 10 591,4 2 259,2 12 850,6 62 166,4 10 690,2 72 856,7 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,5 91,9 94,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,6 99,7 96,2 94,0 95,8 99,1 98,3 99,0 

в том числе:                                             

     отработавшим паром тыс. Гкал 5 962,9 1 384,8 7 347,6 6 222,2 1 681,4 7 903,5 5 446,3 1 733,9 7 180,2 2 613,3 621,8 3 235,1 40 192,2 8 169,1 48 361,3 8 059,6 2 355,7 10 415,3 48 251,8 10 524,7 58 776,5 

     тоже в %  % 84,2 97,9 86,5 76,4 97,7 80,1 75,5 106,5 81,2 77,4 98,4 80,7 77,7 96,5 80,3 73,2 98,0 77,6 76,9 96,8 79,9 

     ПВК тыс. Гкал 1 009,8 0,0 1 009,8 1 806,2 0,0 1 806,2 1 990,0 0,0 1 990,0 658,4 0,0 658,4 10 390,6 0,0 10 390,6 2 648,4 0,0 2 648,4 13 039,1 0,0 13 039,1 

     тоже в %  % 14,3 0,0 11,9 22,2 0,0 18,3 27,6 0,0 22,5 19,5 0,0 16,4 20,1 0,0 17,3 24,0 0,0 19,7 20,8 0,0 17,7 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 368,3 82,8 451,1 298,5 77,9 376,4 210,7 51,4 262,1 16,1 5,2 21,4 1 571,8 353,9 1 925,7 226,9 56,6 283,4 1 798,7 410,5 2 209,1 

     тоже в % от суммарной выработки % 4,9 5,5 5,0 3,5 4,3 3,7 2,7 2,8 2,7 0,5 0,8 0,5 2,9 4,0 3,1 2,0 2,3 2,1 2,8 3,6 2,9 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                            

- электрической, всего ч 4 701 1 872 6 572 3 743 1 726 5 469  -   -   -   -   -   -  3 907 1 697 5 603  -   -   -  3 101 1 347 4 447 

- тепловой, всего ч 3 959 791 4 750 3 668 774 4 442 3 412 792 4 204 3 460 647 4 107 1 918 314 2 232 1 983 433 2 416 1 929 334 2 263 

       в том числе турбоагрегатов ч 3 333 774 4 107 2 800 757 3 557 2 434 775 3 208 2 678 637 3 315 3 122 635 3 757 2 508 733 3 241 3 000 654 3 654 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 2 567 915 3 481 2 745 1 121 3 866 1 238 293 1 531 507 98 605 15 503 5 572 21 075 1 745 391 2 136 17 248 5 963 23 211 

в том числе:                                             

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 1 164 238 1 402 1 334 288 1 622 1 238 293 1 531 507 98 605 8 378 1 397 9 775 1 745 391 2 136 10 123 1 788 11 911 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 1 403 677 2 079 1 411 833 2 244  -   -   -   -   -   -  7 125 4 175 11 300  -   -   -  7 125 4 175 11 300 

10 

Удельный расход условного топлива                                             

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 164,3 168,2 165,0 163,7 167,6 164,4 162,2 165,4 162,8 150,2 154,4 150,8 162,0 165,0 162,4 158,5 162,5 159,2 161,4 164,5 161,8 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 244,7 296,9 259,6 220,0 280,9 239,3  -   -   -   -   -   -  211,9 284,4 234,0  -   -   -  211,9 284,4 234,0 

11 

Расход натурального топлива                                             

- природный газ млн м3 2 191 781 2 972 2 343 957 3 300 1 057 250 1 307 433 83 516 13 228 4 757 17 984 1 490 333 1 823 14 718 5 090 19 808 

- мазут тыс. т 0,17 0,00 0,17 0,10 0,00 0,10  -   -   -   -   -   -  5,66 0,00 5,66  -   -   -  5,66 0,00 5,66 

- уголь тыс. т 0 0 0 0 0 0  -   -   -   -   -   -  0 0 0  -   -   -  0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 837 903 522 212 5 343 734 6 077 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 17 803 19 446 10 889 4 435 118 599 15 323 133 923 
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Таблица 3.3 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2033 (2032 г.) 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ГЭС-1 ТЭЦ-8 ТЭЦ-9 ТЭЦ-11 ТЭЦ-12 ТЭЦ-16 ТЭЦ-20 ТЭЦ-21 ТЭЦ-23 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 

Установленная мощность на конец года:                                                         

- электрическая МВт 86 86 86 580 580 580 285 285 285 330 330 330 612 612 612 651 651 651 985 985 985 1 779 1 779 1 779 1 461 1 461 1 461 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 691 691 691 1 892 1 892 1 892 577 577 577 1 011 1 011 1 011 1 914 1 914 1 914 1 408 1 408 1 408 2 480 2 480 2 480 4 948 4 948 4 948 4 605 4 605 4 605 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 291 291 291 992 992 992 477 477 477 651 651 651 974 974 974 648 648 648 1 080 1 080 1 080 2 388 2 388 2 388 2 065 2 065 2 065 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                                                         

в том числе:                                                         

  - в паре т/ч 0 0 0 23 23 23 0 0 0 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 578 36 578 1 510 162 1 510 534 37 534 834 62 834 1 425 116 1 425 1 196 161 1 196 1 895 175 1 895 4 422 499 4 422 3 679 396 3 679 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 202 53 256 1 851 872 2 723 972 382 1 354 1 301 539 1 840 2 038 904 2 942 3 034 1 262 4 296 4 137 2 044 6 181 6 927 2 559 9 485 5 154 2 542 7 696 

в том числе:                                                         

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 
утилизацией тепла) 

млн кВт·ч 182 29 211 1 464 259 1 723 610 74 684 925 111 1 036 1 623 225 1 848 1 838 409 2 247 2 043 347 2 391 5 336 1 089 6 425 4 358 903 5 261 

- по конденсационному циклу (по циклу 

без утилизации тепла) 
млн кВт·ч 21 24 45 387 613 1 001 363 307 670 376 428 804 415 679 1 094 1 196 853 2 049 2 094 1 696 3 790 1 591 1 469 3 060 797 1 639 2 436 

     тоже в % от суммарной выработки % 10,3 44,7 17,5 20,9 70,3 36,7 37,3 80,5 49,5 28,9 79,5 43,7 20,4 75,1 37,2 39,4 67,6 47,7 50,6 83,0 61,3 23,0 57,4 32,3 15,5 64,5 31,6 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 40 8 48 209 102 311 88 40 128 120 50 170 230 91 321 241 101 342 383 157 540 578 205 783 445 194 639 

     тоже в % от суммарной выработки % 19,9 14,5 18,8 11,3 11,7 11,4 9,0 10,4 9,4 9,2 9,3 9,2 11,3 10,1 10,9 7,9 8,0 8,0 9,3 7,7 8,7 8,3 8,0 8,3 8,6 7,6 8,3 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 162 46 208 1 642 770 2 412 884 342 1 226 1 181 489 1 669 1 808 812 2 620 2 794 1 160 3 954 3 754 1 887 5 641 6 348 2 354 8 702 4 709 2 348 7 058 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 1 386,5 125,7 1 512,2 3 248,5 564,6 3 813,1 1 145,2 129,1 1 274,2 1 906,8 214,7 2 121,5 3 538,4 404,1 3 942,4 2 976,8 561,4 3 538,3 4 655,6 608,9 5 264,6 10 531,7 1 738,2 12 270,0 8 913,7 1 378,8 10 292,6 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 46,2 2,4 48,6 0,0 0,0 0,0 99,5 33,5 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 1,4 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 5,2 15,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 1 386,5 125,7 1 512,2 3 202,3 562,2 3 764,5 1 145,2 129,1 1 274,2 1 807,3 181,2 1 988,5 3 538,4 404,1 3 942,4 2 976,8 561,4 3 538,3 4 655,6 608,9 5 264,6 10 531,7 1 738,2 12 270,0 8 913,7 1 378,8 10 292,6 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 98,6 99,6 98,7 100,0 100,0 100,0 94,8 84,4 93,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                                         

     отработавшим паром тыс. Гкал 762,6 123,6 886,2 2 819,9 499,1 3 318,9 1 043,0 127,2 1 170,1 1 691,5 202,3 1 893,8 2 852,1 395,4 3 247,5 2 317,2 515,4 2 832,6 3 509,0 596,6 4 105,6 8 156,6 1 665,3 9 821,8 6 530,0 1 353,2 7 883,2 

     тоже в %  % 55,0 98,3 58,6 88,1 88,8 88,2 91,1 98,5 91,8 93,6 111,6 95,2 80,6 97,8 82,4 77,8 91,8 80,1 75,4 98,0 78,0 77,4 95,8 80,0 73,3 98,1 76,6 

     ПВК тыс. Гкал 603,4 0,0 603,4 295,5 0,0 295,5 55,7 0,0 55,7 122,0 0,0 122,0 579,4 0,0 579,4 500,7 0,0 500,7 1 056,5 0,0 1 056,5 2 201,2 0,0 2 201,2 2 254,8 0,0 2 254,8 

     тоже в %  % 43,5 0,0 39,9 9,2 0,0 7,9 4,9 0,0 4,4 6,7 0,0 6,1 16,4 0,0 14,7 16,8 0,0 14,2 22,7 0,0 20,1 20,9 0,0 17,9 25,3 0,0 21,9 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 9,5 6,6 16,1 99,9 17,6 117,5 29,8 5,3 35,1 40,3 11,5 51,9 86,7 13,9 100,5 230,2 36,1 266,3 144,0 27,0 171,0 126,4 27,5 153,9 177,8 62,6 240,3 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,7 5,0 1,1 3,0 3,0 3,0 2,5 4,0 2,7 2,1 5,1 2,4 2,4 3,3 2,5 7,2 6,0 7,0 3,0 4,2 3,1 1,2 1,6 1,2 2,0 4,3 2,3 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                                        

- электрической, всего ч 2 353 619 2 972 3 191 1 504 4 695 3 414 1 340 4 755 3 942 1 632 5 574 3 332 1 477 4 810 4 661 1 938 6 600 4 200 2 075 6 275 3 894 1 438 5 332 3 528 1 740 5 268 

- тепловой, всего ч 4 765 432 5 197 3 275 569 3 844 2 401 271 2 671 2 929 330 3 259 3 633 415 4 048 4 594 866 5 460 4 311 564 4 875 4 410 728 5 138 4 317 668 4 984 

       в том числе турбоагрегатов ч 2 621 425 3 045 2 843 503 3 346 2 186 267 2 453 2 598 311 2 909 2 928 406 3 334 3 576 795 4 371 3 249 552 3 801 3 416 697 4 113 3 162 655 3 818 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 263 37 300 900 366 1 266 416 154 570 582 213 795 909 259 1 168 960 439 1 399 1 571 545 2 116 2 941 866 3 807 2 434 965 3 399 

в том числе:                                                         

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 226 21 248 523 89 612 185 23 208 304 36 340 562 67 629 455 87 542 766 103 869 1 699 278 1 977 1 457 232 1 689 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 36 16 52 377 277 654 231 131 362 278 177 455 347 192 539 505 352 857 805 442 1 247 1 242 589 1 830 977 733 1 710 

10 

Удельный расход условного топлива                                                         

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 163,1 169,8 163,7 161,0 157,7 160,5 161,8 177,6 163,4 159,5 167,8 160,3 158,8 166,0 159,6 152,9 154,3 153,1 164,5 169,6 165,1 161,3 159,7 161,1 163,5 168,2 164,1 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 224,3 348,6 251,6 229,7 359,1 271,0 260,9 382,7 294,8 235,5 361,7 272,5 192,0 236,0 205,6 180,7 303,6 216,8 214,5 234,2 221,1 195,6 250,1 210,3 207,4 312,3 242,3 

11 

Расход натурального топлива                                                         

- природный газ млн м3 224 32 256 766 312 1 078 355 131 486 497 182 679 776 221 997 819 375 1 194 1 339 465 1 805 2 509 740 3 249 2 077 824 2 901 

- мазут тыс. т 0,02 0,00 0,02 1,99 0,00 1,99 0,01 0,00 0,01 0,13 0,00 0,13 0,07 0,00 0,07 0,02 0,00 0,02 1,63 0,00 1,63 1,06 0,00 1,06 0,47 0,00 0,47 

- уголь тыс. т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 112 366 153 208 332 289 502 1 027 874 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 2 569 7 955 3 086 4 482 7 602 6 698 10 976 23 434 19 618 
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ТЭЦ-25 ТЭЦ-26 ТЭЦ-22 ТЭЦ-27 
ОАО "Мосэнерго", 

Москва 

ОАО "Мосэнерго", МO 

(ТЭЦ-22, ТЭЦ-27) 

ОАО "Мосэнерго", Москва 

+МO (ТЭЦ-22, ТЭЦ-27) 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

1 

Установленная мощность на конец года:                                             

- электрическая МВт 1 370 1 370 1 370 1 851 1 851 1 851 1 385 1 385 1 385 1 060 1 060 1 060 9 989 9 989 9 989  -   -   -  12 434 12 434 12 434 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 4 088 4 088 4 088 4 202 4 202 4 202 3 678 3 678 3 678 1 876 1 876 1 876 27 816 27 816 27 816 5 554 5 554 5 554 33 370 33 370 33 370 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 1 928 1 928 1 928 2 222 2 222 2 222 2 238 2 238 2 238 976 976 976 13 716 13 716 13 716 3 214 3 214 3 214 16 930 16 930 16 930 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                                             

  - в паре т/ч 0 0 0 2 2 2 163 163 163 0 0 0 70 70 70 163 163 163 233 233 233 

  - в горячей воде Гкал/ч 3 434 430 3 434 3 396 520 3 396 3 320 541 3 320 1 454 188 1 454 22 902 2 595 22 902 4 774 728 4 774 27 677 3 323 27 677 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 6 644 2 646 9 289 7 476 3 447 10 923  -   -   -   -   -   -  39 736 17 249 56 985  -   -   -  39 736 17 249 56 985 

в том числе:                -   -   -   -   -   -         -   -   -        

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 

утилизацией тепла) 
млн кВт·ч 4 015 957 4 972 4 552 1 234 5 785  -   -   -   -   -   -  26 944 5 638 32 582  -   -   -  26 944 5 638 32 582 

- по конденсационному циклу (по циклу 

без утилизации тепла) 
млн кВт·ч 2 629 1 689 4 317 2 925 2 213 5 138  -   -   -   -   -   -  12 792 11 611 24 403  -   -   -  12 792 11 611 24 403 

     тоже в % от суммарной выработки % 39,6 63,8 46,5 39,1 64,2 47,0  -   -   -   -   -   -  32,2 67,3 42,8  -   -   -  32,2 67,3 42,8 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 445 185 630 544 246 790  -   -   -   -   -   -  3 323 1 379 4 702  -   -   -  3 323 1 379 4 702 

     тоже в % от суммарной выработки % 6,7 7,0 6,8 7,3 7,1 7,2  -   -   -   -   -   -  8,4 8,0 8,3  -   -   -  8,4 8,0 8,3 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 6 199 2 460 8 659 6 932 3 201 10 133  -   -   -   -   -   -  36 414 15 869 52 283  -   -   -  36 414 15 869 52 283 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 7 202,0 1 494,7 8 696,8 8 455,3 1 810,9 10 266,1 8 106,9 1 881,3 9 988,2 3 474,0 652,8 4 126,8 53 960,6 9 031,1 62 991,7 11 580,9 2 534,1 14 115,0 65 541,4 11 565,2 77 106,7 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 421,5 144,3 565,8 0,0 0,0 0,0 147,6 35,9 183,5 421,5 144,3 565,8 569,1 180,2 749,3 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 7,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 3,6 5,7 4,0 0,9 1,6 1,0 

с горячей водой тыс. Гкал 7 202,0 1 494,7 8 696,8 8 453,4 1 810,9 10 264,3 7 685,4 1 737,0 9 422,4 3 474,0 652,8 4 126,8 53 813,0 8 995,2 62 808,2 11 159,4 2 389,8 13 549,2 64 972,4 11 385,0 76 357,4 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,8 92,3 94,3 100,0 100,0 100,0 99,7 99,6 99,7 96,4 94,3 96,0 99,1 98,4 99,0 

в том числе:                                             

     отработавшим паром тыс. Гкал 6 139,5 1 463,3 7 602,8 6 529,2 1 770,0 8 299,1 5 836,1 1 841,0 7 677,1 2 716,5 642,5 3 359,0 42 350,5 8 711,2 51 061,7 8 552,7 2 483,5 11 036,2 50 903,2 11 194,7 62 097,8 

     тоже в %  % 85,2 97,9 87,4 77,2 97,7 80,9 75,9 106,0 81,5 78,2 98,4 81,4 78,5 96,5 81,1 73,9 98,0 78,2 77,7 96,8 80,5 

     ПВК тыс. Гкал 950,8 0,0 950,8 1 799,3 0,0 1 799,3 2 058,6 0,0 2 058,6 649,5 0,0 649,5 10 419,3 0,0 10 419,3 2 708,0 0,0 2 708,0 13 127,3 0,0 13 127,3 

     тоже в %  % 13,2 0,0 10,9 21,3 0,0 17,5 26,8 0,0 21,8 18,7 0,0 15,7 19,3 0,0 16,5 23,4 0,0 19,2 20,0 0,0 17,0 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 374,5 87,5 462,0 309,7 82,0 391,7 223,7 54,5 278,2 16,6 5,4 22,0 1 628,8 377,5 2 006,3 240,3 59,9 300,2 1 869,1 437,4 2 306,5 

     тоже в % от суммарной выработки % 4,9 5,5 5,0 3,5 4,3 3,7 2,7 2,8 2,7 0,5 0,8 0,5 2,9 4,0 3,1 2,0 2,3 2,1 2,8 3,6 2,9 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                            

- электрической, всего ч 4 849 1 931 6 780 4 039 1 862 5 902  -   -   -   -   -   -  3 978 1 727 5 705  -   -   -  3 196 1 387 4 583 

- тепловой, всего ч 3 735 775 4 511 3 805 815 4 620 3 622 841 4 463 3 559 669 4 228 1 940 325 2 265 2 085 456 2 541 1 964 347 2 311 

       в том числе турбоагрегатов ч 3 184 759 3 943 2 938 797 3 735 2 608 823 3 430 2 783 658 3 442 3 088 635 3 723 2 661 773 3 434 3 007 661 3 668 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 2 733 985 3 718 2 936 1 207 4 144 1 315 311 1 626 521 101 622 16 646 6 036 22 682 1 836 412 2 248 18 482 6 449 24 930 

в том числе:                                             

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 1 185 251 1 436 1 385 304 1 688 1 315 311 1 626 521 101 622 8 747 1 491 10 238 1 836 412 2 248 10 584 1 903 12 487 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 1 548 734 2 282 1 552 904 2 455  -   -   -   -   -   -  7 898 4 545 12 444  -   -   -  7 898 4 545 12 444 

10 

Удельный расход условного топлива                                             

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 164,5 168,3 165,1 163,8 167,7 164,5 162,2 165,5 162,8 150,1 154,4 150,8 162,1 165,1 162,5 158,6 162,6 159,3 161,5 164,6 161,9 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 249,8 298,2 263,6 223,9 282,3 242,3  -   -   -   -   -   -  216,9 286,4 238,0  -   -   -  216,9 286,4 238,0 

11 

Расход натурального топлива                                             

- природный газ млн м3 2 333 841 3 174 2 507 1 031 3 537 1 122 266 1 388 445 86 531 14 203 5 153 19 356 1 568 352 1 919 15 771 5 505 21 275 

- мазут тыс. т 0,17 0,00 0,17 0,10 0,00 0,10  -   -   -   -   -   -  5,66 0,00 5,66  -   -   -  5,66 0,00 5,66 

- уголь тыс. т 0 0 0 0 0 0  -   -   -   -   -   -  0 0 0  -   -   -  0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 873 929 556 218 5 664 774 6 438 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 18 415 19 919 11 596 4 556 124 754 16 152 140 906 
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Таблица 3.4 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2035 (2034 г.) 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ГЭС-1 ТЭЦ-8 ТЭЦ-9 ТЭЦ-11 ТЭЦ-12 ТЭЦ-16 ТЭЦ-20 ТЭЦ-21 ТЭЦ-23 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 

Установленная мощность на конец года:                                                         

- электрическая МВт 86 86 86,00 580 580 580 285 285 285 330 330 330 612 612 612 651 651 651 985 985 985 1 779 1 779 1 779 1 461 1 461 1 461 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 691 691 691,00 1 892 1 892 1 892 577 577 577 1 011 1 011 1 011 1 914 1 914 1 914 1 408 1 408 1 408 2 480 2 480 2 480 4 948 4 948 4 948 4 605 4 605 4 605 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 291 291 291,00 992 992 992 477 477 477 651 651 651 974 974 974 648 648 648 1 080 1 080 1 080 2 388 2 388 2 388 2 065 2 065 2 065 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                                                         

в том числе:                                                         

  - в паре т/ч 0 0 0 23 23 23 0 0 0 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 577 36 577 1 555 166 1 555 539 37 539 856 64 856 1 429 116 1 429 1 233 166 1 233 1 993 181 1 993 4 540 513 4 540 3 749 404 3 749 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 209 55 264 1 915 903 2 818 1 006 395 1 401 1 346 557 1 903 2 109 935 3 044 3 140 1 306 4 445 4 280 2 115 6 395 7 167 2 647 9 814 5 333 2 631 7 963 

в том числе:                                                         

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 
утилизацией тепла) 

млн кВт·ч 186 29 216 1 501 265 1 765 615 75 690 950 115 1 065 1 638 225 1 863 1 891 420 2 311 2 073 359 2 432 5 481 1 118 6 600 4 463 921 5 384 

- по конденсационному циклу (по циклу 

без утилизации тепла) 
млн кВт·ч 23 26 49 414 638 1 052 391 320 711 396 442 838 471 710 1 181 1 249 886 2 134 2 208 1 756 3 963 1 685 1 529 3 215 870 1 710 2 579 

     тоже в % от суммарной выработки % 11,0 46,6 18,4 21,6 70,7 37,3 38,8 81,1 50,8 29,4 79,4 44,0 22,3 75,9 38,8 39,8 67,8 48,0 51,6 83,0 62,0 23,5 57,8 32,8 16,3 65,0 32,4 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 40 8 48 215 105 320 90 41 131 124 52 175 234 94 328 248 105 353 394 162 556 595 211 806 456 200 655 

     тоже в % от суммарной выработки % 19,3 14,2 18,3 11,2 11,7 11,4 8,9 10,4 9,3 9,2 9,3 9,2 11,1 10,0 10,8 7,9 8,0 7,9 9,2 7,7 8,7 8,3 8,0 8,2 8,5 7,6 8,2 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 169 47 216 1 700 797 2 497 916 354 1 270 1 222 506 1 728 1 875 841 2 716 2 891 1 201 4 092 3 887 1 952 5 839 6 572 2 436 9 008 4 877 2 431 7 308 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 1 384,1 125,7 1 509,8 3 329,2 576,6 3 905,8 1 154,2 129,6 1 283,8 1 957,1 222,9 2 180,1 3 549,1 404,8 3 953,9 3 058,9 576,8 3 635,7 4 747,2 628,7 5 375,9 10 796,8 1 784,4 12 581,2 9 082,0 1 406,4 10 488,3 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 46,2 2,4 48,6 0,0 0,0 0,0 99,5 33,5 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 1,4 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0 5,1 15,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 1 384,1 125,7 1 509,8 3 283,0 574,2 3 857,1 1 154,2 129,6 1 283,8 1 857,6 189,4 2 047,1 3 549,1 404,8 3 953,9 3 058,9 576,8 3 635,7 4 747,2 628,7 5 375,9 10 796,8 1 784,4 12 581,2 9 082,0 1 406,4 10 488,3 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 98,6 99,6 98,8 100,0 100,0 100,0 94,9 85,0 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                                         

     отработавшим паром тыс. Гкал 782,6 123,6 906,2 2 891,4 509,7 3 401,1 1 052,6 127,7 1 180,3 1 737,3 210,0 1 947,3 2 878,4 396,1 3 274,5 2 383,2 529,5 2 912,8 3 560,2 616,0 4 176,1 8 379,0 1 709,5 10 088,5 6 688,0 1 380,2 8 068,2 

     тоже в %  % 56,5 98,3 60,0 88,1 88,8 88,2 91,2 98,5 91,9 93,5 110,9 95,1 81,1 97,8 82,8 77,9 91,8 80,1 75,0 98,0 77,7 77,6 95,8 80,2 73,6 98,1 76,9 

     ПВК тыс. Гкал 581,1 0,0 581,1 301,4 0,0 301,4 54,7 0,0 54,7 124,1 0,0 124,1 563,4 0,0 563,4 512,4 0,0 512,4 1 095,2 0,0 1 095,2 2 239,4 0,0 2 239,4 2 262,6 0,0 2 262,6 

     тоже в %  % 42,0 0,0 38,5 9,2 0,0 7,8 4,7 0,0 4,3 6,7 0,0 6,1 15,9 0,0 14,2 16,8 0,0 14,1 23,1 0,0 20,4 20,7 0,0 17,8 24,9 0,0 21,6 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 9,4 6,6 16,1 102,4 18,0 120,4 30,0 5,3 35,4 41,4 12,0 53,4 86,9 13,9 100,8 236,6 37,1 273,6 146,9 27,8 174,7 129,6 28,2 157,8 181,1 63,8 244,9 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,7 5,0 1,1 3,0 3,0 3,0 2,5 4,0 2,7 2,1 5,1 2,4 2,4 3,3 2,5 7,2 6,0 7,0 3,0 4,2 3,1 1,2 1,6 1,2 2,0 4,3 2,3 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                                        

- электрической, всего ч 2 435 640 3 075 3 302 1 556 4 858 3 533 1 387 4 919 4 079 1 689 5 768 3 448 1 529 4 977 4 823 2 006 6 829 4 346 2 147 6 492 4 029 1 488 5 517 3 650 1 800 5 451 

- тепловой, всего ч 4 756 432 5 188 3 356 581 3 937 2 420 272 2 691 3 006 342 3 349 3 644 416 4 059 4 721 890 5 611 4 396 582 4 978 4 521 747 5 268 4 398 681 5 079 

       в том числе турбоагрегатов ч 2 689 425 3 114 2 915 514 3 429 2 207 268 2 475 2 669 323 2 991 2 955 407 3 362 3 678 817 4 495 3 296 570 3 867 3 509 716 4 225 3 239 668 3 907 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 264 38 302 930 378 1 308 429 159 588 602 220 822 926 266 1 192 998 454 1 452 1 617 564 2 181 3 035 896 3 930 2 505 998 3 503 

в том числе:                                                         

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 226 21 247 536 91 627 187 23 210 312 37 350 564 67 631 468 89 557 781 107 888 1 742 285 2 027 1 485 237 1 722 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 38 17 55 393 287 680 243 136 378 289 183 472 362 199 561 530 365 895 836 457 1 293 1 292 611 1 903 1 020 762 1 781 

10 

Удельный расход условного топлива                                                         

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 163,1 170,0 163,7 161,1 157,7 160,6 161,9 177,7 163,5 159,5 167,8 160,4 158,8 166,0 159,6 152,9 154,3 153,1 164,5 169,6 165,1 161,4 159,8 161,1 163,5 168,2 164,2 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 225,8 354,7 254,0 231,3 359,9 272,4 264,7 384,0 297,9 236,7 361,6 273,2 193,3 236,5 206,7 183,4 304,0 218,8 215,0 234,2 221,4 196,7 250,6 211,3 209,1 313,3 243,8 

11 

Расход натурального топлива                                                         

- природный газ млн м3 225 33 258 791 323 1 114 367 136 502 513 188 701 791 227 1 018 852 388 1 240 1 378 481 1 860 2 589 765 3 354 2 138 852 2 990 

- мазут тыс. т 0,02 0,00 0,02 1,99 0,00 1,99 0,01 0,00 0,01 0,13 0,00 0,13 0,07 0,00 0,07 0,02 0,00 0,02 1,63 0,00 1,63 1,06 0,00 1,06 0,47 0,00 0,47 

- уголь тыс. т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 112 374 155 212 333 296 519 1 048 888 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 2 564 8 132 3 105 4 567 7 620 6 834 11 366 23 895 19 897 
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ТЭЦ-25 ТЭЦ-26 ТЭЦ-22 ТЭЦ-27 
ОАО "Мосэнерго", 

Москва 

ОАО "Мосэнерго", МO 

(ТЭЦ-22, ТЭЦ-27) 

ОАО "Мосэнерго", Москва 

+МO (ТЭЦ-22, ТЭЦ-27) 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

1 

Установленная мощность на конец года:                                             

- электрическая МВт 1 370 1 370 1 370 1 851 1 851 1 851 1 385 1 385 1 385 1 060 1 060 1 060 9 989 9 989 9 989  -   -   -  12 434 12 434 12 434 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 4 088 4 088 4 088 4 202 4 202 4 202 3 678 3 678 3 678 1 876 1 876 1 876 27 816 27 816 27 816 5 554 5 554 5 554 33 370 33 370 33 370 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 1 928 1 928 1 928 2 222 2 222 2 222 2 238 2 238 2 238 976 976 976 13 716 13 716 13 716 3 214 3 214 3 214 16 930 16 930 16 930 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                                             

  - в паре т/ч 0 0 0 2 2 2 163 163 163 0 0 0 70 70 70 163 163 163 233 233 233 

  - в горячей воде Гкал/ч 3 557 446 3 557 3 456 526 3 456 3 400 550 3 400 1 500 193 1 500 23 484 2 655 23 484 4 900 744 4 900 28 384 3 398 28 384 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 6 873 2 737 9 610 7 735 3 566 11 301  -   -   -   -   -   -  41 113 17 846 58 959  -   -   -  41 113 17 846 58 959 

в том числе:                -   -   -   -   -   -         -   -   -        

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 

утилизацией тепла) 
млн кВт·ч 4 128 994 5 122 4 648 1 247 5 895  -   -   -   -   -   -  27 574 5 768 33 342  -   -   -  27 574 5 768 33 342 

- по конденсационному циклу (по циклу 

без утилизации тепла) 
млн кВт·ч 2 745 1 743 4 488 3 087 2 319 5 406  -   -   -   -   -   -  13 539 12 078 25 617  -   -   -  13 539 12 078 25 617 

     тоже в % от суммарной выработки % 39,9 63,7 46,7 39,9 65,0 47,8  -   -   -   -   -   -  32,9 67,7 43,4  -   -   -  32,9 67,7 43,4 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 459 192 651 557 253 810  -   -   -   -   -   -  3 412 1 422 4 834  -   -   -  3 412 1 422 4 834 

     тоже в % от суммарной выработки % 6,7 7,0 6,8 7,2 7,1 7,2  -   -   -   -   -   -  8,3 8,0 8,2  -   -   -  8,3 8,0 8,2 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 6 414 2 545 8 960 7 177 3 313 10 491  -   -   -   -   -   -  37 701 16 424 54 125  -   -   -  37 701 16 424 54 125 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 7 406,9 1 552,7 8 959,6 8 594,9 1 830,3 10 425,2 8 295,9 1 915,0 10 210,9 3 574,6 672,4 4 246,9 55 060,3 9 239,0 64 299,3 11 870,5 2 587,4 14 457,9 66 930,8 11 826,4 78 757,2 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 421,5 144,3 565,8 0,0 0,0 0,0 147,6 35,9 183,5 421,5 144,3 565,8 569,1 180,2 749,3 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 7,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 3,6 5,6 3,9 0,9 1,5 1,0 

с горячей водой тыс. Гкал 7 406,9 1 552,7 8 959,6 8 593,0 1 830,3 10 423,3 7 874,4 1 770,7 9 645,1 3 574,6 672,4 4 246,9 54 912,7 9 203,1 64 115,8 11 449,0 2 443,1 13 892,1 66 361,7 11 646,1 78 007,9 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,9 92,5 94,5 100,0 100,0 100,0 99,7 99,6 99,7 96,4 94,4 96,1 99,1 98,5 99,0 

в том числе:                                             

     отработавшим паром тыс. Гкал 6 312,9 1 520,1 7 833,0 6 666,9 1 788,9 8 455,8 5 995,4 1 874,0 7 869,4 2 797,2 661,8 3 459,0 43 332,5 8 911,3 52 243,8 8 792,6 2 535,8 11 328,3 52 125,1 11 447,1 63 572,2 

     тоже в %  % 85,2 97,9 87,4 77,6 97,7 81,1 76,1 105,8 81,6 78,3 98,4 81,4 78,7 96,5 81,3 74,1 98,0 78,4 77,9 96,8 80,7 

     ПВК тыс. Гкал 979,1 0,0 979,1 1 799,1 0,0 1 799,1 2 083,4 0,0 2 083,4 666,2 0,0 666,2 10 512,4 0,0 10 512,4 2 749,7 0,0 2 749,7 13 262,1 0,0 13 262,1 

     тоже в %  % 13,2 0,0 10,9 20,9 0,0 17,3 26,5 0,0 21,6 18,6 0,0 15,7 19,1 0,0 16,3 23,2 0,0 19,0 19,8 0,0 16,8 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 385,2 90,9 476,1 314,8 82,9 397,7 228,9 55,5 284,4 17,1 5,5 22,6 1 664,3 386,5 2 050,8 246,0 61,0 307,1 1 910,3 447,5 2 357,9 

     тоже в % от суммарной выработки % 4,9 5,5 5,0 3,5 4,3 3,7 2,7 2,8 2,7 0,5 0,8 0,5 2,9 4,0 3,1 2,0 2,3 2,1 2,8 3,6 2,9 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                            

- электрической, всего ч 5 017 1 998 7 015 4 179 1 927 6 106  -   -   -   -   -   -  4 116 1 787 5 902  -   -   -  3 306 1 435 4 742 

- тепловой, всего ч 3 842 805 4 647 3 868 824 4 692 3 707 856 4 563 3 662 689 4 351 1 979 332 2 312 2 137 466 2 603 2 006 354 2 360 

       в том числе турбоагрегатов ч 3 274 788 4 063 3 000 805 3 806 2 679 837 3 516 2 866 678 3 544 3 159 650 3 809 2 736 789 3 525 3 079 676 3 755 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 2 825 1 020 3 845 3 027 1 247 4 274 1 346 317 1 663 537 104 640 17 157 6 239 23 397 1 882 421 2 303 19 039 6 660 25 699 

в том числе:                                             

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 1 218 261 1 480 1 408 307 1 715 1 346 317 1 663 537 104 640 8 928 1 526 10 453 1 882 421 2 303 10 810 1 946 12 756 

- на отпущенную электроэнергию (физ. 

метод) 
тыс. т у.т. 1 607 758 2 365 1 619 940 2 559  -   -   -   -   -   -  8 230 4 714 12 943  -   -   -  8 230 4 714 12 943 

10 

Удельный расход условного топлива                                             

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 164,5 168,2 165,1 163,8 167,8 164,5 162,2 165,5 162,8 150,1 154,4 150,8 162,1 165,1 162,6 158,6 162,6 159,3 161,5 164,6 162,0 

- на отпущенную электроэнергию (физ. 

метод) 
г/кВт·ч 250,5 297,9 264,0 225,6 283,6 243,9  -   -   -   -   -   -  218,3 287,0 239,1  -   -   -  218,3 287,0 239,1 

11 

Расход натурального топлива                                             

- природный газ млн м3 2 411 870 3 282 2 584 1 064 3 648 1 149 271 1 419 458 89 547 14 640 5 326 19 966 1 607 359 1 966 16 247 5 685 21 932 

- мазут тыс. т 0,17 0,00 0,17 0,10 0,00 0,10  -   -   -   -   -   -  5,66 0,00 5,66  -   -   -  5,66 0,00 5,66 

- уголь тыс. т 0 0 0 0 0 0  -   -   -   -   -   -  0 0 0  -   -   -  0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 894 942 569 225 5 772 794 6 566 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 18 903 20 158 11 867 4 700 127 041 16 567 143 607 
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Таблица 3.5 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы когенерационных источников других организаций на 01.01.2023 (2022 г.) 

№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 

ТЭЦ МЭИ ТЭС "Международная" ПГУ ТЭС "Терешково" ПГУ ТЭС "Кожухово" ГТЭС "Коломенское" ГТЭС "Внуково" 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Установленная мощность на конец года:                                       

- электрическая МВт 17 17 17 236 236 236 170 170 170 170 170 170 136 136 136 90 90 90 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 31 31 31 420 420 420 150 150 150 270 270 270 171 171 171 260 260 260 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 31 31 31 170 170 170 150 150 150 150 150 150 171 171 171 120 120 120 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                                       

в том числе:                                       

  - в паре т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0  -  0 0 0 0 0 144 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 60 35 95 944 693 1 637 680 391 1 071 680 391 1 071 293 32 325 167 17 185 

в том числе:                                       

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 

утилизацией тепла) 
млн кВт·ч 55 23 78 630 70 700 532 0 532 0 0 0 293 32 325 167 17 185 

- по конденсационному циклу (по циклу 

без утилизации тепла) 
млн кВт·ч 5 12 17 314 623 937 148 391 539 680 391 1 071 0 0 0 0 0 0 

     тоже в % от суммарной выработки % 8,8 34,1 18,1 33,3 89,9 57,2 21,7 100,0 50,3 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 5 2 7 46 30 76 45 22 67 14 9 23 18 2 20 10 1 11 

     тоже в % от суммарной выработки % 8,2 7,0 7,8 4,9 4,3 4,6 6,7 5,5 6,2 2,1 2,4 2,2 6,1 6,1 6,1 6,2 6,0 6,2 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 55 32 88 898 663 1 561 635 369 1 004 666 382 1 048 275 30 305 157 16 173 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 92,6 34,6 127,1 668,9 51,1 720,0 469,6 0,0 469,6 0,0 0,0 0,0 490,4 53,3 543,7 304,5 27,0 331,5 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 92,6 34,6 127,1 668,9 51,1 720,0 469,6 0,0 469,6 0,0 0,0 0,0 490,4 53,3 543,7 304,5 27,0 331,5 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                       

     отработавшим паром тыс. Гкал 91,2 34,0 125,2 504,3 50,3 554,6 462,6 0,0 462,6 0,0 0,0 0,0 483,0 52,5 535,5 261,6 27,0 288,6 

     тоже в %  % 98,5 98,5 98,5 75,4 98,5 77,0 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 98,5 98,5 85,9 100,0 87,1 

     ПВК тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 154,6 0,0 154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 0,0 42,9 

     тоже в %  % 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 12,9 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 0,9 0,3 1,3 6,8 0,5 7,3 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 5,0 0,5 5,5 3,1 0,3 3,3 

     тоже в % от суммарной выработки % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                      

- электрической, всего ч 3 600 2 067 5 667 4 000 2 936 6 936 4 000 2 300 6 300 4 000 2 300 6 300 2 156 234 2 390 1 860 191 2 051 

- тепловой, всего ч 3 016 1 126 4 141 1 609 123 1 732 3 162 0 3 162 0 0 0 2 897 315 3 212 1 183 105 1 288 

       в том числе турбоагрегатов ч 2 941 1 098 4 039 2 967 296 3 262 3 084 0 3 084 0 0 0 2 825 307 3 132 2 180 225 2 405 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 29 13 42 270 181 451 212 100 312 179 103 281 121 13 134 74 7 80 

в том числе:                                       

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 14 5 19 94 12 106 62  -  62 0 0 0 51 6 56 36 3 39 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 15 8 23 176 169 345 150 100 249 179 103 281 70 8 77 37 4 41 

10 

Удельный расход условного топлива                                       

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 151,7 151,4 151,6 140,5 231,7 147,0 132,6  -  132,6  -   -   -  103,6 103,6 103,6 119,0 112,6 118,5 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 261,9 252,4 258,4 196,5 254,3 221,1 235,8 270,0 248,4 268,3 269,0 268,6 253,3 253,3 253,3 238,0 238,0 238,0 

11 

Расход натурального топлива                                       

- природный газ млн м3 24 11 36 231 154 385 181 85 266 152 88 240 103 11 114 63 6 69 

- мазут тыс. т  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00 

- уголь тыс. т  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 14 94 102 41 31 36 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 60 2 080 1 101 603 482 731 
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ГТЭС "Щербинка" ГТЭС "Молжаниновка" 
Энергокомплекс "СРК "Легенды 

хоккея" 
Мусоросжигательный завод № 3 ВСЕГО 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 

Установленная мощность на конец года:                                 

- электрическая МВт 0 0 0 100 100 100 17 17 17 11 11 11 947 947 947 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 153 153 153 70 70 70 28 28 28 79 79 79 1 632 1 632 1 632 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 0 0 0 70 70 70 14 14 14 79 79 79 955 955 955 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                           0 0 0 

в том числе:                                 

  - в паре т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 637 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 0 0 0 400 230 630 62 46 108 33 22 55 3 320 1 857 5 177 

в том числе:                                 

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 

утилизацией тепла) 
млн кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 19 44 1 702 161 1 863 

- по конденсационному циклу (по циклу 
без утилизации тепла) 

млн кВт·ч 0 0 0 400 230 630 62 46 108 9 3 11 1 617 1 696 3 313 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 26,0 11,8 20,3 48,7 91,3 64,0 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 6 1 7 20 12 32 2 1 3 14 10 23 180 89 270 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 41,4 44,4 42,6 5,4 4,8 5,2 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 0 0 0 380 219 599 60 45 105 19 12 31 3 139 1 768 4 907 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 280,6 55,0 335,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,0 143,2 341,2 2 504,5 364,1 2 868,7 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 280,6 55,0 335,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,0 143,2 341,2 2 504,5 364,1 2 868,7 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                 

     отработавшим паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,1 141,0 336,1 1 997,7 304,9 2 302,6 

     тоже в %  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,5 98,5 98,5 79,8 83,7 80,3 

     ПВК тыс. Гкал 280,6 55,0 335,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478,1 55,0 533,1 

     тоже в %  % 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 15,1 18,6 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 6,3 1,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,4 3,4 28,8 4,4 33,1 

     тоже в % от суммарной выработки % 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                

- электрической, всего ч  -   -   -  4 000 2 300 6 300 3 600 2 700 6 300 3 000 2 021 5 021 3 506 1 961 5 467 

- тепловой, всего ч 1 875 368 2 243 0 0 0 0 0 0 2 529 1 828 4 357 1 535 223 1 758 

       в том числе турбоагрегатов ч  -   -   -  0 0 0 0 0 0 2 466 1 783 4 249 2 091 319 2 410 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 46 9 55 98 56 154 20 15 35 0 0 0 1 048 497 1 544 

в том числе:                                 

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 46 9 55 0 0 0  -   -   -  0 0 0 303 35 338 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т.  -   -   -  98 56 154 20 15 35 0 0 0 744 462 1 206 

10 

Удельный расход условного топлива                                 

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 163,6 163,6 163,6  -   -   -   -   -   -  0,0 0,0 0,0 121,2 95,4 117,9 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч  -   -   -  257,4 257,4 257,4 333,7 333,7 333,7 0,0 0,0 0,0 237,0 261,4 245,8 

11 

Расход натурального топлива                                 

- природный газ млн м3 39 8 47 83 48 132 17 13 30 0 0 0 894 424 1 318 

- мазут тыс. т  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

- уголь тыс. т  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0 0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 17 23 5 0 363 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 404 355 124 0 5 940 
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Таблица 3.6 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы когенерационных источников других организаций на 01.01.2028 (2027 г.) 

№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 

ТЭЦ МЭИ ТЭС "Международная" ПГУ ТЭС "Терешково" ПГУ ТЭС "Кожухово" ГТЭС "Коломенское" ГТЭС "Внуково" 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Установленная мощность на конец года:                                       

- электрическая МВт 17 17 17 236 236 236 170 170 170 170 170 170 136 136 136 90 90 90 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 31 31 31 420 420 420 150 150 150 270 270 270 171 171 171 260 260 260 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 31 31 31 170 170 170 150 150 150 150 150 150 171 171 171 120 120 120 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                                       

в том числе:                                       

  - в паре т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 0  -  0 0 0 0 0 165 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 60 35 95 944 693 1 637 680 391 1 071 680 391 1 071 305 39 343 193 21 214 

в том числе:                                       

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с 

утилизацией тепла) 
млн кВт·ч 55 23 78 745 74 820 521 0 521 0 0 0 305 39 343 193 21 214 

- по конденсационному циклу (по циклу 

без утилизации тепла) 
млн кВт·ч 5 12 17 199 619 817 159 391 550 680 391 1 071 0 0 0 0 0 0 

     тоже в % от суммарной выработки % 8,8 34,1 18,1 21,1 89,3 49,9 23,4 100,0 51,3 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 5 2 7 46 30 76 45 22 67 14 9 23 19 2 21 12 1 13 

     тоже в % от суммарной выработки % 8,2 7,0 7,8 4,9 4,3 4,6 6,6 5,5 6,2 2,1 2,4 2,2 6,1 6,1 6,1 6,2 6,0 6,2 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 55 32 88 898 663 1 561 635 369 1 004 666 382 1 048 286 36 323 181 20 201 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 92,6 34,6 127,1 661,8 54,4 716,3 459,8 0,0 459,8 0,0 0,0 0,0 510,0 64,5 574,4 350,0 32,6 382,6 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 92,6 34,6 127,1 661,8 54,4 716,3 459,8 0,0 459,8 0,0 0,0 0,0 510,0 64,5 574,4 350,0 32,6 382,6 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                       

     отработавшим паром тыс. Гкал 91,2 34,0 125,2 596,4 53,6 650,0 452,9 0,0 452,9 0,0 0,0 0,0 502,3 63,5 565,8 302,1 32,6 334,7 

     тоже в %  % 98,5 98,5 98,5 90,1 98,5 90,8 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 98,5 98,5 86,3 100,0 87,5 

     ПВК тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 55,5 0,0 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0 47,8 

     тоже в %  % 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 12,5 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 0,9 0,3 1,3 6,7 0,5 7,2 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 5,2 0,7 5,8 3,5 0,3 3,9 

     тоже в % от суммарной выработки % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 

Число часов использования установленной 

мощности 
                                      

- электрической, всего ч 3 600 2 067 5 667 4 000 2 936 6 936 4 000 2 300 6 300 4 000 2 300 6 300 2 242 283 2 525 2 148 231 2 379 

- тепловой, всего ч 3 016 1 126 4 141 1 592 131 1 723 3 096 0 3 096 0 0 0 3 012 381 3 393 1 360 127 1 486 

       в том числе турбоагрегатов ч 2 941 1 098 4 039 3 508 315 3 824 3 019 0 3 019 0 0 0 2 938 371 3 309 2 518 272 2 789 

9 

Расход условного топлива на отпущенную 

э/э и т/э, всего, 
тыс. т у.т. 29 13 42 255 181 435 211 100 311 179 103 281 125 16 141 85 8 93 

в том числе:                                       

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 14 5 19 87 12 99 61  -  61 0 0 0 53 7 60 42 4 45 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 15 8 23 168 168 336 150 100 250 179 103 281 73 9 82 43 5 48 

10 

Удельный расход условного топлива                                       

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 151,7 151,4 151,6 131,3 226,7 138,6 133,0  -  133,0  -   -   -  103,6 103,6 103,6 118,8 112,6 118,3 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 261,9 252,4 258,4 186,9 253,5 215,2 236,8 270,0 249,0 268,3 269,0 268,6 253,3 253,3 253,3 238,0 238,0 238,0 

11 

Расход натурального топлива                                       

- природный газ млн м3 24 11 36 217 154 372 181 85 266 152 88 240 107 14 121 72 7 79 

- мазут тыс. т  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00 

- уголь тыс. т  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 14 92 57 41 31 39 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 60 2 102 1 093 603 482 789 
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ГТЭС "Щербинка" ГТЭС "Молжаниновка" 
Энергокомплекс "СРК "Легенды 

хоккея" 
Мусоросжигательный завод № 3 ВСЕГО 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30       34 35 36 

1 

Установленная мощность на конец года:                                 

- электрическая МВт 0 0 0 100 100 100 17 17 17 11 11 11 947 947 947 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 153 153 153 120 120 120 28 28 28 79 79 79 1 682 1 682 1 682 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 0 0 0 70 70 70 14 14 14 79 79 79 955 955 955 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                           0 0 0 

в том числе:                                 

  - в паре т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 0 0 106 0 0 15 0 0 0 0 0 22 0 0 709 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 0 0 0 400 230 630 62 46 108 33 22 55 3 357 1 868 5 225 

в том числе:                                 

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с утилизацией тепла) млн кВт·ч 0 0 0 59 12 71 0 0 0 24 19 44 1 903 188 2 091 

- по конденсационному циклу (по циклу без утилизации 

тепла) 
млн кВт·ч 0 0 0 341 218 559 62 46 108 9 3 11 1 455 1 679 3 134 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,0 0,0 0,0 85,3 94,8 88,7 100,0 100,0 100,0 26,0 11,8 20,3 43,3 89,9 60,0 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 6 1 7 21 12 32 2 1 3 14 10 23 183 90 274 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,0 0,0 0,0 5,2 5,1 5,1 3,0 3,0 3,0 41,4 44,4 42,6 5,5 4,8 5,2 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 0 0 0 379 218 598 60 45 105 19 12 31 3 174 1 777 4 951 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 291,9 58,8 350,6 46,5 8,6 55,1 0,0 0,0 0,0 198,0 143,2 341,2 2 610,6 396,5 3 007,1 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 291,9 58,8 350,6 46,5 8,6 55,1 0,0 0,0 0,0 198,0 143,2 341,2 2 610,6 396,5 3 007,1 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                 

     отработавшим паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 45,8 8,4 54,3 0,0 0,0 0,0 195,1 141,0 336,1 2 185,8 333,2 2 519,0 

     тоже в %  % 0,0 0,0 0,0 98,5 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 98,5 98,5 83,7 84,0 83,8 

     ПВК тыс. Гкал 291,9 58,8 350,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 395,2 58,8 454,0 

     тоже в %  % 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 14,8 15,1 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 6,6 1,3 7,9 0,5 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 2,0 1,4 3,4 30,0 4,7 34,7 

     тоже в % от суммарной выработки % 2,2 2,2 2,2 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 

8 

Число часов использования установленной мощности                                 

- электрической, всего ч  -   -   -  4 000 2 300 6 300 3 600 2 700 6 300 3 000 2 021 5 021 3 546 1 972 5 518 

- тепловой, всего ч 1 951 393 2 343 392 72 464 0 0 0 2 529 1 828 4 357 1 552 236 1 788 

       в том числе турбоагрегатов ч  -   -   -  655 121 776 0 0 0 2 466 1 783 4 249 2 288 349 2 637 

9 

Расход условного топлива на отпущенную э/э и т/э, всего, тыс. т у.т. 48 10 57 98 56 154 20 15 35 0 0 0 1 049 502 1 551 

в том числе:                                 

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 48 10 57 9 3 12  -   -   -  0 0 0 314 40 354 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т.  -   -   -  89 54 142 20 15 35 0 0 0 736 461 1 197 

10 

Удельный расход условного топлива                                 

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 163,6 163,6 163,6 197,4 298,2 213,0  -   -   -  0,0 0,0 0,0 120,2 101,4 117,7 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч  -   -   -  233,7 245,9 238,2 333,7 333,7 333,7 0,0 0,0 0,0 231,8 259,6 241,7 

11 

Расход натурального топлива                                 

- природный газ млн м3 41 8 49 83 48 132 17 13 30 0 0 0 896 428 1 324 

- мазут тыс. т  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

- уголь тыс. т  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0 0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 17 24 5 0 320 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 417 428 124 0 6 098 
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Таблица 3.7 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы когенерационных источников других организаций на 01.01.2033 (2032 г.) 

№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 

ТЭЦ МЭИ ТЭС "Международная" ПГУ ТЭС "Терешково" ПГУ ТЭС "Кожухово" ГТЭС "Коломенское" ГТЭС "Внуково" 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Установленная мощность на конец года:                                       

- электрическая МВт 17 17 17 236 236 236 170 170 170 170 170 170 136 136 136 90 90 90 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 31 31 31 420 420 420 150 150 150 270 270 270 171 171 171 260 260 260 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 31 31 31 170 170 170 150 150 150 150 150 150 171 171 171 120 120 120 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                                       

в том числе:                                       

  - в паре т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 0 0 0 0 0 398 0 0 0 0 0  -  0 0 0 0 0 220 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 60 35 95 944 693 1 637 680 391 1 071 680 391 1 071 319 43 362 254 41 295 

в том числе:                                       

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с утилизацией тепла) млн кВт·ч 55 23 78 740 74 814 497 0 497 0 0 0 319 43 362 254 41 295 

- по конденсационному циклу (по циклу без утилизации тепла) млн кВт·ч 5 12 17 204 619 823 183 391 574 680 391 1 071 0 0 0 0 0 0 

     тоже в % от суммарной выработки % 8,8 34,1 18,1 21,6 89,3 50,3 26,9 100,0 53,6 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 5 2 7 46 30 76 45 22 66 14 9 23 19 3 22 16 2 19 

     тоже в % от суммарной выработки % 8,2 7,0 7,8 4,9 4,3 4,6 6,6 5,5 6,2 2,1 2,4 2,2 6,1 6,1 6,1 6,3 6,0 6,3 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 55 32 88 898 663 1 561 635 369 1 005 666 382 1 048 300 41 340 238 39 277 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 92,6 34,6 127,1 657,0 54,2 711,2 438,9 0,0 438,9 0,0 0,0 0,0 533,7 72,5 606,2 490,8 64,4 555,2 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 92,6 34,6 127,1 657,0 54,2 711,2 438,9 0,0 438,9 0,0 0,0 0,0 533,7 72,5 606,2 490,8 64,4 555,2 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                       

     отработавшим паром тыс. Гкал 91,2 34,0 125,2 592,5 53,4 645,9 432,3 0,0 432,3 0,0 0,0 0,0 525,7 71,5 597,2 397,1 64,4 461,5 

     тоже в %  % 98,5 98,5 98,5 90,2 98,5 90,8 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 98,5 98,5 80,9 100,0 83,1 

     ПВК тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 54,7 0,0 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,7 0,0 93,7 

     тоже в %  % 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 16,9 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 0,9 0,3 1,3 6,6 0,5 7,2 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 5,4 0,7 6,1 5,0 0,7 5,6 

     тоже в % от суммарной выработки % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 

Число часов использования установленной мощности                                       

- электрической, всего ч 3 600 2 067 5 667 4 000 2 936 6 936 4 000 2 300 6 300 4 000 2 300 6 300 2 346 319 2 665 2 826 457 3 283 

- тепловой, всего ч 3 016 1 126 4 141 1 580 130 1 711 2 955 0 2 955 0 0 0 3 153 429 3 581 1 907 250 2 157 

       в том числе турбоагрегатов ч 2 941 1 098 4 039 3 485 314 3 799 2 882 0 2 882 0 0 0 3 074 418 3 492 3 309 537 3 846 

9 

Расход условного топлива на отпущенную э/э и т/э, всего, тыс. т у.т. 29 13 42 255 181 435 210 100 310 179 103 281 131 18 149 116 16 133 

в том числе:                                       

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 14 5 19 86 12 99 59  -  59 0 0 0 55 8 63 60 7 67 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 15 8 23 168 168 336 152 100 251 179 103 281 76 10 86 57 9 66 

10 

Удельный расход условного топлива                                       

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 151,7 151,4 151,6 131,6 227,0 138,8 133,9  -  133,9  -   -   -  103,6 103,6 103,6 121,3 112,6 120,3 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 261,9 252,4 258,4 187,3 253,6 215,5 238,8 270,0 250,3 268,3 269,0 268,6 253,3 253,3 253,3 238,0 238,0 238,0 

11 

Расход натурального топлива                                       

- природный газ млн м3 24 11 36 217 154 371 180 85 265 152 88 240 112 15 127 99 14 113 

- мазут тыс. т  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00 

- уголь тыс. т  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 14 92 56 41 31 46 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 60 2 095 1 073 603 482 961 
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ГТЭС "Щербинка" ГТЭС "Молжаниновка" 
Энергокомплекс "СРК "Легенды 

хоккея" 
Мусоросжигательный завод № 3 ВСЕГО 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30       34 35 36 

1 

Установленная мощность на конец года:                                 

- электрическая МВт 0 0 0 100 100 100 17 17 17 11 11 11 947 947 947 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 253 253 253 220 220 220 28 28 28 79 79 79 1 882 1 882 1 882 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 0 0 0 70 70 70 14 14 14 79 79 79 955 955 955 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                           0 0 0 

в том числе:                                 

  - в паре т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 0 0 194 0 0 124 0 0 0 0 0 22 0 0 958 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 0 0 0 400 230 630 62 46 108 33 22 55 3 432 1 893 5 325 

в том числе:                                 

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с утилизацией тепла) млн кВт·ч 0 0 0 382 96 478 0 0 0 24 19 44 2 272 297 2 569 

- по конденсационному циклу (по циклу без утилизации тепла) млн кВт·ч 0 0 0 18 134 152 62 46 108 9 3 11 1 160 1 596 2 756 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,0 0,0 0,0 4,6 58,2 24,2 100,0 100,0 100,0 26,0 11,8 20,3 33,8 84,3 51,8 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 11 2 13 26 13 39 2 1 3 14 10 23 199 93 292 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,0 0,0 0,0 6,6 5,5 6,2 3,0 3,0 3,0 41,4 44,4 42,6 5,8 4,9 5,5 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 0 0 0 374 217 591 60 45 105 19 12 31 3 234 1 799 5 033 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 565,4 81,8 647,2 374,8 68,4 443,2 0,0 0,0 0,0 198,0 143,2 341,2 3 351,2 519,0 3 870,2 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 565,4 81,8 647,2 374,8 68,4 443,2 0,0 0,0 0,0 198,0 143,2 341,2 3 351,2 519,0 3 870,2 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                 

     отработавшим паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 296,8 67,3 364,2 0,0 0,0 0,0 195,1 141,0 336,1 2 530,6 431,6 2 962,2 

     тоже в %  % 0,0 0,0 0,0 79,2 98,5 82,2 0,0 0,0 0,0 98,5 98,5 98,5 75,5 83,2 76,5 

     ПВК тыс. Гкал 565,4 81,8 647,2 72,3 0,0 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 786,2 81,8 868,0 

     тоже в %  % 100,0 100,0 100,0 19,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 15,8 22,4 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 12,7 1,8 14,6 3,8 0,7 4,5 0,0 0,0 0,0 2,0 1,4 3,4 40,9 6,3 47,1 

     тоже в % от суммарной выработки % 2,2 2,2 2,2 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 

8 

Число часов использования установленной мощности                                 

- электрической, всего ч  -   -   -  4 000 2 300 6 300 3 600 2 700 6 300 3 000 2 021 5 021 3 625 1 999 5 624 

- тепловой, всего ч 2 285 331 2 616 1 721 314 2 035 0 0 0 2 529 1 828 4 357 1 781 276 2 056 

       в том числе турбоагрегатов ч  -   -   -  4 241 962 5 203 0 0 0 2 466 1 783 4 249 2 649 452 3 101 

9 

Расход условного топлива на отпущенную э/э и т/э, всего, тыс. т у.т. 93 13 106 109 56 166 20 15 35 0 0 0 1 142 515 1 657 

в том числе:                                 

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 93 13 106 47 11 58  -   -   -  0 0 0 414 56 471 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т.  -   -   -  62 46 107 20 15 35 0 0 0 727 459 1 186 

10 

Удельный расход условного топлива                                 

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 163,6 163,6 163,6 126,7 156,4 131,3  -   -   -  0,0 0,0 0,0 123,6 108,8 121,6 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч  -   -   -  165,4 209,6 181,6 333,7 333,7 333,7 0,0 0,0 0,0 225,0 255,1 235,7 

11 

Расход натурального топлива                                 

- природный газ млн м3 79 11 90 93 48 141 17 13 30 0 0 0 975 440 1 415 

- мазут тыс. т  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

- уголь тыс. т  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0 0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 32 31 5 0 347 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 761 732 124 0 6 892 
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Таблица 3.8 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы когенерационных источников других организаций на 01.01.2035 (2034 г.) 

№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 

ТЭЦ МЭИ ТЭС "Международная" ПГУ ТЭС "Терешково" ПГУ ТЭС "Кожухово" ГТЭС "Коломенское" ГТЭС "Внуково" 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Установленная мощность на конец года:                                       

- электрическая МВт 17 17 17 236 236 236 170 170 170 170 170 170 136 136 136 90 90 90 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 31 31 31 420 420 420 150 150 150 270 270 270 171 171 171 260 260 260 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 31 31 31 170 170 170 150 150 150 150 150 150 171 171 171 120 120 120 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                                       

в том числе:                                       

  - в паре т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 0 0 0 0 0 398 0 0 0 0 0  -  0 0 0 0 0 247 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 60 35 95 944 693 1 637 680 391 1 071 680 391 1 071 327 44 371 264 49 313 

в том числе:                                       

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с утилизацией тепла) млн кВт·ч 55 23 78 739 74 814 491 0 491 0 0 0 327 44 371 264 49 313 

- по конденсационному циклу (по циклу без утилизации тепла) млн кВт·ч 5 12 17 205 619 823 189 391 580 680 391 1 071 0 0 0 0 0 0 

     тоже в % от суммарной выработки % 8,8 34,1 18,1 21,7 89,3 50,3 27,9 100,0 54,2 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 5 2 7 46 30 76 45 22 66 14 9 23 20 3 23 17 3 20 

     тоже в % от суммарной выработки % 8,2 7,0 7,8 4,9 4,3 4,6 6,6 5,5 6,2 2,1 2,4 2,2 6,1 6,1 6,1 6,5 6,0 6,4 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 55 32 88 898 663 1 561 635 369 1 005 666 382 1 048 307 41 348 247 46 293 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 92,6 34,6 127,1 656,2 54,2 710,4 432,9 0,0 432,9 0,0 0,0 0,0 546,3 73,8 620,1 554,6 77,4 631,9 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 92,6 34,6 127,1 656,2 54,2 710,4 432,9 0,0 432,9 0,0 0,0 0,0 546,3 73,8 620,1 554,6 77,4 631,9 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                       

     отработавшим паром тыс. Гкал 91,2 34,0 125,2 591,8 53,4 645,2 426,4 0,0 426,4 0,0 0,0 0,0 538,1 72,7 610,8 410,9 77,4 488,2 

     тоже в %  % 98,5 98,5 98,5 90,2 98,5 90,8 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 98,5 98,5 74,1 100,0 77,3 

     ПВК тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 54,6 0,0 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,7 0,0 143,7 

     тоже в %  % 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 22,7 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 0,9 0,3 1,3 6,6 0,5 7,2 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 5,5 0,7 6,3 5,6 0,8 6,4 

     тоже в % от суммарной выработки % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 

Число часов использования установленной мощности                                       

- электрической, всего ч 3 600 2 067 5 667 4 000 2 936 6 936 4 000 2 300 6 300 4 000 2 300 6 300 2 401 325 2 726 2 930 549 3 478 

- тепловой, всего ч 3 016 1 126 4 141 1 578 130 1 709 2 915 0 2 915 0 0 0 3 227 436 3 663 2 155 301 2 455 

       в том числе турбоагрегатов ч 2 941 1 098 4 039 3 481 314 3 795 2 843 0 2 843 0 0 0 3 147 425 3 572 3 424 645 4 069 

9 

Расход условного топлива на отпущенную э/э и т/э, всего, тыс. т у.т. 29 13 42 255 181 435 210 100 310 179 103 281 134 18 152 128 20 147 

в том числе:                                       

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 14 5 19 86 12 99 58  -  58 0 0 0 57 8 64 69 9 78 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 15 8 23 168 168 336 152 100 252 179 103 281 78 10 88 59 11 70 

10 

Удельный расход условного топлива                                       

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 151,7 151,4 151,6 131,6 227,0 138,9 134,2  -  134,2  -   -   -  103,6 103,6 103,6 124,5 112,6 123,0 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч 261,9 252,4 258,4 187,4 253,6 215,5 239,4 270,0 250,7 268,3 269,0 268,6 253,3 253,3 253,3 238,0 238,0 238,0 

11 

Расход натурального топлива                                       

- природный газ млн м3 24 11 36 217 154 371 179 85 265 152 88 240 115 15 130 109 17 126 

- мазут тыс. т  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00 

- уголь тыс. т  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 14 92 56 41 31 50 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 60 2 094 1 068 603 482 1 056 
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ГТЭС "Щербинка" ГТЭС "Молжаниновка" 
Энергокомплекс "СРК "Легенды 

хоккея" 
Мусоросжигательный завод № 3 ВСЕГО 

ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год ОП НОП за год 

1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30       34 35 36 

1 

Установленная мощность на конец года:                                 

- электрическая МВт 0 0 0 100 100 100 17 17 17,200 11 11 11 947 947 947 

- тепловая, всего,  Гкал/ч 253 253 253 220 220 220 28 28 28 79 79 79 1 882 1 882 1 882 

     в том числе по турбоагрегатам Гкал/ч 0 0 0 70 70 70 14 14 14 79 79 79 955 955 955 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                           0 0 0 

в том числе:                                 

  - в паре т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - в горячей воде Гкал/ч 0 0 231 0 0 160 0 0 0 0 0 22 0 0 1 057 

3 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 0 0 0 400 230 630 62 46 108 33 22 55 3 449 1 902 5 351 

в том числе:                                 

  в т.ч. по т/ф циклу (по циклу с утилизацией тепла) млн кВт·ч 0 0 0 384 126 510 0 0 0 24 19 44 2 284 336 2 619 

- по конденсационному циклу (по циклу без утилизации тепла) млн кВт·ч 0 0 0 16 104 120 62 46 108 9 3 11 1 166 1 566 2 732 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,0 0,0 0,0 4,0 45,3 19,1 100,0 100,0 100,0 26,0 11,8 20,3 33,8 82,3 51,1 

4 
Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 14 2 15 28 13 41 2 1 3 14 10 23 205 94 299 

     тоже в % от суммарной выработки % 0,0 0,0 0,0 7,1 5,7 6,6 3,0 3,0 3,0 41,4 44,4 42,6 5,9 5,0 5,6 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 0 0 0 372 217 589 60 45 105 19 12 31 3 245 1 807 5 052 

6 

Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 681,8 92,2 774,0 485,6 89,4 575,0 0,0 0,0 0,0 198,0 143,2 341,2 3 647,9 564,8 4 212,7 

с паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     тоже в % от суммарного отпуска % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

с горячей водой тыс. Гкал 681,8 92,2 774,0 485,6 89,4 575,0 0,0 0,0 0,0 198,0 143,2 341,2 3 647,9 564,8 4 212,7 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                 

     отработавшим паром тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 298,6 88,1 386,7 0,0 0,0 0,0 195,1 141,0 336,1 2 552,0 466,6 3 018,6 

     тоже в %  % 0,0 0,0 0,0 61,5 98,5 67,3 0,0 0,0 0,0 98,5 98,5 98,5 70,0 82,6 71,7 

     ПВК тыс. Гкал 681,8 92,2 774,0 179,7 0,0 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 059,7 92,2 1 152,0 

     тоже в %  % 100,0 100,0 100,0 37,0 0,0 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 16,3 27,3 

7 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 15,3 2,1 17,4 4,9 0,9 5,8 0,0 0,0 0,0 2,0 1,4 3,4 45,3 6,8 52,1 

     тоже в % от суммарной выработки % 2,2 2,2 2,2 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 

8 

Число часов использования установленной мощности                                 

- электрической, всего ч  -   -   -  4 000 2 300 6 300 3 600 2 700 6 300 3 000 2 021 5 021 3 643 2 008 5 651 

- тепловой, всего ч 2 755 373 3 128 2 229 411 2 640 0 0 0 2 529 1 828 4 357 1 938 300 2 238 

       в том числе турбоагрегатов ч  -   -   -  4 266 1 258 5 524 0 0 0 2 466 1 783 4 249 2 672 488 3 160 

9 

Расход условного топлива на отпущенную э/э и т/э, всего, тыс. т у.т. 112 15 127 126 56 183 20 15 35 0 0 0 1 192 521 1 713 

в том числе:                                 

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) тыс. т у.т. 112 15 127 65 13 78  -   -   -  0 0 0 460 62 523 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) тыс. т у.т.  -   -   -  62 43 105 20 15 35 0 0 0 732 459 1 190 

10 

Удельный расход условного топлива                                 

- на отпущенную теплоэнергию (физ. метод) кг/Гкал 163,6 163,6 163,6 133,1 146,1 135,1  -   -   -  0,0 0,0 0,0 126,2 110,1 124,1 

- на отпущенную электроэнергию (физ. метод) г/кВт·ч  -   -   -  165,8 199,0 178,1 333,7 333,7 333,7 0,0 0,0 0,0 225,4 253,8 235,6 

11 

Расход натурального топлива                                 

- природный газ млн м3 95 13 108 108 48 156 17 13 30 0 0 0 1 018 445 1 462 

- мазут тыс. т  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

- уголь тыс. т  -   -  0  -   -  0  -   -  0  -   -  0 0 0 0 

12 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 38 36 5 0 363 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 906 867 124 0 7 260 
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Таблица 3.9 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы когенерационных источников других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, на 01.01.2023 (2022 г.), 01.01.2028 (2027 г.), 01.01.2033 (2032 г.) и 01.01.2035 (2034 г.) 

№ 

п/п 
Параметры 
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1 

Установленная мощность на конец года:                                             

- электрическая МВт 32,00 7,37 6,00 2,00 0,70 3,90 3,48 1,00 3,48 12,45 13,69 18,26 5,60 6,50 2,42 9,00 3,75 1,37 86,07 46,90 132,97 

     - в том числе ПГУ МВт                                           

- тепловая, всего,  Гкал/ч 37,90 12,04 11,27 18,70 0,99 3,10 5,75 4,12 5,75 12,22 24,65 62,80 29,10 8,60 9,15 3,90 10,89 11,14 136,50 135,58 272,08 

     в том числе по турбоагрегатам, КУВ Гкал/ч 15,50 3,44 5,14 6,80 0,99 3,10 3,00 1,20 3,00 6,33 7,81 24,08 3,30 3,83 1,95 3,90 3,27 1,43 56,31 41,76 98,06 

2 

Подключенная тепловая нагрузка расчетная:                                             

в том числе:                                             

  - в паре т/ч 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 1,00 12,91 3,15 16,06 

  - в горячей воде Гкал/ч 7,73 6,17 3,32 7,58 0,92 2,63 4,33 2,88 0,53 4,00 3,16 17,94 4,69 0,74 0,81 3,63 2,78 1,70 43,25 32,29 75,54 

3 Выработка электроэнергии, всего млн кВт·ч 47,10 9,07 19,55 9,09 2,46 9,47 8,70 2,50 3,48 58,62 56,52 36,56 18,96 3,68  -  28,86 20,35  -  226,56 108,41 334,97 

4 Расход электроэнергии на собственные нужды млн кВт·ч 0,94 0,18 0,39 0,09 0,02 0,09 0,09 0,02 0,03 1,95 3,03 0,73 0,38 0,07  -  0,32 0,41  -  6,85 1,91 8,76 

5 Отпуск электроэнергии млн кВт·ч 46,16 8,89 19,16 9,00 2,43 9,37 8,61 2,48 3,45 56,67 53,49 35,83 18,58 3,60  -  28,54 19,94  -  219,71 106,50 326,20 

6 Отпуск т/э внешним потребителям, всего тыс. Гкал 47,40 17,32 18,44 25,37 3,42 7,37 12,13 8,07 1,47 58,35 26,88 57,32 11,35 1,84 4,31 12,26 9,89 6,81 226,21 103,78 329,99 

7 

Удельный расход э/э на СН:                                             

   - на выработку э/э 
млн кВт·ч 0,47 0,09 0,20 0,09 0,02 0,09 0,09 0,03 0,03 1,17 2,26 0,37 0,19 0,04  -       -  4,55 0,59 5,14 

% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00  -       -  2,01 0,55 1,53 

   - на отпуск т/э 
млн кВт·ч 0,47 0,09 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,77 0,37 0,19 0,04 0,06     0,10 2,31 0,76 3,07 

кВт·ч/Гкал 9,94 5,24 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,34 28,67 6,38 16,70 19,93 15,00     15,00 10,20 7,31 9,29 

8 
Расход тепла на собственные нужды тыс. Гкал 0,90 0,35 0,38 0,47 0,07 0,15 0,25 0,16 0,03 0,00 0,00 1,27 0,92 0,04 0,09 0,25 0,22 0,08 2,75 2,85 5,60 

     тоже в % от суммарной выработки % 1,86 2,00 2,00 1,80 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,16 7,47 2,13 1,94 2,00 2,14 1,11 1,20 2,67 1,67 

9 

Число часов использования установленной 

(располагаемой) мощности 
                                            

- электрической, всего ч 1 472 1 231 3 258 4 544 3 510 2 428 2 500 2 500 1 000 4 708 4 129 2 002 3 385 566  -  3 207 5 427  -  2 632 2 312 2 519 

- тепловой, всего ч 1 274 1 468 1 669 1 382 3 510 2 428 2 151 1 998 261 4 776 1 090 933 422 219 480 3 207 928 618 1 677 786 1 233 

10 

Расход условного топлива на отпущенную э/э и т/э, всего, тыс. т у.т. 25,39 4,55 7,19 7,44 1,09 3,01 3,50 1,75 0,86 21,50 16,14 15,00 5,55 1,08 0,70 9,26 5,96 1,06 92,42 38,60 131,02 

в том числе:                                             

- на отпущенную теплоэнергию тыс. т у.т. 8,81 2,68 2,81 4,30 0,50 1,07 1,83 1,25 0,19 8,51 3,92 6,81 1,74 0,28 0,70 1,86 1,49 1,06 35,88 13,93 49,80 

- на отпущенную электроэнергию тыс. т у.т. 16,57 1,87 4,37 3,14 0,59 1,94 1,67 0,50 0,67 12,99 12,22 8,19 3,81 0,80  -  7,40 4,47  -  56,55 24,67 81,22 

11 

Удельный расход условного топлива                                             

- на отпущенную теплоэнергию  кг/Гкал 185,92 154,98 152,47 169,51 145,71 145,71 151,02 154,28 132,31 145,77 145,77 118,77 153,09 150,61 161,87 151,50 150,74 155,50 158,59 134,20 150,92 

- на отпущенную электроэнергию  г/кВт·ч 359,06 209,77 228,33 349,32 244,51 206,99 193,85 202,92 193,85 229,28 228,51 228,54 205,30 221,73  -  259,30 224,13  -  257,38 231,67 248,99 

12 

Расход натурального топлива                                             

- природный газ млн м3 21,67 3,88 6,13 6,35 0,93 2,57 2,99 1,49 0,74  -   -  12,80 4,74 0,92 0,60 7,90 5,09 0,90 46,77 32,95 79,72 

- мазут тыс. т  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,00 0,00 0,00 

- дизельное топливо тыс. т  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,00 0,00 0,00 

- уголь тыс. т  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,00 0,00 0,00 

  - биогаз млн м3  -   -   -   -   -   -   -   -   -  28,56 21,44  -   -   -   -   -   -   -  50,00 0,00 50,00 

13 
Максимально-часовой расход топлива т у.т./ч 11,78 2,35 2,12 1,91 0,29 1,11 1,26 0,63 0,68 3,88 3,41 5,89 1,75 1,41 0,13 2,65 1,39 0,37 29,41 13,58 42,99 

Максимально-суточный расход топлива т у.т./сут 143,51 46,12 39,70 33,93 5,29 21,84 26,00 12,83 13,80 71,55 60,98 109,25 34,85 25,39 2,75 43,41 26,45 7,63 475,55 249,72 725,27 

  

* По Энергоцентр ООО "Хант-Холдинг" (Территория 1) реконструкция в 2019 г.с заменой 2хДКВР-10/13 на 3хVitoplex 100 (по 5,1 Гкал/ч). 

** С 2019 г. Мини-ТЭС Курьяново и Люберци ООО "ЕФН Эко Сервис"- нерегулируемая, осуществляющая поставку тепловой энергии регулируемой организации (АО «Мосводоканал») по договорной цене. 
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Таблица 3.10 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы котельных г. Москвы на 01.01.2023 (2022 г.) 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Тип источника 
 (ТЭЦ, РТС,  

КТС, МК,  

АИТ, ВК,  
Энергоцентр) 

Округ Наименование организации 

На 2022 г. (01.01.2023) 

Установленная  

тепловая  

мощность 

Тепловая 
мощность нетто 

Присоединенная 

тепловая  

нагрузка 

Выработка 

тепловой  

энергии 

Расход т/э на с.н. 

Отпуск т/э с коллекторов Расход 

условного 

 топлива 

Удельный расход  

условного топлива 

 на отпуск т/э 
ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

1 РТС "Фрезер" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 300,0 297,1 77,1 176,5 1,7 1,0 174,8 0,0 174,8 27,5 157,4 

2 РТС "Нагатино" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 237,8 178,3 490,2 4,6 0,9 485,7 0,0 485,7 75,6 155,6 

3 РТС "Коломенская" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 390,0 385,7 189,7 15,6 0,2 1,1 13,9 1,5 15,4 2,4 158,1 

4 РТЭС "Курьяново" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 480,0 475,2 184,9 516,1 5,2 1,0 510,9 0,0 510,9 80,0 156,6 

5 РТЭС "Люблино" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 360,0 356,5  -   -   -   -   -   -   -   -  152,5 

6 РТС "Красная Пресня" РТС ЦАО ПАО "Мосэнерго" 640,0 634,8 213,1 298,1 2,4 0,8 295,7 0,0 295,7 45,5 153,9 

7 РТС "Волхонка-ЗИЛ" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,4 187,4 460,3 3,0 0,7 457,3 0,0 457,3 69,8 152,7 

8 РТС "Отрадное" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 397,3 146,9 353,9 2,4 0,7 351,5 0,0 351,5 55,1 156,7 

9 РТС "Новомосковская" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,8 133,8 341,3 1,7 0,5 339,6 0,0 339,6 51,5 151,7 

10 РТС "Переяславская" РТС ЦАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,5 146,3 370,6 2,4 0,6 368,2 0,0 368,2 57,6 156,5 

11 РТС "Жулебино" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 420,0 416,7 221,5 573,8 4,6 0,8 569,3 0,0 569,3 86,9 152,7 

12 РТС "Перово" РТС ВАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 397,7 288,9 770,9 4,4 0,6 766,5 0,0 766,5 122,7 160,1 

13 РТС "Некрасовка" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 180,0 177,3 166,4 434,9 6,5 1,5 428,3 0,0 428,3 69,5 162,2 

14 РТС "Ростокино" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 150,0 149,1 79,1 217,3 1,3 0,6 215,9 0,0 215,9 33,0 152,6 

15 РТС "Бабушкино-1" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 150,0 149,1 106,6 262,7 1,6 0,6 261,1 0,0 261,1 40,4 154,6 

16 РТС "Рублево" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,5 111,9 244,0 1,5 0,6 242,5 0,0 242,5 36,8 151,6 

17 РТС "Кунцево" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 597,1 303,4 728,3 3,5 0,5 724,8 0,0 724,8 111,3 153,5 

18 РТС "Крылатское" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 597,0 208,8 602,0 3,0 0,5 598,9 0,0 598,9 92,7 154,8 

19 РТС "Бирюлево" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

20 РТС "Южное Бутово" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 440,0 435,1 292,5 643,6 7,2 1,1 636,5 0,0 636,5 99,9 157,0 

21 РТС "Теплый Стан" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 396,8 251,6 766,9 6,1 0,8 661,0 99,7 760,8 116,7 153,4 

22 РТС "Ленино-Дачное" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 300,0 298,0 198,0 531,9 3,6 0,7 458,0 70,3 528,3 80,7 152,7 

23 РТС "Чертаново" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 596,2 301,8 896,2 5,7 0,6 890,5 0,0 890,5 135,2 151,8 

24 Мини-ТЭС "Измайлово" мини-ТЭС ВАО ПАО "Мосэнерго" 4,5 4,4 3,6 9,2 0,2 1,8 8,8 0,2 9,0 1,4 151,6 

25 КТС-11 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 40,0 39,7 0,0 26,8 0,2 0,7 0,0 26,6 26,6 4,1 153,4 

26 КТС-11а КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 120,0 118,1 64,6 59,5 1,0 1,6 58,5 0,0 58,5 9,2 157,9 

27 КТС-18 КТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 90,0 89,1 61,0 117,9 1,2 1,0 116,7 0,0 116,7 17,9 153,3 

28 КТС-54 КТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 120,0 117,7 61,0 179,4 3,4 1,9 176,1 0,0 176,1 27,6 156,6 

29 КТС-405 "Стандартная" КТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 7,7 7,5  -   -   -   -   -   -   -   -  167,0 

30 КТС "Северная" КТС СВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  160,9 

31 КТС-24 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,3 

32 КТС-26 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  153,4 

33 КТС "Мелитопольская" КТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -  0,0  -  160,3 

34 МК "Западный порт" МК ЗАО ПАО "Мосэнерго" 4,0 3,9 2,9 8,4 0,3 3,0 7,4 0,8 8,1 1,3 158,2 

35 РТС "Переделкино" РТС ЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 468,0 302,1 773,3 19,3 2,5 753,9 0,0 753,9 114,6 151,9 

36 РТС "Пенягино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 400,0 390,0 161,1 494,6 12,4 2,5 414,3 67,9 482,2 75,7 157,1 

37 РТС "Строгино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 600,0 585,0 322,3 973,4 24,3 2,5 840,2 108,9 949,1 147,3 155,3 

38 РТС "Внуково" РТС ЗАО ПАО "МОЭК"  -   -   -   -   -   -   -  0,0 0,0  -  159,6 

39 РТС "Солнцево" РТС ЗАО ПАО "МОЭК" 90,0 87,8  -   -   -   -   -   -   -   -  152,6 

40 РТС "Терешково" РТС ЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,0 264,4 87,6 2,2 2,5 85,5 0,0 85,5 13,4 156,3 

41 РТС "Тушино-1" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,0 129,6 412,5 10,3 2,5 352,1 50,1 402,2 63,8 158,6 

42 РТС "Тушино-2" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 180,0 175,5 88,1 299,2 7,5 2,5 252,4 39,3 291,7 45,4 155,8 

43 РТС "Тушино-3" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 468,0 235,4 554,1 13,9 2,5 492,5 47,7 540,3 84,1 155,6 

44 РТС "Тушино-4" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 180,0 175,5 92,5 230,1 5,8 2,5 203,5 20,9 224,4 34,9 155,7 

45 РТС "Тушино-5" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,0 111,2 358,4 9,0 2,5 301,9 47,5 349,4 54,3 155,5 

46 РТС "Митино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 468,0 204,5 535,0 13,4 2,5 460,2 61,4 521,6 81,7 156,7 

47 КТС "Акулово"-1 (зимняя) КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  165,9 

48 КТС "Акулово"-2 (летняя) КТС ВАО ПАО "МОЭК" 7,0 6,8 4,1 14,4 0,3 2,2 12,4 1,7 14,0 2,3 162,3 

49 КТС "Косино" КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  169,9 

50 КТС-28 КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  165,9 

51 КТС-42 КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  157,7 

52 КТС-40 КТС ВАО ПАО "МОЭК" 7,5 7,3 3,4 7,6 0,2 2,5 7,2 0,2 7,4 1,1 153,4 

53 КТС "Нижние Котлы" КТС ЮАО ПАО "МОЭК" 27,0 26,3 1,8 3,7 0,1 2,5 3,5 0,2 3,6 0,7 205,4 

54 КТС-58 КТС ЗАО ПАО "МОЭК" 12,6 12,3 5,4 17,9 0,4 2,5 14,8 2,6 17,4 3,1 176,8 

55 КТС "Покровское-Стрешнево" КТС СЗАО ПАО "МОЭК" 59,5 58,0 24,2 41,2 1,0 2,5 35,5 4,7 40,2 6,3 156,8 

56 КТС "Захарьино" КТС СЗАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 3,4 10,5 0,2 2,2 9,0 1,2 10,2 1,5 144,3 

57 МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,0 1,0 0,5 1,1 0,0 2,5 1,1 0,0 1,1 0,2 156,5 

58 МК-339 Николоямская ул. 57 с.8 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 2,5 0,4 0,0 0,4 0,1 180,2 

59 МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  162,2 

60 МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 13,4 13,1 9,3 22,5 0,6 2,5 19,9 2,0 21,9 3,5 160,9 

61 МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,8 1,7 0,0 2,5 1,7 0,0 1,7 0,3 159,6 

62 МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  174,4 

63 МК-236 Цветной бульв. 21 с.13 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,5 

64 МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,1 0,0 2,5 1,0 0,0 1,1 0,2 169,4 

65 МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3 МК САО ПАО "МОЭК" 6,9 6,7 2,5 9,2 0,2 2,2 7,8 1,2 9,0 1,4 155,6 

66 
ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 

к.3 МК 
САО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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67 МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1 МК САО ПАО "МОЭК" 6,2 6,0 1,1 3,0 0,1 2,5 2,6 0,3 2,9 0,5 161,2 

68 МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 1,1 2,7 0,1 2,5 2,6 0,0 2,7 0,4 154,9 

69 МК-136 Русаковская ул. 18/20 МК ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  230,1 

70 МК-137 Сокольнический Вал ул. 1 с.3 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,5 1,5 0,9 2,1 0,1 2,5 1,9 0,2 2,1 0,3 163,7 

71 МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2 МК ВАО ПАО "МОЭК" 5,7 5,5 3,3 8,5 0,2 2,5 6,8 1,5 8,3 1,4 166,3 

72 МК-104 Садовая-Сухаревская ул. 8/12 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,6 

73 МК-110 Сретенка ул. 27 с.8 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,8 

74 МК-118 Костянский пер. 10 с.4 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  161,9 

75 МК-122 Даев пер. 29-а, с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  167,4 

76 МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,8 1,7 0,8 2,7 0,1 2,5 2,2 0,4 2,6 0,4 164,0 

77 МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,3 0,8 0,0 2,5 0,7 0,0 0,7 0,1 164,4 

78 
МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а 

с.1 МК 
ВАО ПАО "МОЭК" 6,2 6,1 3,7 9,3 0,2 2,5 7,7 1,3 9,1 1,6 174,0 

79 МК "Каскадная" Каскадная ул. 21А с.1 МК ВАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 4,0 7,2 0,2 2,5 6,2 0,9 7,1 1,1 162,1 

80 
МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 

38Б с.4 МК 
ВАО ПАО "МОЭК" 2,0 1,9 0,9 2,0 0,1 2,5 1,6 0,4 2,0 0,3 153,4 

81 МК "Щербинка" МК ЮЗАО ПАО "МОЭК" 5,2 5,0 4,1 12,5 0,3 2,5 11,1 1,1 12,2 1,8 151,0 

82 МК "Толстопальцево" МК ЗАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 0,2 0,7 0,0 2,5 0,5 0,1 0,7 0,1 210,1 

83 МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1 МК ЗАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  155,4 

84 МК-234 Новослободская ул. 29 с.1 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,9 

85 МК-233 Новослободская ул. 3 с.6 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,9 0,4 1,0 0,0 2,5 1,0 0,0 1,0 0,2 158,5 

86 МК-323 А. Солженицина ул. 29/18 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,6 

87 МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,9 0,5 0,9 0,0 2,5 0,8 0,0 0,8 0,1 157,9 

88 МК-314 Гжельский пер. 15 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,6 0,0 2,5 1,6 0,0 1,6 0,2 159,4 

89 МК-321 Сергия Радонежского ул. 13/1 с.6 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  151,5 

90 МК-319 "Самокатная" Самокатная ул. 1А МК ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  171,6 

91 МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 1,0 2,7 0,1 2,5 2,2 0,4 2,6 0,5 177,4 

92 
АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 
к.1 АИТ 

СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,6 4,2 0,1 2,5 3,5 0,7 4,1 0,7 162,1 

93 АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,0 6,5 0,2 2,5 5,5 0,8 6,3 1,0 155,0 

94 
АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 

с.1 АИТ 
СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,5 7,1 0,2 2,2 5,9 1,1 7,0 1,1 162,3 

95 
АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 
с.1 АИТ 

СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,0 9,0 0,2 2,5 7,5 1,3 8,8 1,6 184,9 

96 АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,5 5,0 0,1 2,5 4,1 0,8 4,8 0,7 153,8 

97 АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 2,8 7,8 0,2 2,2 6,5 1,1 7,6 1,2 155,9 

98 АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,6 4,2 0,1 2,2 3,7 0,3 4,1 0,7 162,3 

99 АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,8 3,7 2,8 5,4 0,1 2,2 4,5 0,8 5,3 0,8 150,0 

100 АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,7 1,7 1,3 3,3 0,1 2,2 2,8 0,5 3,2 0,5 162,3 

101 АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,4 7,9 0,2 2,5 6,7 1,0 7,7 1,2 153,1 

102 АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 6,9 0,2 2,2 5,7 1,0 6,7 1,1 162,3 

103 АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 6,5 6,3 3,9 8,9 0,2 2,2 7,6 1,1 8,7 1,4 160,2 

104 АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 1,7 0,0 2,2 1,6 0,1 1,7 0,3 151,3 

105 АИТ № 8А Родионовская ул. 18 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,8 4,1 0,1 2,5 3,4 0,5 4,0 0,6 151,0 

106 АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,1 0,4 0,0 2,2 0,4 0,0 0,4 0,1 151,6 

107 АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,5 7,5 0,2 2,2 6,2 1,1 7,3 1,1 155,1 

108 АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 5,1 16,1 0,4 2,2 13,2 2,6 15,8 2,5 159,5 

109 АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,2 7,8 0,2 2,2 6,8 0,8 7,6 1,2 158,2 

110 АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,8 5,0 0,1 2,5 3,7 1,2 4,9 0,9 176,8 

111 АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,1 6,6 0,1 2,2 5,5 1,0 6,5 1,1 162,3 

112 АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,9 5,7 0,1 2,2 4,8 0,8 5,6 0,8 146,5 

113 АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 6,6 0,1 2,2 5,4 1,0 6,4 1,0 162,3 

114 АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,1 4,0 2,3 7,4 0,2 2,2 6,1 1,1 7,2 1,1 149,4 

115 АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,3 6,7 0,1 2,2 5,5 1,1 6,6 1,0 154,5 

116 
АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 
16/114 АИТ 

СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 7,0 0,2 2,5 5,9 1,0 6,8 1,1 167,6 

117 АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,8 7,7 0,2 2,2 6,3 1,2 7,5 1,2 155,8 

118 АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 7,7 7,5 2,8 9,3 0,2 2,5 7,7 1,3 9,0 1,4 158,1 

119 АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 2,6 2,5 1,5 3,8 0,1 2,2 3,1 0,6 3,8 0,6 160,2 

120 АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,3 1,1 0,0 2,5 0,9 0,1 1,0 0,2 159,0 

121 АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,4 1,3 0,0 2,5 1,2 0,1 1,3 0,2 155,8 

122 АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,2 0,8 0,0 2,5 0,6 0,1 0,7 0,1 166,7 

123 АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,5 0,0 2,5 1,3 0,2 1,4 0,2 156,4 

124 АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,3 0,9 0,0 2,5 0,8 0,1 0,9 0,1 162,5 

125 АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,7 1,7 0,0 2,5 1,5 0,2 1,7 0,3 164,4 

126 АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 2,0 0,0 2,2 1,9 0,1 2,0 0,3 162,3 

127 АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,8 3,3 0,1 2,2 3,1 0,2 3,3 0,5 155,3 

128 КТС "Мосрентген" КТС НАО ПАО "МОЭК" 30,0 29,0 13,7 42,1 1,3 3,2 34,2 6,5 40,8 6,7 165,5 

129 КТС-1 "Московский" КТС НАО ПАО "МОЭК" 58,0 56,2 23,5 89,0 2,7 3,1 77,9 8,3 86,3 13,7 158,3 



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

223 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тип источника 

 (ТЭЦ, РТС,  
КТС, МК,  

АИТ, ВК,  

Энергоцентр) 

Округ Наименование организации 

На 2022 г. (01.01.2023) 

Установленная  
тепловая  

мощность 

Тепловая 

мощность нетто 

Присоединенная 
тепловая  

нагрузка 

Выработка 
тепловой  

энергии 

Расход т/э на с.н. 
Отпуск т/э с коллекторов Расход 

условного 

 топлива 

Удельный расход  
условного топлива 

 на отпуск т/э 
ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

130 КТС-2 "Московский" КТС НАО ПАО "МОЭК" 48,0 46,4 24,5 80,6 2,7 3,4 70,5 7,4 77,9 12,9 166,2 

131 КТС "Коммунарка" КТС НАО ПАО "МОЭК" 26,1 25,1  -   -   -   -   -   -  0,0  -  165,0 

132 КТС "Яковлево" КТС НАО ПАО "МОЭК" 10,6 10,1 1,5 3,8 0,2 4,3 3,3 0,3 3,7 0,6 168,8 

133 КТС "Кленово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 12,9 12,4 7,5 22,0 0,8 3,8 19,6 1,6 21,2 3,5 165,2 

134 КТС № 8 п. Кокошкино КТС НАО ПАО "МОЭК" 19,5 19,0 18,6 63,3 1,5 2,4 57,0 4,7 61,7 10,0 161,7 

135 КТС № 18 пос. Киевский КТС ТАО ПАО "МОЭК" 20,0 19,4 13,5 46,5 1,4 3,1 40,2 4,9 45,0 7,6 168,1 

136 КТС № 51 п. Яковлевское КТС ТАО ПАО "МОЭК" 19,5 18,7 12,0 40,8 1,7 4,2 35,6 3,5 39,1 6,5 166,2 

137 КТС № 36 п. Птичное КТС ТАО ПАО "МОЭК" 30,0 28,4 6,0 19,3 1,0 5,4 17,6 0,6 18,2 3,0 165,1 

138 КТС № 38 п. Птичное КТС ТАО ПАО "МОЭК" 12,7 12,1 9,2 35,4 1,6 4,5 31,9 1,9 33,8 5,7 168,7 

139 КТС "Знамя Октября" КТС НАО ПАО "МОЭК" 29,0 28,1 19,7 62,4 1,9 3,1 50,7 9,8 60,5 10,0 164,6 

140 КТС "Остафьево" КТС НАО ПАО "МОЭК" 13,0 12,4 3,1 12,8 0,6 4,5 10,3 1,9 12,2 2,0 166,4 

141 КТС "Фабрика им. 1 Мая" КТС НАО ПАО "МОЭК" 12,7 12,1 8,6 25,1 1,2 4,8 21,3 2,6 23,9 4,1 171,9 

142 КТС "Вороново" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 19,5 18,9 11,7 38,6 1,2 3,1 34,2 3,2 37,4 6,1 163,3 

143 КТС "Былово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 5,4 5,2 2,1 4,8 0,2 4,4 4,2 0,4 4,6 0,8 164,8 

144 КТС "Красная Пахра" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 10,8 10,5 4,7 14,1 0,5 3,3 12,8 0,8 13,6 2,2 163,4 

145 КТС "Красное" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 7,8 7,6 3,7 10,6 0,3 2,5 9,4 0,9 10,3 1,7 164,2 

146 КТС "Шишкин лес" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 12,7 12,3  -   -   -   -   -   -   -   -  164,4 

147 КТС "Рогово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 10,4 10,1 4,3 12,6 0,4 3,3 11,3 0,8 12,1 2,1 168,9 

148 КТС "Щапово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 16,6 16,1 9,5 30,5 0,9 3,1 26,6 3,0 29,6 4,9 166,4 

149 КТС-1 "Щербинка" КТС НАО ПАО "МОЭК" 73,0 69,7 26,3 88,8 4,0 4,5 53,8 31,1 84,8 13,9 163,7 

150 КТС-3 "Щербинка" КТС НАО ПАО "МОЭК" 6,5 6,2 4,5 15,0 0,5 3,6 11,6 2,9 14,5 2,4 164,3 

151 КТС "Кокошкино" КТС НАО ПАО "МОЭК" 10,1 9,7 4,7 5,6 0,3 4,8 4,3 1,0 5,3 0,9 164,6 

152 КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан" КТС НАО ПАО "МОЭК" 60,0 58,7 22,0 74,7 1,6 2,2 66,8 6,3 73,0 11,9 162,3 

153 КТС № 153 п. Ватутинки КТС НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  160,3 

154 КТС "Курилово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 13,1 12,8 6,4 24,6 0,5 2,2 22,9 1,2 24,0 4,3 178,9 

155 МК "Внуковская гимназия" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,3 0,8 0,0 2,2 0,8 0,0 0,8 0,1 169,8 

156 МК "Внуковская больница" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,6 0,6 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,0 0,6 0,1 161,2 

157 МК "Изварино" МК НАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,3 1,5 2,1 0,0 2,2 2,0 0,1 2,1 0,3 162,3 

158 МК "Переделкино" МК НАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,7 2,0 0,0 2,2 1,9 0,1 2,0 0,4 190,6 

159 МК "Рассказовка" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,5 0,5 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,0 0,6 0,1 155,2 

160 МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1 МК НАО ПАО "МОЭК" 1,7 1,7 0,5 1,7 0,0 2,2 1,5 0,1 1,6 0,3 164,0 

161 МК "Марьино" МК НАО ПАО "МОЭК" 1,6 1,6 0,3 1,2 0,0 2,2 1,0 0,1 1,2 0,2 166,1 

162 МК № 46 д. Акиньшино МК НАО ПАО "МОЭК" 0,7 0,7 0,4 1,8 0,0 2,2 1,7 0,1 1,8 0,3 162,3 

163 МК № 21 х. Ильичевка МК ТАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 1,0 3,4 0,1 2,2 3,1 0,3 3,4 0,5 158,8 

164 МК № 22 д. Крекшино МК НАО ПАО "МОЭК" 5,4 5,2 3,9 12,1 0,3 2,9 10,7 1,0 11,7 2,0 166,8 

165 МК № 27 д. Кузнецово МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,2 0,8 0,0 2,2 0,7 0,1 0,7 0,1 162,3 

166 МК № 33 п. Первомайское МК ТАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 5,5 16,6 0,4 2,2 14,7 1,6 16,2 2,6 160,4 

167 МК № 34 д. Шеломово МК ТАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,0 3,4 0,1 2,2 3,0 0,3 3,3 0,5 161,4 

168 МК 32 п. Толстопальцево * МК НАО * ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 2,2 0,3 0,0 0,3 0,0 163,6 

169 МК "Пожарное депо" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 157,4 

170 МК "Гора" МК НАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 2,2 6,1 0,1 2,2 5,4 0,5 5,9 1,0 169,0 

171 МК "Минзаг" МК ТАО ПАО "МОЭК" 1,9 1,9 0,6 2,3 0,0 2,2 2,0 0,2 2,2 0,3 155,4 

172 МК "Секерино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 1,0 1,0 0,5 1,3 0,0 2,2 1,2 0,0 1,2 0,2 157,3 

173 МК "Ильино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 156,7 

174 МК "Каменка" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 159,6 

175 МК "Михайловское" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,2 0,5 0,0 1,3 0,5 0,0 0,5 0,1 164,6 

176 МК "Ознобишино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 176,5 

177 МК "ДРП-3" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,4 0,0 2,2 0,4 0,0 0,4 0,1 163,4 

178 МК "Кузенево" МК ТАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

179 МК "БКУ-350" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,2 0,6 0,0 2,2 0,5 0,1 0,5 0,1 173,6 

180 МК-4 г. Щербинка МК НАО ПАО "МОЭК" 6,4 6,3 5,5 15,9 0,3 2,2 14,3 1,2 15,5 2,7 176,1 

181 МК-5 г. Щербинка МК НАО ПАО "МОЭК" 2,2 2,1 1,4 3,9 0,1 2,2 3,6 0,2 3,8 0,7 173,5 

182 МК "Бор" МК НАО ПАО "МОЭК" 7,6 7,4 6,4 17,9 0,4 2,2 16,6 0,9 17,5 2,8 162,3 

183 МК "Спортбаза Щапово" МК ТАО ПАО "МОЭК" 8,2 7,9 2,9 9,2 0,4 4,0 8,0 0,8 8,8 1,4 163,1 

184 МК № 10 п. Мамыри МК НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  191,8 

185 РТС-1 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 300,0 292,2 114,4 305,9 7,9 2,6 257,7 40,3 298,0 47,2 158,4 

186 РТС-2 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 600,0 584,5 260,7 712,8 18,5 2,6 614,7 79,6 694,3 110,6 159,3 

187 РТЭС-3 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 400,0 389,6 141,8 332,0 8,6 2,6 286,5 36,9 323,4 50,2 155,2 

188 РТС-4 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 400,0 389,6 278,1 625,2 16,2 2,6 524,7 84,3 609,0 95,1 156,2 

189 МК ДО Полет МК ЗАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Внуковский 2,0 2,0 0,9 1,2 0,0 2,2 1,1 0,1 1,2 0,2 156,7 

190 ПК Больничный комплекс МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 2,2 2,1  -   -   -   -   -  0,0 0,0  -   -  

191 Котельная роддома МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 5,2 5,0  -   -   -   -   -  0,0 0,0  -   -  

192 АИТ Хоспис МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 0,2 0,2  -   -   -   -   -  0,0 0,0  -   -  

193 Котельная ФГУП "НТЦ "Атлас" ФСБ России 
ВК 

СВАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно - 

технический центр "Атлас" 
10,3 10,1 4,3 10,0 0,2 2,3 9,7 0,1 9,8 1,5 156,8 

194 Котельная ОАО "ВНИИХТ" 
ВК 

ЮАО 
АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической 

технологии" 
17,0 12,2 11,1 41,8 1,0 2,4 37,3 3,5 40,8 6,6 162,4 

195 Котельная ОАО "НПП "Волна" ВК ЮАО АО "Научно-производственное предприятие "Волна" 21,1 20,7 3,5 12,3 0,2 2,0 9,7 2,4 12,1 2,0 169,6 

196 Котельная АО "МЖК" ВК ЮВАО АО "Жировой комбинат" Филиал "Московский жировой комбинат"  20,1 13,1 6,6 30,0 0,7 2,4 22,2 7,1 29,3 4,7 159,0 
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197 Котельная ОАО "ЗВИ" ВК ЮАО ОАО "ЗВИ" 80,0 74,2 9,1 24,9 0,6 2,4 23,3 1,0 24,3 4,0 164,9 

198 Котельная ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ" 

ВК 

ЮЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт 
теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова 

Национального исследовательского центра "Курчатовский 

институт" 

22,5 22,0 8,1 18,5 0,4 2,2 18,1 0,0 18,1 2,9 158,5 

199 Котельная АО "КК ЖБИ № 9" ВК ЗАО АО "Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9" 18,0 11,1 4,8 29,8 0,7 2,4 29,1 0,0 29,1 4,7 161,6 

200 
Котельная ОАО "Машиностроительный 

завод "Маяк" ВК 
ВАО ОАО "Машиностроительный завод "Маяк" 11,0 8,0 2,4 12,0 0,3 2,4 11,7 0,0 11,7 1,9 160,5 

201 
Котельная Люберецкая станция аэрации 
МГУП "Мосводоканал" ВК 

ЮВАО АО "Мосводоканал" 124,9 100,7 29,0 252,6 6,1 2,4 174,2 72,3 246,5 40,2 163,2 

202 Котельная Курьяновская станция аэрации ВК ЮВАО АО "Мосводоканал" 78,5 56,5 12,4 187,6 4,5 2,4 123,9 59,2 183,1 29,9 163,4 

203 
Котельная ПАО "Московский 

Хладокомбинат № 9" ВК 
СВАО ПАО "Московский хладокомбинат №9" 6,3 5,4 1,6 5,2 0,7 13,6 4,1 0,3 4,4 0,8 170,2 

204 Котельная КДК "Большевик" 

ВК 

САО 
Компания с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД" в 
лице филиала Компании с ограниченной ответственностью 

"НЕЗОРАЛ ЛТД" 

7,9 7,7 2,7 8,3 0,2 2,2 7,1 1,0 8,1 1,2 150,8 

205 Котельная АО "НИИР" 
ВК 

ВАО 
АО "Научно-исследовательский институт резиновых и 
полимерных изделий" 

12,0 10,3 1,6 7,6 0,2 2,8 7,4 0,0 7,4 1,2 158,7 

206 Котельная Филиал "Пансионат "Чайка" ВК СЗАО ООО "Визит-Москва" филиал "Пансионат Чайка" 2,5 2,5 1,2 3,6 0,0 0,6 3,0 0,5 3,5 0,5 151,8 

207 
Котельная № 2 ООО 

"ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ" ВК 
СВАО ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ" 6,2 6,1 2,8 7,2 0,1 2,0 6,4 0,6 7,1 1,1 158,7 

208 Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С." ВК СВАО ЗАО "Реформа Р.В.С." 4,1 4,0 1,6 6,9 0,1 2,0 5,3 1,5 6,8 1,1 159,0 

209 
Котельная ЗАО "Микояновский 

мясокомбинат" ВК 
ЮВАО ЗАО "РИСТОКА" 19,8 12,3 2,4 56,4 1,4 2,4 28,6 26,5 55,0 9,1 166,3 

210 Котельная ООО "Социум-Сооружение" ВК САО АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО" 67,4 66,7 13,3 32,0 0,3 0,9 30,6 1,2 31,8 5,1 160,5 

211 Котельная Бизнес-центр "Станиславский" 

ВК 

ЦАО 

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в лице 

Московского филиала БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ 

(КИПР) ЛИМИТЕД 

16,8 16,4 3,1 11,7 0,3 2,2 9,4 2,1 11,4 1,8 153,4 

212 Котельная ООО "Тепловик" ВК ЦАО ООО "ТЕПЛОВИК" 13,7 13,5 6,7 19,5 0,3 1,7 17,2 2,0 19,2 3,0 158,3 

213 Центральная котельная ВВЦ 
ВК 

СВАО 
АО "Управление технической эксплуатации Выставки достижения 

народного хозяйства" 
100,0 98,3 28,4 61,9 1,1 1,7 58,3 2,5 60,9 9,8 160,7 

214 Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ 

ВК 

ЦАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 

информационных технологий (ФТ- Центр)" 

1,1 1,0 0,6 1,5 0,0 2,5 1,4 0,1 1,5 0,2 165,6 

215 Котельная ФГУП "ФТ-Центр" 
ВК 

САО 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 
информационных технологий (ФТ- Центр)" 

2,1 2,0 1,2 2,9 0,1 2,5 2,8 0,0 2,8 0,5 165,1 

216 
Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" 

УДП РФ 
ВК 

СЗАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Шереметьевский" Управления 
делами Президента Российской Федерации" 

6,9 6,7 2,2 6,9 0,2 2,2 5,8 0,9 6,8 1,1 158,7 

217 
Котельная ОАО "Кондитерский концерн 

Бабаевский" ВК 
ЦАО ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 36,0 18,2 5,7 73,8 1,8 2,5 50,0 21,9 72,0 11,5 160,2 

218 Котельная АО "Дукс" ВК САО АО "Дукс" 17,6 15,7 6,7 19,8 0,3 1,5 17,9 1,6 19,5 3,2 163,0 

219 
Котельная АО "НПО "Лианозовский 
электромеханический завод" ВК 

САО 
АО "Начно-производственное объединение "Лианозовский 
электромеханический завод" 

52,8 27,2 14,7 36,1 0,9 2,4 35,2 0,0 35,2 5,8 164,8 

220 Котельная АО "НПО МРТЗ" 
ВК 

ЗАО 
АО "Научно-производственное объединение "Московский 

радиотехнический завод" 
105,9 103,6 23,7 60,3 1,3 2,2 56,3 2,6 58,9 9,6 162,3 

221 Котельная "Депо Москва-2 Ярославская" 

ВК 

СВАО 

АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-

структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

21,0 8,7 3,0 18,7 0,4 2,4 12,3 6,0 18,3 2,9 160,0 

222 Котельная депо им. Ильича 

ВК 

САО 
АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-
структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

7,1 6,9 3,2 8,5 0,2 2,2 7,8 0,5 8,3 1,4 164,5 

223 Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД" 

ВК 

ЦАО 
АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-
структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

26,0 25,6 4,3 13,8 0,2 1,7 11,6 2,0 13,6 2,1 154,6 

224 
Котельная АО "Завод строительных красок и 

мастик" ВК 
ЮАО АО "Завод строительных красок и мастик" 17,1 16,7 5,7 13,0 0,3 2,2 12,2 0,5 12,7 2,0 157,3 

225 
Котельная ЗАО "Северная Московская 

акционерная компания "СМАК" ВК 
СВАО ЗАО "Северная Московская акционерная компания "СМАК" 2,0 2,0 0,5 1,3 0,0 1,2 1,3 0,0 1,3 0,2 156,8 

226 Котельная АО Нижние котлы УК ИП Д.У. 
ВК 

ЮАО 
АО "Упаравляющая компания индустриального парка "Нижние 

котлы" Д.У. 
27,5 26,8 5,7 13,9 0,3 2,4 13,1 0,4 13,6 2,3 166,7 

227 Котельная АО "ФПК" 

ВК 

ЦАО 

АО "Федеральная пассажирская компания" (Пассажирское 

вагонное депо Москва - структурное подразделение Северо-

Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания") 

13,4 11,8 2,5 18,9 0,5 2,4 13,4 5,0 18,5 3,0 161,2 

228 
Котельная ФГБУ "НИИ НХ" им. Н.Н. 

Бурденко 

ВК 

ЦАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 
"Национальный медицинский исследовательский центр 

нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

27,0 26,4 10,4 31,3 0,7 2,2 27,1 3,5 30,6 4,6 151,3 
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229 
Котельная Московское представительство 
Компании "Вэйнетт Трэдинг Компани 

Лимитэд" ВК 

ЦАО 
Компания "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" (Московское 

представительство в Российской Федерации) 
2,3 2,3 1,2 3,0 0,1 2,0 2,5 0,5 2,9 0,5 155,3 

230 АИТ Куркино ВК СЗАО КП "МЭД" 1,7 1,7 1,3 3,0 0,1 2,2 2,9 0,0 2,9 0,4 154,0 

231 Котельная ТСЖ "Покровский берег" ВК СЗАО КП "МЭД" 10,3 10,1 3,4 11,9 0,2 1,7 9,3 2,4 11,7 1,8 158,4 

232 Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово" ВК СЗАО КП "МЭД" 6,5 6,4 0,6 1,6 0,0 1,7 1,4 0,2 1,6 0,2 157,1 

233 
Котельная ОАО "ТПО "Киностудия им. М. 

Горького" ВК 
СВАО 

ОАО "Творческо-производственное объединение "Центральная 

киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" 
9,1 8,9 3,4 10,0 0,2 2,2 8,7 1,1 9,8 1,6 168,2 

234 Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал" 

ВК 

ЮВАО 

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат 

"Сигнал" им. А.А.Григорьева Управления Федерального агентства 
по государственным резервам по Центральному Федеральному 

округу 

2,6 2,5 1,2 2,8 0,1 2,0 2,7 0,0 2,7 0,4 158,6 

235 
Котельная Московская типография - филиал 

АО "Гознак" ВК 
СВАО Московская типография Гознака - филиал АО "Гознак" 8,5 8,4 3,2 8,3 0,1 1,6 7,7 0,5 8,2 1,3 155,7 

236 Котельная ООО КСЦ "Переделкино" ВК ЗАО ООО "Кардиологический санаторный центр "Переделкино" 5,2 5,1 2,1 7,3 0,1 1,9 6,0 1,1 7,1 1,1 153,9 

237 Котельная АО "НИЦЭВТ" 
ВК 

ЮАО 
АО "Научно-исследовательский центр электронной 

вычислительной техники" 
150,0 146,7 27,4 64,0 1,4 2,2 62,6 0,0 62,6 9,8 156,8 

238 
Котельная ОАО "Бутовский химический 
завод" ВК 

ЮЗАО ОАО "Бутовский химический завод" 2,0 2,0 1,0 2,5 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 0,4 167,7 

239 Котельная ОАО "Квант-Н" ВК СВАО ОАО "Квант-Н" 20,5 20,0 9,7 25,3 0,6 2,2 23,3 1,4 24,7 3,7 150,9 

240 
Котельная ОАО "Останкинский молочный 
комбинат" ВК 

СВАО ОАО "Останкинский молочный комбинат" 30,0 23,8 5,3 60,7 1,5 2,4 41,1 18,1 59,2 9,2 154,5 

241 Котельная Бизнес Центр РТС ВК ЮАО ООО "Атлантика" 1,9 1,9 0,4 1,4 0,0 1,1 1,2 0,2 1,4 0,2 156,9 

242 Котельная БЦ "Переведенский" ВК ЦАО ООО "Нью Проперти" 7,5 7,3 2,7 6,6 0,1 2,2 6,3 0,2 6,5 1,0 155,9 

243 Котельная ООО "ППК Медная фольга" ВК ЮАО ООО "ППК Медная фольга" 30,0 25,4 3,6 17,4 0,6 3,4 16,9 0,0 16,9 2,6 153,5 

244 Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ" 
ВК 

ЮАО 
ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и 
механики" 

60,0 55,9 13,8 37,2 2,5 6,8 34,7 0,0 34,7 5,4 156,0 

245 Котельная № 2 ФСО России ВК СЗАО Федеральная служба охраны Российской Федерации 5,2 5,0 2,3 7,0 0,2 2,2 6,6 0,2 6,8 1,1 154,6 

246 
Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева ВК 
ЗАО 

АО "Государственный космический научно-производственный 

центр им. М.В. Хруничева" 
33,6 32,7 31,5 97,4 2,6 2,7 82,4 12,4 94,8 15,2 159,8 

247 
Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева ВК 

ЗАО 
АО "Государственный космический научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева" 

28,0 27,2 24,5 83,4 2,3 2,7 69,9 11,2 81,1 13,1 161,4 

248 
Котельная Цех № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева ВК 
ЗАО 

АО "Государственный космический научно-производственный 

центр им. М.В. Хруничева" 
334,0 311,1 89,4 262,8 10,5 4,0 235,2 17,0 252,2 41,8 165,6 

249 
Котельная Главный военный клинический 

госпиталь им. ак. Н.Н. Бурденко 
ВК 

ЮВАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

1,9 1,1 0,1 0,7 0,3 37,9 0,4 0,0 0,4 0,1 165,7 

250 
Котельная № 2842 Филиал №1 ФГКУ "ГВКГ 

им. Н.Н. Бурденко"  
ВК 

ВАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

12,0 11,7 2,6 9,1 0,2 2,2 7,4 1,4 8,9 1,4 155,9 

251 Котельная № 1 ФГБУ "ЦЖКУ" 
ВК 

СВАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

21,0 20,5 10,1 28,1 0,7 2,4 23,8 3,6 27,5 4,5 165,0 

252 Котельная № 98 ФГБУ "ЦЖКУ" 
ВК 

СВАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,2 

253 Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" 

ВК 

СЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  163,1 

254 
Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП 
РФ 

ВК 

ЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления 

делами Президента Российской Федерации 

84,0 82,2 23,1 78,2 1,7 2,2 64,2 12,3 76,5 12,1 158,4 

255 
Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг 

ФМ" ВК 
ЮАО ООО "СИРИУС ТЕПЛО" 5,0 4,9 4,1 13,0 0,3 2,1 10,9 1,8 12,7 2,1 162,9 

256 
Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 

1905 года" ВК 
ЦАО 

АО "Московский электромашиностроительный завод Памяти 

революции 1905 года" 
12,3 1,4 0,4 25,3 0,6 2,4 23,8 1,0 24,7 4,0 160,2 

257 КТС "Солнечный городок" 

ВК 

ТАО 

Центральный банк Российской Федерации (структурное 

подразделение оздоровительное объединение "Солнечный 

городок" Банка России) 

18,9 18,5 7,8 21,7 0,4 1,9 17,5 3,9 21,3 3,5 164,3 

258 Котельная АО " 99 ЗАТО" ВК НАО АО "99 Завод авиационного технологического оборудования"  5,4 5,3 2,7 7,6 0,2 2,4 7,0 0,4 7,4 1,2 163,0 

259 Котельная ЖК "Прима парк" ВК НАО АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") 26,5 25,9 12,9 41,9 0,9 2,2 36,8 4,2 41,0 6,1 148,9 

260 Котельная Пансионата "Пахра" 
ВК 

ТАО 
ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами 

Президента Российской Федерации 
7,8 7,6 1,1 4,4 0,1 2,4 3,4 0,9 4,3 0,7 156,7 

261 
Котельная "Клинический санаторий ГМС 
"Валуево" ВК 

НАО ПАО "Клинический санаторий "Валуево"  8,6 8,4 3,5 12,7 0,3 2,1 10,5 2,0 12,4 2,0 160,3 

262 Котельная филиала ОК "Ватутинки" 

ВК 

НАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента 

Российской Федерации - филиал "Оздоровительный комплекс 
"Ватутинки" 

42,3 41,4 9,1 36,7 0,8 2,2 29,3 6,5 35,9 5,7 160,3 
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263 
Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" 

МВД России 
ВК 

ТАО 
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий 
"Ватутинки" Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" 

4,3 4,2 2,3 8,1 0,2 2,0 6,7 1,2 7,9 1,2 151,3 

264 
Котельная п. Газопровод (территория 

"МУЭГ") ВК 
НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 27,6 20,2 12,8 41,3 0,9 2,2 36,0 4,4 40,4 6,2 153,4 

265 Котельная "ПСБ Коммунарка" ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 12,9 12,6 3,2 7,9 0,2 2,2 7,7 0,0 7,7 1,3 163,3 

266 Котельная д. Летово ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 4,3 4,3 0,7 1,8 0,0 0,5 1,8 0,0 1,8 0,3 152,9 

267 Котельная № 2 ООО "Декор" ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 37,9 37,1 36,8 109,9 2,4 2,2 98,0 9,5 107,5 16,5 153,7 

268 Котельная ООО "Геруда" ВК НАО ООО "Геруда" 68,8 67,3 43,5 129,6 2,9 2,2 111,5 15,3 126,7 19,7 155,5 

269 Котельная № 1 ООО "Декор" ВК НАО ООО "Декор" 46,7 45,7 39,0 109,0 2,4 2,2 98,3 8,4 106,6 16,4 154,0 

270 Котельная АО "Инвесттраст" ВК НАО АО "Инвесттраст" 64,0 62,7 47,2 82,3 1,7 2,0 69,5 11,1 80,6 12,8 158,2 

271 Котельная "Новомосковский Технопарк" ВК НАО ОАО "Новомосковский Технопарк" 42,8 41,7 13,2 29,5 0,7 2,5 24,9 3,9 28,8 4,9 170,9 

272 
Котельная Дом отдыха "Подмосковные 
вечера" 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное казенное учреждение "Дом отдыха 

"Подмосковные вечера" Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации 

2,6 2,6 1,2 3,3 0,1 1,9 2,9 0,3 3,2 0,5 157,6 

273 Котельная № 1 ООО "Теплосервис"  ВК НАО ООО "Теплосервис" 10,0 9,8 4,9 20,5 0,4 2,2 16,0 4,0 20,0 3,3 162,9 

274 Котельная № 2 ООО "Теплосервис" ВК НАО ООО "Теплосервис" 12,0 12,0 6,8 28,0 0,2 0,5 21,7 6,1 27,8 4,3 154,9 

275 Котельная АО "ТЭИК" ВК НАО АО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" 20,6 20,3 10,3 38,0 0,7 1,8 32,0 5,3 37,3 5,7 153,4 

276 Котельная п. Коммунарка ул. Ясная д. 10А ВК НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 3,0 2,9 2,0 7,0 0,4 5,0 6,0 0,7 6,7 1,2 173,2 

277 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная 
строение 5А ВК 

НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 5,4 5,2 3,2 11,4 0,4 3,2 9,8 1,3 11,0 1,9 168,9 

278 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная д. 9 

стр.1 ВК 
НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 3,0 2,9 2,0 7,0 0,3 4,3 6,0 0,7 6,7 1,1 171,7 

279 Котельная "Центр реабилитации "Ясенки" 

ВК 

ТАО 

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской области "Центр социально-

медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий "Ясенки" 

3,2 3,1 1,0 3,4 0,1 2,4 2,8 0,5 3,3 0,5 165,3 

280 
Котельная № 10 Производственная АПК 

"Московский" ВК 
НАО АО "Агрокомбинат "Московский" 400,0 391,2 59,5 269,6 5,9 2,2 202,8 60,8 263,6 40,6 153,9 

281 Котельная АО "Курорт "Михайловское" ВК ТАО АО "Курорт "Михайловское" 2,4 2,3 0,8 2,2 0,1 2,6 2,1 0,1 2,2 0,4 181,8 

282 Котельная ОАО "МАНП" ВК ТАО ОАО "Мосагронаучприбор" 3,2 3,1 1,3 3,9 0,1 2,1 3,5 0,3 3,8 0,7 176,6 

283 Котельная ГКУЗ ДКС № 20 ДЗМ ВК ТАО ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" 5,2 5,0 2,3 7,2 0,2 2,2 5,9 1,2 7,1 1,1 157,7 

284 Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки) ВК НАО КП "МЭД" 19,5 19,2 5,1 16,3 0,2 1,4 13,9 2,2 16,1 2,5 156,9 

285 Котельная УНПБ "Теплый Стан" 

ВК 

НАО 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС" 

12,7 12,4 5,2 17,2 0,4 2,1 15,9 0,9 16,8 2,7 158,5 

286 Котельная п. д/о Плесково ВК ТАО ООО "Новое строительство" 3,1 3,0 1,2 4,8 0,1 2,2 3,8 0,9 4,7 0,7 158,3 

287 Котельная мкр. "Солнцево-парк" ВК НАО ООО "ГрадИнвест" 75,8 75,4 36,4 125,3 0,7 0,6 106,3 18,3 124,6 19,6 157,5 

288 Котельная ООО "Источник" ВК НАО ООО "Источник" 12,0 11,8 6,0 17,6 0,3 1,7 16,2 1,1 17,3 2,7 155,5 

289 Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.) ВК ТАО ООО "СтройРубеж" 3,6 3,6 3,2 8,9 0,1 1,5 8,2 0,6 8,8 1,4 160,5 

290 Котельная ООО "РегионЭнергоСервис" ВК НАО ООО "РегионЭнергоСервис" 69,7 68,8 38,0 116,5 1,5 1,3 102,3 12,6 114,9 17,9 155,4 

291 Котельная ЗАО "Санаторий Ерино" ВК НАО ЗАО "Санаторий "Ерино" 24,5 23,6 10,8 41,3 1,4 3,5 32,4 7,5 39,9 6,5 162,6 

292 Котельная № 2 ВК НАО ООО "Теплоресурс" Д.У. 26,5 25,9 10,6 31,0 0,7 2,2 30,3 0,0 30,3 4,7 155,9 

293 
Котельная АО "Троицкая камвольная 

фабрика" ВК 
ТАО АО "Троицкая камвольная фабрика" 7,8 3,9 3,2 9,5 0,2 2,4 8,6 0,6 9,2 1,6 169,0 

294 Котельная Центральная ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго" 60,0 58,1  -   -   -   -   -   -   -   -  166,2 

295 Котельная № 13 ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,3 

296 Котельная ул.Лагерная, 2б ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго" 1,5 1,5 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 162,3 

297 Котельная ФБУ "Санаторий Вороново" 
ВК 

ТАО 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 
Российской Федерации" 

17,4 17,0 9,7 36,6 0,8 2,2 28,2 7,6 35,8 5,6 157,4 

298 Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское" 

ВК 

НАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами 

Президента Российской Федерации 

12,9 12,6 4,7 17,0 0,4 2,2 13,0 3,7 16,7 2,6 155,8 

299 
Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 
61991) 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

4,3 4,2 1,4 4,0 0,1 2,2 3,7 0,3 3,9 0,6 162,6 

300 Котельная № 209 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,1 0,6 0,1 159,9 

301 Котельная № 210 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,3 0,9 0,0 2,2 0,8 0,1 0,9 0,1 159,8 

302 Котельная № 211 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 2,2 0,4 0,0 0,5 0,1 159,3 

303 Котельная № 212 ВДО "Пахра" 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

1,3 1,3 0,4 1,2 0,0 2,2 1,1 0,1 1,2 0,2 159,6 
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304 Котельная № 213 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

1,3 1,3 0,4 1,1 0,0 2,2 1,0 0,1 1,1 0,2 159,9 

305 Котельная № 214 ВДО "Пахра" 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,0 0,1 0,0 2,2 0,1 0,0 0,1 0,0 160,3 

306 Котельная № 215 ВДО "Пахра" 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

2,4 2,3 0,4 1,2 0,0 2,2 1,0 0,1 1,2 0,2 159,3 

307 Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064) 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

6,0 5,9 2,6 7,1 0,2 2,3 6,7 0,3 7,0 1,1 157,4 

308 Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА 

ВК 

НАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

8,6 8,4 4,9 15,9 0,4 2,3 13,9 1,7 15,5 2,7 175,6 

309 
Котельная ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. 

Чумакова РАМН" 
ВК 

НАО 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН" 

18,2 15,2 5,0 34,5 0,8 2,4 25,2 8,5 33,7 5,5 163,2 

310 
Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 
25А) ВК 

ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,7 0,0 1,0 1,5 0,1 1,7 0,3 155,3 

311 
Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 

22А) ВК 
ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,9 0,0 1,0 1,7 0,2 1,8 0,3 155,3 

312 
Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 
23А) ВК 

ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 2,0 0,0 1,0 1,8 0,2 1,9 0,3 155,3 

313 
Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 

Б) ВК 
ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,9 0,0 1,9 1,7 0,2 1,9 0,3 155,3 

314 Котельная п. Воскресенское 

ВК 

НАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Агропромышленный комплекс "Воскресенский" Управления 

делами Президента Российской Федерации" 

110,0 103,1 22,7 70,6 2,4 3,4 62,5 5,7 68,2 14,2 207,7 

315 Новая котельная вблизи дер. Середнево ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

316 Новая котельная ЖК "Марьино Град" ВК НАО Новая 13,4 13,1 4,9 19,2 0,4 2,2 15,8 2,9 18,8 3,0 158,8 

317 Новая котельная РТС "Саларьево" ВК НАО Новая 258,0 252,3 142,1 460,9 10,1 2,2 408,7 42,1 450,8 70,8 157,1 

318 Новая котельная ЖК "Испанские кварталы" ВК НАО Новая 44,7 43,7 24,2 92,6 2,0 2,2 76,4 14,2 90,5 14,4 158,8 

319 Новая котельная п. Коммунарка ВК НАО Новая 100,0 97,8 42,2 164,1 3,6 2,2 135,0 25,5 160,5 25,3 157,7 

320 Новая котельная вблизи дер. Зименки ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -  0,0  -   -  

321 Новая котельная "Школа" ВК НАО Новая 2,8 2,7 1,5 3,0 0,1 2,2 2,9 0,1 3,0 0,5 162,3 

322 Новая котельная ЖК "Москвичка" ВК НАО Новая 43,0 42,1 16,3 64,8 1,4 2,2 53,2 10,2 63,4 10,1 158,8 

323 Новая котельная ООО "Транс-Гамма" ВК НАО Новая 1,3 1,3 0,7 1,9 0,0 2,2 1,8 0,1 1,9 0,3 162,3 

324 Новая котельная вблизи Калужского ш. ВК НАО Новая 7,8 7,6 4,0 8,1 0,2 2,2 7,6 0,3 7,9 1,3 160,5 

325 Новая котельная "ТРК Мега" ВК НАО Новая 2,3 2,2 1,7 3,5 0,1 2,2 3,2 0,2 3,4 0,6 162,3 

326 
Новая котельная вблизи дер. Сенькино-

Секерино ВК 
ТАО 

Новая 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

327 Новая котельная вблизи дер. Шахово ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

328 Новая котельная вблизи п. Первомайское ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

329 Новая котельная вблизи п. Минзаг ВК ТАО Новая 1,7 1,7 0,8 2,1 0,0 2,2 2,0 0,0 2,0 0,3 162,3 

330 Новая котельная ЖК "Южное Бунино" ВК НАО Новая 44,0 43,0 29,7 109,0 2,4 2,2 90,5 16,1 106,6 16,9 158,8 

331 Новая котельная вблизи п. Ерино ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

332 Новая котельная вблизи с. Остафьево ВК НАО Новая 50,6 49,4 31,8 126,4 2,8 2,2 103,6 19,9 123,6 19,6 158,8 

333 Новая котельная вблизи д. Алхимово ВК НАО Новая 25,8 25,2 10,6 42,1 0,9 2,2 34,6 6,6 41,2 6,5 158,8 

334 Новая котельная вблизи д. Десна ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

335 Новая котельная вблизи д. Милорадово ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

336 Новая котельная вблизи д. Новинки ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

337 Новая котельная вблизи д. Пыхчево ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

338 Новая котельная вблизи д. Ватутинки ВК НАО Новая 30,0 29,3 8,9 33,9 0,7 2,2 28,2 4,9 33,1 5,3 158,8 

339 Новая котельная вблизи д. Кувекино ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

340 Новая котельная вблизи д. Евсеево ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

341 Новая котельная вблизи д. Писково ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

342 Новая котельная "ПНК-Внуково" ВК НАО Новая 10,3 10,1 5,6 15,0 0,3 2,2 14,5 0,3 14,7 2,3 158,8 

343 Новая котельная ЖК "Ново-Никольское" ВК ТАО Новая 21,0 20,5 14,0 46,5 1,0 2,2 40,6 4,9 45,5 7,2 158,8 

344 Новая котельная ПСК "Сотрудничество" ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

345 Новая котельная вблизи дер. Кривошеино ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

346 Новая котельная вблизи д. Санино ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

347 Новая котельная вблизи д. Б.Покровское ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

348 Новая котельная вблизи д. Акиньшино ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

349 Новая котельная Внуково аутлет ВК НАО Новая 5,0 4,9 0,9 2,5 0,1 2,2 2,4 0,0 2,4 0,4 162,3 

350 
Новая котельная "Индустриальный парк 

"Картмазово" ВК 
НАО 

Новая 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

351 Новая котельная вблизи д. Летово ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -  0,0  -   -  

352 Новая котельная вблизи д. Никульское ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

353 Новая котельная РИО Киевское ш. ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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354 Новая котельная вблизи д. Безобразово ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

355 Новая котельная вблизи д. Бабенки ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

356 Новая котельная вблизи д. Юдановка ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

357 Новая котельная вблизи д. Львово ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

358 Новая котельная вблизи д. Маврино ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

359 Новая котельная вблизи д. Софьино ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

360 Новая котельная вблизи д. Чириково ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

361 Новая котельная вблизи д. Терехово ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

362 Новая котельная вблизи д. Кузнецово ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

363 Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный" ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

364 Новая котельная вблизи д. Хатминки ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

365 Новая котельная вблизи д. Конюшково ВК ТАО Новая 14,0 13,7 3,7 14,7 0,3 2,2 12,0 2,4 14,4 2,3 158,8 

366 Новая котельная вблизи д. Юрьево ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

367 Новая котельная вблизи д. Крекшино ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

368 Новая котельная вблизи д. Студенцы ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

369 Новая котельная вблизи д. Черепово ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

370 Новая котельная п. Мамыри ВК НАО Новая 1,5 1,5 0,6 1,7 0,0 2,2 1,6 0,0 1,7 0,3 162,3 

371 Новая котельная А-101 ВК НАО Новая 167,2 163,5 85,9 305,8 6,7 2,2 260,1 39,0 299,0 47,5 158,8 

372 Новая котельная "Ауди центр Калужский" ВК НАО Новая 0,9 0,8 0,5 1,0 0,0 2,2 0,9 0,0 1,0 0,2 162,3 

373 Новая котельная "Лесные поляны" ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -  0,0  -   -  

374 Новая котельная мкр. В ВК ТАО Новая 60,0 58,7 36,7 129,7 2,9 2,2 110,3 16,5 126,9 20,1 158,8 

375 Новая котельная дер. Зименки ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -  0,0  -   -  

376 Новая котельная МКАД 44 КМ ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

377 Новая котельная "Верескино" ВК САО Новая 14,6 14,3 11,9 35,6 0,8 2,2 32,0 2,8 34,8 5,5 159,2 

378 Новая котельная ЖК "Румянцево-Парк" ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

379 Новая котельная Новорижское ш. вл.1 ВК ЗАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

380 Новая котельная "Рублево-Архангельское" ВК ЗАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

381 Новая котельная п. Горки-10 ВК ЗАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

382 Новая котельная Бутаковский залив ВК САО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

383 Новая котельная вблизи КП Сенатор-Клуб ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

384 Новая котельная ЖК "Сказочный лес" ВК СВАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

385 Новая котельная вблизи дер. Пучково ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

386 Новая котельная вблизи дер. Пятовское ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

387 Новая котельная п. Шишкин лес ВК ТАО Новая 21,0 20,5 11,1 33,3 0,7 2,2 30,3 2,3 32,6 5,2 159,0 

388 Новая котельная "Малинки" ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

389 Новая котельная вблизи КП "Булгаков" ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

390 Новая котельная вблизи дер. Ознобишино ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

391 Новая котельная вблизи п. Батыбино ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

392 Новая котельная вблизи д. Русино ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

393 Новая котельная вблизи пос. ЛМС ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

394 Новая котельная вблизи п. ДРП-3 ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

395 Новая котельная вблизи п. Спортбаза ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

396 Новая котельная МКАД 41 КМ ВК НАО Новая 3,0 2,9 2,3 4,6 0,1 2,2 4,3 0,2 4,5 0,7 162,3 

397 Новая РТС "Центральная" ВК ТАО Новая 100,0 97,8 97,0 327,2 7,2 2,2 283,6 36,4 320,0 51,7 161,5 

398 Новая котельная п. Ватутинки ВК НАО Новая 33,2 32,5 17,9 59,8 1,3 2,2 52,4 6,1 58,5 9,3 158,8 

399 Новая котельная ООО "Геруда" ВК НАО Новая 130,0 127,1  -   -   -   -   -   -   -   -  158,8 

400 Новая котельная вблизи дер. Староселье ВК НАО Новая 13,0 12,7 2,3 9,3 0,2 2,2 7,6 1,5 9,1 1,4 158,8 

401 Новая котельная вблизи пос. Филимонки ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 ВСЕГО по котельным г. Москвы       25 018,4 23 859,3 10 566,8 30 419,6 572,8 1,9 27 599,2 2 247,6 29 846,8 4 716,0 158,0 

  - на территории ТиНАО    4 645,3 4 502,7 1 907,8 6 318,5 145,1 2,3 5 354,1 819,3 6 173,4 986,9 159,9 

 в том числе:               

 Котельные ПАО "Мосэнерго", всего    8 396,2 8 328,9 4 181,3 10 096,2 78,8 0,8 9 818,2 199,2 10 017,4 1 552,1 154,9 

 Котельные ПАО "МОЭК", всего    4 581,9 4 461,6 2 359,4 6 068,4 158,9 2,6 5 304,7 604,9 5 909,5 929,5 157,3 

  - в том числе на территории ТиНАО    649,8 627,5 297,7 969,2 31,9 3,3 823,6 113,7 937,3 154,6 164,9 

 Котельные ООО "ТСК Мосэнерго", всего    1 709,5 1 665,3 796,0 1 977,2 51,2 2,6 1 684,8 241,2 1 926,0 303,3 157,5 

 Котельные других организаций, всего    9 110,8 8 210,4 2 620,0 10 159,5 237,3 2,3 8 975,4 946,8 9 922,2 1 602,1 161,5 

 в том числе:               

  - регулируемые    3 303,6 3 045,7 1 020,9 3 661,6 87,4 2,4 3 032,2 542,1 3 574,2 572,9 160,3 

  - в том числе на территории ТиНАО    1 395,1 1 348,2 506,0 1 633,3 33,7 2,1 1 373,2 226,4 1 599,6 254,4 159,1 

  - нерегулируемые    5 807,2 5 164,8 1 599,2 6 497,9 149,9 2,3 5 943,2 404,7 6 348,0 1 029,2 162,1 

  - в том числе на территории ТиНАО    1 395,1 1 348,2 506,0 1 633,3 33,7 2,1 1 373,2 226,4 1 599,6 254,4 159,1 

 Новые котельные, всего    1 219,9 1 193,1 610,1 2 118,3 46,6 2,2 1 816,1 255,6 2 071,7 329,0 158,8 

  - в том числе на территории ТиНАО       1 205,3 1 178,8 598,1 2 082,7 45,8 2,2 1 784,1 252,8 2 036,9 323,4 158,8 

* Территориальная принадлежность МК 32 п. Толстопальцево изменена в 2019 г. с пос. Марушкинское (НАО) на район Внуково (ЗАО) в соответствии с административно-территориальным делением города Москвы. 
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Таблица 3.11 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы котельных г. Москвы на 01.01.2028 (2027 г.) 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Тип источника 
(ТЭЦ, РТС, 

КТС, МК, 

АИТ, ВК, 
Энергоцентр) 

Округ Наименование организации 

На 2027 г. (01.01.2028) 

Установленная 
тепловая мощность 

Тепловая 
мощность нетто 

Присоединенная 
тепловая нагрузка 

Выработка 

тепловой 

энергии 

Расход т/э на с.н. 

Отпуск т/э с коллекторов Расход 

условного 

топлива 

Удельный расход 

условного топлива 

 на отпуск т/э 
ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

1 РТС "Фрезер" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 300,0 297,1 76,7 176,9 1,7 1,0 175,2 0,0 175,210 27,6 157,4 

2 РТС "Нагатино" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 237,8 203,6 514,1 4,8 0,9 509,3 0,0 509,3 79,3 155,6 

3 РТС "Коломенская" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 390,0 385,7 207,4 16,3 0,2 1,1 14,3 1,8 16,1 2,5 158,1 

4 РТЭС "Курьяново" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 480,0 475,2 243,5 561,7 5,7 1,0 556,0 0,0 556,0 87,1 156,6 

5 РТЭС "Люблино" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  152,5 

6 РТС "Красная Пресня" РТС ЦАО ПАО "Мосэнерго" 640,0 634,8 296,8 350,2 2,9 0,8 347,3 0,0 347,3 53,5 153,9 

7 РТС "Волхонка-ЗИЛ" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,4 202,6 486,2 3,2 0,7 483,0 0,0 483,0 73,8 152,7 

8 РТС "Отрадное" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 397,3 153,6 362,2 2,5 0,7 359,7 0,0 359,7 56,4 156,7 

9 РТС "Новомосковская" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,8 150,5 360,5 1,8 0,5 358,7 0,0 358,7 54,4 151,7 

10 РТС "Переяславская" РТС ЦАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,5 142,2 361,4 2,3 0,6 359,1 0,0 359,1 56,2 156,5 

11 РТС "Жулебино" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 420,0 416,7 220,8 573,0 4,6 0,8 568,5 0,0 568,5 86,8 152,7 

12 РТС "Перово" РТС ВАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 397,7 357,0 799,0 4,6 0,6 794,5 0,0 794,5 127,2 160,1 

13 РТС "Некрасовка" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 420,0 413,7 359,9 459,3 6,9 1,5 452,4 0,0 452,4 73,4 162,2 

14 РТС "Ростокино" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 150,0 149,1 100,6 262,7 1,6 0,6 261,1 0,0 261,1 39,8 152,6 

15 РТС "Бабушкино-1" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 150,0 149,1 123,4 277,4 1,6 0,6 275,8 0,0 275,8 42,6 154,6 

16 РТС "Рублево" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,5 138,6 295,3 1,9 0,6 293,5 0,0 293,5 44,5 151,6 

17 РТС "Кунцево" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 597,1 337,8 797,3 3,8 0,5 793,5 0,0 793,5 121,8 153,5 

18 РТС "Крылатское" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 597,0 287,5 678,1 3,4 0,5 674,7 0,0 674,7 104,4 154,8 

19 РТС "Бирюлево" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

20 РТС "Южное Бутово" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 440,0 435,1 348,8 675,7 7,5 1,1 668,2 0,0 668,2 104,9 157,0 

21 РТС "Теплый Стан" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 396,8 245,2 752,6 6,0 0,8 646,8 99,7 746,6 114,5 153,4 

22 РТС "Ленино-Дачное" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 300,0 298,0 220,6 561,8 3,8 0,7 485,8 72,2 558,0 85,2 152,7 

23 РТС "Чертаново" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 596,2 293,6 876,1 5,6 0,6 870,5 0,0 870,5 132,1 151,8 

24 Мини-ТЭС "Измайлово" мини-ТЭС ВАО ПАО "Мосэнерго" 4,5 4,4 3,6 9,2 0,2 1,8 8,8 0,2 9,0 1,4 151,6 

25 КТС-11 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 40,0 39,7 0,0 28,3 0,2 0,7 0,0 28,1 28,1 4,3 153,4 

26 КТС-11а КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 120,0 118,1 85,3 62,8 1,0 1,6 61,8 0,0 61,8 9,8 157,9 

27 КТС-18 КТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 90,0 89,1 84,5 123,7 1,2 1,0 122,4 0,0 122,4 18,8 153,3 

28 КТС-54 КТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 120,0 117,7 65,7 189,5 3,6 1,9 186,0 0,0 186,0 29,1 156,6 

29 КТС-405 "Стандартная" КТС СВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  167,0 

30 КТС "Северная" КТС СВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  160,9 

31 КТС-24 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,3 

32 КТС-26 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  153,4 

33 КТС "Мелитопольская" КТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -  0,0  -  160,3 

34 МК "Западный порт" МК ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  158,2 

35 РТС "Переделкино" РТС ЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 469,4 371,9 814,2 17,9 2,2 796,3 0,0 796,3 121,0 151,9 

36 РТС "Пенягино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 400,0 391,2 164,9 495,5 10,9 2,2 417,0 67,6 484,6 76,1 157,0 

37 РТС "Строгино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 600,0 585,0 367,2 1 024,4 25,6 2,5 881,6 117,2 998,8 155,1 155,3 

38 РТС "Внуково" РТС ЗАО ПАО "МОЭК"  -   -   -   -   -   -   -  - -  -  159,6 

39 РТС "Солнцево" РТС ЗАО ПАО "МОЭК"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  152,6 

40 РТС "Терешково" РТС ЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,7 286,1 120,3 2,6 2,2 117,7 0,0 117,7 18,4 156,3 

41 РТС "Тушино-1" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,7 135,4 427,8 9,4 2,2 366,9 51,5 418,4 65,7 157,0 

42 РТС "Тушино-2" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 180,0 176,0 86,9 295,6 6,5 2,2 249,7 39,4 289,1 45,0 155,8 

43 РТС "Тушино-3" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 469,4 333,7 575,9 12,7 2,2 499,7 63,5 563,2 87,6 155,6 

44 РТС "Тушино-4" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 180,0 175,5 98,8 242,8 6,1 2,5 215,6 21,2 236,8 36,9 155,7 

45 РТС "Тушино-5" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,0 115,3 370,8 9,3 2,5 312,7 48,8 361,5 56,2 155,5 

46 РТС "Митино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 469,4 256,9 552,4 12,2 2,2 475,8 64,5 540,3 84,6 156,7 

47 КТС "Акулово"-1 (зимняя) КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  165,9 

48 КТС "Акулово"-2 (летняя) КТС ВАО ПАО "МОЭК" 7,0 6,8 4,5 14,5 0,3 2,2 12,6 1,5 14,1 2,3 162,3 

49 КТС "Косино" КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  169,9 

50 КТС-28 КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  165,9 

51 КТС-42 КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  157,7 

52 КТС-40 КТС ВАО ПАО "МОЭК" 7,5 7,3 3,4 7,6 0,2 2,5 7,2 0,2 7,4 1,1 153,4 

53 КТС "Нижние Котлы" КТС ЮАО ПАО "МОЭК" 7,7 7,6 5,8 3,8 0,1 2,2 3,6 0,2 3,7 0,6 162,3 

54 КТС-58 КТС ЗАО ПАО "МОЭК" 12,0 11,7 6,6 18,0 0,4 2,2 15,3 2,3 17,6 2,8 158,8 

55 КТС "Покровское-Стрешнево" КТС СЗАО ПАО "МОЭК" 59,5 58,0 35,1 43,3 1,1 2,5 38,2 4,0 42,2 6,6 156,8 

56 КТС "Захарьино" КТС СЗАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 3,4 10,5 0,2 2,2 9,0 1,2 10,2 1,5 144,3 

57 МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,0 1,0 0,5 1,1 0,0 2,5 1,1 0,0 1,1 0,2 156,5 

58 МК-339 Николоямская ул. 57 с.8 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 2,5 0,4 0,0 0,4 0,1 180,2 

59 МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  162,2 

60 МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 13,4 13,1 9,3 22,5 0,6 2,5 19,9 2,0 21,9 3,5 160,9 

61 МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,8 1,7 0,0 2,5 1,7 0,0 1,7 0,3 159,6 

62 МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  174,4 

63 МК-236 Цветной бульв. 21 с.13 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,5 

64 МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,1 0,0 2,5 1,0 0,0 1,1 0,2 169,4 

65 МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3 МК САО ПАО "МОЭК" 6,9 6,7 2,5 9,2 0,2 2,2 7,8 1,2 9,0 1,4 155,6 

66 ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3 МК САО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

67 МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1 МК САО ПАО "МОЭК" 6,2 6,0 1,1 3,0 0,1 2,2 2,6 0,3 2,9 0,5 158,8 
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№ 

п/п 
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котельной 

Тип источника 

(ТЭЦ, РТС, 
КТС, МК, 
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Округ Наименование организации 

На 2027 г. (01.01.2028) 
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тепловая мощность 
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тепловая нагрузка 

Выработка 
тепловой 

энергии 
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Отпуск т/э с коллекторов Расход 

условного 

топлива 

Удельный расход 
условного топлива 
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ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

68 МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 1,1 2,7 0,1 2,5 2,6 0,0 2,7 0,4 154,9 

69 МК-136 Русаковская ул. 18/20 МК ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  230,1 

70 МК-137 Сокольнический Вал ул. 1 с.3 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,5 1,5 0,9 2,1 0,1 2,5 1,9 0,2 2,1 0,3 163,7 

71 МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2 МК ВАО ПАО "МОЭК" 5,7 5,5 3,3 8,5 0,2 2,5 6,8 1,5 8,3 1,4 166,3 

72 МК-104 Садовая-Сухаревская ул. 8/12 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,6 

73 МК-110 Сретенка ул. 27 с.8 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,8 

74 МК-118 Костянский пер. 10 с.4 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  161,9 

75 МК-122 Даев пер. 29-а, с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  167,4 

76 МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,8 1,7 0,8 2,7 0,1 2,5 2,2 0,4 2,6 0,4 164,0 

77 МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,3 0,8 0,0 2,2 0,7 0,0 0,7 0,1 162,3 

78 МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1 МК ВАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 3,7 9,3 0,2 2,2 7,7 1,3 9,1 1,5 162,3 

79 МК "Каскадная" Каскадная ул. 21А с.1 МК ВАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 4,0 7,2 0,2 2,2 6,2 0,9 7,1 1,1 162,1 

80 
МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 

38Б с.4 МК 
ВАО ПАО "МОЭК" 2,0 1,9 0,9 2,0 0,1 2,5 1,6 0,4 2,0 0,3 153,4 

81 МК "Щербинка" МК ЮЗАО ПАО "МОЭК" 5,2 5,0 4,1 12,5 0,3 2,5 11,1 1,1 12,2 1,8 151,0 

82 МК "Толстопальцево" МК ЗАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 0,2 0,7 0,0 2,2 0,5 0,1 0,7 0,1 162,3 

83 МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1 МК ЗАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  155,4 

84 МК-234 Новослободская ул. 29 с.1 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,9 

85 МК-233 Новослободская ул. 3 с.6 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,9 0,4 1,0 0,0 2,5 1,0 0,0 1,0 0,2 158,5 

86 МК-323 А. Солженицина ул. 29/18 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,6 

87 МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,9 0,5 0,9 0,0 2,5 0,8 0,0 0,8 0,1 157,9 

88 МК-314 Гжельский пер. 15 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,6 0,0 2,5 1,6 0,0 1,6 0,2 159,4 

89 МК-321 Сергия Радонежского ул. 13/1 с.6 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  151,5 

90 МК-319 "Самокатная" Самокатная ул. 1А МК ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  171,6 

91 МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 1,0 2,7 0,1 2,5 2,2 0,4 2,6 0,5 177,4 

92 АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,6 4,2 0,1 2,2 3,5 0,7 4,1 0,7 162,1 

93 АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 5,7 5,5 4,3 6,5 0,1 2,2 5,7 0,7 6,4 1,0 155,0 

94 
АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 

с.1 АИТ 
СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,5 7,1 0,2 2,2 5,9 1,1 7,0 1,1 162,3 

95 
АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 

с.1 АИТ 
СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,0 9,0 0,2 2,5 7,5 1,3 8,8 1,6 184,9 

96 АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,5 5,0 0,1 2,5 4,1 0,8 4,8 0,7 153,8 

97 АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 2,8 7,8 0,2 2,2 6,5 1,1 7,6 1,2 155,9 

98 АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,6 4,2 0,1 2,2 3,7 0,3 4,1 0,7 162,3 

99 АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,8 3,7 2,8 5,4 0,1 2,2 4,5 0,8 5,3 0,8 150,0 

100 АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,7 1,7 1,3 3,3 0,1 2,2 2,8 0,5 3,2 0,5 162,3 

101 АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,4 7,9 0,2 2,5 6,7 1,0 7,7 1,2 153,1 

102 АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 6,9 0,2 2,2 5,7 1,0 6,7 1,1 162,3 

103 АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 6,5 6,3 3,9 8,9 0,2 2,2 7,6 1,1 8,7 1,4 160,2 

104 АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 1,7 0,0 2,2 1,6 0,1 1,7 0,3 151,3 

105 АИТ № 8А Родионовская ул. 18 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,8 4,0 0,1 2,2 3,4 0,5 4,0 0,6 151,0 

106 АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,1 0,4 0,0 2,2 0,4 0,0 0,4 0,1 151,6 

107 АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,5 7,5 0,2 2,2 6,2 1,1 7,3 1,1 155,1 

108 АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 5,1 16,1 0,4 2,2 13,2 2,6 15,8 2,5 159,5 

109 АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,2 7,8 0,2 2,2 6,8 0,8 7,6 1,2 158,2 

110 АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,8 5,0 0,1 2,5 3,7 1,2 4,9 0,9 176,8 

111 АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,1 6,6 0,1 2,2 5,5 1,0 6,5 1,1 162,3 

112 АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,9 5,7 0,1 2,2 4,8 0,8 5,6 0,8 146,5 

113 АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 6,6 0,1 2,2 5,4 1,0 6,4 1,0 162,3 

114 АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,1 4,0 2,3 7,4 0,2 2,2 6,1 1,1 7,2 1,1 149,4 

115 АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,3 6,7 0,1 2,2 5,5 1,1 6,6 1,0 154,5 

116 АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 7,0 0,2 2,2 5,9 1,0 6,8 1,1 162,3 

117 АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,8 7,7 0,2 2,2 6,3 1,2 7,5 1,2 155,8 

118 АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 7,7 7,6 2,8 9,2 0,2 2,2 7,7 1,3 9,0 1,4 158,1 

119 АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 2,6 2,5 1,5 3,8 0,1 2,2 3,1 0,6 3,8 0,6 160,2 

120 АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,3 1,1 0,0 2,2 0,9 0,1 1,0 0,2 159,0 

121 АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,4 1,3 0,0 2,2 1,2 0,1 1,3 0,2 155,8 

122 АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,2 0,8 0,0 2,2 0,6 0,1 0,7 0,1 162,3 

123 АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,4 0,0 2,2 1,3 0,2 1,4 0,2 156,4 

124 АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,3 0,9 0,0 2,2 0,8 0,1 0,9 0,1 162,3 

125 АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,7 1,7 0,0 2,2 1,5 0,2 1,7 0,3 162,3 

126 АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 2,0 0,0 2,2 1,9 0,1 2,0 0,3 162,3 

127 АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,8 3,3 0,1 2,2 3,1 0,2 3,3 0,5 155,3 

128 КТС "Мосрентген" КТС НАО ПАО "МОЭК" 30,0 29,0 13,7 42,1 1,3 3,2 34,2 6,5 40,8 6,7 165,5 

129 КТС-1 "Московский" КТС НАО ПАО "МОЭК" 58,0 56,2 46,6 164,6 5,1 3,1 148,3 11,2 159,6 25,3 158,3 

130 КТС-2 "Московский" КТС НАО ПАО "МОЭК" 48,0 46,9 39,5 129,8 2,9 2,2 114,3 12,6 126,9 20,2 158,8 

131 КТС "Коммунарка" КТС НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -  0,0  -  165,0 

132 КТС "Яковлево" КТС НАО ПАО "МОЭК" 28,1 27,3 12,1 36,8 1,0 2,8 30,3 5,5 35,8 5,8 161,8 

133 КТС "Кленово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 12,9 12,6 7,5 21,7 0,5 2,2 19,6 1,6 21,2 3,4 162,3 
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134 КТС № 8 п. Кокошкино КТС НАО ПАО "МОЭК" 19,5 19,1 18,6 63,2 1,4 2,3 57,0 4,7 61,7 9,9 159,7 

135 КТС № 18 пос. Киевский КТС ТАО ПАО "МОЭК" 24,0 23,3 13,5 46,4 1,4 3,0 40,2 4,9 45,0 7,5 166,5 

136 КТС № 51 п. Яковлевское КТС ТАО ПАО "МОЭК" 19,5 19,1 12,0 40,0 0,9 2,2 35,6 3,5 39,1 6,2 158,8 

137 КТС № 36 п. Птичное КТС ТАО ПАО "МОЭК" 30,0 28,4 6,0 19,3 1,0 5,4 17,6 0,6 18,2 3,0 165,1 

138 КТС № 38 п. Птичное КТС ТАО ПАО "МОЭК" 12,8 12,4 9,2 34,8 1,0 3,0 31,9 1,9 33,8 5,5 162,0 

139 КТС "Знамя Октября" КТС НАО ПАО "МОЭК" 29,0 28,1 19,7 62,4 1,9 3,1 50,7 9,8 60,5 10,0 164,6 

140 КТС "Остафьево" КТС НАО ПАО "МОЭК" 13,0 12,7 3,1 12,5 0,3 2,2 10,3 1,9 12,2 1,9 158,8 

141 КТС "Фабрика им. 1 Мая" КТС НАО ПАО "МОЭК" 19,2 18,7 11,1 32,9 0,9 2,8 28,1 3,9 32,0 5,2 161,7 

142 КТС "Вороново" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 19,5 19,1 12,5 41,6 0,9 2,2 36,9 3,8 40,7 6,5 158,8 

143 КТС "Былово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 10,3 10,1 3,0 6,5 0,1 2,2 5,9 0,5 6,4 1,0 158,8 

144 КТС "Красная Пахра" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 10,8 10,5 4,8 14,1 0,5 3,3 12,8 0,8 13,7 2,2 163,4 

145 КТС "Красное" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 9,0 8,8 4,3 13,1 0,3 2,2 11,4 1,4 12,8 2,1 162,3 

146 КТС "Шишкин лес" КТС ТАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,4 

147 КТС "Рогово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 10,4 10,1 4,3 12,6 0,4 3,3 11,3 0,8 12,1 2,1 168,9 

148 КТС "Щапово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 16,6 16,2 10,0 31,8 0,7 2,2 27,9 3,2 31,1 4,9 158,8 

149 КТС-1 "Щербинка" КТС НАО ПАО "МОЭК" 73,0 69,7 29,0 94,6 4,2 4,5 59,3 31,1 90,3 14,8 163,7 

150 КТС-3 "Щербинка" КТС НАО ПАО "МОЭК" 6,5 6,2 5,0 16,4 0,6 3,6 13,0 2,9 15,9 2,6 164,3 

151 КТС "Кокошкино" КТС НАО ПАО "МОЭК" 10,1 9,7 4,7 5,6 0,3 4,8 4,3 1,0 5,3 0,9 164,6 

152 КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан" КТС НАО ПАО "МОЭК" 60,0 58,7 35,0 123,9 2,7 2,2 115,0 6,3 121,2 19,7 162,3 

153 КТС № 153 п. Ватутинки КТС НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  160,3 

154 КТС "Курилово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 13,1 12,8 6,4 24,6 0,5 2,2 22,9 1,2 24,0 4,3 178,9 

155 МК "Внуковская гимназия" МК НАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,9 3,2 0,1 2,2 3,0 0,1 3,1 0,5 162,3 

156 МК "Внуковская больница" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,6 0,6 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,0 0,6 0,1 161,2 

157 МК "Изварино" МК НАО ПАО "МОЭК" 5,1 4,9 4,8 7,8 0,2 2,2 6,9 0,7 7,6 1,2 162,3 

158 МК "Переделкино" МК НАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 0,7 2,0 0,0 2,2 1,9 0,1 2,0 0,3 162,3 

159 МК "Рассказовка" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,5 0,5 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,0 0,6 0,1 155,2 

160 МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1 МК НАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,8 0,5 1,7 0,0 2,2 1,5 0,1 1,6 0,3 162,3 

161 МК "Марьино" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,6 0,6 0,3 1,2 0,0 2,2 1,0 0,1 1,2 0,2 166,1 

162 МК № 46 д. Акиньшино МК НАО ПАО "МОЭК" 0,7 0,7 0,4 1,8 0,0 2,2 1,7 0,1 1,8 0,3 162,3 

163 МК № 21 х. Ильичевка МК ТАО ПАО "МОЭК" 21,5 21,0 17,3 79,8 1,8 2,2 64,5 13,6 78,1 12,4 158,8 

164 МК № 22 д. Крекшино МК НАО ПАО "МОЭК" 5,4 5,3 3,9 12,0 0,3 2,2 10,7 1,0 11,7 1,9 162,3 

165 МК № 27 д. Кузнецово МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,2 0,8 0,0 2,2 0,7 0,1 0,7 0,1 162,3 

166 МК № 33 п. Первомайское МК ТАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 5,5 16,6 0,4 2,2 14,7 1,6 16,2 2,6 160,4 

167 МК № 34 д. Шеломово МК ТАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,0 3,4 0,1 2,2 3,0 0,3 3,3 0,5 161,4 

168 МК 32 п. Толстопальцево * МК НАО * ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 2,2 0,3 0,0 0,3 0,0 163,6 

169 МК "Пожарное депо" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 157,4 

170 МК "Гора" МК НАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 2,2 6,1 0,1 2,2 5,4 0,5 5,9 1,0 169,0 

171 МК "Минзаг" МК ТАО ПАО "МОЭК" 1,9 1,9 0,6 2,3 0,0 2,2 2,0 0,2 2,2 0,3 155,4 

172 МК "Секерино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 1,0 1,0 0,5 1,3 0,0 2,2 1,2 0,0 1,2 0,2 157,3 

173 МК "Ильино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 156,7 

174 МК "Каменка" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 159,6 

175 МК "Михайловское" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,2 0,5 0,0 1,3 0,5 0,0 0,5 0,1 164,6 

176 МК "Ознобишино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 176,5 

177 МК "ДРП-3" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,4 0,0 2,2 0,4 0,0 0,4 0,1 163,4 

178 МК "Кузенево" МК ТАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

179 МК "БКУ-350" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,2 0,6 0,0 2,2 0,5 0,1 0,5 0,1 173,6 

180 МК-4 г. Щербинка МК НАО ПАО "МОЭК" 6,4 6,3 5,5 15,9 0,3 2,2 14,3 1,2 15,5 2,7 176,1 

181 МК-5 г. Щербинка МК НАО ПАО "МОЭК" 2,2 2,1 1,4 3,9 0,1 2,2 3,6 0,2 3,8 0,7 173,5 

182 МК "Бор" МК НАО ПАО "МОЭК" 7,6 7,4 6,4 17,9 0,4 2,2 16,6 0,9 17,5 2,8 162,3 

183 МК "Спортбаза Щапово" МК ТАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 2,9 9,0 0,2 2,2 8,0 0,8 8,8 1,4 163,1 

184 МК № 10 п. Мамыри МК НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  191,8 

185 РТС-1 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 300,0 292,2 111,2 299,7 7,8 2,6 251,7 40,3 292,0 46,2 158,4 

186 РТС-2 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 600,0 584,5 365,7 739,8 19,2 2,6 640,5 80,1 720,6 114,8 159,3 

187 РТЭС-3 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 400,0 389,6 154,2 341,5 8,8 2,6 293,7 39,0 332,7 51,6 155,2 

188 РТС-4 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 400,0 391,2 294,2 615,4 13,5 2,2 520,9 80,9 601,9 94,0 156,2 

189 МК ДО Полет МК ЗАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Внуковский 2,0 2,0 0,9 1,2 0,0 2,2 1,1 0,1 1,2 0,2 156,7 

190 ПК Больничный комплекс МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 2,2 2,1  -   -   -   -   -  0,0 0,0  -   -  

191 Котельная роддома МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 5,2 5,0  -   -   -   -   -  0,0 0,0  -   -  

192 АИТ Хоспис МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 0,2 0,2  -   -   -   -   -  0,0 0,0  -   -  

193 Котельная ФГУП "НТЦ "Атлас" ФСБ России 
ВК 

СВАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно - 
технический центр "Атлас" 

10,3 10,1 4,3 10,0 0,2 2,3 9,7 0,1 9,8 1,5 156,8 

194 Котельная ОАО "ВНИИХТ" 
ВК 

ЮАО 
АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической 

технологии" 
17,0 12,2 11,1 41,8 1,0 2,4 37,3 3,5 40,8 6,6 162,4 

195 Котельная ОАО "НПП "Волна" ВК ЮАО АО "Научно-производственное предприятие "Волна" 21,1 20,7 3,5 12,3 0,2 2,0 9,7 2,4 12,1 2,0 169,6 

196 Котельная АО "МЖК" ВК ЮВАО АО "Жировой комбинат" Филиал "Московский жировой комбинат"  20,1 13,1 6,6 30,0 0,7 2,4 22,2 7,1 29,3 4,7 159,0 

197 Котельная ОАО "ЗВИ" ВК ЮАО ОАО "ЗВИ" 80,0 74,2 9,3 25,2 0,6 2,4 23,4 1,2 24,6 4,1 164,9 

198 Котельная ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ" 
ВК 

ЮЗАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт 

теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова 
22,5 22,0 8,1 18,5 0,4 2,2 18,1 0,0 18,1 2,9 158,5 
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Национального исследовательского центра "Курчатовский 
институт" 

199 Котельная АО "КК ЖБИ № 9" ВК ЗАО АО "Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9" 18,0 11,1 4,8 29,8 0,7 2,4 29,1 0,0 29,1 4,7 161,6 

200 
Котельная ОАО "Машиностроительный завод 

"Маяк" ВК 
ВАО ОАО "Машиностроительный завод "Маяк" 11,0 8,0 2,4 12,0 0,3 2,4 11,7 0,0 11,7 1,9 160,5 

201 
Котельная Люберецкая станция аэрации 
МГУП "Мосводоканал" ВК 

ЮВАО АО "Мосводоканал" 124,9 100,7 29,0 252,6 6,1 2,4 174,2 72,3 246,5 40,2 163,2 

202 Котельная Курьяновская станция аэрации ВК ЮВАО АО "Мосводоканал" 78,5 56,5 12,4 187,6 4,5 2,4 123,9 59,2 183,1 29,9 163,4 

203 
Котельная ПАО "Московский Хладокомбинат 

№ 9" ВК 
СВАО ПАО "Московский хладокомбинат №9" 6,3 5,4 1,6 5,2 0,7 13,6 4,1 0,3 4,4 0,8 170,2 

204 Котельная КДК "Большевик" 

ВК 

САО 

Компания с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД" в 

лице филиала Компании с ограниченной ответственностью 

"НЕЗОРАЛ ЛТД" 

7,9 7,7 2,7 8,3 0,2 2,2 7,1 1,0 8,1 1,2 150,8 

205 Котельная АО "НИИР" 
ВК 

ВАО 
АО "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных 
изделий" 

12,0 10,3 1,6 7,6 0,2 2,8 7,4 0,0 7,4 1,2 158,7 

206 Котельная Филиал "Пансионат "Чайка" ВК СЗАО ООО "Визит-Москва" филиал "Пансионат Чайка" 2,5 2,5 1,2 3,6 0,0 0,6 3,0 0,5 3,5 0,5 151,8 

207 
Котельная № 2 ООО 

"ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ" ВК 
СВАО ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ" 6,2 6,1 2,8 7,2 0,1 2,0 6,4 0,6 7,1 1,1 158,7 

208 Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С." ВК СВАО ЗАО "Реформа Р.В.С." 4,1 4,0 1,6 6,9 0,1 2,0 5,3 1,5 6,7 1,1 159,0 

209 
Котельная ЗАО "Микояновский 

мясокомбинат" ВК 
ЮВАО ЗАО "РИСТОКА" 19,8 12,3 2,4 56,4 1,4 2,4 28,6 26,5 55,0 9,1 166,3 

210 Котельная ООО "Социум-Сооружение" ВК САО АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО" 67,4 66,7 13,3 32,0 0,3 0,9 30,6 1,2 31,8 5,1 160,5 

211 Котельная Бизнес-центр "Станиславский" 

ВК 

ЦАО 

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 

БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в лице 

Московского филиала БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ 
(КИПР) ЛИМИТЕД 

16,8 16,4 3,1 11,7 0,3 2,2 9,4 2,1 11,4 1,8 153,4 

212 Котельная ООО "Тепловик" ВК ЦАО ООО "ТЕПЛОВИК" 13,7 13,5 6,7 19,5 0,3 1,7 17,2 2,0 19,2 3,0 158,3 

213 Центральная котельная ВВЦ 
ВК 

СВАО 
АО "Управление технической эксплуатации Выставки достижения 

народного хозяйства" 
100,0 98,3 28,4 61,9 1,1 1,7 58,3 2,5 60,9 9,8 160,7 

214 Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ 

ВК 

ЦАО 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 

информационных технологий (ФТ- Центр)" 

1,1 1,0 0,6 1,5 0,0 2,5 1,4 0,1 1,5 0,2 165,6 

215 Котельная ФГУП "ФТ-Центр" 

ВК 

САО 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 

информационных технологий (ФТ- Центр)" 

2,1 2,0 1,2 2,9 0,1 2,5 2,8 0,0 2,8 0,5 165,1 

216 
Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" 

УДП РФ 
ВК 

СЗАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Шереметьевский" Управления 
делами Президента Российской Федерации" 

6,9 6,7 2,2 6,9 0,2 2,2 5,8 0,9 6,8 1,1 158,7 

217 
Котельная ОАО "Кондитерский концерн 

Бабаевский" ВК 
ЦАО ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 36,0 18,2 5,7 73,8 1,8 2,5 50,0 21,9 72,0 11,5 160,2 

218 Котельная АО "Дукс" ВК САО АО "Дукс" 17,6 15,7 6,7 19,8 0,3 1,5 17,9 1,6 19,5 3,2 163,0 

219 
Котельная АО "НПО "Лианозовский 

электромеханический завод" ВК 
САО 

АО "Начно-производственное объединение "Лианозовский 

электромеханический завод" 
52,8 27,2 14,7 36,1 0,9 2,4 35,2 0,0 35,2 5,8 164,8 

220 Котельная АО "НПО МРТЗ" 
ВК 

ЗАО 
АО "Научно-производственное объединение "Московский 

радиотехнический завод" 
105,9 103,6 23,7 60,3 1,3 2,2 56,3 2,6 58,9 9,6 162,3 

221 Котельная "Депо Москва-2 Ярославская" 

ВК 

СВАО 

АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-

структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

21,0 8,7 3,0 18,7 0,4 2,4 12,3 6,0 18,3 2,9 160,0 

222 Котельная депо им. Ильича 

ВК 

САО 

АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-

структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

7,1 6,9 3,2 8,5 0,2 2,2 7,8 0,5 8,3 1,4 164,5 

223 Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД" 

ВК 

ЦАО 
АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-
структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

26,0 25,6 4,3 13,8 0,2 1,7 11,6 2,0 13,6 2,1 154,6 

224 
Котельная АО "Завод строительных красок и 
мастик" ВК 

ЮАО АО "Завод строительных красок и мастик" 17,1 16,7 5,7 13,0 0,3 2,2 12,2 0,5 12,7 2,0 157,3 

225 
Котельная ЗАО "Северная Московская 

акционерная компания "СМАК" ВК 
СВАО ЗАО "Северная Московская акционерная компания "СМАК" 2,0 2,0 0,5 1,3 0,0 1,2 1,3 0,0 1,3 0,2 156,8 

226 Котельная АО Нижние котлы УК ИП Д.У. 
ВК 

ЮАО 
АО "Упаравляющая компания индустриального парка "Нижние 
котлы" Д.У. 

27,5 26,8 5,7 13,9 0,3 2,4 13,1 0,4 13,6 2,3 166,7 

227 Котельная АО "ФПК" 

ВК 

ЦАО 

АО "Федеральная пассажирская компания" (Пассажирское 

вагонное депо Москва - структурное подразделение Северо-

Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания") 

13,4 11,8 2,5 18,9 0,5 2,4 13,4 5,0 18,5 3,0 161,2 

228 
Котельная ФГБУ "НИИ НХ" им. Н.Н. 

Бурденко 
ВК 

ЦАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр 

нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

27,0 26,4 10,4 31,3 0,7 2,2 27,1 3,5 30,6 4,6 151,3 

229 

Котельная Московское представительство 

Компании "Вэйнетт Трэдинг Компани 

Лимитэд" ВК 

ЦАО 
Компания "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" (Московское 
представительство в Российской Федерации) 

2,3 2,3 1,2 3,0 0,1 2,0 2,5 0,5 2,9 0,5 155,3 

230 АИТ Куркино ВК СЗАО КП "МЭД" 1,7 1,7 1,3 3,0 0,1 2,2 2,9 0,0 2,9 0,4 154,0 
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231 Котельная ТСЖ "Покровский берег" ВК СЗАО КП "МЭД" 10,3 10,1 3,4 11,9 0,2 1,7 9,3 2,4 11,7 1,8 158,4 

232 Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово" ВК СЗАО КП "МЭД" 6,5 6,4 0,6 1,6 0,0 1,7 1,4 0,2 1,6 0,2 157,1 

233 
Котельная ОАО "ТПО "Киностудия им. М. 

Горького" ВК 
СВАО 

ОАО "Творческо-производственное объединение "Центральная 

киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" 
9,1 8,9 3,4 10,0 0,2 2,2 8,7 1,1 9,8 1,6 168,2 

234 Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал" 

ВК 

ЮВАО 

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат 

"Сигнал" им. А.А.Григорьева Управления Федерального агентства 
по государственным резервам по Центральному Федеральному 

округу 

2,6 2,5 1,2 2,8 0,1 2,0 2,7 0,0 2,7 0,4 158,6 

235 
Котельная Московская типография - филиал 
АО "Гознак" ВК 

СВАО Московская типография Гознака - филиал АО "Гознак" 8,5 8,4 3,2 8,3 0,1 1,6 7,7 0,5 8,2 1,3 155,7 

236 Котельная ООО КСЦ "Переделкино" ВК ЗАО ООО "Кардиологический санаторный центр "Переделкино" 5,2 5,1 2,1 7,3 0,1 1,9 6,0 1,1 7,1 1,1 153,9 

237 Котельная АО "НИЦЭВТ" 
ВК 

ЮАО 
АО "Научно-исследовательский центр электронной 

вычислительной техники" 
150,0 146,7 27,4 64,0 1,4 2,2 62,6 0,0 62,6 9,8 156,8 

238 
Котельная ОАО "Бутовский химический 
завод" ВК 

ЮЗАО ОАО "Бутовский химический завод" 2,0 2,0 1,0 2,5 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 0,4 167,7 

239 Котельная ОАО "Квант-Н" ВК СВАО ОАО "Квант-Н" 20,5 20,0 9,7 25,3 0,6 2,2 23,3 1,4 24,7 3,7 150,9 

240 
Котельная ОАО "Останкинский молочный 

комбинат" ВК 
СВАО ОАО "Останкинский молочный комбинат" 30,0 23,8 5,3 60,7 1,5 2,4 41,1 18,1 59,2 9,2 154,5 

241 Котельная Бизнес Центр РТС ВК ЮАО ООО "Атлантика" 1,9 1,9 0,4 1,4 0,0 1,1 1,2 0,2 1,4 0,2 156,9 

242 Котельная БЦ "Переведенский" ВК ЦАО ООО "Нью Проперти" 7,5 7,3 2,7 6,6 0,1 2,2 6,3 0,2 6,5 1,0 155,9 

243 Котельная ООО "ППК Медная фольга" ВК ЮАО ООО "ППК Медная фольга" 30,0 25,4 3,6 17,4 0,6 3,4 16,9 0,0 16,9 2,6 153,5 

244 Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ" 
ВК 

ЮАО 
ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и 
механики" 

60,0 55,9 13,8 37,2 2,5 6,8 34,7 0,0 34,7 5,4 156,0 

245 Котельная № 2 ФСО России ВК СЗАО Федеральная служба охраны Российской Федерации 5,2 5,0 2,3 7,0 0,2 2,2 6,6 0,2 6,8 1,1 154,6 

246 
Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева ВК 
ЗАО 

АО "Государственный космический научно-производственный 

центр им. М.В. Хруничева" 
33,6 32,7 31,6 98,4 2,7 2,7 82,7 13,0 95,7 15,3 159,8 

247 
Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева ВК 

ЗАО 
АО "Государственный космический научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева" 

28,0 27,2 24,3 82,9 2,2 2,7 69,1 11,5 80,6 13,0 161,4 

248 
Котельная Цех № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева ВК 
ЗАО 

АО "Государственный космический научно-производственный 

центр им. М.В. Хруничева" 
334,0 311,1 88,7 261,1 10,4 4,0 233,6 17,0 250,6 41,5 165,6 

249 
Котельная Главный военный клинический 

госпиталь им. ак. Н.Н. Бурденко 
ВК 

ЮВАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

1,9 1,1 0,1 0,7 0,3 37,9 0,4 0,0 0,4 0,1 165,7 

250 
Котельная № 2842 Филиал №1 ФГКУ "ГВКГ 

им. Н.Н. Бурденко"  
ВК 

ВАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

12,0 11,7 2,6 9,1 0,2 2,2 7,4 1,4 8,9 1,4 155,9 

251 Котельная № 1 ФГБУ "ЦЖКУ" 
ВК 

СВАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

21,0 20,5 10,1 28,1 0,7 2,4 23,8 3,6 27,5 4,5 165,0 

252 Котельная № 98 ФГБУ "ЦЖКУ" 
ВК 

СВАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,2 

253 Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" 

ВК 

СЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  163,1 

254 Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП РФ 

ВК 

ЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления 

делами Президента Российской Федерации 

84,0 82,2 23,1 78,2 1,7 2,2 64,2 12,3 76,5 12,1 158,4 

255 Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг ФМ" ВК ЮАО ООО "СИРИУС ТЕПЛО" 5,0 4,9 4,1 13,0 0,3 2,1 10,9 1,8 12,7 2,1 162,9 

256 
Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 

1905 года" ВК 
ЦАО 

АО "Московский электромашиностроительный завод Памяти 

революции 1905 года" 
12,3 1,4 0,4 25,3 0,6 2,4 23,8 1,0 24,7 4,0 160,2 

257 КТС "Солнечный городок" 

ВК 

ТАО 
Центральный банк Российской Федерации (структурное 
подразделение оздоровительное объединение "Солнечный 

городок" Банка России) 

18,9 18,5 7,8 21,7 0,4 1,9 17,5 3,9 21,3 3,5 164,3 

258 Котельная АО " 99 ЗАТО" ВК НАО АО "99 Завод авиационного технологического оборудования"  5,4 5,3 2,7 7,6 0,2 2,4 7,0 0,4 7,4 1,2 163,0 

259 Котельная ЖК "Прима парк" ВК НАО АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") 26,5 25,9 12,9 41,9 0,9 2,2 36,8 4,2 41,0 6,1 148,9 

260 Котельная Пансионата "Пахра" 
ВК 

ТАО 
ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами 
Президента Российской Федерации 

7,8 7,6 1,1 4,4 0,1 2,4 3,4 0,9 4,3 0,7 156,7 

261 
Котельная "Клинический санаторий ГМС 

"Валуево" ВК 
НАО ПАО "Клинический санаторий "Валуево"  8,6 8,4 3,7 12,9 0,3 2,1 10,7 1,9 12,6 2,0 160,3 

262 Котельная филиала ОК "Ватутинки" 

ВК 

НАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента 

Российской Федерации - филиал "Оздоровительный комплекс 

"Ватутинки" 

42,3 41,4 9,1 36,7 0,8 2,2 29,3 6,5 35,9 5,7 160,3 

263 
Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" 
МВД России 

ВК 

ТАО 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий 

"Ватутинки" Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" 

4,3 4,2 2,3 8,1 0,2 2,0 6,7 1,2 7,9 1,2 151,3 

264 
Котельная п. Газопровод (территория 
"МУЭГ") ВК 

НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 27,6 20,2 12,8 41,3 0,9 2,2 36,0 4,4 40,4 6,2 153,4 

265 Котельная "ПСБ Коммунарка" ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 12,9 12,6 3,2 7,9 0,2 2,2 7,7 0,0 7,7 1,3 163,3 

266 Котельная д. Летово ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 4,3 4,3 0,7 1,8 0,0 0,5 1,8 0,0 1,8 0,3 152,9 
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267 Котельная № 2 ООО "Декор" ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 37,9 37,1 37,4 112,7 2,5 2,2 100,7 9,5 110,2 16,9 153,7 

268 Котельная ООО "Геруда" ВК НАО ООО "Геруда" 68,8 67,3 43,5 129,6 2,9 2,2 111,5 15,3 126,7 19,7 155,5 

269 Котельная № 1 ООО "Декор" ВК НАО ООО "Декор" 46,7 45,7 39,0 109,0 2,4 2,2 98,3 8,4 106,6 16,4 154,0 

270 Котельная АО "Инвесттраст" ВК НАО АО "Инвесттраст" 124,0 121,5 103,6 86,0 1,8 2,0 74,4 9,8 84,2 13,3 158,2 

271 Котельная "Новомосковский Технопарк" ВК НАО ОАО "Новомосковский Технопарк" 42,8 41,7 29,6 30,2 0,8 2,5 25,9 3,5 29,4 5,0 170,9 

272 
Котельная Дом отдыха "Подмосковные 

вечера" 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное казенное учреждение "Дом отдыха 

"Подмосковные вечера" Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации 

2,6 2,6 1,2 3,3 0,1 1,9 2,9 0,3 3,2 0,5 157,6 

273 Котельная № 1 ООО "Теплосервис"  ВК НАО ООО "Теплосервис" 10,0 9,8 4,9 20,5 0,4 2,2 16,0 4,0 20,0 3,3 162,9 

274 Котельная № 2 ООО "Теплосервис" ВК НАО ООО "Теплосервис" 12,0 12,0 6,8 28,0 0,2 0,5 21,7 6,1 27,8 4,3 154,9 

275 Котельная АО "ТЭИК" ВК НАО АО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" 20,6 20,3 10,3 38,0 0,7 1,8 32,0 5,3 37,3 5,7 153,4 

276 Котельная п. Коммунарка ул. Ясная д. 10А ВК НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 3,0 2,9 2,0 7,0 0,4 5,0 6,0 0,7 6,7 1,2 173,2 

277 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная 

строение 5А ВК 
НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 5,4 5,2 3,2 11,4 0,4 3,2 9,8 1,3 11,0 1,9 168,9 

278 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная д. 9 

стр.1 ВК 
НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 3,0 2,9 2,0 7,0 0,3 4,3 6,0 0,7 6,7 1,1 171,7 

279 Котельная "Центр реабилитации "Ясенки" 

ВК 

ТАО 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области "Центр социально-

медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий "Ясенки" 

3,2 3,1 1,0 3,4 0,1 2,4 2,8 0,5 3,3 0,5 165,3 

280 
Котельная № 10 Производственная АПК 

"Московский" ВК 
НАО АО "Агрокомбинат "Московский" 400,0 391,2 59,2 269,6 5,9 2,2 202,8 60,8 263,6 40,6 153,9 

281 Котельная АО "Курорт "Михайловское" ВК ТАО АО "Курорт "Михайловское" 2,4 2,3 0,8 2,2 0,1 2,6 2,1 0,1 2,2 0,4 181,8 

282 Котельная ОАО "МАНП" ВК ТАО ОАО "Мосагронаучприбор" 3,2 3,1 1,3 3,9 0,1 2,1 3,5 0,3 3,8 0,7 176,6 

283 Котельная ГКУЗ ДКС № 20 ДЗМ ВК ТАО ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" 5,2 5,0 4,2 7,4 0,2 2,2 6,3 1,0 7,2 1,1 157,7 

284 Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки) ВК НАО КП "МЭД" 19,5 19,2 5,1 16,3 0,2 1,4 13,9 2,2 16,1 2,5 156,9 

285 Котельная УНПБ "Теплый Стан" 
ВК 

НАО 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский технологический университет "МИСиС" 

12,7 12,4 5,2 17,2 0,4 2,1 15,9 0,9 16,8 2,7 158,5 

286 Котельная п. д/о Плесково ВК ТАО ООО "Новое строительство" 3,1 3,0 1,2 4,8 0,1 2,2 3,8 0,9 4,7 0,7 158,3 

287 Котельная мкр. "Солнцево-парк" ВК НАО ООО "ГрадИнвест" 75,8 75,4 36,4 125,3 0,7 0,6 106,3 18,3 124,6 19,6 157,5 

288 Котельная ООО "Источник" ВК НАО ООО "Источник" 12,0 11,8 6,0 17,6 0,3 1,7 16,2 1,1 17,3 2,7 155,5 

289 Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.) ВК ТАО ООО "СтройРубеж" 3,6 3,6 3,2 8,9 0,1 1,5 8,2 0,6 8,8 1,4 160,5 

290 Котельная ООО "РегионЭнергоСервис" ВК НАО ООО "РегионЭнергоСервис" 69,7 68,8 43,2 119,0 1,6 1,3 103,2 14,3 117,5 18,3 155,4 

291 Котельная ЗАО "Санаторий Ерино" ВК НАО ЗАО "Санаторий "Ерино" 24,5 23,6 10,8 41,3 1,4 3,5 32,4 7,5 39,9 6,5 162,6 

292 Котельная № 2 ВК НАО ООО "Теплоресурс" Д.У. 26,5 25,9 10,6 31,0 0,7 2,2 30,3 0,0 30,3 4,7 155,9 

293 
Котельная АО "Троицкая камвольная 

фабрика" ВК 
ТАО АО "Троицкая камвольная фабрика" 7,8 3,9 3,2 9,5 0,2 2,4 8,6 0,6 9,2 1,6 169,0 

294 Котельная Центральная ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго" 60,0 58,1  -   -   -   -   -   -   -   -  166,2 

295 Котельная № 13 ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,3 

296 Котельная ул.Лагерная, 2б ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго" 1,5 1,5 0,3 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 162,3 

297 Котельная ФБУ "Санаторий Вороново" 
ВК 

ТАО 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 
Российской Федерации" 

17,4 17,0 9,7 36,6 0,8 2,2 28,2 7,6 35,8 5,6 157,4 

298 Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское" 
ВК 

НАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами 
Президента Российской Федерации 

12,9 12,6 4,7 17,0 0,4 2,2 13,0 3,7 16,7 2,6 155,8 

299 Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991) 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

4,3 4,2 1,4 4,0 0,1 2,2 3,7 0,3 3,9 0,6 162,6 

300 Котельная № 209 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,1 0,6 0,1 159,9 

301 Котельная № 210 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,3 0,9 0,0 2,2 0,8 0,1 0,9 0,1 159,8 

302 Котельная № 211 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 2,2 0,4 0,0 0,5 0,1 159,3 

303 Котельная № 212 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

1,3 1,3 0,4 1,2 0,0 2,2 1,1 0,1 1,2 0,2 159,6 

304 Котельная № 213 ВДО "Пахра" 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

1,3 1,3 0,4 1,1 0,0 2,2 1,0 0,1 1,1 0,2 159,9 

305 Котельная № 214 ВДО "Пахра" 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,0 0,1 0,0 2,2 0,1 0,0 0,1 0,0 160,3 

306 Котельная № 215 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

2,4 2,3 0,4 1,2 0,0 2,2 1,0 0,1 1,2 0,2 159,3 
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307 Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064) 

ВК 

ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

6,0 5,9 2,6 7,1 0,2 2,3 6,7 0,3 7,0 1,1 157,4 

308 Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА 
ВК 

НАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

10,3 10,1 5,7 16,1 0,4 2,2 13,9 1,9 15,7 2,5 162,3 

309 
Котельная ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова 

РАМН" 
ВК 

НАО 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН" 

18,2 15,2 5,0 34,5 0,8 2,4 25,2 8,5 33,7 5,5 163,2 

310 Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,7 0,0 1,0 1,5 0,1 1,7 0,3 155,3 

311 Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,9 0,0 1,0 1,7 0,2 1,8 0,3 155,3 

312 Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 2,0 0,0 1,0 1,8 0,2 1,9 0,3 155,3 

313 Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,9 0,0 1,9 1,7 0,2 1,9 0,3 155,3 

314 Котельная п. Воскресенское 

ВК 

НАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Агропромышленный комплекс "Воскресенский" Управления 

делами Президента Российской Федерации" 

110,0 103,1 34,2 71,4 2,5 3,4 64,1 4,8 68,9 14,3 207,7 

315 Новая котельная вблизи дер. Середнево ВК НАО Новая 105,8 103,5 84,5 305,5 6,7 2,2 259,5 39,3 298,8 47,4 158,8 

316 Новая котельная ЖК "Марьино Град" ВК НАО Новая 13,4 13,1 5,1 19,8 0,4 2,2 16,4 2,9 19,3 3,1 158,8 

317 Новая котельная РТС "Саларьево" ВК НАО Новая 361,2 353,3 267,5 862,1 19,0 2,2 766,3 76,8 843,1 132,4 157,1 

318 Новая котельная ЖК "Испанские кварталы" ВК НАО Новая 44,7 43,7 24,2 92,6 2,0 2,2 76,4 14,2 90,5 14,4 158,8 

319 Новая котельная п. Коммунарка ВК НАО Новая 220,0 215,2 125,2 450,1 9,9 2,2 370,5 69,7 440,2 69,3 157,4 

320 Новая котельная вблизи дер. Зименки ВК НАО Новая 5,2 5,0 3,0 12,9 0,3 2,2 10,3 2,3 12,6 2,0 162,3 

321 Новая котельная "Школа" ВК НАО Новая 2,8 2,7 1,5 3,0 0,1 2,2 2,9 0,1 3,0 0,5 162,3 

322 Новая котельная ЖК "Москвичка" ВК НАО Новая 43,0 42,1 16,3 64,8 1,4 2,2 53,2 10,2 63,4 10,1 158,8 

323 Новая котельная ООО "Транс-Гамма" ВК НАО Новая 1,3 1,3 0,7 1,9 0,0 2,2 1,8 0,1 1,9 0,3 162,3 

324 Новая котельная вблизи Калужского ш. ВК НАО Новая 37,6 36,8 21,2 46,3 1,0 2,2 42,5 2,8 45,3 7,2 159,1 

325 Новая котельная "ТРК Мега" ВК НАО Новая 2,3 2,2 1,7 3,5 0,1 2,2 3,2 0,2 3,4 0,6 162,3 

326 
Новая котельная вблизи дер. Сенькино-
Секерино ВК 

ТАО 
Новая 

35,9 35,1 20,5 55,4 1,2 2,2 52,8 1,5 54,2 8,6 159,0 

327 Новая котельная вблизи дер. Шахово ВК ТАО Новая 28,0 27,4 13,9 45,6 1,0 2,2 40,0 4,6 44,6 7,1 158,8 

328 Новая котельная вблизи п. Первомайское ВК ТАО Новая 17,2 16,8 4,3 11,9 0,3 2,2 11,2 0,4 11,6 1,8 158,8 

329 Новая котельная вблизи п. Минзаг ВК ТАО Новая 5,2 5,0 2,0 6,5 0,1 2,2 5,7 0,7 6,3 1,0 159,9 

330 Новая котельная ЖК "Южное Бунино" ВК НАО Новая 44,0 43,0 38,5 139,7 3,1 2,2 116,1 20,4 136,6 21,7 158,8 

331 Новая котельная вблизи п. Ерино ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

332 Новая котельная вблизи с. Остафьево ВК НАО Новая 63,2 61,8 59,3 240,9 5,3 2,2 195,9 39,6 235,6 37,4 158,8 

333 Новая котельная вблизи д. Алхимово ВК НАО Новая 37,0 36,2 22,9 93,4 2,1 2,2 75,9 15,4 91,3 14,5 158,8 

334 Новая котельная вблизи д. Десна ВК НАО Новая 51,6 50,5 37,9 140,7 3,1 2,2 118,3 19,4 137,7 21,9 158,8 

335 Новая котельная вблизи д. Милорадово ВК НАО Новая 5,2 5,0 1,6 4,4 0,1 2,2 4,2 0,2 4,3 0,7 162,3 

336 Новая котельная вблизи д. Новинки ВК НАО Новая 13,0 12,7 5,6 19,2 0,4 2,2 16,7 2,1 18,8 3,0 158,8 

337 Новая котельная вблизи д. Пыхчево ВК НАО Новая 50,0 48,9 24,1 91,2 2,0 2,2 76,2 13,0 89,2 14,2 158,8 

338 Новая котельная вблизи д. Ватутинки ВК НАО Новая 50,0 48,9 18,0 69,8 1,5 2,2 57,7 10,6 68,3 10,8 158,8 

339 Новая котельная вблизи д. Кувекино ВК НАО Новая 13,2 12,9 4,9 18,6 0,4 2,2 15,6 2,6 18,2 2,9 158,8 

340 Новая котельная вблизи д. Евсеево ВК НАО Новая 5,2 5,0 2,9 8,1 0,2 2,2 7,7 0,3 8,0 1,3 162,3 

341 Новая котельная вблизи д. Писково ВК НАО Новая 22,4 21,9 9,3 33,8 0,7 2,2 28,7 4,4 33,1 5,2 158,8 

342 Новая котельная "ПНК-Внуково" ВК НАО Новая 10,3 10,1 5,6 15,0 0,3 2,2 14,5 0,3 14,7 2,3 158,8 

343 Новая котельная ЖК "Ново-Никольское" ВК ТАО Новая 21,0 20,5 14,0 46,5 1,0 2,2 40,6 4,9 45,5 7,2 158,8 

344 Новая котельная ПСК "Сотрудничество" ВК ТАО Новая 3,9 3,8 2,9 7,7 0,2 2,2 7,3 0,2 7,5 1,2 162,3 

345 Новая котельная вблизи дер. Кривошеино ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

346 Новая котельная вблизи д. Санино ВК НАО Новая 32,0 31,3 8,3 35,4 0,8 2,2 28,3 6,3 34,6 5,5 158,8 

347 Новая котельная вблизи д. Б.Покровское ВК НАО Новая 70,0 68,5 31,8 89,5 2,0 2,2 84,3 3,2 87,5 13,9 158,8 

348 Новая котельная вблизи д. Акиньшино ВК НАО Новая 9,5 9,3 7,0 28,4 0,6 2,2 23,1 4,6 27,7 4,4 158,8 

349 Новая котельная Внуково аутлет ВК НАО Новая 5,0 4,9 0,9 2,5 0,1 2,2 2,4 0,0 2,4 0,4 162,3 

350 
Новая котельная "Индустриальный парк 

"Картмазово" ВК 
НАО 

Новая 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

351 Новая котельная вблизи д. Летово ВК НАО Новая 30,0 29,3 6,1 18,9 0,4 2,2 15,8 2,7 18,5 2,9 158,8 

352 Новая котельная вблизи д. Никульское ВК НАО Новая 3,4 3,4 1,6 4,5 0,1 2,2 4,2 0,2 4,4 0,7 162,3 

353 Новая котельная РИО Киевское ш. ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

354 Новая котельная вблизи д. Безобразово ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

355 Новая котельная вблизи д. Бабенки ВК ТАО Новая 8,0 7,8 4,0 11,0 0,2 2,2 10,4 0,4 10,8 1,7 158,8 

356 Новая котельная вблизи д. Юдановка ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

357 Новая котельная вблизи д. Львово ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

358 Новая котельная вблизи д. Маврино ВК ТАО Новая 15,0 14,6 3,7 10,2 0,2 2,2 9,6 0,4 10,0 1,6 158,8 

359 Новая котельная вблизи д. Софьино ВК ТАО Новая 14,4 14,0 2,3 6,5 0,1 2,2 6,1 0,2 6,4 1,0 158,9 

360 Новая котельная вблизи д. Чириково ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

361 Новая котельная вблизи д. Терехово ВК ТАО Новая 24,7 24,2 17,5 47,5 1,0 2,2 45,1 1,3 46,5 7,4 158,9 

362 Новая котельная вблизи д. Кузнецово ВК ТАО Новая 19,2 18,8 4,4 12,2 0,3 2,2 11,5 0,4 11,9 1,9 159,1 

363 Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный" ВК ТАО Новая 15,0 14,6 3,4 9,1 0,2 2,2 8,7 0,2 8,9 1,4 158,8 

364 Новая котельная вблизи д. Хатминки ВК ТАО Новая 14,4 14,0 2,4 6,5 0,1 2,2 6,1 0,2 6,4 1,0 158,9 

365 Новая котельная вблизи д. Конюшково ВК ТАО Новая 24,0 23,5 10,4 40,8 0,9 2,2 33,4 6,5 39,9 6,3 158,8 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тип источника 

(ТЭЦ, РТС, 
КТС, МК, 

АИТ, ВК, 

Энергоцентр) 

Округ Наименование организации 

На 2027 г. (01.01.2028) 

Установленная 

тепловая мощность 

Тепловая 

мощность нетто 

Присоединенная 

тепловая нагрузка 

Выработка 
тепловой 

энергии 

Расход т/э на с.н. 
Отпуск т/э с коллекторов Расход 

условного 

топлива 

Удельный расход 
условного топлива 

 на отпуск т/э 
ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

366 Новая котельная вблизи д. Юрьево ВК ТАО Новая 29,6 28,9 4,3 12,0 0,3 2,2 11,3 0,4 11,8 1,9 158,9 

367 Новая котельная вблизи д. Крекшино ВК НАО Новая 13,3 13,0 3,1 8,5 0,2 2,2 8,1 0,2 8,3 1,3 159,6 

368 Новая котельная вблизи д. Студенцы ВК НАО Новая 60,0 58,7 19,0 79,1 1,7 2,2 63,9 13,5 77,4 12,3 158,8 

369 Новая котельная вблизи д. Черепово ВК НАО Новая 40,4 39,5 11,1 38,5 0,8 2,2 33,2 4,4 37,7 6,0 159,3 

370 Новая котельная п. Мамыри ВК НАО Новая 1,5 1,5 0,6 1,7 0,0 2,2 1,6 0,0 1,7 0,3 162,3 

371 Новая котельная А-101 ВК НАО Новая 367,2 359,1 302,7 880,0 19,4 2,2 774,2 86,4 860,6 136,6 158,8 

372 Новая котельная "Ауди центр Калужский" ВК НАО Новая 0,9 0,8 0,5 1,0 0,0 2,2 0,9 0,0 1,0 0,2 162,3 

373 Новая котельная "Лесные поляны" ВК НАО Новая 3,0 2,9 0,5 1,1 0,0 2,2 1,0 0,0 1,0 0,2 162,3 

374 Новая котельная мкр. В ВК ТАО Новая 60,0 58,7 44,2 150,5 3,3 2,2 129,9 17,3 147,2 23,4 158,8 

375 Новая котельная дер. Зименки ВК НАО Новая 3,0 2,9 1,7 8,4 0,2 2,2 6,1 2,1 8,2 1,3 162,3 

376 Новая котельная МКАД 44 КМ ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

377 Новая котельная "Верескино" ВК САО Новая 14,6 14,3 11,9 35,6 0,8 2,2 32,0 2,8 34,8 5,5 159,2 

378 Новая котельная ЖК "Румянцево-Парк" ВК НАО Новая 28,9 28,3 16,4 67,7 1,5 2,2 54,8 11,4 66,2 10,5 158,8 

379 Новая котельная Новорижское ш. вл.1 ВК ЗАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

380 Новая котельная "Рублево-Архангельское" ВК ЗАО Новая 190,0 185,8 164,0 603,7 13,3 2,2 497,7 92,7 590,4 93,7 158,8 

381 Новая котельная п. Горки-10 ВК ЗАО Новая 8,0 7,8 2,0 5,4 0,1 2,2 5,0 0,2 5,3 0,8 158,8 

382 Новая котельная Бутаковский залив ВК САО Новая 4,5 4,4 2,7 7,3 0,2 2,2 6,9 0,3 7,2 1,2 162,3 

383 Новая котельная вблизи КП Сенатор-Клуб ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

384 Новая котельная ЖК "Сказочный лес" ВК СВАО Новая 8,0 7,8 6,7 27,5 0,6 2,2 21,7 5,1 26,9 4,4 162,3 

385 Новая котельная вблизи дер. Пучково ВК ТАО Новая 6,0 5,9 3,1 9,8 0,2 2,2 8,7 0,9 9,6 1,6 162,3 

386 Новая котельная вблизи дер. Пятовское ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

387 Новая котельная п. Шишкин лес ВК ТАО Новая 27,5 26,9 20,3 59,9 1,3 2,2 54,8 3,8 58,5 9,3 159,0 

388 Новая котельная "Малинки" ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

389 Новая котельная вблизи КП "Булгаков" ВК ТАО Новая 9,0 8,8 5,2 21,9 0,5 2,2 17,4 4,0 21,4 3,5 162,3 

390 Новая котельная вблизи дер. Ознобишино ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

391 Новая котельная вблизи п. Батыбино ВК ТАО Новая 7,7 7,6 4,7 12,6 0,3 2,2 12,0 0,3 12,3 2,0 162,3 

392 Новая котельная вблизи д. Русино ВК ТАО Новая 32,0 31,3 17,0 58,8 1,3 2,2 50,5 7,1 57,5 9,1 158,8 

393 Новая котельная вблизи пос. ЛМС ВК ТАО Новая 30,3 29,6 7,4 20,4 0,4 2,2 19,2 0,8 19,9 3,2 159,0 

394 Новая котельная вблизи п. ДРП-3 ВК ТАО Новая 15,5 15,1 9,6 25,9 0,6 2,2 24,6 0,7 25,3 4,0 158,8 

395 Новая котельная вблизи п. Спортбаза ВК ТАО Новая 19,9 19,5 14,1 44,5 1,0 2,2 39,6 3,9 43,5 6,9 159,1 

396 Новая котельная МКАД 41 КМ ВК НАО Новая 3,0 2,9 2,3 4,6 0,1 2,2 4,3 0,2 4,5 0,7 162,3 

397 Новая РТС "Центральная" ВК ТАО Новая 100,0 97,8 128,7 424,3 9,3 2,2 371,0 44,0 415,0 67,0 161,5 

398 Новая котельная п. Ватутинки ВК НАО Новая 33,2 32,5 17,9 59,8 1,3 2,2 52,4 6,1 58,5 9,3 158,8 

399 Новая котельная ООО "Геруда" ВК НАО Новая 130,0 127,1 28,2 90,1 2,0 2,2 80,4 7,7 88,1 14,0 158,8 

400 Новая котельная вблизи дер. Староселье ВК НАО Новая 73,0 71,4 48,3 180,6 4,0 2,2 151,5 25,1 176,6 28,0 158,8 

401 Новая котельная вблизи пос. Филимонки ВК НАО Новая 22,6 22,1 9,4 35,1 0,8 2,2 29,4 4,9 34,3 5,4 158,8 

 ВСЕГО по котельным г. Москвы       26 552,1 25 369,3 13 206,7 35 553,4 662,7 1,9 32 105,4 2 785,3 34 890,7 5 510,3 157,9 

  - на территории ТиНАО    6 292,8 6 117,4 3 248,7 10 100,8 224,7 2,2 8 650,5 1 225,6 9 876,2 1 572,0 159,2 

 в том числе:               

 Котельные ПАО "Мосэнерго", всего    8 264,5 8 197,4 4 949,7 10 611,5 82,5 0,8 10 326,8 202,1 10 528,9 1 631,3 154,9 

 Котельные ПАО "МОЭК", всего    4 487,2 4 380,2 2 774,6 6 584,7 157,1 2,4 5 763,9 663,6 6 427,5 1 007,8 156,8 

  - в том числе на территории ТиНАО    663,8 644,3 388,1 1 281,5 35,1 2,7 1 102,8 143,6 1 246,4 201,7 161,8 

 Котельные ООО "ТСК Мосэнерго", всего    1 709,5 1 666,8 926,2 1 997,7 49,3 2,5 1 708,0 240,4 1 948,4 306,9 157,5 

 Котельные других организаций, всего    9 150,3 8 249,1 2 705,6 10 149,4 237,1 2,3 8 965,4 946,9 9 912,3 1 600,3 161,4 

 в том числе:               

  - регулируемые    3 365,3 3 106,2 1 113,1 3 671,5 87,5 2,4 3 041,8 542,2 3 583,9 574,3 160,2 

  - в том числе на территории ТиНАО    1 456,8 1 408,7 598,7 1 644,3 33,9 2,1 1 384,9 225,5 1 610,3 256,0 158,9 

  - нерегулируемые    5 785,0 5 142,9 1 592,5 6 477,9 149,6 2,3 5 923,6 404,7 6 328,3 1 026,0 162,1 

  - в том числе на территории ТиНАО    1 456,8 1 408,7 598,7 1 644,3 33,9 2,1 1 384,9 225,5 1 610,3 256,0 158,9 

 Новые котельные, всего    2 940,5 2 875,8 1 850,5 6 210,2 136,6 2,2 5 341,4 732,2 6 073,6 964,0 158,7 

  - в том числе на территории ТиНАО       2 715,4 2 655,6 1 663,2 5 530,8 121,7 2,2 4 778,0 631,1 5 409,1 858,4 158,7 

* Территориальная принадлежность МК 32 п. Толстопальцево изменена в 2019 г. с пос. Марушкинское (НАО) на район Внуково (ЗАО) в соответствии с административно-территориальным делением города Москвы. 
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Таблица 3.12 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы котельных г. Москвы на 01.01.2033 (2032 г.) 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Тип источника 
(ТЭЦ, РТС, 

КТС, МК, 

АИТ, ВК, 
Энергоцентр) 

Округ Наименование организации 

На 2032 г. (01.01.2033) 

Установленная 
тепловая мощность 

Тепловая 
мощность нетто 

Присоединенная 
тепловая нагрузка 

Выработка 

тепловой 

энергии 

Расход т/э на с.н. 

Отпуск т/э с коллекторов Расход 

условного 

топлива 

Удельный расход 

условного топлива 

 на отпуск т/э 
ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

1 РТС "Фрезер" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 300,0 297,1 151,2 392,0 3,8 1,0 388,2 0,0 388,2 61,1 157,4 

2 РТС "Нагатино" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 237,8 211,5 533,0 5,0 0,9 528,0 0,0 528,0 82,2 155,6 

3 РТС "Коломенская" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 390,0 385,7 216,6 18,2 0,2 1,1 15,9 2,2 18,0 2,8 158,1 

4 РТЭС "Курьяново" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 480,0 475,2 251,7 584,0 5,9 1,0 578,1 0,0 578,1 90,5 156,6 

5 РТЭС "Люблино" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  152,5 

6 РТС "Красная Пресня" РТС ЦАО ПАО "Мосэнерго" 640,0 634,8 361,5 377,3 3,1 0,8 374,2 0,0 374,2 57,6 153,9 

7 РТС "Волхонка-ЗИЛ" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,4 213,4 510,6 3,4 0,7 507,2 0,0 507,2 77,5 152,7 

8 РТС "Отрадное" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 397,3 158,8 373,9 2,6 0,7 371,3 0,0 371,3 58,2 156,7 

9 РТС "Новомосковская" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,8 163,2 387,2 1,9 0,5 385,3 0,0 385,3 58,4 151,7 

10 РТС "Переяславская" РТС ЦАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,5 140,0 356,6 2,3 0,6 354,3 0,0 354,3 55,4 156,5 

11 РТС "Жулебино" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 420,0 416,7 218,6 568,5 4,5 0,8 564,0 0,0 564,0 86,1 152,7 

12 РТС "Перово" РТС ВАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 397,7 358,8 803,4 4,6 0,6 798,9 0,0 798,9 127,9 160,1 

13 РТС "Некрасовка" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 420,0 413,7 378,5 482,4 7,2 1,5 475,2 0,0 475,2 77,1 162,2 

14 РТС "Ростокино" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 150,0 149,1 106,1 271,2 1,7 0,6 269,6 0,0 269,6 41,1 152,6 

15 РТС "Бабушкино-1" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 150,0 149,1 132,0 295,3 1,8 0,6 293,5 0,0 293,5 45,4 154,6 

16 РТС "Рублево" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,5 142,6 304,5 1,9 0,6 302,6 0,0 302,6 45,9 151,6 

17 РТС "Кунцево" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 597,1 354,0 833,8 4,0 0,5 829,8 0,0 829,8 127,4 153,5 

18 РТС "Крылатское" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 597,0 292,9 696,0 3,5 0,5 692,5 0,0 692,5 107,2 154,8 

19 РТС "Бирюлево" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

20 РТС "Южное Бутово" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 440,0 435,1 406,5 728,0 8,1 1,1 719,8 0,0 719,8 113,0 157,0 

21 РТС "Теплый Стан" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 396,8 255,7 781,1 6,2 0,8 672,7 102,2 774,8 118,8 153,4 

22 РТС "Ленино-Дачное" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 300,0 298,0 233,9 592,6 4,0 0,7 513,6 75,1 588,6 89,9 152,7 

23 РТС "Чертаново" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 596,2 289,5 866,1 5,5 0,6 860,6 0,0 860,6 130,7 151,8 

24 Мини-ТЭС "Измайлово" мини-ТЭС ВАО ПАО "Мосэнерго" 4,5 4,4 3,6 9,2 0,2 1,8 8,8 0,2 9,0 1,4 151,6 

25 КТС-11 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 40,0 39,7 0,0 28,9 0,2 0,7 0,0 28,7 28,7 4,4 153,4 

26 КТС-11а КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 120,0 118,1 95,9 64,5 1,0 1,6 63,4 0,0 63,4 10,0 157,9 

27 КТС-18 КТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 90,0 89,1 86,3 121,8 1,2 1,0 120,6 0,0 120,6 18,5 153,3 

28 КТС-54 КТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 120,0 117,7 77,3 199,0 3,7 1,9 195,2 0,0 195,2 30,6 156,6 

29 КТС-405 "Стандартная" КТС СВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  167,0 

30 КТС "Северная" КТС СВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  160,9 

31 КТС-24 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,3 

32 КТС-26 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  153,4 

33 КТС "Мелитопольская" КТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -  0,0  -  160,3 

34 МК "Западный порт" МК ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  158,2 

35 РТС "Переделкино" РТС ЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 469,4 408,3 877,2 19,3 2,2 857,9 0,0 857,9 130,3 151,9 

36 РТС "Пенягино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 400,0 391,2 164,2 494,1 10,9 2,2 415,5 67,7 483,2 75,9 157,0 

37 РТС "Строгино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 600,0 585,0 397,3 1 099,5 27,5 2,5 942,8 129,2 1 072,0 166,4 155,3 

38 РТС "Внуково" РТС ЗАО ПАО "МОЭК"  -   -   -   -   -   -   -  - -  -  159,6 

39 РТС "Солнцево" РТС ЗАО ПАО "МОЭК"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  152,6 

40 РТС "Терешково" РТС ЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,7 335,4 187,4 4,1 2,2 183,2 0,0 183,2 28,6 156,3 

41 РТС "Тушино-1" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,7 142,2 446,8 9,8 2,2 383,3 53,7 437,0 68,6 157,0 

42 РТС "Тушино-2" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 180,0 176,0 87,0 297,2 6,5 2,2 250,6 40,0 290,6 45,3 155,8 

43 РТС "Тушино-3" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 469,4 346,9 600,5 13,2 2,2 520,4 66,9 587,3 91,4 155,6 

44 РТС "Тушино-4" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 180,0 176,0 103,0 251,2 5,5 2,2 224,2 21,5 245,7 38,3 155,7 

45 РТС "Тушино-5" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,7 118,8 380,0 8,4 2,2 321,8 49,9 371,7 57,8 155,5 

46 РТС "Митино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 469,4 259,1 557,4 12,3 2,2 479,4 65,7 545,2 85,4 156,7 

47 КТС "Акулово"-1 (зимняя) КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  165,9 

48 КТС "Акулово"-2 (летняя) КТС ВАО ПАО "МОЭК" 7,0 6,8 5,6 14,7 0,3 2,2 12,4 1,9 14,3 2,3 162,3 

49 КТС "Косино" КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  169,9 

50 КТС-28 КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  165,9 

51 КТС-42 КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  157,7 

52 КТС-40 КТС ВАО ПАО "МОЭК" 4,5 4,4 3,4 7,6 0,2 2,2 7,2 0,2 7,4 1,1 153,4 

53 КТС "Нижние Котлы" КТС ЮАО ПАО "МОЭК" 7,7 7,6 5,8 3,8 0,1 2,2 3,6 0,2 3,7 0,6 162,3 

54 КТС-58 КТС ЗАО ПАО "МОЭК" 12,0 11,7 9,4 18,5 0,4 2,2 16,1 2,1 18,1 2,9 158,8 

55 КТС "Покровское-Стрешнево" КТС СЗАО ПАО "МОЭК" 59,5 58,0 37,2 45,0 1,1 2,5 39,6 4,3 43,9 6,9 156,8 

56 КТС "Захарьино" КТС СЗАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 3,5 10,6 0,2 2,2 9,1 1,2 10,4 1,5 144,3 

57 МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,0 1,0 0,5 1,1 0,0 2,5 1,1 0,0 1,1 0,2 156,5 

58 МК-339 Николоямская ул. 57 с.8 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 2,5 0,4 0,0 0,4 0,1 180,2 

59 МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  162,2 

60 МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 13,4 13,1 9,3 22,5 0,6 2,5 19,9 2,0 21,9 3,5 160,9 

61 МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,8 1,7 0,0 2,5 1,7 0,0 1,7 0,3 159,6 

62 МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  174,4 

63 МК-236 Цветной бульв. 21 с.13 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,5 

64 МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,1 0,0 2,5 1,0 0,0 1,1 0,2 169,4 

65 МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3 МК САО ПАО "МОЭК" 6,9 6,7 2,5 9,2 0,2 2,2 7,8 1,2 9,0 1,4 155,6 

66 ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3 МК САО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

67 МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1 МК САО ПАО "МОЭК" 6,2 6,0 1,1 3,0 0,1 2,2 2,6 0,3 2,9 0,5 158,8 
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68 МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 1,1 2,7 0,1 2,5 2,6 0,0 2,7 0,4 154,9 

69 МК-136 Русаковская ул. 18/20 МК ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  230,1 

70 МК-137 Сокольнический Вал ул. 1 с.3 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,5 1,5 0,9 2,1 0,0 2,2 1,9 0,2 2,1 0,3 162,3 

71 МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2 МК ВАО ПАО "МОЭК" 5,7 5,5 3,3 8,5 0,2 2,5 6,8 1,5 8,3 1,4 166,3 

72 МК-104 Садовая-Сухаревская ул. 8/12 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,6 

73 МК-110 Сретенка ул. 27 с.8 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,8 

74 МК-118 Костянский пер. 10 с.4 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  161,9 

75 МК-122 Даев пер. 29-а, с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  167,4 

76 МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,8 1,7 0,8 2,7 0,1 2,5 2,2 0,4 2,6 0,4 164,0 

77 МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,3 0,8 0,0 2,2 0,7 0,0 0,7 0,1 162,3 

78 МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1 МК ВАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 3,7 9,3 0,2 2,2 7,7 1,3 9,1 1,5 162,3 

79 МК "Каскадная" Каскадная ул. 21А с.1 МК ВАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 4,5 7,3 0,2 2,2 6,2 1,0 7,2 1,2 162,1 

80 
МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 

38Б с.4 МК 
ВАО ПАО "МОЭК" 2,0 1,9 0,9 2,0 0,1 2,5 1,6 0,4 2,0 0,3 153,4 

81 МК "Щербинка" МК ЮЗАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  151,0 

82 МК "Толстопальцево" МК ЗАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 0,2 0,7 0,0 2,2 0,5 0,1 0,7 0,1 162,3 

83 МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1 МК ЗАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  155,4 

84 МК-234 Новослободская ул. 29 с.1 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,9 

85 МК-233 Новослободская ул. 3 с.6 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,9 0,4 1,0 0,0 2,5 1,0 0,0 1,0 0,2 158,5 

86 МК-323 А. Солженицина ул. 29/18 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,6 

87 МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,9 0,5 0,9 0,0 2,5 0,8 0,0 0,8 0,1 157,9 

88 МК-314 Гжельский пер. 15 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,6 0,0 2,5 1,6 0,0 1,6 0,2 159,4 

89 МК-321 Сергия Радонежского ул. 13/1 с.6 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  151,5 

90 МК-319 "Самокатная" Самокатная ул. 1А МК ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  171,6 

91 МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 1,0 2,7 0,1 2,5 2,2 0,4 2,6 0,5 177,4 

92 АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,6 4,2 0,1 2,2 3,5 0,7 4,1 0,7 162,1 

93 АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 5,7 5,5 4,3 6,5 0,1 2,2 5,7 0,7 6,4 1,0 155,0 

94 
АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 

с.1 АИТ 
СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,5 7,1 0,2 2,2 5,9 1,1 7,0 1,1 162,3 

95 
АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 

с.1 АИТ 
СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,0 9,0 0,2 2,5 7,5 1,3 8,8 1,6 184,9 

96 АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,5 5,0 0,1 2,5 4,1 0,8 4,8 0,7 153,8 

97 АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 2,8 7,8 0,2 2,2 6,5 1,1 7,6 1,2 155,9 

98 АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,6 4,2 0,1 2,2 3,7 0,3 4,1 0,7 162,3 

99 АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,8 3,7 2,8 5,4 0,1 2,2 4,5 0,8 5,3 0,8 150,0 

100 АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,7 1,7 1,3 3,3 0,1 2,2 2,8 0,5 3,2 0,5 162,3 

101 АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,4 7,9 0,2 2,5 6,7 1,0 7,7 1,2 153,1 

102 АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 6,9 0,2 2,2 5,7 1,0 6,7 1,1 162,3 

103 АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 6,5 6,3 3,9 8,9 0,2 2,2 7,6 1,1 8,7 1,4 160,2 

104 АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 1,7 0,0 2,2 1,6 0,1 1,7 0,3 151,3 

105 АИТ № 8А Родионовская ул. 18 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,8 4,0 0,1 2,2 3,4 0,5 4,0 0,6 151,0 

106 АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,1 0,4 0,0 2,2 0,4 0,0 0,4 0,1 151,6 

107 АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,5 7,5 0,2 2,2 6,2 1,1 7,3 1,1 155,1 

108 АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 5,1 16,1 0,4 2,2 13,2 2,6 15,8 2,5 159,5 

109 АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,2 7,8 0,2 2,2 6,8 0,8 7,6 1,2 158,2 

110 АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,8 5,0 0,1 2,5 3,7 1,2 4,9 0,9 176,8 

111 АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,1 6,6 0,1 2,2 5,5 1,0 6,5 1,1 162,3 

112 АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,9 5,7 0,1 2,2 4,8 0,8 5,6 0,8 146,5 

113 АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 6,6 0,1 2,2 5,4 1,0 6,4 1,0 162,3 

114 АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,1 4,0 2,3 7,4 0,2 2,2 6,1 1,1 7,2 1,1 149,4 

115 АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,3 6,7 0,1 2,2 5,5 1,1 6,6 1,0 154,5 

116 АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 7,0 0,2 2,2 5,9 1,0 6,8 1,1 162,3 

117 АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,8 7,7 0,2 2,2 6,3 1,2 7,5 1,2 155,8 

118 АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 7,7 7,6 2,8 9,2 0,2 2,2 7,7 1,3 9,0 1,4 158,1 

119 АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 2,6 2,5 1,5 3,8 0,1 2,2 3,1 0,6 3,8 0,6 160,2 

120 АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,3 1,1 0,0 2,2 0,9 0,1 1,0 0,2 159,0 

121 АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,4 1,3 0,0 2,2 1,2 0,1 1,3 0,2 155,8 

122 АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,2 0,8 0,0 2,2 0,6 0,1 0,7 0,1 162,3 

123 АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,4 0,0 2,2 1,3 0,2 1,4 0,2 156,4 

124 АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,3 0,9 0,0 2,2 0,8 0,1 0,9 0,1 162,3 

125 АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,7 1,7 0,0 2,2 1,5 0,2 1,7 0,3 162,3 

126 АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 2,0 0,0 2,2 1,9 0,1 2,0 0,3 162,3 

127 АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,8 3,3 0,1 2,2 3,1 0,2 3,3 0,5 155,3 

128 КТС "Мосрентген" КТС НАО ПАО "МОЭК" 30,0 29,0 18,4 56,4 1,8 3,2 48,1 6,5 54,6 9,0 165,5 

129 КТС-1 "Московский" КТС НАО ПАО "МОЭК" 58,0 56,7 46,6 163,1 3,6 2,2 148,3 11,2 159,6 25,3 158,3 

130 КТС-2 "Московский" КТС НАО ПАО "МОЭК" 48,0 46,9 39,5 129,8 2,9 2,2 114,3 12,6 126,9 20,2 158,8 

131 КТС "Коммунарка" КТС НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -  0,0  -  165,0 

132 КТС "Яковлево" КТС НАО ПАО "МОЭК" 32,5 31,8 27,3 82,1 1,8 2,2 68,0 12,4 80,3 12,8 158,8 

133 КТС "Кленово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 12,9 12,6 7,5 21,7 0,5 2,2 19,6 1,6 21,2 3,4 162,3 
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ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

134 КТС № 8 п. Кокошкино КТС НАО ПАО "МОЭК" 36,7 35,9 27,9 109,4 2,4 2,2 93,3 13,7 107,0 17,0 158,8 

135 КТС № 18 пос. Киевский КТС ТАО ПАО "МОЭК" 24,0 23,5 17,7 58,1 1,3 2,2 51,4 5,4 56,8 9,0 158,8 

136 КТС № 51 п. Яковлевское КТС ТАО ПАО "МОЭК" 19,5 19,1 12,0 40,0 0,9 2,2 35,6 3,5 39,1 6,2 158,8 

137 КТС № 36 п. Птичное КТС ТАО ПАО "МОЭК" 30,0 28,4 6,0 19,3 1,0 5,4 17,6 0,6 18,2 3,0 165,1 

138 КТС № 38 п. Птичное КТС ТАО ПАО "МОЭК" 17,2 16,8 14,4 57,9 1,3 2,2 52,0 4,7 56,7 9,0 158,8 

139 КТС "Знамя Октября" КТС НАО ПАО "МОЭК" 37,0 36,1 24,7 79,7 2,0 2,5 64,5 13,2 77,7 12,5 160,8 

140 КТС "Остафьево" КТС НАО ПАО "МОЭК" 13,0 12,7 4,6 16,5 0,4 2,2 14,1 2,1 16,1 2,6 158,8 

141 КТС "Фабрика им. 1 Мая" КТС НАО ПАО "МОЭК" 22,4 21,9 17,6 57,6 1,3 2,2 47,5 8,8 56,3 8,9 158,8 

142 КТС "Вороново" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 19,5 19,1 13,0 44,1 1,0 2,2 38,8 4,3 43,1 6,8 158,8 

143 КТС "Былово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 13,8 13,5 10,3 29,2 0,6 2,2 23,7 4,9 28,5 4,5 158,8 

144 КТС "Красная Пахра" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 13,8 13,3 11,8 46,0 1,5 3,3 37,5 6,9 44,5 7,3 163,4 

145 КТС "Красное" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 9,0 8,8 4,3 13,1 0,3 2,2 11,4 1,4 12,8 2,1 162,3 

146 КТС "Шишкин лес" КТС ТАО ПАО "МОЭК" - -  - -  - -  - -  - - 164,4 

147 КТС "Рогово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 12,0 11,7 10,3 28,8 0,6 2,2 26,6 1,5 28,2 4,6 162,3 

148 КТС "Щапово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 16,6 16,2 11,0 36,5 0,8 2,2 31,5 4,2 35,7 5,7 158,8 

149 КТС-1 "Щербинка" КТС НАО ПАО "МОЭК" 73,0 69,7 46,0 141,0 6,3 4,5 103,6 31,1 134,7 22,1 163,7 

150 КТС-3 "Щербинка" КТС НАО ПАО "МОЭК" 21,7 21,2 16,3 53,4 1,2 2,2 49,3 2,9 52,2 8,3 158,8 

151 КТС "Кокошкино" КТС НАО ПАО "МОЭК" 10,1 9,9 4,7 5,4 0,1 2,2 4,3 1,0 5,3 0,8 158,8 

152 КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан" КТС НАО ПАО "МОЭК" 60,0 58,7 41,1 145,8 3,2 2,2 136,3 6,3 142,6 23,1 162,3 

153 КТС № 153 п. Ватутинки КТС НАО ПАО "МОЭК" - -  - -  - -  - -  - - 160,3 

154 КТС "Курилово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 13,1 12,8 10,6 40,2 0,9 2,2 37,5 1,8 39,3 7,0 178,9 

155 МК "Внуковская гимназия" МК НАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,9 3,2 0,1 2,2 3,0 0,1 3,1 0,5 162,3 

156 МК "Внуковская больница" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,6 0,6 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,0 0,6 0,1 161,2 

157 МК "Изварино" МК НАО ПАО "МОЭК" 5,1 4,9 4,8 7,8 0,2 2,2 6,9 0,7 7,6 1,2 162,3 

158 МК "Переделкино" МК НАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 0,7 2,0 0,0 2,2 1,9 0,1 2,0 0,3 162,3 

159 МК "Рассказовка" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,5 0,5 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,0 0,6 0,1 155,2 

160 МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1 МК НАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,8 0,5 1,7 0,0 2,2 1,5 0,1 1,6 0,3 162,3 

161 МК "Марьино" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,6 0,6 0,3 1,2 0,0 2,2 1,0 0,1 1,2 0,2 166,1 

162 МК № 46 д. Акиньшино МК НАО ПАО "МОЭК" 0,7 0,7 0,4 1,8 0,0 2,2 1,7 0,1 1,8 0,3 162,3 

163 МК № 21 х. Ильичевка МК ТАО ПАО "МОЭК" 21,5 21,0 19,6 91,0 2,0 2,2 73,2 15,8 89,0 14,1 158,8 

164 МК № 22 д. Крекшино МК НАО ПАО "МОЭК" 5,4 5,3 3,9 12,0 0,3 2,2 10,7 1,0 11,7 1,9 162,3 

165 МК № 27 д. Кузнецово МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,2 0,8 0,0 2,2 0,7 0,1 0,7 0,1 162,3 

166 МК № 33 п. Первомайское МК ТАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 5,5 16,6 0,4 2,2 14,7 1,6 16,2 2,6 160,4 

167 МК № 34 д. Шеломово МК ТАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,0 3,4 0,1 2,2 3,0 0,3 3,3 0,5 161,4 

168 МК 32 п. Толстопальцево * МК НАО * ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,4 0,0 2,2 0,3 0,0 0,4 0,1 163,6 

169 МК "Пожарное депо" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 157,4 

170 МК "Гора" МК НАО ПАО "МОЭК" 9,9 9,7 8,9 21,5 0,5 2,2 20,1 0,9 21,0 3,6 169,0 

171 МК "Минзаг" МК ТАО ПАО "МОЭК" 1,9 1,9 0,6 2,3 0,0 2,2 2,0 0,2 2,2 0,3 155,4 

172 МК "Секерино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 1,0 1,0 0,5 1,3 0,0 2,2 1,2 0,0 1,2 0,2 157,3 

173 МК "Ильино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 156,7 

174 МК "Каменка" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 159,6 

175 МК "Михайловское" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,2 0,5 0,0 1,3 0,5 0,0 0,5 0,1 164,6 

176 МК "Ознобишино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 176,5 

177 МК "ДРП-3" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,4 0,0 2,2 0,4 0,0 0,4 0,1 163,4 

178 МК "Кузенево" МК ТАО ПАО "МОЭК" - -  - -  - -  - -  - -  - 

179 МК "БКУ-350" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,2 0,6 0,0 2,2 0,5 0,1 0,5 0,1 173,6 

180 МК-4 г. Щербинка МК НАО ПАО "МОЭК" - -  - -  - -  - -  - - 176,1 

181 МК-5 г. Щербинка МК НАО ПАО "МОЭК" 2,2 2,1 1,4 3,9 0,1 2,2 3,6 0,2 3,8 0,7 173,5 

182 МК "Бор" МК НАО ПАО "МОЭК" 7,6 7,4 6,4 17,9 0,4 2,2 16,6 0,9 17,5 2,8 162,3 

183 МК "Спортбаза Щапово" МК ТАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 2,9 9,0 0,2 2,2 8,0 0,8 8,8 1,4 163,1 

184 МК № 10 п. Мамыри МК НАО ПАО "МОЭК" - -  - -  - -  - -  - - 191,8 

185 РТС-1 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 300,0 292,2 110,0 297,9 7,7 2,6 249,7 40,5 290,2 46,0 158,4 

186 РТС-2 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 600,0 584,5 430,6 796,4 20,6 2,6 695,5 80,3 775,8 123,6 159,3 

187 РТЭС-3 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 400,0 391,2 160,2 348,6 7,7 2,2 301,5 39,4 340,9 52,9 155,2 

188 РТС-4 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 400,0 391,2 306,4 642,5 14,1 2,2 542,0 86,3 628,4 98,1 156,2 

189 МК ДО Полет МК ЗАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Внуковский 2,0 2,0 0,9 1,2 0,0 2,2 1,1 0,1 1,2 0,2 156,7 

190 ПК Больничный комплекс МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 2,2 2,1  - -  - -  - 0,0 0,0  - - 

191 Котельная роддома МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 5,2 5,0  - -  - -  - 0,0 0,0  - - 

192 АИТ Хоспис МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 0,2 0,2  - -  - -  - 0,0 0,0  - - 

193 Котельная ФГУП "НТЦ "Атлас" ФСБ России 
ВК 

СВАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно - 
технический центр "Атлас" 

10,3 10,1 4,3 10,0 0,2 2,3 9,7 0,1 9,8 1,5 156,8 

194 Котельная ОАО "ВНИИХТ" 
ВК 

ЮАО 
АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической 

технологии" 
17,0 12,2 11,1 41,8 1,0 2,4 37,3 3,5 40,8 6,6 162,4 

195 Котельная ОАО "НПП "Волна" ВК ЮАО АО "Научно-производственное предприятие "Волна" 21,1 20,7 3,5 12,3 0,2 2,0 9,7 2,4 12,1 2,0 169,6 

196 Котельная АО "МЖК" ВК ЮВАО АО "Жировой комбинат" Филиал "Московский жировой комбинат" 20,1 13,1 6,6 30,0 0,7 2,4 22,2 7,1 29,3 4,7 159,0 

197 Котельная ОАО "ЗВИ" ВК ЮАО ОАО "ЗВИ" 80,0 74,2 9,3 25,2 0,6 2,4 23,4 1,2 24,6 4,1 164,9 

198 Котельная ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ" 
ВК 

ЮЗАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт 

теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова 
22,5 22,0 8,1 18,5 0,4 2,2 18,1 0,0 18,1 2,9 158,5 
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Национального исследовательского центра "Курчатовский 
институт" 

199 Котельная АО "КК ЖБИ № 9" ВК ЗАО АО "Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9" 18,0 11,1 4,8 29,8 0,7 2,4 29,1 0,0 29,1 4,7 161,6 

200 
Котельная ОАО "Машиностроительный завод 

"Маяк" ВК 
ВАО ОАО "Машиностроительный завод "Маяк" 11,0 8,0 2,4 12,0 0,3 2,4 11,7 0,0 11,7 1,9 160,5 

201 
Котельная Люберецкая станция аэрации 
МГУП "Мосводоканал" ВК 

ЮВАО АО "Мосводоканал" 124,9 100,7 29,0 252,6 6,1 2,4 174,2 72,3 246,5 40,2 163,2 

202 Котельная Курьяновская станция аэрации ВК ЮВАО АО "Мосводоканал" 78,5 56,5 12,4 187,6 4,5 2,4 123,9 59,2 183,1 29,9 163,4 

203 
Котельная ПАО "Московский Хладокомбинат 

№ 9" ВК 
СВАО ПАО "Московский хладокомбинат №9" 6,3 5,4 1,6 5,2 0,7 13,6 4,1 0,3 4,4 0,8 170,2 

204 Котельная КДК "Большевик" 

ВК 

САО 

Компания с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД" в 

лице филиала Компании с ограниченной ответственностью 

"НЕЗОРАЛ ЛТД" 

7,9 7,7 2,7 8,3 0,2 2,2 7,1 1,0 8,1 1,2 150,8 

205 Котельная АО "НИИР" 
ВК 

ВАО 
АО "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных 
изделий" 

12,0 10,3 1,6 7,6 0,2 2,8 7,4 0,0 7,4 1,2 158,7 

206 Котельная Филиал "Пансионат "Чайка" ВК СЗАО ООО "Визит-Москва" филиал "Пансионат Чайка" 2,5 2,5 1,2 3,6 0,0 0,6 3,0 0,5 3,5 0,5 151,8 

207 
Котельная № 2 ООО 

"ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ" ВК 
СВАО ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ" 6,2 6,1 2,8 7,2 0,1 2,0 6,4 0,6 7,1 1,1 158,7 

208 Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С." ВК СВАО ЗАО "Реформа Р.В.С." 4,1 4,0 1,6 6,8 0,1 2,0 5,2 1,5 6,7 1,1 159,0 

209 
Котельная ЗАО "Микояновский 

мясокомбинат" ВК 
ЮВАО ЗАО "РИСТОКА" 19,8 12,3 2,4 56,4 1,4 2,4 28,6 26,5 55,0 9,1 166,3 

210 Котельная ООО "Социум-Сооружение" ВК САО АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО" 67,4 66,7 20,2 34,5 0,3 0,9 33,0 1,2 34,2 5,5 160,5 

211 Котельная Бизнес-центр "Станиславский" 

ВК 

ЦАО 

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 

БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в лице 

Московского филиала БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ 
(КИПР) ЛИМИТЕД 

16,8 16,4 3,1 11,7 0,3 2,2 9,4 2,1 11,4 1,8 153,4 

212 Котельная ООО "Тепловик" ВК ЦАО ООО "ТЕПЛОВИК" 13,7 13,5 6,7 19,5 0,3 1,7 17,2 2,0 19,2 3,0 158,3 

213 Центральная котельная ВВЦ 
ВК 

СВАО 
АО "Управление технической эксплуатации Выставки достижения 

народного хозяйства" 
100,0 98,3 28,4 61,9 1,1 1,7 58,3 2,5 60,9 9,8 160,7 

214 Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ 

ВК 

ЦАО 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 

информационных технологий (ФТ- Центр)" 

1,1 1,0 0,6 1,5 0,0 2,5 1,4 0,1 1,5 0,2 165,6 

215 Котельная ФГУП "ФТ-Центр" 

ВК 

САО 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 

информационных технологий (ФТ- Центр)" 

2,1 2,0 1,2 2,9 0,1 2,5 2,8 0,0 2,8 0,5 165,1 

216 
Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" 

УДП РФ 
ВК 

СЗАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Шереметьевский" Управления 
делами Президента Российской Федерации" 

6,9 6,7 2,2 6,9 0,2 2,2 5,8 0,9 6,8 1,1 158,7 

217 
Котельная ОАО "Кондитерский концерн 

Бабаевский" ВК 
ЦАО ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 36,0 18,2 5,7 73,8 1,8 2,5 50,0 21,9 72,0 11,5 160,2 

218 Котельная АО "Дукс" ВК САО АО "Дукс" 17,6 15,7 6,7 19,8 0,3 1,5 17,9 1,6 19,5 3,2 163,0 

219 
Котельная АО "НПО "Лианозовский 

электромеханический завод" ВК 
САО 

АО "Начно-производственное объединение "Лианозовский 

электромеханический завод" 
52,8 27,2 14,7 36,1 0,9 2,4 35,2 0,0 35,2 5,8 164,8 

220 Котельная АО "НПО МРТЗ" 
ВК 

ЗАО 
АО "Научно-производственное объединение "Московский 

радиотехнический завод" 
105,9 103,6 23,7 60,3 1,3 2,2 56,3 2,6 58,9 9,6 162,3 

221 Котельная "Депо Москва-2 Ярославская" 

ВК 

СВАО 

АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-

структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

21,0 8,7 3,0 18,7 0,4 2,4 12,3 6,0 18,3 2,9 160,0 

222 Котельная депо им. Ильича 

ВК 

САО 

АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-

структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

7,1 6,9 3,2 8,5 0,2 2,2 7,8 0,5 8,3 1,4 164,5 

223 Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД" 

ВК 

ЦАО 
АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-
структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

26,0 25,6 4,3 13,8 0,2 1,7 11,6 2,0 13,6 2,1 154,6 

224 
Котельная АО "Завод строительных красок и 
мастик" ВК 

ЮАО АО "Завод строительных красок и мастик" 17,1 16,7 5,7 13,0 0,3 2,2 12,2 0,5 12,7 2,0 157,3 

225 
Котельная ЗАО "Северная Московская 

акционерная компания "СМАК" ВК 
СВАО ЗАО "Северная Московская акционерная компания "СМАК" 2,0 2,0 0,5 1,3 0,0 1,2 1,3 0,0 1,3 0,2 156,8 

226 Котельная АО Нижние котлы УК ИП Д.У. 
ВК 

ЮАО 
АО "Упаравляющая компания индустриального парка "Нижние 
котлы" Д.У. 

27,5 26,8 5,7 13,9 0,3 2,4 13,1 0,4 13,6 2,3 166,7 

227 Котельная АО "ФПК" 

ВК 

ЦАО 

АО "Федеральная пассажирская компания" (Пассажирское 

вагонное депо Москва - структурное подразделение Северо-

Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания") 

13,4 11,8 2,5 18,9 0,5 2,4 13,4 5,0 18,5 3,0 161,2 

228 
Котельная ФГБУ "НИИ НХ" им. Н.Н. 

Бурденко 
ВК 

ЦАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр 

нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

27,0 26,4 10,4 31,3 0,7 2,2 27,1 3,5 30,6 4,6 151,3 

229 

Котельная Московское представительство 

Компании "Вэйнетт Трэдинг Компани 

Лимитэд" ВК 

ЦАО 
Компания "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" (Московское 
представительство в Российской Федерации) 

2,3 2,3 1,2 3,0 0,1 2,0 2,5 0,5 2,9 0,5 155,3 

230 АИТ Куркино ВК СЗАО КП "МЭД" 1,7 1,7 1,3 3,0 0,1 2,2 2,9 0,0 2,9 0,4 154,0 
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231 Котельная ТСЖ "Покровский берег" ВК СЗАО КП "МЭД" 10,3 10,1 3,4 11,9 0,2 1,7 9,3 2,4 11,7 1,8 158,4 

232 Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово" ВК СЗАО КП "МЭД" 6,5 6,4 0,6 1,6 0,0 1,7 1,4 0,2 1,6 0,2 157,1 

233 
Котельная ОАО "ТПО "Киностудия им. М. 

Горького" ВК 
СВАО 

ОАО "Творческо-производственное объединение "Центральная 

киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" 
9,1 8,9 3,4 10,0 0,2 2,2 8,7 1,1 9,8 1,6 168,2 

234 Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал" 

ВК 

ЮВАО 

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат 

"Сигнал" им. А.А.Григорьева Управления Федерального агентства 
по государственным резервам по Центральному Федеральному 

округу 

2,6 2,5 1,2 2,8 0,1 2,0 2,7 0,0 2,7 0,4 158,6 

235 
Котельная Московская типография - филиал 
АО "Гознак" ВК 

СВАО Московская типография Гознака - филиал АО "Гознак" 8,5 8,4 3,2 8,3 0,1 1,6 7,7 0,5 8,2 1,3 155,7 

236 Котельная ООО КСЦ "Переделкино" ВК ЗАО ООО "Кардиологический санаторный центр "Переделкино" 5,2 5,1 3,8 7,5 0,1 1,9 6,5 0,9 7,4 1,1 153,9 

237 Котельная АО "НИЦЭВТ" 
ВК 

ЮАО 
АО "Научно-исследовательский центр электронной 

вычислительной техники" 
150,0 146,7 27,4 64,0 1,4 2,2 62,6 0,0 62,6 9,8 156,8 

238 
Котельная ОАО "Бутовский химический 
завод" ВК 

ЮЗАО ОАО "Бутовский химический завод" 2,0 2,0 1,0 2,5 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 0,4 167,7 

239 Котельная ОАО "Квант-Н" ВК СВАО ОАО "Квант-Н" 20,5 20,0 9,7 25,3 0,6 2,2 23,3 1,4 24,7 3,7 150,9 

240 
Котельная ОАО "Останкинский молочный 

комбинат" ВК 
СВАО ОАО "Останкинский молочный комбинат" 30,0 23,8 5,3 60,7 1,5 2,4 41,1 18,1 59,2 9,2 154,5 

241 Котельная Бизнес Центр РТС ВК ЮАО ООО "Атлантика" 1,9 1,9 0,4 1,4 0,0 1,1 1,2 0,2 1,4 0,2 156,9 

242 Котельная БЦ "Переведенский" ВК ЦАО ООО "Нью Проперти" 7,5 7,3 2,7 6,6 0,1 2,2 6,3 0,2 6,5 1,0 155,9 

243 Котельная ООО "ППК Медная фольга" ВК ЮАО ООО "ППК Медная фольга" 30,0 25,4 3,6 17,4 0,6 3,4 16,9 0,0 16,9 2,6 153,5 

244 Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ" 
ВК 

ЮАО 
ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и 
механики" 

60,0 55,9 13,8 37,2 2,5 6,8 34,7 0,0 34,7 5,4 156,0 

245 Котельная № 2 ФСО России ВК СЗАО Федеральная служба охраны Российской Федерации 5,2 5,0 2,3 7,0 0,2 2,2 6,6 0,2 6,8 1,1 154,6 

246 
Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева ВК 
ЗАО 

АО "Государственный космический научно-производственный 

центр им. М.В. Хруничева" 
33,6 32,7 31,2 97,4 2,6 2,7 81,7 13,0 94,8 15,1 159,8 

247 
Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева ВК 

ЗАО 
АО "Государственный космический научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева" 

28,0 27,2 24,2 83,3 2,2 2,7 69,3 11,7 81,1 13,1 161,4 

248 
Котельная Цех № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева ВК 
ЗАО 

АО "Государственный космический научно-производственный 

центр им. М.В. Хруничева" 
334,0 311,1 88,8 261,6 10,5 4,0 234,0 17,2 251,2 41,6 165,6 

249 
Котельная Главный военный клинический 

госпиталь им. ак. Н.Н. Бурденко 
ВК 

ЮВАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

1,9 1,1 0,1 0,7 0,3 37,9 0,4 0,0 0,4 0,1 165,7 

250 
Котельная № 2842 Филиал №1 ФГКУ "ГВКГ 

им. Н.Н. Бурденко"  
ВК 

ВАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

12,0 11,7 2,6 9,1 0,2 2,2 7,4 1,4 8,9 1,4 155,9 

251 Котельная № 1 ФГБУ "ЦЖКУ" 
ВК 

СВАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

21,0 20,5 10,1 28,1 0,7 2,4 23,8 3,6 27,5 4,5 165,0 

252 Котельная № 98 ФГБУ "ЦЖКУ" 
ВК 

СВАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,2 

253 Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" 

ВК 

СЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  163,1 

254 Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП РФ 

ВК 

ЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления 

делами Президента Российской Федерации 

84,0 82,2 23,1 78,2 1,7 2,2 64,2 12,3 76,5 12,1 158,4 

255 Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг ФМ" ВК ЮАО ООО "СИРИУС ТЕПЛО" 5,0 4,9 4,1 13,0 0,3 2,1 10,9 1,8 12,7 2,1 162,9 

256 
Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 

1905 года" ВК 
ЦАО 

АО "Московский электромашиностроительный завод Памяти 

революции 1905 года" 
12,3 1,4 0,4 25,3 0,6 2,4 23,8 1,0 24,7 4,0 160,2 

257 КТС "Солнечный городок" 

ВК 

ТАО 
Центральный банк Российской Федерации (структурное 
подразделение оздоровительное объединение "Солнечный 

городок" Банка России) 

18,9 18,5 7,8 21,7 0,4 1,9 17,5 3,9 21,3 3,5 164,3 

258 Котельная АО " 99 ЗАТО" ВК НАО АО "99 Завод авиационного технологического оборудования"  5,4 5,3 3,8 10,8 0,3 2,4 10,2 0,4 10,6 1,7 163,0 

259 Котельная ЖК "Прима парк" ВК НАО АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") 26,5 25,9 13,5 44,2 1,0 2,2 39,0 4,2 43,2 6,4 148,9 

260 Котельная Пансионата "Пахра" 
ВК 

ТАО 
ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами 
Президента Российской Федерации 

7,8 7,6 1,1 4,4 0,1 2,4 3,4 0,9 4,3 0,7 156,7 

261 
Котельная "Клинический санаторий ГМС 

"Валуево" ВК 
НАО ПАО "Клинический санаторий "Валуево"  8,6 8,4 3,7 12,9 0,3 2,1 10,7 1,9 12,6 2,0 160,3 

262 Котельная филиала ОК "Ватутинки" 

ВК 

НАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента 

Российской Федерации - филиал "Оздоровительный комплекс 

"Ватутинки" 

42,3 41,4 9,1 36,7 0,8 2,2 29,3 6,5 35,9 5,7 160,3 

263 
Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" 
МВД России 

ВК 

ТАО 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий 

"Ватутинки" Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" 

4,3 4,2 2,5 8,2 0,2 2,0 6,8 1,2 8,0 1,2 151,3 

264 
Котельная п. Газопровод (территория 
"МУЭГ") ВК 

НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 27,6 20,2 12,8 41,3 0,9 2,2 36,0 4,4 40,4 6,2 153,4 

265 Котельная "ПСБ Коммунарка" ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 12,9 12,6 3,2 7,9 0,2 2,2 7,7 0,0 7,7 1,3 163,3 

266 Котельная д. Летово ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 4,3 4,3 0,7 1,8 0,0 0,5 1,8 0,0 1,8 0,3 152,9 
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267 Котельная № 2 ООО "Декор" ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 37,9 37,1 37,6 113,2 2,5 2,2 101,2 9,5 110,7 17,0 153,7 

268 Котельная ООО "Геруда" ВК НАО ООО "Геруда" 68,8 67,3 43,5 129,6 2,9 2,2 111,5 15,3 126,7 19,7 155,5 

269 Котельная № 1 ООО "Декор" ВК НАО ООО "Декор" 46,7 45,7 39,0 109,0 2,4 2,2 98,3 8,4 106,6 16,4 154,0 

270 Котельная АО "Инвесттраст" ВК НАО АО "Инвесттраст" 124,0 121,5 112,0 92,6 1,9 2,0 79,5 11,2 90,7 14,4 158,2 

271 Котельная "Новомосковский Технопарк" ВК НАО ОАО "Новомосковский Технопарк" 100,0 97,8 80,6 32,4 0,7 2,2 28,9 2,8 31,7 5,0 158,8 

272 
Котельная Дом отдыха "Подмосковные 

вечера" 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное казенное учреждение "Дом отдыха 

"Подмосковные вечера" Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации 

2,6 2,6 1,2 3,3 0,1 1,9 2,9 0,3 3,2 0,5 157,6 

273 Котельная № 1 ООО "Теплосервис"  ВК НАО ООО "Теплосервис" 10,0 9,8 4,9 20,5 0,4 2,2 16,0 4,0 20,0 3,3 162,9 

274 Котельная № 2 ООО "Теплосервис" ВК НАО ООО "Теплосервис" 12,0 12,0 6,8 28,0 0,2 0,5 21,7 6,1 27,8 4,3 154,9 

275 Котельная АО "ТЭИК" ВК НАО АО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" 20,6 20,3 14,8 54,6 1,0 1,8 48,3 5,3 53,6 8,2 153,4 

276 Котельная п. Коммунарка ул. Ясная д. 10А ВК НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 3,0 2,9 2,0 7,0 0,4 5,0 6,0 0,7 6,7 1,2 173,2 

277 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная 

строение 5А ВК 
НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 5,4 5,2 3,2 11,4 0,4 3,2 9,8 1,3 11,0 1,9 168,9 

278 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная д. 9 

стр.1 ВК 
НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 3,0 2,9 2,0 7,0 0,3 4,3 6,0 0,7 6,7 1,1 171,7 

279 Котельная "Центр реабилитации "Ясенки" 

ВК 

ТАО 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области "Центр социально-

медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий "Ясенки" 

3,2 3,1 1,0 3,4 0,1 2,4 2,8 0,5 3,3 0,5 165,3 

280 
Котельная № 10 Производственная АПК 

"Московский" ВК 
НАО АО "Агрокомбинат "Московский" 400,0 391,2 59,2 269,6 5,9 2,2 202,8 60,8 263,6 40,6 153,9 

281 Котельная АО "Курорт "Михайловское" ВК ТАО АО "Курорт "Михайловское" 2,4 2,3 1,2 2,3 0,1 2,6 2,1 0,1 2,2 0,4 181,8 

282 Котельная ОАО "МАНП" ВК ТАО ОАО "Мосагронаучприбор" 3,2 3,1 1,3 3,9 0,1 2,1 3,5 0,3 3,8 0,7 176,6 

283 Котельная ГКУЗ ДКС № 20 ДЗМ ВК ТАО ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" 5,2 5,0 4,2 7,4 0,2 2,2 6,3 1,0 7,2 1,1 157,7 

284 Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки) ВК НАО КП "МЭД" 19,5 19,2 5,1 16,3 0,2 1,4 13,9 2,2 16,1 2,5 156,9 

285 Котельная УНПБ "Теплый Стан" 
ВК 

НАО 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский технологический университет "МИСиС" 

12,7 12,4 5,2 17,2 0,4 2,1 15,9 0,9 16,8 2,7 158,5 

286 Котельная п. д/о Плесково ВК ТАО ООО "Новое строительство" 3,1 3,0 1,2 4,8 0,1 2,2 3,8 0,9 4,7 0,7 158,3 

287 Котельная мкр. "Солнцево-парк" ВК НАО ООО "ГрадИнвест" 75,8 75,4 36,6 126,0 0,7 0,6 107,0 18,3 125,3 19,7 157,5 

288 Котельная ООО "Источник" ВК НАО ООО "Источник" 12,0 11,8 6,0 17,6 0,3 1,7 16,2 1,1 17,3 2,7 155,5 

289 Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.) ВК ТАО ООО "СтройРубеж" 3,6 3,6 3,2 8,9 0,1 1,5 8,2 0,6 8,8 1,4 160,5 

290 Котельная ООО "РегионЭнергоСервис" ВК НАО ООО "РегионЭнергоСервис" 69,7 68,8 43,2 119,0 1,6 1,3 103,2 14,3 117,5 18,3 155,4 

291 Котельная ЗАО "Санаторий Ерино" ВК НАО ЗАО "Санаторий "Ерино" 24,5 23,6 10,8 41,3 1,4 3,5 32,4 7,5 39,9 6,5 162,6 

292 Котельная № 2 ВК НАО ООО "Теплоресурс" Д.У. 26,5 25,9 16,7 49,0 1,1 2,2 47,9 0,0 47,9 7,5 155,9 

293 
Котельная АО "Троицкая камвольная 

фабрика" ВК 
ТАО АО "Троицкая камвольная фабрика" 7,8 3,9 3,2 9,5 0,2 2,4 8,6 0,6 9,2 1,6 169,0 

294 Котельная Центральная ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  166,2 

295 Котельная № 13 ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,3 

296 Котельная ул.Лагерная, 2б ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго" 1,5 1,5 0,9 0,2 0,0 2,2 0,1 0,0 0,2 0,0 162,3 

297 Котельная ФБУ "Санаторий Вороново" 
ВК 

ТАО 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 
Российской Федерации" 

17,4 17,0 9,7 36,6 0,8 2,2 28,2 7,6 35,8 5,6 157,4 

298 Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское" 
ВК 

НАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами 
Президента Российской Федерации 

12,9 12,6 4,7 17,0 0,4 2,2 13,0 3,7 16,7 2,6 155,8 

299 Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991) 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

4,3 4,2 1,4 4,0 0,1 2,2 3,7 0,3 3,9 0,6 162,6 

300 Котельная № 209 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,1 0,6 0,1 159,9 

301 Котельная № 210 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,3 0,9 0,0 2,2 0,8 0,1 0,9 0,1 159,8 

302 Котельная № 211 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 2,2 0,4 0,0 0,5 0,1 159,3 

303 Котельная № 212 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

1,3 1,3 0,4 1,2 0,0 2,2 1,1 0,1 1,2 0,2 159,6 

304 Котельная № 213 ВДО "Пахра" 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

1,3 1,3 0,4 1,1 0,0 2,2 1,0 0,1 1,1 0,2 159,9 

305 Котельная № 214 ВДО "Пахра" 
ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,0 0,1 0,0 2,2 0,1 0,0 0,1 0,0 160,3 

306 Котельная № 215 ВДО "Пахра" 

ВК 

ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

2,4 2,3 0,4 1,2 0,0 2,2 1,0 0,1 1,2 0,2 159,3 
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307 Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064) 

ВК 

ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

6,0 5,9 2,6 7,1 0,2 2,3 6,7 0,3 7,0 1,1 157,4 

308 Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА 
ВК 

НАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

10,3 10,1 6,3 16,3 0,4 2,2 14,2 1,8 15,9 2,6 162,3 

309 
Котельная ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова 

РАМН" 
ВК 

НАО 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН" 

18,2 15,2 5,0 34,5 0,8 2,4 25,2 8,5 33,7 5,5 163,2 

310 Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,7 0,0 1,0 1,5 0,1 1,7 0,3 155,3 

311 Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,9 0,0 1,0 1,7 0,2 1,8 0,3 155,3 

312 Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 2,0 0,0 1,0 1,8 0,2 1,9 0,3 155,3 

313 Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,9 0,0 1,9 1,7 0,2 1,9 0,3 155,3 

314 Котельная п. Воскресенское 

ВК 

НАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Агропромышленный комплекс "Воскресенский" Управления 

делами Президента Российской Федерации" 

110,0 103,1 72,2 76,9 2,6 3,4 70,1 4,1 74,2 15,4 207,7 

315 Новая котельная вблизи дер. Середнево ВК НАО Новая 105,8 103,5 89,6 328,6 7,2 2,2 277,7 43,7 321,4 51,0 158,8 

316 Новая котельная ЖК "Марьино Град" ВК НАО Новая 13,4 13,1 10,0 33,6 0,7 2,2 29,3 3,5 32,8 5,2 158,8 

317 Новая котельная РТС "Саларьево" ВК НАО Новая 361,2 353,3 296,9 946,4 20,8 2,2 845,1 80,4 925,6 145,4 157,1 

318 Новая котельная ЖК "Испанские кварталы" ВК НАО Новая 44,7 43,7 24,2 92,6 2,0 2,2 76,4 14,2 90,5 14,4 158,8 

319 Новая котельная п. Коммунарка ВК НАО Новая 280,0 273,8 244,1 882,7 19,4 2,2 722,8 140,4 863,2 135,8 157,3 

320 Новая котельная вблизи дер. Зименки ВК НАО Новая 38,7 37,8 22,5 95,2 2,1 2,2 75,7 17,4 93,1 14,8 159,2 

321 Новая котельная "Школа" ВК НАО Новая 2,8 2,7 1,5 3,0 0,1 2,2 2,9 0,1 3,0 0,5 162,3 

322 Новая котельная ЖК "Москвичка" ВК НАО Новая 43,0 42,1 21,5 88,3 1,9 2,2 71,6 14,7 86,3 13,7 158,8 

323 Новая котельная ООО "Транс-Гамма" ВК НАО Новая 1,3 1,3 0,7 1,9 0,0 2,2 1,8 0,1 1,9 0,3 162,3 

324 Новая котельная вблизи Калужского ш. ВК НАО Новая 37,6 36,8 26,1 60,7 1,3 2,2 54,7 4,7 59,4 9,5 159,1 

325 Новая котельная "ТРК Мега" ВК НАО Новая 2,3 2,2 1,7 3,5 0,1 2,2 3,2 0,2 3,4 0,6 162,3 

326 
Новая котельная вблизи дер. Сенькино-
Секерино ВК 

ТАО 
Новая 

35,9 35,1 27,1 84,7 1,9 2,2 75,7 7,1 82,8 13,2 159,0 

327 Новая котельная вблизи дер. Шахово ВК ТАО Новая 38,0 37,2 24,6 91,8 2,0 2,2 76,6 13,2 89,7 14,2 158,8 

328 Новая котельная вблизи п. Первомайское ВК ТАО Новая 34,4 33,6 22,3 62,5 1,4 2,2 58,5 2,6 61,2 9,7 158,8 

329 Новая котельная вблизи п. Минзаг ВК ТАО Новая 12,0 11,8 8,6 25,1 0,6 2,2 23,1 1,5 24,5 3,9 159,3 

330 Новая котельная ЖК "Южное Бунино" ВК НАО Новая 44,0 43,0 38,5 139,7 3,1 2,2 116,1 20,4 136,6 21,7 158,8 

331 Новая котельная вблизи п. Ерино ВК НАО Новая 33,4 32,7 21,3 95,5 2,1 2,2 75,1 18,3 93,4 14,9 159,1 

332 Новая котельная вблизи с. Остафьево ВК НАО Новая 63,2 61,8 59,3 240,9 5,3 2,2 195,9 39,6 235,6 37,4 158,8 

333 Новая котельная вблизи д. Алхимово ВК НАО Новая 48,2 47,1 36,8 155,4 3,4 2,2 124,7 27,3 152,0 24,1 158,8 

334 Новая котельная вблизи д. Десна ВК НАО Новая 111,6 109,1 105,0 413,9 9,1 2,2 340,4 64,4 404,8 64,3 158,8 

335 Новая котельная вблизи д. Милорадово ВК НАО Новая 13,8 13,5 8,2 23,3 0,5 2,2 21,8 1,0 22,8 3,6 160,1 

336 Новая котельная вблизи д. Новинки ВК НАО Новая 26,0 25,4 17,4 52,8 1,2 2,2 48,1 3,5 51,6 8,2 158,8 

337 Новая котельная вблизи д. Пыхчево ВК НАО Новая 90,0 88,0 62,4 249,0 5,5 2,2 203,9 39,6 243,5 38,7 158,8 

338 Новая котельная вблизи д. Ватутинки ВК НАО Новая 90,0 88,0 63,2 249,5 5,5 2,2 205,1 38,9 244,0 38,7 158,8 

339 Новая котельная вблизи д. Кувекино ВК НАО Новая 40,5 39,6 26,5 103,6 2,3 2,2 85,5 15,8 101,3 16,1 158,8 

340 Новая котельная вблизи д. Евсеево ВК НАО Новая 5,2 5,0 2,9 8,1 0,2 2,2 7,7 0,3 8,0 1,3 162,3 

341 Новая котельная вблизи д. Писково ВК НАО Новая 44,9 43,9 36,0 142,3 3,1 2,2 117,0 22,2 139,2 22,1 158,8 

342 Новая котельная "ПНК-Внуково" ВК НАО Новая 15,5 15,1 11,7 32,6 0,7 2,2 30,9 1,0 31,9 5,1 158,8 

343 Новая котельная ЖК "Ново-Никольское" ВК ТАО Новая 21,0 20,5 14,0 46,5 1,0 2,2 40,6 4,9 45,5 7,2 158,8 

344 Новая котельная ПСК "Сотрудничество" ВК ТАО Новая 3,9 3,8 2,9 7,7 0,2 2,2 7,3 0,2 7,5 1,2 162,3 

345 Новая котельная вблизи дер. Кривошеино ВК НАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

346 Новая котельная вблизи д. Санино ВК НАО Новая 72,0 70,4 45,2 200,8 4,4 2,2 158,4 38,0 196,4 31,2 158,8 

347 Новая котельная вблизи д. Б.Покровское ВК НАО Новая 130,0 127,1 115,2 327,5 7,2 2,2 307,1 13,3 320,3 50,9 158,8 

348 Новая котельная вблизи д. Акиньшино ВК НАО Новая 9,5 9,3 7,3 29,2 0,6 2,2 23,9 4,7 28,6 4,5 158,8 

349 Новая котельная Внуково аутлет ВК НАО Новая 7,5 7,3 5,5 15,7 0,3 2,2 14,7 0,6 15,3 2,5 162,3 

350 
Новая котельная "Индустриальный парк 

"Картмазово" ВК 
НАО 

Новая 
7,7 7,6 5,6 15,3 0,3 2,2 14,6 0,4 15,0 2,4 162,3 

351 Новая котельная вблизи д. Летово ВК НАО Новая 90,0 88,0 60,3 244,7 5,4 2,2 195,5 43,8 239,3 38,0 158,8 

352 Новая котельная вблизи д. Никульское ВК НАО Новая 12,4 12,2 8,3 23,7 0,5 2,2 22,2 1,0 23,2 3,8 162,3 

353 Новая котельная РИО Киевское ш. ВК НАО Новая 6,8 6,7 5,3 15,2 0,3 2,2 14,2 0,6 14,9 2,4 162,3 

354 Новая котельная вблизи д. Безобразово ВК ТАО Новая 8,0 7,8 6,7 18,9 0,4 2,2 17,7 0,8 18,5 3,0 162,3 

355 Новая котельная вблизи д. Бабенки ВК ТАО Новая 28,6 28,0 20,7 58,1 1,3 2,2 54,4 2,4 56,8 9,0 158,8 

356 Новая котельная вблизи д. Юдановка ВК ТАО Новая 7,7 7,6 5,2 23,0 0,5 2,2 18,0 4,5 22,5 3,6 162,3 

357 Новая котельная вблизи д. Львово ВК ТАО Новая 8,0 7,8 6,9 19,4 0,4 2,2 18,2 0,8 19,0 3,1 162,3 

358 Новая котельная вблизи д. Маврино ВК ТАО Новая 29,9 29,3 19,2 53,9 1,2 2,2 50,4 2,3 52,7 8,4 158,8 

359 Новая котельная вблизи д. Софьино ВК ТАО Новая 21,2 20,8 12,2 34,2 0,8 2,2 32,1 1,4 33,5 5,3 158,9 

360 Новая котельная вблизи д. Чириково ВК ТАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

361 Новая котельная вблизи д. Терехово ВК ТАО Новая 24,7 24,2 18,7 52,6 1,2 2,2 49,1 2,3 51,4 8,2 158,9 

362 Новая котельная вблизи д. Кузнецово ВК ТАО Новая 36,4 35,6 22,9 64,1 1,4 2,2 60,0 2,7 62,7 10,0 159,0 

363 Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный" ВК ТАО Новая 29,9 29,3 17,7 47,8 1,1 2,2 45,4 1,3 46,7 7,4 158,8 

364 Новая котельная вблизи д. Хатминки ВК ТАО Новая 21,2 20,8 12,3 34,4 0,8 2,2 32,2 1,4 33,6 5,3 158,9 

365 Новая котельная вблизи д. Конюшково ВК ТАО Новая 64,0 62,6 40,8 176,0 3,9 2,2 139,4 32,7 172,2 27,3 158,8 
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366 Новая котельная вблизи д. Юрьево ВК ТАО Новая 43,8 42,8 22,6 63,4 1,4 2,2 59,4 2,7 62,0 9,9 158,9 

367 Новая котельная вблизи д. Крекшино ВК НАО Новая 34,0 33,2 22,6 73,0 1,6 2,2 64,8 6,6 71,4 11,4 159,1 

368 Новая котельная вблизи д. Студенцы ВК НАО Новая 120,0 117,4 103,5 446,8 9,8 2,2 355,9 81,1 437,0 69,4 158,8 

369 Новая котельная вблизи д. Черепово ВК НАО Новая 57,6 56,3 37,4 117,2 2,6 2,2 105,3 9,3 114,6 18,2 159,1 

370 Новая котельная п. Мамыри ВК НАО Новая 40,2 39,3 23,0 65,5 1,4 2,2 61,4 2,7 64,1 10,2 158,9 

371 Новая котельная А-101 ВК НАО Новая 417,2 408,0 357,6 1 062,8 23,4 2,2 927,5 111,9 1 039,4 165,0 158,8 

372 Новая котельная "Ауди центр Калужский" ВК НАО Новая 0,9 0,8 0,5 1,0 0,0 2,2 0,9 0,0 1,0 0,2 162,3 

373 Новая котельная "Лесные поляны" ВК НАО Новая 4,5 4,4 2,8 11,3 0,2 2,2 9,1 2,0 11,1 1,8 162,3 

374 Новая котельная мкр. В ВК ТАО Новая 80,0 78,2 58,9 194,0 4,3 2,2 169,7 20,0 189,7 30,1 158,8 

375 Новая котельная дер. Зименки ВК НАО Новая 3,0 2,9 1,7 8,4 0,2 2,2 6,1 2,1 8,2 1,3 162,3 

376 Новая котельная МКАД 44 КМ ВК НАО Новая 2,1 2,0 1,2 3,5 0,1 2,2 3,3 0,1 3,4 0,6 162,3 

377 Новая котельная "Верескино" ВК САО Новая 14,6 14,3 11,9 35,6 0,8 2,2 32,0 2,8 34,8 5,5 159,2 

378 Новая котельная ЖК "Румянцево-Парк" ВК НАО Новая 28,9 28,3 16,4 67,7 1,5 2,2 54,8 11,4 66,2 10,5 158,8 

379 Новая котельная Новорижское ш. вл.1 ВК ЗАО Новая  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

380 Новая котельная "Рублево-Архангельское" ВК ЗАО Новая 190,0 185,8 164,0 603,7 13,3 2,2 497,7 92,7 590,4 93,7 158,8 

381 Новая котельная п. Горки-10 ВК ЗАО Новая 16,0 15,6 10,3 28,3 0,6 2,2 26,5 1,3 27,7 4,4 158,8 

382 Новая котельная Бутаковский залив ВК САО Новая 4,5 4,4 2,7 7,3 0,2 2,2 6,9 0,3 7,2 1,2 162,3 

383 Новая котельная вблизи КП Сенатор-Клуб ВК НАО Новая 10,3 10,1 7,7 34,7 0,8 2,2 27,3 6,6 34,0 5,5 162,3 

384 Новая котельная ЖК "Сказочный лес" ВК СВАО Новая 8,0 7,8 6,7 27,5 0,6 2,2 21,7 5,1 26,9 4,4 162,3 

385 Новая котельная вблизи дер. Пучково ВК ТАО Новая 12,0 11,7 9,8 39,8 0,9 2,2 32,2 6,7 38,9 6,3 162,3 

386 Новая котельная вблизи дер. Пятовское ВК ТАО Новая 8,5 8,3 6,5 18,4 0,4 2,2 17,2 0,8 17,9 2,9 162,3 

387 Новая котельная п. Шишкин лес ВК ТАО Новая 27,5 26,9 22,1 66,1 1,5 2,2 60,2 4,4 64,6 10,3 159,0 

388 Новая котельная "Малинки" ВК ТАО Новая 4,0 3,9 0,3 0,8 0,0 2,2 0,8 0,0 0,8 0,1 162,3 

389 Новая котельная вблизи КП "Булгаков" ВК ТАО Новая 12,0 11,7 9,1 39,5 0,9 2,2 31,3 7,4 38,7 6,3 162,3 

390 Новая котельная вблизи дер. Ознобишино ВК ТАО Новая 7,7 7,6 5,5 15,3 0,3 2,2 14,3 0,7 15,0 2,4 162,3 

391 Новая котельная вблизи п. Батыбино ВК ТАО Новая 10,3 10,1 7,7 20,8 0,5 2,2 19,8 0,6 20,4 3,3 162,3 

392 Новая котельная вблизи д. Русино ВК ТАО Новая 42,0 41,1 32,4 122,5 2,7 2,2 101,6 18,1 119,8 19,0 158,8 

393 Новая котельная вблизи пос. ЛМС ВК ТАО Новая 58,7 57,4 38,3 107,4 2,4 2,2 100,6 4,5 105,1 16,7 158,9 

394 Новая котельная вблизи п. ДРП-3 ВК ТАО Новая 15,5 15,1 11,5 31,2 0,7 2,2 29,7 0,8 30,5 4,8 158,8 

395 Новая котельная вблизи п. Спортбаза ВК ТАО Новая 25,9 25,3 21,3 67,5 1,5 2,2 60,0 6,0 66,0 10,5 159,0 

396 Новая котельная МКАД 41 КМ ВК НАО Новая 3,0 2,9 2,3 4,6 0,1 2,2 4,3 0,2 4,5 0,7 162,3 

397 Новая РТС "Центральная" ВК ТАО Новая 200,0 195,6 168,7 582,1 12,8 2,2 500,0 69,3 569,3 90,4 158,8 

398 Новая котельная п. Ватутинки ВК НАО Новая 33,2 32,5 23,2 83,9 1,8 2,2 71,3 10,8 82,1 13,0 158,8 

399 Новая котельная ООО "Геруда" ВК НАО Новая 130,0 127,1 82,1 271,3 6,0 2,2 238,7 26,6 265,3 42,1 158,8 

400 Новая котельная вблизи дер. Староселье ВК НАО Новая 73,0 71,4 60,5 229,8 5,1 2,2 191,6 33,2 224,8 35,7 158,8 

401 Новая котельная вблизи пос. Филимонки ВК НАО Новая 41,9 41,0 27,1 104,5 2,3 2,2 86,7 15,5 102,2 16,2 158,8 

 ВСЕГО по котельным г. Москвы       27 768,1 26 563,8 15 331,4 41 601,2 783,6 1,9 37 328,6 3 489,1 40 817,6 6 447,3 158,0 

  - на территории ТиНАО    7 498,0 7 299,0 4 873,1 15 247,5 335,9 2,2 13 016,1 1 895,5 14 911,6 2 369,8 158,9 

 в том числе:               

 Котельные ПАО "Мосэнерго", всего    8 264,5 8 197,4 5 300,1 11 179,0 87,6 0,8 10 883,1 208,3 11 091,4 1 719,0 155,0 

 Котельные ПАО "МОЭК", всего    4 539,5 4 434,4 3 037,4 7 240,6 168,1 2,3 6 346,4 726,2 7 072,6 1 108,9 156,8 

  - в том числе на территории ТиНАО    724,3 705,2 503,5 1 675,9 42,0 2,5 1 448,1 185,8 1 633,9 262,9 160,9 

 Котельные ООО "ТСК Мосэнерго", всего    1 709,5 1 668,4 1 008,1 2 086,6 50,2 2,4 1 789,8 246,6 2 036,5 320,8 157,5 

 Котельные других организаций, всего    9 155,9 8 255,2 2 842,1 10 221,8 238,6 2,3 9 036,0 947,2 9 983,3 1 611,4 161,4 

 в том числе:               

  - регулируемые    3 362,6 3 104,2 1 233,4 3 730,4 88,7 2,4 3 099,1 542,5 3 641,7 583,2 160,1 

  - в том числе на территории ТиНАО    1 454,1 1 406,7 710,8 1 700,4 35,1 2,1 1 439,8 225,6 1 665,4 264,4 158,8 

  - нерегулируемые    5 793,3 5 151,0 1 608,7 6 491,5 149,9 2,3 5 936,9 404,7 6 341,6 1 028,2 162,1 

  - в том числе на территории ТиНАО    1 454,1 1 406,7 710,8 1 700,4 35,1 2,1 1 439,8 225,6 1 665,4 264,4 158,8 

 Новые котельные, всего    4 098,6 4 008,5 3 143,7 10 873,1 239,2 2,2 9 273,2 1 360,7 10 633,9 1 687,2 158,7 

  - в том числе на территории ТиНАО       3 865,5 3 780,5 2 948,0 10 170,7 223,8 2,2 8 688,5 1 258,5 9 947,0 1 578,0 158,6 

* Территориальная принадлежность МК 32 п. Толстопальцево изменена в 2019 г. с пос. Марушкинское (НАО) на район Внуково (ЗАО) в соответствии с административно-территориальным делением города Москвы. 
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Таблица 3.13 - Результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы котельных г. Москвы на 01.01.2035 (2034 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тип источника 

 (ТЭЦ, РТС, 
КТС, 

 МК, АИТ, ВК,  

Энергоцентр) 

Округ Наименование организации 

На 2034 г. (01.01.2035) 

Установленная 
 тепловая  

мощность 

Тепловая 
мощность 

 нетто 

Присоединенная 
тепловая  

нагрузка 

Выработка 
тепловой  

энергии 

Расход т/э  

на с.н. 

Отпуск т/э с  

коллекторов 
Расход 

условного  

топлива 

Удельный расход 

 условного 

топлива 
 на отпуск т/э 

ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

1 РТС "Фрезер" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 300,0 297,1 160,9 416,4 4,1 1,0 412,3 0,0 412,3 64,9 157,4 

2 РТС "Нагатино" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 237,8 211,6 533,2 5,0 0,9 528,2 0,0 528,2 82,2 155,6 

3 РТС "Коломенская" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 390,0 385,7 233,3 23,3 0,3 1,1 20,3 2,7 23,0 3,6 158,1 

4 РТЭС "Курьяново" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 480,0 475,2 255,4 592,4 6,0 1,0 586,4 0,0 586,4 91,8 156,6 

5 РТЭС "Люблино" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  152,5 

6 РТС "Красная Пресня" РТС ЦАО ПАО "Мосэнерго" 640,0 634,8 389,1 388,7 3,2 0,8 385,5 0,0 385,5 59,3 153,9 

7 РТС "Волхонка-ЗИЛ" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,4 213,1 510,1 3,4 0,7 506,7 0,0 506,7 77,4 152,7 

8 РТС "Отрадное" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 397,3 167,9 385,2 2,6 0,7 382,6 0,0 382,6 59,9 156,7 

9 РТС "Новомосковская" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,8 170,4 398,9 1,9 0,5 396,9 0,0 396,9 60,2 151,7 

10 РТС "Переяславская" РТС ЦАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,5 139,7 356,0 2,3 0,6 353,7 0,0 353,7 55,3 156,5 

11 РТС "Жулебино" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 420,0 416,7 218,4 568,0 4,5 0,8 563,4 0,0 563,4 86,0 152,7 

12 РТС "Перово" РТС ВАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 397,7 371,7 825,9 4,7 0,6 821,2 0,0 821,2 131,5 160,1 

13 РТС "Некрасовка" РТС ЮВАО ПАО "Мосэнерго" 420,0 413,7 385,7 490,7 7,4 1,5 483,3 0,0 483,3 78,4 162,2 

14 РТС "Ростокино" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 150,0 149,1 110,7 277,9 1,7 0,6 276,2 0,0 276,2 42,2 152,6 

15 РТС "Бабушкино-1" РТС СВАО ПАО "Мосэнерго" 150,0 149,1 135,9 299,6 1,8 0,6 297,8 0,0 297,8 46,0 154,6 

16 РТС "Рублево" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 240,0 238,5 147,5 312,9 2,0 0,6 310,9 0,0 310,9 47,1 151,6 

17 РТС "Кунцево" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 597,1 381,6 856,9 4,1 0,5 852,8 0,0 852,8 130,9 153,5 

18 РТС "Крылатское" РТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 597,0 303,3 715,9 3,6 0,5 712,3 0,0 712,3 110,2 154,8 

19 РТС "Бирюлево" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

20 РТС "Южное Бутово" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 440,0 435,1 410,1 721,0 8,0 1,1 712,9 0,0 712,9 111,9 157,0 

21 РТС "Теплый Стан" РТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго" 400,0 396,8 261,0 795,3 6,3 0,8 685,6 103,4 789,0 121,0 153,4 

22 РТС "Ленино-Дачное" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 300,0 298,0 236,9 601,3 4,1 0,7 520,3 77,0 597,3 91,2 152,7 

23 РТС "Чертаново" РТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 600,0 596,2 296,5 878,6 5,6 0,6 873,0 0,0 873,0 132,5 151,8 

24 Мини-ТЭС "Измайлово" Мини-ТЭС ВАО ПАО "Мосэнерго" 4,5 4,4 3,6 9,2 0,2 1,8 8,8 0,2 9,0 1,4 151,6 

25 КТС-11 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 40,0 39,7 0,0 29,3 0,2 0,7 0,0 29,1 29,1 4,5 153,4 

26 КТС-11а КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго" 120,0 118,1 100,8 66,4 1,1 1,6 65,3 0,0 65,3 10,3 157,9 

27 КТС-18 КТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 90,0 89,1 86,3 121,8 1,2 1,0 120,5 0,0 120,5 18,5 153,3 

28 КТС-54 КТС ЮАО ПАО "Мосэнерго" 120,0 117,7 78,9 201,8 3,8 1,9 198,0 0,0 198,0 31,0 156,6 

29 КТС-405 "Стандартная" КТС СВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  167,0 

30 КТС "Северная" КТС СВАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  160,9 

31 КТС-24 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,3 

32 КТС-26 КТС ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  153,4 

33 КТС "Мелитопольская" КТС ЮЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -  0,0  -  160,3 

34 МК "Западный порт" МК ЗАО ПАО "Мосэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  158,2 

35 РТС "Переделкино" РТС ЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 469,4 426,1 903,7 19,9 2,2 883,8 0,0 883,8 134,3 151,9 

36 РТС "Пенягино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 400,0 391,2 167,5 502,8 11,1 2,2 422,2 69,5 491,7 77,2 157,0 

37 РТС "Строгино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 600,0 585,0 403,2 1 115,5 27,9 2,5 956,2 131,5 1 087,6 168,9 155,3 

38 РТС "Внуково" РТС ЗАО ПАО "МОЭК"  -   -   -   -   -   -   -  - -  -  159,6 

39 РТС "Солнцево" РТС ЗАО ПАО "МОЭК"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  152,6 

40 РТС "Терешково" РТС ЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,7 352,2 212,7 4,7 2,2 208,0 0,0 208,0 32,5 156,3 

41 РТС "Тушино-1" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,7 143,9 453,3 10,0 2,2 388,1 55,2 443,4 69,6 157,0 

42 РТС "Тушино-2" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 180,0 176,0 86,8 296,8 6,5 2,2 250,2 40,0 290,2 45,2 155,8 

43 РТС "Тушино-3" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 469,4 355,5 612,5 13,5 2,2 531,7 67,4 599,0 93,2 155,6 

44 РТС "Тушино-4" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 180,0 176,0 106,0 254,9 5,6 2,2 227,8 21,5 249,3 38,8 155,7 

45 РТС "Тушино-5" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 240,0 234,7 120,5 385,6 8,5 2,2 325,9 51,2 377,1 58,6 155,5 

46 РТС "Митино" РТС СЗАО ПАО "МОЭК" 480,0 469,4 261,7 563,0 12,4 2,2 484,2 66,4 550,6 86,3 156,7 

47 КТС "Акулово"-1 (зимняя) КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  165,9 

48 КТС "Акулово"-2 (летняя) КТС ВАО ПАО "МОЭК" 7,0 6,8 5,6 15,1 0,3 2,2 12,8 2,0 14,8 2,4 162,3 

49 КТС "Косино" КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  169,9 

50 КТС-28 КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  165,9 

51 КТС-42 КТС ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  157,7 

52 КТС-40 КТС ВАО ПАО "МОЭК" 4,5 4,4 3,4 7,6 0,2 2,2 7,2 0,2 7,4 1,1 153,4 

53 КТС "Нижние Котлы" КТС ЮАО ПАО "МОЭК" 7,7 7,6 5,8 3,8 0,1 2,2 3,6 0,2 3,7 0,6 162,3 

54 КТС-58 КТС ЗАО ПАО "МОЭК" 12,0 11,7 9,4 18,5 0,4 2,2 16,1 2,1 18,1 2,9 158,8 

55 КТС "Покровское-Стрешнево" КТС СЗАО ПАО "МОЭК" 59,5 58,0 37,7 45,6 1,1 2,5 40,1 4,4 44,4 7,0 156,8 

56 КТС "Захарьино" КТС СЗАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 3,5 10,6 0,2 2,2 9,1 1,2 10,4 1,5 144,3 

57 МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,0 1,0 0,5 1,1 0,0 2,5 1,1 0,0 1,1 0,2 156,5 

58 МК-339 Николоямская ул. 57 с.8 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 2,5 0,4 0,0 0,4 0,1 180,2 

59 МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  162,2 

60 МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 13,4 13,1 9,3 22,5 0,6 2,5 19,9 2,0 21,9 3,5 160,9 

61 МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,8 1,7 0,0 2,5 1,7 0,0 1,7 0,3 159,6 

62 МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  174,4 

63 МК-236 Цветной бульв. 21 с.13 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,5 

64 МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,1 0,0 2,5 1,0 0,0 1,1 0,2 169,4 

65 МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3 МК САО ПАО "МОЭК" 6,9 6,7 2,5 9,2 0,2 2,2 7,8 1,2 9,0 1,4 155,6 

66 ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3 МК САО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

246 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тип источника 

 (ТЭЦ, РТС, 

КТС, 
 МК, АИТ, ВК,  

Энергоцентр) 

Округ Наименование организации 

На 2034 г. (01.01.2035) 

Установленная 

 тепловая  
мощность 

Тепловая 

мощность 
 нетто 

Присоединенная 

тепловая  
нагрузка 

Выработка 

тепловой  
энергии 

Расход т/э  

на с.н. 

Отпуск т/э с  
коллекторов 

Расход 

условного  
топлива 

Удельный расход 
 условного 

топлива 

 на отпуск т/э 
ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

67 МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1 МК САО ПАО "МОЭК" 6,2 6,0 1,1 3,0 0,1 2,2 2,6 0,3 2,9 0,5 158,8 

68 МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 1,1 2,7 0,1 2,5 2,6 0,0 2,7 0,4 154,9 

69 МК-136 Русаковская ул. 18/20 МК ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  230,1 

70 МК-137 Сокольнический Вал ул. 1 с.3 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,5 1,5 0,9 2,1 0,0 2,2 1,9 0,2 2,1 0,3 162,3 

71 МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2 МК ВАО ПАО "МОЭК" 5,7 5,5 3,3 8,5 0,2 2,5 6,8 1,5 8,3 1,4 166,3 

72 МК-104 Садовая-Сухаревская ул. 8/12 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,6 

73 МК-110 Сретенка ул. 27 с.8 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  154,8 

74 МК-118 Костянский пер. 10 с.4 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  161,9 

75 МК-122 Даев пер. 29-а, с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  167,4 

76 МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,8 1,7 0,8 2,7 0,1 2,5 2,2 0,4 2,6 0,4 164,0 

77 МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,3 0,8 0,0 2,2 0,7 0,0 0,7 0,1 162,3 

78 МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1 МК ВАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 3,7 9,3 0,2 2,2 7,7 1,3 9,1 1,5 162,3 

79 МК "Каскадная" Каскадная ул. 21А с.1 МК ВАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 4,5 7,3 0,2 2,2 6,2 1,0 7,2 1,2 162,1 

80 
МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 

38Б с.4 
МК ВАО ПАО "МОЭК" 2,0 1,9 0,9 2,0 0,1 2,5 1,6 0,4 2,0 0,3 153,4 

81 МК "Щербинка" МК ЮЗАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  151,0 

82 МК "Толстопальцево" МК ЗАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 0,2 0,7 0,0 2,2 0,5 0,1 0,7 0,1 162,3 

83 МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1 МК ЗАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  155,4 

84 МК-234 Новослободская ул. 29 с.1 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,9 

85 МК-233 Новослободская ул. 3 с.6 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,9 0,4 1,0 0,0 2,5 1,0 0,0 1,0 0,2 158,5 

86 МК-323 А. Солженицина ул. 29/18 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  159,6 

87 МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,9 0,5 0,9 0,0 2,5 0,8 0,0 0,8 0,1 157,9 

88 МК-314 Гжельский пер. 15 МК ЦАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,6 0,0 2,5 1,6 0,0 1,6 0,2 159,4 

89 МК-321 Сергия Радонежского ул. 13/1 с.6 МК ЦАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  151,5 

90 МК-319 "Самокатная" Самокатная ул. 1А МК ВАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  171,6 

91 МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2 МК ВАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 1,0 2,7 0,1 2,5 2,2 0,4 2,6 0,5 177,4 

92 АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,6 4,2 0,1 2,2 3,5 0,7 4,1 0,7 162,1 

93 АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 5,7 5,5 4,3 6,5 0,1 2,2 5,7 0,7 6,4 1,0 155,0 

94 
АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 

с.1 
АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,5 7,1 0,2 2,2 5,9 1,1 7,0 1,1 162,3 

95 
АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 

с.1 
АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,0 9,0 0,2 2,5 7,5 1,3 8,8 1,6 184,9 

96 АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,5 5,0 0,1 2,5 4,1 0,8 4,8 0,7 153,8 

97 АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 2,8 7,8 0,2 2,2 6,5 1,1 7,6 1,2 155,9 

98 АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,6 4,2 0,1 2,2 3,7 0,3 4,1 0,7 162,3 

99 АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,8 3,7 2,8 5,4 0,1 2,2 4,5 0,8 5,3 0,8 150,0 

100 АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,7 1,7 1,3 3,3 0,1 2,2 2,8 0,5 3,2 0,5 162,3 

101 АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,4 7,9 0,2 2,5 6,7 1,0 7,7 1,2 153,1 

102 АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 6,9 0,2 2,2 5,7 1,0 6,7 1,1 162,3 

103 АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 6,5 6,3 5,4 9,0 0,2 2,2 7,5 1,3 8,9 1,4 160,2 

104 АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 1,7 0,0 2,2 1,6 0,1 1,7 0,3 151,3 

105 АИТ № 8А Родионовская ул. 18 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,8 4,0 0,1 2,2 3,4 0,5 4,0 0,6 151,0 

106 АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,1 0,4 0,0 2,2 0,4 0,0 0,4 0,1 151,6 

107 АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,5 7,5 0,2 2,2 6,2 1,1 7,3 1,1 155,1 

108 АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 5,1 16,1 0,4 2,2 13,2 2,6 15,8 2,5 159,5 

109 АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 3,2 7,8 0,2 2,2 6,8 0,8 7,6 1,2 158,2 

110 АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,8 5,0 0,1 2,5 3,7 1,2 4,9 0,9 176,8 

111 АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,1 6,6 0,1 2,2 5,5 1,0 6,5 1,1 162,3 

112 АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 1,9 5,7 0,1 2,2 4,8 0,8 5,6 0,8 146,5 

113 АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 6,6 0,1 2,2 5,4 1,0 6,4 1,0 162,3 

114 АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,1 4,0 2,3 7,4 0,2 2,2 6,1 1,1 7,2 1,1 149,4 

115 АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,3 6,7 0,1 2,2 5,5 1,1 6,6 1,0 154,5 

116 АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 7,0 0,2 2,2 5,9 1,0 6,8 1,1 162,3 

117 АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,8 7,7 0,2 2,2 6,3 1,2 7,5 1,2 155,8 

118 АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 7,7 7,6 2,8 9,2 0,2 2,2 7,7 1,3 9,0 1,4 158,1 

119 АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 2,6 2,5 1,5 3,8 0,1 2,2 3,1 0,6 3,8 0,6 160,2 

120 АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,3 1,1 0,0 2,2 0,9 0,1 1,0 0,2 159,0 

121 АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,4 1,3 0,0 2,2 1,2 0,1 1,3 0,2 155,8 

122 АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,2 0,8 0,0 2,2 0,6 0,1 0,7 0,1 162,3 

123 АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,5 1,4 0,0 2,2 1,3 0,2 1,4 0,2 156,4 

124 АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,3 0,9 0,0 2,2 0,8 0,1 0,9 0,1 162,3 

125 АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 1,4 1,4 0,7 1,7 0,0 2,2 1,5 0,2 1,7 0,3 162,3 

126 АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 4,3 4,2 2,2 2,0 0,0 2,2 1,9 0,1 2,0 0,3 162,3 

127 АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2 АИТ СЗАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,8 3,3 0,1 2,2 3,1 0,2 3,3 0,5 155,3 

128 КТС "Мосрентген" КТС НАО ПАО "МОЭК" 30,0 29,0 20,0 61,1 1,9 3,2 52,7 6,5 59,2 9,8 165,5 

129 КТС-1 "Московский" КТС НАО ПАО "МОЭК" 58,0 56,7 46,6 163,1 3,6 2,2 148,3 11,2 159,6 25,3 158,3 

130 КТС-2 "Московский" КТС НАО ПАО "МОЭК" 48,0 46,9 39,5 129,8 2,9 2,2 114,3 12,6 126,9 20,2 158,8 

131 КТС "Коммунарка" КТС НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -  0,0  -  165,0 
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132 КТС "Яковлево" КТС НАО ПАО "МОЭК" 32,5 31,8 30,2 92,4 2,0 2,2 76,1 14,3 90,4 14,4 158,8 

133 КТС "Кленово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 12,9 12,6 8,3 25,3 0,6 2,2 22,4 2,3 24,7 4,0 162,3 

134 КТС № 8 п. Кокошкино КТС НАО ПАО "МОЭК" 36,7 35,9 32,6 126,9 2,8 2,2 108,5 15,6 124,1 19,7 158,8 

135 КТС № 18 пос. Киевский КТС ТАО ПАО "МОЭК" 24,0 23,5 17,7 58,1 1,3 2,2 51,4 5,4 56,8 9,0 158,8 

136 КТС № 51 п. Яковлевское КТС ТАО ПАО "МОЭК" 19,5 19,1 12,0 40,0 0,9 2,2 35,6 3,5 39,1 6,2 158,8 

137 КТС № 36 п. Птичное КТС ТАО ПАО "МОЭК" 30,0 28,4 7,7 25,1 1,4 5,4 22,8 0,9 23,7 3,9 165,1 

138 КТС № 38 п. Птичное КТС ТАО ПАО "МОЭК" 17,2 16,8 14,4 57,9 1,3 2,2 52,0 4,7 56,7 9,0 158,8 

139 КТС "Знамя Октября" КТС НАО ПАО "МОЭК" 48,0 46,9 40,7 125,6 2,8 2,2 103,5 19,4 122,9 19,5 158,8 

140 КТС "Остафьево" КТС НАО ПАО "МОЭК" 13,0 12,7 6,3 24,4 0,5 2,2 20,3 3,6 23,8 3,8 158,8 

141 КТС "Фабрика им. 1 Мая" КТС НАО ПАО "МОЭК" 22,4 21,9 17,6 57,6 1,3 2,2 47,5 8,8 56,3 8,9 158,8 

142 КТС "Вороново" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 19,5 19,1 13,0 44,1 1,0 2,2 38,8 4,3 43,1 6,8 158,8 

143 КТС "Былово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 13,8 13,5 11,8 33,7 0,7 2,2 27,2 5,8 33,0 5,2 158,8 

144 КТС "Красная Пахра" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 13,8 13,3 11,8 46,0 1,5 3,3 37,5 6,9 44,5 7,3 163,4 

145 КТС "Красное" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 9,0 8,8 6,8 19,5 0,4 2,2 17,3 1,7 19,0 3,1 162,3 

146 КТС "Шишкин лес" КТС ТАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,4 

147 КТС "Рогово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 12,0 11,7 10,3 28,8 0,6 2,2 26,6 1,5 28,2 4,6 162,3 

148 КТС "Щапово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 16,6 16,2 11,0 36,5 0,8 2,2 31,5 4,2 35,7 5,7 158,8 

149 КТС-1 "Щербинка" КТС НАО ПАО "МОЭК" 73,0 69,7 50,6 150,8 6,8 4,5 113,0 31,1 144,1 23,6 163,7 

150 КТС-3 "Щербинка" КТС НАО ПАО "МОЭК" 21,7 21,2 17,7 57,9 1,3 2,2 53,8 2,9 56,7 9,0 158,8 

151 КТС "Кокошкино" КТС НАО ПАО "МОЭК" 10,1 9,9 4,7 5,4 0,1 2,2 4,3 1,0 5,3 0,8 158,8 

152 КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан" КТС НАО ПАО "МОЭК" 60,0 58,7 43,0 152,4 3,4 2,2 142,8 6,3 149,1 24,2 162,3 

153 КТС № 153 п. Ватутинки КТС НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  160,3 

154 КТС "Курилово" КТС ТАО ПАО "МОЭК" 13,1 12,8 10,6 40,2 0,9 2,2 37,5 1,8 39,3 7,0 178,9 

155 МК "Внуковская гимназия" МК НАО ПАО "МОЭК" 1,1 1,1 0,9 3,2 0,1 2,2 3,0 0,1 3,1 0,5 162,3 

156 МК "Внуковская больница" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,6 0,6 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,0 0,6 0,1 161,2 

157 МК "Изварино" МК НАО ПАО "МОЭК" 5,1 4,9 4,8 7,8 0,2 2,2 6,9 0,7 7,6 1,2 162,3 

158 МК "Переделкино" МК НАО ПАО "МОЭК" 1,3 1,3 0,7 2,0 0,0 2,2 1,9 0,1 2,0 0,3 162,3 

159 МК "Рассказовка" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,5 0,5 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,0 0,6 0,1 155,2 

160 МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1 МК НАО ПАО "МОЭК" 0,9 0,8 0,5 1,7 0,0 2,2 1,5 0,1 1,6 0,3 162,3 

161 МК "Марьино" МК НАО ПАО "МОЭК" 0,6 0,6 0,3 1,2 0,0 2,2 1,0 0,1 1,2 0,2 166,1 

162 МК № 46 д. Акиньшино МК НАО ПАО "МОЭК" 0,7 0,7 0,4 1,8 0,0 2,2 1,7 0,1 1,8 0,3 162,3 

163 МК № 21 х. Ильичевка МК ТАО ПАО "МОЭК" 21,5 21,0 19,6 91,0 2,0 2,2 73,2 15,8 89,0 14,1 158,8 

164 МК № 22 д. Крекшино МК НАО ПАО "МОЭК" 6,9 6,7 5,7 17,2 0,4 2,2 15,6 1,2 16,8 2,7 162,3 

165 МК № 27 д. Кузнецово МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,2 0,8 0,0 2,2 0,7 0,1 0,7 0,1 162,3 

166 МК № 33 п. Первомайское МК ТАО ПАО "МОЭК" 8,6 8,4 5,5 16,6 0,4 2,2 14,7 1,6 16,2 2,6 160,4 

167 МК № 34 д. Шеломово МК ТАО ПАО "МОЭК" 3,4 3,4 1,0 3,4 0,1 2,2 3,0 0,3 3,3 0,5 161,4 

168 МК 32 п. Толстопальцево * МК НАО * ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,4 0,0 2,2 0,3 0,0 0,4 0,1 163,6 

169 МК "Пожарное депо" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 157,4 

170 МК "Гора" МК НАО ПАО "МОЭК" 9,9 9,7 8,9 21,5 0,5 2,2 20,1 0,9 21,0 3,6 169,0 

171 МК "Минзаг" МК ТАО ПАО "МОЭК" 1,9 1,9 0,6 2,3 0,0 2,2 2,0 0,2 2,2 0,3 155,4 

172 МК "Секерино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 1,0 1,0 0,5 1,3 0,0 2,2 1,2 0,0 1,2 0,2 157,3 

173 МК "Ильино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 156,7 

174 МК "Каменка" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 159,6 

175 МК "Михайловское" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,4 0,4 0,2 0,5 0,0 1,3 0,5 0,0 0,5 0,1 164,6 

176 МК "Ознобишино" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 176,5 

177 МК "ДРП-3" МК ТАО ПАО "МОЭК" 0,2 0,2 0,1 0,4 0,0 2,2 0,4 0,0 0,4 0,1 163,4 

178 МК "Кузенево" МК ТАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

179 МК "БКУ-350" МК ТАО ПАО "МОЭК" 4,5 4,4 3,4 8,9 0,2 2,2 8,3 0,4 8,7 1,4 162,3 

180 МК-4 г. Щербинка МК НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  176,1 

181 МК-5 г. Щербинка МК НАО ПАО "МОЭК" 2,2 2,1 1,4 3,9 0,1 2,2 3,6 0,2 3,8 0,7 173,5 

182 МК "Бор" МК НАО ПАО "МОЭК" 7,6 7,4 6,4 17,9 0,4 2,2 16,6 0,9 17,5 2,8 162,3 

183 МК "Спортбаза Щапово" МК ТАО ПАО "МОЭК" 6,0 5,9 2,9 9,0 0,2 2,2 8,0 0,8 8,8 1,4 163,1 

184 МК № 10 п. Мамыри МК НАО ПАО "МОЭК" -  -   -   -   -   -   -   -  -  -  191,8 

185 РТС-1 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 300,0 292,2 109,8 297,6 7,7 2,6 249,4 40,5 289,9 45,9 158,4 

186 РТС-2 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 600,0 584,5 441,4 808,5 20,9 2,6 706,9 80,7 787,6 125,5 159,3 

187 РТЭС-3 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 400,0 391,2 162,8 353,7 7,8 2,2 306,1 39,8 345,9 53,7 155,2 

188 РТС-4 г. Зеленоград РТС ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 400,0 391,2 316,6 655,5 14,4 2,2 554,4 86,7 641,1 100,1 156,2 

189 МК ДО Полет МК ЗАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Внуковский 2,0 2,0 0,9 1,2 0,0 2,2 1,1 0,1 1,2 0,2 156,7 

190 ПК Больничный комплекс МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 2,2 2,1  -   -   -   -   -  0,0 0,0  -   -  

191 Котельная роддома МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 5,2 5,0  -   -   -   -   -  0,0 0,0  -   -  

192 АИТ Хоспис МК ЗелАО ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Зеленоградский 0,2 0,2  -   -   -   -   -  0,0 0,0  -   -  

193 Котельная ФГУП "НТЦ "Атлас" ФСБ России ВК СВАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно - 

технический центр "Атлас" 
10,3 10,1 4,3 10,0 0,2 2,3 9,7 0,1 9,8 1,5 156,8 

194 Котельная ОАО "ВНИИХТ" ВК ЮАО 
АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической 

технологии" 
17,0 12,2 11,1 41,8 1,0 2,4 37,3 3,5 40,8 6,6 162,4 

195 Котельная ОАО "НПП "Волна" ВК ЮАО АО "Научно-производственное предприятие "Волна" 21,1 20,7 3,5 12,3 0,2 2,0 9,7 2,4 12,1 2,0 169,6 

196 Котельная АО "МЖК" ВК ЮВАО АО "Жировой комбинат" Филиал "Московский жировой комбинат"  20,1 13,1 6,6 30,0 0,7 2,4 22,2 7,1 29,3 4,7 159,0 

197 Котельная ОАО "ЗВИ" ВК ЮАО ОАО "ЗВИ" 80,0 74,2 9,3 25,2 0,6 2,4 23,4 1,2 24,6 4,1 164,9 
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198 Котельная ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ" ВК ЮЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт 

теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова 

Национального исследовательского центра "Курчатовский 
институт" 

22,5 22,0 8,1 18,5 0,4 2,2 18,1 0,0 18,1 2,9 158,5 

199 Котельная АО "КК ЖБИ № 9" ВК ЗАО АО "Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9" 18,0 11,1 4,8 29,8 0,7 2,4 29,1 0,0 29,1 4,7 161,6 

200 
Котельная ОАО "Машиностроительный завод 

"Маяк" 
ВК ВАО ОАО "Машиностроительный завод "Маяк" 11,0 8,0 2,4 12,0 0,3 2,4 11,7 0,0 11,7 1,9 160,5 

201 
Котельная Люберецкая станция аэрации 
МГУП "Мосводоканал" 

ВК ЮВАО АО "Мосводоканал" 124,9 100,7 29,0 252,6 6,1 2,4 174,2 72,3 246,5 40,2 163,2 

202 Котельная Курьяновская станция аэрации ВК ЮВАО АО "Мосводоканал" 78,5 56,5 12,4 187,6 4,5 2,4 123,9 59,2 183,1 29,9 163,4 

203 
Котельная ПАО "Московский Хладокомбинат 

№ 9" 
ВК СВАО ПАО "Московский хладокомбинат №9" 6,3 5,4 1,6 5,2 0,7 13,6 4,1 0,3 4,4 0,8 170,2 

204 Котельная КДК "Большевик" ВК САО 

Компания с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД" в 

лице филиала Компании с ограниченной ответственностью 

"НЕЗОРАЛ ЛТД" 

7,9 7,7 2,7 8,3 0,2 2,2 7,1 1,0 8,1 1,2 150,8 

205 Котельная АО "НИИР" ВК ВАО 
АО "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных 
изделий" 

12,0 10,3 1,6 7,6 0,2 2,8 7,4 0,0 7,4 1,2 158,7 

206 Котельная Филиал "Пансионат "Чайка" ВК СЗАО ООО "Визит-Москва" филиал "Пансионат Чайка" 2,5 2,5 1,2 3,6 0,0 0,6 3,0 0,5 3,5 0,5 151,8 

207 
Котельная № 2 ООО 

"ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ" 
ВК СВАО ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ" 6,2 6,1 2,8 7,2 0,1 2,0 6,4 0,6 7,1 1,1 158,7 

208 Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С." ВК СВАО ЗАО "Реформа Р.В.С." 4,1 4,0 1,6 6,8 0,1 2,0 5,2 1,5 6,7 1,1 159,0 

209 
Котельная ЗАО "Микояновский 

мясокомбинат" 
ВК ЮВАО ЗАО "РИСТОКА" 19,8 12,3 2,4 56,4 1,4 2,4 28,6 26,5 55,0 9,1 166,3 

210 Котельная ООО "Социум-Сооружение" ВК САО АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО" 67,4 66,7 20,2 34,5 0,3 0,9 33,0 1,2 34,2 5,5 160,5 

211 Котельная Бизнес-центр "Станиславский" ВК ЦАО 

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 

БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в лице 

Московского филиала БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ 
(КИПР) ЛИМИТЕД 

16,8 16,4 3,1 11,7 0,3 2,2 9,4 2,1 11,4 1,8 153,4 

212 Котельная ООО "Тепловик" ВК ЦАО ООО "ТЕПЛОВИК" 13,7 13,5 6,7 19,5 0,3 1,7 17,2 2,0 19,2 3,0 158,3 

213 Центральная котельная ВВЦ ВК СВАО 
АО "Управление технической эксплуатации Выставки достижения 

народного хозяйства" 
100,0 98,3 28,4 61,9 1,1 1,7 58,3 2,5 60,9 9,8 160,7 

214 Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ ВК ЦАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 

информационных технологий (ФТ- Центр)" 

1,1 1,0 0,6 1,5 0,0 2,5 1,4 0,1 1,5 0,2 165,6 

215 Котельная ФГУП "ФТ-Центр" ВК САО 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 

информационных технологий (ФТ- Центр)" 

2,1 2,0 1,2 2,9 0,1 2,5 2,8 0,0 2,8 0,5 165,1 

216 
Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП 

РФ 
ВК СЗАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Шереметьевский" Управления 
делами Президента Российской Федерации" 

6,9 6,7 2,2 6,9 0,2 2,2 5,8 0,9 6,8 1,1 158,7 

217 
Котельная ОАО "Кондитерский концерн 

Бабаевский" 
ВК ЦАО ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 36,0 18,2 5,7 73,8 1,8 2,5 50,0 21,9 72,0 11,5 160,2 

218 Котельная АО "Дукс" ВК САО АО "Дукс" 17,6 15,7 6,7 19,8 0,3 1,5 17,9 1,6 19,5 3,2 163,0 

219 
Котельная АО "НПО "Лианозовский 

электромеханический завод" 
ВК САО 

АО "Начно-производственное объединение "Лианозовский 

электромеханический завод" 
52,8 27,2 14,7 36,1 0,9 2,4 35,2 0,0 35,2 5,8 164,8 

220 Котельная АО "НПО МРТЗ" ВК ЗАО 
АО "Научно-производственное объединение "Московский 
радиотехнический завод" 

105,9 103,6 23,7 60,3 1,3 2,2 56,3 2,6 58,9 9,6 162,3 

221 Котельная "Депо Москва-2 Ярославская" ВК СВАО 

АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-

структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

21,0 8,7 3,0 18,7 0,4 2,4 12,3 6,0 18,3 2,9 160,0 

222 Котельная депо им. Ильича ВК САО 

АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-

структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

7,1 6,9 3,2 8,5 0,2 2,2 7,8 0,5 8,3 1,4 164,5 

223 Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД" ВК ЦАО 
АО "РЖД" (Московская дирекция по тепловодоснабжению-
структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению) 

26,0 25,6 4,3 13,8 0,2 1,7 11,6 2,0 13,6 2,1 154,6 

224 
Котельная АО "Завод строительных красок и 
мастик" 

ВК ЮАО АО "Завод строительных красок и мастик" 17,1 16,7 5,7 13,0 0,3 2,2 12,2 0,5 12,7 2,0 157,3 

225 
Котельная ЗАО "Северная Московская 

акционерная компания "СМАК" 
ВК СВАО ЗАО "Северная Московская акционерная компания "СМАК" 2,0 2,0 0,5 1,3 0,0 1,2 1,3 0,0 1,3 0,2 156,8 

226 Котельная АО Нижние котлы УК ИП Д.У. ВК ЮАО 
АО "Упаравляющая компания индустриального парка "Нижние 
котлы" Д.У. 

27,5 26,8 5,7 13,9 0,3 2,4 13,1 0,4 13,6 2,3 166,7 

227 Котельная АО "ФПК" ВК ЦАО 

АО "Федеральная пассажирская компания" (Пассажирское 

вагонное депо Москва - структурное подразделение Северо-

Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания") 

13,4 11,8 2,5 18,9 0,5 2,4 13,4 5,0 18,5 3,0 161,2 

228 
Котельная ФГБУ "НИИ НХ" им. Н.Н. 

Бурденко 
ВК ЦАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр 

нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

27,0 26,4 10,4 31,3 0,7 2,2 27,1 3,5 30,6 4,6 151,3 
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229 

Котельная Московское представительство 

Компании "Вэйнетт Трэдинг Компани 

Лимитэд" 

ВК ЦАО 
Компания "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" (Московское 
представительство в Российской Федерации) 

2,3 2,3 1,2 3,0 0,1 2,0 2,5 0,5 2,9 0,5 155,3 

230 АИТ Куркино ВК СЗАО КП "МЭД" 1,7 1,7 1,3 3,0 0,1 2,2 2,9 0,0 2,9 0,4 154,0 

231 Котельная ТСЖ "Покровский берег" ВК СЗАО КП "МЭД" 10,3 10,1 3,4 11,9 0,2 1,7 9,3 2,4 11,7 1,8 158,4 

232 Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово" ВК СЗАО КП "МЭД" 6,5 6,4 0,6 1,6 0,0 1,7 1,4 0,2 1,6 0,2 157,1 

233 
Котельная ОАО "ТПО "Киностудия им. М. 

Горького" 
ВК СВАО 

ОАО "Творческо-производственное объединение "Центральная 

киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" 
9,1 8,9 3,4 10,0 0,2 2,2 8,7 1,1 9,8 1,6 168,2 

234 Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал" ВК ЮВАО 

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат 
"Сигнал" им. А.А.Григорьева Управления Федерального агентства 

по государственным резервам по Центральному Федеральному 

округу 

2,6 2,5 1,2 2,8 0,1 2,0 2,7 0,0 2,7 0,4 158,6 

235 
Котельная Московская типография - филиал 

АО "Гознак" 
ВК СВАО Московская типография Гознака - филиал АО "Гознак" 8,5 8,4 3,2 8,3 0,1 1,6 7,7 0,5 8,2 1,3 155,7 

236 Котельная ООО КСЦ "Переделкино" ВК ЗАО ООО "Кардиологический санаторный центр "Переделкино" 5,2 5,1 3,8 7,5 0,1 1,9 6,5 0,9 7,4 1,1 153,9 

237 Котельная АО "НИЦЭВТ" ВК ЮАО 
АО "Научно-исследовательский центр электронной 
вычислительной техники" 

150,0 146,7 28,3 65,0 1,4 2,2 63,5 0,1 63,6 10,0 156,8 

238 
Котельная ОАО "Бутовский химический 

завод" 
ВК ЮЗАО ОАО "Бутовский химический завод" 2,0 2,0 1,0 2,5 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 0,4 167,7 

239 Котельная ОАО "Квант-Н" ВК СВАО ОАО "Квант-Н" 20,5 20,0 9,7 25,3 0,6 2,2 23,3 1,4 24,7 3,7 150,9 

240 
Котельная ОАО "Останкинский молочный 

комбинат" 
ВК СВАО ОАО "Останкинский молочный комбинат" 30,0 23,8 5,3 60,7 1,5 2,4 41,1 18,1 59,2 9,2 154,5 

241 Котельная Бизнес Центр РТС ВК ЮАО ООО "Атлантика" 1,9 1,9 0,4 1,4 0,0 1,1 1,2 0,2 1,4 0,2 156,9 

242 Котельная БЦ "Переведенский" ВК ЦАО ООО "Нью Проперти" 7,5 7,3 2,7 6,6 0,1 2,2 6,3 0,2 6,5 1,0 155,9 

243 Котельная ООО "ППК Медная фольга" ВК ЮАО ООО "ППК Медная фольга" 30,0 25,4 3,6 17,4 0,6 3,4 16,9 0,0 16,9 2,6 153,5 

244 Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ" ВК ЮАО 
ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и 

механики" 
60,0 55,9 13,8 37,2 2,5 6,8 34,7 0,0 34,7 5,4 156,0 

245 Котельная № 2 ФСО России ВК СЗАО Федеральная служба охраны Российской Федерации 5,2 5,0 2,3 7,0 0,2 2,2 6,6 0,2 6,8 1,1 154,6 

246 
Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева 
ВК ЗАО 

АО "Государственный космический научно-производственный 

центр им. М.В. Хруничева" 
33,6 32,7 31,2 97,3 2,6 2,7 81,6 13,0 94,6 15,1 159,8 

247 
Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева 
ВК ЗАО 

АО "Государственный космический научно-производственный 

центр им. М.В. Хруничева" 
28,0 27,2 24,2 83,2 2,2 2,7 69,2 11,7 81,0 13,1 161,4 

248 
Котельная Цех № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева 

ВК ЗАО 
АО "Государственный космический научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева" 

334,0 311,1 88,7 261,5 10,5 4,0 233,9 17,2 251,1 41,6 165,6 

249 
Котельная Главный военный клинический 
госпиталь им. ак. Н.Н. Бурденко 

ВК ЮВАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

1,9 1,1 0,1 0,7 0,3 37,9 0,4 0,0 0,4 0,1 165,7 

250 
Котельная № 2842 Филиал №1 ФГКУ "ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко"  

ВК ВАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

12,0 11,7 2,6 9,1 0,2 2,2 7,4 1,4 8,9 1,4 155,9 

251 Котельная № 1 ФГБУ "ЦЖКУ" ВК СВАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

21,0 20,5 10,1 28,1 0,7 2,4 23,8 3,6 27,5 4,5 165,0 

252 Котельная № 98 ФГБУ "ЦЖКУ" ВК СВАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,2 

253 Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" ВК СЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  163,1 

254 Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП РФ ВК ЗАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления 
делами Президента Российской Федерации 

84,0 82,2 23,1 78,2 1,7 2,2 64,2 12,3 76,5 12,1 158,4 

255 Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг ФМ" ВК ЮАО ООО "СИРИУС ТЕПЛО" 5,0 4,9 4,1 13,0 0,3 2,1 10,9 1,8 12,7 2,1 162,9 

256 
Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 

1905 года" 
ВК ЦАО 

АО "Московский электромашиностроительный завод Памяти 

революции 1905 года" 
12,3 1,4 0,4 25,3 0,6 2,4 23,8 1,0 24,7 4,0 160,2 

257 КТС "Солнечный городок" ВК ТАО 

Центральный банк Российской Федерации (структурное 

подразделение оздоровительное объединение "Солнечный городок" 

Банка России) 

18,9 18,5 7,8 21,7 0,4 1,9 17,5 3,9 21,3 3,5 164,3 

258 Котельная АО " 99 ЗАТО" ВК НАО АО "99 Завод авиационного технологического оборудования"  5,4 5,3 5,0 14,1 0,3 2,4 13,4 0,4 13,7 2,2 163,0 

259 Котельная ЖК "Прима парк" ВК НАО АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП") 26,5 25,9 13,5 44,2 1,0 2,2 39,0 4,2 43,2 6,4 148,9 

260 Котельная Пансионата "Пахра" ВК ТАО 
ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами 

Президента Российской Федерации 
7,8 7,6 1,1 4,4 0,1 2,4 3,4 0,9 4,3 0,7 156,7 

261 
Котельная "Клинический санаторий ГМС 
"Валуево" 

ВК НАО ПАО "Клинический санаторий "Валуево"  8,6 8,4 4,4 13,1 0,3 2,1 11,0 1,8 12,8 2,0 160,3 

262 Котельная филиала ОК "Ватутинки" ВК НАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента 

Российской Федерации - филиал "Оздоровительный комплекс 
"Ватутинки" 

42,3 41,4 11,1 37,2 0,8 2,2 30,4 6,0 36,4 5,8 160,3 
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263 
Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" 
МВД России 

ВК ТАО 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий 

"Ватутинки" Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" 

4,3 4,2 3,5 8,3 0,2 2,0 6,8 1,3 8,1 1,2 151,3 

264 
Котельная п. Газопровод (территория 
"МУЭГ") 

ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 27,6 20,2 12,8 41,3 0,9 2,2 36,0 4,4 40,4 6,2 153,4 

265 Котельная "ПСБ Коммунарка" ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 12,9 12,6 3,2 7,9 0,2 2,2 7,7 0,0 7,7 1,3 163,3 

266 Котельная д. Летово ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 4,3 4,3 0,7 1,8 0,0 0,5 1,8 0,0 1,8 0,3 152,9 

267 Котельная № 2 ООО "Декор" ВК НАО ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 37,9 37,1 37,6 113,2 2,5 2,2 101,2 9,5 110,7 17,0 153,7 

268 Котельная ООО "Геруда" ВК НАО ООО "Геруда" 68,8 67,3 43,5 129,6 2,9 2,2 111,5 15,3 126,7 19,7 155,5 

269 Котельная № 1 ООО "Декор" ВК НАО ООО "Декор" 46,7 45,7 39,0 109,0 2,4 2,2 98,3 8,4 106,6 16,4 154,0 

270 Котельная АО "Инвесттраст" ВК НАО АО "Инвесттраст" 124,0 121,5 112,0 92,6 1,9 2,0 79,5 11,2 90,7 14,4 158,2 

271 Котельная "Новомосковский Технопарк" ВК НАО ОАО "Новомосковский Технопарк" 100,0 97,8 95,1 33,4 0,7 2,2 30,0 2,7 32,7 5,2 158,8 

272 
Котельная Дом отдыха "Подмосковные 

вечера" 
ВК ТАО 

Федеральное государственное казенное учреждение "Дом отдыха 

"Подмосковные вечера" Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации 

2,6 2,6 1,2 3,3 0,1 1,9 2,9 0,3 3,2 0,5 157,6 

273 Котельная № 1 ООО "Теплосервис"  ВК НАО ООО "Теплосервис" 10,0 9,8 4,9 20,5 0,4 2,2 16,0 4,0 20,0 3,3 162,9 

274 Котельная № 2 ООО "Теплосервис" ВК НАО ООО "Теплосервис" 12,0 12,0 6,8 28,0 0,2 0,5 21,7 6,1 27,8 4,3 154,9 

275 Котельная АО "ТЭИК" ВК НАО АО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" 20,6 20,3 17,0 62,9 1,1 1,8 56,5 5,3 61,8 9,5 153,4 

276 Котельная п. Коммунарка ул. Ясная д. 10А ВК НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 3,0 2,9 2,0 7,0 0,4 5,0 6,0 0,7 6,7 1,2 173,2 

277 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная 

строение 5А 
ВК НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 5,4 5,2 3,2 11,4 0,4 3,2 9,8 1,3 11,0 1,9 168,9 

278 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная д. 9 
стр.1 

ВК НАО ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2" 3,0 2,9 2,0 7,0 0,3 4,3 6,0 0,7 6,7 1,1 171,7 

279 Котельная "Центр реабилитации "Ясенки" ВК ТАО 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области "Центр социально-

медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий "Ясенки" 

3,2 3,1 1,0 3,4 0,1 2,4 2,8 0,5 3,3 0,5 165,3 

280 
Котельная № 10 Производственная АПК 

"Московский" 
ВК НАО АО "Агрокомбинат "Московский" 400,0 391,2 59,2 269,6 5,9 2,2 202,8 60,8 263,6 40,6 153,9 

281 Котельная АО "Курорт "Михайловское" ВК ТАО АО "Курорт "Михайловское" 2,4 2,3 1,2 2,3 0,1 2,6 2,1 0,1 2,2 0,4 181,8 

282 Котельная ОАО "МАНП" ВК ТАО ОАО "Мосагронаучприбор" 3,2 3,1 1,3 3,9 0,1 2,1 3,5 0,3 3,8 0,7 176,6 

283 Котельная ГКУЗ ДКС № 20 ДЗМ ВК ТАО ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" 5,2 5,0 4,2 7,4 0,2 2,2 6,3 1,0 7,2 1,1 157,7 

284 Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки) ВК НАО КП "МЭД" 19,5 19,2 5,1 16,3 0,2 1,4 13,9 2,2 16,1 2,5 156,9 

285 Котельная УНПБ "Теплый Стан" ВК НАО 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский технологический университет "МИСиС" 

12,7 12,4 5,2 17,2 0,4 2,1 15,9 0,9 16,8 2,7 158,5 

286 Котельная п. д/о Плесково ВК ТАО ООО "Новое строительство" 3,1 3,0 1,2 4,8 0,1 2,2 3,8 0,9 4,7 0,7 158,3 

287 Котельная мкр. "Солнцево-парк" ВК НАО ООО "ГрадИнвест" 75,8 75,4 37,1 127,4 0,7 0,6 108,3 18,4 126,7 19,9 157,5 

288 Котельная ООО "Источник" ВК НАО ООО "Источник" 12,0 11,8 6,0 17,6 0,3 1,7 16,2 1,1 17,3 2,7 155,5 

289 Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.) ВК ТАО ООО "СтройРубеж" 3,6 3,6 3,2 8,9 0,1 1,5 8,2 0,6 8,8 1,4 160,5 

290 Котельная ООО "РегионЭнергоСервис" ВК НАО ООО "РегионЭнергоСервис" 69,7 68,8 43,2 119,0 1,6 1,3 103,2 14,3 117,5 18,3 155,4 

291 Котельная ЗАО "Санаторий Ерино" ВК НАО ЗАО "Санаторий "Ерино" 24,5 23,6 10,8 41,3 1,4 3,5 32,4 7,5 39,9 6,5 162,6 

292 Котельная № 2 ВК НАО ООО "Теплоресурс" Д.У. 26,5 25,9 18,8 55,2 1,2 2,2 53,9 0,0 53,9 8,4 155,9 

293 Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика" ВК ТАО АО "Троицкая камвольная фабрика" 7,8 3,9 3,2 9,5 0,2 2,4 8,6 0,6 9,2 1,6 169,0 

294 Котельная Центральная ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  166,2 

295 Котельная № 13 ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  164,3 

296 Котельная ул.Лагерная, 2б ВК ТАО Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго" 1,5 1,5 0,9 0,2 0,0 2,2 0,1 0,0 0,2 0,0 162,3 

297 Котельная ФБУ "Санаторий Вороново" ВК ТАО 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 
Российской Федерации" 

17,4 17,0 9,7 36,6 0,8 2,2 28,2 7,6 35,8 5,6 157,4 

298 Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское" ВК НАО 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами 

Президента Российской Федерации 

12,9 12,6 4,7 17,0 0,4 2,2 13,0 3,7 16,7 2,6 155,8 

299 Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991) ВК ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

4,3 4,2 1,4 4,0 0,1 2,2 3,7 0,3 3,9 0,6 162,6 

300 Котельная № 209 ВДО "Пахра" ВК ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,2 0,6 0,0 2,2 0,6 0,1 0,6 0,1 159,9 

301 Котельная № 210 ВДО "Пахра" ВК ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,3 0,9 0,0 2,2 0,8 0,1 0,9 0,1 159,8 

302 Котельная № 211 ВДО "Пахра" ВК ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 2,2 0,4 0,0 0,5 0,1 159,3 

303 Котельная № 212 ВДО "Пахра" ВК ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

1,3 1,3 0,4 1,2 0,0 2,2 1,1 0,1 1,2 0,2 159,6 
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304 Котельная № 213 ВДО "Пахра" ВК ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

1,3 1,3 0,4 1,1 0,0 2,2 1,0 0,1 1,1 0,2 159,9 

305 Котельная № 214 ВДО "Пахра" ВК ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

0,4 0,4 0,0 0,1 0,0 2,2 0,1 0,0 0,1 0,0 160,3 

306 Котельная № 215 ВДО "Пахра" ВК ТАО 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 

обороны Российской Федерации 

2,4 2,3 0,4 1,2 0,0 2,2 1,0 0,1 1,2 0,2 159,3 

307 Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064) ВК ТАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

6,0 5,9 2,6 7,1 0,2 2,3 6,7 0,3 7,0 1,1 157,4 

308 Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА ВК НАО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

10,3 10,1 8,9 16,5 0,4 2,2 14,7 1,5 16,2 2,6 162,3 

309 
Котельная ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова 
РАМН" 

ВК НАО 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН" 

18,2 15,2 5,0 34,5 0,8 2,4 25,2 8,5 33,7 5,5 163,2 

310 Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,7 0,0 1,0 1,5 0,1 1,7 0,3 155,3 

311 Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,9 0,0 1,0 1,7 0,2 1,8 0,3 155,3 

312 Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 2,0 0,0 1,0 1,8 0,2 1,9 0,3 155,3 

313 Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б) ВК ТАО ООО "Энергия тепла" 1,2 1,2 0,5 1,9 0,0 1,9 1,7 0,2 1,9 0,3 155,3 

314 Котельная п. Воскресенское ВК НАО 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Агропромышленный комплекс "Воскресенский" Управления 

делами Президента Российской Федерации" 

110,0 103,1 86,8 79,2 2,7 3,4 72,0 4,5 76,5 15,9 207,7 

315 Новая котельная вблизи дер. Середнево ВК НАО Новая 105,8 103,5 89,6 328,6 7,2 2,2 277,7 43,7 321,4 51,0 158,8 

316 Новая котельная ЖК "Марьино Град" ВК НАО Новая 13,4 13,1 10,0 33,6 0,7 2,2 29,3 3,5 32,8 5,2 158,8 

317 Новая котельная РТС "Саларьево" ВК НАО Новая 361,2 353,3 299,7 957,9 21,1 2,2 854,4 82,4 936,8 147,1 157,1 

318 Новая котельная ЖК "Испанские кварталы" ВК НАО Новая 44,7 43,7 24,2 92,6 2,0 2,2 76,4 14,2 90,5 14,4 158,8 

319 Новая котельная п. Коммунарка ВК НАО Новая 340,0 332,5 275,7 1 004,5 22,1 2,2 821,1 161,3 982,4 154,5 157,3 

320 Новая котельная вблизи дер. Зименки ВК НАО Новая 38,7 37,8 31,8 136,6 3,0 2,2 108,2 25,3 133,5 21,3 159,2 

321 Новая котельная "Школа" ВК НАО Новая 2,8 2,7 1,5 3,0 0,1 2,2 2,9 0,1 3,0 0,5 162,3 

322 Новая котельная ЖК "Москвичка" ВК НАО Новая 43,0 42,1 25,0 103,9 2,3 2,2 83,9 17,7 101,6 16,1 158,8 

323 Новая котельная ООО "Транс-Гамма" ВК НАО Новая 1,3 1,3 0,7 1,9 0,0 2,2 1,8 0,1 1,9 0,3 162,3 

324 Новая котельная вблизи Калужского ш. ВК НАО Новая 37,6 36,8 27,8 68,2 1,5 2,2 60,6 6,1 66,7 10,6 159,1 

325 Новая котельная "ТРК Мега" ВК НАО Новая 2,3 2,2 1,7 3,5 0,1 2,2 3,2 0,2 3,4 0,6 162,3 

326 
Новая котельная вблизи дер. Сенькино-

Секерино 
ВК ТАО 

Новая 
35,9 35,1 28,3 87,8 1,9 2,2 78,7 7,2 85,9 13,7 159,0 

327 Новая котельная вблизи дер. Шахово ВК ТАО Новая 38,0 37,2 30,9 116,4 2,6 2,2 96,7 17,2 113,8 18,1 158,8 

328 Новая котельная вблизи п. Первомайское ВК ТАО Новая 34,4 33,6 29,5 82,8 1,8 2,2 77,5 3,5 81,0 12,9 158,8 

329 Новая котельная вблизи п. Минзаг ВК ТАО Новая 12,0 11,8 9,9 28,8 0,6 2,2 26,6 1,6 28,2 4,5 159,3 

330 Новая котельная ЖК "Южное Бунино" ВК НАО Новая 44,0 43,0 38,5 139,7 3,1 2,2 116,1 20,4 136,6 21,7 158,8 

331 Новая котельная вблизи п. Ерино ВК НАО Новая 33,4 32,7 26,5 112,8 2,5 2,2 90,3 20,0 110,3 17,6 159,1 

332 Новая котельная вблизи с. Остафьево ВК НАО Новая 63,2 61,8 59,3 240,9 5,3 2,2 195,9 39,6 235,6 37,4 158,8 

333 Новая котельная вблизи д. Алхимово ВК НАО Новая 48,2 47,1 42,3 180,2 4,0 2,2 144,2 32,0 176,2 28,0 158,8 

334 Новая котельная вблизи д. Десна ВК НАО Новая 141,6 138,5 129,9 517,5 11,4 2,2 424,0 82,1 506,1 80,4 158,8 

335 Новая котельная вблизи д. Милорадово ВК НАО Новая 13,8 13,5 10,8 30,9 0,7 2,2 28,9 1,3 30,2 4,8 160,1 

336 Новая котельная вблизи д. Новинки ВК НАО Новая 26,0 25,4 22,0 66,2 1,5 2,2 60,6 4,1 64,7 10,3 158,8 

337 Новая котельная вблизи д. Пыхчево ВК НАО Новая 90,0 88,0 77,7 312,1 6,9 2,2 255,0 50,3 305,2 48,5 158,8 

338 Новая котельная вблизи д. Ватутинки ВК НАО Новая 90,0 88,0 81,3 321,4 7,1 2,2 264,0 50,3 314,3 49,9 158,8 

339 Новая котельная вблизи д. Кувекино ВК НАО Новая 40,5 39,6 35,2 137,6 3,0 2,2 113,5 21,1 134,6 21,4 158,8 

340 Новая котельная вблизи д. Евсеево ВК НАО Новая 5,2 5,0 2,9 8,1 0,2 2,2 7,7 0,3 8,0 1,3 162,3 

341 Новая котельная вблизи д. Писково ВК НАО Новая 44,9 43,9 42,3 170,4 3,7 2,2 139,1 27,6 166,7 26,5 158,8 

342 Новая котельная "ПНК-Внуково" ВК НАО Новая 15,5 15,1 11,7 32,6 0,7 2,2 30,9 1,0 31,9 5,1 158,8 

343 Новая котельная ЖК "Ново-Никольское" ВК ТАО Новая 21,0 20,5 14,6 48,1 1,1 2,2 42,0 5,0 47,0 7,5 158,8 

344 Новая котельная ПСК "Сотрудничество" ВК ТАО Новая 3,9 3,8 2,9 7,7 0,2 2,2 7,3 0,2 7,5 1,2 162,3 

345 Новая котельная вблизи дер. Кривошеино ВК НАО Новая 12,0 11,7 9,0 40,3 0,9 2,2 31,7 7,7 39,4 6,3 158,8 

346 Новая котельная вблизи д. Санино ВК НАО Новая 72,0 70,4 60,0 266,9 5,9 2,2 210,5 50,6 261,1 41,5 158,8 

347 Новая котельная вблизи д. Б.Покровское ВК НАО Новая 160,0 156,5 148,5 422,8 9,3 2,2 396,2 17,3 413,5 65,6 158,8 

348 Новая котельная вблизи д. Акиньшино ВК НАО Новая 9,5 9,3 7,3 29,2 0,6 2,2 23,9 4,7 28,6 4,5 158,8 

349 Новая котельная Внуково аутлет ВК НАО Новая 7,5 7,3 5,5 15,7 0,3 2,2 14,7 0,6 15,3 2,5 162,3 

350 
Новая котельная "Индустриальный парк 

"Картмазово" 
ВК НАО 

Новая 
7,7 7,6 5,6 15,3 0,3 2,2 14,6 0,4 15,0 2,4 162,3 

351 Новая котельная вблизи д. Летово ВК НАО Новая 90,0 88,0 79,1 328,9 7,2 2,2 261,7 59,9 321,6 51,1 158,8 

352 Новая котельная вблизи д. Никульское ВК НАО Новая 12,4 12,2 11,0 31,4 0,7 2,2 29,4 1,3 30,7 5,0 162,3 

353 Новая котельная РИО Киевское ш. ВК НАО Новая 6,8 6,7 5,3 15,2 0,3 2,2 14,2 0,6 14,9 2,4 162,3 

354 Новая котельная вблизи д. Безобразово ВК ТАО Новая 8,0 7,8 6,7 18,9 0,4 2,2 17,7 0,8 18,5 3,0 162,3 

355 Новая котельная вблизи д. Бабенки ВК ТАО Новая 39,0 38,1 33,0 95,8 2,1 2,2 88,3 5,4 93,6 14,9 158,8 

356 Новая котельная вблизи д. Юдановка ВК ТАО Новая 7,7 7,6 5,2 23,0 0,5 2,2 18,0 4,5 22,5 3,6 162,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тип источника 

 (ТЭЦ, РТС, 

КТС, 
 МК, АИТ, ВК,  

Энергоцентр) 

Округ Наименование организации 

На 2034 г. (01.01.2035) 

Установленная 

 тепловая  
мощность 

Тепловая 

мощность 
 нетто 

Присоединенная 

тепловая  
нагрузка 

Выработка 

тепловой  
энергии 

Расход т/э  

на с.н. 

Отпуск т/э с  
коллекторов 

Расход 

условного  
топлива 

Удельный расход 
 условного 

топлива 

 на отпуск т/э 
ОП НОП за год 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал тыс. Гкал % тыс. Гкал тыс. т у.т. кг у.т./Гкал 

357 Новая котельная вблизи д. Львово ВК ТАО Новая 8,0 7,8 6,9 19,4 0,4 2,2 18,2 0,8 19,0 3,1 162,3 

358 Новая котельная вблизи д. Маврино ВК ТАО Новая 29,9 29,3 25,4 71,3 1,6 2,2 66,7 3,0 69,8 11,1 158,8 

359 Новая котельная вблизи д. Софьино ВК ТАО Новая 21,2 20,8 16,2 45,3 1,0 2,2 42,4 1,9 44,3 7,0 158,9 

360 Новая котельная вблизи д. Чириково ВК ТАО Новая 7,7 7,6 5,3 14,4 0,3 2,2 13,7 0,4 14,1 2,3 162,3 

361 Новая котельная вблизи д. Терехово ВК ТАО Новая 24,7 24,2 19,1 53,9 1,2 2,2 50,3 2,4 52,7 8,4 158,9 

362 Новая котельная вблизи д. Кузнецово ВК ТАО Новая 36,4 35,6 30,3 84,9 1,9 2,2 79,5 3,6 83,1 13,2 159,0 

363 Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный" ВК ТАО Новая 29,9 29,3 26,3 76,4 1,7 2,2 70,4 4,3 74,7 11,9 158,8 

364 Новая котельная вблизи д. Хатминки ВК ТАО Новая 21,2 20,8 16,2 45,5 1,0 2,2 42,6 1,9 44,5 7,1 158,9 

365 Новая котельная вблизи д. Конюшково ВК ТАО Новая 64,0 62,6 50,0 216,9 4,8 2,2 171,5 40,7 212,1 33,7 158,8 

366 Новая котельная вблизи д. Юрьево ВК ТАО Новая 43,8 42,8 33,6 93,8 2,1 2,2 87,9 3,8 91,7 14,6 158,9 

367 Новая котельная вблизи д. Крекшино ВК НАО Новая 34,0 33,2 27,8 87,4 1,9 2,2 78,5 7,0 85,5 13,6 159,1 

368 Новая котельная вблизи д. Студенцы ВК НАО Новая 150,0 146,7 137,3 593,8 13,1 2,2 472,7 108,1 580,8 92,2 158,8 

369 Новая котельная вблизи д. Черепово ВК НАО Новая 57,6 56,3 44,3 136,9 3,0 2,2 123,8 10,1 133,9 21,3 159,1 

370 Новая котельная п. Мамыри ВК НАО Новая 40,2 39,3 31,9 91,1 2,0 2,2 85,3 3,8 89,1 14,2 158,9 

371 Новая котельная А-101 ВК НАО Новая 417,2 408,0 402,9 1 137,0 25,0 2,2 978,5 133,5 1 112,0 176,6 158,8 

372 Новая котельная "Ауди центр Калужский" ВК НАО Новая 0,9 0,8 0,5 1,0 0,0 2,2 0,9 0,0 1,0 0,2 162,3 

373 Новая котельная "Лесные поляны" ВК НАО Новая 6,0 5,9 5,1 21,6 0,5 2,2 17,1 4,0 21,1 3,4 162,3 

374 Новая котельная мкр. В ВК ТАО Новая 80,0 78,2 66,8 218,3 4,8 2,2 191,6 21,9 213,5 33,9 158,8 

375 Новая котельная дер. Зименки ВК НАО Новая 3,0 2,9 1,7 8,4 0,2 2,2 6,1 2,1 8,2 1,3 162,3 

376 Новая котельная МКАД 44 КМ ВК НАО Новая 2,1 2,0 1,2 3,5 0,1 2,2 3,3 0,1 3,4 0,6 162,3 

377 Новая котельная "Верескино" ВК САО Новая 14,6 14,3 11,9 35,6 0,8 2,2 32,0 2,8 34,8 5,5 159,2 

378 Новая котельная ЖК "Румянцево-Парк" ВК НАО Новая 28,9 28,3 16,4 67,7 1,5 2,2 54,8 11,4 66,2 10,5 158,8 

379 Новая котельная Новорижское ш. вл.1 ВК ЗАО Новая 6,0 5,9 3,5 9,6 0,2 2,2 8,9 0,4 9,4 1,5 162,3 

380 Новая котельная "Рублево-Архангельское" ВК ЗАО Новая 190,0 185,8 164,0 603,7 13,3 2,2 497,7 92,7 590,4 93,7 158,8 

381 Новая котельная п. Горки-10 ВК ЗАО Новая 16,0 15,6 13,7 37,5 0,8 2,2 35,0 1,7 36,7 5,8 158,8 

382 Новая котельная Бутаковский залив ВК САО Новая 4,5 4,4 3,4 9,1 0,2 2,2 8,6 0,3 8,9 1,4 162,3 

383 Новая котельная вблизи КП Сенатор-Клуб ВК НАО Новая 10,3 10,1 7,7 34,7 0,8 2,2 27,3 6,6 34,0 5,5 162,3 

384 Новая котельная ЖК "Сказочный лес" ВК СВАО Новая 8,0 7,8 6,7 27,5 0,6 2,2 21,7 5,1 26,9 4,4 162,3 

385 Новая котельная вблизи дер. Пучково ВК ТАО Новая 12,0 11,7 9,8 39,8 0,9 2,2 32,2 6,7 38,9 6,3 162,3 

386 Новая котельная вблизи дер. Пятовское ВК ТАО Новая 8,5 8,3 6,5 18,4 0,4 2,2 17,2 0,8 17,9 2,9 162,3 

387 Новая котельная п. Шишкин лес ВК ТАО Новая 27,5 26,9 23,6 70,1 1,5 2,2 64,0 4,5 68,6 10,9 158,9610 

388 Новая котельная "Малинки" ВК ТАО Новая 6,0 5,9 4,4 12,0 0,3 2,2 11,4 0,3 11,7 1,9 162,3 

389 Новая котельная вблизи КП "Булгаков" ВК ТАО Новая 12,0 11,7 9,1 39,5 0,9 2,2 31,3 7,4 38,7 6,3 162,3 

390 Новая котельная вблизи дер. Ознобишино ВК ТАО Новая 7,7 7,6 5,5 15,3 0,3 2,2 14,3 0,7 15,0 2,4 162,3 

391 Новая котельная вблизи п. Батыбино ВК ТАО Новая 10,3 10,1 7,7 20,8 0,5 2,2 19,8 0,6 20,4 3,3 162,3 

392 Новая котельная вблизи д. Русино ВК ТАО Новая 42,0 41,1 36,7 141,6 3,1 2,2 116,6 21,9 138,5 22,0 158,8 

393 Новая котельная вблизи пос. ЛМС ВК ТАО Новая 58,7 57,4 50,7 142,3 3,1 2,2 133,1 6,0 139,1 22,1 158,9 

394 Новая котельная вблизи п. ДРП-3 ВК ТАО Новая 15,5 15,1 11,5 31,2 0,7 2,2 29,7 0,8 30,5 4,8 158,8 

395 Новая котельная вблизи п. Спортбаза ВК ТАО Новая 25,9 25,3 21,3 67,5 1,5 2,2 60,0 6,0 66,0 10,5 159,0 

396 Новая котельная МКАД 41 КМ ВК НАО Новая 3,0 2,9 2,3 4,6 0,1 2,2 4,3 0,2 4,5 0,7 162,3 

397 Новая РТС "Центральная" ВК ТАО Новая 200,0 195,6 186,5 652,8 14,4 2,2 557,6 80,8 638,5 101,4 158,8 

398 Новая котельная п. Ватутинки ВК НАО Новая 33,2 32,5 27,0 97,0 2,1 2,2 82,6 12,2 94,9 15,1 158,8 

399 Новая котельная ООО "Геруда" ВК НАО Новая 130,0 127,1 101,6 338,3 7,4 2,2 296,8 34,0 330,8 52,5 158,8 

400 Новая котельная вблизи дер. Староселье ВК НАО Новая 73,0 71,4 60,5 229,8 5,1 2,2 191,6 33,2 224,8 35,7 158,8 

401 Новая котельная вблизи пос. Филимонки ВК НАО Новая 41,9 41,0 37,5 146,4 3,2 2,2 120,8 22,3 143,1 22,7 158,8 

 ВСЕГО по котельным г. Москвы       27 974,3 26 765,6 16 171,7 43 824,8 829,9 1,9 39 232,9 3 761,9 42 994,9 6 792,0 158,0 

  - на территории ТиНАО    7 698,2 7 495,0 5 489,8 17 135,1 377,6 2,2 14 604,4 2 153,1 16 757,6 2 663,0 158,9 

 в том числе:               

 Котельные ПАО "Мосэнерго", всего    8 264,5 8 197,4 5 470,2 11 376,6 89,0 0,8 11 075,1 212,5 11 287,6 1 749,5 155,0 

 Котельные ПАО "МОЭК", всего    4 556,2 4 450,8 3 147,0 7 492,7 173,9 2,3 6 570,1 748,7 7 318,8 1 147,7 156,8 

  - в том числе на территории ТиНАО    740,9 721,6 549,9 1 817,3 45,3 2,5 1 571,9 200,1 1 771,9 284,9 160,8 

 Котельные ООО "ТСК Мосэнерго", всего    1 709,5 1 668,4 1 031,5 2 116,6 50,9 2,4 1 817,9 247,8 2 065,7 325,4 157,5 

 Котельные других организаций, всего    9 155,9 8 255,2 2 884,2 10 246,0 239,1 2,3 9 060,2 946,7 10 006,9 1 615,2 161,4 

 в том числе:               

  - регулируемые    3 362,6 3 104,2 1 275,5 3 754,5 89,2 2,4 3 123,3 542,0 3 665,3 587,0 160,1 

  - в том числе на территории ТиНАО    1 454,1 1 406,7 752,2 1 723,9 35,6 2,1 1 463,4 225,0 1 688,4 268,2 158,8 

  - нерегулируемые    5 793,3 5 151,0 1 608,7 6 491,5 149,9 2,3 5 936,9 404,7 6 341,6 1 028,2 162,1 

  - в том числе на территории ТиНАО    1 454,1 1 406,7 752,2 1 723,9 35,6 2,1 1 463,4 225,0 1 688,4 268,2 158,8 

 Новые котельные, всего    4 288,2 4 193,9 3 638,8 12 592,9 277,0 2,2 10 709,7 1 606,2 12 315,9 1 954,3 158,7 

  - в том числе на территории ТиНАО       4 049,1 3 960,0 3 435,6 11 870,0 261,1 2,2 10 105,8 1 503,0 11 608,9 1 841,8 158,7 

* Территориальная принадлежность МК 32 п. Толстопальцево изменена в 2019 г. с пос. Марушкинское (НАО) на район Внуково (ЗАО) в соответствии с административно-территориальным делением города Москвы. 
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Таблица 3.14 – Сводные результаты расчетов ожидаемых технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии города Москвы на перспективу до 2035 г. 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

ПАО "Мосэнерго" 
ПАО 

"МОЭК" 

в т.ч. 

ТиНАО 

ПАО 

"МОЭК" 

в т.ч. 

ТиНАО 

ПАО 

"МОЭК" 

в т.ч. 

ТиНАО 

ПАО 

"МОЭК" 

в т.ч. 

ТиНАО 
ООО "ТСК Мосэнерго" 

На 01.01.2023 
(2022 г.) 

На 01.01.2028 
(2027 г.) 

На 01.01.2033 
(2032 г.) 

На 01.01.2035 
(2034 г.) 

На 01.01.2023 
(2022 г.) 

На 01.01.2028 
(2027 г.) 

На 01.01.2033 
(2032 г.) 

На 01.01.2035 
(2034 г.) 

Н
а 

0
1

.0
1

.2
0
2
3
 

(2
0
2

2
 г

.)
 

Н
а 

0
1

.0
1

.2
0
2
8
 

(2
0
2

7
 г

.)
 

Н
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0
1

.0
1

.2
0
3
3
 

(2
0
3

2
 г

.)
 

Н
а 

0
1

.0
1

.2
0
3
5
 

(2
0
3

4
 г

.)
 

ТЭЦ кот-е всего ТЭЦ кот-е всего ТЭЦ кот-е всего ТЭЦ кот-е всего кот-е кот-е кот-е кот-е кот-е кот-е кот-е кот-е кот. кот. кот. кот. 

1 

Установленная мощность на 

конец года: 
                                                  

- электрическая МВт 9 824  -  9 824 9 408  -  9 408 9 989  -  9 989 9 989  -  9 989  -     -     -     -     -   -   -   -  

- тепловая, всего  Гкал/ч 32 792 8 396 41 188 32 526 8 265 40 791 33 370 8 265 41 635 33 370 8 265 41 635 4 492 650 4 487 664 4 540 724 4 556 741 1 710 1 710 1 710 1 710 

3 

Подключенная тепловая 
нагрузка расчетная (без учета 

ИИТ и областных котельных): 

Гкал/ч 25 038 4 181 29 219 26 394 4 950 31 344 27 677 5 300 32 977 28 384 5 470 33 854 2 359 298 2 775 388 3 037 503 3 147 550 796 926 1 008 1 032 

в том числе:                                                   

  - в паре т/ч 233  -  233 233  -  233 233  -  233 233  -  233 1 1 1 1 1 1 1 1  -   -   -   -  

  - в горячей воде Гкал/ч 25 038 4 181 29 219 26 394 4 950 31 344 27 677 5 300 32 977 28 384 5 470 33 854 2 359 298 2 775 388 3 037 503 3 147 550 796 926 1 008 1 032 

4 

Выработка электроэнергии, 

всего 

(без ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) 

млн кВт . ч 49 479  -  49 479 52 716  -  52 716 56 985  -  56 985 58 959  -  58 959  -     -     -     -     -   -   -   -  

6 
Отпуск электроэнергии 
(без ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) 

млн кВт . ч 45 300  -  45 300 48 298  -  48 298 52 283  -  52 283 54 125  -  54 125  -     -     -     -     -   -   -   -  

7 

Отпуск т/э внешним 

потребителям, всего 
тыс. Гкал 70 652 10 017 80 669 73 606 10 529 84 135 77 107 11 091 88 198 78 757 11 288 90 045 5 910 937 6 428 1 246 7 073 1 634 7 319 1 772 1 926 1 948 2 036 2 066 

     тоже в % от суммарного 
отпуска 

% 98,9 100,0 99,1 99,0 100,0 99,1 99,0 100,0 99,2 99,0 100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:                                                   

     отработавшим паром, КУВ тыс. Гкал 56 109  -  56 109 58 777  -  58 777 62 098  -  62 098 63 572  -  63 572  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

     тоже в %  % 79,4  -  69,6 79,9  -  69,9 80,5  -  70,4 80,7  -  70,6  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

     ПВК тыс. Гкал 12 834 10 017 22 851 13 039 10 529 23 568 13 127 11 091 24 219 13 262 11 288 24 550 5 910 937 6 428 1 246 7 073 1 634 7 319 1 772 1 926 1 948 2 036 2 066 

     тоже в %  % 18,2 100,0 28,3 17,7 100,0 28,0 17,0 100,0 27,5 16,8 100,0 27,3 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 

10 

Расход условного топлива на 

отпущенную э/э и т/э, всего 
тыс. т у.т. 21 924 1 552 23 476 23 211 1 631 24 842 24 930 1 719 26 649 25 699 1 750 27 449 930 155 1 008 202 1 109 263 1 148 285 303 307 321 325 

в том числе:                                                   

- на отпущенную теплоэнергию тыс. т у.т. 11 424 1 552 12 977 11 911 1 631 13 543 12 487 1 719 14 206 12 756 1 750 14 506 930 154,6 1 008 202 1 109 263 1 148 285 303,3 306,9 320,8 325,4 

- на отпущенную 

электроэнергию 
тыс. т у.т. 10 499  -  10 499 11 300  -  11 300 12 444  -  12 444 12 943  -  12 943  -     -     -     -     -   -   -   -  

11 

Удельный расход условного 
топлива 

                                                  

- на отпущенную теплоэнергию кг/Гкал 161,7 154,9 160,9 161,8 154,9 161,0 161,9 155,0 161,1 162,0 155,0 161,1 157,3 164,9 156,8 161,8 156,8 160,9 156,8 160,8 157,5 157,5 157,5 157,5 

- на отпущенную 

электроэнергию 
г/кВт .ч 231,8  -  231,8 234,0  -  234,0 238,0  -  238,0 239,1  -  239,1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

12 

Расход натурального топлива                                                   

- природный газ млн м3 18 709 1 325 20 034 19 808 1 393 21 200 21 275 1 467 22 743 21 932 1 493 23 425 793 131 860 171 946 224 979 242 259 262 274 278 

- мазут тыс. т 5,66  -  5,66 5,66  -  5,66 5,66  -  5,66 5,66  -  5,66  -   -   -     -   -   -   -   -   -   -   -  

 - дизель тыс. т 0,00  -  0,00 0,00  -  0,00 0,00  -  0,00 0,00  -  0,00 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62  -   -   -   -  

- уголь тыс. т 0,00  -  0,00 0,00  -  0,00 0,00  -  0,00 0,00  -  0,00  -     -     -     -     -   -   -   -  

- биогаз млн м3  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

- газ нефтепереработки млн м3  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 

Источники других организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности 

Источники других организаций, не осуществляющих регулируемые виды 

деятельности 
Новые котельные 

Всего по 

городу 

На 01.01.2023 

(2022 г.) 

На 01.01.2028 

(2027 г.) 

На 01.01.2033 

(2032 г.) 

На 01.01.2035 

(2034 г.) 

На 01.01.2023 

(2022 г.) 

На 01.01.2028 

(2027 г.) 

На 01.01.2033 

(2032 г.) 

На 01.01.2035 

(2034 г.) 
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0
3

2
 г

.)
 

Н
а 

0
1

.0
1

.2
0
3
5
 

(2
0
3

4
 г

.)
 

На 

01.01.2023 
(2022 г.) 

На 

01.01.2028 
(2027 г.) 

На 

01.01.2033 
(2032 г.) 

На 

01.01.2035 
(2034 г.) 

ТЭЦ кот-е всего ТЭЦ кот-е всего ТЭЦ кот-е всего ТЭЦ кот-е всего коген. кот-е всего коген. кот-е всего коген. кот-е всего коген. кот-е всего нов.кот. нов.кот. нов.кот. нов.кот.         

1 

Установленная мощность на конец 
года: 

                                  

- электрическая МВт 947 - 947 947 - 947 947 - 947 947 - 947 133 - 133 133 - 133 133 - 133 133 - 133 - - - - 10 904 10 488 11 069 11 069 

- тепловая, всего  Гкал/ч 1 632 3 304 4 936 1 682 3 365 5 047 1 882 3 363 5 245 1 882 3 363 5 245 272 5 807 6 079 272 5 785 6 057 272 5 793 6 065 272 5 793 6 065 1 220 2 940 4 099 4 288 59 714 61 032 63 292 63 498 

3 

Подключенная тепловая нагрузка 
расчетная (без учета ИИТ и 

областных котельных): 

Гкал/ч 637 1 021 1 658 709 1 113 1 822 958 1 233 2 192 1 057 1 275 2 333 76 1 599 1 675 76 1 592 1 668 76 1 609 1 684 79 1 609 1 688 610 1 851 3 144 3 639 36 317 40 385 44 042 45 692 

в том числе:                                   

  - в паре т/ч - 236 236 - 236 236 - 236 236 - 236 236 16 775 791 16 775 791 16 775 791 16 775 791 - - - - 1 261,2 1 261 1 261 1 261 

  - в горячей воде Гкал/ч 637 1 021 1 658 709 1 113 1 822 958 1 233 2 192 1 057 1 275 2 333 76 1 599 1 675 76 1 592 1 668 76 1 609 1 684 79 1 609 1 688 610 1 851 3 144 3 639 36 317 40 385 44 042 45 692 

4 
Выработка электроэнергии, всего 

(без ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) 
млн кВт . ч 5 177 - 5 177 5 225 - 5 225 5 325 - 5 325 5 351 - 5 351 335 - 335 335 - 335 335 - 335 335 - 335 - - - - 54 991 58 276 62 645 64 645 

6 
Отпуск электроэнергии 
(без ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) 

млн кВт . ч 4 907 - 4 907 4 951 - 4 951 5 033 - 5 033 5 052 - 5 052 326 - 326 326 - 326 326 - 326 326 - 326 - - - - 50 533 53 575 57 642 59 504 

7 

Отпуск т/э внешним потребителям, 

всего 
тыс. Гкал 2 869 3 574 6 443 3 007 3 584 6 591 3 870 3 642 7 512 4 213 3 665 7 878 330 6 348 6 678 330 6 328 6 658 330 6 342 6 672 330 6 342 6 672 2 072 6 074 10 634 12 316 103 697 111 834 122 125 126 295 

     тоже в % от суммарного отпуска % 100,0 94,1 96,7 100,0 94,1 96,8 100,0 94,2 97,2 100,0 94,2 97,3 - - - - - - - - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 92,6 93,2 93,7 94,0 

в том числе:               - - - - - - - - - - - -         

     отработавшим паром, КУВ тыс. Гкал 2 303 - 2 303 2 519 - 2 519 2 962 - 2 962 3 019 - 3 019 - - - - - - - - - - - - - - - - 58 411 61 296 65 060 66 591 

     тоже в %  % 80,3 - 35,7 83,8 - 38,2 76,5 - 39,4 71,7 - 38,3 - - - - - - - - - - - - - - - - 56,3 54,8 53,3 52,7 

     ПВК тыс. Гкал 533 3 574 4 107 454 3 584 4 038 868 3 642 4 510 1 152 3 665 4 817 - - - - - - - - - - - - 2 072 6 074 10 634 12 316 36 865 42 055 48 471 51 067 

     тоже в %  % 18,6 100,0 63,7 15,1 100,0 61,3 22,4 100,0 60,0 27,3 100,0 61,1 - - - - - - - - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 35,6 37,6 39,7 40,4 

10 

Расход условного топлива на 
отпущенную э/э и т/э, всего, 

тыс. т у.т. 1 544 573 2 117 1 551 574 2 125 1 657 583 2 240 1 713 587 2 300 131 1 029 1 160 131 1 026 1 157 131 1 028 1 159 131 1 028 1 159 329 964 1 687 1 954 28 315,1 30 403,1 33 165,8 34 335,2 

в том числе:                                   

- на отпущенную теплоэнергию тыс. т у.т. 338 573 911 354 574 928 471 583 1 054 523 587 1 110 50 1 029 1 079 50 1 026 1 076 50 1 028 1 078 50 1 028 1 078 329 964 1 687 1 954 16 528,5 17 825,3 19 454,6 20 120,5 

- на отпущенную электроэнергию тыс. т у.т. 1 206 - 1 206 1 197 - 1 197 1 186 - 1 186 1 190 - 1 190 81 - 81 81 - 81 81 - 81 81 - 81 - - - - 11 786,6 12 577,8 13 711,2 14 214,7 

11 

Удельный расход условного топлива   0            0                    

- на отпущенную теплоэнергию кг/Гкал 117,9 160,3 141,4 117,7 160,2 140,8 121,6 160,1 140,3 124,1 160,1 140,8 150,9 162,1 161,6 150,9 162,1 161,6 150,9 162,1 161,6 150,9 162,1 161,6 158,8 158,7 158,7 158,7 159,4 159,4 159,3 159,3 

- на отпущенную электроэнергию г/кВт .ч 245,8 - 245,8 241,7 - 241,7 235,7 - 235,7 235,6 - 235,6 249,0 - 249,0 249,0 - 249,0 249,0 - 249,0 249,0 - 249,0 - - - - 233,2 234,8 237,9 238,9 

12 

Расход натурального топлива                                   

- природный газ млн м3 1 318 454 1 773 1 324 455 1 779 1 415 463 1 878 1 462 466 1 928 80 840 919 80 837 917 80 839 919 80 839 919 281 823 1 440 1 668 24 058 25 841 28 199 29 198 

- мазут тыс. т - 2,2 2,19 - 2,2 2,19 - 2,2 2,19 - 2,2 2,19 - 0,8 0,84 - 0,8 0,84 - 0,8 0,84 - 0,8 0,84 - - - - 8,69 8,69 8,69 8,69 

 - дизель тыс. т - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 0,396 0,40 - 0,40 0,40 - 0,30 0,30 - 0,30 0,30 - - - - 1,01 1,01 0,92 0,92 

- уголь тыс. т - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 0,0 0,01 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 

- биогаз млн м3 - 50,2 50,16 - 50,16 50,16 - 50,16 50,16 - 50,16 50,16 50,00 0,0 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 - - - - 100,15 100,15 100,15 100,15 

- газ нефтепереработки млн м3 - - - - - - - - - - - - - 38,4 38,35 - 38,35 38,35 - 38,35 38,35 - 38,35 38,35 - - - - 38,35 38,35 38,35 38,35 
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Установленная электрическая мощность источников города Москвы на 01.01.2035 

составит 11,1 тыс. МВт, тепловая – 63,5 тыс. Гкал/ч.  

Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде потребителей города на источниках 

тепловой энергии составит 45,7 тыс. Гкал/ч, в том числе на присоединенных территориях – 

6,9 тыс. Гкал/ч. 

В соответствии с планируемым развитием территорий города годовая выработка 

электроэнергии на источниках на 2034 г. ожидается в объеме 64,6 млрд кВт·ч. 

Теплопотребление города (с учетом Городской целевой программы по капитальному 

ремонту многоквартирных домов города Москвы) на 01.01.2035 ожидается на уровне 

126,3 млн Гкал в год. 

Расход условного топлива на источниках тепловой энергии на 2034 г. ожидается в 

размере 34,3 млн т у.т. всего, в том числе на отпущенную электроэнергию 14,2 млн т у.т., на 

отпущенную теплоэнергию – 20,1 млн т у.т., Потребление природного газа на источниках 

тепловой энергии составит 29,2 млрд м3. 

Средние удельные расходы условного топлива на источниках тепловой энергии города 

ожидаются на уровне 238,9 г у.т./кВт·ч на отпуск электроэнергии и ~159,3 кг у.т./Гкал на 

отпуск тепловой энергии. 

Синхронизация перспективных объемов потребления природного газа источниками 

тепловой энергии с программами газификации г. Москвы, осуществляется при разработке 

«Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2035 года», «Генеральной 

схемы газоснабжения города Москвы на период до 2035 года» и «Программы газификации 

города Москвы на период с 2018 по 2022 годы» после согласования и утверждения схемы 

теплоснабжения. 

 

3.3 Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного и 

резервного топлива  

По результатам проведенных расчетов технико-экономических показателей работы 

источников тепловой энергии г. Москвы составлен топливный баланс города. 

В топливном балансе города участвуют следующие основные группы источников 

тепловой энергии: 

- источники ПАО «Мосэнерго» (ТЭЦ, прочие); 

- котельные ПАО «МОЭК» (РТС, КТС, МК); 

- котельные ООО «ТСК Мосэнерго» (РТС, МК); 

- когенерационные источники других организаций; 
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- новые котельные; 

- котельные других организаций. 

Годовые расходы условного топлива (по видам топлива) на источниках тепловой 

энергии города Москвы на перспективу до 2035 г. с выделением 2022, 2027, 2032 гг. 

представлены в таблице 3.15. 

Максимально-часовые, суточные и годовые расходы природного газа на источниках 

тепловой энергии города Москвы на перспективу до 2035 г. с выделением 2022, 2027, 2032 гг. 

представлены в таблице 3.16. 

Сводные годовые расходы условного топлива (по видам топлива) на источниках 

тепловой энергии города Москвы на перспективу до 2035 г. с выделением 2022, 2027, 2032 гг. 

представлены в таблице 3.17. 

Сводные максимально-часовые, суточные и годовые расходы природного газа на 

источниках тепловой энергии города Москвы на перспективу до 2035 г. с выделением 2022, 

2027, 2032 гг. представлены в таблице 3.18. 
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Таблица 3.15 – Годовые расходы условного топлива (по видам топлива) на источниках тепловой энергии города Москвы на перспективу до 2035 г. с выделением 2022, 2027, 2032 гг. 

№ 

п/п 
Наименование 

Годовой расход топлива, тыс. т у.т. 

2022 г. 2027 г. 2032 г. 2034 г. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

1 ПАО "Мосэнерго", всего, 23 475,8 23 468,1 7,7 0,0 0,0 0,0 24 842,3 24 834,6 7,7 0,0 0,0 0,0 26 649,4 26 641,7 7,7 0,0 0,0 0,0 27 448,9 27 441,3 7,7 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

1.1 ТЭЦ** ПАО "Мосэнерго", всего, 21 923,6 21 915,9 7,7 0,0 0,0 0,0 23 211,0 23 203,3 7,7 0,0 0,0 0,0 24 930,4 24 922,7 7,7 0,0 0,0 0,0 25 699,4 25 691,8 7,7 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

1.1.1 ГЭС-1 293,58 293,55 0,02 0,00 0,00 0,00 300,02 299,99 0,02 0,00 0,00 0,00 299,76 299,73 0,02 0,00 0,00 0,00 302,07 302,05 0,02 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 ТЭЦ-8 983,29 980,58 2,71 0,00 0,00 0,00 1 093,89 1 091,18 2,71 0,00 0,00 0,00 1 265,82 1 263,11 2,71 0,00 0,00 0,00 1 307,52 1 304,82 2,71 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 ТЭЦ-9 505,83 505,81 0,01 0,00 0,00 0,00 532,61 532,60 0,01 0,00 0,00 0,00 569,77 569,76 0,01 0,00 0,00 0,00 588,37 588,36 0,01 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 ТЭЦ-11 684,55 684,37 0,18 0,00 0,00 0,00 733,15 732,98 0,18 0,00 0,00 0,00 795,05 794,87 0,18 0,00 0,00 0,00 821,81 821,64 0,18 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 ТЭЦ-12 1 048,56 1 048,46 0,09 0,00 0,00 0,00 1 151,47 1 151,37 0,09 0,00 0,00 0,00 1 167,87 1 167,78 0,09 0,00 0,00 0,00 1 192,27 1 192,18 0,09 0,00 0,00 0,00 

1.1.6 ТЭЦ-16 1 198,26 1 198,24 0,02 0,00 0,00 0,00 1 282,63 1 282,61 0,02 0,00 0,00 0,00 1 398,87 1 398,85 0,02 0,00 0,00 0,00 1 452,25 1 452,23 0,02 0,00 0,00 0,00 

1.1.7 ТЭЦ-20 1 939,12 1 936,91 2,21 0,00 0,00 0,00 2 003,93 2 001,72 2,21 0,00 0,00 0,00 2 116,26 2 114,05 2,21 0,00 0,00 0,00 2 180,67 2 178,45 2,21 0,00 0,00 0,00 

1.1.8 ТЭЦ-21 3 351,28 3 349,85 1,44 0,00 0,00 0,00 3 496,56 3 495,12 1,44 0,00 0,00 0,00 3 807,37 3 805,93 1,44 0,00 0,00 0,00 3 930,40 3 928,97 1,44 0,00 0,00 0,00 

1.1.9 ТЭЦ-22 1 482,70 1 482,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 531,40 1 531,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 626,14 1 626,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662,51 1 662,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.10 ТЭЦ-23 2 830,56 2 829,92 0,64 0,00 0,00 0,00 3 133,12 3 132,48 0,64 0,00 0,00 0,00 3 399,38 3 398,75 0,64 0,00 0,00 0,00 3 503,16 3 502,52 0,64 0,00 0,00 0,00 

1.1.11 ТЭЦ-25 3 310,64 3 310,42 0,22 0,00 0,00 0,00 3 481,24 3 481,02 0,22 0,00 0,00 0,00 3 718,11 3 717,89 0,22 0,00 0,00 0,00 3 844,53 3 844,30 0,22 0,00 0,00 0,00 

1.1.12 ТЭЦ-26 3 708,90 3 708,76 0,14 0,00 0,00 0,00 3 866,41 3 866,27 0,14 0,00 0,00 0,00 4 143,69 4 143,55 0,14 0,00 0,00 0,00 4 273,51 4 273,37 0,14 0,00 0,00 0,00 

1.1.13 ТЭЦ-27 586,35 586,35 0,00 0,00 0,00 0,00 604,59 604,59 0,00 0,00 0,00 0,00 622,26 622,26 0,00 0,00 0,00 0,00 640,38 640,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Котельные ПАО "Мосэнерго", всего, 1552,1 1552,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1631,3 1631,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1719,0 1719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1749,5 1749,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

1.2.1 РТС "Фрезер" 27,52 27,52 0,00 0,00 0,00 0,00 27,58 27,58 0,00 0,00 0,00 0,00 61,11 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 64,91 64,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 РТС "Нагатино" 75,59 75,59 0,00 0,00 0,00 0,00 79,27 79,27 0,00 0,00 0,00 0,00 82,17 82,17 0,00 0,00 0,00 0,00 82,20 82,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 РТС "Коломенская" 2,43 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 РТЭС "Курьяново" 79,99 79,99 0,00 0,00 0,00 0,00 87,06 87,06 0,00 0,00 0,00 0,00 90,51 90,51 0,00 0,00 0,00 0,00 91,81 91,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5 РТЭС "Люблино"  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.6 РТС "Красная Пресня" 45,52 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 53,47 53,47 0,00 0,00 0,00 0,00 57,60 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00 59,35 59,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.7 РТС "Волхонка-ЗИЛ" 69,83 69,83 0,00 0,00 0,00 0,00 73,76 73,76 0,00 0,00 0,00 0,00 77,46 77,46 0,00 0,00 0,00 0,00 77,37 77,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.8 РТС "Отрадное" 55,08 55,08 0,00 0,00 0,00 0,00 56,37 56,37 0,00 0,00 0,00 0,00 58,19 58,19 0,00 0,00 0,00 0,00 59,95 59,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.9 РТС "Новомосковская" 51,51 51,51 0,00 0,00 0,00 0,00 54,41 54,41 0,00 0,00 0,00 0,00 58,44 58,44 0,00 0,00 0,00 0,00 60,21 60,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10 РТС "Переяславская" 57,62 57,62 0,00 0,00 0,00 0,00 56,19 56,19 0,00 0,00 0,00 0,00 55,44 55,44 0,00 0,00 0,00 0,00 55,34 55,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.11 РТС "Жулебино" 86,90 86,90 0,00 0,00 0,00 0,00 86,78 86,78 0,00 0,00 0,00 0,00 86,10 86,10 0,00 0,00 0,00 0,00 86,01 86,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.12 РТС "Перово" 122,73 122,73 0,00 0,00 0,00 0,00 127,21 127,21 0,00 0,00 0,00 0,00 127,92 127,92 0,00 0,00 0,00 0,00 131,50 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.13 РТС "Некрасовка" 69,48 69,48 0,00 0,00 0,00 0,00 73,39 73,39 0,00 0,00 0,00 0,00 77,08 77,08 0,00 0,00 0,00 0,00 78,40 78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.14 РТС "Ростокино" 32,95 32,95 0,00 0,00 0,00 0,00 39,85 39,85 0,00 0,00 0,00 0,00 41,14 41,14 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.15 РТС "Бабушкино-1" 40,36 40,36 0,00 0,00 0,00 0,00 42,63 42,63 0,00 0,00 0,00 0,00 45,37 45,37 0,00 0,00 0,00 0,00 46,03 46,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.16 РТС "Рублево" 36,77 36,77 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 45,88 45,88 0,00 0,00 0,00 0,00 47,14 47,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.17 РТС "Кунцево" 111,28 111,28 0,00 0,00 0,00 0,00 121,82 121,82 0,00 0,00 0,00 0,00 127,40 127,40 0,00 0,00 0,00 0,00 130,93 130,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.18 РТС "Крылатское" 92,69 92,69 0,00 0,00 0,00 0,00 104,42 104,42 0,00 0,00 0,00 0,00 107,18 107,18 0,00 0,00 0,00 0,00 110,24 110,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.19 РТС "Бирюлево"  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.20 РТС "Южное Бутово" 99,92 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 104,90 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00 113,01 113,01 0,00 0,00 0,00 0,00 111,92 111,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.21 РТС "Теплый Стан" 116,69 116,69 0,00 0,00 0,00 0,00 114,52 114,52 0,00 0,00 0,00 0,00 118,85 118,85 0,00 0,00 0,00 0,00 121,02 121,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.22 РТС "Ленино-Дачное" 80,66 80,66 0,00 0,00 0,00 0,00 85,20 85,20 0,00 0,00 0,00 0,00 89,88 89,88 0,00 0,00 0,00 0,00 91,19 91,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.23 РТС "Чертаново" 135,18 135,18 0,00 0,00 0,00 0,00 132,15 132,15 0,00 0,00 0,00 0,00 130,65 130,65 0,00 0,00 0,00 0,00 132,54 132,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.24 Мини-ТЭС "Измайлово" 1,37 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.25 КТС-11 4,08 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.26 КТС-11а 9,24 9,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 10,32 10,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.27 КТС-18 17,89 17,89 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 18,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 18,48 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 18,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.28 КТС-54 27,56 27,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 29,11 0,00 0,00 0,00 0,00 30,56 30,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31,01 31,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.29 КТС-405 "Стандартная"  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.30 КТС "Северная"  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.31 КТС-24  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.32 КТС-26  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.33 КТС "Мелитопольская" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.34 МК "Западный порт" 1,29 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ПАО "МОЭК", всего, 929,5 928,7 0,0 0,9 0,0 0,0 1 007,8 1 006,88 0,0 0,89 0,0 0,0 1 108,9 1 108,0 0,0 0,9 0,0 0,0 1 147,7 1 146,8 0,0 0,9 0,0 0,0 

  в том числе на территории ТиНАО 154,6 153,7 0,0 0,9 0,0 0,0 201,7 200,8 0,0 0,9 0,0 0,0 262,9 262,0 0,0 0,9 0,0 0,0 284,9 284,0 0,0 0,9 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование 

Годовой расход топлива, тыс. т у.т. 

2022 г. 2027 г. 2032 г. 2034 г. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

  в том числе:                                                 

2.1 РТС ПАО "МОЭК", всего, 715,3 715,3 0,0 0,0 0,0 0,0 746,6 746,6 0,0 0,0 0,0 0,0 788,0 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 804,6 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

2.1.1 РТС "Переделкино" 114,56 114,56 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,35 130,35 0,00 0,00 0,00 0,00 134,29 134,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 РТС "Пенягино" 75,73 75,73 0,00 0,00 0,00 0,00 76,08 76,08 0,00 0,00 0,00 0,00 75,86 75,86 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 РТС "Строгино" 147,35 147,35 0,00 0,00 0,00 0,00 155,07 155,07 0,00 0,00 0,00 0,00 166,43 166,43 0,00 0,00 0,00 0,00 168,86 168,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 РТС "Внуково" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.5 РТС "Солнцево"  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.6 РТС "Терешково" 13,36 13,36 0,00 0,00 0,00 0,00 18,39 18,39 0,00 0,00 0,00 0,00 28,64 28,64 0,00 0,00 0,00 0,00 32,51 32,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.7 РТС "Тушино-1" 63,77 63,77 0,00 0,00 0,00 0,00 65,69 65,69 0,00 0,00 0,00 0,00 68,61 68,61 0,00 0,00 0,00 0,00 69,61 69,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.8 РТС "Тушино-2" 45,44 45,44 0,00 0,00 0,00 0,00 45,03 45,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45,27 45,27 0,00 0,00 0,00 0,00 45,21 45,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.9 РТС "Тушино-3" 84,06 84,06 0,00 0,00 0,00 0,00 87,63 87,63 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37 91,37 0,00 0,00 0,00 0,00 93,20 93,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.10 РТС "Тушино-4" 34,94 34,94 0,00 0,00 0,00 0,00 36,86 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 38,25 38,25 0,00 0,00 0,00 0,00 38,81 38,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.11 РТС "Тушино-5" 54,35 54,35 0,00 0,00 0,00 0,00 56,22 56,22 0,00 0,00 0,00 0,00 57,80 57,80 0,00 0,00 0,00 0,00 58,64 58,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.12 РТС "Митино" 81,72 81,72 0,00 0,00 0,00 0,00 84,64 84,64 0,00 0,00 0,00 0,00 85,41 85,41 0,00 0,00 0,00 0,00 86,26 86,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 КТС ПАО "МОЭК", всего, 152,4 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 186,5 186,5 0,0 0,0 0,0 0,0 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 266,5 266,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе на территории Москвы без ТиНАО                                                 

2.2.1 КТС "Акулово"-1 (зимняя)  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2 КТС "Акулово"-2 (летняя) 2,28 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3 КТС "Косино"  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 КТС-28  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5 КТС-42  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.6 КТС-40 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.7 КТС "Нижние Котлы" 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.8 КТС-58 3,08 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.9 КТС "Покровское-Стрешнево" 6,30 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6,62 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6,88 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.10 КТС "Захарьино" 1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе на территории ТиНАО                                                 

2.2.11 КТС "Мосрентген" 6,75 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9,04 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.12 КТС-1 "Московский" 13,66 13,66 0,00 0,00 0,00 0,00 25,27 25,27 0,00 0,00 0,00 0,00 25,27 25,27 0,00 0,00 0,00 0,00 25,27 25,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.13 КТС-2 "Московский" 12,94 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.14 КТС "Коммунарка" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.15 КТС "Яковлево" 0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.16 КТС "Кленово" 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.17 КТС № 8 п. Кокошкино 9,98 9,98 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00 0,00 0,00 16,99 16,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19,70 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.18 КТС № 18 пос. Киевский 7,57 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.19 КТС № 51 п. Яковлевское 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.20 КТС № 36 п. Птичное 3,01 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.21 КТС № 38 п. Птичное 5,70 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.22 КТС "Знамя Октября" 9,96 9,96 0,00 0,00 0,00 0,00 9,96 9,96 0,00 0,00 0,00 0,00 12,49 12,49 0,00 0,00 0,00 0,00 19,51 19,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.23 КТС "Остафьево" 2,03 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.24 КТС "Фабрика им. 1 Мая" 4,11 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 8,94 8,94 0,00 0,00 0,00 0,00 8,94 8,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.25 КТС "Вороново" 6,11 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.26 КТС "Былово" 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4,53 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.27 КТС "Красная Пахра" 2,22 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7,26 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7,26 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.28 КТС "Красное" 1,69 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.29 КТС "Шишкин лес"  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.30 КТС "Рогово" 2,05 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.31 КТС "Щапово" 4,92 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.32 КТС-1 "Щербинка" 13,89 13,89 0,00 0,00 0,00 0,00 14,79 14,79 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 23,59 23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.33 КТС-3 "Щербинка" 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 8,29 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.34 КТС "Кокошкино" 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.35 КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан" 11,85 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 19,67 19,67 0,00 0,00 0,00 0,00 23,14 23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 24,19 24,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.36 КТС № 153 п. Ватутинки  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.37 КТС "Курилово" 4,30 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 МК и АИТ ПАО "МОЭК", всего, 61,9 61,0 0,0 0,9 0,0 0,0 74,7 73,8 0,0 0,9 0,0 0,0 74,4 73,5 0,0 0,9 0,0 0,0 76,6 75,7 0,0 0,9 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 
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газ  
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* 

2.3.1 МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2 МК-339 Николоямская ул. 57 с.8 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.3 МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.4 МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13 3,52 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.5 МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.6 МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.7 МК-236 Цветной бульв. 21 с.13  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.8 МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.9 МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3 1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.10 МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.11 МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.12 МК-136 Русаковская ул. 18/20  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.13 МК-137 Сокольнический Вал ул. 1 с.3 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.14 МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2 1,38 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.15 МК-104 Садовая-Сухаревская ул. 8/12  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.16 МК-118 Костянский пер. 10 с.4  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.17 МК-122 Даев пер. 29-а, с.2  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.18 МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.19 МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.20 МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1 1,58 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.21 МК "Каскадная" Каскадная ул. 21А с.1 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.22 МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.23 МК "Щербинка" 1,84 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.24 МК "Толстопальцево" 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.25 МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.26 МК-234 Новослободская ул. 29 с.1  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.27 МК-233 Новослободская ул. 3 с.6 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.28 МК-323 А. Солженицина ул. 29/18  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.29 МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.30 МК-314 Гжельский пер. 15 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.31 МК-321 Сергия Радонежского ул. 13/1 с.6  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.32 МК-319 "Самокатная" Самокатная ул. 1А  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.33 МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.34 АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.35 АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1 0,98 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.36 АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.37 АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1 1,62 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.38 АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.39 АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.40 АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.41 АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.42 АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.43 АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.44 АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.45 АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.46 АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.47 АИТ № 8А Родионовская ул. 18 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.48 АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.49 АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.50 АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2 2,52 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.51 АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.52 АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.53 АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.54 АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.55 АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1 1,04 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.56 АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.57 АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2 1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.3.58 АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.59 АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12 1,17 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.60 АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.61 АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.62 АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.63 АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.64 АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.65 АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.66 АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.67 АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.68 АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.69 АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе на территории ТиНАО                                                 

2.3.70 МК "Внуковская гимназия" 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.71 МК "Внуковская больница" 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.72 МК "Изварино" 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.73 МК "Переделкино" 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.74 МК "Рассказовка" 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.75 МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.76 МК "Марьино" 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 

2.3.77 МК № 46 д. Акиньшино 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.78 МК № 21 х. Ильичевка 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39 12,39 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13 14,13 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13 14,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.79 МК № 22 д. Крекшино 1,95 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.80 МК № 27 д. Кузнецово 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.81 МК № 33 п. Первомайское 2,61 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.82 МК № 34 д. Шеломово 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 

2.3.83 МК 32 п. Толстопальцево *** 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 

2.3.84 МК "Пожарное депо" 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

2.3.85 МК "Гора" 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.86 МК "Минзаг" 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.87 МК "Секерино" 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.88 МК "Ильино" 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.89 МК "Каменка" 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.90 МК "Михайловское" 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 

2.3.91 МК "Ознобишино" 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.92 МК "ДРП-3" 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.93 МК "БКУ-350" 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.94 МК-4 г. Щербинка 2,73 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.95 МК-5 г. Щербинка 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.96 МК "Бор" 2,84 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.97 МК "Спортбаза Щапово" 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.98 МК № 10 п. Мамыри  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ООО "ТСК Мосэнерго", всего, 303,3 303,3 0,0 0,0 0,0 0,0 306,9 306,9 0,0 0,0 0,0 0,0 320,8 320,8 0,0 0,0 0,0 0,0 325,4 325,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

3.1 РТС ООО "ТСК Мосэнерго", всего, 303,1 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 306,7 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 320,6 320,6 0,0 0,0 0,0 0,0 325,2 325,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

3.1.1 РТС-1 г. Зеленоград 47,20 47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 46,24 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96 45,96 0,00 0,00 0,00 0,00 45,92 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 РТС-2 г. Зеленоград 110,62 110,62 0,00 0,00 0,00 0,00 114,81 114,81 0,00 0,00 0,00 0,00 123,60 123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 125,48 125,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 РТЭС-3 г. Зеленоград 50,18 50,18 0,00 0,00 0,00 0,00 51,62 51,62 0,00 0,00 0,00 0,00 52,90 52,90 0,00 0,00 0,00 0,00 53,68 53,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 РТС-4 г. Зеленоград 95,12 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,14 98,14 0,00 0,00 0,00 0,00 100,12 100,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 МК ООО "ТСК Мосэнерго", всего, 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

3.2.1 МК ДО Полет 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2 ПК Больничный комплекс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3 Котельная роддома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4 АИТ Хоспис 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Источники других регулируемых организаций, всего, 2 117,3 2 076,5 3,0 0,0 0,0 37,8 2 125,1 2 084,3 3,0 0,0 0,0 37,8 2 240,3 2 199,6 3,0 0,0 0,0 37,8 2 299,7 2 259,0 3,0 0,0 0,0 37,8 
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№ 

п/п 
Наименование 

Годовой расход топлива, тыс. т у.т. 

2022 г. 2027 г. 2032 г. 2034 г. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефте-

перера-

ботки 

* 

  в том числе на территории ТиНАО 254,4 254,4 0,0 0,0 0,0 0,0 256,0 256,0 0,0 0,0 0,0 0,0 264,4 264,4 0,0 0,0 0,0 0,0 268,2 268,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

4.1 Когенерационные источники других организаций 1544,4 1544,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1550,8 1550,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1657,1 1657,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1712,7 1712,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

4.1.1 ТЭЦ МЭИ 41,95 41,95  -   -   -   -  41,95 41,95  -   -   -   -  41,95 41,95  -   -   -   -  41,95 41,95  -   -   -   -  

4.1.2 ТЭС "Международная" 450,95 450,95  -   -   -   -  435,26 435,26  -   -   -   -  435,13 435,13  -   -   -   -  435,11 435,11  -   -   -   -  

4.1.3 ПГУ ТЭС "Терешково" 311,71 311,71  -   -   -   -  311,24 311,24  -   -   -   -  310,25 310,25  -   -   -   -  309,96 309,96  -   -   -   -  

4.1.4 ГТЭС "Щербинка" 54,91 54,91  -   -   -   -  57,38 57,38  -   -   -   -  105,91 105,91  -   -   -   -  126,66 126,66  -   -   -   -  

4.1.5 ГТЭС "Коломенское" 133,64 133,64  -   -   -   -  141,20 141,20  -   -   -   -  149,02 149,02  -   -   -   -  152,43 152,43  -   -   -   -  

4.1.6 Мусоросжигательный завод № 3 0,28 0,28  -   -   -   -  0,28 0,28  -   -   -   -  0,28 0,28  -   -   -   -  0,28 0,28  -   -   -   -  

4.1.7 ГТЭС "Внуково" 80,49 80,49  -   -   -   -  93,06 93,06  -   -   -   -  132,69 132,69  -   -   -   -  147,45 147,45  -   -   -   -  

4.1.8 ПГУ ТЭС "Кожухово" 281,32 281,32  -   -   -   -  281,32 281,32  -   -   -   -  281,32 281,32  -   -   -   -  281,32 281,32  -   -   -   -  

4.1.9 ГТЭС "Молжаниновка" 154,06 154,06  -   -   -   -  154,06 154,06  -   -   -   -  165,51 165,51  -   -   -   -  182,51 182,51  -   -   -   -  

4.1.10 Энергокомплекс "СРК "Легенды хоккея" 35,07 35,07  -   -   -   -  35,07 35,07  -   -   -   -  35,07 35,07  -   -   -   -  35,07 35,07  -   -   -   -  

4.2 Котельные, всего, 572,9 532,2 3,0 0,0 0,0 37,8 574,3 533,5 3,0 0,0 0,0 37,8 583,2 542,4 3,0 0,0 0,0 37,8 587,0 546,2 3,0 0,0 0,0 37,8 

  в том числе:                                                 

4.2.1 Всего за исключением территории ТиНАО 318,5 277,7 3,0 0,0 0,0 37,8 318,3 277,6 3,0 0,0 0,0 37,8 318,7 278,0 3,0 0,0 0,0 37,8 318,8 278,1 3,0 0,0 0,0 37,8 

  в том числе:                                                 

4.2.1.1 Котельная ФГУП "НТЦ "Атлас" ФСБ России 1,53 1,53  -   -   -   -  1,53 1,53  -   -   -   -  1,53 1,53  -   -   -   -  1,53 1,53  -   -   -   -  

4.2.1.2 Котельная ОАО "ВНИИХТ" 6,63 6,63  -   -   -   -  6,63 6,63  -   -   -   -  6,63 6,63  -   -   -   -  6,63 6,63  -   -   -   -  

4.2.1.3 Котельная ОАО "НПП "Волна" 2,05 2,05  -   -   -   -  2,05 2,05  -   -   -   -  2,05 2,05  -   -   -   -  2,05 2,05  -   -   -   -  

4.2.1.4 Котельная АО "МЖК" 4,66 4,66  -   -   -   -  4,66 4,66  -   -   -   -  4,66 4,66  -   -   -   -  4,66 4,66  -   -   -   -  

4.2.1.5 Котельная ОАО "ЗВИ" 4,01 4,01  -   -   -   -  4,06 4,06  -   -   -   -  4,06 4,06  -   -   -   -  4,06 4,06  -   -   -   -  

4.2.1.6 Котельная ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ" 2,86 2,86  -   -   -   -  2,86 2,86  -   -   -   -  2,86 2,86  -   -   -   -  2,86 2,86  -   -   -   -  

4.2.1.7 Котельная АО "КК ЖБИ № 9" 4,70 4,70  -   -   -   -  4,70 4,70  -   -   -   -  4,70 4,70  -   -   -   -  4,70 4,70  -   -   -   -  

4.2.1.8 
Котельная ОАО "Машиностроительный завод 

"Маяк" 
1,87 1,87  -   -   -   -  1,87 1,87  -   -   -   -  1,87 1,87  -   -   -   -  1,87 1,87  -   -   -   -  

4.2.1.9 
Котельная Люберецкая станция аэрации МГУП 

"Мосводоканал" 
40,23 22,5  -   -   -  17,74 40,23 22,5  -   -   -  17,7 40,23 22,5  -   -   -  17,7 40,23 22,5  -   -   -  17,7 

4.2.1.10 Котельная Курьяновская станция аэрации 29,92 9,9  -   -   -  20,02 29,92 9,9  -   -   -  20,0 29,92 9,9  -   -   -  20,0 29,92 9,9  -   -   -  20,0 

4.2.1.11 Котельная ПАО "Московский Хладокомбинат № 9" 0,76 0,76  -   -   -   -  0,76 0,76  -   -   -   -  0,76 0,76  -   -   -   -  0,76 0,76  -   -   -   -  

4.2.1.12 Котельная КДК "Большевик" 1,22 1,22  -   -   -   -  1,22 1,22  -   -   -   -  1,22 1,22  -   -   -   -  1,22 1,22  -   -   -   -  

4.2.1.13 Котельная АО "НИИР" 1,17 1,17  -   -   -   -  1,17 1,17  -   -   -   -  1,17 1,17  -   -   -   -  1,17 1,17  -   -   -   -  

4.2.1.14 Котельная Филиал "Пансионат "Чайка" 0,54 0,54  -   -   -   -  0,54 0,54  -   -   -   -  0,54 0,54  -   -   -   -  0,54 0,54  -   -   -   -  

4.2.1.15 
Котельная № 2 ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" 

МГ" 
1,12 1,12  -   -   -   -  1,12 1,12  -   -   -   -  1,12 1,12  -   -   -   -  1,12 1,12  -   -   -   -  

4.2.1.16 Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С." 1,08 1,08  -   -   -   -  1,07 1,07  -   -   -   -  1,06 1,06  -   -   -   -  1,06 1,06  -   -   -   -  

4.2.1.17 Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат" 9,15 9,15  -   -   -   -  9,15 9,15  -   -   -   -  9,15 9,15  -   -   -   -  9,15 9,15  -   -   -   -  

4.2.1.18 Котельная ООО "Социум-Сооружение" 5,10 5,10  -   -   -   -  5,10 5,10  -   -   -   -  5,49 5,49  -   -   -   -  5,49 5,49  -   -   -   -  

4.2.1.19 Котельная Бизнес-центр "Станиславский" 1,75 1,75  -   -   -   -  1,75 1,75  -   -   -   -  1,75 1,75  -   -   -   -  1,75 1,75  -   -   -   -  

4.2.1.20 Котельная ООО "Тепловик" 3,04 3,04  -   -   -   -  3,04 3,04  -   -   -   -  3,04 3,04  -   -   -   -  3,04 3,04  -   -   -   -  

4.2.1.21 Центральная котельная ВВЦ 9,78 9,78  -   -   -   -  9,78 9,78  -   -   -   -  9,78 9,78  -   -   -   -  9,78 9,78  -   -   -   -  

4.2.1.22 Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ 0,24 0,24  -   -   -   -  0,24 0,24  -   -   -   -  0,24 0,24  -   -   -   -  0,24 0,24  -   -   -   -  

4.2.1.23 Котельная ФГУП "ФТ-Центр" 0,47 0,47  -   -   -   -  0,47 0,47  -   -   -   -  0,47 0,47  -   -   -   -  0,47 0,47  -   -   -   -  

4.2.1.24 Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ 1,07 1,07  -   -   -   -  1,07 1,07  -   -   -   -  1,07 1,07  -   -   -   -  1,07 1,07  -   -   -   -  

4.2.1.25 
Котельная ОАО "Кондитерский концерн 

Бабаевский" 
11,53 11,53  -   -   -   -  11,53 11,53  -   -   -   -  11,53 11,53  -   -   -   -  11,53 11,53  -   -   -   -  

4.2.1.26 Котельная АО "Дукс" 3,18 3,18  -   -   -   -  3,18 3,18  -   -   -   -  3,18 3,18  -   -   -   -  3,18 3,18  -   -   -   -  

4.2.1.27 
Котельная АО "НПО "Лианозовский 

электромеханический завод" 
5,80 5,80  -   -   -   -  5,80 5,80  -   -   -   -  5,80 5,80  -   -   -   -  5,80 5,80  -   -   -   -  

4.2.1.28 Котельная АО "НПО МРТЗ" 9,56 9,56  -   -   -   -  9,56 9,56  -   -   -   -  9,56 9,56  -   -   -   -  9,56 9,56  -   -   -   -  

4.2.1.29 Котельная "Депо Москва-2 Ярославская" 2,92 2,92  -   -   -   -  2,92 2,92  -   -   -   -  2,92 2,92  -   -   -   -  2,92 2,92  -   -   -   -  

4.2.1.30 Котельная депо им. Ильича 1,36 1,36  -   -   -   -  1,36 1,36  -   -   -   -  1,36 1,36  -   -   -   -  1,36 1,36  -   -   -   -  

4.2.1.31 Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД" 2,10 2,10  -   -   -   -  2,10 2,10  -   -   -   -  2,10 2,10  -   -   -   -  2,10 2,10  -   -   -   -  

4.2.1.32 
Котельная АО "Завод строительных красок и 

мастик" 
2,00 2,00  -   -   -   -  2,00 2,00  -   -   -   -  2,00 2,00  -   -   -   -  2,00 2,00  -   -   -   -  

4.2.1.33 
Котельная ЗАО "Северная Московская акционерная 

компания "СМАК" 
0,20 0,20  -   -   -   -  0,20 0,20  -   -   -   -  0,20 0,20  -   -   -   -  0,20 0,20  -   -   -   -  
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4.2.1.34 Котельная АО Нижние котлы УК ИП Д.У. 2,26 2,26  -   -   -   -  2,26 2,26  -   -   -   -  2,26 2,26  -   -   -   -  2,26 2,26  -   -   -   -  

4.2.1.35 Котельная АО "ФПК" 2,98  -  3,0  -   -   -  2,98  -  3,0  -   -   -  2,98  -  3,0  -   -   -  2,98  -  3,0  -   -   -  

4.2.1.36 Котельная ФГБУ "НИИ НХ" им. Н.Н. Бурденко 4,63 4,63  -   -   -   -  4,63 4,63  -   -   -   -  4,63 4,63  -   -   -   -  4,63 4,63  -   -   -   -  

4.2.1.37 
Котельная Московское представительство Компании 

"Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" 
0,46 0,46  -   -   -   -  0,46 0,46  -   -   -   -  0,46 0,46  -   -   -   -  0,46 0,46  -   -   -   -  

4.2.1.38 АИТ Куркино 0,45 0,45  -   -   -   -  0,45 0,45  -   -   -   -  0,45 0,45  -   -   -   -  0,45 0,45  -   -   -   -  

4.2.1.39 Котельная ТСЖ "Покровский берег" 1,85 1,85  -   -   -   -  1,85 1,85  -   -   -   -  1,85 1,85  -   -   -   -  1,85 1,85  -   -   -   -  

4.2.1.40 Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово" 0,24 0,24  -   -   -   -  0,24 0,24  -   -   -   -  0,24 0,24  -   -   -   -  0,24 0,24  -   -   -   -  

4.2.1.41 
Котельная ОАО "ТПО "Киностудия им. М. 

Горького" 
1,65 1,65  -   -   -   -  1,65 1,65  -   -   -   -  1,65 1,65  -   -   -   -  1,65 1,65  -   -   -   -  

4.2.1.42 Котельная № 1  ФГКУ комбинат "Сигнал" 0,44 0,44  -   -   -   -  0,44 0,44  -   -   -   -  0,44 0,44  -   -   -   -  0,44 0,44  -   -   -   -  

4.2.1.43 
Котельная Московская типография - филиал АО 

"Гознак" 
1,28 1,28  -   -   -   -  1,28 1,28  -   -   -   -  1,28 1,28  -   -   -   -  1,28 1,28  -   -   -   -  

4.2.1.44 Котельная ООО КСЦ "Переделкино" 1,10 1,10  -   -   -   -  1,10 1,10  -   -   -   -  1,13 1,13  -   -   -   -  1,13 1,13  -   -   -   -  

4.2.1.45 Котельная АО "НИЦЭВТ" 9,82 9,82  -   -   -   -  9,82 9,82  -   -   -   -  9,82 9,82  -   -   -   -  9,97 9,97  -   -   -   -  

4.2.1.46 Котельная ОАО "Бутовский химический завод" 0,41 0,41  -   -   -   -  0,41 0,41  -   -   -   -  0,41 0,41  -   -   -   -  0,41 0,41  -   -   -   -  

4.2.1.47 Котельная ОАО "Квант-Н" 3,73 3,73  -   -   -   -  3,73 3,73  -   -   -   -  3,73 3,73  -   -   -   -  3,73 3,73  -   -   -   -  

4.2.1.48 
Котельная ОАО "Останкинский молочный 

комбинат" 
9,15 9,15  -   -   -   -  9,15 9,15  -   -   -   -  9,15 9,15  -   -   -   -  9,15 9,15  -   -   -   -  

4.2.1.49 Котельная Бизнес Центр РТС 0,22 0,22  -   -   -   -  0,22 0,22  -   -   -   -  0,22 0,22  -   -   -   -  0,22 0,22  -   -   -   -  

4.2.1.50 Котельная БЦ "Переведенский" 1,01 1,01  -   -   -   -  1,01 1,01  -   -   -   -  1,01 1,01  -   -   -   -  1,01 1,01  -   -   -   -  

4.2.1.51 Котельная ООО "ППК Медная фольга" 2,59 2,59  -   -   -   -  2,59 2,59  -   -   -   -  2,59 2,59  -   -   -   -  2,59 2,59  -   -   -   -  

4.2.1.52 Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ" 5,41 5,41  -   -   -   -  5,41 5,41  -   -   -   -  5,41 5,41  -   -   -   -  5,41 5,41  -   -   -   -  

4.2.1.53 Котельная № 2 ФСО России 1,05 1,05  -   -   -   -  1,05 1,05  -   -   -   -  1,05 1,05  -   -   -   -  1,05 1,05  -   -   -   -  

4.2.1.54 Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 15,15 15,15  -   -   -   -  15,30 15,30  -   -   -   -  15,15 15,15  -   -   -   -  15,13 15,13  -   -   -   -  

4.2.1.55 Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 13,09 13,09  -   -   -   -  13,01 13,01  -   -   -   -  13,08 13,08  -   -   -   -  13,07 13,07  -   -   -   -  

4.2.1.56 
Котельная Цех № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева 
41,78 41,78  -   -   -   -  41,51 41,51  -   -   -   -  41,60 41,60  -   -   -   -  41,58 41,58  -   -   -   -  

4.2.1.57 
Котельная Главный военный клинический госпиталь 

им. ак. Н.Н. Бурденко 
0,07 0,07  -   -   -   -  0,07 0,07  -   -   -   -  0,07 0,07  -   -   -   -  0,07 0,07  -   -   -   -  

4.2.1.58 
Котельная № 2842 Филиал №1 ФГКУ "ГВКГ им. 

Н.Н. Бурденко"  
1,38 1,38  -   -   -   -  1,38 1,38  -   -   -   -  1,38 1,38  -   -   -   -  1,38 1,38  -   -   -   -  

4.2.1.59 Котельная № 1 ФГБУ "ЦЖКУ" 4,53 4,53  -   -   -   -  4,53 4,53  -   -   -   -  4,53 4,53  -   -   -   -  4,53 4,53  -   -   -   -  

4.2.1.60 Котельная № 98 ФГБУ "ЦЖКУ"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

4.2.1.61 Котельная ФГБУ "ЦЖКУ"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

4.2.1.62 Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП РФ 12,12 12,12  -   -   -   -  12,12 12,12  -   -   -   -  12,12 12,12  -   -   -   -  12,12 12,12  -   -   -   -  

4.2.1.63 Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг ФМ" 2,07 2,07  -   -   -   -  2,07 2,07  -   -   -   -  2,07 2,07  -   -   -   -  2,07 2,07  -   -   -   -  

4.2.1.64 
Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 1905 

года" 
3,96 3,96  -   -   -   -  3,96 3,96  -   -   -   -  3,96 3,96  -   -   -   -  3,96 3,96  -   -   -   -  

4.2.2 Всего на территории ТиНАО 254,43 254,43 0,0 0,0 0,0 0,0 255,95 255,95 0,0 0,0 0,0 0,0 264,44 264,44 0,0 0,0 0,0 0,0 268,16 268,16 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                                                 

4.2.2.1 КТС "Солнечный городок" 3,50 3,50  -   -   -   -  3,50 3,50  -   -   -   -  3,50 3,50  -   -   -   -  3,50 3,50  -   -   -   -  

4.2.2.2 Котельная АО " 99 ЗАТО" 1,20 1,20  -   -   -   -  1,20 1,20  -   -   -   -  1,72 1,72  -   -   -   -  2,24 2,24  -   -   -   -  

4.2.2.3 Котельная ЖК "Прима парк" 6,10 6,10  -   -   -   -  6,10 6,10  -   -   -   -  6,43 6,43  -   -   -   -  6,43 6,43  -   -   -   -  

4.2.2.4 Котельная Пансионата "Пахра" 0,67 0,67  -   -   -   -  0,67 0,67  -   -   -   -  0,67 0,67  -   -   -   -  0,67 0,67  -   -   -   -  

4.2.2.5 Котельная "Клинический санаторий ГМС "Валуево" 2,00 2,00  -   -   -   -  2,02 2,02  -   -   -   -  2,02 2,02  -   -   -   -  2,05 2,05  -   -   -   -  

4.2.2.6 Котельная филиала ОК "Ватутинки" 5,75 5,75  -   -   -   -  5,75 5,75  -   -   -   -  5,75 5,75  -   -   -   -  5,84 5,84  -   -   -   -  

4.2.2.7 
Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД 

России 
1,19 1,19  -   -   -   -  1,19 1,19  -   -   -   -  1,21 1,21  -   -   -   -  1,23 1,23  -   -   -   -  

4.2.2.8 Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ") 6,20 6,20  -   -   -   -  6,20 6,20  -   -   -   -  6,20 6,20  -   -   -   -  6,20 6,20  -   -   -   -  

4.2.2.9 Котельная "ПСБ Коммунарка" 1,26 1,26  -   -   -   -  1,26 1,26  -   -   -   -  1,26 1,26  -   -   -   -  1,26 1,26  -   -   -   -  

4.2.2.10 Котельная д. Летово 0,28 0,28  -   -   -   -  0,28 0,28  -   -   -   -  0,28 0,28  -   -   -   -  0,28 0,28  -   -   -   -  

4.2.2.11 Котельная № 2 ООО "Декор" 16,52 16,52  -   -   -   -  16,93 16,93  -   -   -   -  17,01 17,01  -   -   -   -  17,01 17,01  -   -   -   -  

4.2.2.12 Котельная ООО "Геруда" 19,71 19,71  -   -   -   -  19,71 19,71  -   -   -   -  19,71 19,71  -   -   -   -  19,71 19,71  -   -   -   -  

4.2.2.13 Котельная № 1 ООО "Декор" 16,42 16,42  -   -   -   -  16,42 16,42  -   -   -   -  16,42 16,42  -   -   -   -  16,42 16,42  -   -   -   -  

4.2.2.14 Котельная АО "Инвесттраст" 12,75 12,75  -   -   -   -  13,32 13,32  -   -   -   -  14,35 14,35  -   -   -   -  14,35 14,35  -   -   -   -  

4.2.2.15 Котельная "Новомосковский Технопарк" 4,92 4,92  -   -   -   -  5,03 5,03  -   -   -   -  5,04 5,04  -   -   -   -  5,19 5,19  -   -   -   -  

4.2.2.16 Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера" 0,51 0,51  -   -   -   -  0,51 0,51  -   -   -   -  0,51 0,51  -   -   -   -  0,51 0,51  -   -   -   -  
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4.2.2.17 Котельная № 1 ООО "Теплосервис"  3,26 3,26  -   -   -   -  3,26 3,26  -   -   -   -  3,26 3,26  -   -   -   -  3,26 3,26  -   -   -   -  

4.2.2.18 Котельная № 2 ООО "Теплосервис" 4,31 4,31  -   -   -   -  4,31 4,31  -   -   -   -  4,31 4,31  -   -   -   -  4,31 4,31  -   -   -   -  

4.2.2.19 Котельная АО "ТЭИК" 5,72 5,72  -   -   -   -  5,72 5,72  -   -   -   -  8,23 8,23  -   -   -   -  9,48 9,48  -   -   -   -  

4.2.2.20 Котельная п. Коммунарка ул. Ясная д. 10А 1,16 1,16  -   -   -   -  1,16 1,16  -   -   -   -  1,16 1,16  -   -   -   -  1,16 1,16  -   -   -   -  

4.2.2.21 Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная строение 5А 1,86 1,86  -   -   -   -  1,86 1,86  -   -   -   -  1,86 1,86  -   -   -   -  1,86 1,86  -   -   -   -  

4.2.2.22 Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная д. 9 стр.1 1,15 1,15  -   -   -   -  1,15 1,15  -   -   -   -  1,15 1,15  -   -   -   -  1,15 1,15  -   -   -   -  

4.2.2.23 Котельная "Центр реабилитации "Ясенки" 0,54 0,54  -   -   -   -  0,54 0,54  -   -   -   -  0,54 0,54  -   -   -   -  0,54 0,54  -   -   -   -  

4.2.2.24 
Котельная № 10 Производственная АПК 

"Московский" 
40,58 40,58  -   -   -   -  40,58 40,58  -   -   -   -  40,58 40,58  -   -   -   -  40,58 40,58  -   -   -   -  

4.2.2.25 Котельная АО "Курорт "Михайловское" 0,40 0,40  -   -   -   -  0,40 0,40  -   -   -   -  0,40 0,40  -   -   -   -  0,40 0,40  -   -   -   -  

4.2.2.26 Котельная ОАО "МАНП" 0,68 0,68  -   -   -   -  0,68 0,68  -   -   -   -  0,68 0,68  -   -   -   -  0,68 0,68  -   -   -   -  

4.2.2.27 Котельная ГКУЗ ДКС № 20 ДЗМ 1,11 1,11  -   -   -   -  1,14 1,14  -   -   -   -  1,14 1,14  -   -   -   -  1,14 1,14  -   -   -   -  

4.2.2.28 Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки) 2,52 2,52  -   -   -   -  2,52 2,52  -   -   -   -  2,52 2,52  -   -   -   -  2,52 2,52  -   -   -   -  

4.2.2.29 Котельная УНПБ "Теплый Стан" 2,66 2,66  -   -   -   -  2,66 2,66  -   -   -   -  2,66 2,66  -   -   -   -  2,66 2,66  -   -   -   -  

4.2.2.30 Котельная п. д/о Плесково 0,74 0,74  -   -   -   -  0,74 0,74  -   -   -   -  0,74 0,74  -   -   -   -  0,74 0,74  -   -   -   -  

4.2.2.31 Котельная мкр. "Солнцево-парк" 19,62 19,62  -   -   -   -  19,62 19,62  -   -   -   -  19,74 19,74  -   -   -   -  19,94 19,94  -   -   -   -  

4.2.2.32 Котельная ООО "Источник" 2,70 2,70  -   -   -   -  2,70 2,70  -   -   -   -  2,70 2,70  -   -   -   -  2,70 2,70  -   -   -   -  

4.2.2.33 Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.) 1,41 1,41  -   -   -   -  1,41 1,41  -   -   -   -  1,41 1,41  -   -   -   -  1,41 1,41  -   -   -   -  

4.2.2.34 Котельная ООО "РегионЭнергоСервис" 17,86 17,86  -   -   -   -  18,26 18,26  -   -   -   -  18,26 18,26  -   -   -   -  18,26 18,26  -   -   -   -  

4.2.2.35 Котельная ЗАО "Санаторий Ерино" 6,49 6,49  -   -   -   -  6,49 6,49  -   -   -   -  6,49 6,49  -   -   -   -  6,49 6,49  -   -   -   -  

4.2.2.36 Котельная № 2 4,72 4,72  -   -   -   -  4,72 4,72  -   -   -   -  7,47 7,47  -   -   -   -  8,41 8,41  -   -   -   -  

4.2.2.37 Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика" 1,56 1,56  -   -   -   -  1,56 1,56  -   -   -   -  1,56 1,56  -   -   -   -  1,56 1,56  -   -   -   -  

4.2.2.38 Котельная Центральная  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

4.2.2.39 Котельная № 13  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

4.2.2.40 Котельная ул.Лагерная, 2б 0,03 0,03  -   -   -   -  0,03 0,03  -   -   -   -  0,03 0,03  -   -   -   -  0,03 0,03  -   -   -   -  

4.2.2.41 Котельная ФБУ "Санаторий Вороново" 5,64 5,64  -   -   -   -  5,64 5,64  -   -   -   -  5,64 5,64  -   -   -   -  5,64 5,64  -   -   -   -  

4.2.2.42 Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское" 2,60 2,60  -   -   -   -  2,60 2,60  -   -   -   -  2,60 2,60  -   -   -   -  2,60 2,60  -   -   -   -  

4.2.2.43 Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991) 0,64 0,64  -   -   -   -  0,64 0,64  -   -   -   -  0,64 0,64  -   -   -   -  0,64 0,64  -   -   -   -  

4.2.2.44 Котельная № 209 ВДО "Пахра" 0,10 0,10  -   -   -   -  0,10 0,10  -   -   -   -  0,10 0,10  -   -   -   -  0,10 0,10  -   -   -   -  

4.2.2.45 Котельная № 210 ВДО "Пахра" 0,14 0,14  -   -   -   -  0,14 0,14  -   -   -   -  0,14 0,14  -   -   -   -  0,14 0,14  -   -   -   -  

4.2.2.46 Котельная № 211 ВДО "Пахра" 0,07 0,07  -   -   -   -  0,07 0,07  -   -   -   -  0,07 0,07  -   -   -   -  0,07 0,07  -   -   -   -  

4.2.2.47 Котельная № 212 ВДО "Пахра" 0,19 0,19  -   -   -   -  0,19 0,19  -   -   -   -  0,19 0,19  -   -   -   -  0,19 0,19  -   -   -   -  

4.2.2.48 Котельная № 213 ВДО "Пахра" 0,17 0,17  -   -   -   -  0,17 0,17  -   -   -   -  0,17 0,17  -   -   -   -  0,17 0,17  -   -   -   -  

4.2.2.49 Котельная № 214 ВДО "Пахра" 0,02 0,02  -   -   -   -  0,02 0,02  -   -   -   -  0,02 0,02  -   -   -   -  0,02 0,02  -   -   -   -  

4.2.2.50 Котельная № 215 ВДО "Пахра" 0,18 0,18  -   -   -   -  0,18 0,18  -   -   -   -  0,18 0,18  -   -   -   -  0,18 0,18  -   -   -   -  

4.2.2.51 Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064) 1,10 1,10  -   -   -   -  1,10 1,10  -   -   -   -  1,10 1,10  -   -   -   -  1,10 1,10  -   -   -   -  

4.2.2.52 Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА 2,73 2,73  -   -   -   -  2,55 2,55  -   -   -   -  2,59 2,59  -   -   -   -  2,63 2,63  -   -   -   -  

4.2.2.53 
Котельная ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова 

РАМН" 
5,50 5,50  -   -   -   -  5,50 5,50  -   -   -   -  5,50 5,50  -   -   -   -  5,50 5,50  -   -   -   -  

4.2.2.54 Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А) 0,26 0,26  -   -   -   -  0,26 0,26  -   -   -   -  0,26 0,26  -   -   -   -  0,26 0,26  -   -   -   -  

4.2.2.55 Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А) 0,29 0,29  -   -   -   -  0,29 0,29  -   -   -   -  0,29 0,29  -   -   -   -  0,29 0,29  -   -   -   -  

4.2.2.56 Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А) 0,30 0,30  -   -   -   -  0,30 0,30  -   -   -   -  0,30 0,30  -   -   -   -  0,30 0,30  -   -   -   -  

4.2.2.57 Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б) 0,29 0,29  -   -   -   -  0,29 0,29  -   -   -   -  0,29 0,29  -   -   -   -  0,29 0,29  -   -   -   -  

4.2.2.58 Котельная п. Воскресенское 14,15 14,15  -   -   -   -  14,31 14,31  -   -   -   -  15,42 15,42  -   -   -   -  15,88 15,88  -   -   -   -  

5 
Источники других организаций (нерегулируемых), 

всего, 
1 160,2 1 077,0 1,1 0,6 0,0 81,5 1 157,1 1 073,9 1,1 0,6 0,0 81,5 1 159,2 1 076,2 1,1 0,4 0,0 81,5 1 159,2 1 076,2 1,1 0,4 0,0 81,5 

  в том числе:                                                 

5.1 Всего без учета территории ТиНАО 1 018,3 935,6 1,1 0,07 0,005 81,5 1 015,2 932,5 1,1 0,1 0,0 81,5 1 015,2 932,5 1,1 0,1 0,0 81,5 1 015,2 932,5 1,1 0,1 0,0 81,5 

5.2 Всего на территории ТиНАО 141,9 141,4 0,0 0,50 0,0 0,0 141,9 141,4 0,0 0,5 0,0 0,0 144,1 143,7 0,0 0,4 0,0 0,0 144,1 143,7 0,0 0,4 0,0 0,0 

6 Новые котельные, всего, 328,96 328,96 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1687,18 1687,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1954,26 1954,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:                                                 

6.1 Всего за исключением территории ТиНАО 5,54 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 105,64 105,64 0,00 0,00 0,00 0,00 109,21 109,21 0,00 0,00 0,00 0,00 112,43 112,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:                                                 

6.1.1 Новая котельная "Верескино" 5,54 5,54  -   -   -   -  5,54 5,54  -   -   -   -  5,54 5,54  -   -   -   -  5,54 5,54  -   -   -   -  

6.1.2 Новая котельная Новорижское ш. вл.1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1,52 1,52  -   -   -   -  

6.1.3 Новая котельная "Рублево-Архангельское"  -   -   -   -   -   -  93,74 93,74  -   -   -   -  93,74 93,74  -   -   -   -  93,74 93,74  -   -   -   -  

6.1.4 Новая котельная п. Горки-10  -   -   -   -   -   -  0,84 0,84  -   -   -   -  4,40 4,40  -   -   -   -  5,83 5,83  -   -   -   -  
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6.1.5 Новая котельная Бутаковский залив  -   -   -   -   -   -  1,16 1,16  -   -   -   -  1,16 1,16  -   -   -   -  1,44 1,44  -   -   -   -  

6.1.6 Новая котельная ЖК "Сказочный лес"  -   -   -   -   -   -  4,36 4,36  -   -   -   -  4,36 4,36  -   -   -   -  4,36 4,36  -   -   -   -  

6.2 Всего на территории ТиНАО 323,42 323,42 0,00 0,00 0,00 0,00 858,36 858,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1577,98 1577,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1841,83 1841,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:                                                 

6.2.1 Новая котельная вблизи дер. Середнево  -   -   -   -   -   -  47,44 47,44  -   -   -   -  51,03 51,03  -   -   -   -  51,03 51,03  -   -   -   -  

6.2.2 Новая котельная ЖК "Марьино Град" 2,98 2,98  -   -   -   -  3,07 3,07  -   -   -   -  5,21 5,21  -   -   -   -  5,21 5,21  -   -   -   -  

6.2.3 Новая РТС "Саларьево" 70,80 70,80  -   -   -   -  132,42 132,42  -   -   -   -  145,37 145,37  -   -   -   -  147,15 147,15  -   -   -   -  

6.2.4 Новая котельная ЖК "Испанские кварталы" 14,37 14,37  -   -   -   -  14,37 14,37  -   -   -   -  14,37 14,37  -   -   -   -  14,37 14,37  -   -   -   -  

6.2.5 Новая котельная п. Коммунарка 25,31 25,31  -   -   -   -  69,27 69,27  -   -   -   -  135,80 135,80  -   -   -   -  154,50 154,50  -   -   -   -  

6.2.6 Новая котельная вблизи дер. Зименки  -   -   -   -   -   -  2,05 2,05  -   -   -   -  14,82 14,82  -   -   -   -  21,27 21,27  -   -   -   -  

6.2.7 Новая котельная "Школа" 0,48 0,48  -   -   -   -  0,48 0,48  -   -   -   -  0,48 0,48  -   -   -   -  0,48 0,48  -   -   -   -  

6.2.8 Новая котельная ЖК "Москвичка" 10,06 10,06  -   -   -   -  10,06 10,06  -   -   -   -  13,71 13,71  -   -   -   -  16,13 16,13  -   -   -   -  

6.2.9 Новая котельная ООО "Транс-Гамма" 0,31 0,31  -   -   -   -  0,31 0,31  -   -   -   -  0,31 0,31  -   -   -   -  0,31 0,31  -   -   -   -  

6.2.10 Новая котельная вблизи Калужского ш. 1,27 1,27  -   -   -   -  7,21 7,21  -   -   -   -  9,45 9,45  -   -   -   -  10,62 10,62  -   -   -   -  

6.2.11 Новая котельная "ТРК Мега" 0,55 0,55  -   -   -   -  0,55 0,55  -   -   -   -  0,55 0,55  -   -   -   -  0,55 0,55  -   -   -   -  

6.2.12 Новая котельная вблизи дер. Сенькино-Секерино  -   -   -   -   -   -  8,62 8,62  -   -   -   -  13,17 13,17  -   -   -   -  13,65 13,65  -   -   -   -  

6.2.13 Новая котельная вблизи дер. Шахово  -   -   -   -   -   -  7,08 7,08  -   -   -   -  14,25 14,25  -   -   -   -  18,07 18,07  -   -   -   -  

6.2.14 Новая котельная вблизи п. Первомайское  -   -   -   -   -   -  1,84 1,84  -   -   -   -  9,71 9,71  -   -   -   -  12,86 12,86  -   -   -   -  

6.2.15 Новая котельная вблизи п. Минзаг 0,33 0,33  -   -   -   -  1,01 1,01  -   -   -   -  3,91 3,91  -   -   -   -  4,49 4,49  -   -   -   -  

6.2.16 Новая котельная ЖК "Южное Бунино" 16,92 16,92  -   -   -   -  21,69 21,69  -   -   -   -  21,69 21,69  -   -   -   -  21,69 21,69  -   -   -   -  

6.2.17 Новая котельная вблизи п. Ерино  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  14,86 14,86  -   -   -   -  17,55 17,55  -   -   -   -  

6.2.18 Новая котельная вблизи с. Остафьево 19,62 19,62  -   -   -   -  37,40 37,40  -   -   -   -  37,40 37,40  -   -   -   -  37,40 37,40  -   -   -   -  

6.2.19 Новая котельная вблизи д. Алхимово 6,54 6,54  -   -   -   -  14,50 14,50  -   -   -   -  24,13 24,13  -   -   -   -  27,98 27,98  -   -   -   -  

6.2.20 Новая котельная вблизи д. Десна  -   -   -   -   -   -  21,86 21,86  -   -   -   -  64,27 64,27  -   -   -   -  80,35 80,35  -   -   -   -  

6.2.21 Новая котельная вблизи д. Милорадово  -   -   -   -   -   -  0,70 0,70  -   -   -   -  3,65 3,65  -   -   -   -  4,83 4,83  -   -   -   -  

6.2.22 Новая котельная вблизи д. Новинки  -   -   -   -   -   -  2,99 2,99  -   -   -   -  8,19 8,19  -   -   -   -  10,28 10,28  -   -   -   -  

6.2.23 Новая котельная вблизи д. Пыхчево  -   -   -   -   -   -  14,16 14,16  -   -   -   -  38,66 38,66  -   -   -   -  48,46 48,46  -   -   -   -  

6.2.24 Новая котельная вблизи д. Ватутинки 5,26 5,26  -   -   -   -  10,84 10,84  -   -   -   -  38,74 38,74  -   -   -   -  49,90 49,90  -   -   -   -  

6.2.25 Новая котельная вблизи д. Кувекино  -   -   -   -   -   -  2,89 2,89  -   -   -   -  16,09 16,09  -   -   -   -  21,37 21,37  -   -   -   -  

6.2.26 Новая котельная вблизи д. Евсеево  -   -   -   -   -   -  1,29 1,29  -   -   -   -  1,29 1,29  -   -   -   -  1,29 1,29  -   -   -   -  

6.2.27 Новая котельная вблизи д. Писково  -   -   -   -   -   -  5,25 5,25  -   -   -   -  22,10 22,10  -   -   -   -  26,47 26,47  -   -   -   -  

6.2.28 Новая котельная "ПНК-Внуково" 2,34 2,34  -   -   -   -  2,34 2,34  -   -   -   -  5,06 5,06  -   -   -   -  5,06 5,06  -   -   -   -  

6.2.29 Новая котельная ЖК "Ново-Никольское" 7,22 7,22  -   -   -   -  7,22 7,22  -   -   -   -  7,22 7,22  -   -   -   -  7,46 7,46  -   -   -   -  

6.2.30 Новая котельная ПСК "Сотрудничество"  -   -   -   -   -   -  1,22 1,22  -   -   -   -  1,22 1,22  -   -   -   -  1,22 1,22  -   -   -   -  

6.2.31 Новая котельная вблизи дер. Кривошеино  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  6,26 6,26  -   -   -   -  

6.2.32 Новая котельная вблизи д. Санино  -   -   -   -   -   -  5,50 5,50  -   -   -   -  31,18 31,18  -   -   -   -  41,45 41,45  -   -   -   -  

6.2.33 Новая котельная вблизи д. Б.Покровское  -   -   -   -   -   -  13,89 13,89  -   -   -   -  50,86 50,86  -   -   -   -  65,65 65,65  -   -   -   -  

6.2.34 Новая котельная вблизи д. Акиньшино  -   -   -   -   -   -  4,40 4,40  -   -   -   -  4,54 4,54  -   -   -   -  4,54 4,54  -   -   -   -  

6.2.35 Новая котельная Внуково аутлет 0,40 0,40  -   -   -   -  0,40 0,40  -   -   -   -  2,49 2,49  -   -   -   -  2,49 2,49  -   -   -   -  

6.2.36 
Новая котельная "Индустриальный парк 

"Картмазово" 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,43 2,43  -   -   -   -  2,43 2,43  -   -   -   -  

6.2.37 Новая котельная вблизи д. Летово  -   -   -   -   -   -  2,93 2,93  -   -   -   -  38,00 38,00  -   -   -   -  51,06 51,06  -   -   -   -  

6.2.38 Новая котельная вблизи д. Никульское  -   -   -   -   -   -  0,71 0,71  -   -   -   -  3,76 3,76  -   -   -   -  4,98 4,98  -   -   -   -  

6.2.39 Новая котельная РИО Киевское ш.  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,41 2,41  -   -   -   -  2,41 2,41  -   -   -   -  

6.2.40 Новая котельная вблизи д. Безобразово  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,00 3,00  -   -   -   -  3,00 3,00  -   -   -   -  

6.2.41 Новая котельная вблизи д. Бабенки  -   -   -   -   -   -  1,71 1,71  -   -   -   -  9,02 9,02  -   -   -   -  14,87 14,87  -   -   -   -  

6.2.42 Новая котельная вблизи д. Юдановка  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,65 3,65  -   -   -   -  3,65 3,65  -   -   -   -  

6.2.43 Новая котельная вблизи д. Львово  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,08 3,08  -   -   -   -  3,08 3,08  -   -   -   -  

6.2.44 Новая котельная вблизи д. Маврино  -   -   -   -   -   -  1,59 1,59  -   -   -   -  8,36 8,36  -   -   -   -  11,08 11,08  -   -   -   -  

6.2.45 Новая котельная вблизи д. Софьино  -   -   -   -   -   -  1,01 1,01  -   -   -   -  5,32 5,32  -   -   -   -  7,05 7,05  -   -   -   -  

6.2.46 Новая котельная вблизи д. Чириково  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,28 2,28  -   -   -   -  

6.2.47 Новая котельная вблизи д. Терехово  -   -   -   -   -   -  7,38 7,38  -   -   -   -  8,17 8,17  -   -   -   -  8,37 8,37  -   -   -   -  

6.2.48 Новая котельная вблизи д. Кузнецово  -   -   -   -   -   -  1,89 1,89  -   -   -   -  9,97 9,97  -   -   -   -  13,20 13,20  -   -   -   -  

6.2.49 Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный"  -   -   -   -   -   -  1,42 1,42  -   -   -   -  7,42 7,42  -   -   -   -  11,86 11,86  -   -   -   -  

6.2.50 Новая котельная вблизи д. Хатминки  -   -   -   -   -   -  1,01 1,01  -   -   -   -  5,34 5,34  -   -   -   -  7,08 7,08  -   -   -   -  

6.2.51 Новая котельная вблизи д. Конюшково 2,29 2,29  -   -   -   -  6,34 6,34  -   -   -   -  27,34 27,34  -   -   -   -  33,68 33,68  -   -   -   -  

6.2.52 Новая котельная вблизи д. Юрьево  -   -   -   -   -   -  1,87 1,87  -   -   -   -  9,85 9,85  -   -   -   -  14,57 14,57  -   -   -   -  
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6.2.53 Новая котельная вблизи д. Крекшино  -   -   -   -   -   -  1,33 1,33  -   -   -   -  11,36 11,36  -   -   -   -  13,60 13,60  -   -   -   -  

6.2.54 Новая котельная вблизи д. Студенцы  -   -   -   -   -   -  12,28 12,28  -   -   -   -  69,38 69,38  -   -   -   -  92,21 92,21  -   -   -   -  

6.2.55 Новая котельная вблизи д. Черепово  -   -   -   -   -   -  6,00 6,00  -   -   -   -  18,24 18,24  -   -   -   -  21,30 21,30  -   -   -   -  

6.2.56 Новая котельная п. Мамыри 0,27 0,27  -   -   -   -  0,27 0,27  -   -   -   -  10,19 10,19  -   -   -   -  14,15 14,15  -   -   -   -  

6.2.57 Новая котельная А-101 47,48 47,48  -   -   -   -  136,64 136,64  -   -   -   -  165,03 165,03  -   -   -   -  176,55 176,55  -   -   -   -  

6.2.58 Новая котельная Ауди центр Калужский 0,16 0,16  -   -   -   -  0,16 0,16  -   -   -   -  0,16 0,16  -   -   -   -  0,16 0,16  -   -   -   -  

6.2.59 Новая котельная Лесные поляны  -   -   -   -   -   -  0,17 0,17  -   -   -   -  1,80 1,80  -   -   -   -  3,42 3,42  -   -   -   -  

6.2.60 Новая котельная мкр. В 20,14 20,14  -   -   -   -  23,37 23,37  -   -   -   -  30,12 30,12  -   -   -   -  33,90 33,90  -   -   -   -  

6.2.61 Новая котельная дер. Зименки  -   -   -   -   -   -  1,33 1,33  -   -   -   -  1,33 1,33  -   -   -   -  1,33 1,33  -   -   -   -  

6.2.62 Новая котельная МКАД 44 КМ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,56 0,56  -   -   -   -  0,56 0,56  -   -   -   -  

6.2.63 Новая котельная ЖК "Румянцево-Парк"  -   -   -   -   -   -  10,51 10,51  -   -   -   -  10,51 10,51  -   -   -   -  10,51 10,51  -   -   -   -  

6.2.64 Новая котельная вблизи КП Сенатор-Клуб  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  5,51 5,51  -   -   -   -  5,51 5,51  -   -   -   -  

6.2.65 Новая котельная вблизи дер. Пучково  -   -   -   -   -   -  1,56 1,56  -   -   -   -  6,31 6,31  -   -   -   -  6,31 6,31  -   -   -   -  

6.2.66 Новая котельная вблизи дер. Пятовское  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,91 2,91  -   -   -   -  2,91 2,91  -   -   -   -  

6.2.67 Новая котельная п. Шишкин лес 5,18 5,18  -   -   -   -  9,31 9,31  -   -   -   -  10,28 10,28  -   -   -   -  10,90 10,90  -   -   -   -  

6.2.68 Новая котельная "Малинки"  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,13 0,13  -   -   -   -  1,90 1,90  -   -   -   -  

6.2.69 Новая котельная вблизи КП "Булгаков"  -   -   -   -   -   -  3,47 3,47  -   -   -   -  6,28 6,28  -   -   -   -  6,28 6,28  -   -   -   -  

6.2.70 Новая котельная вблизи дер. Ознобишино  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,43 2,43  -   -   -   -  2,43 2,43  -   -   -   -  

6.2.71 Новая котельная вблизи п. Батыбино  -   -   -   -   -   -  2,00 2,00  -   -   -   -  3,31 3,31  -   -   -   -  3,31 3,31  -   -   -   -  

6.2.72 Новая котельная вблизи д. Русино  -   -   -   -   -   -  9,14 9,14  -   -   -   -  19,02 19,02  -   -   -   -  21,99 21,99  -   -   -   -  

6.2.73 Новая котельная вблизи пос. ЛМС  -   -   -   -   -   -  3,17 3,17  -   -   -   -  16,69 16,69  -   -   -   -  22,10 22,10  -   -   -   -  

6.2.74 Новая котельная вблизи п. ДРП-3  -   -   -   -   -   -  4,02 4,02  -   -   -   -  4,84 4,84  -   -   -   -  4,84 4,84  -   -   -   -  

6.2.75 Новая котельная вблизи п. Спортбаза  -   -   -   -   -   -  6,93 6,93  -   -   -   -  10,49 10,49  -   -   -   -  10,49 10,49  -   -   -   -  

6.2.76 Новая котельная МКАД 41 КМ 0,73 0,73  -   -   -   -  0,73 0,73  -   -   -   -  0,73 0,73  -   -   -   -  0,73 0,73  -   -   -   -  

6.2.77 Новая РТС "Центральная" 51,67 51,67  -   -   -   -  67,01 67,01  -   -   -   -  90,39 90,39  -   -   -   -  101,37 101,37  -   -   -   -  

6.2.78 Новая котельная п. Ватутинки 9,29 9,29  -   -   -   -  9,29 9,29  -   -   -   -  13,04 13,04  -   -   -   -  15,06 15,06  -   -   -   -  

6.2.79 Новая котельная ООО "Геруда"  -   -   -   -   -   -  13,99 13,99  -   -   -   -  42,13 42,13  -   -   -   -  52,52 52,52  -   -   -   -  

6.2.80 Новая котельная вблизи дер. Староселье 1,44 1,44  -   -   -   -  28,04 28,04  -   -   -   -  35,69 35,69  -   -   -   -  35,69 35,69  -   -   -   -  

6.2.81 Новая котельная вблизи пос. Филимонки  -   -   -   -   -   -  5,44 5,44  -   -   -   -  16,23 16,23  -   -   -   -  22,73 22,73  -   -   -   -  

7 Всего по г. Москве 28 315,1 28 182,6 11,8 1,5 0,0 119,2 30 403,1 30 270,6 11,8 1,5 0,0 119,2 33 165,8 33 033,5 11,8 1,3 0,0 119,2 34 335,2 34 202,8 11,8 1,3 0,0 119,2 

  в том числе:                         

7.1 Всего без учета ТиНАО 27 440,7 27 309,6 11,8 0,1 0,0 119,2 28 945,2 28 814,0 11,8 0,1 0,0 119,2 30 916,4 30 785,3 11,8 0,07 0,0 119,2 31 796,3 31 665,2 11,8 0,1 0,0 119,2 

7.2 Всего на территории ТиНАО 874,3 873,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1 457,9 1 456,6 0,0 1,4 0,0 0,0 2 249,4 2 248,2 0,0 1,3 0,0 0,0 2 539,0 2 537,7 0,0 1,3 0,0 0,0 

*  Суммарное значение по колонке «биогаз, газ нефтепереработки» скрадывается из расхода биогаза в объеме 75,4 тыс. т у.т. и газа нефтепереработки в объеме 43,8 тыс. т у.т. (котельной № 1 (ДЕ-100) ОАО "Газпромнефть - МНПЗ"). 

** Для ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 учтены величины расхода топлива (природного газа) на отпуск тепловой энергии. 

*** Территориальная принадлежность МК 32 п. Толстопальцево изменена в 2019 г. с пос. Марушкинское (НАО) на район Внуково (ЗАО) в соответствии с административно-территориальным делением города Москвы. 
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Таблица 3.16 - Максимально-часовые, суточные и годовые расходы природного газа на источниках города Москвы на перспективу до 2035 г. с выделением 2022, 2027, 2032 гг. 

№ 

п/п 
Наименование 

Годовой расход природного газа 

на 01.01.2023 на 01.01.2028 на 01.01.2033 на 01.01.2035 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой, 

 тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

1 ПАО "Мосэнерго", всего, 20 033,7 5 587,5 124,4 3 585 21 200,3 5 844,4 130,1 3 627 22 742,9 6 199,2 137,2 3669 23 425,5 6 330,9 140,0 3 700 

  в том числе:        -                          

1.1 ТЭЦ** ПАО "Мосэнерго", всего, 18 708,7 5 033,7 111,1 3 717 19 807,7 5 187,7 114,3 3 818 21 275,5 5 495,7 120,3 3871 21 932,0 5 604,9 122,6 3 913 

  в том числе:                                 

1.1.1 ГЭС-1 250,59 89,08 2,08 2813 256,09 96,58 2,22 2652 255,87 95,34 2,19 2684 257,84 95,27 2,19 2706 

1.1.2 ТЭЦ-8 837,08 251,37 5,59 3330 931,50 289,34 6,49 3219 1 078,26 312,12 6,79 3455 1 113,87 319,15 6,94 3490 

1.1.3 ТЭЦ-9 431,79 123,44 2,60 3498 454,66 127,69 2,59 3561 486,38 130,91 2,63 3715 502,25 132,42 2,65 3793 

1.1.4 ТЭЦ-11 584,22 163,72 3,54 3568 625,71 170,28 3,67 3675 678,55 177,49 3,83 3823 701,40 180,82 3,90 3879 

1.1.5 ТЭЦ-12 895,03 251,11 5,69 3564 982,88 251,26 5,61 3912 996,88 283,41 6,49 3517 1 017,71 284,65 6,50 3575 

1.1.6 ТЭЦ-16 1 022,88 227,39 5,52 4498 1 094,91 239,65 5,72 4569 1 194,14 246,50 5,72 4844 1 239,71 252,67 5,83 4906 

1.1.7 ТЭЦ-20 1 653,46 412,62 8,99 4007 1 708,78 419,16 9,15 4077 1 804,68 428,46 9,37 4212 1 859,66 442,69 9,70 4201 

1.1.8 ТЭЦ-21 2 859,62 806,06 18,51 3548 2 983,64 806,19 18,63 3701 3 248,97 876,34 20,00 3707 3 353,99 894,23 20,40 3751 

1.1.9 ТЭЦ-22 1 265,72 429,94 8,97 2944 1 307,29 445,38 9,30 2935 1 388,17 474,32 9,90 2927 1 419,22 485,42 10,13 2924 

1.1.10 ТЭЦ-23 2 415,79 658,34 15,04 3670 2 674,07 675,53 15,36 3958 2 901,37 746,22 16,75 3888 2 989,95 758,04 16,99 3944 

1.1.11 ТЭЦ-25 2 825,97 699,11 14,87 4042 2 971,60 714,22 15,20 4161 3 173,81 745,04 15,72 4260 3 281,72 763,11 16,14 4300 

1.1.12 ТЭЦ-26 3 166,01 745,94 16,05 4244 3 300,47 770,98 16,60 4281 3 537,18 793,24 17,00 4459 3 647,99 804,21 17,21 4536 

1.1.13 ТЭЦ-27 500,54 175,64 3,67 2850 516,11 181,40 3,79 2845 531,20 186,34 3,89 2851 546,67 192,23 4,01 2844 

1.2 Котельные ПАО "Мосэнерго", всего, 1 325,0 553,7 13,3 2 393 1 392,6 656,8 15,8 2 120 1 467,5 703,4 16,9 2086 1 493,5 726,0 17,4 2 057 

  в том числе:                                 

1.2.1 РТС "Фрезер" 23,49 10,36 0,25 2266 23,54 10,30 0,25 2285 52,17 20,32 0,49 2568 55,41 21,62 0,52 2562 

1.2.2 РТС "Нагатино" 64,53 23,69 0,57 2723 67,67 27,05 0,65 2501 70,15 28,10 0,67 2497 70,17 28,11 0,67 2497 

1.2.3 РТС "Коломенская" 2,08 25,61 0,61 81 2,17 27,99 0,67 78 2,43 29,24 0,70 83 3,11 31,49 0,76 99 

1.2.4 РТЭС "Курьяново" 68,28 24,72 0,59 2762 74,32 32,55 0,78 2283 77,26 33,64 0,81 2297 78,37 34,14 0,82 2296 

1.2.5 РТЭС "Люблино"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

1.2.6 РТС "Красная Пресня" 38,86 28,01 0,67 1387 45,65 39,01 0,94 1170 49,17 47,51 1,14 1035 50,66 51,14 1,23 991 

1.2.7 РТС "Волхонка-ЗИЛ" 59,61 24,43 0,59 2440 62,96 26,41 0,63 2384 66,12 27,81 0,67 2377 66,05 27,78 0,67 2378 

1.2.8 РТС "Отрадное" 47,02 19,65 0,47 2393 48,12 20,55 0,49 2342 49,67 21,24 0,51 2338 51,17 22,46 0,54 2278 

1.2.9 РТС "Новомосковская" 43,97 17,33 0,42 2538 46,45 19,49 0,47 2383 49,89 21,13 0,51 2361 51,39 22,06 0,53 2330 

1.2.10 РТС "Переяславская" 49,18 19,55 0,47 2516 47,97 18,99 0,46 2526 47,33 18,70 0,45 2530 47,25 18,67 0,45 2531 

1.2.11 РТС "Жулебино" 74,18 28,86 0,69 2570 74,08 28,78 0,69 2574 73,50 28,49 0,68 2580 73,42 28,46 0,68 2580 

1.2.12 РТС "Перово" 104,77 39,49 0,95 2653 108,60 48,80 1,17 2225 109,20 49,04 1,18 2227 112,26 50,80 1,22 2210 

1.2.13 РТС "Некрасовка" 59,31 23,04 0,55 2574 62,65 49,84 1,20 1257 65,80 52,42 1,26 1255 66,92 53,40 1,28 1253 

1.2.14 РТС "Ростокино" 28,13 10,30 0,25 2731 34,02 13,11 0,31 2595 35,12 13,82 0,33 2540 35,99 14,42 0,35 2496 

1.2.15 РТС "Бабушкино-1" 34,45 14,07 0,34 2449 36,39 16,28 0,39 2236 38,73 17,42 0,42 2223 39,29 17,93 0,43 2191 

1.2.16 РТС "Рублево" 31,39 14,48 0,35 2168 37,99 17,94 0,43 2117 39,17 18,46 0,44 2122 40,24 19,09 0,46 2108 

1.2.17 РТС "Кунцево" 95,00 39,76 0,95 2389 103,99 44,27 1,06 2349 108,75 46,39 1,11 2344 111,77 50,01 1,20 2235 

1.2.18 РТС "Крылатское" 79,13 27,59 0,66 2868 89,14 37,98 0,91 2347 91,49 38,70 0,93 2364 94,11 40,07 0,96 2348 

1.2.19 РТС "Бирюлево"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

1.2.20 РТС "Южное Бутово" 85,30 39,20 0,94 2176 89,55 46,74 1,12 1916 96,47 54,48 1,31 1771 95,55 54,96 1,32 1738 

1.2.21 РТС "Теплый Стан" 99,62 32,95 0,79 3024 97,76 32,10 0,77 3045 101,46 33,49 0,80 3030 103,31 34,18 0,82 3023 

1.2.22 РТС "Ленино-Дачное" 68,86 25,80 0,62 2669 72,73 28,75 0,69 2530 76,72 30,49 0,73 2516 77,85 30,87 0,74 2522 

1.2.23 РТС "Чертаново" 115,40 39,11 0,94 2950 112,81 38,05 0,91 2965 111,53 37,52 0,90 2973 113,14 38,42 0,92 2945 

1.2.24 Мини-ТЭС "Измайлово" 1,17 0,47 0,01 2503 1,17 0,47 0,01 2503 1,17 0,47 0,01 2503 1,17 0,47 0,01 2503 

1.2.25 КТС-11 3,49  -    -  3,68  -    -  3,76  -    -  3,81  -    -  

1.2.26 КТС-11а 7,88 8,71 0,21 905 8,33 11,50 0,28 724 8,55 12,92 0,31 662 8,81 13,58 0,33 648 

1.2.27 КТС-18 15,27 7,98 0,19 1913 16,02 11,05 0,27 1449 15,78 11,30 0,27 1397 15,78 11,29 0,27 1397 

1.2.28 КТС-54 23,53 8,15 0,20 2888 24,85 8,77 0,21 2832 26,09 10,33 0,25 2527 26,47 10,54 0,25 2511 

1.2.29 КТС-405 "Стандартная"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

1.2.30 КТС "Северная"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

1.2.31 КТС-24  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

1.2.32 КТС-26  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

1.2.33 КТС "Мелитопольская"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

1.2.34 МК "Западный порт" 1,10 0,39 0,01 2803  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2 ПАО "МОЭК", всего, 792,8 316,0 7,6 2 509 859,5 370,3 8,9 2 321 945,9 405,4 9,7 2333 978,9 420,1 10,1 2 330 

  в том числе на территории ТиНАО 131,2 41,7 1,0 3 147 171,4 53,4 1,3 3 210 223,7 68,9 1,7 3244 242,4 75,3 1,8 3 221 

  в том числе:                                 
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№ 

п/п 
Наименование 

Годовой расход природного газа 

на 01.01.2023 на 01.01.2028 на 01.01.2033 на 01.01.2035 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой, 

 тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

2.1 РТС ПАО "МОЭК", всего, 610,6 253,7 6,1 2 407 637,4 294,0 7,1 2 168 672,7 313,2 7,5 2148 686,9 321,3 7,7 2 138 

  в том числе:                                 

2.1.1 РТС "Переделкино" 97,79 39,19 0,94 2495 103,29 48,24 1,16 2141 111,27 52,96 1,27 2101 114,64 55,27 1,33 2074 

2.1.2 РТС "Пенягино" 64,65 21,60 0,52 2993 64,95 22,10 0,53 2938 64,76 22,00 0,53 2943 65,90 22,45 0,54 2936 

2.1.3 РТС "Строгино" 125,78 42,71 1,03 2945 132,38 48,67 1,17 2720 142,07 52,65 1,26 2698 144,15 53,44 1,28 2697 

2.1.4 РТС "Внуково"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.1.5 РТС "Солнцево"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.1.6 РТС "Терешково" 11,40 35,28 0,85 323 15,70 38,17 0,92 411 24,45 44,76 1,07 546 27,76 46,99 1,13 591 

2.1.7 РТС "Тушино-1" 54,43 17,55 0,42 3102 56,08 18,15 0,44 3090 58,57 19,05 0,46 3074 59,42 19,28 0,46 3082 

2.1.8 РТС "Тушино-2" 38,79 11,71 0,28 3313 38,44 11,55 0,28 3328 38,64 11,57 0,28 3341 38,60 11,55 0,28 3342 

2.1.9 РТС "Тушино-3" 71,76 31,26 0,75 2296 74,80 44,32 1,06 1688 78,00 46,08 1,11 1693 79,56 47,21 1,13 1685 

2.1.10 РТС "Тушино-4" 29,83 12,29 0,29 2427 31,47 13,13 0,32 2397 32,66 13,69 0,33 2385 33,13 14,09 0,34 2351 

2.1.11 РТС "Тушино-5" 46,39 14,76 0,35 3143 47,99 15,31 0,37 3134 49,34 15,78 0,38 3127 50,06 15,99 0,38 3130 

2.1.12 РТС "Митино" 69,76 27,35 0,66 2551 72,25 34,36 0,82 2103 72,91 34,65 0,83 2104 73,64 35,00 0,84 2104 

2.2 КТС ПАО "МОЭК", всего, 130,1 42,6 1,0 3 054 159,2 53,7 1,3 2 965 210,4 69,6 1,7 3024 227,5 75,3 1,8 3 022 

  в том числе на территории Москвы без ТиНАО                                 

2.2.1 КТС "Акулово"-1 (зимняя)  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.2.2 КТС "Акулово"-2 (летняя) 1,95 0,57 0,01 3425 1,96 0,63 0,02 3123 1,99 0,78 0,02 2554 2,05 0,78 0,02 2632 

2.2.3 КТС "Косино"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.2.4 КТС-28  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.2.5 КТС-42  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.2.6 КТС-40 0,97 0,45 0,01 2172 0,97 0,45 0,01 2172 0,97 0,45 0,01 2172 0,97 0,45 0,01 2172 

2.2.7 КТС "Нижние Котлы" 0,64 0,32 0,01 2028 0,52 0,80 0,02 648 0,52 0,80 0,02 648 0,52 0,80 0,02 648 

2.2.8 КТС-58 2,63 0,81 0,02 3253 2,39 0,90 0,02 2648 2,46 1,27 0,03 1935 2,46 1,27 0,03 1935 

2.2.9 КТС "Покровское-Стрешнево" 5,38 3,24 0,08 1659 5,65 4,70 0,11 1203 5,87 4,98 0,12 1181 5,95 5,05 0,12 1179 

2.2.10 КТС "Захарьино" 1,26 0,42 0,01 3009 1,26 0,42 0,01 3009 1,28 0,43 0,01 2980 1,28 0,43 0,01 2980 

  в том числе на территории ТиНАО  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.2.11 КТС "Мосрентген" 5,76 1,94 0,05 2967 5,76 1,94 0,05 2967 7,71 2,60 0,06 2967 8,36 2,82 0,07 2967 

2.2.12 КТС-1 "Московский" 11,66 3,17 0,08 3673 21,57 6,29 0,15 3428 21,57 6,29 0,15 3428 21,57 6,29 0,15 3428 

2.2.13 КТС-2 "Московский" 11,05 3,48 0,08 3175 17,21 5,36 0,13 3213 17,21 5,36 0,13 3213 17,21 5,36 0,13 3213 

2.2.14 КТС "Коммунарка"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.2.15 КТС "Яковлево" 0,53 0,22 0,01 2454 4,95 1,68 0,04 2950 10,89 3,70 0,09 2945 12,25 4,10 0,10 2990 

2.2.16 КТС "Кленово" 2,99 1,06 0,03 2831 2,94 1,04 0,02 2831 2,94 1,04 0,02 2831 3,43 1,16 0,03 2964 

2.2.17 КТС № 8 п. Кокошкино 8,52 2,57 0,06 3320 8,42 2,54 0,06 3320 14,51 3,79 0,09 3831 16,82 4,42 0,11 3808 

2.2.18 КТС № 18 пос. Киевский 6,46 1,94 0,05 3339 6,40 1,92 0,05 3339 7,70 2,39 0,06 3218 7,70 2,39 0,06 3218 

2.2.19 КТС № 51 п. Яковлевское 5,55 1,71 0,04 3250 5,30 1,63 0,04 3250 5,30 1,63 0,04 3250 5,30 1,63 0,04 3250 

2.2.20 КТС № 36 п. Птичное 2,57 0,84 0,02 3046 2,57 0,84 0,02 3046 2,57 0,84 0,02 3046 3,34 1,09 0,03 3062 

2.2.21 КТС № 38 п. Птичное 4,86 1,32 0,03 3691 4,67 1,27 0,03 3691 7,68 1,95 0,05 3942 7,68 1,95 0,05 3942 

2.2.22 КТС "Знамя Октября" 8,50 2,77 0,07 3073 8,50 2,77 0,07 3073 10,66 3,39 0,08 3149 16,65 5,51 0,13 3020 

2.2.23 КТС "Остафьево" 1,73 0,45 0,01 3885 1,65 0,43 0,01 3885 2,18 0,62 0,01 3528 3,23 0,86 0,02 3776 

2.2.24 КТС "Фабрика им. 1 Мая" 3,51 1,26 0,03 2779 4,42 1,53 0,04 2892 7,63 2,39 0,06 3199 7,63 2,39 0,06 3199 

2.2.25 КТС "Вороново" 5,22 1,63 0,04 3199 5,51 1,69 0,04 3253 5,84 1,76 0,04 3316 5,84 1,76 0,04 3316 

2.2.26 КТС "Былово" 0,65 0,30 0,01 2158 0,86 0,41 0,01 2086 3,87 1,40 0,03 2770 4,47 1,59 0,04 2806 

2.2.27 КТС "Красная Пахра" 1,90 0,66 0,02 2870 1,90 0,66 0,02 2869 6,20 1,64 0,04 3772 6,20 1,64 0,04 3772 

2.2.28 КТС "Красное" 1,45 0,51 0,01 2819 1,77 0,60 0,01 2963 1,77 0,60 0,01 2963 2,64 0,94 0,02 2792 

2.2.29 КТС "Шишкин лес"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.2.30 КТС "Рогово" 1,75 0,62 0,01 2820 1,75 0,62 0,01 2820 3,90 1,43 0,03 2727 3,90 1,43 0,03 2727 

2.2.31 КТС "Щапово" 4,20 1,36 0,03 3100 4,22 1,35 0,03 3125 4,83 1,49 0,04 3248 4,83 1,49 0,04 3248 

2.2.32 КТС-1 "Щербинка" 11,86 3,68 0,09 3225 12,63 4,05 0,10 3119 18,83 6,43 0,15 2926 20,14 7,07 0,17 2848 

2.2.33 КТС-3 "Щербинка" 2,03 0,64 0,02 3201 2,22 0,69 0,02 3201 7,07 2,21 0,05 3201 7,68 2,40 0,06 3201 

2.2.34 КТС "Кокошкино" 0,74 0,67 0,02 1116 0,74 0,67 0,02 1116 0,72 0,64 0,02 1116 0,72 0,64 0,02 1116 

2.2.35 КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан" 10,12 3,05 0,07 3323 16,79 4,84 0,12 3468 19,75 5,70 0,14 3468 20,65 5,96 0,14 3468 

2.2.36 КТС № 153 п. Ватутинки  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.2.37 КТС "Курилово" 3,67 0,98 0,02 3731 3,67 0,98 0,02 3731 6,00 1,62 0,04 3716 6,00 1,62 0,04 3716 

2.3 МК и АИТ ПАО "МОЭК", всего, 52,1 19,7 0,5 2 646 63,0 22,7 0,5 2 781 62,8 22,6 0,5 2774 64,6 23,5 0,6 2 746 

  в том числе:                                 

2.3.1 МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5 0,14 0,06 0,00 2248 0,14 0,06 0,00 2248 0,14 0,06 0,00 2248 0,14 0,06 0,00 2248 

2.3.2 МК-339 Николоямская ул. 57 с.8 0,06 0,04 0,00 1545 0,06 0,04 0,00 1545 0,06 0,04 0,00 1545 0,06 0,04 0,00 1545 
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2.3.3 МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.4 МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13 3,01 1,27 0,03 2363 3,01 1,27 0,03 2363 3,01 1,27 0,03 2363 3,01 1,27 0,03 2363 

2.3.5 МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3 0,23 0,10 0,00 2170 0,23 0,10 0,00 2170 0,23 0,10 0,00 2170 0,23 0,10 0,00 2170 

2.3.6 МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.7 МК-236 Цветной бульв. 21 с.13  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.8 МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2 0,15 0,07 0,00 2129 0,15 0,07 0,00 2129 0,15 0,07 0,00 2129 0,15 0,07 0,00 2129 

2.3.9 МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3 1,20 0,33 0,01 3689 1,20 0,33 0,01 3689 1,20 0,33 0,01 3689 1,20 0,33 0,01 3689 

2.3.10 МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1 0,40 0,15 0,00 2635 0,39 0,15 0,00 2635 0,39 0,15 0,00 2635 0,39 0,15 0,00 2635 

2.3.11 МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А 0,35 0,14 0,00 2489 0,35 0,14 0,00 2489 0,35 0,14 0,00 2489 0,35 0,14 0,00 2489 

2.3.12 МК-136 Русаковская ул. 18/20  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.13 МК-137 Сокольнический Вал ул. 1 с.3 0,29 0,12 0,00 2363 0,29 0,12 0,00 2363 0,29 0,12 0,00 2363 0,29 0,12 0,00 2363 

2.3.14 МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2 1,17 0,47 0,01 2507 1,17 0,47 0,01 2507 1,17 0,47 0,01 2507 1,17 0,47 0,01 2507 

2.3.15 МК-104 Садовая-Сухаревская ул. 8/12  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.16 МК-118 Костянский пер. 10 с.4  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.17 МК-122 Даев пер. 29-а, с.2  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.18 МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2 0,37 0,11 0,00 3196 0,37 0,11 0,00 3196 0,37 0,11 0,00 3196 0,37 0,11 0,00 3196 

2.3.19 МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6 0,10 0,05 0,00 2263 0,10 0,05 0,00 2263 0,10 0,05 0,00 2263 0,10 0,05 0,00 2263 

2.3.20 МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1 1,35 0,55 0,01 2447 1,26 0,51 0,01 2447 1,26 0,51 0,01 2447 1,26 0,51 0,01 2447 

2.3.21 МК "Каскадная" Каскадная ул. 21А с.1 0,98 0,55 0,01 1771 0,98 0,55 0,01 1771 0,99 0,63 0,02 1582 0,99 0,63 0,02 1582 

2.3.22 МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4 0,26 0,12 0,00 2173 0,26 0,12 0,00 2173 0,26 0,12 0,00 2173 0,26 0,12 0,00 2173 

2.3.23 МК "Щербинка" 1,57 0,53 0,01 2946 1,57 0,53 0,01 2946  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.24 МК "Толстопальцево" 0,12 0,04 0,00 3258 0,09 0,03 0,00 3258 0,09 0,03 0,00 3258 0,09 0,03 0,00 3258 

2.3.25 МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.26 МК-234 Новослободская ул. 29 с.1  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.27 МК-233 Новослободская ул. 3 с.6 0,14 0,06 0,00 2480 0,14 0,06 0,00 2480 0,14 0,06 0,00 2480 0,14 0,06 0,00 2480 

2.3.28 МК-323 А. Солженицина ул. 29/18  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.29 МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3 0,11 0,07 0,00 1708 0,11 0,07 0,00 1708 0,11 0,07 0,00 1708 0,11 0,07 0,00 1708 

2.3.30 МК-314 Гжельский пер. 15 0,21 0,07 0,00 3237 0,21 0,07 0,00 3237 0,21 0,07 0,00 3237 0,21 0,07 0,00 3237 

2.3.31 МК-321 Сергия Радонежского ул. 13/1 с.6  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.32 МК-319 "Самокатная" Самокатная ул. 1А  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.33 МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2 0,40 0,16 0,00 2550 0,40 0,16 0,00 2550 0,40 0,16 0,00 2550 0,40 0,16 0,00 2550 

2.3.34 АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1 0,57 0,22 0,01 2574 0,57 0,22 0,01 2574 0,57 0,22 0,01 2574 0,57 0,22 0,01 2574 

2.3.35 АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1 0,83 0,27 0,01 3117 0,84 0,58 0,01 1465 0,84 0,58 0,01 1465 0,84 0,58 0,01 1465 

2.3.36 АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1 0,97 0,34 0,01 2805 0,97 0,34 0,01 2805 0,97 0,34 0,01 2805 0,97 0,34 0,01 2805 

2.3.37 АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1 1,38 0,47 0,01 2942 1,38 0,47 0,01 2942 1,38 0,47 0,01 2942 1,38 0,47 0,01 2942 

2.3.38 АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11 0,64 0,19 0,00 3268 0,64 0,19 0,00 3268 0,64 0,19 0,00 3268 0,64 0,19 0,00 3268 

2.3.39 АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1 1,02 0,37 0,01 2780 1,02 0,37 0,01 2780 1,02 0,37 0,01 2780 1,02 0,37 0,01 2780 

2.3.40 АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1 0,56 0,22 0,01 2545 0,56 0,22 0,01 2545 0,56 0,22 0,01 2545 0,56 0,22 0,01 2545 

2.3.41 АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3 0,68 0,36 0,01 1905 0,68 0,36 0,01 1905 0,68 0,36 0,01 1905 0,68 0,36 0,01 1905 

2.3.42 АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2 0,45 0,18 0,00 2434 0,45 0,18 0,00 2434 0,45 0,18 0,00 2434 0,45 0,18 0,00 2434 

2.3.43 АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2 1,01 0,44 0,01 2274 1,01 0,44 0,01 2274 1,01 0,44 0,01 2274 1,01 0,44 0,01 2274 

2.3.44 АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1 0,93 0,30 0,01 3099 0,93 0,30 0,01 3099 0,93 0,30 0,01 3099 0,93 0,30 0,01 3099 

2.3.45 АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1 1,19 0,54 0,01 2221 1,19 0,54 0,01 2221 1,19 0,54 0,01 2221 1,21 0,74 0,02 1640 

2.3.46 АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1 0,22 0,29 0,01 763 0,22 0,29 0,01 763 0,22 0,29 0,01 763 0,22 0,29 0,01 763 

2.3.47 АИТ № 8А Родионовская ул. 18 0,51 0,23 0,01 2195 0,51 0,23 0,01 2195 0,51 0,23 0,01 2195 0,51 0,23 0,01 2195 

2.3.48 АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2 0,05 0,02 0,00 3051 0,05 0,02 0,00 3051 0,05 0,02 0,00 3051 0,05 0,02 0,00 3051 

2.3.49 АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1 0,97 0,33 0,01 2917 0,97 0,33 0,01 2917 0,97 0,33 0,01 2917 0,97 0,33 0,01 2917 

2.3.50 АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2 2,15 0,69 0,02 3124 2,15 0,69 0,02 3124 2,15 0,69 0,02 3124 2,15 0,69 0,02 3124 

2.3.51 АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7 1,03 0,44 0,01 2357 1,03 0,44 0,01 2357 1,03 0,44 0,01 2357 1,03 0,44 0,01 2357 

2.3.52 АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5 0,74 0,27 0,01 2722 0,74 0,27 0,01 2722 0,74 0,27 0,01 2722 0,74 0,27 0,01 2722 

2.3.53 АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1 0,90 0,30 0,01 3049 0,90 0,30 0,01 3049 0,90 0,30 0,01 3049 0,90 0,30 0,01 3049 

2.3.54 АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1 0,70 0,24 0,01 2917 0,70 0,24 0,01 2917 0,70 0,24 0,01 2917 0,70 0,24 0,01 2917 

2.3.55 АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1 0,89 0,30 0,01 2978 0,89 0,30 0,01 2978 0,89 0,30 0,01 2978 0,89 0,30 0,01 2978 

2.3.56 АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2 0,92 0,29 0,01 3200 0,92 0,29 0,01 3200 0,92 0,29 0,01 3200 0,92 0,29 0,01 3200 

2.3.57 АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2 0,87 0,30 0,01 2919 0,87 0,30 0,01 2919 0,87 0,30 0,01 2919 0,87 0,30 0,01 2919 

2.3.58 АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114 0,98 0,31 0,01 3132 0,95 0,30 0,01 3132 0,95 0,30 0,01 3132 0,95 0,30 0,01 3132 

2.3.59 АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12 1,00 0,38 0,01 2658 1,00 0,38 0,01 2658 1,00 0,38 0,01 2658 1,00 0,38 0,01 2658 

2.3.60 АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2 1,22 0,38 0,01 3238 1,22 0,38 0,01 3238 1,22 0,38 0,01 3238 1,22 0,38 0,01 3238 
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2.3.61 АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1 0,51 0,21 0,00 2507 0,51 0,21 0,00 2507 0,51 0,21 0,00 2507 0,51 0,21 0,00 2507 

2.3.62 АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29 0,14 0,04 0,00 3211 0,14 0,04 0,00 3211 0,14 0,04 0,00 3211 0,14 0,04 0,00 3211 

2.3.63 АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29 0,17 0,05 0,00 3119 0,17 0,05 0,00 3119 0,17 0,05 0,00 3119 0,17 0,05 0,00 3119 

2.3.64 АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29 0,10 0,03 0,00 3193 0,10 0,03 0,00 3193 0,10 0,03 0,00 3193 0,10 0,03 0,00 3193 

2.3.65 АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25 0,19 0,07 0,00 2776 0,19 0,07 0,00 2776 0,19 0,07 0,00 2776 0,19 0,07 0,00 2776 

2.3.66 АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25 0,13 0,04 0,00 2835 0,13 0,04 0,00 2835 0,13 0,04 0,00 2835 0,13 0,04 0,00 2835 

2.3.67 АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25 0,23 0,10 0,00 2343 0,23 0,10 0,00 2343 0,23 0,10 0,00 2343 0,23 0,10 0,00 2343 

2.3.68 АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1 0,28 0,30 0,01 931 0,28 0,30 0,01 931 0,28 0,30 0,01 931 0,28 0,30 0,01 931 

2.3.69 АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2 0,43 0,24 0,01 1840 0,43 0,24 0,01 1840 0,43 0,24 0,01 1840 0,43 0,24 0,01 1840 

  в том числе на территории ТиНАО    -                              

2.3.70 МК "Внуковская гимназия" 0,12 0,04 0,00 3098 0,43 0,13 0,00 3308 0,43 0,13 0,00 3308 0,43 0,13 0,00 3308 

2.3.71 МК "Внуковская больница" 0,08 0,03 0,00 2938 0,08 0,03 0,00 2938 0,08 0,03 0,00 2938 0,08 0,03 0,00 2938 

2.3.72 МК "Изварино" 0,29 0,21 0,01 1365 1,05 0,67 0,02 1573 1,05 0,67 0,02 1573 1,05 0,67 0,02 1573 

2.3.73 МК "Переделкино" 0,32 0,11 0,00 2862 0,27 0,10 0,00 2862 0,27 0,10 0,00 2862 0,27 0,10 0,00 2862 

2.3.74 МК "Рассказовка" 0,08 0,03 0,00 3324 0,08 0,03 0,00 3324 0,08 0,03 0,00 3324 0,08 0,03 0,00 3324 

2.3.75 МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1 0,23 0,07 0,00 3289 0,22 0,07 0,00 3289 0,22 0,07 0,00 3289 0,22 0,07 0,00 3289 

2.3.76 МК "Марьино"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.77 МК № 46 д. Акиньшино 0,25 0,06 0,00 4251 0,25 0,06 0,00 4251 0,25 0,06 0,00 4251 0,25 0,06 0,00 4251 

2.3.78 МК № 21 х. Ильичевка 0,46 0,13 0,00 3435 10,58 2,35 0,06 4501 12,06 2,65 0,06 4548 12,06 2,65 0,06 4548 

2.3.79 МК № 22 д. Крекшино 1,67 0,55 0,01 3029 1,62 0,54 0,01 3029 1,62 0,54 0,01 3029 2,32 0,79 0,02 2935 

2.3.80 МК № 27 д. Кузнецово 0,10 0,03 0,00 3429 0,10 0,03 0,00 3429 0,10 0,03 0,00 3429 0,10 0,03 0,00 3429 

2.3.81 МК № 33 п. Первомайское 2,23 0,75 0,02 2961 2,23 0,75 0,02 2961 2,23 0,75 0,02 2961 2,23 0,75 0,02 2961 

2.3.82 МК № 34 д. Шеломово  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.83 МК 32 п. Толстопальцево *  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.84 МК "Пожарное депо"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.85 МК "Гора" 0,86 0,32 0,01 2646 0,86 0,32 0,01 2646 3,03 1,28 0,03 2369 3,03 1,28 0,03 2369 

2.3.86 МК "Минзаг" 0,29 0,08 0,00 3688 0,29 0,08 0,00 3688 0,29 0,08 0,00 3688 0,29 0,08 0,00 3688 

2.3.87 МК "Секерино" 0,17 0,07 0,00 2276 0,17 0,07 0,00 2276 0,17 0,07 0,00 2276 0,17 0,07 0,00 2276 

2.3.88 МК "Ильино" 0,02 0,01 0,00 2421 0,02 0,01 0,00 2421 0,02 0,01 0,00 2421 0,02 0,01 0,00 2421 

2.3.89 МК "Каменка" 0,03 0,01 0,00 2465 0,03 0,01 0,00 2465 0,03 0,01 0,00 2465 0,03 0,01 0,00 2465 

2.3.90 МК "Михайловское"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.91 МК "Ознобишино" 0,03 0,01 0,00 2305 0,03 0,01 0,00 2305 0,03 0,01 0,00 2305 0,03 0,01 0,00 2305 

2.3.92 МК "ДРП-3" 0,06 0,02 0,00 3014 0,06 0,02 0,00 3014 0,06 0,02 0,00 3014 0,06 0,02 0,00 3014 

2.3.93 МК "БКУ-350" 0,08 0,03 0,00 3021 0,08 0,03 0,00 3021 0,08 0,03 0,00 3021 1,21 0,48 0,01 2541 

2.3.94 МК-4 г. Щербинка 2,33 0,83 0,02 2820 2,33 0,83 0,02 2820  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

2.3.95 МК-5 г. Щербинка 0,57 0,21 0,00 2728 0,57 0,21 0,00 2728 0,57 0,21 0,00 2728 0,57 0,21 0,00 2728 

2.3.96 МК "Бор" 2,43 0,89 0,02 2742 2,43 0,89 0,02 2742 2,43 0,89 0,02 2742 2,43 0,89 0,02 2742 

2.3.97 МК "Спортбаза Щапово" 1,22 0,40 0,01 3021 1,22 0,40 0,01 3021 1,22 0,40 0,01 3021 1,22 0,40 0,01 3021 

2.3.98 МК № 10 п. Мамыри  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

3 ООО "ТСК Мосэнерго", всего, 258,9 106,9 2,6 2 422 262,0 124,5 3,0 2 103 273,8 135,6 3,3 2019 277,8 138,8 3,3 2 002 

  в том числе:                                 

3.1 РТС ООО "ТСК Мосэнерго", всего, 258,8 106,8 2,6 2 423 261,8 124,4 3,0 2 104 273,7 135,5 3,3 2020 277,6 138,7 3,3 2 002 

  в том числе:                                 

3.1.1 РТС-1 г. Зеленоград 40,30 15,47 0,37 2605 39,48 15,03 0,36 2627 39,24 14,87 0,36 2639 39,20 14,85 0,36 2640 

3.1.2 РТС-2 г. Зеленоград 94,43 35,46 0,85 2663 98,01 49,74 1,19 1970 105,51 58,57 1,41 1802 107,11 60,03 1,44 1784 

3.1.3 РТЭС-3 г. Зеленоград 42,83 18,79 0,45 2280 44,07 20,43 0,49 2157 45,15 21,21 0,51 2129 45,82 21,56 0,52 2125 

3.1.4 РТС-4 г. Зеленоград 81,20 37,08 0,89 2190 80,25 39,23 0,94 2046 83,78 40,85 0,98 2051 85,47 42,21 1,01 2025 

3.2 МК ООО "ТСК Мосэнерго", всего, 0,161 0,126 0,003 1 283 0,2 0,1 0,0 1 283 0,2 0,1 0,0 1283 0,2 0,1 0,0 1 283 

  в том числе:                                 

3.2.1 МК ДО Полет 0,16 0,13 0,00 1283 0,16 0,13 0,00 1283 0,16 0,13 0,00 1283 0,16 0,13 0,00 1283 

3.2.2 ПК Больничный комплекс  -    0,00  -   -    0,00  -   -    0,00  -   -    0,00  -  

3.2.3 Котельная роддома  -    0,00  -   -    0,00  -   -    0,00  -   -    0,00  -  

3.2.4 АИТ Хоспис  -    0,00  -   -    0,00  -   -    0,00  -   -    0,00  -  

4 Источники других регулируемых организаций, всего, 1 772,7 470,4 8,9 3 768 1 779,3 446,8 9,4 3 982 1 877,7 487,7 10,5 3850 1 928,4 507,2 10,9 3 802 

  в том числе на территории ТиНАО 217,2 70,3 1,7 3 090 218,5 83,4 2,0 2 620 225,7 99,8 2,4 2261 228,9 106,0 2,5 2 159 

  в том числе:                                 

4.1 Когенерационные источники других организаций 1 318,4 309,9 5,1 4 254 1 323,9 273,3 5,2 4 844 1 414,6 296,6 5,9 4769 1 462,1 309,8 6,2 4 719 

  в том числе:                                 
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4.1.1 ТЭЦ МЭИ 35,81 11,61 0,05 3085 35,81 11,61 0,05 3085 35,81 11,61 0,05 3085 35,81 11,61 0,05 3085 

4.1.2 ТЭС "Международная" 384,96 79,83 1,78 4822 371,56 78,89 1,79 4710 371,45 78,70 1,79 4720 371,43 78,66 1,79 4722 

4.1.3 ПГУ ТЭС "Терешково" 266,09 87,35 0,94 3046 265,70 48,33 0,93 5497 264,85 47,92 0,92 5527 264,60 47,80 0,91 5535 

4.1.4 ГТЭС "Щербинка" 46,88 14,35 0,34 3266 48,98 14,85 0,36 3299 90,41 27,05 0,65 3342 108,12 32,23 0,77 3355 

4.1.5 ГТЭС "Коломенское" 114,08 26,46 0,41 4312 120,54 26,46 0,41 4555 127,21 26,46 0,41 4808 130,12 26,46 0,41 4918 

4.1.6 Мусоросжигательный завод № 3 0,24  -   -   -  0,24  -   -   -  0,24  -   -   -  0,24  -   -   -  

4.1.7 ГТЭС "Внуково" 68,71 31,09 0,62 2210 79,44 33,17 0,67 2395 113,27 39,29 0,82 2883 125,87 42,65 0,90 2951 

4.1.8 ПГУ ТЭС "Кожухово" 240,15 35,04 0,51 6853 240,15 35,04 0,51 6853 240,15 35,04 0,51 6853 240,15 35,04 0,51 6853 

4.1.9 ГТЭС "Молжаниновка" 131,51 19,78 0,30 6650 131,51 20,55 0,37 6400 141,29 26,13 0,63 5407 155,80 30,97 0,74 5031 

4.1.10 Энергокомплекс "СРК "Легенды хоккея" 29,94 4,41 0,11 6790 29,94 4,41 0,11 6790 29,94 4,41 0,11 6790 29,94 4,41 0,11 6790 

4.2 Котельные, всего, 454,3 160,5 3,9 2 831 455,4 173,5 4,2 2 625 463,1 191,1 4,6 2423 466,3 197,4 4,7 2 362 

  в том числе:                                 

4.2.1 Всего за исключением территории ТиНАО 237,1 90,2 2,2 2 629 236,9 90,1 2,2 2 629 237,3 91,2 2,2 2601 237,4 91,3 2,2 2 599 

  в том числе:                                 

4.2.1.1 Котельная ФГУП "НТЦ "Атлас" ФСБ России 1,31 0,58 0,01 2271 1,31 0,58 0,01 2271 1,31 0,58 0,01 2271 1,31 0,58 0,01 2271 

4.2.1.2 Котельная ОАО "ВНИИХТ" 5,66 2,15 0,05 2633 5,66 2,15 0,05 2633 5,66 2,15 0,05 2633 5,66 2,15 0,05 2633 

4.2.1.3 Котельная ОАО "НПП "Волна" 1,75 0,50 0,01 3465 1,75 0,50 0,01 3465 1,75 0,50 0,01 3465 1,75 0,50 0,01 3465 

4.2.1.4 Котельная АО "МЖК" 3,98 1,78 0,04 2235 3,98 1,78 0,04 2235 3,98 1,78 0,04 2235 3,98 1,78 0,04 2235 

4.2.1.5 Котельная ОАО "ЗВИ" 3,42 1,83 0,04 1867 3,46 1,86 0,04 1858 3,46 1,86 0,04 1858 3,46 1,86 0,04 1858 

4.2.1.6 Котельная ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ" 2,44 1,10 0,03 2226 2,44 1,10 0,03 2226 2,44 1,10 0,03 2226 2,44 1,10 0,03 2226 

4.2.1.7 Котельная АО "КК ЖБИ № 9" 4,01 1,56 0,04 2572 4,01 1,56 0,04 2572 4,01 1,56 0,04 2572 4,01 1,56 0,04 2572 

4.2.1.8 Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк" 1,60 0,70 0,02 2271 1,60 0,70 0,02 2271 1,60 0,70 0,02 2271 1,60 0,70 0,02 2271 

4.2.1.9 
Котельная Люберецкая станция аэрации МГУП 

"Мосводоканал" 
19,20 6,99 0,17 2746 19,20 6,99 0,17 2746 19,20 6,99 0,17 2746 19,20 6,99 0,17 2746 

4.2.1.10 Котельная Курьяновская станция аэрации 8,45 4,54 0,11 1860 8,45 4,54 0,11 1860 8,45 4,54 0,11 1860 8,45 4,54 0,11 1860 

4.2.1.11 Котельная ПАО "Московский Хладокомбинат № 9" 0,65 0,24 0,01 2750 0,65 0,24 0,01 2750 0,65 0,24 0,01 2750 0,65 0,24 0,01 2750 

4.2.1.12 Котельная КДК "Большевик" 1,04 0,35 0,01 3001 1,04 0,35 0,01 3001 1,04 0,35 0,01 3001 1,04 0,35 0,01 3001 

4.2.1.13 Котельная АО "НИИР" 1,00 0,40 0,01 2483 1,00 0,40 0,01 2483 1,00 0,40 0,01 2483 1,00 0,40 0,01 2483 

4.2.1.14 Котельная Филиал "Пансионат "Чайка" 0,46 0,15 0,00 3049 0,46 0,15 0,00 3049 0,46 0,15 0,00 3049 0,46 0,15 0,00 3049 

4.2.1.15 
Котельная № 2 ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" 

МГ" 
0,96 0,38 0,01 2536 0,96 0,38 0,01 2536 0,96 0,38 0,01 2536 0,96 0,38 0,01 2536 

4.2.1.16 Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С." 0,92 0,22 0,01 4206 0,91 0,21 0,01 4248 0,91 0,21 0,01 4269 0,91 0,21 0,01 4271 

4.2.1.17 Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат" 7,81 1,34 0,03 5850 7,81 1,34 0,03 5850 7,81 1,34 0,03 5850 7,81 1,34 0,03 5850 

4.2.1.18 Котельная ООО "Социум-Сооружение" 4,35 1,82 0,04 2386 4,35 1,82 0,04 2386 4,69 2,77 0,07 1694 4,69 2,77 0,07 1694 

4.2.1.19 Котельная Бизнес-центр "Станиславский" 1,49 0,40 0,01 3724 1,49 0,40 0,01 3724 1,49 0,40 0,01 3724 1,49 0,40 0,01 3724 

4.2.1.20 Котельная ООО "Тепловик" 2,59 0,90 0,02 2871 2,59 0,90 0,02 2871 2,59 0,90 0,02 2871 2,59 0,90 0,02 2871 

4.2.1.21 Центральная котельная ВВЦ 8,35 3,89 0,09 2143 8,35 3,89 0,09 2143 8,35 3,89 0,09 2143 8,35 3,89 0,09 2143 

4.2.1.22 Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ 0,21 0,08 0,00 2549 0,21 0,08 0,00 2549 0,21 0,08 0,00 2549 0,21 0,08 0,00 2549 

4.2.1.23 Котельная ФГУП "ФТ-Центр" 0,40 0,18 0,00 2270 0,40 0,18 0,00 2270 0,40 0,18 0,00 2270 0,40 0,18 0,00 2270 

4.2.1.24 Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ 0,92 0,30 0,01 3100 0,92 0,30 0,01 3100 0,92 0,30 0,01 3100 0,92 0,30 0,01 3100 

4.2.1.25 Котельная ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 9,84 3,09 0,07 3184 9,84 3,09 0,07 3184 9,84 3,09 0,07 3184 9,84 3,09 0,07 3184 

4.2.1.26 Котельная АО "Дукс" 2,71 1,15 0,03 2347 2,71 1,15 0,03 2347 2,71 1,15 0,03 2347 2,71 1,15 0,03 2347 

4.2.1.27 
Котельная АО "НПО "Лианозовский 

электромеханический завод" 
4,95 4,58 0,11 1080 4,95 4,58 0,11 1080 4,95 4,58 0,11 1080 4,95 4,58 0,11 1080 

4.2.1.28 Котельная АО "НПО МРТЗ" 8,16 3,28 0,08 2492 8,16 3,28 0,08 2492 8,16 3,28 0,08 2492 8,16 3,28 0,08 2492 

4.2.1.29 Котельная "Депо Москва-2 Ярославская" 2,49 0,87 0,02 2856 2,49 0,87 0,02 2856 2,49 0,87 0,02 2856 2,49 0,87 0,02 2856 

4.2.1.30 Котельная депо им. Ильича 1,16 0,45 0,01 2575 1,16 0,45 0,01 2575 1,16 0,45 0,01 2575 1,16 0,45 0,01 2575 

4.2.1.31 Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД" 1,79 0,56 0,01 3197 1,79 0,56 0,01 3197 1,79 0,56 0,01 3197 1,79 0,56 0,01 3197 

4.2.1.32 Котельная АО "Завод строительных красок и мастик" 1,70 0,76 0,02 2236 1,70 0,76 0,02 2236 1,70 0,76 0,02 2236 1,70 0,76 0,02 2236 

4.2.1.33 
Котельная ЗАО "Северная Московская акционерная 

компания "СМАК" 
0,17 0,06 0,00 2691 0,17 0,06 0,00 2691 0,17 0,06 0,00 2691 0,17 0,06 0,00 2691 

4.2.1.34 Котельная АО Нижние котлы УК ИП Д.У. 1,93 0,82 0,02 2364 1,93 0,82 0,02 2364 1,93 0,82 0,02 2364 1,93 0,82 0,02 2364 

4.2.1.35 Котельная АО "ФПК"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

4.2.1.36 Котельная ФГБУ "НИИ НХ" им. Н.Н. Бурденко 3,95 1,35 0,03 2935 3,95 1,35 0,03 2935 3,95 1,35 0,03 2935 3,95 1,35 0,03 2935 

4.2.1.37 
Котельная Московское представительство Компании 

"Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" 
0,39 0,16 0,00 2410 0,39 0,16 0,00 2410 0,39 0,16 0,00 2410 0,39 0,16 0,00 2410 

4.2.1.38 АИТ Куркино 0,38 0,17 0,00 2277 0,38 0,17 0,00 2277 0,38 0,17 0,00 2277 0,38 0,17 0,00 2277 

4.2.1.39 Котельная ТСЖ "Покровский берег" 1,58 0,45 0,01 3470 1,58 0,45 0,01 3470 1,58 0,45 0,01 3470 1,58 0,45 0,01 3470 

4.2.1.40 Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово" 0,21 0,08 0,00 2685 0,21 0,08 0,00 2685 0,21 0,08 0,00 2685 0,21 0,08 0,00 2685 
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4.2.1.41 Котельная ОАО "ТПО "Киностудия им. М. Горького" 1,41 0,49 0,01 2895 1,41 0,49 0,01 2895 1,41 0,49 0,01 2895 1,41 0,49 0,01 2895 

4.2.1.42 Котельная № 1  ФГКУ комбинат "Сигнал" 0,37 0,16 0,00 2272 0,37 0,16 0,00 2272 0,37 0,16 0,00 2272 0,37 0,16 0,00 2272 

4.2.1.43 
Котельная Московская типография - филиал АО 

"Гознак" 
1,09 0,42 0,01 2565 1,09 0,42 0,01 2565 1,09 0,42 0,01 2565 1,09 0,42 0,01 2565 

4.2.1.44 Котельная ООО КСЦ "Переделкино" 0,94 0,27 0,01 3450 0,94 0,27 0,01 3450 0,97 0,50 0,01 1916 0,97 0,50 0,01 1916 

4.2.1.45 Котельная АО "НИЦЭВТ" 8,39 3,67 0,09 2286 8,39 3,67 0,09 2286 8,39 3,67 0,09 2286 8,51 3,78 0,09 2249 

4.2.1.46 Котельная ОАО "Бутовский химический завод" 0,35 0,15 0,00 2375 0,35 0,15 0,00 2375 0,35 0,15 0,00 2375 0,35 0,15 0,00 2375 

4.2.1.47 Котельная ОАО "Квант-Н" 3,19 1,24 0,03 2564 3,19 1,24 0,03 2564 3,19 1,24 0,03 2564 3,19 1,24 0,03 2564 

4.2.1.48 Котельная ОАО "Останкинский молочный комбинат" 7,81 1,43 0,03 5463 7,81 1,43 0,03 5463 7,81 1,43 0,03 5463 7,81 1,43 0,03 5463 

4.2.1.49 Котельная Бизнес Центр РТС 0,19 0,06 0,00 3198 0,19 0,06 0,00 3198 0,19 0,06 0,00 3198 0,19 0,06 0,00 3198 

4.2.1.50 Котельная БЦ "Переведенский" 0,86 0,36 0,01 2412 0,86 0,36 0,01 2412 0,86 0,36 0,01 2412 0,86 0,36 0,01 2412 

4.2.1.51 Котельная ООО "ППК Медная фольга" 2,21 0,93 0,02 2364 2,21 0,93 0,02 2364 2,21 0,93 0,02 2364 2,21 0,93 0,02 2364 

4.2.1.52 Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ" 4,62 1,84 0,04 2516 4,62 1,84 0,04 2516 4,62 1,84 0,04 2516 4,62 1,84 0,04 2516 

4.2.1.53 Котельная № 2 ФСО России 0,90 0,30 0,01 2993 0,90 0,30 0,01 2993 0,90 0,30 0,01 2993 0,90 0,30 0,01 2993 

4.2.1.54 Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 12,94 4,29 0,10 3013 13,06 4,32 0,10 3024 12,93 4,26 0,10 3036 12,91 4,25 0,10 3038 

4.2.1.55 Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 11,18 3,37 0,08 3312 11,11 3,35 0,08 3320 11,17 3,34 0,08 3345 11,16 3,33 0,08 3346 

4.2.1.56 
Котельная Цех № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева 
35,66 13,99 0,34 2550 35,43 13,89 0,33 2551 35,51 13,90 0,33 2555 35,50 13,89 0,33 2555 

4.2.1.57 
Котельная Главный военный клинический госпиталь 

им. ак. Н.Н. Бурденко 
0,06 0,02 0,00 3185 0,06 0,02 0,00 3185 0,06 0,02 0,00 3185 0,06 0,02 0,00 3185 

4.2.1.58 
Котельная № 2842 Филиал №1 ФГКУ "ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко"  
1,18 0,34 0,01 3444 1,18 0,34 0,01 3444 1,18 0,34 0,01 3444 1,18 0,34 0,01 3444 

4.2.1.59 Котельная № 1 ФГБУ "ЦЖКУ" 3,87 1,42 0,03 2720 3,87 1,42 0,03 2720 3,87 1,42 0,03 2720 3,87 1,42 0,03 2720 

4.2.1.60 Котельная № 98 ФГБУ "ЦЖКУ"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

4.2.1.61 Котельная ФГБУ "ЦЖКУ"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

4.2.1.62 Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП РФ 10,35 3,13 0,08 3311 10,35 3,13 0,08 3311 10,35 3,13 0,08 3311 10,35 3,13 0,08 3311 

4.2.1.63 Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг ФМ" 1,77 0,57 0,01 3076 1,77 0,57 0,01 3076 1,77 0,57 0,01 3076 1,77 0,57 0,01 3076 

4.2.1.64 Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года" 3,38 1,51 0,04 2239 3,38 1,51 0,04 2239 3,38 1,51 0,04 2239 3,38 1,51 0,04 2239 

4.2.2 Всего на территории ТиНАО 217,2 70,3 1,7 3 090 218,5 83,4 2,0 2 620 225,7 99,8 2,4 2261 228,9 106,0 2,5 2 159 

  в том числе:                                 

4.2.2.1 КТС "Солнечный городок" 2,99 1,09 0,03 2750 2,99 1,09 0,03 2750 2,99 1,09 0,03 2750 2,99 1,09 0,03 2750 

4.2.2.2 Котельная АО " 99 ЗАТО" 1,03 0,37 0,01 2762 1,03 0,37 0,01 2762 1,47 0,53 0,01 2762 1,91 0,69 0,02 2762 

4.2.2.3 Котельная ЖК "Прима парк" 5,21 1,63 0,04 3189 5,21 1,63 0,04 3189 5,49 1,72 0,04 3189 5,49 1,72 0,04 3189 

4.2.2.4 Котельная Пансионата "Пахра" 0,57 0,15 0,00 3760 0,57 0,15 0,00 3760 0,57 0,15 0,00 3760 0,57 0,15 0,00 3760 

4.2.2.5 Котельная "Клинический санаторий ГМС "Валуево" 1,70 0,47 0,01 3599 1,72 0,50 0,01 3414 1,72 0,50 0,01 3414 1,75 0,60 0,01 2929 

4.2.2.6 Котельная филиала ОК "Ватутинки" 4,91 1,25 0,03 3928 4,91 1,25 0,03 3928 4,91 1,25 0,03 3928 4,98 1,52 0,04 3274 

4.2.2.7 
Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД 

России 
1,02 0,29 0,01 3465 1,02 0,29 0,01 3465 1,03 0,32 0,01 3202 1,05 0,45 0,01 2345 

4.2.2.8 Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ") 5,29 1,68 0,04 3147 5,29 1,68 0,04 3147 5,29 1,68 0,04 3147 5,29 1,68 0,04 3147 

4.2.2.9 Котельная "ПСБ Коммунарка" 1,08 0,45 0,01 2392 1,08 0,45 0,01 2392 1,08 0,45 0,01 2392 1,08 0,45 0,01 2392 

4.2.2.10 Котельная д. Летово 0,24 0,09 0,00 2533 0,24 0,09 0,00 2533 0,24 0,09 0,00 2533 0,24 0,09 0,00 2533 

4.2.2.11 Котельная № 2 ООО "Декор" 14,10 4,83 0,12 2919 14,46 4,90 0,12 2948 14,52 4,94 0,12 2941 14,52 4,94 0,12 2941 

4.2.2.12 Котельная ООО "Геруда" 16,83 5,77 0,14 2915 16,83 5,77 0,14 2915 16,83 5,77 0,14 2915 16,83 5,77 0,14 2915 

4.2.2.13 Котельная № 1 ООО "Декор" 14,02 5,13 0,12 2731 14,02 5,13 0,12 2731 14,02 5,13 0,12 2731 14,02 5,13 0,12 2731 

4.2.2.14 Котельная АО "Инвесттраст" 10,89 6,37 0,15 1709 11,37 13,99 0,34 813 12,25 15,12 0,36 810 12,25 15,12 0,36 810 

4.2.2.15 Котельная "Новомосковский Технопарк" 4,20 1,93 0,05 2176 4,29 4,32 0,10 994 4,30 10,92 0,26 394 4,43 12,89 0,31 344 

4.2.2.16 Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера" 0,43 0,16 0,00 2748 0,43 0,16 0,00 2748 0,43 0,16 0,00 2748 0,43 0,16 0,00 2748 

4.2.2.17 Котельная № 1 ООО "Теплосервис"  2,78 0,68 0,02 4074 2,78 0,68 0,02 4074 2,78 0,68 0,02 4074 2,78 0,68 0,02 4074 

4.2.2.18 Котельная № 2 ООО "Теплосервис" 3,68 0,90 0,02 4110 3,68 0,90 0,02 4110 3,68 0,90 0,02 4110 3,68 0,90 0,02 4110 

4.2.2.19 Котельная АО "ТЭИК" 4,89 1,35 0,03 3633 4,89 1,35 0,03 3633 7,03 1,93 0,05 3633 8,10 2,23 0,05 3633 

4.2.2.20 Котельная п. Коммунарка ул. Ясная д. 10А 0,99 0,30 0,01 3280 0,99 0,30 0,01 3280 0,99 0,30 0,01 3280 0,99 0,30 0,01 3280 

4.2.2.21 Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная строение 5А 1,59 0,46 0,01 3438 1,59 0,46 0,01 3438 1,59 0,46 0,01 3438 1,59 0,46 0,01 3438 

4.2.2.22 Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная д. 9 стр.1 0,98 0,30 0,01 3280 0,98 0,30 0,01 3280 0,98 0,30 0,01 3280 0,98 0,30 0,01 3280 

4.2.2.23 Котельная "Центр реабилитации "Ясенки" 0,46 0,14 0,00 3229 0,46 0,14 0,00 3229 0,46 0,14 0,00 3229 0,46 0,14 0,00 3229 

4.2.2.24 
Котельная № 10 Производственная АПК 

"Московский" 
34,64 7,82 0,19 4428 34,64 7,77 0,19 4456 34,64 7,77 0,19 4456 34,64 7,77 0,19 4456 

4.2.2.25 Котельная АО "Курорт "Михайловское" 0,34 0,12 0,00 2744 0,34 0,12 0,00 2744 0,35 0,18 0,00 1883 0,35 0,18 0,00 1883 

4.2.2.26 Котельная ОАО "МАНП" 0,58 0,20 0,00 2954 0,58 0,20 0,00 2954 0,58 0,20 0,00 2954 0,58 0,20 0,00 2954 

4.2.2.27 Котельная ГКУЗ ДКС № 20 ДЗМ 0,95 0,31 0,01 3022 0,97 0,57 0,01 1719 0,97 0,57 0,01 1719 0,97 0,57 0,01 1719 
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4.2.2.28 Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки) 2,15 0,69 0,02 3124 2,15 0,69 0,02 3124 2,15 0,69 0,02 3124 2,15 0,69 0,02 3124 

4.2.2.29 Котельная УНПБ "Теплый Стан" 2,27 0,71 0,02 3207 2,27 0,71 0,02 3207 2,27 0,71 0,02 3207 2,27 0,71 0,02 3207 

4.2.2.30 Котельная п. д/о Плесково 0,63 0,17 0,00 3789 0,63 0,17 0,00 3789 0,63 0,17 0,00 3789 0,63 0,17 0,00 3789 

4.2.2.31 Котельная мкр. "Солнцево-парк" 16,75 4,89 0,12 3428 16,75 4,89 0,12 3428 16,85 4,92 0,12 3422 17,02 4,99 0,12 3410 

4.2.2.32 Котельная ООО "Источник" 2,30 0,79 0,02 2899 2,30 0,79 0,02 2899 2,30 0,79 0,02 2899 2,30 0,79 0,02 2899 

4.2.2.33 Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.) 1,21 0,44 0,01 2713 1,21 0,44 0,01 2713 1,21 0,44 0,01 2713 1,21 0,44 0,01 2713 

4.2.2.34 Котельная ООО "РегионЭнергоСервис" 15,25 5,04 0,12 3024 15,59 5,72 0,14 2722 15,59 5,72 0,14 2722 15,59 5,72 0,14 2722 

4.2.2.35 Котельная ЗАО "Санаторий Ерино" 5,54 1,50 0,04 3701 5,54 1,50 0,04 3701 5,54 1,50 0,04 3701 5,54 1,50 0,04 3701 

4.2.2.36 Котельная № 2 4,03 1,41 0,03 2869 4,03 1,41 0,03 2869 6,37 2,22 0,05 2868 7,18 2,50 0,06 2867 

4.2.2.37 Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика" 1,33 0,99 0,02 1345 1,33 0,99 0,02 1345 1,33 0,99 0,02 1345 1,33 0,99 0,02 1345 

4.2.2.38 Котельная Центральная  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

4.2.2.39 Котельная № 13  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  

4.2.2.40 Котельная ул.Лагерная, 2б 0,02 0,01 0,00 2381 0,02 0,04 0,00 490 0,02 0,12 0,00 184 0,02 0,12 0,00 184 

4.2.2.41 Котельная ФБУ "Санаторий Вороново" 4,81 1,30 0,03 3690 4,81 1,30 0,03 3690 4,81 1,30 0,03 3690 4,81 1,30 0,03 3690 

4.2.2.42 Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское" 2,22 0,62 0,01 3547 2,22 0,62 0,01 3547 2,22 0,62 0,01 3547 2,22 0,62 0,01 3547 

4.2.2.43 Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991) 0,55 0,20 0,00 2798 0,55 0,20 0,00 2798 0,55 0,20 0,00 2798 0,55 0,20 0,00 2798 

4.2.2.44 Котельная № 209 ВДО "Пахра" 0,09 0,03 0,00 2970 0,09 0,03 0,00 2970 0,09 0,03 0,00 2970 0,09 0,03 0,00 2970 

4.2.2.45 Котельная № 210 ВДО "Пахра" 0,12 0,04 0,00 3068 0,12 0,04 0,00 3068 0,12 0,04 0,00 3068 0,12 0,04 0,00 3068 

4.2.2.46 Котельная № 211 ВДО "Пахра" 0,06 0,02 0,00 3007 0,06 0,02 0,00 3007 0,06 0,02 0,00 3007 0,06 0,02 0,00 3007 

4.2.2.47 Котельная № 212 ВДО "Пахра" 0,16 0,05 0,00 3040 0,16 0,05 0,00 3040 0,16 0,05 0,00 3040 0,16 0,05 0,00 3040 

4.2.2.48 Котельная № 213 ВДО "Пахра" 0,15 0,05 0,00 3058 0,15 0,05 0,00 3058 0,15 0,05 0,00 3058 0,15 0,05 0,00 3058 

4.2.2.49 Котельная № 214 ВДО "Пахра" 0,01 0,00 0,00 3046 0,01 0,00 0,00 3046 0,01 0,00 0,00 3046 0,01 0,00 0,00 3046 

4.2.2.50 Котельная № 215 ВДО "Пахра" 0,16 0,05 0,00 3049 0,16 0,05 0,00 3049 0,16 0,05 0,00 3049 0,16 0,05 0,00 3049 

4.2.2.51 Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064) 0,94 0,36 0,01 2633 0,94 0,36 0,01 2633 0,94 0,36 0,01 2633 0,94 0,36 0,01 2633 

4.2.2.52 Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА 2,33 0,74 0,02 3139 2,18 0,79 0,02 2742 2,21 0,88 0,02 2519 2,24 1,23 0,03 1827 

4.2.2.53 
Котельная ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова 

РАМН" 
4,70 1,06 0,03 4423 4,70 1,06 0,03 4423 4,70 1,06 0,03 4423 4,70 1,06 0,03 4423 

4.2.2.54 Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А) 0,22 0,07 0,00 3366 0,22 0,07 0,00 3366 0,22 0,07 0,00 3366 0,22 0,07 0,00 3366 

4.2.2.55 Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А) 0,24 0,07 0,00 3671 0,24 0,07 0,00 3671 0,24 0,07 0,00 3671 0,24 0,07 0,00 3671 

4.2.2.56 Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А) 0,26 0,07 0,00 3868 0,26 0,07 0,00 3868 0,26 0,07 0,00 3868 0,26 0,07 0,00 3868 

4.2.2.57 Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б) 0,25 0,07 0,00 3748 0,25 0,07 0,00 3748 0,25 0,07 0,00 3748 0,25 0,07 0,00 3748 

4.2.2.58 Котельная п. Воскресенское 12,08 4,59 0,11 2633 12,22 6,62 0,16 1845 13,16 13,36 0,32 985 13,56 15,95 0,38 850 

5 
Источники других организаций 

 (нерегулируемых), всего, 
919,4 316,1 7,6 2 908 916,7 315,2 7,6 2 908 918,7 317,5 7,6 2893 918,7 317,5 7,6 2 893 

  в том числе:        -         -         -         -  

5.1 Всего без учета территории ТиНАО 798,7 269,0 6,5 2 970 796,0 268,0 6,4 2 970 796,0 268,0 6,4 2970 796,0 268,0 6,4 2 970 

5.2 Всего на территории ТиНАО 120,7 47,2 1,1 2 559 120,7 47,2 1,1 2 559 122,7 49,5 1,2 2480 122,7 49,5 1,2 2 480 

6 Новые котельные, всего, 280,8 82,7 2,0 3 395 822,9 250,7 6,0 3 282 1 440,3 425,8 10,2 3383 1 668,3 492,9 11,8 3 384 

  в том числе:                                 

6.1 Всего за исключением территории ТиНАО 4,7 1,6 0,04 2 915 90,2 25,4 0,6 3 548 93,2 26,6 0,6 3511 96,0 27,6 0,7 3 480 

  в том числе:                                 

6.1.1 Новая котельная "Верескино" 4,73 1,62 0,04 2915 4,73 1,62 0,04 2915 4,73 1,62 0,04 2915 4,73 1,62 0,04 2915 

6.1.2 Новая котельная Новорижское ш. вл.1  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  1,30 0,48 0,01 2690 

6.1.3 Новая котельная "Рублево-Архангельское"  -   -  0,00  -  80,02 22,23 0,53 3601 80,02 22,23 0,53 3601 80,02 22,23 0,53 3601 

6.1.4 Новая котельная п. Горки-10  -   -  0,00  -  0,71 0,27 0,01 2648 3,76 1,40 0,03 2682 4,98 1,85 0,04 2684 

6.1.5 Новая котельная Бутаковский залив  -   -  0,00  -  0,99 0,38 0,01 2622 0,99 0,38 0,01 2622 1,23 0,47 0,01 2616 

6.1.6 Новая котельная ЖК "Сказочный лес"  -   -  0,00  -  3,72 0,93 0,02 4023 3,72 0,93 0,02 4023 3,72 0,93 0,02 4023 

6.2 Всего на территории ТиНАО 276,1 81,1 1,9 3 405 732,7 225,3 5,4 3 252 1 347,1 399,2 9,6 3374 1 572,3 465,3 11,2 3 379 

  в том числе:                                 

6.2.1 Новая котельная вблизи дер. Середнево  -   -  0,00  -  40,50 11,45 0,27 3537 43,56 12,15 0,29 3585 43,56 12,15 0,29 3585 

6.2.2 Новая котельная ЖК "Марьино Град" 2,54 0,67 0,02 3816 2,62 0,69 0,02 3772 4,45 1,35 0,03 3297 4,45 1,35 0,03 3297 

6.2.3 Новая РТС "Саларьево" 60,44 19,06 0,46 3172 113,04 35,86 0,86 3152 124,10 39,81 0,96 3117 125,61 40,18 0,96 3126 

6.2.4 Новая котельная ЖК "Испанские кварталы" 12,27 3,28 0,08 3740 12,27 3,28 0,08 3740 12,27 3,28 0,08 3740 12,27 3,28 0,08 3740 

6.2.5 Новая котельная п. Коммунарка 21,61 5,68 0,14 3802 59,13 16,82 0,40 3516 115,92 32,77 0,79 3537 131,89 37,01 0,89 3563 

6.2.6 Новая котельная вблизи дер. Зименки  -   -  0,00  -  1,75 0,42 0,01 4180 12,65 3,06 0,07 4129 18,15 4,32 0,10 4202 

6.2.7 Новая котельная "Школа" 0,41 0,21 0,01 1933 0,41 0,21 0,01 1933 0,41 0,21 0,01 1933 0,41 0,21 0,01 1933 

6.2.8 Новая котельная ЖК "Москвичка" 8,59 2,21 0,05 3885 8,59 2,21 0,05 3885 11,70 2,92 0,07 4006 13,77 3,39 0,08 4058 

6.2.9 Новая котельная ООО "Транс-Гамма" 0,26 0,10 0,00 2737 0,26 0,10 0,00 2737 0,26 0,10 0,00 2737 0,26 0,10 0,00 2737 
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использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой, 

 тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

6.2.10 Новая котельная вблизи Калужского ш. 1,08 0,55 0,01 1985 6,16 2,88 0,07 2137 8,07 3,55 0,09 2273 9,06 3,78 0,09 2401 

6.2.11 Новая котельная "ТРК Мега" 0,47 0,23 0,01 2010 0,47 0,23 0,01 2010 0,47 0,23 0,01 2010 0,47 0,23 0,01 2010 

6.2.12 Новая котельная вблизи дер. Сенькино-Секерино  -   -  0,00  -  7,36 2,79 0,07 2641 11,24 3,68 0,09 3056 11,66 3,83 0,09 3039 

6.2.13 Новая котельная вблизи дер. Шахово  -   -  0,00  -  6,04 1,89 0,05 3198 12,16 3,34 0,08 3642 15,43 4,18 0,10 3689 

6.2.14 Новая котельная вблизи п. Первомайское  -   -  0,00  -  1,57 0,58 0,01 2708 8,29 3,02 0,07 2742 10,97 4,00 0,10 2744 

6.2.15 Новая котельная вблизи п. Минзаг 0,28 0,11 0,00 2590 0,86 0,27 0,01 3203 3,33 1,17 0,03 2854 3,83 1,35 0,03 2840 

6.2.16 Новая котельная ЖК "Южное Бунино" 14,44 4,03 0,10 3582 18,51 5,22 0,13 3547 18,51 5,22 0,13 3547 18,51 5,22 0,13 3547 

6.2.17 Новая котельная вблизи п. Ерино  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  12,68 2,89 0,07 4382 14,98 3,60 0,09 4157 

6.2.18 Новая котельная вблизи с. Остафьево 16,75 4,31 0,10 3885 31,93 8,03 0,19 3975 31,93 8,03 0,19 3975 31,93 8,03 0,19 3975 

6.2.19 Новая котельная вблизи д. Алхимово 5,59 1,44 0,03 3885 12,38 3,11 0,07 3986 20,60 4,98 0,12 4135 23,88 5,73 0,14 4167 

6.2.20 Новая котельная вблизи д. Десна  -   -  0,00  -  18,66 5,13 0,12 3635 54,87 14,23 0,34 3856 68,59 17,61 0,42 3895 

6.2.21 Новая котельная вблизи д. Милорадово  -   -  0,00  -  0,60 0,22 0,01 2751 3,11 1,12 0,03 2785 4,12 1,48 0,04 2787 

6.2.22 Новая котельная вблизи д. Новинки  -   -  0,00  -  2,55 0,76 0,02 3352 6,99 2,35 0,06 2974 8,77 2,99 0,07 2935 

6.2.23 Новая котельная вблизи д. Пыхчево  -   -  0,00  -  12,09 3,27 0,08 3694 33,00 8,46 0,20 3902 41,37 10,53 0,25 3928 

6.2.24 Новая котельная вблизи д. Ватутинки 4,49 1,21 0,03 3712 9,25 2,44 0,06 3799 33,07 8,57 0,21 3861 42,60 11,02 0,26 3866 

6.2.25 Новая котельная вблизи д. Кувекино  -   -  0,00  -  2,47 0,67 0,02 3686 13,74 3,59 0,09 3822 18,24 4,76 0,11 3829 

6.2.26 Новая котельная вблизи д. Евсеево  -   -  0,00  -  1,10 0,40 0,01 2728 1,10 0,40 0,01 2728 1,10 0,40 0,01 2728 

6.2.27 Новая котельная вблизи д. Писково  -   -  0,00  -  4,48 1,26 0,03 3550 18,86 4,88 0,12 3862 22,59 5,74 0,14 3940 

6.2.28 Новая котельная "ПНК-Внуково" 1,99 0,76 0,02 2634 1,99 0,76 0,02 2634 4,32 1,59 0,04 2717 4,32 1,59 0,04 2717 

6.2.29 Новая котельная ЖК "Ново-Никольское" 6,17 1,90 0,05 3240 6,17 1,90 0,05 3240 6,17 1,90 0,05 3240 6,37 1,98 0,05 3222 

6.2.30 Новая котельная ПСК "Сотрудничество"  -   -  0,00  -  1,04 0,40 0,01 2623 1,04 0,40 0,01 2623 1,04 0,40 0,01 2623 

6.2.31 Новая котельная вблизи дер. Кривошеино  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  5,34 1,22 0,03 4382 

6.2.32 Новая котельная вблизи д. Санино  -   -  0,00  -  4,69 1,12 0,03 4180 26,62 6,13 0,15 4345 35,39 8,13 0,20 4354 

6.2.33 Новая котельная вблизи д. Б.Покровское  -   -  0,00  -  11,86 4,31 0,10 2751 43,42 15,61 0,37 2781 56,04 20,13 0,48 2784 

6.2.34 Новая котельная вблизи д. Акиньшино  -   -  0,00  -  3,76 0,95 0,02 3952 3,88 0,99 0,02 3903 3,88 0,99 0,02 3903 

6.2.35 Новая котельная Внуково аутлет 0,34 0,13 0,00 2634 0,34 0,13 0,00 2634 2,12 0,77 0,02 2766 2,12 0,77 0,02 2766 

6.2.36 
Новая котельная "Индустриальный парк 

"Картмазово" 
 -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  2,08 0,77 0,02 2692 2,08 0,77 0,02 2692 

6.2.37 Новая котельная вблизи д. Летово  -   -  0,00  -  2,51 0,82 0,02 3045 32,44 8,17 0,20 3970 43,59 10,72 0,26 4068 

6.2.38 Новая котельная вблизи д. Никульское  -   -  0,00  -  0,61 0,22 0,01 2751 3,21 1,15 0,03 2785 4,25 1,53 0,04 2787 

6.2.39 Новая котельная РИО Киевское ш.  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  2,06 0,74 0,02 2793 2,06 0,74 0,02 2793 

6.2.40 Новая котельная вблизи д. Безобразово  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  2,56 0,93 0,02 2750 2,56 0,93 0,02 2750 

6.2.41 Новая котельная вблизи д. Бабенки  -   -  0,00  -  1,46 0,54 0,01 2708 7,70 2,81 0,07 2742 12,69 4,47 0,11 2841 

6.2.42 Новая котельная вблизи д. Юдановка  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  3,12 0,72 0,02 4351 3,12 0,72 0,02 4351 

6.2.43 Новая котельная вблизи д. Львово  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  2,63 0,96 0,02 2750 2,63 0,96 0,02 2750 

6.2.44 Новая котельная вблизи д. Маврино  -   -  0,00  -  1,35 0,50 0,01 2708 7,14 2,60 0,06 2742 9,45 3,45 0,08 2744 

6.2.45 Новая котельная вблизи д. Софьино  -   -  0,00  -  0,86 0,32 0,01 2708 4,54 1,66 0,04 2742 6,01 2,19 0,05 2744 

6.2.46 Новая котельная вблизи д. Чириково  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  1,95 0,74 0,02 2649 

6.2.47 Новая котельная вблизи д. Терехово  -   -  0,00  -  6,30 2,38 0,06 2653 6,97 2,53 0,06 2757 7,15 2,60 0,06 2754 

6.2.48 Новая котельная вблизи д. Кузнецово  -   -  0,00  -  1,62 0,60 0,01 2708 8,51 3,10 0,07 2742 11,27 4,11 0,10 2744 

6.2.49 Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный"  -   -  0,00  -  1,21 0,46 0,01 2623 6,33 2,39 0,06 2644 10,12 3,57 0,09 2837 

6.2.50 Новая котельная вблизи д. Хатминки  -   -  0,00  -  0,87 0,32 0,01 2708 4,56 1,66 0,04 2742 6,04 2,20 0,05 2744 

6.2.51 Новая котельная вблизи д. Конюшково 1,95 0,51 0,01 3866 5,41 1,41 0,03 3839 23,34 5,53 0,13 4221 28,75 6,77 0,16 4245 

6.2.52 Новая котельная вблизи д. Юрьево  -   -  0,00  -  1,60 0,59 0,01 2708 8,41 3,07 0,07 2742 12,44 4,55 0,11 2734 

6.2.53 Новая котельная вблизи д. Крекшино  -   -  0,00  -  1,13 0,42 0,01 2666 9,70 3,06 0,07 3167 11,61 3,77 0,09 3078 

6.2.54 Новая котельная вблизи д. Студенцы  -   -  0,00  -  10,49 2,58 0,06 4063 59,22 14,03 0,34 4223 78,72 18,60 0,45 4231 

6.2.55 Новая котельная вблизи д. Черепово  -   -  0,00  -  5,12 1,51 0,04 3395 15,57 5,08 0,12 3067 18,18 6,01 0,14 3024 

6.2.56 Новая котельная п. Мамыри 0,23 0,08 0,00 2790 0,23 0,08 0,00 2790 8,69 3,12 0,07 2790 12,08 4,33 0,10 2790 

6.2.57 Новая котельная А-101 40,53 11,64 0,28 3482 116,65 41,03 0,98 2843 140,88 48,46 1,16 2907 150,72 54,60 1,31 2760 

6.2.58 Новая котельная Ауди центр Калужский 0,14 0,07 0,00 1965 0,14 0,07 0,00 1965 0,14 0,07 0,00 1965 0,14 0,07 0,00 1965 

6.2.59 Новая котельная Лесные поляны  -   -  0,00  -  0,15 0,08 0,00 1928 1,53 0,39 0,01 3910 2,92 0,71 0,02 4121 

6.2.60 Новая котельная мкр. В 17,20 4,97 0,12 3462 19,95 5,99 0,14 3334 25,71 7,99 0,19 3220 28,94 9,06 0,22 3194 

6.2.61 Новая котельная дер. Зименки  -   -  0,00  -  1,13 0,24 0,01 4823 1,13 0,24 0,01 4823 1,13 0,24 0,01 4823 

6.2.62 Новая котельная МКАД 44 КМ  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  0,48 0,17 0,00 2793 0,48 0,17 0,00 2793 

6.2.63 Новая котельная ЖК "Румянцево-Парк"  -   -  0,00  -  8,97 2,22 0,05 4034 8,97 2,22 0,05 4034 8,97 2,22 0,05 4034 

6.2.64 Новая котельная вблизи КП Сенатор-Клуб  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  4,70 1,07 0,03 4382 4,70 1,07 0,03 4382 

6.2.65 Новая котельная вблизи дер. Пучково  -   -  0,00  -  1,33 0,43 0,01 3111 5,39 1,36 0,03 3961 5,39 1,36 0,03 3961 

6.2.66 Новая котельная вблизи дер. Пятовское  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  2,49 0,90 0,02 2750 2,49 0,90 0,02 2750 
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№ 

п/п 
Наименование 

Годовой расход природного газа 

на 01.01.2023 на 01.01.2028 на 01.01.2033 на 01.01.2035 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой, 

 тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

годовой, 

 млн м³ 

максимально- 

часовой,  

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный,  

млн м³/сут. 

6.2.67 Новая котельная п. Шишкин лес 4,42 1,51 0,04 2928 7,94 2,75 0,07 2888 8,77 3,01 0,07 2918 9,30 3,21 0,08 2902 

6.2.68 Новая котельная "Малинки"  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  0,11 0,04 0,00 2649 1,62 0,61 0,01 2649 

6.2.69 Новая котельная вблизи КП "Булгаков"  -   -  0,00  -  2,97 0,72 0,02 4148 5,36 1,26 0,03 4236 5,36 1,26 0,03 4236 

6.2.70 Новая котельная вблизи дер. Ознобишино  -   -  0,00  -   -   -  0,00  -  2,08 0,76 0,02 2750 2,08 0,76 0,02 2750 

6.2.71 Новая котельная вблизи п. Батыбино  -   -  0,00  -  1,70 0,65 0,02 2623 2,82 1,07 0,03 2647 2,82 1,07 0,03 2647 

6.2.72 Новая котельная вблизи д. Русино  -   -  0,00  -  7,80 2,30 0,06 3387 16,24 4,39 0,11 3696 18,77 4,98 0,12 3773 

6.2.73 Новая котельная вблизи пос. ЛМС  -   -  0,00  -  2,71 1,00 0,02 2708 14,25 5,20 0,12 2742 18,87 6,88 0,17 2744 

6.2.74 Новая котельная вблизи п. ДРП-3  -   -  0,00  -  3,43 1,30 0,03 2645 4,13 1,56 0,04 2646 4,13 1,56 0,04 2646 

6.2.75 Новая котельная вблизи п. Спортбаза  -   -  0,00  -  5,91 1,91 0,05 3093 8,96 2,89 0,07 3097 8,96 2,89 0,07 3097 

6.2.76 Новая котельная МКАД 41 КМ 0,63 0,32 0,01 1965 0,63 0,32 0,01 1965 0,63 0,32 0,01 1965 0,63 0,32 0,01 1965 

6.2.77 Новая РТС "Центральная" 44,11 13,37 0,32 3299 57,20 17,73 0,43 3226 77,16 22,86 0,55 3375 86,54 25,28 0,61 3424 

6.2.78 Новая котельная п. Ватутинки 7,93 2,43 0,06 3266 7,93 2,43 0,06 3266 11,13 3,15 0,08 3533 12,86 3,66 0,09 3510 

6.2.79 Новая котельная ООО "Геруда"  -   -  0,00  -  11,94 3,83 0,09 3119 35,96 11,12 0,27 3233 44,84 13,78 0,33 3255 

6.2.80 Новая котельная вблизи дер. Староселье 1,23 0,32 0,01 3885 23,94 6,55 0,16 3654 30,47 8,19 0,20 3718 30,47 8,19 0,20 3718 

6.2.81 Новая котельная вблизи пос. Филимонки  -   -  0,00  -  4,65 1,27 0,03 3646 13,86 3,68 0,09 3767 19,40 5,08 0,12 3817 

7 Всего по г. Москве 24 058,3 6 879,6 153,0 3 497 25 840,8 7 352,1 164,9 3 515 28 199,3 7 971,2 178,5 3538 29 197,5 8 207,4 183,8 3 557 

  в том числе:                 

7.1 Всего без учета ТиНАО 23 313,1 6 639,4 147,3 3 511 24 597,4 6 942,8 155,1 3 543 26 280,1 7 353,7 163,6 3574 27 031,2 7 511,3 167,1 3 599 

7.2 Всего на территории ТиНАО 745,2 240,2 5,8 3 102 1 243,4 409,3 9,8 3 038 1 919,2 617,5 14,8 3108 2 166,3 696,1 16,7 3 112 

* Территориальная принадлежность МК 32 п. Толстопальцево изменена в 2019 г. с пос. Марушкинское (НАО) на район Внуково (ЗАО) в соответствии с административно-территориальным делением города Москвы. 
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Таблица 3.17 - Сводные годовые расходы условного топлива (по видам топлива) на источниках города Москвы на перспективу до 2035 г. с выделением 2022, 2027, 2032 гг. 

№ 

п/п 
Наименование 

Годовой расход топлива, тыс. т у.т. 

2022 г. 2027 г. 2032 г. 2034 г. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефтеперера- 

ботки * 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефтеперера- 

ботки * 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефтеперера- 

ботки * 

природный 

газ 
мазут 

диз. 

топливо 
уголь 

биогаз,  

газ  

нефтеперера- 

ботки * 

1 ПАО "Мосэнерго", всего 23 475,8 23 468,1 7,7 0,0 0,0 0,0 24 842,3 24 834,6 7,7 0,0 0,0 0,0 26 649,4 26 641,7 7,7 0,0 0,0 0,0 27 448,9 27 441,3 7,7 0,0 0,0 0,0 

1.1 ТЭЦ** ПАО "Мосэнерго", всего 21 923,6 21 915,9 7,7 0,0 0,0 0,0 23 211,0 23 203,3 7,7 0,0 0,0 0,0 24 930,4 24 922,7 7,7 0,0 0,0 0,0 25 699,4 25 691,8 7,7 0,0 0,0 0,0 

1.2 Котельные ПАО "Мосэнерго", всего 1552,1 1552,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1631,3 1631,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1719,0 1719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1749,5 1749,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 ПАО "МОЭК", всего 929,5 928,7 0,0 0,9 0,0 0,0 1 007,8 1 006,88 0,0 0,89 0,0 0,0 1 108,9 1 108,0 0,0 0,9 0,0 0,0 1 147,7 1 146,8 0,0 0,9 0,0 0,0 

  в том числе на территории ТиНАО 154,6 153,7 0,0 0,9 0,0 0,0 201,7 200,8 0,0 0,9 0,0 0,0 262,9 262,0 0,0 0,9 0,0 0,0 284,9 284,0 0,0 0,9 0,0 0,0 

2.1 РТС ПАО "МОЭК", всего 715,3 715,3 0,0 0,0 0,0 0,0 746,6 746,6 0,0 0,0 0,0 0,0 788,0 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 804,6 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 КТС ПАО "МОЭК", всего 152,4 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 186,5 186,5 0,0 0,0 0,0 0,0 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 266,5 266,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 МК и АИТ ПАО "МОЭК", всего 61,9 61,0 0,0 0,9 0,0 0,0 74,7 73,8 0,0 0,9 0,0 0,0 74,4 73,5 0,0 0,9 0,0 0,0 76,6 75,7 0,0 0,9 0,0 0,0 

3 ООО "ТСК Мосэнерго", всего 303,3 303,3 0,0 0,0 0,0 0,0 306,9 306,9 0,0 0,0 0,0 0,0 320,8 320,8 0,0 0,0 0,0 0,0 325,4 325,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 РТС ООО "ТСК Мосэнерго", всего 303,1 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 306,7 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 320,6 320,6 0,0 0,0 0,0 0,0 325,2 325,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 МК ООО "ТСК Мосэнерго", всего 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Источники других регулируемых организаций, 

всего 
2 117,3 2 076,5 3,0 0,0 0,0 37,8 2 125,1 2 084,3 3,0 0,0 0,0 37,8 2 240,3 2 199,6 3,0 0,0 0,0 37,8 2 299,7 2 259,0 3,0 0,0 0,0 37,8 

  в том числе на территории ТиНАО 254,4 254,4 0,0 0,0 0,0 0,0 256,0 256,0 0,0 0,0 0,0 0,0 264,4 264,4 0,0 0,0 0,0 0,0 268,2 268,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 
Когенерационные источники других 

организаций 
1544,4 1544,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1550,8 1550,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1657,1 1657,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1712,7 1712,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 Котельные, всего 572,9 532,2 3,0 0,0 0,0 37,8 574,3 533,5 3,0 0,0 0,0 37,8 583,2 542,4 3,0 0,0 0,0 37,8 587,0 546,2 3,0 0,0 0,0 37,8 

4.2.1 Всего за исключением территории ТиНАО 318,5 277,7 3,0 0,0 0,0 37,8 318,3 277,6 3,0 0,0 0,0 37,8 318,7 278,0 3,0 0,0 0,0 37,8 318,8 278,1 3,0 0,0 0,0 37,8 

4.2.2 Всего на территории ТиНАО 254,43 254,43 0,0 0,0 0,0 0,0 255,95 255,95 0,0 0,0 0,0 0,0 264,44 264,44 0,0 0,0 0,0 0,0 268,16 268,16 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Источники других организаций 

(нерегулируемых), всего 
1 160,2 1 077,0 1,1 0,6 0,0 81,5 1 157,1 1 073,9 1,1 0,6 0,0 81,5 1 159,2 1 076,2 1,1 0,4 0,0 81,5 1 159,2 1 076,2 1,1 0,4 0,0 81,5 

5.1 Всего без учета территории ТиНАО 1 018,3 935,6 1,1 0,07 0,005 81,5 1 015,2 932,5 1,1 0,1 0,0 81,5 1 015,2 932,5 1,1 0,1 0,0 81,5 1 015,2 932,5 1,1 0,1 0,0 81,5 

5.2 Всего на территории ТиНАО 141,9 141,4 0,0 0,50 0,0 0,0 141,9 141,4 0,0 0,5 0,0 0,0 144,1 143,7 0,0 0,4 0,0 0,0 144,1 143,7 0,0 0,4 0,0 0,0 

6 Новые котельные, всего 328,96 328,96 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1687,18 1687,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1954,26 1954,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 Всего за исключением территории ТиНАО 5,54 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 105,64 105,64 0,00 0,00 0,00 0,00 109,21 109,21 0,00 0,00 0,00 0,00 112,43 112,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Всего на территории ТиНАО 323,42 323,42 0,00 0,00 0,00 0,00 858,36 858,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1577,98 1577,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1841,83 1841,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Всего по г. Москве 28 315,1 28 182,6 11,8 1,5 0,0 119,2 30 403,1 30 270,6 11,8 1,5 0,0 119,2 33 165,8 33 033,5 11,8 1,3 0,0 119,2 34 335,2 34 202,8 11,8 1,3 0,0 119,2 

  в том числе:                         

7.1 Всего без учета ТиНАО 27 440,7 27 309,6 11,8 0,1 0,0 119,2 28 945,2 28 814,0 11,8 0,1 0,0 119,2 30 916,4 30 785,3 11,8 0,07 0,0 119,2 31 796,3 31 665,2 11,8 0,1 0,0 119,2 

7.2 Всего на территории ТиНАО 874,3 873,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1 457,9 1 456,6 0,0 1,4 0,0 0,0 2 249,4 2 248,2 0,0 1,3 0,0 0,0 2 539,0 2 537,7 0,0 1,3 0,0 0,0 

*  Суммарное значение по колонке «биогаз, газ нефтепереработки» скрадывается из расхода биогаза в объеме 75,4 тыс. т у.т. и газа нефтепереработки в объеме 43,8 тыс. т у.т. (котельной № 1 (ДЕ-100) ОАО "Газпромнефть - МНПЗ"). 

** Для ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 учтены величины расхода топлива (природного газа) на отпуск тепловой энергии. 
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Таблица 3.18 - Сводные максимально-часовые, суточные и годовые расходы природного газа на источниках города Москвы на перспективу до 2035 г. с выделением 2022, 2027, 2032 гг.  

№ 

п/п 
Наименование 

Годовой расход природного газа 

на 01.01.2023 на 01.01.2028 на 01.01.2033 на 01.01.2035 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

расход природного газа годовое число 

часов 

использования 

максимума 

часового 

расхода, ч 

годовой, 

млн м³ 

максимально- 

часовой, 

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный, 

млн м³/сут. 

годовой, 

млн м³ 

максимально- 

часовой, 

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный, 

млн м³/сут. 

годовой, 

млн м³ 

максимально- 

часовой, 

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный, 

млн м³/сут. 

годовой, 

млн м³ 

максимально- 

часовой, 

тыс. м³/ч 

максимально- 

суточный, 

млн м³/сут. 

1 ПАО "Мосэнерго", всего 20 033,7 5 587,5 124,4 3 585 21 200,3 5 844,4 130,1 3 627 22 742,9 6 199,2 137,2 3669 23 425,5 6 330,9 140,0 3 700 

1.1 ТЭЦ* ПАО "Мосэнерго", всего 18 708,7 5 033,7 111,1 3 717 19 807,7 5 187,7 114,3 3 818 21 275,5 5 495,7 120,3 3871 21 932,0 5 604,9 122,6 3 913 

1.2 Котельные ПАО "Мосэнерго", всего 1 325,0 553,7 13,3 2 393 1 392,6 656,8 15,8 2 120 1 467,5 703,4 16,9 2086 1 493,5 726,0 17,4 2 057 

2 ПАО "МОЭК", всего 792,8 316,0 7,6 2 509 859,5 370,3 8,9 2 321 945,9 405,4 9,7 2333 978,9 420,1 10,1 2 330 

  в том числе на территории ТиНАО 131,2 41,7 1,0 3 147 171,4 53,4 1,3 3 210 223,7 68,9 1,7 3244 242,4 75,3 1,8 3 221 

2.1 РТС ПАО "МОЭК", всего 610,6 253,7 6,1 2 407 637,4 294,0 7,1 2 168 672,7 313,2 7,5 2148 686,9 321,3 7,7 2 138 

2.2 КТС ПАО "МОЭК", всего 130,1 42,6 1,0 3 054 159,2 53,7 1,3 2 965 210,4 69,6 1,7 3024 227,5 75,3 1,8 3 022 

2.3 МК и АИТ ПАО "МОЭК", всего 52,1 19,7 0,5 2 646 63,0 22,7 0,5 2 781 62,8 22,6 0,5 2774 64,6 23,5 0,6 2 746 

3 ООО "ТСК Мосэнерго", всего 258,9 106,9 2,6 2 422 262,0 124,5 3,0 2 103 273,8 135,6 3,3 2019 277,8 138,8 3,3 2 002 

3.1 РТС ООО "ТСК Мосэнерго", всего 258,8 106,8 2,6 2 423 261,8 124,4 3,0 2 104 273,7 135,5 3,3 2020 277,6 138,7 3,3 2 002 

3.2 МК ООО "ТСК Мосэнерго", всего 0,161 0,126 0,003 1 283 0,2 0,1 0,0 1 283 0,2 0,1 0,0 1283 0,2 0,1 0,0 1 283 

4 Источники других регулируемых организаций, всего 1 772,7 470,4 8,9 3 768 1 779,3 446,8 9,4 3 982 1 877,7 487,7 10,5 3850 1 928,4 507,2 10,9 3 802 

  в том числе на территории ТиНАО 217,2 70,3 1,7 3 090 218,5 83,4 2,0 2 620 225,7 99,8 2,4 2261 228,9 106,0 2,5 2 159 

4.1 Когенерационные источники других организаций 1 318,4 309,9 5,1 4 254 1 323,9 273,3 5,2 4 844 1 414,6 296,6 5,9 4769 1 462,1 309,8 6,2 4 719 

4.2 Котельные, всего 454,3 160,5 3,9 2 831 455,4 173,5 4,2 2 625 463,1 191,1 4,6 2423 466,3 197,4 4,7 2 362 

4.2.1 Всего за исключением территории ТиНАО 237,1 90,2 2,2 2 629 236,9 90,1 2,2 2 629 237,3 91,2 2,2 2601 237,4 91,3 2,2 2 599 

4.2.2 Всего на территории ТиНАО 217,2 70,3 1,7 3 090 218,5 83,4 2,0 2 620 225,7 99,8 2,4 2261 228,9 106,0 2,5 2 159 

5 Источники других организаций (нерегулируемые), всего 919,4 316,1 7,6 2 908 916,7 315,2 7,6 2 908 918,7 317,5 7,6 2893 918,7 317,5 7,6 2 893 

5.1 Всего без учета территории ТиНАО 798,7 269,0 6,5 2 970 796,0 268,0 6,4 2 970 796,0 268,0 6,4 2970 796,0 268,0 6,4 2 970 

5.2 Всего на территории ТиНАО 120,7 47,2 1,1 2 559 120,7 47,2 1,1 2 559 122,7 49,5 1,2 2480 122,7 49,5 1,2 2 480 

6 Новые котельные, всего 280,8 82,7 2,0 3 395 822,9 250,7 6,0 3 282 1 440,3 425,8 10,2 3383 1 668,3 492,9 11,8 3 384 

6.1 Всего за исключением территории ТиНАО 4,7 1,6 0,04 2 915 90,2 25,4 0,6 3 548 93,2 26,6 0,6 3511 96,0 27,6 0,7 3 480 

6.2 Всего на территории ТиНАО 276,1 81,1 1,9 3 405 732,7 225,3 5,4 3 252 1 347,1 399,2 9,6 3374 1 572,3 465,3 11,2 3 379 

7 Всего по г. Москве 24 058,3 6 879,6 153,0 3 497 25 840,8 7 352,1 164,9 3 515 28 199,3 7 971,2 178,5 3538 29 197,5 8 207,4 183,8 3 557 

  в том числе:                                 

7.1 Всего без учета ТиНАО 23 313,1 6 639,4 147,3 3 511 24 597,4 6 942,8 155,1 3 543 26 280,1 7 353,7 163,6 3574 27 031,2 7 511,3 167,1 3 599 

7.2 Всего на территории ТиНАО 745,2 240,2 5,8 3 102 1 243,4 409,3 9,8 3 038 1 919,2 617,5 14,8 3108 2 166,3 696,1 16,7 3 112 

* Для ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 учтены величины расхода топлива (природного газа) на отпуск тепловой энергии. 
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На 01.01.2035 с учетом прогнозируемой выработки тепло- и электроэнергии на 

источниках тепловой энергии г. Москвы суммарный годовой расход условного топлива 

составит ~ 34,3 млн т у.т., в том числе источниками на территории ТиНАО – 2,5 млн т у.т. 

Суммарное газопотребление на источниках тепловой энергии г. Москвы на 01.01.2035 

составит 29,2 млрд м3, в том числе источниками на территории ТиНАО – 2,2 млрд м3. 

 

3.4 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов аварийных видов топлива 

Фактические расходы жидкого резервного/аварийного топлива на ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» представлены в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 - Фактические расходы жидкого резервного/аварийного топлива на ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго» 

ТЭЦ 

Вид топлива 

Расход резервного/ 

аварийного 

топлива за 2016 г. 

резервное 
аварийное/ 

растопочное 

тонн 

условного 

топлива 

тонн 

натурального 

топлива 

ГЭС-1 - Мазут 46 35 

ТЭЦ-8 Мазут - 4 057 3 149 

ТЭЦ-9 Мазут - 4 3 

ТЭЦ-11 Мазут - 96 72 

ТЭЦ-12 Мазут - 113 82 

ТЭЦ-12 (блоки ПГУ) - 
Дизельное 

топливо 
151 104 

ТЭЦ-16 - Мазут 15 12 

ТЭЦ-16 (Блоки ПГУ) - 
Дизельное 

топливо 
285 195 

ТЭЦ-20 - Мазут 4 970 4 135 

ТЭЦ-20 (Блоки ПГУ) - 
Дизельное 

топливо 
467 319 

ТЭЦ-21 Мазут - 3 501 2 668 

ТЭЦ-22 - Мазут 812 668 

ТЭЦ-23 Мазут - 1 015 901 

ТЭЦ-25 Мазут - 267 203 

ТЭЦ-26 Мазут - 133 106 

ТЭЦ-27 (Блоки ПГУ) - 
Дизельное 

топливо 
3 2 

ВСЕГО 
Мазут 15 029 12 034 

Дизельное топливо 906 620 

На источниках тепловой энергии г. Москвы на перспективу до 2035 г. предполагается 

использование следующих видов органического топлива: природный газ, мазут, дизельное 

топливо, уголь. 

Основным видом топлива, используемого для производства электрической и тепловой 

энергии, практически для всех источников тепловой энергии г. Москвы на перспективу до 

2035 г. принят природный газ, доля которого в топливном балансе составит более 99 %. 
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На перспективу до 2035 г. по источникам тепловой энергии города Москвы 

топливообеспечение принято: 

- на сохраняемых в работе московских ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» согласно 

существующим топливным режимам основное топливо - газ, резервное - мазут, кроме ГЭС-1, 

ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20, где газ используется в качестве основного и резервного топлива; 

- на энергоблоках ПГУ на ТЭЦ-12 и ТЭЦ-16 согласно проектам предусматривается 

аварийное топливо – дизельное; 

- на источниках тепловой энергии ПАО «МОЭК», ООО «ТСК Мосэнерго» основное 

топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо не предусматривается, за 

исключением 5 МК (МК № 34 «Шеломово», МК № 32 «Толстопальцево», МК «Марьино», 

МК «Михайловское», МК «Пожарное депо») для которых основным видом топлива является 

дизельное топливо, резервное топливо не предусматривается. 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

22.08.2013 № 469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми 

электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон» проведена оценка 

нормативных запасов топлива на источниках города в перспективу до 2035 г. с учетом 

перспективных тепловых и электрических нагрузок. 

В работе определен неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), нормативный 

эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) и общий нормативный запас основного и резервного 

топлива (ОНЗТ) на источниках, участвующих в теплоснабжении города, на которых в период 

до 2035 г. предусматривается резервное и аварийное топливо. 

При определении нормативных запасов топлива учитывалось возможное 40 % 

снижение подачи газа в течение 28 суток - по 14 суток в декабре и январе, при этом НЭЗТ 

увеличивался на объем, зависящий от величины возможного ограничения подачи газа из-за 

резкого снижения температуры наружного воздуха, с учетом имеющейся эксплуатационной 

вместимости мазутных и дизельных резервуаров на источниках. 

Владельцы тепловых электростанций, в составе которых есть ПГУ и (или) ГТУ, 

должны создавать нормативный запас аварийного топлива (далее - НАЗТ), кроме объектов, 

включенных в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет 

осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности. 

Таким образом, для ПГУ на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» НАЗТ не утверждается. 

Прогнозные значения нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии 

на 2034 г. представлены в таблице 3.20. 
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Таблица 3.20 - Прогнозные значения нормативных запасов топлива на источниках на 2034 г. 

Источник 
Вид 

топлива 

Неснижаемый 

нормативный 

запас 

топлива, 

Нормативный 

эксплуатационный 

запас 

топлива, 

Общий 

нормативный 

запас топлива, 

тыс. т тыс. т тыс. т 

ГЭС-1 Мазут 2,5 2,8 5,3 

ТЭЦ-8 Мазут 3,4 13,3 16,7 

ТЭЦ-9 Мазут 1,2 7,2 8,5 

ТЭЦ-11 Мазут 1,4 13,4 14,8 

ТЭЦ-12 
Мазут 6,0 10,0 16,0 

Дизель   2,7 2,7 

ТЭЦ-16 
Мазут 4,7 11,7 16,4 

Дизель   3,4 3,4 

ТЭЦ-20 
Мазут 10,7 17,0 27,7 

Дизель   3,4 3,4 

ТЭЦ-21 Мазут 26,9 19,7 46,6 

ТЭЦ-22 

Мазут 0,6 5,4 6,0 

Кузнецкий 

уголь 
43,6 

106,4 150,0 

ТЭЦ-23 Мазут 26,2 27,9 54,1 

ТЭЦ-25 Мазут 16,9 31,6 48,5 

ТЭЦ-26 Мазут 25,2 29,8 55,0 

ТЭЦ-27 Дизель   10,9 10,9 

Всего 
Мазут 125,7 190,0 315,6 

Дизель 0,0 17,1 17,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии города Москвы, изложенные в данной книге, разработаны в 

соответствии с предпосылками и ограничениями, сформированными в книге 2.1. 

Для существующей и перспективной многоэтажной застройки предусматривается 

централизованное теплоснабжение. Индивидуальное теплоснабжение на перспективу 

рассматривается только для объектов дисперсного индивидуального жилищного 

строительства, большая часть которых располагается на присоединенных территориях 

ТиНАО. 

По состоянию на 01.01.2018 централизованное теплоснабжение города осуществлялось 

от 1 157 источников тепловой энергии суммарной установленной тепловой мощностью 

60 013 Гкал/ч. 

На расчетный 2034 год (на 01.01.2035) с учетом предлагаемых мероприятий по 

развитию источников тепловой энергии города намечается увеличение суммарной 

установленной тепловой мощности на 3 485 Гкал/ч (плюс 5,8 %). Суммарная тепловая 

мощность источников составит 63 498 Гкал/ч, число источников – 1 202. На период 2018-

2034 гг. предлагается вывод из эксплуатации 45 источников (ТЭЦ-ЗИЛ и 44 котельных) и ввод 

новых 90 источников (87 котельных и 3 источника комбинированной выработки: ПГУ ТЭС 

«Кожухово», Энергокомплекс "СРК Легенды хоккея" и ГТЭС «Молжаниновка»). 

Соответствующее изменение структуры тепловой мощности источников на расчетный срок, а 

также доли теплоснабжающих организаций в суммарной тепловой мощности представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура установленной тепловой мощности групп источников системы 

теплоснабжения города Москвы по состоянию на 01.01.2018 и на 01.01.2035 
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На перспективу до 2035 г. предусматриваются следующие мероприятия по развитию 

источников тепловой энергии города Москвы: 

а) в части нового строительства предусматривается ввод в эксплуатацию 90 новых 

источников суммарной тепловой мощностью 4 806 Гкал/ч. В том числе: 

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию 3 источников (ПГУ ТЭС 

«Кожухово», энергокомплекс «СРК «Легенды хоккея», ГТЭС «Молжаниновка») 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии суммарной 

установленной мощностью: электрической – 287 МВт, тепловой – 518 Гкал/ч; 

- новое строительство 87 котельных суммарной тепловой мощностью 4 288 Гкал/ч, 

в том числе на территории ТиНАО – 81 котельная суммарной мощностью 4 049 Гкал/ч; 

б) в части действующих источников по состоянию на 01.01.2018 предусматривается 

реконструкция и техническое перевооружение на 141 источниках тепловой энергии (14 ТЭЦ 

и 127 котельных). Суммарная установленная мощность этих источников после завершения 

реконструкции составит: 

- тепловая мощность – 38 545 Гкал/ч, прирост мощности по результатам реконструкции 

составит 870 Гкал/ч или 2,3 %; 

- электрическая мощность с учетом реконструкции областной ТЭЦ-22 – 11 061 МВт, 

прирост мощности по результатам реконструкции составит 312,8 МВт или 2,8 %. В том числе 

электрическая мощность реконструируемых городских ТЭЦ – 9 659,3 МВт, снижение 

мощности составит – (минус) 0,1 %. Незначительное снижение электрической мощности 

городских ТЭЦ обусловлено планируемым завершением реконструкции ТЭЦ-20 с выводом из 

эксплуатации I очереди станции. 

В том числе: 

1) На 11 ТЭЦ и 4 котельных ПАО «Мосэнерго» планируется реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение 65 единиц различного основного 

оборудования, ввод 4 новых водогрейных котлов, вывод из эксплуатации 4 паровых 

турбин, 8 энергетических котлов и 8 котельных. Необходимость в проведении Данных 

мероприятий обусловлено следующими причинами: 

- выработка ресурса оборудования; 

- необходимость увеличения или восстановления установленной/располагаемой 

тепловой мощности и приведения оборудования к нормативному состоянию в целях 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок; 

- повышение экономичности и обеспечение надежности системы теплоснабжения 

города. 
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Планируемая реконструкция источников ПАО «Мосэнерго» предусматривает 

следующие мероприятия: 

- Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение 27 турбоагрегатов 

включая блок ПГУ-420Т на ТЭЦ-20, 5 энергоблоков типа Т-250 на городских ТЭЦ-21, 

23 и 3 энергоблока типа Т-240 на областной ТЭЦ-22, 5 турбоагрегатов группы 

оборудования 35 ата и 13 турбоагрегатов группы 130 ата; 

- Строительство и ввод новых водогрейных мощностей: 2 резервных ПВК на ТЭЦ-

20 и 2 ПВК на РТС «Некрасовка»; 

- Модернизация пиковых котельных на ТЭЦ-21, ТЭЦ-23 в целях увеличения 

располагаемой тепловой мощности станций; 

- Реконструкция котельного оборудования: техническое перевооружение с заменой 

2 энергетических котлов на ГЭС-1; реконструкция 3 энергетических котлов на ТЭЦ-20, 

21, 23 и 10 пиковых котлов на ГЭС-1, ТЭЦ-8, 9, 12, 16, 25, 26 и 8 водогрейных котлов 

на 3 котельных по причине исчерпания ресурса и в целях приведения оборудования в 

нормативное состояние. 

На 01.01.2035 суммарная установленная мощность ТЭЦ и котельных ПАО 

«Мосэнерго» составит: 

- электрическая мощность всего – 12 434 МВт, прирост мощности – 302 МВт; 

- электрическая мощность без учета областных ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 составит 9 989 МВт, 

снижение мощности – 13 МВт; 

- тепловая мощность – 41 635 Гкал/ч, снижение мощности – 435 Гкал/ч. 

2) на других источниках комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии реконструкция намечается на ТЭЦ МЭИ со строительством и вводом в 

эксплуатацию энергоблока ПГУ-11 электрической мощностью 10,8 МВт, тепловой – 

6 Гкал/ч, на Энергоцентре ООО "Хант-Холдинг" с увеличением тепловой мощности на 

1,9 Гкал/ч (в соответствии с данными организации), а также расширение тепловой 

мощности ГТЭС «Щербинка» до 253,0 Гкал/ч за счет строительства и ввода в 

эксплуатацию 2хКВ-Г-35,0 и 3хКВ-Г-58,2; 

3) на источниках ПАО «МОЭК» предусматривается реконструкция 98 котельных. 

Суммарная установленная мощность этих котельных после завершения реконструкции 

составит 3 843,5 Гкал/ч, увеличение мощности в результате реконструкции составит – 

124,5 Гкал/ч. В том числе: 

- реконструкция 25 котельных (13 КТС и 12 МК) с заменой основного 

оборудования и увеличением мощности на 157,8 Гкал/ч. Установленная мощность 

котельных после реконструкции составит 346,7 Гкал/ч; 
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- реконструкция 60 котельной (9 РТС, 13 КТС, 10 МК, 28 АИТ) без изменения 

установленной мощности 3 441,8 Гкал/ч с заменой основного оборудования или 

поверхностей нагрева котлов; 

- реконструкция 12 котельных (3 КТС, 9 МК) с заменой основного 

оборудования и снижением избыточной мощности – на 33,4 Гкал/ч. Установленная 

мощность этих котельных после реконструкции составит 48,0 Гкал/ч; 

4) на источниках ООО «ТСК Мосэнерго» предусматривается реконструкция 5 

котельных установленной мощностью после завершения реконструкции 1 702,0 Гкал/ч, 

снижение мощности составит 32,6 Гкал/ч. В том числе: 

- реконструкция 3 РТС включая замену поверхностей нагрева на 5 котлах 

суммарной мощностью 500 Гкал/ч; 

- реконструкция РТС-4 включая замену поверхностей нагрева на 4 котлах 

суммарной мощностью 400 Гкал/ч и выводом из эксплуатации 2 паровых котлов  

ДЕ-25/14 суммарной мощностью 32,6 Гкал/ч; 

- техническое перевооружение МК ДО «Полет» с заменой основного оборудования 

на аналогичное без изменения установленной мощности 2 Гкал/ч; 

5) на котельных других организаций предусматривается реконструкция 20 

котельных. Суммарная установленная мощность котельных после завершения 

реконструкции составит 692,7 Гкал/ч, увеличение мощности в результате 

реконструкции составит 166,4 Гкал/ч. В том числе: 

- реконструкция 12 котельных с заменой основного оборудования и 

увеличением мощности на 189,7 Гкал/ч, из них 6 котельных реконструируются при 

расширении зоны действия. Установленная мощность этих котельных после 

завершения реконструкции составит 365,0 Гкал/ч, в том числе 6 котельных с 

расширением зоны действия 291,2 Гкал/ч; 

- реконструкция 2 котельных без изменения установленной мощности 

272,4 Гкал/ч с заменой основного оборудования или поверхностей нагрева котлов; 

- реконструкция 6 котельных с заменой основного оборудования и снижением 

избыточной мощности на 23,4 Гкал/ч. Установленная мощность этих котельных 

после реконструкции составит 55,3 Гкал/ч; 
 

в) в части вывода из эксплуатации предлагается вывод 45 источников (ТЭЦ ЗИЛ и 44 

котельных) суммарной установленной мощностью: электрической – 125 МВт, тепловой – 

2 505,0 Гкал/ч. В том числе: 
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- вывод из эксплуатации 8 котельных ПАО «Мосэнерго» с переключением 

потребителей на ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и КТС-11. Суммарное снижение 

тепловой мощности после вывода 8 котельных составит – 1 145 Гкал/ч; 

- вывод из эксплуатации 27 котельных ПАО «МОЭК» установленной мощностью 

471,8 Гкал/ч с переключением потребителей 23 котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» 

и другие источники, а также 4 котельные без переключения тепловой нагрузки; 

- вывод из эксплуатации 9 котельных других организаций установленной 

мощностью 321,8 Гкал/ч с переключением потребителей 1 котельной на ТЭЦ-23 

ПАО «Мосэнерго», 2 котельных - на источники ПАО «МОЭК», 2 котельных – на новые 

котельные, а также 4 котельных при ликвидации предприятия без переключения 

нагрузки; 

- вывод из эксплуатации ТЭЦ ЗИЛ в 2019 г. установленной электрической 

мощностью 125 МВт, тепловой – 566,7 Гкал/ч. 

Сводные показатели установленной мощности, тепловых нагрузок и резервов 

мощности источников тепловой энергии в целом по городу и теплоснабжающим организациям 

по существующему состоянию (на 01.01.2018) и на расчетный 2034 г. (на 01.01.2035) с 

выделением промежуточных периодов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Установленная мощность, присоединенные тепловые нагрузки и резервы 

мощности источников тепловой энергии Москвы на перспективу до 2035 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

Установленная мощность, присоединенная  

тепловая нагрузка в пареи горячей воде, количество  

источников тепловой энергии 

Изменения 

за 2017-2034  

годы 

на  

01.01.2018 

на  

01.01.2023 

на  

01.01.2028 

на  

01.01.2033 

на  

01.01.2035 
абсолютн %  

1 ТЭЦ и котельные ПАО «Мосэнерго»               

  
 - электрическая мощность, МВт 

(без учета областных ТЭЦ-22, 27) 
10 002,3 9 824,3 9 408,3 9 989,3 9 989,3 -13,0 -0,1 

   - тепловая мощность, Гкал/ч 42 069,2 41 188,2 40 790,5 41 634,5 41 634,5 -434,7 -1,0 

   - нагрузка в паре, т/ч 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 

   - нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 26 895,4 29 219,2 31 343,7 32 976,7 33 853,9 +6 958,5 +25,9 

   - резерв тепловой мощности, Гкал/ч 10 775,7 7 681,0 6 224,2 5 099,2 4 221,9 -6 553,8 -60,8 

   - количество источников 47 42 39 39 39 -8   

2 Котельные ПАО «МОЭК»               

   - электрическая мощность, МВт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 

   - тепловая мощность, Гкал/ч 4 231,6 4 581,9 4 487,2 4 539,5 4 556,2 +324,6 +7,7 

   - нагрузка в паре, т/ч 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 +1,0  - 

   - нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 2 068,1 2 359,4 2 774,6 3 037,4 3 147,0 +1 078,9 +52,2 

   - резерв тепловой мощности, Гкал/ч 2 045,0 2 102,2 1 605,6 1 396,9 1 303,7 -741,3 -36,2 

   - количество источников 93 128 125 123 123 +30   

3 Котельные ООО «ТСК Мосэнерго»               

   - электрическая мощность, МВт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 

   - тепловая мощность, Гкал/ч 1 742,1 1 709,5 1 709,5 1 709,5 1 709,5 -32,6 -1,9 

   - нагрузка в паре, т/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 

   - нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 734,0 796,0 926,2 1 008,1 1 031,5 +297,5 +40,5 

   - резерв тепловой мощности, Гкал/ч 930,4 869,3 740,6 660,3 636,8 -293,6 -31,6 

   - количество источников 8 8 8 8 8 0 0 

4 Котельные ООО «ТСК Новая Москва»                

   - электрическая мощность, МВт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 

   - тепловая мощность, Гкал/ч 673,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -673,7 -100,0 

   - нагрузка в паре, т/ч 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 -100 
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№ 

п/п 
Наименование 

Установленная мощность, присоединенная  

тепловая нагрузка в пареи горячей воде, количество  

источников тепловой энергии 

Изменения 

за 2017-2034  

годы 

на  

01.01.2018 

на  

01.01.2023 

на  

01.01.2028 

на  

01.01.2033 

на  

01.01.2035 
абсолютн %  

   - нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 359,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -359,6 -100,0 

   - резерв тепловой мощности, Гкал/ч 291,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -291,1 -100,0 

   - количество источников 57 0 0 0 0 -57   

5 
Когенерационные источники  

других организаций 
              

   - электрическая мощность, МВт 906,9 1 079,9 1 079,9 1 079,9 1 079,9 +173,0 +19,1 

   - тепловая мощность, Гкал/ч 1 985,0 1 904,1 1 954,1 2 154,1 2 154,1 +169,1 +8,5 

   - нагрузка в паре, т/ч 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 0,0 0 

   - нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 443,4 712,3 784,8 1 033,7 1 136,2 +692,8 +156,2 

   - резерв тепловой мощности, Гкал/ч 1 302,6 1 133,8 1 110,3 1 057,2 954,7 -348,0 -26,7 

   - количество источников 26 28 28 28 28 +2   

6 Котельные других организаций               

   - электрическая мощность, МВт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 

   - тепловая мощность, Гкал/ч 9 311,3 9 110,8 9 150,3 9 155,9 9 155,9 -155,4 -1,7 

   - нагрузка в паре, т/ч 1 016,1 1 011,1 1 011,1 1 011,1 1 011,1 -5,0 -0,5 

   - нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 2 660,8 2 620,0 2 705,6 2 842,1 2 884,2 +223,4 +8,4 

   - резерв тепловой мощности, Гкал/ч 5 738,5 5 590,9 5 544,0 5 413,6 5 371,6 -366,9 -6,4 

   - количество источников 926 919 918 917 917 -9   

7 Новые котельные котельные               

   - электрическая мощность, МВт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 

   - тепловая мощность, Гкал/ч 0,0 1 219,9 2 940,5 4 098,6 4 288,2 +4 288,2  - 

   - нагрузка в паре, т/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 

   - нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 0,0 610,1 1 850,5 3 143,7 3 638,8 +3 638,8  - 

   - резерв тепловой мощности, Гкал/ч 0,0 583,0 1 025,3 864,8 555,1 +555,1  - 

   - количество источников 0 29 73 84 87 +87   

8 Всего по источникам г. Москвы               

  
 - электрическая мощность, МВт 

(без учета областных ТЭЦ-22, 27) 
10 909,2 10 904,2 10 488,2 11 069,2 11 069,2 +160,0 +1,47 

   - тепловая мощность, Гкал/ч 60 012,9 59 714,5 61 032,1 63 292,2 63 498,4 +3 485,5 +5,8 

   - нагрузка в паре, т/ч 1 266,2 1 261,2 1 261,2 1 261,2 1 261,2 -5,0 -0,4 

   - нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 33 161,3 36 317,0 40 385,4 44 041,6 45 691,6 +12 530,3 +37,8 

   - резерв тепловой мощности, Гкал/ч 21 083,4 17 960,2 16 250,0 14 492,1 13 043,9 -8 039,6 -38,1 

   - количество источников 1 157 1 154 1 191 1 199 1 202 +45   

 

На перспективу присоединенная тепловая нагрузка потребителей пара, также, как и по 

существующему состоянию, обеспечивается от 4 теплоэлектроцентралей ТЭЦ-8,-11, 

-22,-26 ПАО «Мосэнерго», котельных других организаций и когенерационных источников 

друхих оргкнизаций. Большая часть нагрузки в паре приходится на котельные и затем на ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго». На рассматриваемый период нагрузка в паре на ТЭЦ сохраняется без 

изменений на уровне 233 т/ч, паровая нагрузка котельных других организаций незначительно 

снижается на 5 т/ч по причине ликвидации предприятия-потребителя пара вместе с котельной. 

На 01.01.2035 г. ожидается значительный прирост присоединенной тепловой нагрузки 

в горячей воде. На период 2018-2034 гг. увеличение нагрузки оценивается в 12 530 Гкал/ч или 

37,8 %. Доли теплоснабжающих организаций в обеспечении данного прироста нагрузок 

представлены на рисунке 2. 

Наибольшие значения приростов присоединенной нагрузки в горячей воде ожидаются 

на источниках ПАО «Мосэнерго» - 55 % от суммарного прироста тепловой нагрузки города, 

перспективных котельных – 29 %, котельных ПАО «МОЭК» - 9 %. 
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Рисунок 2 – Доли теплоснабжающих организаций города Москвы в обеспечении прироста 

присоединенных нагрузок в горячей воде 

Суммарная перспективная присоединенная нагрузка на коллекторах источников 

тепловой энергии в горячей воде оценивается на 01.01.2035 в 45 692 Гкал/ч. Доли 

теплоснабжающих организаций в обеспечении существующей и перспективной нагрузки 

представлены на рисунке 3. 

Ожидаемый прирост тепловых нагрузок потребителей города и намечаемый вывод из 

эксплуатации части источников определяют на перспективу 2035 г. значительное сокращение 

избыточных резервов тепловой мощности на 8 040 Гкал/ч или на 38,1 % (рисунок 4). На 

перспективу 2035 г. суммарный резерв тепловой мощности на источниках тепловой энергии в 

системе теплоснабжения города оценивается в 13 044 Гкал/ч или 20,5 % от суммарной 

установленной тепловой мощности источников города. 

 
Рисунок 3 – Ожидаемое изменение структуры обеспечения тепловых нагрузок в горячей воде 

теплоснабжающими организациями. Доли теплоснабжающих организаций в обеспечении 

суммарной нагрузки города Москвы 
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Рисунок 4 – Изменение резервов тепловой мощности теплоснабжающих организаций 

Москвы на период 2018-2035 гг. Доли теплоснабжающих организаций в суммарном резерве 

В абсолютном выражении наибольшие резервы на перспективу отмечаются на 

источниках ПАО «Мосэнерго» и котельных других теплоснабжающих организаций, однако 

резервы источников ПАО «Мосэнерго» составляют на перспективу всего 10,1  % от 

установленной мощности, а котельные других организаций около 58,7 %. Это указывает на то, 

что несмотря на намечаемое сокращение количества и мощности котельных других 

организаций, на них сохраняется значительная избыточная мощность. 

На 01.01.2035 г. подпитку тепловых сетей города будут осуществлять следующие 

источники: 

- 35 источников ПАО «Мосэнерго», включая 13 ТЭЦ, 21 РТС, 3 КТС, одна Мини-ТЭС; 

- 73 источника ПАО «МОЭК», включая 11 РТС, 6 КТС, 20 МК и 36 АИТ; 

- 2 РТС ООО «ТСК Мосэнерго»; 

- 23 КТС и 28 МК ООО «ТСК Новая Москва»; 

- 89 котельных, планируемых к строительству; 

- 2 когенерационных источника других организаций 

Дефицитов производительностей ВПУ подпитки тепловых сетей при развитии системы 

теплоснабжения в 2022, 2027, 2034 гг. не выявлено. 

Прогноз потребления топлива источниками г. Москвы рассчитан на перспективу до 

2035 г. с выделением 2022, 2027, 2032 гг. Определены максимально-часовые, суточные и 

годовые расходы природного газа источниками тепловой энергии, представлена динамика 

потребления природного газа на перспективу до 2035 г. 

На источниках г. Москвы используются следующие виды органического топлива: 

природный газ, мазут, дизельное топливо и уголь, также используется биогаз и газ 

нефтепереработки. 
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Природный газ, поступающий в г. Москву, используется в основном для производства 

тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, ПГУ ТЭС, ГТЭС, РТЭС, РТС, КТС, МК и других 

источниках города. Природный газ практически для всех источников тепловой энергии 

г. Москвы является основным видом топлива, используемого для производства электрической 

и тепловой энергии, на перспективу до 2035 г. доля природного газа в общем топливном 

балансе сохранится на прежнем уровне и на расчетный срок составит более 99,6 %. Доля 

прочих видов топлива в топливном балансе незначительна и суммарно составляет менее 0,4 %. 

Развитие источников тепловой энергии г. Москвы в новых границах предполагается в 

соответствии с планами застройки города. 

Крупнейшими потребителями природного газа на перспективу сохраняются источники 

ПАО «Мосэнерго» с годовым расходом природного газа 23,4 млрд м³ на 2034 г., в том числе 

годовой расход природного газа на ТЭЦ составит 21,9 млрд м³, на котельных – 1,5 млрд м³. 

Расход природного газа по прочим источникам тепловой энергии, участвующих в 

теплоснабжении г. Москвы оценивается на 2034 год: 

- по источникам ПАО «МОЭК» составит 0,979 млрд м³, 

- по источникам ООО «ТСК Мосэнерго» на 2034 г. составит – 0,278 млрд м³, 

- по когенерационным источникам других организаций – 1,542 млрд м³, 

- по котельным других организаций – 1,305 млрд м³, 

- по новым (перспективным) котельным - 1,668 млрд м³. 

Всего годовое потребление природного газа оценивается на 2034 год в размере 

29,2 млрд м³. 

За счет повышения тепловой экономичности действующих ТЭЦ при переключении на 

них тепловых нагрузок с котельных, реконструкции энергоблоков на ТЭЦ и строительства 

источников на базе современных парогазовых установок, проведения мероприятий по 

повышению энергосбережения зданий темпы роста топливопотребления источниками 

тепловой энергии г. Москвы ожидаются ниже темпов роста энергопотребления. 

Сводные показатели выработки электроэнергии, отпуска тепловой энергии и 

потребления топлива источниками тепловой энергии в целом по городу и теплоснабжающим 

организациям за 2017 год и прогноз на 2034 год с выделением промежуточных периодов 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Выработка электроэнергии, отпуск тепловой энергии и потребление условного 

топлива источниками тепловой энергии Москвы на перспективу до 2035 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

Выработка электроэнергии, отпуск тепловой мощности, 
расход условного топлива 

Изменения 
за 2017-2034 годы 

2017 г. 2022 г. 2027 г. 2032 г. 2034 г. абсолютн %  

1 ТЭЦ и котельные ПАО «Мосэнерго»               

  
 - выработка электроэнергии, млн кВт∙ч  

(без учета областных ТЭЦ-22, 27) 
46 461,1 49 479,4 52 716,1 56 985,2 58 959,5 12 498,4 26,9 

   - отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 78 627,8 80 669,4 84 134,9 88 198,1 90 044,8 11 416,9 14,5 

  

 - расход условного топлива всего на отпуск 
электро- и теплоэнергии, тыс. т у.т.  

(без учета топлива на выработку ЭЭ на 

ТЭЦ-22, 27) 

22 478,2 23 475,8 24 842,3 26 649,4 27 448,9 4 970,8 22,1 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

электроэнергии, тыс. т у.т. 
9 632,5 10 499,1 11 299,6 12 443,6 12 943,4 3 310,9 34,4 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии, тыс. т у.т. 
12 845,6 12 976,6 13 542,7 14 205,8 14 505,5 1 659,9 12,9 

2 Котельные ПАО «МОЭК»        

   - отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 5 784,1 5 909,5 6 427,5 7 072,6 7 318,8 1 534,7 26,5 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии, тыс. т у.т. 
904,5 929,5 1 007,8 1 108,9 1 147,7 243,1 26,9 

3 Котельные ООО «ТСК Мосэнерго»        

   - отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 1 884,1 1 926,0 1 948,4 2 036,5 2 065,7 181,6 9,6 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии, тыс. т у.т. 
296,7 303,3 306,9 320,8 325,4 28,6 9,7 

4 Котельные ООО «ТСК Новая Москва»         

   - отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 1 132,3 - - - - -1 132,3 -100,0 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии, тыс. т у.т. 
186,9 - - - - -186,9 -100,0 

5 
Когенерационные источники других 

организаций 
       

   - выработка электроэнергии, млн кВт∙ч 3 041,5 5 511,9 5 559,7 5 660,1 5 686,0 2 644,5 86,9 

   - отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 2 169,6 3 198,6 3 337,1 4 200,2 4 542,7 2 373,1 109,4 

  
 - расход условного топлива всего на отпуск 

электро- и теплоэнергии, тыс. т у.т. 
931,3 1 675,4 1 681,8 1 788,2 1 843,8 912,5 98,0 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

электроэнергии, тыс. т у.т. 
678,2 1 287,4 1 278,2 1 267,6 1 271,3 593,1 87,5 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии, тыс. т у.т. 
253,1 388,0 403,7 520,6 572,4 319,3 126,2 

6 Котельные других организаций        

   - отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 10 386,9 9 922,2 9 912,3 9 983,3 10 006,9 -380,0 -3,7 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии, тыс. т у.т. 
1 684,5 1 602,1 1 600,3 1 611,4 1 615,2 -69,2 -4,1 

7 Новые котельные        

   - отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал - 2 071,7 6 073,6 10 633,9 12 315,9 12 315,9  

  
 - расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии, тыс. т у.т. 
- 329,0 964,0 1 687,2 1 954,3 1 954,3  

8 Всего по источникам г. Москвы        

  
 - выработка электроэнергии, млн кВт∙ч  

(без учета обласных учета ТЭЦ-22, 27) 
49 502,6 54 991,3 58 275,8 62 645,3 64 645,5 15 142,9 30,6 

   - отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 99 984,8 103 697,4 111 833,8 122 124,5 126 294,7 26 309,9 26,3 

  

 - расход условного топлива всего на отпуск 

электро- и теплоэнергии, тыс. т у.т.  
(без учета топлива на выработку ЭЭ на 

ТЭЦ-22, 27) 

26 482,1 28 315,1 30 403,1 33 165,8 34 335,2 7 853,2 29,7 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

электроэнергии, тыс. т у.т. 
10 310,7 11 786,6 12 577,8 13 711,2 14 214,7 3 904,0 37,9 

  
 - расход условного топлива на отпуск 

тепловой энергии, тыс. т у.т. 
16 171,3 16 528,5 17 825,3 19 454,6 20 120,5 3 949,1 24,4 

В целом по городу на расчетный 2034 год ожидается следующий рост показателей 

производства электрической и тепловой энергии, а также потребления топлива: 

- рост выработки электроэнергии относительно 2017 г. составит 15 143 млн кВт·ч или 

30,6 %, при этом 91,2 % от суммарного объема выработки будет обеспечиваться на ТЭЦ 

ПАО «Мосэнерго»; 
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- рост отпуска тепловой энергии оценивается в 26 310 тыс. Гкал или 26,3 % (рисунок 5); 

- рост потребления условного топлива оценивается в 7 853 тыс. т у.т. или 29,7 % 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 5 – Доли теплоснабжающих организаций в отпуске тепловой энергии потребителям 

города Москвы за 2017 г. и прогноз на 2034 г. 

 

Рисунок 6 – Доли теплоснабжающих организаций в потреблении условного топлива на 

производство электрической и тепловой энергии, отпускаемой потребителям города Москвы 

за 2017 г. и прогноз на 2034 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Состав, установленная мощность основного оборудования источников тепловой энергии г. Москвы, предлагаемые 

мероприятия по реконструкции основного оборудования, балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  

на 2018-2034 годы 

Таблица А.1 – Состав, установленная мощность основного оборудования источников тепловой энергии г. Москвы, предлагаемые мероприятия по 

реконструкции основного оборудования, балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2018-2034 годы  

№  

п/п 

Наименование 

источника, 

очередь, 

 группа 
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о
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Всего по источникам тепловой энергии г. Москвы,   10 909 60 013   10 904 59 714   10 488 61 032   11 069 63 292   11 069 63 498       

в том числе:                                     

- ПАО "Мосэнерго" (без учета электрической 

мощности областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27) 
  10 002 42 069   9 824 41 188   9 408 40 791   9 989 41 635   9 989 41 635       

- ПАО "МОЭК"     4 232     4 582    4 487     4 540     4 556       

- источники на территории г. Москвы без учета 

ТиНАО 
  - 4 232   - 3 842   - 3 823   - 3 815   - 3 815       

- источники на территории ТиНАО   - -   - 650   - 664   - 724   - 741       

- ООО "ТСК Мосэнерго"   - 1 742   - 1 710   - 1 710   - 1 710   - 1 710       

- ООО "ТСК Новая Москва"   - 674   - -   - -   - -   - -       

- Источники других регулируемых организаций,   800 5 180   947 4 936   947 5 047   947 5 245   947 5 245       

в том числе:                                     

- Когенерационные источники других организаций   800 1 752   947 1 632   947 1 682   947 1 882   947 1 882       

- Котельные в границах г. Москвы без учета 

ТиНАО 
  - 1 921   - 1 908   - 1 908   - 1 908   - 1 908       

- Котельные на территории ТиНАО   - 1 507   - 1 395   - 1 457   - 1 454   - 1 454       

- Источники других нерегулируемых организаций,   107 6 117   133 6 079   133 6 057   133 6 065   133 6 065       

в том числе:                                     

- Когенерационные источники других организаций в 

границах г. Москвы без учета ТиНАО 
  60 98   86 137   86 137   86 137   86 137       

- Когенерационные источники других организаций 

на территории ТиНАО 
  47 136   47 136   47 136   47 136   47 136       

- Котельные в границах г. Москвы без учета 

ТиНАО 
  - 5 273   - 5 198   - 5 176   - 5 176   - 5 176       

- Котельные на территории ТиНАО   - 610   - 609   - 609   - 617   - 617       

- Новые источники,   0 0   0 1 220   0 2 940   0 4 099   0 4 288       

в том числе:                                     

- Новые источники на территории г. Москвы в 

границах до 01.07.2012 
  - -   - 15   - 225   - 233   - 239       

- Новые источники на территории ТиНАО,   - -   - 1 205   - 2 715   - 3 866   - 4 049       
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в том числе:                                     

- в границах г. Москвы до 01.07.2012   10 862 57 086   10 857 55 630   10 441 55 452   11 022 56 495   11 022 56 501       

- на территории ТиНАО   47 2 927   47 3 995   47 5 581   47 6 797   47 6 997       

1 Источники ПАО "Мосэнерго"                                     

1.1 ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"                                       

1.1.1 ГЭС-1      76 691   96 728   86 691   86 691   86 691       
 Энергетические котлы:         670     620     560     560     560     
 30 (40) ата 1 Е-160-3,9-440ГМ 2001  -   -  145  -   -  160  -   -  160  -   -  160  -   -  160 2022 Перевод на номинальные параметры 
   2 Е-160-3,9-440ГМ 2012  -   -  145  -   -  160  -   -  160  -   -  160  -   -  160 2022 свежего пара: 40 ата, 440 °С 
   4 Бабкок-Вилькокс 1930  -   -  95 Реконструкция -  -   -  -  -   -  -  -   -  - 2022- Вывод из эксплуатации и демонтаж с 01.06.2022 
   4 Е-120-3,9-440ГМ 2023  -  -  - Ввод с 01.12.2023 -     120     120     120 2023 с заменой на Е-120, ввод с 01.12.2023 
   5 Бабкок-Вилькокс 1931  -   -  105  -   -  -  -   -  -  -   -  -  -   -  - 2021- Вывод из эксплуатации и демонтажем с 01.03.21 
   5 Е-120-3,9-440ГМ 2022  -  -  -     120     120     120     120 2022 с заменой на Е-120, ввод с 01.09.2022 

    РОУ-28/6         
Замена на  

РОУ-40/6  
                    2022- Замена РОУ при переходе на параметры свежего 

пара 40 ата, 440°С      РОУ-40/6 2021       Ввод с 01.12.2023                      2023 
 90 ата 6 Буккау 1951  -   -  90  -   -  90  -   -  В консерв.- - В консерв.-  -   2024 Вывод в консервацию 
   7 Буккау 1951  -   -  90  -   -  90  -   -  В консерв.- - В консерв.-  -   2024 Вывод в консервацию 
 Паровые турбины:     76 291 583 96 328 633 86 291 561 86 291 561 86 291 561     
 26 (35) ата  26 Р-10(12)-26/1,2 1996 10 39 73  -   -   -  -   -   -  -   -   -  -   -   - 2023- Замена ОБ-26; перевод на параметры 
   26 Р-12-35/1,2 2023  -   -   - 12 40 73 12 40 73 12 40 73 12 40 73 2023 свежего пара 35 ата, 435°С; перемаркировка 
   27 Р-10(12)-26/1,2 1995 10 37 72 10 37 72                   2024 Вывод из эксплуатации, демонтаж 
                                          
   28 Р-10(12)-26/5M 1993 10 50 93  -   -   -  -   -   -  -   -   -  -   -   - 2018- Замена ОБ-28; перевод на параметры 
   28 Р-12-35/5M 2023  -   -   - 12 67 111 12 67 111 12 67 111 12 67 111 2023 свежего пара 35 ата, 435°С; перемаркировка 
   29 Р-12-3,4/0,1 2004 12 40 75 12 40 73 12 40 73 12 40 73 12 40 73 2021- Замена ОБ-29; перевод на параметры 
               -   -   -  -   -   -  -   -   -  -   -   - 2023 свежего пара 35 ата, 435°С 
   30 Р-18(25)-26/1,2 1998 18 67 126  -   -   -  -   -   -  -   -   -  -   -   - 2021- Замена ОБ-30А,Б; перевод на параметры 
   30 Р-25-35/1,2 2023       25 86 144 25 86 144 25 86 144 25 86 144 2023 свежего пара 35 ата, 435°С; перемаркировка 

   31 ПТ-16(25)-3,4/0,6 2006 16 58 144  -   -   -  -   -   -  -   -   -  -   -   - 2021- 
Замена ОБ-31А,Б, ПБ-10,11; перевод на 

параметры 
   31 ПТ-25-3,4/0,6/0,1 2023       25 58 160 25 58 160 25 58 160 25 58 160 2023 свежего пара 35 ата, 435°С; перемаркировка 
 ПВК:        400     400     400     400     400       
   1 ПТВ-100 1961  -  100  -   -  100  -   -  100  -   -  100  -   -  100  -    Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-100 1962  -  100  -   -  100  -   -  100  -   -  100  -   -  100  -    Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-100 1963  -  100  -   -  100  -   -  100  -   -  100  -   -  100  -    Без изменений мощности 

   4 ПТВМ-100 1965  -  100  -   -  100  -   -  100  -   -  100  -   -  100  -  
2020 

2023 

Замена конвективных частей поверхностей 

нагрева 

Техперевооружение схем газопотребления 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   573,0     623,9     645,9     645,9     645,9       
 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:   531,8     539,1     586,9     578,1     577,0       
 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   41,2     84,9     59,0     67,8     68,9       

1.1.2 ТЭЦ-8      580 1 892   580 1 892   580 1 892   580 1 892   580 1 892       
 Энергетические котлы:         3 360     3 360     3 360     3 360     3 360     
 140 ата 10 ТГМ-96А 1972  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480   Без изменений мощности 
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   11 ТГМ-96Б 1973  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480   Без изменений мощности 
   12 ТГМ-96Б 1976  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480   Без изменений мощности 
   13 ТГМ-96Б 1977  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480   Без изменений мощности 
   14 ТГМ-96Б 1979  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480   Без изменений мощности 
   15 ТГМ-96Б 1981  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480   Без изменений мощности 
   16 ТГМ-96Б 1986  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480  -   -  480   Без изменений мощности 
 Паровые турбины:     580 992 2 649 580 992 2 649 580 992 2 649 580 992 2 649 580 992 2 649     
 130 ата 6 Т-105/120-130-2 1973 105 160 465 105 160 465 105 160 465 105 160 465 105 160 465   Без изменений мощности 
   7 Т-110/120-130-3 1976 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 

   8 Т-110/120-130-3 1977 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 
2025- 

2026 

Реконструкция в 2025-2026 гг. без изменения 

мощности: Замена ЦВД с заменой / 

модернизацией ЧСД и ЧНД. Комплексная 

замена генератора. Ввод с 01.01.2027 
   9 Т-110/120-130-4 1979 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
   10 Р-32(50)-130/13 1981 35 132 264 35 132 264 35 132 264 35 132 264 35 132 264   Без изменений мощности 
   11 Т-110/120-130-5 1986 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
 Водогрейные котлы:       900     900     900     900     900       
   3в ПТВМ-180 1975  -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -  2022 Замена поверхностей нагрева 
   4в ПТВМ-180 1977  -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -    Без изменений мощности 
   5в ПТВМ-180 1979  -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -    Без изменений мощности 
   6в ПТВМ-180 1987  -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -    Без изменений мощности 
   7в ПТВМ-180 1987  -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -   -  180  -    Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      1 581,0     1 581,0     1 581,0     1 581,0     1 581,0       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде:  
    934,9     1 151,2     1 425,3     1 510,0     1 555,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      646,1     429,7     155,7     71,0     26,0       

1.1.3 ТЭЦ-9      274,8 575,3   274,8 575,3   284,8 577,3   284,8 577,3   284,8 577,3       

   
Энергетические котлы и 

КУП: 
      1 886     1 886     1 886     1 886     1 886     

 130 ата 4 ТГМ-84 1959  -   -  420  -   -  420  -   -  420  -   -  420  -   -  420   Без изменений мощности 
   5 ТГМ-84 1962  -   -  420  -   -  420  -   -  420  -   -  420  -   -  420   Без изменений мощности 
   6 БКЗ-320-140ГМ 1970  -   -  320  -   -  320  -   -  320  -   -  320  -   -  320   Без изменений мощности 
   7 БКЗ-320-140ГМ 1971  -   -  320  -   -  320  -   -  320  -   -  320  -   -  320   Без изменений мощности 
   8 БКЗ-320-140ГМ 1993  -   -  320  -   -  320  -   -  320  -   -  320  -   -  320   Без изменений мощности 

 КУП ГТЭ-65 1 
КУП Пр-86-

13,72-535 
2014  -   -  86  -   -  86  -   -  86  -   -  86  -   -  86   Без изменений мощности 

   
Паровые и газовые 

турбины: 
  274,8 475 1244 274,8 475 1244 284,8 477 1257 284,8 477 1257 284,8 477 1257     

 130 ата 4 ПТ-60/75-130/22 1983 60 144 387 60 144 387  -   -   -   -   -   -   -   -   -  2025- Реконструкция энергоблока с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление 

ресурса работы энергоблока. Ввод с 01.01.2027  

   4 ПТ-70/80-130/13 2027             70 146 400 70 146 400 70 146 400 2027 

   5 ПТ-70/80-130/13 1984 70 128 387 70 128 387 70 128 387 70 128 387 70 128 387   Без изменений мощности 
   7 ПТ-80/100-130/13 1991 80 188 470 80 188 470 80 188 470 80 188 470 80 188 470   Без изменений мощности 

 ГТУ ГТЭ-65 8 
АЕ 64.3A Ansaldo 

Energia 
2014 64,8 15,3  -  64,8 15,3  -  64,8 15,3  -  64,8 15,3  -  64,8 15,3  -    Без изменений мощности 
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   Водогрейные котлы:     100     100     100     100     100       

   1 ПТВ-100 1960 Реконстр 100    - 100    - 100    - 100    - 100   2020 

Реконструкция с заменой 100% поверхностей 

нагрева, входных и выходных коллекторов, 

гибов, необогреваемых труб, сетевых 

трубопроводов и заменой кабельных линий 

вновь монтируемой аппаратуры КИПиА. 

Техперевооружение газовых горелок  
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     557,1     568,1     570,1     570,1     570,1       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
    456,4     534,7     522,9     534,5     538,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     100,7     33,4     47,2     35,6     31,1       

1.1.4 ТЭЦ-11      330 1 011   330 1 011   330 1 011   330 1 011   330 1 011       
 Энергетические котлы:         1 840     1 840     1 840     1 840     1 840     
 130 ата 7 ТП-87 1964  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   8 ТП-87 1965  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   9 ТГМЕ-464 1988  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500   Без изменений мощности 
   10 ТГМЕ-436 2002  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500   Без изменений мощности 
 Паровые турбины:     330 651 1701 330 651 1701 330 651 1701 330 651 1701 330 651 1701     
 130 ата 7 Т-60/65-130 1989 60 100 280 60 100 280 60 100 280 60 100 280 60 100 280   Без изменений мощности 
   8 Т-116/125-130 1993 110 175 505 110 175 505 110 175 505 110 175 505 110 175 505   Без изменений мощности 
   9 ПТ-80/100-130/13 1988 80 188 458 80 188 458 80 188 458 80 188 458 80 188 458   Без изменений мощности 
   10 ПТ-80/100-130/13 2001 80 188 458 80 188 458 80 188 458 80 188 458 80 188 458   Без изменений мощности 
 Водогрейные котлы:       360     360     360    - 360  -  - 360  -     
   4в КВГМ-180 1992  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   5в КВГМ-180 1992  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    863,8     863,8     863,8     863,8     863,8       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   812,4     747,0     786,4     833,6     855,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    51,4     116,8     77,4     30,2     8,3       

1.1.5 ТЭЦ-12      612 1 914   612 1 914   612 1 914   612 1 914   612 1 914       
 Энергетические котлы и КУП:       2 744     2 744     2 744     2 744     2 744     
 130 ата 7 ТП-80 1959  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   8 ТП-80 1960  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   9 ТП-87 1965  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   10 БКЗ-420-140ГМ 1985  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   11 БКЗ-420-140ГМ 1990  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   12 БКЗ-420-140ГМ 1992  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 

 ПГУ-220Т 1 

П-116 (Пр-224/51 

-7,70/0,58-

509/206) 

2015  -  - 224  -  - 224  -  - 224  -  - 224  -  - 224   Без изменений мощности 

 Паровые и газовые турбины:   611,6 974 2423 611,6 974 2423 611,6 974 2423 611,6 974 2423 611,6 974 2423     
 130 ата 5 ПТ-60/75-130/13 1983 60 139 387 60 139 387  -   -   -   -   -   -   -   -   -  2024- Реконструкция энергоблока с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление 

ресурса работы энергоблока. Ввод 01.12.2025 

   5 ПТ-60/75-130/13 2025             60 139 387 60 139 387 60 139 387 2025 
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Разработка мероприятий по реконструкции 

оборудования выполняется на стадии ПИР.  
   6 ПТ-60/75-130/13 1984 60 139 387  -  -   -  -  -   -  -  -   -  -  -   - 2018- Реконструкция энергоблока с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Замена ЦВД, 

модернизация САР и проточной части ЦНД, 

новая АСУТП. Продление ресурса работы 

энергоблока. Ввод 01.01.2023  

   6 ПТ-60/75-130/13 2021       60 139 387 60 139 387 60 139 387 60 139 387 2023 

   7 Т-116/125-130-7 1993 110 175 485 110 175 485 110 175 485 110 175 485 110 175 485   Без изменений мощности 
   8 ПТ-80/100-130/13 1985 80 188 470 80 188 470  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2026- Реконструкция энергоблока с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление 

ресурса работы энергоблока. Ввод 01.12.2027  

   8 ПТ-80/100-130/13 2027  -  -   -  -  -   - 80 188 470 80 188 470 80 188 470 2027 

   9 
ПТ-90/100-

130/13-1М 
1989 90 176 470 90 176 470 90 176 470 90 176 470 90 176 470   Без изменений мощности 

 ПГУ-220Т 1а ГТУ ГТЭ-160 2015 156,3  -  - 156,3  -  - 156,3  -  - 156,3  -  - 156,3  -  -   Без изменений мощности 
   1б Т-56/79-7,8/0,04  2015 55,3 157 224 55,3 157 224 55,3 157 224 55,3 157 224 55,3 157 224   Без изменений мощности 
 Водогрейные котлы:       940     940     940     940     940       

   1в ПТВМ-100 1963  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  - 
2014- 

2021 

Реконструкция ПВК-1В в целях повышения 

надежности работы оборудования для покрытия 

пиковых теплофикационных нагрузок. Ввод с 

01.01.2022 

   2в ПТВМ-100 1964  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  - 
2018-

2023 

Техническое перевооружение ПВК-2 «В» с 

заменой поверхностей нагрева в целях 

повышения надежности работы, покрытия 

пиковых нагрузок, улучшения технико-

экономических показателей. 
   3в ПТВМ-100 1965  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   4в ПТВМ-100 1966  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   5в ПТВМ-180 1987  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   6в ПТВМ-180 1987  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   7в ПТВМ-180 1991  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    1 538,0     1 538,0     1 538,0     1 538,0     1 538,0       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   1 139,2     1 179,9     1 154,5     1 424,9     1 429,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    398,8     358,1     383,5     113,1     108,6       

1.1.6 ТЭЦ-16      651 1 408   651 1 408   651 1 408   651 1 408   651 1 408       
 Энергетические котлы и КУП:       1 512     1 512     1 512     1 512     1 512     
 I очередь 1 ТП-170 1955  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017 Вывод из эксплуатации в 2017 г. 
 90 ата 2 ТП-170 1955  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017 Вывод из эксплуатации в 2017 г. 
   3 ТП-170 1956  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017 Вывод из эксплуатации в 2017 г. 
   4 ТП-26 1958  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017 Вывод из эксплуатации в 2017 г. 
 II очередь 6 ТП-80 1960  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
 130 ата 7 ТП-80 1961  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   8 ТП-87 1963  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 

 РОУ  РОУ 13/2,5 2021                               2021 
Установка РОУ 13/2,5 для обеспечения 

максимальной тепл.нагрузки после вывода ТГ-3, 
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ТГ-4 (обеспечение паром 5 подогревателей БО-

550-3) 

    РОУ 140/13  2023                               2023 
Замена РОУ 140/13 для резервирования пара СН 

после вывода I очереди 

    РОУ 130/13 2022                               2022 
Установка РОУ 130/13, 2018-2020 гг. для 

резервирования пара СН после вывода I очереди 

 ПГУ-420Т 8куп 

Еп-252/291/45-

12,5/ 

3,0/0,5-

536/536/235 

2014  -  - 252  -  - 252  -  - 252  -  - 252  -  - 252   Без изменений мощности 

 Паровые и газовые турбины:   651 648 1511 651 648 1511 651 648 1511 651 648 1511 651 648 1511     
 I очередь 1 Т-25-90-4ПР-2  1955  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   Вывод из эксплуатации в 2017 г. 
 90 ата 2 Т-25-90-4ПР-1  1955  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   Вывод из эксплуатации в 2017 г. 

 II очередь 5 ПТ-60/75-130/13 1986 60 139 387 60 139 387 60 139 387  -  -  -  -  -  - 2028- 

Реконструкция энергоблока с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление 

ресурса работы энергоблока. Ввод 01.12.2029  
   5 ПТ-60/75-130/13 2029  -  -   -  -  -   - Вывод в реконстр. 01.05.2028 60 139 387 60 139 387 2029   
 130 ата 6 ПТ-60/75-130/13  1992 60 139 387 60 139 387 60 139 387 60 139 387 60 139 387   Без изменений мощности 
   7 Т-116/125-130 1994 110 175 485 110 175 485 110 175 485 110 175 485 110 175 485   Без изменений мощности 

 ПГУ-420 8а 
ГТУ SGT5-4000F 

Siemens 
2014 281,4  -  - 281,4  -  - 281,4  -  - 281,4  -  - 281,4  -  -   Без изменений мощности 

   8б 
ПТУ SST5-5000F 

Siemens 
2014 139,6 195 252 139,6 195 252 139,6 195 252 139,6 195 252 139,6 195 252   Без изменений мощности 

 Водогрейные котлы:       760     760     760     760     760       
   1в ПТВМ-100 1964  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2в ПТВМ-100 1964  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3в ПТВМ-100 1967  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   4в ПТВМ-100 1968  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 

   5в ПТВМ-180 1978  - 180  - Реконст 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 
2017- 

2023 
Замена поверхностей нагрева 

   6в ПТВМ-180 1977  - 180  - Реконст 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 
2019- 

2023 
Техперевооружение поверхностей нагрева 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    1 313,0     1 313,0     1 313,0     1 313,0     1 313,0       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   1 063,5     1 135,6     1 197,7     1 196,3     1 232,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    249,5     177,4     115,3     116,7     80,4       

1.1.7 ТЭЦ-20      1 083 2 487   985 2 480   985 2 480   985 2 480   985 2 480       
 Энергетические котлы и КУП:       4 212     3 012     3 012     3 012     3 012     

 I очередь 1 ТП-170 1952  -  - 170  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2021 
Окончательный вывод из эксплуатации 

01.05.2021 

 90 ата 2 ТП-170 1952  -  - 170  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2021 
Окончательный вывод из эксплуатации 

01.05.2021 

   3 ТП-170 1954  -  - 170  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2021 
Окончательный вывод из эксплуатации 

01.05.2021 

   4 ТП-230 1955  -  - 230  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2021 
Окончательный вывод из эксплуатации 

01.05.2021 
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   5 ТП-230 1955  -  - 230  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2021 
Окончательный вывод из эксплуатации 

01.05.2021 

   6 ТП-230 1958  -  - 230  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2021 
Окончательный вывод из эксплуатации 

01.05.2021 

 II очередь 7 ТП-80М 
1995 

1963 
 -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500   Без изменений мощности 

 130 ата 8 ТП-87М 
1998 

1963 
 -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500   Без изменений мощности 

   9 ТП-87М 
2002 

1964 
 -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500   Без изменений мощности 

   10 ТП-87 1965  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 

   11 ТП-87 1965  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420 2023 

Техническое перевооружение котла согласно 

ИПТС для обеспечения: 

 1 Улучшения экологических показателей при 

работе на основном и резервном топливе 

2. Возможности работы с номинальной 

паропроизводительностью на основном и 

резервном топливе. 

3. Повышение экономичности работы. 

4. Повышение надежности работы поверхностей 

нагрева.  
   12 ТГМ-84Б 1970  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 

   
Коллектор собственных  

нужд 
                                2021 

Реконструкция коллектора СН 13ата с 

установкой РОУ 140/13 

 ПГУ-420Т  

Еп-252/291/45-

12,5/ 

3,0/0,5-

536/536/235 

2016  -  - 252  -  - 252  -  - 252  -  - 252  -  - 252 
2018- 

2019 

Модернизация энергоблока ПГУ. Проект 

реализован вводом с 01.02.19  

 Паровые и газовые турбины:   1083 1327 3012 985 1080 2385 985 1080 2385 985 1080 2385 985 1080 2385     
 I очередь 2 Т-30-90 1953 30 60 172  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2020 Вывод из эксплуатации с 01.05.2020 
 90 ата 3 Т-30-90 1997 30 60 172  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2020 Вывод из эксплуатации с 01.12.2020 
   4 ПТ-35-90/13 1999  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017 Вывод из эксплуатации, 01.09.2017 
   5 ПТ-65-90/13 1987 65 127 398  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2020 Вывод из эксплуатации с 01.12.2020 

   Схема теплосети ТФУ ТЭЦ                                 2021 
Реконструкция схемы теплосети для 

обеспечения вывода I очереди 

   Главный корпус КТО-1                                 2021 

Реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению защиты теплового контура 

главного корпуса КТО-1 после вывода 

оборудования из эксплуатации. 
 II очередь 6 Т-110/120-130 1987 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
 130 ата 7 Т-110/120-130 1988 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
   8 Т-110/120-130 1989 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
   9 Т-110/120-130 1998 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
   10 Т-100-130 1970 100 160 350 100 160 465 100 160 465 100 160 465 100 160 465   Без изменений мощности 

 ПГУ-420 11а 
ГТУ SGT5-4000F 

Siemens 
2016 281  -  - 

445 

 -  - 

445 

 -  - 

445 

 -  - 

445 

 -  - 2018- 
Расширенная инспекция горячего тракта газовой 

турбины. Модернизация котла-утилизатора с 

увеличением установл. мощности энергоблока 

ПГУ-420. Выполнено 01.02.2019 
   11б 

ПТУ SST5-5000 

Siemens 
2016 137 220  - 220  - 220  - 220  - 220  - 2019 
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 Водогрейные котлы:       1160     1400     1400     1400     1400       
   1в ПТВ-100  1959  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2в ПТВ-100  1960  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3в ПТВ-100 1960  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   4в ПТВМ-100 1961  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   5в ПТВМ-100 1962  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   6в ПТВМ-100 1964  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   7в ПТВМ-100 1965  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   8в ПТВМ-100 1966  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   9в ПТВМ-180 1971  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   10в ПТВМ-180 1971  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 

   11в КВ-ГМ-139,6-150 2018  -  -  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  - 2018 
Ввод в эксплуатацию резервных ВК в составе 

блока ПГУ  
   12в КВ-ГМ-139,6-150 2018  -  -  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  - 2018 На 01.02.2018 выполнено 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    2 416,2     2 289,2     2 289,2     2 289,2     2 289,2       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   1 686,7     1 780,9     1 828,5     1 895,1     1 993,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    729,5     508,4     460,8     394,2     296,0       

1.1.8 ТЭЦ-21      1 765 4 918   1 765 4 918   1 522 4 603   1 779 4 948   1 779 4 948       
 Энергетические котлы и КУП:       6 288     6 288     5 288     6 288     6 288     

 КТЦ-1 1 Е-480 (ТГМ-96А) 1963  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480 
2024-

2025 

Реконструкция котлоагрегата с заменой 

барабана и топочного экрана, ввод с 01.12.2035  

 130 ата 2 Е-480 (ТГМ-96А) 1963  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
   3 Е-480 (ТГМ-96А) 1964  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
   4 Е-480 (ТГМ-96А) 1966  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
   5 Е-480 (ТГМ-96А) 1967  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
   6 Е-480 (ТГМ-96А) 1968  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
   7 Е-480 (ТГМ-96Б) 1978  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
   10 Е-480 (ТГМ-96Б) 1983  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 

 КТЦ-2 8 
Пп-1000-255 

(ТГМП-314) 
1974  -  - 1000  -  - 1000 Реконстр., ввод с 01.12.2028  -  - 1000  -  - 1000 

2026- 

2028 
Реконструкции оборудования энергоблока № 8 

 240 ата 9 
Пп-1000-255 

(ТГМП-314) 
1975  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000 

2024- 

2026 
Реконструкции оборудования энергоблока № 9 

 ПГУ-450Т 11б 

П-116 (Пр-

224/51-7,70/0,58-

509/206) 

2008  -  - 224  -  - 224  -  - 224  -  - 224  -  - 224   Без изменений мощности 

   11в П-116 2008  -  - 224  -  - 224  -  - 224  -  - 224  -  - 224   Без изменений мощности 
 Паровые и газовые турбины:   1765 2358 6230 1765 2358 6230 1522 2043 5270 1779 2388 6270 1779 2388 6270     
 КТЦ-1 1 Т-110/120-130-5 1989 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
 130 ата 2 Т-110/120-130-5 1990 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
   3 Т-110/120-130-5 1992 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
   4 Т-116/125-130-7 1995 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
   5 Т-110/120-130-5 2006 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
   6 Т-100-130 1968 100 160 460 100 160 460  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2024- Реконструкция турбоагрегата с заменой 

выработавшего ресурс основного и    6 Т-100-130 2026  -  -  -  -  -  - 100 160 460 100 160 460 100 160 460 2026 
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вспомогательного оборудования. Продление 

ресурса работы турбоагрегата. Ввод с 01.05,26  
   7 ПТ-80/100-130/13 1978 80 188 470 80 188 470  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2024- Реконструкция турбоагрегата с заменой 

цилиндра высокого давления, ввод с 01.12.2025  

  
   7 ПТ-80/100-130/13 2029             80 188 470 80 188 470 80 188 470 2025 

   10 Т-110/120-130/4 1983 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
 КТЦ-2 8 Т-250/300-240 1974 250 330 980 250 330 980 Реконстр., перемаркировка  -  -  -  -  -  - 2026- Реконструкция энергоблока №8 с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление 

ресурса работы энергоблока. Ввод 01.01.2028  

 240 ата 8 Т-257/300-240 2028  -  -  -  -  -  - Ввод с 01.12.2028   257 345 1000 257 345 1000 2028 

   9 Т-250/300-240 1974 250 330 980 250 330 980  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2024- Реконструкция энергоблока №9 с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление 

ресурса работы энергоблока. Ввод 01.12.2026  

   9 Т-257/300-240 2026  -  -  -  -  -  - 257 345 1000 257 345 1000 257 345 1000 2026 

 ПГУ-450Т 11а Т-125/150-7,4 2008 125 300 460 125 300 460 125 300 460 125 300 460 125 300 460   Без изменений мощности 
   11б ГТЭ-160 2008 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  -   Без изменений мощности 
   11в ГТЭ-160 2008 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  -   Без изменений мощности 
 Водогрейные котлы:       2560     2560     2560     2560     2560       
   1в ПТВМ-100  1963  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2в ПТВМ-100  1964  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3в ПТВМ-100  1966  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   4в ПТВМ-100  1968  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   5в ПТВМ-180 1969  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   6в ПТВМ-180 1970  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   7в ПТВМ-180 1970  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   8в ПТВМ-180 1971  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   9в ПТВМ-180 1973  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   10в ПТВМ-180 1973  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   11в ПТВМ-180 1974  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   12в ПТВМ-180 1975  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 

   13в ПТВМ-180 1976  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 
2021-

2023 

ПИР и полный комплекс работ по проекту 

замена поверхностей нагрева: фронтового, 

заднего, боковых, двухсветных экранов, 

конвективной части 
   14в ПТВМ-180 1976  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   15в КВГМ-180-150 1985  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 2025 Перевод на основной режим работы 
   16в КВГМ-180-150 1986  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 2025 Перевод на основной режим работы 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   4 349,0     4 349,0     4 393,4     4 758,8     4 758,8       
 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:   3 597,3     3 986,4     4 245,8     4 421,7     4 540,2       
 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    751,7     362,6     147,6     337,1     218,6       

1.1.9 ТЭЦ-23      1 420 4 530   1 320 4 370   1 197 4 245   1 461 4 605   1 461 4 605       
 Энергетические котлы:         5 875     5 920     4 920     5 920     5 920     

 I оч. 1 ТГМ-96 1966  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480 
2024- 

2027 

Реконструкция энергетического котла с заменой 

выработавшего ресурс оборудования. 

Продление / восстановление срока службы 

котла. Ввод с 31.12.2027 
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 140 ата 2 ТГМ-96 1967  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
   3 ТГМ-96 1968  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
   4 ТГМ-96 1968  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 

 II оч, 5 ТГМП-314 1975 240 330 955  -  - 1000 
Ввод из реконстр. с 

01.12.2028 
   -  - 1000  -  - 1000 

2026- 

2028 
Реконструкции оборудования энергоблока № 5 

 240 ата 6 ТГМП-314 1976  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000 
2028- 

2030 
Реконструкции оборудования энергоблока № 6 

   7 ТГМП-314 1977  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000 
2024- 

2026 
Реконструкции оборудования энергоблока № 7 

   8 ТГМП-314 1982  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
 Паровые турбины:     1420 1990 5760 1320 1830 5320 1197 1705 4880 1461 2065 5900 1461 2065 5900     
 I оч. 1 Т-110/120-130-5 1997 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
 130 ата 2 Т-110/120-130-5 2008 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
   3 Т-100-130 1968 100 160 440 100 160 440  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2025- Реконструкция турбоагрегата с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление / 

восстановление ресурса турбоагрегата. Вввод с 

01.12.2026  

   3 Т-110/120-130 2026  -  -  -  -  -  - 110 175 480 110 175 480 110 175 480 2026 

   4 Т-100-130 1968 100 160 440 
Реконст-

рукция 
     -  -  -  -  -  -  -  -  - 2022- 

Замена ЦВД с заменой / модернизацией ЧСД, 

ЧНД. Компл замена генератора. 

Перемаркировка. Ввод с 01.07.2024     4 Т-110/120-130 2024  -  -  -  -  -  - 110 175 480 110 175 480 110 175 480 2024 

 II оч. 5 Т-250/300-240-2 1975 250 330 980 250 330 980 
Реконстр., 

перемаркировка  
   -  -  -  -  -  - 2026- 

Реконструкция энергоблока №5 с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление / 

восстановление ресурса энергоблока. Ввод 

01.12.2028 

 240 ата 5 Т-257/300-240 2028  -  -  -  -  -  - 
Ввод с 01.12.2028 

  
  257 345 1000 257 345 1000 2028 

  6 Т-250/300-240-2 1976 250 330 980 250 330 980 250 330 980  -  -  -  -  -  - 2028- Реконструкция энергоблока №6 с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление / 

восстановление ресурса энергоблока. Ввод 

01.12.2030:  

  6 Т-257/300-240 2030  -  -  -  -  -  - 

Реконст-

рукция с 

01.12 2028 

    257 345 1000 257 345 1000 2030 

   7 Т-250/300-240-2 1977 250 330 980 250 330 980  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2024- Реконструкция энергоблока №7 с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление / 

восстановление ресурса энергоблока. Ввод 

31.12.2026:  

   7 Т-257/300-240 2026  -  -  -  -  -  - 257 345 1000 257 345 1000 257 345 1000 2026 

   8 Т-250/300-240-2 1982 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
 Водогрейные котлы:       2540     2540     2540     2540     2540       
   1в ПТВМ-100 1965  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2в ПТВМ-100 1965  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3в ПТВМ-180 1965  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   4в ПТВМ-180 1965  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   5в ПТВМ-180 1971  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   6в ПТВМ-180 1974  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   7в ПТВМ-180 1974  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   8в ПТВМ-180 1976  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   9в ПТВМ-180 1977  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
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   10в ПТВМ-180 1979  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   11в ПТВМ-180 1980  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   12в ПТВМ-180 1983  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   13в ПТВМ-180 1983  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   14в КВГМ-180-150 1988  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 2026 Перевод на основной режим работы 
   15в КВГМ-180-150 1989  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 2026 Перевод на основной режим работы 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    3 710,0     3 652,3     4 035,4     4 157,6     4 157,6       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   3 067,0     3 301,1     3 506,8     3 678,7     3 748,8       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    642,9     351,2     528,6     479,0     408,9       

1.1.10 ТЭЦ-25      1 370 4 088   1 370 4 088   1 310 3 949   1 370 4 088   1 370 4 088       
 Энергетические котлы:       5 840     5 840     5 840     5 840     5 840     
 I оч. 1 ТГМ-84-Б 1976  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
 130 ата 2 ТГМ-84-Б 1977  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
 II оч. 3 ТГМП-314П 1979  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
 240 ата 4 ТГМП-314П 1980  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
  5 ТГМП-314П 1981  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
  6 ТГМП-314А 1990  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
  7 ТГМП-314А 1991  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
 Паровые турбины:   1370 1928 5660 1370 1928 5660 1310 1789 5280 1370 1928 5660 1370 1928 5660     
 I оч. 1 ПТ-60-130/13 1976 60 139 380 60 139 380  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2025- Реконструкция турбоагрегата с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление / 

восстановление ресурса турбоагрегата. Ввод 

01.01.2027  

 130 ата 1 ПТ-60-130/13 2027  -  -  -  -  -  - 60 139 380 60 139 380 60 139 380 2027 

  2 ПТ-60-130/13 1977 60 139 380 60 139 380 
Реконст-

рукция 
     -  -  -  -  -  - 2027- 

Реконструкция турбоагрегата с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление / 

восстановление ресурса турбоагрегата. Ввод 

01.01.2029  

  2 ПТ-60-130/13 2029  -  -  -  -  -  - 
Ввод с 

01.01.2029 
    60 139 380 60 139 380 2029 

 II оч. 3 Т-250/300-240-2 1979 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
 240 ата 4 Т-250/300-240-2 1980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
  5 Т-250/300-240-2 1981 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
  6 Т-250/300-240-3 1990 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
  7 Т-250/300-240-3 1991 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
 Водогрейные котлы:     2160     2160     2160     2160     2160       
  1в ПТВМ-180 1973  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
  2в ПТВМ-180 1973  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
  3в ПТВМ-180 1974  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
  4в ПТВМ-180 1974  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
  5в ПТВМ-180 1980  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
  6в ПТВМ-180 1980  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 

  7в КВГМ-180 
1986 

2023 
Реконстр. 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 

2012- 

2023 

Замена экранов, конвективных поверхностей 

нагрева и горелочных устройств. Котел выведен 

из эксплуатации из-за сквозной коррозии, 
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несоответствия требованиям ПБ сетей 

газораспределения и газопотребления.  

  8в КВГМ-180 
1986 

2023 
Реконстр. 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 

2012- 

2023 

Замена экранов, конвективных поверхностей 

нагрева и горелочных устройств. Котел выведен 

из эксплуатации из-за сквозной коррозии, 

несоответствия требованиям ПБ сетей 

газораспределения и газопотребления.  
  9в КВГМ-180 1988  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
  10в КВГМ-180 1989  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
  11в КВГМ-180 1997  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
  12в КВГМ-180 1999  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    3 466,6     3 563,0     3 542,6     3 563,0     3 563,0       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   2 860,4     3 186,2     3 335,4     3 433,8     3 557,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    606,2     376,8     207,2     129,2     6,0       

1.1.11 ТЭЦ-26      1 840,9 4 214,0   1 840,9 4 214,0   1 850,9 4 202,0   1850,9 4 202   1850,9 4 202       
 Энергетические котлы и КУП:       6273     6273     6273     6273     6273     
 I оч. 1 ТГМ-96Б 1981  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
 130 ата 2 ТГМ-96Б 1981  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480  -  - 480   Без изменений мощности 
 II оч. 3 ТГМП-314П 1983  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
 240 ата 4 ТГМП-314П 1984  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
   5 ТГМП-314П 1985  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
   6 ТГМП-314А 1987  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
   7 ТГМП-314А 1988  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000   Без изменений мощности 
 ПГУ-420Т 8 КУП П-133  2011  -  - 313  -  - 313  -  - 313  -  - 313  -  - 313   Без изменений мощности 
 Паровые и газовые турбины:   1840,9 2234 6155 1840,9 2234 6155 1850,9 2222 6155 1850,9 2222 6155 1850,9 2222 6155     
 I оч. 1 ПТ-90/100-130/13 1981 90 168 470 90 168 470 90 168 470 90 168 470 90 168 470   Без изменений мощности 
 130 ата 2 ПТ-80-130/13 1981 80 188 470 80 188 470  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2025- Реконструкция турбоагрегата с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление / 

восстановление ресурса турбоагрегата. 

Ввод с 01.01.2027  

   2 ПТ-90/100-130/13 2027  -  -  -  -  -  - 90 176 470 90 176 470 90 176 470 2027 

 II оч. 3 Т-250/300-240-2 1983 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
 240 ата 4 Т-250/300-240-2 1984 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
   5 Т-250/300-240-2 1985 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
   6 Т-250/300-240-2 1987 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 
   7 Т-250/300-240-2 1988 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980 250 330 980   Без изменений мощности 

 ПГУ-420Т 8А 
ГТУ GT-26B 

Alstom 
2011 280,9  -  - 280,9  -  - 280,9  -  - 280,9  -  - 280,9  -  -   Без изменений мощности 

   8Б 
ПТУ STF 30C 

Alstom 
2011 140 228 315 140 228 315 140 228 315 140 228 315 140 228 315   Без изменений мощности 

 Водогрейные котлы:       1980     1980     1980     1980     1980       
   1в ПТВМ-180 1979  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   2в ПТВМ-180 1979  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   3в ПТВМ-180 1979  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   4в ПТВМ-180 1979  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
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   5в ПТВМ-180 1980  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   6в КВГМ-180 1983  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   7в КВГМ-180 1984  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   8в КВГМ-180 1991  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   9в КВГМ-180 1992  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 

   10в КВГМ-180 1996  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  - 
2018-

2023 

ПИР и выполнение комплекса работ по замене 

поверхностей нагрева 
   11в КВГМ-180 1998  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    3 647,0     3 647,0     3 655,2     3 655,2     3 655,2       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   2 898,6     3 122,4     3 277,4     3 395,9     3 455,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    748,4     524,6     377,8     259,3     199,2       

Всего по 11 ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (Москва):                                   

- Установленная мощность   10 002 27 728   9 824 27 598   9 408 26 972   9 989 27 816   9 989 27 816       

- в т.ч. тепловая турбоагрегатов     13 868     13 498     12 872     13 716     13 716       

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     24 015     23 988     24 428     24 936     24 936       

- 
Присоединенная тепл нагрузка в горячей 

воде 
    19 048     20 665     21 867     22 902     23 484       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     4 966     3 324     2 560     2 033     1 452       

1.1.12 ТЭЦ-22      1 070 3 276   1 125 3 318   1 385 3 678   1 385 3 678   1 385 3 678       
 Энергетические котлы:         5 260     5 310     6 360     6 360     6 360     
 I оч. 1 ТП-80 1962  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
 140 ата 2 ТП-80 1962  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   3 ТП-80 1962  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   4 ТП-87 1963  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   5 ТП-87 1964  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
   6 ТП-87 1965  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
 II оч. 7 ТП-87 1966  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 
 140 ата 8 ТП-87 1967  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420  -  - 420   Без изменений мощности 

 III оч. 9 ТПП-210А 1972 

Реконст-

рукция с 

01.04. 

2016 

     -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000 2021 Комплекс работ по энергоблоку № 9 

 240 ата 10 ТПП-210А 1972  -  - 950 

Реконст-

рукция с 

01.12. 

2022 

     -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000 2024 Комплекс работ по энергоблоку № 10 

   11 ТПП-210А 1973  -  - 950  -  - 950  -  - 1000  -  - 1000  -  - 1000 2026 Комплекс работ по энергоблоку № 11 
 Паровые турбины:     1070 1836 4976 1125 1878 5021 1385 2238 6066 1385 2238 6066 1385 2238 6066     
 I оч. 1 ПТ-70-130/13 1985 70 131 351 70 131 351 70 131 351 70 131 351 70 131 351   Без изменений мощности 
 130 ата 2 ПТ-60-130/13 1986 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351   Без изменений мощности 
   3 ПТ-65(75)-130/13 1987 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351   Без изменений мощности 
   4 ПТ-65(75)-130/13 1988 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351   Без изменений мощности 
   5 ПТ-65(75)-130/13 1989 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351   Без изменений мощности 
   6 ПТ-65(75)-130/13 1990 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351 60 139 351   Без изменений мощности 
 II оч. 7 Т-110/120-130-5 2001 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 
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 130 ата 8 Т-110/120-130-5 2003 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480 110 175 480   Без изменений мощности 

 III оч. 9 Т-240/290-240-2 1972 
Реконст-

рукция 
     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2016- 

Полный комплекс работ по реконструкции 

оборудования энергоблока № 9 с вводом с 

31.03.2021: 

- замена турбины Т-240 на Т-295; 

 - комплексная замена генератора; 

 - замена трубопроводов острого пара, 

промперегрева, питательной воды, технолог. 

соединения котел-турбина; 

 - реконструкция котлоагрегата  

 240 ата 9 Т-295/335-23,5 2021 
С 01.04. 

2016 
    295 372 1000 295 372 1000 295 372 1000 295 372 1000 2021 

   10 Т-240/290-240-2 1972 240 330 955 
Реконст-

рукция 
     -  -  -  -  -  -  -  -  - 2022- 

Реконструкция энергоблока №10 с вводом 

01.12.2024: 

 - замена ЦВД с заменой / модернизацией ЧСД, 

ЧНД турбины, перемаркировка; 

 - комплексная замена генератора; 

 - замена паропроводов и трубопроводов 

высокого давления; 

 - реконструкция котлоагрегата  

   10 Т-250/290-240 2024  -  -  - 
С 01.12. 

2022 
    250 345 1000 250 345 1000 250 345 1000 2024 

   11 Т-240/290-240-2 1973 240 330 955 240 330 955  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2024- Реконструкция энергоблока №11 с заменой 

выработавшего ресурс основного и 

вспомогательного оборудования. Продление / 

восстановление ресурса энергоблока. Ввод 

01.01.2026  

   11 Т-250/290-240 2026  -  -  -  -  -  - 250 345 1000 250 345 1000 250 345 1000 2026 

 Водогрейные котлы:       1440     1440     1440     1440     1440       
   1 ПТВМ-180 1969  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-180 1970  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-180 1972  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-180 1972  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   5 ПТВМ-180 1974  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   6 ПТВМ-180 1974  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   7 ПТВМ-180 1976  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   8 ПТВМ-180 1977  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     3 033,7     3 075,7     3 435,7     3 435,7     3 435,7       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
    2 689,9     3 003,2     3 111,3     3 320,0     3 400,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     343,8     72,5     324,4     115,8     35,7       

1.1.13 ТЭЦ-27      1 060 1 876   1 060 1 876   1 060 1 876   1 060 1 876   1 060 1 876       

 
Энергетическ

ие котлы и 

КУП: 

         1 930     1 930     1 930     1 930     1 930     

 I оч. ЭК-1 

Е-500-13,8-560 

ГМН (ТГМЕ-

464А) 

1996  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500   Без изменений мощности 

 130 ата ЭК-2 
Е-500 (ТГМЕ-

464А) 
1998  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500  -  - 500   Без изменений мощности 

 14 ата 3 Е-50-1,4-225ГМ  1992  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50   Без изменений мощности 

 ПГУ-450Т КУ-31 
П-107 (Пр224/51-

7,7/0,58-509/206) 
2007  -  - 220  -  - 220  -  - 220  -  - 220  -  - 220   Без изменений мощности 
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 блок № 3 КУ-32 П-107 2007  -  - 220  -  - 220  -  - 220  -  - 220  -  - 220   Без изменений мощности 
 ПГУ-450Т КУ-41 П-107 2008  -  - 220  -  - 220  -  - 220  -  - 220  -  - 220   Без изменений мощности 
 блок № 4 КУ-42 П-107 2008  -  - 220  -  - 220  -  - 220  -  - 220  -  - 220   Без изменений мощности 
 Паровые и газовые турбины:   1060 976 1860 1060 976 1860 1060 976 1860 1060 976 1860 1060 976 1860     
 I оч. 1 ПТ-80/100-130/13 1996 80 188 470 80 188 470 80 188 470 80 188 470 80 188 470   Без изменений мощности 
 130 ата 2 ПТ-80/100-130/13 1997 80 188 470 80 188 470 80 188 470 80 188 470 80 188 470   Без изменений мощности 
 ПГУ-450Т 31 ГТУ ГТЭ-160 2007 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  -   Без изменений мощности 
 блок № 3 32 ГТУ ГТЭ-160 2007 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  -   Без изменений мощности 

   33 
ПТУ Т-125/150-

7,4 
2007 150 300 460 150 300 460 150 300 460 150 300 460 150 300 460   Без изменений мощности 

 ПГУ-450Т 41 ГТУ ГТЭ-160 2008 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  -   Без изменений мощности 
 блок № 4 42 ГТУ ГТЭ-160 2008 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  - 150  -  -   Без изменений мощности 

   43 
ПТУ Т-125/150-

7,4 
2008 150 300 460 150 300 460 150 300 460 150 300 460 150 300 460   Без изменений мощности 

 Водогрейные котлы:       900     900     900     900     900       
   ВК-1 КВГМ-180-150-2 1992  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   ВК-2 КВГМ-180-150-2 1992  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   ВК-3 КВГМ-180-150-2 1993  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   ВК-4 КВГМ-180-150-2 1994  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
   ВК-5 КВГМ-180-150-2 2001  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -  - 180  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    1 507,1     1 507,1     1 507,1     1 507,1     1 507,1       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   1 184,8     1 370,1     1 415,1     1 454,2     1 500,1       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    322,3     137,0     92,1     52,9     7,0       

Всего по ТЭЦ-22, 27 ПАО "Мосэнерго" (Моск. область):                                   

- Установленная мощность   2 130 5 152   2 185 5 194   2 445 5 554   2 445 5 554   2 445 5 554       

- в т.ч. тепловая турбоагрегатов     2 812     2 854     3 214     3 214     3 214       

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     4 541     4 583     4 943     4 943     4 943       

- 
Присоединенная тепл нагрузка в горячей 

воде 
    3 875     4 373     4 526     4 774     4 900       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     666     210     417     169     43       

Всего по 13 ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (Москва + ТЭЦ-22,27):                                   

- Установленная мощность   12 132 32 880   12 009 32 792   11 853 32 526   12 434 33 370   12 434 33 370       

- в т.ч. тепловая турбоагрегатов     16 680     16 352     16 086     16 930     16 930       

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     28 556     28 571     29 371     29 879     29 879       

- 
Присоединенная тепл нагрузка в горячей 

воде 
    22 923     25 038     26 394     27 677     28 384       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5 633     3 533     2 977     2 202     1 495       

1.2 Котельные ПАО "Мосэнерго"                                     

1.2.1 РТС "Фрезер" ТЭЦ-8       300     300     300     300     300       
 ВК 1 ПТВМ-100 1986  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-100 1987  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-100 1987  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    297,1     297,1     297,1     297,1     297,1       
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 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   0,0     77,1     76,7     151,1     160,9   2025 

В 2018 г. РТС введена в работу после 

длительной консервации 
 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    297,1     220,0     220,3     145,9     136,2       

1.2.2 РТС "Нагатино" ТЭЦ-8       240     240     240     240     240       
 ВК 1 ПТВМ-60 2003  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-60 2003  - 60    - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-60 2001  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-60 2001  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     237,8     237,8     237,8     237,8     237,8       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   170,8     178,3     203,6     211,5     211,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     67,0     59,4     34,1     26,3     26,2       

1.2.3 РТС "Коломенская" ТЭЦ-8     390     390     390     390     390       
 ВК 1 ПТВМ-50 1973  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-50 1973  - 50    - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-50 1972  - 50    - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-120 1978  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
   5 ПТВМ-120 1978  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    385,7     385,7     385,7     385,7     385,7       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   176,3     189,7     207,4     216,6     233,3   2019 

Тепловая нагрузка в совместной зоне 

теплоснабжения с ГТЭС "Коломенское". 

Переключение потребителей: РТС "Ленино-

Дачное" и котельной ГУП "НПО "Мосгормаш" в 

2019 г.  
 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    209,4     196,0     178,3     169,1     152,4       

1.2.4 РТЭС "Курьяново" ТЭЦ-9     480     480     480     480     480       

 ВК 1 ПТВМ-120 1998  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  - 2023 
Установка конденсац теплоутилизатора, замена 

горелочных устройств 

   2 ПТВМ-120 1998  - 120    - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  - 2023 
Установка конденсац теплоутилизатора, замена 

горелочных устройств 

   3 ПТВМ-120 1999  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  - 2023 
Установка конденсац теплоутилизатора, замена 

горелочных устройств 

   4 ПТВМ-120 2001  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  - 2023 
Установка конденсац теплоутилизатора, замена 

горелочных устройств 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    475,2     475,2     475,2     475,2     475,2       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   179,3     184,9     243,5     251,7     255,4       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    295,9     290,2     231,6     223,5     219,7       

1.2.5 РТЭС "Люблино" ТЭЦ-9       360     360                     2017 

Потребители переключены на ТЭЦ-22 в 2017 

г., в 2018-2026 гг. в резерве до завершения 

реконструкции ТГ-9, 10, 11 на ТЭЦ-22, вывод 

из эксплуатации в2027 г. 
 ВК 1 КВГМ-139,6-150 2001  - 120  -  - 120  -                   2027 Вывод из эксплуатации до 01.01.2027 
   2 КВГМ-139,6-150 2001  - 120    - 120                     2027 Вывод из эксплуатации до 01.01.2027 
   3 КВГМ-139,6-150 2001  - 120  -  - 120  -                   2027 Вывод из эксплуатации до 01.01.2027 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     356,5     356,5                         
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 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
    0,0     0,0                         

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК     356,5     356,5                         

1.2.6 РТС "Красная Пресня" ТЭЦ-16     640     640     640     640     640       
 ВК 1 ПТВМ-100 1971  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-100 1971  - 100    - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 

   3 ПТВМ-100 1979  - 100    - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  - 2023 
Техническое перевооружение поверхностей 

нагрева 

   4 ПТВМ-100 1979  - 100    - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  - 2023 
Техническое перевооружение поверхностей 

нагрева 
   5 ПТВМ-120Э 2008  - 120    - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
   6 ПТВМ-120Э 2008  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    634,8     634,8     634,8     634,8     634,8       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   172,6     213,1     296,8     361,5     389,1       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    462,2     421,6     338,0     273,3     245,6       

1.2.7 КТС-11 ТЭЦ-16       60     40     40     40     40       
 ВК 1 КВГМ-20 1981  - 20  -  -  -   -  -  -   -  -  -   -  -  -   - 2021 Вывод из эксплуатации в 2021 г. 
   2 КВГМ-20 1981  - 20    - 20    - 20    - 20    - 20   2020 Замена на аналогичный в 2020 г. 
   3 КВГМ-20 1982  - 20  -  - 20  -  - 20  -  - 20  -  - 20  - 2021 Замена на аналогичный в 2021 г. 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    59,6     39,7     39,7     39,7     39,7       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     Нагрузка КТС-11 учтена в нагрузке КТС-11А 

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    59,6     39,7     39,7     39,7     39,7       

1.2.8 КТС-11А ТЭЦ-16       120     120     120     120     120       
 ВК 1 ПТВМ-60Э 2005  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-60Э 2005  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    118,1     118,1     118,1     118,1     118,1       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
    52,3     64,6     85,32     95,86     100,79       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    65,8     53,5     32,8     22,2     17,3       

1.2.9 РТС "Волхонка-ЗИЛ" ТЭЦ-20     240     240     240     240     240       
 ВК 1 ПТВМ-60 1998  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-60 1998  - 60    - 60    - 60    - 60    - 60     Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-60 1999  - 60    - 60    - 60    - 60    - 60     Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-60 1999  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    238,4     238,4     238,4     238,4     238,4       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   174,67     187,41     202,60     213,35     213,08       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    63,7     51,0     35,8     25,1     25,3       

1.2.10 КТС-18 ТЭЦ-20       90     90     90     90     90       
 ВК 1 ПТВМ-50 1975  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
   2 КВГМ-20 1989  - 20  -  - 20  -  - 20  -  - 20  -  - 20  -   Без изменений мощности 
   3 КВГМ-20 1989  - 20  -  - 20  -  - 20  -  - 20  -  - 20  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    89,1     89,1     89,1     89,1     89,1       
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 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   56,50     61,02     84,46     86,33     86,31       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    32,6     28,1     4,6     2,8     2,8       

1.2.11 КТС-54 ТЭЦ-20     120     120     120     120     120       
 ВК 1 ПТВМ-60 2004  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-60 2004  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    117,7     117,7     117,7     117,7     117,7       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   59,73     60,97     65,65     77,26     78,87       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    58,0     56,8     52,1     40,5     38,9       

1.2.12 РТС "Отрадное" ТЭЦ-21     400     400     400     400     400       
 ВК 1 ПТВМ-100 1983  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-100 1983  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-100 1985  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-100 1985  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    397,3     397,3     397,3     397,3     397,3       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   119,90     146,88     153,60     158,80     167,94       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    277,4     250,4     243,7     238,5     229,3       

1.2.13 РТС "Новомосковская" ТЭЦ-21     240     240     240     240     240       
 ВК 1 ПТВМ-60 2000  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-60 2000  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-60 2001  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-60 2001  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     238,8     238,8     238,8     238,8     238,8       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   123,67     133,84     150,54     163,20     170,39       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    115,2     105,0     88,3     75,6     68,4       

1.2.14 РТС "Переяславская" ТЭЦ-21     240     240     240     240     240       
 ВК 1 ПТВМ-60 2000  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-60 2000  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-60 1999  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-60 1999  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    238,5     238,5     238,5     238,5     238,5       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   150,71     146,33     142,17     140,01     139,74       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    87,7     92,1     96,3     98,4     98,7       

1.2.15 КТС-405 "Стандартная" ТЭЦ-21     7,68     7,68                     2022 
Переключение потребителей на ТЭЦ-21 в 2022 

г., в ОЗП 2022/2023 в резерве 
 ПК 1 ДКВР-4/13 1960  - 2,56  -  - 2,56  -                   2023 Вывод из эксплуатации до 01.09.2023 
   2 ДКВР-4/13 1960  - 2,56  -  - 2,56  -                   2023 Вывод из эксплуатации до 01.09.2023 
   3 ДКВР-4/13 1961  - 2,56  -  - 2,56  -                   2023 Вывод из эксплуатации до 01.09.2023 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    7,5     7,5                         

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   5,90     0,00                         
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 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    1,6     7,5                         

1.2.16 КТС "Северная" ТЭЦ-21       34,0                           2020 
Переключение потребителей на ТЭЦ-21 в 2020 

г., в ОЗП 2020/2021 в резерве 
 ПК 1 ДКВР-10/13 1972  - 6,5  -                         2021 Вывод из эксплуатации до 01.09.2021 
   2 ДКВР-10/13 1972  - 6,5  -                         2021 Вывод из эксплуатации до 01.09.2021 
   3 ДЕ-16/14 1994  - 10,5  -                         2021 Вывод из эксплуатации до 01.09.2021 
   4 ДЕ-16/14 1994  - 10,5  -                         2021 Вывод из эксплуатации до 01.09.2021 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    33,4                               

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   21,90                               

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    11,5                               

1.2.17 РТС "Ростокино" ТЭЦ-23     150     150     150     150     150       
 ВК 1 ПТВМ-50-2 1969  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-50-2 1969  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-50-2 1972  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    149,1     149,1     149,1     149,1     149,1       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   76,97     79,07     100,62     106,11     110,66       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    72,1     70,0     48,5     43,0     38,4       

1.2.18 РТС "Бабушкино-1" ТЭЦ-23     150     150     150     150     150       
 ВК 1 ПТВМ-50 1963  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-50 1963  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-50 1965  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     149,1     149,1     149,1     149,1     149,1       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   96,90     106,63     123,36     132,04     135,93       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    52,2     42,5     25,7     17,1     13,2       

1.2.19 Мини-ТЭС "Измайлово" ТЭЦ-23     4,51     4,51     4,51     4,51     4,51       
 ВК 1 Vitoplex-100 2004  - 1,503  -  - 1,503  -  - 1,503  -  - 1,503  -  - 1,503  -   Без изменений мощности 
   2 Vitoplex-100 2004  - 1,503  -  - 1,503  -  - 1,503  -  - 1,503  -  - 1,503  -   Без изменений мощности 
   3 Vitoplex-100 2004  - 1,503  -  - 1,503  -  - 1,503  -  - 1,503  -  - 1,503  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    4,4     4,4     4,4     4,4     4,4       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   3,60     3,60     3,60     3,60     3,60       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    0,8     0,8     0,8     0,8     0,8       

1.2.20 РТС "Рублево" ТЭЦ-25       240     240     240     240     240       
 ВК 1 ПТВМ-60Э 2008  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-60Э 2008  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-60Э 2009  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-60Э 2009  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    238,5     238,5     238,5     238,5     238,5       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   107,2     111,9     138,6     142,6     147,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    131,3     126,6     99,9     95,9     91,0       

1.2.21 РТС "Кунцево" ТЭЦ-25       600     600     600     600     600       
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 ВК 1 ПТВМ-120Э 2005  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
   2 ПТВМ-120Э 2005  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
   3 ПТВМ-120Э 2005  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
   4 ПТВМ-120Э 2005  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
   5 ПТВМ-120Э 2005  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    597,1     597,1     597,1     597,1     597,1       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   258,8     303,4     337,8     354,0     381,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    338,3     293,7     259,3     243,1     215,5       

1.2.22 РТС "Крылатское" ТЭЦ-25     600     600     600     600     600       
 ВК 1 ПТВМ-120 2001  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
   2 ПТВМ-120 2001  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
   3 ПТВМ-120 1999  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
   4 ПТВМ-120 1999  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
   5 ПТВМ-120 2001  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -     
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    597,0     597,0     597,0     597,0     597,0       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   210,4     208,8     287,5     292,9     303,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    386,6     388,2     309,5     304,1     293,7       

1.2.23 КТС-24 ТЭЦ-25       120                           2017 
Переключение потребителей на ТЭЦ-25 в 2017 

г., в ОЗП 2017/2018 в резерве 
 ВК 1 ПТВМ-60 2004  - 60  -                         2019 Вывод из эксплуатации до 01.01.2019 
   2 ПТВМ-60 2004  - 60  -                         2019 Вывод из эксплуатации до 01.01.2019 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    119,2                               

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   0,0                               

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    119,2                               

1.2.24 КТС-26 ТЭЦ-25       120                           2017 
Переключение потребителей на ТЭЦ-25 в 2017 

г., в ОЗП 2017/2018 в резерве 
 ВК 1 ПТВМ-60Э 2007  - 60  -                         2019 Вывод из эксплуатации до 01.01.2019 
   2 ПТВМ-60Э 2007  - 60  -                         2019 Вывод из эксплуатации до 01.01.2019 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    119,4                               

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   0,0                               

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    119,4                               

1.2.25 МК "Западный порт" ТЭЦ-25     4     4                     2025 
Переключение потребителей на КТС-11, 11А в 

2025 г. 

 ВК 

(передвижн. 
1 

Витермо 3V-2,5-

10-115 
2007  - 2  -  - 2  -                   2025 Вывод из эксплуатации до 01.10.2025 

 котельная) 2 
Витермо 3V-2,5-

10-115 
2007  - 2  -  - 2  -                   2025 Вывод из эксплуатации до 01.10.2025 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    3,9     3,9                         

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   2,90     2,9                         

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    1,0     1,0                         



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

311 

№  

п/п 

Наименование 

источника, 

очередь, 

 группа 

оборудования С
та

н
ц

и
о

н
н

ы
й

  

н
о

м
ер

 

Тип (марка) 

оборудования 

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

На 01.01.2018 г. На 01.01.2023 г. На 01.01.2028 г. На 01.01.2033 г. На 01.01.2035 г. 

Г
о

д
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Мероприятия по реконструкции,  

модернизации и техническому  

перевооружению 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

1.2.26 РТС "Бирюлево" ТЭЦ-26       480                           2016 
Потребители переключены на ТЭЦ-26 в 2016 г., 

в 2017-2018 гг. в резерве 
 ВК 1 ПТВМ-120 2003  - 120  -                         2019 Вывод из эксплуатации до 01.09.2019 
   2 ПТВМ-120 2003  - 120  -                         2019 Вывод из эксплуатации до 01.09.2019 
   3 ПТВМ-120 2002  - 120  -                         2019 Вывод из эксплуатации до 01.09.2019 
   4 ПТВМ-120 2002  - 120  -                         2019 Вывод из эксплуатации до 01.09.2019 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    476,4                               

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   0,00                               

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    476,4                               

1.2.27 РТС "Южное Бутово" ТЭЦ-26     440     440     440     440     440       
 ВК 1 КВГМ-100 2000  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2 КВГМ-100 2000  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-120 2001  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-120 2001  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    435,1     435,1     435,1     435,1     435,1       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   335,47     292,50     348,80     406,49     410,12       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    99,6     142,6     86,3     28,6     25,0       

1.2.28 РТС "Ленино-Дачное" ТЭЦ-26     300     300     300     300     300       
 ВК 1 ПТВМ-60 1998  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-60 1998  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-60 2000  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-60 2001  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   5 ПТВМ-60 2001  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    298,0     298,0     298,0     298,0     298,0       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   186,2     198,0     220,6     233,9     236,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    111,8     100,0     77,4     64,0     61,1       

1.2.29 РТС "Чертаново" ТЭЦ-26       600     600     600     600     600       
 ВК 1 ПТВМ-120 2003  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-120 2003  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-120 2004  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-120 2004  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
   5 ПТВМ-120 2004  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    596,2     596,2     596,2     596,2     596,2       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   306,5     301,8     293,6     289,5     296,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    289,7     294,4     302,6     306,7     299,7       

1.2.30 РТС "Теплый Стан" ТЭЦ-26     400     400     400     400     400       
 ВК 1 ПТВМ-100 1972  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-100 1973  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-100 1975  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-100 1975  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    396,8     396,8     396,8     396,8     396,8       
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 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   249,54     251,62     245,17     255,73     261,01       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    147,3     145,2     151,6     141,1     135,8       

1.2.31 КТС "Мелитопольская" ТЭЦ-26     19,0                           2021 
Переключение потребителей на ТЭЦ-26 в 2021 

г.,в ОЗП 2021/2022 в резерве 
 ПК 1 ДКВР-10/13 1987  - 6,33  -                         2022 Вывод из эксплуатации до 01.09.2022 
   2 ДКВР-10/13 1987  - 6,33  -                         2022 Вывод из эксплуатации до 01.09.2022 
   3 ДКВР-10/13 1987  - 6,33  -                         2022 Вывод из эксплуатации до 01.09.2022 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    18,7                               

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   10,30                               

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    8,4                               

1.2.32 РТС "Перово" ТЭЦ-22       400     400     400     400     400       
 ВК 1 ПТВМ-100 1984  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-100 1985  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-100 1988  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-100 1988  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     397,7     397,7     397,7     397,7     397,7       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
   288,90     288,89     357,04     358,75     371,67       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    108,8     108,8     40,7     39,0     26,0       

1.2.33 РТС "Жулебино" ТЭЦ-22       420     420     420     420     420       
 ВК 1 КВГМ-100 1996  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   2 КВГМ-100 1996  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   3 КВГМ-100 1998  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -  - 100  -   Без изменений мощности 
   4 КВГМ-120 2006  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -   Без изменений мощности 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     416,7     416,7     416,7     416,7     416,7       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
    221,40     221,49     220,82     218,64     218,37       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     195,3     195,2     195,8     198,0     198,3       

1.2.34 РТС "Некрасовка" ТЭЦ-22     180     180     420     420     420     

ПАО «Мосэнерго» принадлежит только 

движимое имущество котнльной. Реальным 

владельцем котельной является ЗАО «УКС 

ИКСиД». Для реализации планов реконструкции 

РТС «Некрасовка» необходимо оформление 

имущественных прав на объект 
 ВК 1 ПТВМ-60Э 2009  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   2 ПТВМ-60Э 2009  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   3 ПТВМ-60Э 2016  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -   Без изменений мощности 
   4 ПТВМ-120 2024              - 120  -  - 120  -  - 120  - 2024 Новое строительство, ввод 01.01.2024 
   5 ПТВМ-120 2025              - 120  -  - 120  -  - 120  - 2025 Новое строительство, ввод 01.01.2025 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     177,3     177,3     413,7     413,7     413,7       

 Присоединенная тепл. нагрузка в горячей 

воде: 
    153,2     166,4     359,9     378,5     385,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     24,1     10,9     53,8     35,2     28,0       
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Всего по 34 котельным ПАО "Мосэнерго":                                   

- Установленная мощность     9 189     8 396     8 265     8 265     8 265       

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     9 116     8 329     8 197     8 197     8 197       

- 
Присоединенная тепл нагрузка в горячей 

воде 
    3 972     4 181     4 950     5 300     5 470       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5 143     4 148     3 248     2 897     2 727       

Всего по 13 ТЭЦ и 34 котельным ПАО "Мосэнерго":                                   

- Установленная мощность   12 132 42 069   12 009 41 188   11 853 40 791   12 434 41 635   12 434 41 635       

- в т.ч. тепловая турбоагрегатов     16 680     16 352     16 086     16 930     16 930       

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     37 671     36 900     37 568     38 076     38 076       

- 
Присоединенная тепл нагрузка в горячей 

воде 
    26 895     29 219     31 344     32 977     33 854       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     10 776     7 681     6 224     5 099     4 222       

II Источники ПАО "МОЭК"                                       

  
Источники ПАО "МОЭК" на территории 

Москвы за исключением ТиНАО 
                                    

2.1 РТС                                        

2.1.1 РТС "Солнцево"       90,0     90,0     0,0     0,0     0,0      

 ВК 1 ПТВМ-30М 1984  - 30,0 - - 30,0 - -  - -  - - -  - - - 2025 
Вывод из эксплуатации в длительную 

консервацию, резерв в период 2019-2025 гг. 

   2 ПТВМ-30М 1984  - 30,0 - - 30,0 - -  - -  - - -  - - - 2025 
Вывод из эксплуатации в длительную 

консервацию, резерв в период 2019-2025 гг. 

   3 ПТВМ-30М 1984  - 30,0 - - 30,0 - -  - -  - - -  - - - 2025 
Вывод из эксплуатации в длительную 

консервацию, резерв в период 2019-2025 гг. 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     87,8     87,8 -   -     -     -      

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   0,0     0,0 -    -       -       -       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    87,8     87,8 -   -     -     -      

2.1.2 РТС "Терешково"       240,0     240,0     240,0     240,0     240,0       
 ВК 1 ПТВМ-120 2004  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2024 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   2 ПТВМ-120 2004  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2025 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     234,0     234,0     234,7     234,7     234,7     

С учетом совместной работы ПГУ ТЭС  

и РТС "Терешково" ПАО "МОЭК" 
 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    214,1     264,4     286,1     335,4     352,2     

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     19,9     -30,4     -51,4     -100,7     -117,4     

2.1.3 РТС "Переделкино"       480,0     480,0     480,0     480,0     480,0       
 ВК 3 ПТВМ-120 2001  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2025 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   4 ПТВМ-120 2003  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2024 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   5 ПТВМ-120 2002 - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - 2023 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   9 ПТВМ-120 2003  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2026 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    468,0     468,0     469,4     469,4     469,4       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   283,4     302,1     371,9     408,3     426,1       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    184,6     165,9     97,6     61,2     43,3       

2.1.4 РТС "Внуково"       163,0     0,0     0,0     0,0     0,0      
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 ВК 1 ДЕ-10/14ГМ 1993  - 6,5 -  - - -  - - -  - - -  - - - 2021 
Вывод из эксплуатации, в консервации до вывода 

из эксплуатации 

   2 ДЕ-10/14ГМ 1993  - 6,5 -  - - -  - - -  - - -  - - - 2021 
Вывод из эксплуатации, в консервации до вывода 

из эксплуатации 

   1 КВ-ГМ-50-150М 1993 - 50,0 - - - - - - - - - - - - - 2021 

Вывод из эксплуатации, в резерве в течение года 

после запуска ГТЭС «Внуково» в 

комбинированном режиме выработки тепловой и 

электрической энергии 

   2 КВ-ГМ-50-150М 1993   50,0     -     -     -     -   2021 

Вывод из эксплуатации, в резерве в течение года 

после запуска ГТЭС «Внуково» в 

комбинированном режиме выработки тепловой и 

электрической энергии 

   3 КВ-ГМ-50-150М 1993  - 50,0 -  - - -  - - -  - - -  - - - 2021 

Вывод из эксплуатации, в резерве в течение года 

после запуска ГТЭС «Внуково» в 

комбинированном режиме выработки тепловой и 

электрической энергии 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    146,3      -       -       -       -       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   112,7      -       -       -       -       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    33,6      -       -       -       -       

2.1.5 РТС "Строгино"       600,0     600,0     600,0     600,0     600,0       
 ВК 1 ПТВМ-120Э  2010  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - - Без изменений 
   2 ПТВМ-120Э  2010  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - - Без изменений 
   3 ПТВМ-120Э  2008 - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - - Без изменений 
   4 ПТВМ-120Э  2008   120,0     120,0     120,0     120,0     120,0 - - Без изменений 
   5 ПТВМ-120Э  2008  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     585,0     585,0     585,0     585,0     585,0       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   315,3     322,3     367,2     397,3     403,2       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    269,7     262,7     217,8     187,7     181,8       

2.1.6 РТС "Тушино-1"       240,0     240,0     240,0     240,0     240,0       
 ВК 1 ПТВМ-60 2002  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 - 2025 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   2 ПТВМ-60 2002  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 - 2024 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   3 ПТВМ-60 2002 - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - 2023 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   4 ПТВМ-60 2000  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    234,0     234,0     234,7     234,7     234,7       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   127,6     129,6     135,4     142,2     143,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    106,4     104,4     99,3     92,5     90,8       

2.1.7 РТС "Тушино-2"       180,0     180,0     180,0     180,0     180,0       
 ВК 1 ПТВМ-60 2000  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 - 2023 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   2 ПТВМ-60 2000  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 - 2024 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   3 ПТВМ-60 2000 - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - 2025 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    175,5     175,5     176,0     176,0     176,0       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   90,6     88,1     86,9     87,0     86,8       
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 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    84,9     87,4     89,2     89,0     89,2       

2.1.8 РТС "Тушино-3"       480,0     480,0     480,0     480,0     480,0       
 ВК 1 ПТВМ-120 2002  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2025 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   2 ПТВМ-120 2002  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2026 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   3 ПТВМ-120 2002 - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - 2027 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   4 ПТВМ-120 2002  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    468,0     468,0     469,4     469,4     469,4       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   189,2     235,4     333,7     346,9     355,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    278,8     232,6     135,7     122,5     114,0       

2.1.9 РТС "Тушино-4"       180,0     180,0     180,0     180,0     180,0       
 ВК 1 ПТВМ-60Э 2004  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 - 2026 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   2 ПТВМ-60Э 2004  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 -  - 60,0 - 2027 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   3 ПТВМ-60Э 2004 - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - 2028 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    175,5     175,5     175,5     176,0     176,0       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   90,3     92,5     98,8     103,0     106,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    85,2     83,0     76,7     73,0     70,0       

2.1.10 РТС "Тушино-5"       240,0     240,0     240,0     240,0     240,0       
 ВК 1 ПТВМ-120Э 2005  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2029 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   2 ПТВМ-120Э 2005  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2030 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    234,0     234,0     234,0     234,7     234,7       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   108,3     111,2     115,3     118,8     120,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    125,7     122,8     118,7     115,9     114,2       

2.1.11 РТС "Митино"       480,0     480,0     480,0     480,0     480,0       
 ВК 1 КВ-ГМ-120  2003  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - - Без изменений 
   2 КВ-ГМ-120  2003  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2025 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   3 КВ-ГМ-120  2002 - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - - 120,0 - 2026 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   4 КВ-ГМ-120  2002  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 -  - 120,0 - 2027 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    468,0     468,0     469,4     469,4     469,4       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   173,0     204,5     256,9     259,1     261,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    295,0     263,5     212,5     210,4     207,7       

2.1.12 РТС "Пенягино"       400,0     400,0     400,0     400,0     400,0       
 ВК 1 КВ-ГМ-100-150М 1995  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2023 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   2 КВ-ГМ-100-150М 1995  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2024 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   3 КВ-ГМ-100-150М 1996 - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - 2026 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   4 КВ-ГМ-100-150М 1996  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2025 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    390,0     390,0     391,2     391,2     391,2       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
   144,6     161,1     164,9     164,2     167,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    245,4     228,9     226,3     227,0     223,7       

Всего по РТС ПАО "МОЭК" на территории Москвы за 

исключением ТиНАО: 
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- Установленная мощность     3 773,0     3 610,0     3 520,0     3 520,0     3 520,0     Реконструкция - 9 РТС 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     3 666,0     3 519,8     3 439,5     3 440,8     3 440,8     Вывод из эксплуатации - 2 РТС 

- 
Присоединенная тепл нагрузка в горячей 

воде 
    1 849,1     1 911,2     2 217,2     2 362,2     2 423,4     Без изменений - 1 РТС 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1 816,9     1 608,6     1 222,3     1 078,6     1 017,4       

2.2 КТС                                        

2.2.1 

КТС 

"Акулово"-1 

(зимняя) 

 2xКВГ-6,5-150  1987 - 13,0 - - - - - - - - - - - - - 2019 Вывод из эксплуатации 

2.2.2 

КТС 

"Акулово"-2 

(летняя) 

 3xЗИО-60 1979 - 2,1 - - 7,0 - - 7,0 - - 7,0 - - 7,0 - 2019 

Реконструкция с заменой основного и 

вспомогательного оборудования на 3xКВ-Г-2,32 

и 1xКВ-Г-1,16 

2.2.3 КТС "Косино"  
1xДКВР-10/13 

1xДКВР-10/13 

3xТВГ-8М  

1964 

1970 

1974 

- 37,0 - - - - - - - - - - - - - 2021 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2020 г. тепловой нагрузки потребителей на  

ТЭЦ-22 

2.2.4 КТС-28  2xДКВР-10/13 

2xДКВР-10/13 

1960 

1962 
- 26,0 - - - - - - - - - - - - - 2022 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2021 г. тепловой нагрузки потребителей на  

ТЭЦ-23 

2.2.5 КТС-42 
2xДКВР-10/13 

2xДКВр-10/13 

1958 

1959 
- 26,0 - - - - - - - - - - - - - 2022 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2021 г. тепловой нагрузки потребителей на  

ТЭЦ-23 

2.2.6 КТС-40 
3xДКВР-4/13 

водогр. 
2004 - 7,5 - - 7,5 - - 7,5 - - 4,5 - - 4,5 - 2028 

Реконструкция с заменой 3xДКВР-4/13 на  

3xКВ-Г-1,74 

2.2.7 КТС "Нижние Котлы" 

1xЕ-16/14 ГМ 

(ДЕ-16/14ГМ) 

2xДЕ-16/14ГМ 

1991 - 27,0 - - 27,0 - - 7,7 - - 7,7 - - 7,7 - 2023 
Реконструкция с заменой 3xДЕ-16/14ГМ на 

3xКВ-Г-3,0 

2.2.8 КТС-58 
2xДКВР-6,5/13 

1xДКВР-6,5/13 

1975 

1996 
- 12,6 - - 12,6 - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - 2024 

Реконструкция с заменой 3xДКВР-6,5/13 на 

3xКВ-Г-4,65 

2.2.9 
КТС "Покровское-

Стрешнево" 

2xДКВР-10/13 

1xДКВР-10/13 

2xКВ-ГМ-20  

1967 

1972 

1976 

- 59,5 - - 59,5 - - 59,5 - - 59,5 - - 59,5 - - Без изменений 

2.2.10 КТС "Захарьино" 

1xДКВР-4/13 

1xДКВР-4/13 

1xДКВР-4/13 

1974 

1972 

1978 

- 5,9 - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - 2020 

Реконструкция с заменой 3xДКВР-4/13 на 

2xТермотехник ТТ-100 (2500) и 1xТермотехник 

ТТ-100 (2000) 

Всего по КТС ПАО "МОЭК" на территории Москвы за 

исключением ТиНАО: 
                                  

- Установленная мощность     216,6     119,6     99,7     96,7     96,7       

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     211,2     116,6     97,3     94,4     94,4     Реконструкция - 5 КТС 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    96,5     42,3     58,8     64,8     65,3     Вывод из эксплуатации - 4 КТС 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     114,7     74,4     38,5     29,6     29,1     Без изменений - 1 КТС 

2.3 МК                                        

2.3.1 

МК-309  

Радищевская Верхн. ул. 4, 

с.3-4-5 

3xUnical Trioprex 

380 
2012 - 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - Без изменений 

2.3.2 
МК-339  

Николоямская ул. 57 с.8 

3xUnikal Ellprex-

170 
2011 - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - Без изменений 
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2.3.3 

МК-342  

Николоямский пер. 3а к.4 

с.3 

1xЗИО-МГ (НР-

18) 

5xЗИО-60 

1999 - 4,5 - - - - - - - - - - - - - 2020 
Вывод из эксплуатации при переключении в 

2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-8 

2.3.4 

МК-223  

Долгоруковская ул. 33, с. 

13 

7xUniсal Ellprex 

1850 

2xUnikal Ellprex-

1320 

2016 

2010 
- 13,4 - - 13,4 - - 13,4 - - 13,4 - - 13,4 - - Без изменений 

2.3.5 
МК-237  

Дмитровка М. ул. 14, с. 3 

4xUnical Ellprex 

420 
2012 - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - Без изменений 

2.3.6 

МК-232  

Каретный М. пер. 14/11, 

с. 2 

11xЗИО-МГ 2009 - 5,5 - - - - - - - - - - - - - 2021 
Вывод из эксплуатации при переключении в 

2021 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23 

2.3.7 
МК-236  

Цветной бульв. 21 с.13 
7xЗИО-МГ 2009 - 3,5 - - - - - - - - - - - - - 2020 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23 

2.3.8 

МК-107  

Сухаревский М. пер. 10 

с.2 

3xUnical Ellprex 

420 
2012 - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - Без изменений 

2.3.9 
МК "Пансионат"  

Правобережная ул., 4, к.3 

1xКВа-1,0 Гн 

(Факел-Г/ГБЛ-

1н(М)) 

1xКВа-1,0 Гн  

2xКВа-1,0 Гн  

3xКВа-1,0 Гн  

2xКВа-1,0 Гн  

2002 

2006 

1992 

1995 

1996 

- 7,7 - - 6,9 - - 6,9 - - 6,9 - - 6,9 - 2021 
Реконструкция с заменой 10xФакел-Г на  

3xКВ-Г-2,0 и 2xКВ-Г-1,0 

2.3.10 
ПК "Правобережная" 

Правобережная ул., 4, к.3 

1xWitermo ЗV-

2,5-10-115 
1998 - 2,2 - - - - - - - - - - - - - 2020 Вывод из эксплуатации 

2.3.11 
МК "Михалковская" 

Михалковская ул. 46 к.1 

1xWitermo SLK-

ЗV-2,5 

1xРЕВОТЕРМ 

(RFW 4000/RH) 

2011 - 6,2 - - 6,2 - - 6,2 - - 6,2 - - 6,2 - 2024 
Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.12 
МК-133 

Рыбинская 3-я ул. 28А 

3xUnical Ellprex 

510 
2013 - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - - Без изменений 

2.3.13 
МК-136  

Русаковская ул. 18/20 
3xЗИО-МГ 2001 - 1,5 - - - - - - - - - - - - - 2018 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23 

2.3.14 

МК-137  

Сокольнический Вал ул., 

1 с.3 

4xTrisecal 3P 450 2008 - 1,5 - - 1,5 - - 1,5 - - 1,5 - - 1,5 - 2029 
Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.15 
МК-344  

Кирпичная ул. 50 с.2 

3xUnical Ellprex 

2200 
2013 - 5,7 - - 5,7 - - 5,7 - - 5,7 - - 5,7 - - Без изменений 

2.3.16 

МК-104  

Садовая-Сухаревская ул. 

8/12  

6xЗИО-МГ 
1999 

2000 
- 3,0 - - - - - - - - - - - - - 2018 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23 

2.3.17 
МК-110  

Сретенка ул., 27 с.8 
4xЗИО-МГ 

1999 

2000 
- 2,0 - - - - - - - - - - - - - 2018 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23 

2.3.18 
МК-118  

Костянский пер., 10 с.4 
9xЗИО-МГ 1997 - 4,5 - - - - - - - - - - - - - 2020 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23 

2.3.19 
МК-122  

Даев пер., 29а с.2 
5xЗИО-МГ 2002 - 2,5 - - - - - - - - - - - - - 2019 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2019 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23 
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2.3.20 

МК-131  

Красносельская М. ул. 12 

с.2 

4xUnikal Ellprex-

510 
2011 - 1,8 - - 1,8 - - 1,8 - - 1,8 - - 1,8 - - Без изменений 

2.3.21 
МК Перовского суда  

Кусковская ул. 8 с.6 

1xЗИОСАБ-500 

1xЗИОСАБ-750 
2006 - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - 2025 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.22 
МК «Оранжерейная»  

Оранжерейная ул., 8А с.1 

8xМинск-1 

2xМинск-1М 

2xМинск-1М 

2007 

2008 

2013 

- 6,2 - - 6,2 - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - 2024 
Реконструкция с заменой основного 

оборудования на 4хКВ-Г-1,74 

2.3.23 
МК «Каскадная»  

Каскадная ул., 21А с.1 
2xТВГ-4Р 1984 - 8,6 - - 8,6 - - 8,6 - - 8,6 - - 8,6 - 2024 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.24 

МК "Школа-интернат"  

Красковский 1-й пр., 38Б 

с.4 

3xUniсal Ellprex 

760 
2007 - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - - Без изменений 

2.3.25 
МК «Щербинка»  

Типографская ул., 5б 
4xLOOS UT-L 12 2010 - 5,2 - - 5,2 - - 5,2 - - - - - - - 2029 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2029 г. тепловой нагрузки на ГТЭС "Щербинка" 

2.3.26 

МК «Толстопальцево»  

п. Толстопальцево, 

Ленина ул., 51 с.1 

3xVitoplex-100 2007 - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - 2023 
Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.27 
МК «Новобратцево»  

Центральная ул., 2 с.1 

2xКСВа-2.5Гс 

2xКСВ-2.5 

2010 

2011 
- 8,6 - - - - - - - - - - - - - 2022 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2022 г. на РТС "Митино" 

2.3.28 
МК-233  

Новослободская ул., 3 с.6 

3xUnicall Ellprex 

340 HT 
2012 - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - Без изменений 

2.3.29 
МК-234  

Новослободская ул. 29 с.1 
6xЗИО-МГ 2000 - 3,0 - - - - - - - - - - - - - 2020 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-21 

2.3.30 
МК-319 «Самокатная»  

Самокатная ул., 1а 
2xУн-6 

1967 

1971 
- 0,9 - - - - - - - - - - - - - 2018 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-8 

2.3.31 
МК-323  

Солженицына ул., 29/18 
2xЗИО-МГ 2001 - 1,0 - - - - - - - - - - - - - 2018 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-8 

2.3.32 
МК-322  

Солженицына ул., 33 с.3 

3xUnikal Ellprex-

340 
2011 - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - Без изменений 

2.3.33 
МК-314  

Гжельский пер., 15 

3xUnical Ellprex 

420 
2012 - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - Без изменений 

2.3.34 

МК-321  

С. Радонежского ул., 13/1 

с.6  

2xЗИО-МГ 2007 - 1,0 - - - - - - - - - - - - - 2020 
Вывод из эксплуатации при переключении в 

2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-8 

2.3.35 
МК-345  

Кирпичный 1-й пер. 15 с.2 

3xUniсal Ellprex 

510 
2016 - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - - Без изменений 

2.3.36 

АИТ № 1 АБВ  

Соколово-Мещерская ул. 

27 к.1 

2xКВА-2,5 2008 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2025 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.37 
АИТ № 2А 

Юровская ул. 95 к.1 с.1 
2xКВ-2,5 2006 - 4,3 - - 4,3 - - 5,7 - - 5,7 - - 5,7 - 2024 

Реконструкция с заменой 2xКВ-2,5 на 

3xТермотехник (2200) 

2.3.38 

АИТ № 3АБ-1 

Новокуркинское шоссе 35 

к.2 с.1 

2xТНК-ЕVО-10 2002 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2021 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.39 

АИТ № 3АБ-2 

Новокуркинское шоссе 25 

к.2 с.1 

2xТермотехник 

(2500) 
2017 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - Без изменений 
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2.3.40 
АИТ № 4-1 

Соловьиная Роща ул. 11 

2xТермотехник 

(2000) 
2017 - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - Без изменений 

2.3.41 

АИТ № 4-2 

Соловьиная Роща ул. 9 

к.1 

2xТНК-ЕVО-9 2005 - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - 2018 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2000) 

2.3.42 
АИТ № 5 

Родионовская ул. 5 с.1 
2xТНК-ЕVО-9 2002 - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - 2021 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2000) 

2.3.43 

АИТ № 5А-1 

Соловьиная Роща ул. 10 

с.3 

2xКВ-1,5 2005 - 2,6 - - 3,8 - - 3,8 - - 3,8 - - 3,8 - 2019 
Реконструкция с заменой основного 

оборудования на 2xТермотехник (2200) 

2.3.44 

АИТ № 5А-2 

Соловьиная Роща ул. 8, 

с.2 

2xКВА-1 2004 - 1,7 - - 1,7 - - 1,7 - - 1,7 - - 1,7 - 2020 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(1000) 

2.3.45 

АИТ № 6  

Соколово-Мещерская ул. 

4 к.1 

2xТермотехник 

(2500) 
2017 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - Без изменений 

2.3.46 
АИТ № 7А 

Воротынская ул. 16 к.1 
2xТНК-ЕVО-10 2001 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2019 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.47 
АИТ № 7Б 

Воротынская ул. 12 к.1 
2xТНК-ЕVО-10 2001 - 4,3 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - 2021 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на 3xТермотехник (2500) 

2.3.48 

АИТ № 8 

Куркинское шоссе 50 к.1 

с.1 

2xТНК-ЕVО-10 2002 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2021 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.49 
АИТ № 8А 

Родионовская ул. 18 
2xКВ-2,0 ГМ 2012 - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - 2026 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2000) 

2.3.50 
АИТ № 9-1 

Куркинское шоссе 48 к.2 

2xDHAL BWK-

200 
2005 - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - 2019 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.51 
АИТ № 9-2 

Куркинское шоссе 38 к.1 

2xDHAL BWK-

2500 
2005 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2022 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.52 
АИТ № 10 

Ландышевая ул. 14 с.2 

2xКВ-2,0 

2xКВ-2,0 
2005 - 6,9 - - 8,6 - - 8,6 - - 8,6 - - 8,6 - 2018 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на 4xТермотехник (2500) 

2.3.53 

АИТ № 11-1 

Новокуркинское шоссе 51 

с.7 

2xКВА-2.5 2005 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2022 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.54 

АИТ № 11-2 

Новокуркинское шоссе 51 

с.5 

2xТермотехник 

(2500) 
2016 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - Без изменений 

2.3.55 

АИТ № 12-1 

Соколово-Мещерская ул. 

34 с.1 

2xHWK-2500 2005 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2020 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.56 

АИТ № 12-2 

Новокуркинское шоссе 45 

с.1 

2xТНК-ЕVО-10 2002 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2021 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 
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2.3.57 

АИТ № 12-3 

Соколово-Мещерская ул. 

26 с.1 

2xHWK-2500 2003 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2021 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.58 

АИТ № 13 

Соловьиная Роща ул. 14, 

с.2 

1xVitomax-200 

(2100)  

1xVitomax-200 

(2600) 

2005 - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - 2022 
Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.59 
АИТ № 14 

Соловьиная Роща ул. 6 с.2 
2xТНК-ЕVО-10 2002 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2022 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.60 

АИТ № 15-1 

Соколово-Мещерская ул. 

16/114 

2xКВ-2,5 2007 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2025 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.61 
АИТ № 15-2 

Родионовская ул. 12 
2xКВ-2,5 2006 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2020 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 

2.3.62 

АИТ № 15-3 

Соколово-Мещерская ул. 

8 с.2 

3xКВ-3,0 2006 - 7,7 - - 7,7 - - 7,7 - - 7,7 - - 7,7 - 2024 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 3xТермотехник  

ТТ-100 (3000) 

2.3.63 

АИТ № 16 

Куркинское шоссе 17 к.2 

с.1 

2xКВА-1.5 2005 - 2,6 - - 2,6 - - 2,6 - - 2,6 - - 2,6 - 2022 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(1500) 

2.3.64 

АИТ № 31А 

Соколово-Мещерская ул. 

29 

1xDe Dietrich C 

330-500ECO 

2xDe Dietrich C 

330-570ECO 

2014 - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - 2027 
Техническое перевооружениес заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.65 

АИТ № 31Б 

Соколово-Мещерская ул. 

29 

1xDe Dietrich C 

330-500ECO 

2xDe Dietrich C 

330-570ECO 

2014 - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - 2027 
Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.66 

АИТ № 31В 

Соколово-Мещерская ул. 

29 

De Dietrich C 330-

430ECO 
2014 - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - 2027 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.67 

АИТ № 32А 

Соколово-Мещерская ул. 

25 

De Dietrich C 330-

430ECO 
2014 - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - 2027 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.68 

АИТ № 32Б 

Соколово-Мещерская ул. 

25 

1xDe Dietrich C 

330-500ECO 

2xDe Dietrich C 

330-570ECO 

2014 - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - 2027 
Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.69 

АИТ № 32В 

Соколово-Мещерская ул. 

25 

1xDe Dietrich C 

330-500ECO 

2xDe Dietrich C 

330-570ECO 

2014 - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - 2027 
Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.3.70 

АИТ К.З. 

Соколово-Мещерская ул. 

20 к.1 с.1 

2xТНК-ЕСО/09 2003 - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - - 4,3 - 2021 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2500) 
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2.3.71 
АИТ Ш.Ю. 

Юровская ул. 97 с.2 
2xКВА-2.0 2005 - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - 2022 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на 2xТермотехник 

(2000) 

Всего по МК ПАО "МОЭК" на территории Москвы за 

исключением ТиНАО: 
                                  

- Установленная мощность     242,0     202,6     203,7     198,5     198,5     
Реконструкция и тех.перевооруженние - 39 МК 

и АИТ 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     235,9     197,8     199,0     194,0     194,0     Вывод из эксплуатации - 15 МК 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    122,5     108,2     110,6     107,0     108,4     Без изменений - 17 МК и АИТ 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     113,5     89,5     88,5     87,1     85,6       

Всего по ПАО "МОЭК" на территории Москвы за 

исключением ТиНАО: 
                                  

- Установленная мощность     4 231,6     3 842,2     3 823,4     3 815,3     3 815,3     
Реконструкция и тех.перевооруженние - 9 РТС, 

5 КТС, 39 МК и АИТ 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     4 113,1     3 746,4     3 735,9     3 729,2     3 729,2     Вывод из эксплуатации – 2 РТС, 4 КТС, 15 МК 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    2 068,1     2 061,7     2 386,6     2 534,0     2 597,1     Без изменений - 1 РТС, 1 КТС, 17 МК и АИТ 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2 045,0     1 684,7     1 349,3     1 195,2     1 132,1     
Передача на баланс с 01.01.2019 - 27 КТС, 30 

МК (ООО «ТСК Новая Москва») 

  
Источники ПАО "МОЭК" на территории 

ТиНАО 
                                    

2.4 КТС  22                                     

2.4.1 
КТС "Знамя Октября"  

(пос. Рязановское) 

2xКВГ-7,56-150  

2xТВГ-8М  

2001 

1980 
-  -  - - 29,0 - - 29,0 - - 37,0 - - 48,0 - 

2030 

2034 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования: 

в 2030 г. - замена 2xТВГ-8М на 2xКВ-Г-14,0 

в 2034 г. - замена 2xКВГ-7,56-150 на 2xКВ-Г-

14,0 

2.4.2 
КТС "Остафьево"  

(пос. Рязановское) 

1xКВГ-7,56-150 

1xКВГ-7,56-150 

1992 

1994 
-  -  - - 13,0 - - 13,0 - - 13,0 - - 13,0 - 2023 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.4.3 
КТС "Фабрика им. 1 Мая"  

(пос. Рязановское) 

3xДКВР 6,5-13 

(Е-6,5-14) 
1984 -  -  - - 12,7 - - 19,2 - - 22,4 - - 22,4 - 

2023 

2029 

Реконструкция с заменой 3xДКВР-6,5-13 на 

3хКВ-Г-8,7: 

в 2023 г. - замена 2xДКВР-6,5-13 на 2хКВ-Г-8,7 

в 2029 г. - замена 1xДКВР-6,5-13 на 1хКВ-Г-8,7 

2.4.4 
КТС-1 "Щербинка"  

(г.о. Щербинка) 

2xДКВР-10/13 

вод. 

1xТВГМ-30  

1xТВГМ-30  

2014 

1970 

1971 

-  -  - - 73,0 - - 73,0 - - 73,0 - - 73,0 - 2018 
Реконструкция с замной поверхностей нагрева 

1xТВГМ-30 (Ст.№ 4) 

2.4.5 
КТС-3 "Щербинка"  

(г.о. Щербинка) 

3xКВГ-2,5-93 

2xБратск 

2007 

1991 
-  -  - - 6,5 - - 6,5 - - 21,7 - - 21,7 - 

2020 

2028 

2029 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования: 

в 2020 г. - вывод 2xБратск; 

в 2028 г. - замена 2xКВГ-2,5-93 на 2хКВ-Г-7,56; 

в 2029 г. - замена 1xКВГ-2,5-93 на 1хКВ-Г-7,56 

и ввод 1xКВ-Г-2,5 

2.4.6 
КТС "Коммунарка"  

(пос. Сосенское) 

3xЕ-16-1,4гм  

(ДЕ-16/14гм) 
1991 -  -  - - 26,1 - - - - - - - - - - 2023 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2022 г. тепловых нагрузок потребителей на 

Южное Бутово 
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2.4.7 
КТС "Яковлево"  

(пос. Десеновское) 

2xЕ-1/9-1Г  

1xЕ-1/9-1Г 

2xТВГ-4р 

1976 

2016 

1976 

-  -  - - 10,6 - - 28,1 - - 32,5 - - 32,5 - 
2027 

2029 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на 5xКВ-Г-7,56: 

в 2027 г. - замена 3xЕ-1/9-1Г на 3xКВ-Г-7,56; 

в 2029 г. - замена 2xТВГ-4р на 2xКВ-Г-7,56 

2.4.8 
КТС-1 "Московский"  

(пос. Московский) 

2xКВГМ-4,65-

150 

5xКВГМ-11,63-

150 

2010 

2010 
-  -  - - 58,0 - - 58,0 - - 58,0 - - 58,0 - 

2025 

2026 

2030 

Реконструкция с аменой поверхностей нагрева: 

- на 2xКВГМ-11,63-150 (ст.№ 4, 5) в 2025 г. 

- на 3xКВГМ-11,63-150 (ст.№ 3, 6, 7) в 2026 г. 

- на 2xКВГМ-4,65-150 (ст.№ 1, 2) в 2030 г. 

2.4.9 
КТС-2 "Московский"  

(пос. Московский) 

2xТВГ-8М 

4xТВГ-8М 

1971 

1972 
-  -  - - 48,0 - - 48,0 - - 48,0 - - 48,0 - 

2023 

2024 

Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

на 4xТВГ-8М: в 2023 г. - котлы № 2, 5 и в 2024 

г. - котлы № 1, 6 

2.4.10 
КТС "Мосрентген"  

(пос. Мосрентген) 

1xКВГМ-10 

1xКВГМ-10 

1xКВГМ-10 

1997 

1986 

1979 

-  -  - - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - 2019 
Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

на 1xКВГМ-10-150 (ст.№ 2) 

2.4.11 

КТС № 307 КЭЧ "Теплый 

Стан"  

(пос. Мосрентген) 

2xКВГМ-20-150 

1xКВГМ-20-150 

1979 

1983 
-  -  - - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - - 60,0 - 

2019 

2020 

2021 

Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

на 3xКВГМ-20-150: в 2019 г. котел № 2, в 2020 

г. котел № 3, в 2021 г. котел № 1,  

2.4.12 
КТС № 153 п. Ватутинки  

(пос. Десеновское) 

ДКВР-10/13 

ДКВР-10/13 

ДКВР-10/13 

1966 

1967 

1972 

-  -  - - - - - - - - - - - - - 2021 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2021 г. тепловой нагрузки потребителей на 

новую котельную п. Ватутинки (4xКВ-Г-9,65) 

2.4.13 
КТС № 18  

(пос. Киевский) 

1xКВГМ-10 

1xКВГМ-10 

1982 

1983 
-  -  - - 20,0 - - 24,0 - - 24,0 - - 24,0 - 

2024 

2032 

Реконструкция с установкой 1xКВ-Г-4,65 (2024 

г.) и заменой поверхностей нагрева на 

действующих 2xКВГМ-10 (2032 г.) 

2.4.14 
КТС № 36 

(пос. Первомайское) 

1xКВ-ГМ-10 

2xКВ-ГМ-10 

1984 

1987 
-  -  - - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - 2024 

Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

на 1xКВ-ГМ-10-150 (ст. № 5) 

2.4.15 
КТС № 38 

(пос. Первомайское) 
3xДКВР-6,5/13 1975 -  -  - - 12,7 - - 12,8 - - 17,2 - - 17,2 - 

2023 

2029 

Реконструкция с заменой 3xДКВР-6,5/13 на 

3xКВ-Г-5,0 и вводом в эксплуатацию 1xКВ-Г-

5,0: 

в 2023 г. - замена 2xДКВР-6,5/13 на 2xКВ-Г-5,0 

в 2029 г. - замена 1xДКВР-6,5/13 на 1xКВ-Г-5,0 

и ввод 1xКВ-Г-5,0 

2.4.16 
КТС № 8 

(пос. Кокошкино) 

1xЕ-10-14ГМ 

(ДКВР-10-13 ГМ) 

1xДКВР-10/13 

1xЕ-10-1.4ГМ 

(ДКВр-10-13 ГМ) 

2005 

1973 

2009 

-  -  - - 19,5 - - 19,5 - - 36,7 - - 36,7 - 

2025 

2028 

2030 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на: 

в 2025 г. - замена 2xДКВР-10/13 на 2xКВ-Г-7,56 

(ст.№ 1, 2) 

в 2028 г. - замена 1xДКВР-10/13 (ст.№ 3) на 

1xКВ-Г-7,56 и ввод в эксплуатацию 1xКВ-Г-10; 

в 2030 г. - ввод в эксплуатаццию 1xКВ-Г-10. 

2.4.17 
КТС № 51 

(пос. Новофедоровское) 

1xДКВР-10/13 

1xДКВР-10/13 

1xДКВР-10/13 

1973 

1971 

1976 

-  -  - - 19,5 - - 19,5 - - 19,5 - - 19,5 - 2027 
Реконструкция с заменой основного 

оборудовани 3xДКВР-10/13 на 3xКВ-Г-7,56 

2.4.18 
КТС "Кокошкино"  

(пос. Кокошкино) 

2xVitomax-300 

LT 
2008 -  -  - - 10,1 - - 10,1 - - 10,1 - - 10,1 - 2031 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.4.19 
КТС "Былово"  

(пос. Краснопохорское) 

2xКСВ-3,15 (ВК-

22) 
1999 -  -  - - 5,4 - - 10,3 - - 13,8 - - 13,8 - 

2027 

2031 

Реконструкция с заменой 2xКСВ-3,15 (ВК-22) 

на 4xКВ-Г-4,0: 

в 2027 г. - замена 2xКСВ-3,15 (ВК-22) на 2xКВ-

Г-4,0 и ввод 1xКВ-Г-4,0 

в 2031 г. - ввод 1xКВ-Г-4,0 
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2.4.20 
КТС "Красная Пахра"  

(пос. Краснопохорское) 

4xКСВ-3,15 (ВК-

22) 
1996 -  -  - - 10,8 - - 10,8 - - 13,8 - - 13,8 - 2029 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на 4xКВ-Г-4,0 

2.4.21 
КТС "Красное"  

(пос. Краснопохорское) 

3xЕ-4-14гм 

(ДКВР-4/13 вод.) 
1994 -  -  - - 7,8 - - 9,0 - - 9,0 - - 9,0 - 2027 

Реконструкция с заменой 3xЕ-4-14гм на 3xКВ-

Г-3,48 

2.4.22 

КТС "Шишкин лес"  

(пос. Михайлово-

Ярцевское) 

1xДКВР-6,5/13 

вод. 

1xДКВР-6,5/13 

вод. 

1xДКВР-6,5/13 

вод. 

1964 

1965 

1968 

-  -  - - 12,7 - - - - - - - - - - 2023 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2022 г. тепловой нагрузки потребителей на 

Новую КТС "Шишкин Лес" 

2.4.23 
КТС "Вороново"  

(пос. Вороновское) 

2xДКВР-10/13 

вод. 

1xДКВР-10/13 

вод. 

1972 

1975 
-  -  - - 19,5 - - 19,5 - - 19,5 - - 19,5 - 2025 

Реконструкция с заменой 3xДКВР-10/13 вод. на 

3xКВ-Г-7,56 

2.4.24 
КТС "Рогово"  

(пос. Роговское) 

2xДКВР-4/13 вод. 

2xДКВР-4/13 вод. 

1981 

1988 
-  -  - - 10,4 - - 10,4 - - 12,0 - - 12,0 - 

2028 

2029 

Реконструкция с заменой 4xДКВР-4/13 на 4xКВ-

Г-3,48: 

в 2028 г. 2xДКВР-4/13 на 2xКВ-Г-3,48 

в 2029 г. 2xДКВР-4/13 на 2xКВ-Г-3,48 

2.4.25 
КТС "Щапово"  

(пос. Щаповское) 
2xТВГ-8М 1976 -  -  - - 16,6 - - 16,6 - - 16,6 - - 16,6 - 2026 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.4.26 
КТС "Кленово"  

(пос. Кленовское) 

3xДКВР-6,5/13 

вод. 
1972 -  -  - - 12,9 - - 12,9 - - 12,9 - - 12,9 - 2024 

Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

на 2xДКВР-6,5/13 вод. (Ст. № 1, 3) 

2.4.27 
КТС "Курилово"  

(пос. Щаповское) 

1xДКВР 4/13 

2xДКВР-6,5/13 

2xNBO 1500 

(паровой) 

1981 

1985 

2009 

-  -  - - 13,1 - - 13,1 - - 13,1 - - 13,1 - 2018 

Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

на  

1xДКВР-4/13 и 2xДКВР-6,5/13 

Всего по КТС ПАО "МОЭК" не территории ТиНАО                                   

- Установленная мощность:     0,0     587,9     583,4     643,8     654,8     Реконструкция и тех. перевооружение - 24 КТС 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     0,0     567,1     565,7     626,5     637,4     Вывод из эксплуатации - 3 КТС 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    0,0     261,5     331,5     443,5     484,9       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,0     305,6     234,2     182,9     152,5       

2.5 МК                                        

2.5.1 
МК "Гора"  

(пос. Рязановское) 

3xЗИО-60 

1xЗИО-60 

1983 

2013 
-  -  - - 3,4 - - 3,4 - - 9,9 - - 9,9 - 

2019 

2029 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования в 2 этапа: в 2019 - замена 4xЗИО-

60 на БМК-3,4 в составе 4xКВ-Г-1,0 

в 2029 г. - ввод в эксплуатацию БМК-6,45 в 

составе 3xКВ-Г-2,5. 

2.5.2 МК-4 (г. Щербинка) 8xКСВ-0,93 2007 -  -  - - 6,4 - - 6,4 - - - - - - - 2028 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2028 г. тепловой нагрузки потребителей на КТС-

3 "Щербинка" 

2.5.3 МК-5 (г. Щербинка) 

1xНИИСТУ-5 

1xНИИСТУ-5 

3xНИИСТУ-5 

2010 

2011 

2012 

-  -  - - 2,2 - - 2,2 - - 2,2 - - 2,2 - 2022 
Реконтсрукция с заменой поверхностей нагрева 

на 2xНИИСТУ-5 

2.5.4 
МК "Радиоцентр"  

(пос. Филимонковское) 

1xКВа-1,0Гн 

1xКВа-1,0Гн 

1996 

1994 
-  -  - - 1,7 - - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - 2023 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-0,9 в составе 2xКВ-Г-0,5 

2.5.5 
МК "Марьино" 

(пос. Филимонковское) 

3xКСВаУ-0,63 

ЛЖ 
2000 -  -  - - 1,6 - - 0,6 - - 0,6 - - 0,6 - 2024 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-0,6 в составе 2xКВ-Г-0,35 
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2.5.6 
МК "Изварино"  

(пос. Внуковское) 

3xЕ-1,0-9 ГН 

(МЗК-7АГ-1) 

переведен в 

водогр. режим 

1986 -  -  - - 3,4 - - 5,1 - - 5,1 - - 5,1 - 
2019 

2027 

Реконструкция с заменой 3xЕ-1,0-9 ГН на 

4xТермотехник ТТ-50 (980) - в 2019 г.; 

Ввод в эксплуатацию 2xТермотехник ТТ-50 

(980) - в 2027 г.  

2.5.7 
МК "Переделкино"  

(пос. Внуковское) 

1xУниверсал-6М 

1xУниверсал-6М 

2xДВЕ-22  

1989 

1986 

2004 

-  -  - - 1,4 - - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 - 2023 
Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-1,3 в составе 3xКВ-Г-0,5 

2.5.8 

МК "Внуковская 

больница"  

(пос. Внуковское) 

2xЗиОСаБ 350  

(КВа-0,35ЛЖ/ГН) 
2004 -  -  - - 0,6 - - 0,6 - - 0,6 - - 0,6 - 2027 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-0,6 в составе 2xКВ-Г-0,35 

2.5.9 

МК "Внуковская 

гимназия"  

(пос. Внуковское) 

4xКЧМ-5 1999 -  -  - - 0,3 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - 2027 
Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-1,1 в составе 4xКВ-Г-0,31 

2.5.10 
МК "Рассказовка"  

(пос. Внуковское) 

2xVissmann 

Vitoplex 100 (280 

кВт) 

2006 -  -  - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - 2030 
Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.5.11 
МК "Бор"  

(пос. Десеновское) 

2xWitermo 3V-

2,0-10-115 
1985 -  -  - - 7,6 - - 7,6 - - 7,6 - - 7,6 - 2021 

Реконструкция котельной с заменой основного 

оборудования на БМК-7,56 в составе 4xКВ-Г-2,2 

2.5.12 
МК № 34 

(пос. Киевский) 

2xКВ-ТС-1 

1xREX-200  

1992 

2012 
-  -  - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - Без изменений  

2.5.13 
МК № 21 (х. Ильичевка) 

(пос. Первомайское) 

6xКва-1,0Г  

(Факел- Г) 
1994 -  -  - - 1,3 - - 21,5 - - 21,5 - - 21,5 - 

2020 

2026 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования: 

в 2020 г. - на БМК-1,3 в составе 3xКВ-Г-0,5; 

в 2026 г. - на БМК-21,5 в составе 5xКВ-Г-5,0 

2.5.14 
МК № 33  

(п. Первомайское) 

3xТермотехник 

ТТ-100 (2000) 
2011 -  -  - - 8,6 - - 8,6 - - 8,6 - - 8,6 - 2019 

Реконструкция с вводом в эксплуатацию 

2xТермотехник ТТ-100 (2000) 

2.5.15 
МК № 22 

(пос. Марушкинское) 

5xЗИО-60 

1xЗИО-60 

1979 

2013 
-  -  - - 5,4 - - 5,4 - - 5,4 - - 6,9 - 

2023 

2033 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования 3xЗИО-60 на 

аналогичное - в 2023 г. 

Реконструкция с заменой на БМК-6,88 в составе 

4xКВ-Г-2,0 - в 2033 г. 

2.5.16 
МК 32  

(п. Толстопальцево) * 
2xREX-10 2013 -  -  - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - Без изменений 

2.5.17 
МК № 46 

(пос. Марушкинское) 
2xРамзина-1  1974 -  -  - - 0,7 - - 0,7 - - 0,7 - - 0,7 - 2019 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-0,72 в составе 2xКВ-Г-

0,42 

2.5.18 
МК № 27 (д. Кузнецова) 

(пос. Новофедоровское) 
2xЗИО-60 1986 -  -  - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - 2020 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-0,43 в составе 2xКВ-Г-

0,25 

2.5.19 
МК "Пожарное депо"  

(пос. Новофедоровское) 
1xREX-30 2013 -  -  - - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - Без изменений 

2.5.20 МК № 10 п. Мамыри 3xНИИСТУ-5 2014 -  -  - - - - - - - - - - - - - 2022 

Вывод из эксплуатации при переключении в 

2022 г. тепловой нагрузки на КТС № 307 КЭЧ 

"Теплый Стан" 

2.5.21 

МК "Секерино" 

(пос. Михайлово-

Ярцевское) 

3xЗиО-60 1999 -  -  - - 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - 2027 
Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-1,0 в составе 3xКВ-Г-0,4 

2.5.22 
МК "Каменка"  

(пос. Роговское) 
2xИшма-100 2004 -  -  - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - 2018 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 
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2.5.23 
МК "Ильино" 

(пос. Роговское) 

1xProtherm-50 

PLO 

1xProtherm-50 

КLOМ 

2013 

2014 
-  -  - - 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - 2032 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-0,1 в составе 2xКВ-Г-0,05 

2.5.24 
МК "Ознобишино"  

(пос. Щаповское) 

1xКЧМ-5 

1xКЧМ-7 

2011 

2011 
-  -  - - 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - - Без изменений 

2.5.25 
МК "ДРП-3"  

(пос. Щаповское) 

1xRiello RTQ-105 

1xRiello RTQ-109 

2011 

2016 
-  -  - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - Без изменений 

2.5.26 
МК "Минзаг" 

(пос. Краснопахорское) 

2xVissmann 

Vitoplex-100 SX1 
2004 -  -  - - 1,9 - - 1,9 - - 1,9 - - 1,9 - 2029 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

2.5.27 

МК "Михайловское" 

(пос. Михайлово-

Ярцевское) 

5xТеплогенерато

р 

2xREX-15 

2005 

2013 
-  -  - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - Без изменений 

2.5.28 
МК "БКУ-350"  

(пос. Щаповское) 

1xRiello RTQ 154 

1xRiello RTQ 203 

2016 

2016 
-  -  - - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - 4,5 - 2034 

Реконструкция с заменой БКУ-350 на БМК-4,5 в 

составе 3xКВ-Г-1,74 

2.5.29 
МК "Кузенево"  

(пос. Щаповское) 

3xAE-2026 

Электрокотлы 
1999 -  -  - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 

2.5.30 
МК "Спортбаза Щапово"  

(пос. Щаповское) 

2xДКВР-4-13 

1xREX-350 

1972 

2009 
-  -  - - 8,2 - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - 2023 

Реконструкция с заменой 2xДКВР-4-13 на 

1xREX-350 

Всего по МК ПАО "МОЭК" на территории ТиНАО:                                   

- Установленная мощность     0,0     61,9     80,4   - 80,5   - 86,1     Реконструкция и тех. перевооружение - 21 МК 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     0,0     60,3     78,6     78,7     84,2     Вывод из эксплуатации - 3 МК 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    0,0     36,2     56,5     59,9     65,0     Без изменений - 6 МК 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,0     24,1     22,1     18,8     19,2       

Всего по ПАО "МОЭК" на территории ТиНАО:                                   

- Установленная мощность     0,0   - 649,8 - - 663,8 - - 724,3 - - 740,9 -   
Реконструкция и тех. перевооружение - 24 КТС 

и 21 МК 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     0,0   - 627,5 - - 644,3 - - 705,2 - - 721,6 -   Вывод из эксплуатации - 3 КТС и 3 МК 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    0,0   - 297,7 - - 388,1 - - 503,5 - - 549,9 -   Без изменений - 6 МК 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,0   - 329,7 - - 256,3 - - 201,7 - - 171,7 -     

Всего по источникам ПАО "МОЭК":                                     

- Установленная мощность     4 231,6     4 581,9     4 487,2     4 539,5     4 556,2     
Реконструкция и тех. перевооружение - 9 РТС, 

29 КТС, 60 МК и АИТ 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     4 113,1     4 461,6     4 380,2     4 434,4     4 450,8     Вывод из эксплуатации - 2 РТС, 7 КТС и 18 МК 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    2 068,1     2 359,4     2 774,6     3 037,4     3 147,0     Без изменений - 1 РТС, 1 КТС, 23 МК 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2 045,0     2 102,2     1 605,6     1 396,9     1 303,7     
Передача на баланс с 01.01.2019 - 27 КТС,  

30 МК (ООО «ТСК Новая Москва») 

III Источники ООО "ТСК Мосэнерго"                                     

3.1 РТС                                        

3.1.1 РТС-1 г. Зеленоград       300,0     300,0     300,0     300,0     300,0       
 ВК 5 ПТВМ-100/150 2008  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -     
   6 ПТВМ-100/150 2003  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -     
   7 ПТВМ-100/150 2002 - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - 2026 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
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 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     292,2     292,2     292,2     292,2     292,2       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде:  
    118,2     114,4     111,2     110,0     109,8       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     174,1     177,8     181,1     182,3     182,4       

3.1.2 РТС-2 г. Зеленоград       600,0     600,0     600,0     600,0     600,0       
 ВК 1 ПТВМ-100 2007  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -     
   2 ПТВМ-100 2015  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -     
   3 ПТВМ-100 2003  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -     
   4 ПТВМ-100 2004  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -     
   5 ПТВМ-100 2006  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2026 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   6 ПТВМ-100 2009 - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 -     
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      584,5     584,5     584,5     584,5     584,5       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде:  
    247,9     260,7     365,7     430,6     441,4       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      336,6     323,7     218,7     153,8     143,0       

3.1.3 РТЭС-3 г. Зеленоград       400,0     400,0     400,0     400,0     400,0       
 ВК 1 КВ-ГМ-100  2006  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2026 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   2 КВ-ГМ-100  2008  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2028 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   3 КВ-ГМ-100  2005  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2025 Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 
   4 КВ-ГМ-100  2002  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -     
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      389,6     389,6     389,6     391,2     391,2       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде:  
    137,2     141,8     154,2     160,2     162,8       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      252,4     247,8     235,4     231,0     228,4       

3.1.4 РТС-4 г. Зеленоград       432,6     400,0     400,0     400,0     400,0       
 ВК 1 ДЕ-25/14 1995  - 16,3 -  - - -  - - -  - - -  - - - 2019 Вывод из эксплуатации 
   2 ДЕ-25/14 1995  - 16,3 -  - - -  - - -  - - -  - - - 2019 Вывод из эксплуатации 

   3 КВ-ГМ-100  1995  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2023 
Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

и вспомогательного оборудования 

   4 КВ-ГМ-100  1995  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2024 
Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

и вспомогательного оборудования 

   5 КВ-ГМ-100  1998  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 2025 
Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

и вспомогательного оборудования 

   6 КВ-ГМ-100  1998 - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - 2026 
Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

и вспомогательного оборудования 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      388,8     389,6     391,2     391,2     391,2       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде:  
    229,9     278,1     294,2     306,4     316,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      158,9     111,5     97,0     84,8     74,6       

Всего по РТС ООО "ТСК Мосэнерго":                                     

- Установленная мощность   - 1 732,6 - - 1 700,0 - - 1 700,0 - - 1 700,0 - - 1 700,0 -   Реконструкция - 4 РТС (РТЭС) 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 1 655,1 - - 1 656,0 - - 1 657,5 - - 1 659,1 - - 1 659,1 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 733,1 - - 795,1 - - 925,3 - - 1 007,1 - - 1 030,6 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 922,0 - - 860,9 - - 732,2 - - 652,0 - - 628,5 -     
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3.2 МК                                        

3.2.1 

ПК Больничный комплекс 

г. Зеленоград, 

Каштановая ал. 2 

1xWitermo 3V-

2,5-10-115 
  - 2,2 - - 2,2 - - 2,2 - - 2,2 - - 2,2 - - Без изменений 

3.2.2 

Котельная роддома 

г. Зеленоград, 

Новокрюковская ул. 6 

2xЗИО САБ-3000   - 5,2 - - 5,2 - - 5,2 - - 5,2 - - 5,2 - - Без изменений 

3.2.3 

АИТ Хоспис  

(ИТП 10-02-013) 

г. Зеленоград, Проезд 657, 

1 

1xКЭВ-100/0,4  

1xКЭВ-160/0,4 
  - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - Без изменений 

3.2.4 МК ДО Полет 
RFW 1000-RH 

RFW 1000-LH 
1996 - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - 2023 

Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования на аналогичное 

Всего по МК ООО "ТСК Мосэнерго":                                     

- Установленная мощность   - 9,5 - - 9,5 - - 9,5 - - 9,5 - - 9,5 -   Техническое перевооружение - 1 МК 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 9,3     9,3     9,3     9,3     9,3 -   Без изменений - 3 МК 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    0,9     0,9     0,9     0,9     0,9       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 8,4 - - 8,4 - - 8,4 - - 8,4 - - 8,4 -     

Всего по ООО "ТСК Мосэнерго":                                     

- Установленная мощность   - 1 742,1 - - 1 709,5 - - 1 709,5 - - 1 709,5 - - 1 709,5 -   
Реконструкция и тех. перевооружение - 4 РТС, 

1 МК 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 1 664,4 - - 1 665,3 - - 1 666,8 - - 1 668,4 - - 1 668,4 -   Без изменений - 3 МК 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 734,0 - - 796,0 - - 926,2 - - 1 008,1 - - 1 031,5 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 930,4 - - 869,3 - - 740,6 - - 660,3 - - 636,8 -     

IV Источники ООО "ТСК Новая Москва"                                     

4.1 КТС                                        

4.1.1 
КТС "Знамя Октября"  

(пос. Рязановское) 

2xКВГ-7,56-150  

2xТВГ-8М  

2001 

1980 
- 29,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.2 
КТС "Остафьево"  

(пос. Рязановское) 

1xКВГ-7,56-150 

1xКВГ-7,56-150 

1992 

1994 
- 13,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.3 
КТС "Фабрика им. 1 Мая"  

(пос. Рязановское) 

3xДКВР 6,5-13 

(Е-6,5-14) 
1984 - 12,7 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.4 
КТС-1 "Щербинка" (г.о. 

Щербинка) 

2xДКВР-10/13 

вод. 

1xТВГМ-30  

1xТВГМ-30  

2014 

1970 

1971 

- 73,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.5 
КТС-3 "Щербинка"  

(г.о. Щербинка) 

3xКВГ-2,5-93 

2xБратск 

2007 

1991 
- 8,2 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.6 
КТС "Коммунарка"  

(пос. Сосенское) 

3xЕ-16-1,4гм  

(ДЕ-16/14гм) 
1991 - 26,1 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.7 
КТС "Яковлево"  

(пос. Десеновское) 

2xЕ-1/9-1Г  

1xЕ-1/9-1Г 

2xТВГ-4р 

1976 

2016 

1976 

- 10,6 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.8 
КТС-1 "Московский"  

(пос. Московский) 

2xКВГМ-4,65-

150 

2010 

2010 
- 58,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 
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5xКВГМ-11,63-

150 

4.1.9 
КТС-2 "Московский"  

(пос. Московский) 

2xТВГ-8М 

4xТВГ-8М 

1971 

1972 
- 48,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.10 
КТС "Мосрентген"  

(пос. Мосрентген) 

1xКВГМ-10 

1xКВГМ-10 

1xКВГМ-10 

1997 

1986 

1979 

- 30,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.11 
КТС № 307 КЭЧ "Теплый 

Стан" (пос. Мосрентген) 

2xКВГМ-20-150 

1xКВГМ-20-150 

1979 

1983 
- 60,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.12 
КТС № 153 п. Ватутинки 

(пос. Десеновское) 

ДКВР-10/13 

ДКВР-10/13 

ДКВР-10/13 

1966 

1967 

1972 

- 21,3 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.13 
КТС № 18 

(пос. Киевский) 

1xКВГМ-10 

1xКВГМ-10 

1982 

1983 
- 20,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.14 
КТС № 36 

(пос. Первомайское) 

1xКВ-ГМ-10 

2xКВ-ГМ-10 

1984 

1987 
- 30,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.15 
КТС № 38 

(пос. Первомайское) 
3xДКВР-6,5/13 1975 - 12,7 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.16 
КТС № 8 

(пос. Кокошкино) 

1xЕ-10-14ГМ 

(ДКВР-10-13 ГМ) 

1xДКВР-10/13 

1xЕ-10-1.4ГМ 

(ДКВр-10-13 ГМ) 

2005 

1973 

2009 

- 19,5 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.17 
КТС № 51 

(пос. Новофедоровское) 

1xДКВР-10/13 

1xДКВР-10/13 

1xДКВР-10/13 

1973 

1971 

1976 

- 19,5 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.18 КТС "Кокошкино" 
2xVitomax-300 

LT 
2008 - 10,1 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.19 
КТС "Былово"  

(пос. Краснопохорское) 

2xКСВ-3,15 (ВК-

22) 
1999 - 5,4 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.20 
КТС "Красная Пахра"  

(пос. Краснопохорское) 

4xКСВ-3,15 (ВК-

22) 
1996 - 10,8 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.21 
КТС "Красное"  

(пос. Краснопохорское) 

3xЕ-4-14гм 

(ДКВР-4/13 вод.) 
1994 - 7,8 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.22 

КТС "Шишкин лес"  

(пос. Михайлово-

Ярцевское) 

1xДКВР-6,5/13 

вод. 

1xДКВР-6,5/13 

вод. 

1xДКВР-6,5/13 

вод. 

1964 

1965 

1968 

- 12,7 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.23 
КТС "Вороново"  

(пос. Вороновское) 

2xДКВР-10/13 

вод. 

1xДКВР-10/13 

вод. 

1972 

1975 
- 19,5 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.24 
КТС "Рогово"  

(пос. Роговское) 

2xДКВР-4/13 вод. 

2xДКВР-4/13 вод. 

1981 

1988 
- 10,4 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.25 
КТС "Щапово"  

(пос. Щаповское) 
2xТВГ-8М 1976 - 16,6 - - - - - - - - - - - - - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 
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4.1.26 
КТС "Кленово"  

(пос. Кленовское) 

3xДКВР-6,5/13 

вод. 
1972 - 12,9 - - - - - - - - - - - - - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.1.27 
КТС "Курилово"  

(пос. Щаповское) 

1xДКВР 4/13 

2xДКВР-6,5/13 

2xNBO 1500 

(паровой) 

1981 

1985 

2009 

- 13,1 - - - - - - - - - - - - - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

Всего по КТС ООО "ТСК Новая Москва":                                   

- Установленная мощность     610,9     0,0     0,0     0,0     0,0       

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     589,5     0,0     0,0     0,0     0,0       

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    329,4     0,0     0,0     0,0     0,0       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     260,0     0,0     0,0     0,0     0,0       

4.2 МК                                        

4.2.1 
МК "Гора" 

(пос. Рязановское) 

3xЗИО-60 

1xЗИО-60 

1983 

2013 
- 3,6 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.2 МК-4 (г. Щербинка) 8xКСВ-0,93 2007 - 6,4 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.3 МК-5 (г. Щербинка) 

1xНИИСТУ-5 

1xНИИСТУ-5 

3xНИИСТУ-5 

2010 

2011 

2012 

- 2,2 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.4 
МК "Радиоцентр"  

(пос. Филимонковское) 

1xКВа-1,0Гн 

1xКВа-1,0Гн 

1996 

1994 
- 1,7 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.5 
МК "Марьино" 

(пос. Филимонковское) 

3xКСВаУ-0,63 

ЛЖ 
2000 - 1,6 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.6 
МК "Изварино"  

(пос. Внуковское) 

3xЕ-1,0-9 ГН 

(МЗК-7АГ-1) 

переведен в 

водогр. режим 

1986 - 2,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.7 
МК "Переделкино"  

(пос. Внуковское) 

1xУниверсал-6М 

1xУниверсал-6М 

2xДВЕ-22  

1989 

1986 

2004 

- 1,4 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.8 

МК "Внуковская 

больница"  

(пос. Внуковское) 

2xЗиОСаБ 350  

(КВа-0,35ЛЖ/ГН) 
2004 - 0,6 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.9 

МК "Внуковская 

гимназия"  

(пос. Внуковское) 

4xКЧМ-5 1999 - 0,3 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.10 
МК "Рассказовка"  

(пос. Внуковское) 

2xVissmann 

Vitoplex 100 (280 

кВт) 

2006 - 0,5 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.11 
МК "Бор"  

(пос. Десеновское) 

2xWitermo 3V-

2,0-10-115 
1985 - 3,4 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.12 
МК № 34 

(пос. Киевский) 

2xКВ-ТС-1 

1xREX-200  

1992 

2012 
- 3,4 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.13 
МК № 21 (х. Ильичевка) 

(пос. Первомайское) 

6xКва-1,0Г  

(Факел- Г) 
1994 - 5,2 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.14 
МК № 33  

(п. Первомайское) 

3xТермотехник 

ТТ-100 (2000) 
2011 - 5,2 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 
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4.2.15 
МК № 22 

(пос. Марушкинское) 

5xЗИО-60 

1xЗИО-60 

1979 

2013 
- 5,4 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.16 
МК 32 

(п. Толстопальцево) 
2xREX-10 2013 - 0,2 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.17 
МК № 46 

(пос. Марушкинское) 
2xРамзина-1  1974 - 2,0 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.18 
МК № 27 (д. Кузнецова) 

(пос. Новофедоровское) 
2xЗИО-60 1986 - 1,8 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.19 
МК "Пожарное депо"  

(пос. Новофедоровское) 
1xREX-30 2013 - 0,3 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.20 МК № 10 п. Мамыри 3xНИИСТУ-5 2014 - 1,4 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.21 

МК "Секерино" 

(пос. Михайлово-

Ярцевское) 

3xЗиО-60 1999 - 2,7 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.22 
МК "Каменка"  

(пос. Роговское) 
2xИшма-100 2004 - 0,2 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.23 
МК "Ильино" 

(пос. Роговское) 

1xProtherm-50 

PLO 

1xProtherm-50 

КLOМ 

2013 

2014 
- 0,1 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.24 
МК "Ознобишино"  

(пос. Щаповское) 

1xКЧМ-5 

1xКЧМ-7 

2011 

2011 
- 0,1 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.25 
МК "ДРП-3"  

(пос. Щаповское) 

1xRiello RTQ-105 

1xRiello RTQ-109 

2011 

2016 
- 0,2 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.26 
МК "Минзаг" 

(пос. Краснопахорское) 

2xVissmann 

Vitoplex-100 SX1 
2004 - 1,9 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.27 

МК "Михайловское" 

(пос. Михайлово-

Ярцевское) 

5xТеплогенерато

р 

2xREX-15 

2005 

2013 
- 0,4 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.28 
МК "БКУ-350"  

(пос. Щаповское) 

1xRiello RTQ 154 

1xRiello RTQ 203 

2016 

2016 
- 0,3 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.29 
МК "Кузенево"  

(пос. Щаповское) 

3xAE-2026 

Электрокотлы 
1999   0,2                           2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

4.2.30 
МК "Спортбаза Щапово"  

(пос. Щаповское) 

2xДКВР-4-13 

1xREX-350 

1972 

2009 
- 8,2 - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 2019 Переданы на баланс ПАО "МОЭК" с 01.01.2019 

Всего по МК ООО "ТСК Новая Москва":                                   

- Установленная мощность     62,8     0,0     0,0     0,0     0,0       

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     61,2     0,0     0,0     0,0     0,0       

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    30,2     0,0     0,0     0,0     0,0       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     31,0     0,0     0,0     0,0     0,0       

Всего по ООО "ТСК Новая Москва":                                     

- Установленная мощность     673,7     0,0     0,0     0,0     0,0       

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     650,7     0,0     0,0     0,0     0,0       

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    359,6     0,0     0,0     0,0     0,0       

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     291,1     0,0     0,0     0,0     0,0       
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V 

Источники тепловой энергии других 

организаций, осуществляющих 

регулируемый вид деятельности 

                                   

5.1 Источники с комбинированной выработкой                                     

5.1.1 ТЭЦ ЗИЛ      125,0 566,7    -   -     -   -     -   -     -   -        

   
Энергетические котлы и 

КУП: 
    0,0 800,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0     

 I очередь 1 ЛМЗ-160/200 1937  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2019 Вывод 2019 
 30 ата 2 ЛМЗ-160/200 1937  -  - 160  -  -   -   -  -   -   -  -   -   -  -   -  2019 Вывод 2019 
 II очередь 5 БКЗ-320-140ГМ 1980  -  - 320  -  -   -   -  -   -   -  -   -   -  -   -  2019 Вывод 2019 
 130 ата 6 БКЗ-320-140ГМ 1982  -  - 320  -  -   -   -  -   -   -  -   -   -  -   -  2019 Вывод 2019 
   Паровые и газовые турбины:   125 267 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
 I очередь 1 АП-25-1 1937 25 107 280  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2019 Вывод 2019 
 II очередь 3 Т-100/120-130 1980 100 160 485  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2019 Вывод 2019 
   Водогрейные котлы:     300     0     0     0     0       
 II очередь 1 ПТВМ-100 1970  -  100  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2019 Вывод 2019 
   2 ПТВМ-100 1970  -  100  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2019 Вывод 2019 
   3 ПТВМ-100 1976  -  100  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2019 Вывод 2019 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    125,0 376,0    -   -     -   -     -   -     -   -        

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    27,9      -       -       -       -        

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     348,1      -       -       -       -        

5.1.2 ТЭЦ МЭИ      6,0 25,0   16,8 31,0   16,8 31,0   16,8 31,0   16,8 31,0       

   
Энергетические котлы и 

КУП: 
      55,0     79,0     79,0     79,0     79,0     

   2 БМ 35 РФ 1975  -  - 55  -  - 55  -  - 55  -  - 55  -  - 55   Без изменений 
   КУ-1 КГТ-12-3,9-440-2 2022  -  -  -  -   -  24  -   -  24  -   -  24  -   -  24 2022 Ввод в 2022 г. 
   Паровые и газовые турбины:   6 25 53 17 31 74 17 31 74 17 31 74 17 31 74     
   1 П-6-35/5 1973 6 25 53 6,00 25 53 6 25 53 6 25 53 6 25 53   Без изменений 

   ГТ-1 
Kawasaki 

GPB80D 
2022  -  -  - 8,30  -   -  8  -   -  8  -   -  8,3  -   -  2022 Ввод в 2022 г. 

   ПТ-1 П-2,5/10,5-3,8/0,5 2022  -  -  - 2,50 6 21 3 6 21 3 6 21 2,5 6 21 2022 Ввод в 2022 г. 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    6,0 25,0   16,8 31,0   16,8 31,0   16,8 31,0   16,8 31,0     

С учетом совместной работы ТЭЦ МЭИ и  

ТЭЦ-11 ПАО "Мосэнерго" 
 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,0      -       -       -       -      

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     25,0     31,0     31,0     31,0     31,0     

5.1.3 ТЭС "Международная"     236,0 420,0   236,0 420,0   236,0 420,0   236,0 420,0   236,0 420,0       
   Паровые турбины:   60,0 170,0   60,0 170,0   60,0 170,0   60,0 170,0   60,0 170,0       

 I очередь ПТУ-3 
MP16DH(SST-

700МР) 
2008 30 85  - 30 85  - 30 85  - 30 85  - 30 85  - - Без изменений 

 II очередь ПТУ-6 
MP16DH(SST-

700МР) 
2007 30 85  - 30 85  - 30 85  - 30 85  - 30 85  - - Без изменений 

   Котлы-утилизаторы:       292     292     292     292     292     
 I очередь КУ-1 HRSG 2008  -   73  -   73  -   73  -   73  -   73 - Без изменений 
   КУ-2 HRSG 2008  -   73  -   73  -   73  -   73  -   73 - Без изменений 
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 II очередь КУ-4 HRSG 2007  -   73  -   73  -   73  -   73  -   73 - Без изменений 
   КУ-5 HRSG 2007  -   73  -   73  -   73  -   73  -   73 - Без изменений 
   Газотурбинные установки:   176     176     176     176     176         
 I очередь ГТУ-1 Siemens GTX-100 2008 43  -  - 43  -  - 43  -  - 43  -  - 43  -  - - Без изменений 
   ГТУ-2 Siemens GTX-100 2008 43  -  - 43  -  - 43  -  - 43  -  - 43  -  - - Без изменений 
 II очередь ГТУ-4 Siemens SGT-800 2007 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - - Без изменений 
   ГТУ-5 Siemens SGT-800 2007 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - - Без изменений 
   Водогрейные котлы:     250     250     250     250     250       
 I очередь ВК-1 ПТВМ-120Э    - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  -  - 120  - - Без изменений 
 II очередь ВК-2 КВГМ -151,2-150    - 130  -  - 130  -  - 130  -  - 130  -  - 130  - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   236,0 411,6   236 411,6   236 411,6   236 411,6   236 411,6       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    318,5     368,4     401,3     398,3     397,8       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     93,1     43,2     10,3     13,3     13,8       

5.1.4 
ГТЭС "Коломенское" (при совместной  

работе с РТС "Коломенская")  
  136,0 171,0   136,0 171,0   136,0 171,0   136,0 171,0   136,0 171,0       

   Котлы-утилизаторы:     171,0     171,0     171,0     171,0     171,0       
   КУВ-1 КУВ-60/150 2009  - 57  -  - 57  -  - 57  -  - 57  -  - 57  -   Без изменений 
   КУВ-2 КУВ-60/150 2009  - 57  -  - 57  -  - 57  -  - 57  -  - 57  -   Без изменений 
   КУВ-3 КУВ-60/150 2009  - 57  -  - 57  -  - 57  -  - 57  -  - 57  -   Без изменений 
   Газотурбинные установки:   136     136     136     136     136         
   ГТ-1 Siemens SGT-800 2009 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  -   Без изменений 
   ГТ-2 Siemens SGT-800 2009 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  -   Без изменений 
   ГТ-3 Siemens SGT-800 2009 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  -   Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   136,0 167,6   136,0 167,6   136,0 167,6   136,0 167,6   136,0 167,6     

С учетом совместной работы ГТЭС и  

РТС "Коломеская" ПАО "Мосэнерго" 
 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,0      -       -       -       -      

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     167,6     167,6     167,6     167,6     167,6     

5.1.5 
ПГУ ТЭС "Терешково" (при совместной  

работе с РТС "Терешково")  
  170,0 150,0   170,0 150,0   170,0 150,0   170,0 150,0   170,0 150,0       

   Паровые турбины:   26,6 150,0   26,6 150,0   26,6 150,0   26,6 150,0   26,6 150,0       
   ПТУ-1 Skoda MTD 40CE  20012 27 150  - 27 150  - 27 150  - 27 150  - 27 150  - - Без изменений 
   Котлы-утилизаторы:       284     284     284     284     284     

   КУ-1 
Aalborg 

Engineering 
2012  -  - 95  -  - 95  -  - 95  -  - 95  -  - 95 - Без изменений 

   КУ-2 
Aalborg 

Engineering 
2012  -  - 95  -  - 95  -  - 95  -  - 95  -  - 95 - Без изменений 

   КУ-3 
Aalborg 

Engineering 
2012  -  - 95  -  - 95  -  - 95  -  - 95  -  - 95 - Без изменений 

   Газотурбинные установки:   143     143     143     143     143         

   ГТУ-1 
GE LM 6000 PD 

Sprint 
2012 48  -  - 48  -  - 48  -  - 48  -  - 48  -  - - Без изменений 

   ГТУ-2 
GE LM 6000 PD 

Sprint 
2012 48  -  - 48  -  - 48  -  - 48  -  - 48  -  - - Без изменений 

   ГТУ-3 
GE LM 6000 PD 

Sprint 
2012 48  -  - 48  -  - 48  -  - 48  -  - 48  -  - - Без изменений 
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 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    170,0 147,0   170,0 147,0   170,0 147,0   170,0 147,0   170,0 147,0     

С учетом совместной работы ПГУ ТЭС и  

РТС "Терешково" ПАО "МОЭК" 
 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,0      -       -       -       -      

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     147,0     147,0     147,0     147,0     147,0     

5.1.6 ГТЭС "Щербинка"     0 43   0 153   0 153   0,0 253,0   0,0 253,0       
   Водогрейные котлы:     43     153     153     253     253       

   ВК-1 
Vitomax-200HW 

M238 
2012  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  - - Без изменений 

   ВК-2 
Vitomax-200HW 

M238 
2012  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  - - Без изменений 

   ВК-3 
Vitomax-200HW 

M238 
2012  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  - - Без изменений 

   ВК-4 
Vitomax-200HW 

M238 
2012  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  - - Без изменений 

   ВК-5 
Vitomax-200HW 

M238 
2012  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  -  - 8,6  - - Без изменений 

    КВ-Г-35,0 2021  -   -   -   - 30  -  - 30  -  - 30  -  - 30  - 2021 Ввод в 2021 г. 
    КВ-Г-35,0 2021  -   -   -   - 30  -  - 30  -  - 30  -  - 30  - 2021 Ввод в 2021 г. 
    КВ-Г-58,2 2021  -   -   -   - 50  -  - 50  -  - 50  -  - 50  - 2021 Ввод в 2021 г. 
    КВ-Г-58,2 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  50  -   -  50  -  2028 Ввод в 2028 г. 
    КВ-Г-58,2 2032  -   -   -               -  50  -   -  50  -  2032 Ввод в 2032 г. 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     42,1     149,6     149,6     247,4     247,4       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,0     102,8     106,3     193,6     230,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     42,1     46,9     43,4     53,8     16,7       

5.1.7 ПГУ ТЭС "Кожухово"     -   -    170,0 270,0   170,0 270,0   170,0 270,0   170,0 270,0       
   Паровые турбины:    -   -    26,6 150,0   26,6 150,0   26,6 150,0   26,6 150,0       
   ПТУ-1 Skoda MTD 40CE  2021 - - - 27 150  - 27 150  - 27 150  - 26,6 150,0  - 2021 Ввод в 2021 г. 
   Котлы-утилизаторы:             284     284     284     284,4     

   КУ-1 
Aalborg 

Engineering 
2021 - - -  -  - 95  -  - 95  -  - 95  -  - 94,8 2021 Ввод в 2021 г. 

   КУ-2 
Aalborg 

Engineering 
2021 - - -  -  - 95  -  - 95  -  - 95  -  - 94,8 2021 Ввод в 2021 г. 

   КУ-3 
Aalborg 

Engineering 
2021 - - -  -  - 95  -  - 95  -  - 95  -  - 94,8 2021 Ввод в 2021 г. 

   Газотурбинные установки:         143     143     143     143,4         

   ГТУ-1 
GE LM 6000 PD 

Sprint 
2021 - - - 48  -  - 48  -  - 48  -  - 47,8  -  - 2021 Ввод в 2021 г. 

   ГТУ-2 
GE LM 6000 PD 

Sprint 
2021 - - - 48  -  - 48  -  - 48  -  - 47,8  -  - 2021 Ввод в 2021 г. 

   ГТУ-3 
GE LM 6000 PD 

Sprint 
2021 - - - 48  -  - 48  -  - 48  -  - 47,8  -  - 2021 Ввод в 2021 г. 

   Водогрейные котлы:           120     120     120     120,0       
   ВК-1 ПТВМ-60Э 2021 - - -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60,0  - 2021 Ввод в 2021 г. 
   ВК-2 ПТВМ-60Э 2021 - - -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60,0  - 2021 Ввод в 2021 г. 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -   -    170,0 264,6   170,0 264,6   170,0 264,6   170,0 264,6       
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 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -       -       -        

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      264,6     264,6     264,6     264,6       

5.1.8 ГТЭС "Внуково"   90,0 260,0   90,0 260,0   90,0 260,0   90,0 260,0   90,0 260,0       
   Котлы-утилизаторы:   0,0 120,0   0,0 120,0   0,0 120,0   0,0 120,0   0,0 120,0       
   КУВ-1 КУВ-60/150 2013  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  - - Без изменений 
   КУВ-2 КУВ-60/150 2013  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  -  - 60  - - Без изменений 
   Газотурбинные установки:   90 0   90 0   90 0   90 0   90 0       
   ГТ-1 Siemens SGT-800 2013 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - - Без изменений 
   ГТ-2 Siemens SGT-800 2013 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - 45  -  - - Без изменений 
   Водогрейные котлы:     140     140     140     140     140       
   ВК-1 КВ-Г-81,4-150Н 2013  - 70  -  - 70  -  - 70  -  - 70  -  - 70  - - Без изменений 
   ВК-2 КВ-Г-81,4-150Н 2013  - 70  -  - 70  -  - 70  -  - 70  -  - 70  - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   90,0 254,8   90,0 254,8   90,0 254,8   90,0 254,8   90,0 254,8       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,0     144,1     164,7     220,5     246,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     254,8     110,7     90,1     34,3     8,2       

5.1.9 Энергокомплекс "СРК "Легенды хоккея"     -   -    17,2 27,9   17,2 27,9   17,2 27,9   17,2 27,9       

   
Газопоршневые блок-

модули: 
   -   -    17,2 14,1   17,2 14,1   17,2 14,1   17,2 14,1       

 I очередь ГПА-1 
MWM 

TCG2032V16 
2020 - - - 4,3 3,5  -  4,3 3,5  -  4,3 3,5  -  4,3 3,54  -  2020 Ввод в 2020 г. 

   ГПА-2 
MWM 

TCG2032V16 
2020 - - - 4,3 3,5  -  4,3 3,5  -  4,3 3,5  -  4,3 3,54  -  2020 Ввод в 2020 г. 

 II очередь ГПА-3 
MWM 

TCG2032V16 
2020 - - - 4,3 3,5  -  4,3 3,5  -  4,3 3,5  -  4,3 3,54  -  2020 Ввод в 2020 г. 

   ГПА-4 
MWM 

TCG2032V16 
2020 - - - 4,3 3,5 - 4,3 3,5 - 4,3 3,5 - 4,3 3,54 - 2020 Ввод в 2020 г. 

   Водогрейные котлы:     0,0     13,8     13,8     13,8     13,8       

 I очередь ВК-1 

Viessman 

Vitomax 200-HW 

(M238) 

2020 - - - 0,0 6,9  -  0,0 6,9  -  0,0 6,9  -  0,0 6,9  -  2020 Ввод в 2020 г. 

   ВК-2 

Viessman 

Vitomax 200-HW 

(M238) 

2020 - - - 0,0 6,9  -  0,0 6,9  -  0,0 6,9  -  0,0 6,9  -  2020 Ввод в 2020 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:    -   -    17,2 27,3   17,2 27,3   17,2 27,3   17,2 27,3       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -       -       -        

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      27,3     27,3     27,3     27,3       

5.1.10 Мини-ТЭС Курьяново    12,5 12,2   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0       
   Газопоршневые агрегаты:   12,5 6,3   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0     С 01.01.2019 г. деятельность в сфере 

теплоснабжения ООО «ЕФН Эко Сервис», 

эксплуатирующей Мини-ТЭС Курьяново, не 

подлежит тарифному регулированию на 

основании приказа ДЭПР от 18.12.2018 № 339-

ТР.  

Технические характеристики и тепловая 

   ГПА-1 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG140) 

2009 2,4 1,3  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 

   ГПА-2 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG140) 

2009 2,4 1,3  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 
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   ГПА-3 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG140) 

2009 2,4 1,3  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 

нагрузка Мини-ТЭС Курьяново учтены в 

суммарных величинах установленной тепловой 

мощности, тепловой мощности нетто и тепловой 

нагрузке источников организаций, не 

осуществляющих регулируемый вид 

деятельности в сфере теплоснабжения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ГПА-4 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG140) 

2009 2,4 1,3  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 

   ГПА-5 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG142) 

2009 2,7 1,3  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 

   Котлы-утилизаторы:     5,9     0,0     0,0     0,0     0,0     

   КУ-1 
КУ THD-AK 

1950 
2009 - 1,5 - - - - - - - - - - - - - - 

   КУ-2 
КУ THD-AK 

1950 
2009 - 1,5 - - - - - - - - - - - - - - 

   КУ-3 
КУ THD-AK 

1950 
2009 - 1,5 - - - - - - - - - - - - - - 

   КУ-4 
КУ THD-AK 

1950 
2009 - 1,5 - - - - - - - - - - - - - - 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   12,5 7,0   - -   - -   - -   - -     

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    4,0     -     -     -     -     

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     3,0     -     -     -     -     

5.1.11 Мини-ТЭС Люберцы    13,7 24,7   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0       
   Газопоршневые агрегаты:   13,7 7,8   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0     

С 01.01.2019 г. деятельность в сфере 

теплоснабжения ООО «ЕФН Эко Сервис», 

эксплуатирующей Мини-ТЭС Люберцы, не 

подлежит тарифному регулированию на 

основании приказа ДЭПР от 18.12.2018 № 339-

ТР.  

 

Технические характеристики и тепловая 

нагрузка Мини-ТЭС Люберцы учтены в 

суммарных величинах установленной тепловой 

мощности, тепловой мощности нетто и тепловой 

нагрузке источников организаций, не 

осуществляющих регулируемый вид 

деятельности в сфере теплоснабжения 

  

   ГПА-1 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG142) 

2011 2,7 1,6  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 

   ГПА-2 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG142) 

2011 2,7 1,6  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 

   ГПА-3 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG142) 

2011 2,7 1,6  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 

   ГПА-4 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG142) 

2011 2,7 1,6  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 

   ГПА-5 

Jenbaсher 

JMS620GS(AVK 

DIG142) 

2011 2,7 1,6  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - 

   Котлы-утилизаторы:     16,8     0,0     0,0     0,0     0,0     

   КУ-1 
КУ THD-AK 

1950 
2011 - 2,4 - - - - - - - - - - - - - - 

   КУ-2 
КУ THD-AK 

1950 
2011 - 2,4 - - - - - - - - - - - - - - 

   КУ-3 
КУ THD-AK 

1950 
2011 - 2,4 - - - - - - - - - - - - - - 

   КУ-4 
КУ THD-AK 

1950 
2011 - 9,6 - - - - - - - - - - - - - - 
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 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   13,7 23,2   - -   - -   - -   - -     

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,2     -     -     -     -     

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     20,1     -     -     -     -     

5.1.12 Мусоросжигательный завод № 3    10,9 79,1   10,9 79,1   10,9 79,1   10,9 79,1   10,9 79,1       
   Энергетические котлы:   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0       
   1 BBS 2008  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  - Без изменений 
   2 BBS 2008  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  - Без изменений 
   Паровые турбины:   10,9 79,1   10,9 79,1   10,9 79,1   10,9 79,1   10,9 79,1       
   1 ПТ 2008 10,9 79,1 - 10,9 79,1 - 10,9 79,1 - 10,9 79,1 - 10,9 79,1 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   10,9 71,7   10,9 71,7   10,9 71,7   10,9 71,7   10,9 71,7       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    21,5     21,5     21,5     21,5     21,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     50,2     50,2     50,2     50,2     50,2       

5.1.13 ГТЭС "Молжаниновка"    0,0 0,0   100,0 70,0   100,0 120,0   100,0 220,0   100,0 220,0       
 ПГУ Блок ПГУ     0,0 0,0   100,0 70,0   100,0 70,0   100,0 70,0   100,0 70,0       
   1 ПГУ-100(Т) 2021  -   -   -  100,0 70,0  -  100,0 70,0  -  100,0 70,0  -  100,0 70,0  -  2021 Ввод в эксплуатацию 
   Водогрейные котлы:   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 50,0   0,0 150,0   0,0 150,0       
   1 КВ-Г-58,2-150 2027  -   -  -  -   -  -  -  50,0 -  -  50,0 -  -  50,0 - 2027 Ввод в эксплуатацию 
   2 КВ-Г-58,2-150 2029  -   -  -  -   -  -  -   -  -  -  50,0 -  -  50,0 - 2029 Ввод в эксплуатацию 
   3 КВ-Г-58,2-150 2032  -   -  -  -   -  -  -   -  -  -  50,0 -  -  50,0 - 2032 Ввод в эксплуатацию 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:   0,0  -    100,0 68,6   100,0 117,6   100,0 215,6   100,0 215,6       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      15,4     124,2     160,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      68,6     102,2     91,4     55,1       

Всего по источникам с комбинированной выработкой 

других организаций: 
                                  

- Установленная мощность   800,0 1 751,7 - 946,9 1 632,0 - 946,9 1 682,0 - 946,9 1 882,0 - 946,9 1 882,0 -     
 в т.ч. тепловая турбоагрегатов   - 1 061,7 - - 1 108,2 - - 1 108,2 - - 1 208,2 - - 1 208,2 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 1 526,0 - - 1 593,9 - - 1 642,9 - - 1 838,7 - - 1 838,7 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 375,0 - - 636,7 - - 709,2 - - 958,1 - - 1 057,0 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 1 151,0 - - 957,2 - - 933,7 - - 880,6 - - 781,6 -     

5.2 

Котельные других организаций 

,осуществляющих регулируемый вид 

деятельности 

                                    

5.2.1 
Котельные на территории Москвы без 

учета территории ТиНАО 
                                    

1 
Котельная ФГБУ "НИИ НХ" им. Н.Н. 

Бурденко 
    27,0     27,0     27,0     27,0     27,0       

 ВК 1 

Кливер-Брукс 

СВ-700-800-

150HW 

1998 - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - Без изменений 

   2 

Кливер-Брукс 

СВ-700-800-

150HW 

1998 - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - Без изменений 



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

337 

№  

п/п 

Наименование 

источника, 

очередь, 

 группа 

оборудования С
та

н
ц

и
о

н
н

ы
й

  

н
о

м
ер

 

Тип (марка) 

оборудования 

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

На 01.01.2018 г. На 01.01.2023 г. На 01.01.2028 г. На 01.01.2033 г. На 01.01.2035 г. 

Г
о

д
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Мероприятия по реконструкции,  

модернизации и техническому  

перевооружению 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

   3 

Кливер-Брукс 

СВ-700-800-

150HW 

1998 - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - Без изменений 

   4 

Кливер-Брукс 

СВ-700-800-

150HW 

1998 - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      26,4     26,4     26,4     26,4     26,4       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    10,4     10,4     10,4     10,4     10,4       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     16,0     16,0     16,0     16,0     16,0       

2 
Котельная ОАО "Кондитерский концерн 

Бабаевский" 
    36,0     36,0     36,0     36,0     36,0       

 ВК 1 
LOOS UL-2200 

(20 т/ч 16 атм) 
2006 - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - Без изменений 

   2 
LOOS UL-2200 

(20 т/ч 16 атм) 
2006 - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - Без изменений 

   3 
LOOS UL-2200 

(20 т/ч 16 атм) 
2006 - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      18,2     18,2     18,2     18,2     18,2       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    5,7     5,7     5,7     5,7     5,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     12,5     12,5     12,5     12,5     12,5       

3 Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ     1,1     1,1     1,1     1,1     1,1       
 ВК 1 Универсал-6М 1968 - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - Без изменений 
   2 Универсал-6М 1968 - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - Без изменений 
   3 Универсал-6М 1968 - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,6     0,6     0,6     0,6     0,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4       

4 
Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 

1905 года" 
    12,3     12,3     12,3     12,3     12,3       

 ПК 1 ДКВР-6,5/13 1985 - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - Без изменений 
   2 ДКВР-6,5/13 1985 - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - Без изменений 
   3 ДКВР-6,5/13 1985 - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - 4,1 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      1     1     1     1     1       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0     0     0     0     0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9       

5 Котельная ООО "Тепловик"     13,7     13,7     13,7     13,7     13,7       

 ВК 1 
LOOS UT-L 42 

(7700) 
2005 - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - Без изменений 

   2 
LOOS UT-L 34 

(5200) 
2002 - 4,5 - - 4,5 - - 4,5 - - 4,5 - - 4,5 - - Без изменений 

   3 
LOOS UT-L 24 

(3050) 
2002 - 2,6 - - 2,6 - - 2,6 - - 2,6 - - 2,6 - - Без изменений 
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 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      13     13     13     13     13       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    7     7     7     7     7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8       

6 Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД"     26,0     26,0     26,0     26,0     26,0       
 ПК 1 ДКВР-10/13 2013 - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - Без изменений 
   2 ДКВР-10/13 2013 - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/13 2013 - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - Без изменений 
   4 ДКВР-10/13 2013 - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      26     26     26     26     26       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    4     4     4     4     4       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     21,3     21,3     21,3     21,3     21,3       

7 

Котельная Московское представительство 

Компании "ВЭЙНЕТТ ТРЭДИНГ 

КОМПАНИ ЛИМИТЭД"  

    2,3     2,3     2,3     2,3     2,3       

 ВК 1 

Viessmann 

Paramat-Simplex 

(895) 

1998 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - Без изменений 

   2 

Viessmann 

Paramat-Simplex 

(895) 

1998 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - Без изменений 

   3 

Viessmann 

Paramat-Simplex 

(895) 

1998 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      2     2     2     2     2       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1     1     1     1     1       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0       

8 Котельная Бизнес-центр "Станиславский"     16,8     16,8     16,8     16,8     16,8       

 ВК 1 
Buderus Logano 

S825 L-6500 
2007 - 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - Без изменений 

   2 
Buderus Logano 

S825 L-6500 
2009 - 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - Без изменений 

   3 
Buderus Logano 

S825 L-6500 
2007 - 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     16     16     16     16     16       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3     3     3     3     3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     13,3     13,3     13,3     13,3     13,3       

9 Котельная АО "ФПК"       13,4     13,4     13,4     13,4     13,4       
 ПК 1 ДЕ-10-14ГМ 1990 - 6,7 - - 6,7 - - 6,7 - - 6,7 - - 6,7 - - Без изменений 
  2 ДЕ-10-14ГМ 2012 - 6,7 - - 6,7 - - 6,7 - - 6,7 - - 6,7 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     12     12     12     12     12       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2     2     2     2     2       
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 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     9,4     9,4     9,4     9,4     9,4       

10 Котельная БЦ "Переведенский"     7,5     7,5     7,5     7,5     7,5       
 ВК 1 КВ-Г-2,5-95 2015 - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - Без изменений 
   2 КВ-Г-2,5-95 2015 - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - Без изменений 
   3 КВ-Г-2,5-95 2015 - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     7     7     7     7     7       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3     3     3     3     3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     4,6     4,6     4,6     4,6     4,6       

11 
Котельная АО "НПО "Лианозовский 

электромеханический завод" 
    52,8     52,8     52,8     52,8     52,8       

 ПК 1 
ДКВР-10/13 

(консерв.) 
1968 - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - Без изменений 

   2 ДКВР-10/13 1968 - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/13 1972 - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - 6,6 - - Без изменений 
   4 ДКВР-25/13 1975 - 16,5 - - 16,5 - - 16,5 - - 16,5 - - 16,5 - - Без изменений 
   5 ДКВР-25/13 1978 - 16,5 - - 16,5 - - 16,5 - - 16,5 - - 16,5 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     27     27     27     27     27       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    14     15     15     15     15       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     13     13     13     13     13       

12 Котельная ООО "Социум-Сооружение"     67,4     67,4     67,4     67,4     67,4       
 ВК 1 2xТВГМ-30  1968 - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - - Без изменений 
   2 2xТВГМ-30  1968 - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - - 30,0 - - Без изменений 
   3 1xДКВР-10/13 1985 - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - 6,5 - - Без изменений 
   4 1xЗИОСАБ-1000 2007 - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     67     67     67     67     67       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    13     13     13     20     20       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     53,4     53,4     53,4     46,6     46,6       

13 Котельная депо им. Ильича     7,1     7,1     7,1     7,1     7,1       
 ВК 1 1xЕ-1/9Г 1993 - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - Без изменений 

   2 
2xТурботерм ТТ-

3150 
2005 - 2,7 - - 2,7 - - 2,7 - - 2,7 - - 2,7 - - Без изменений 

   3 
2xТурботерм ТТ-

3150 
2005 - 2,7 - - 2,7 - - 2,7 - - 2,7 - - 2,7 - - Без изменений 

   4 
1xАХ 1200 ICI 

Caldaie 
1991 - 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     7     7     7     7     7       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3     3     3     3     3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     4     4     4     4     4       

14 Котельная АО "Дукс"       17,6     17,6     17,6     17,6     17,6       
   1 ДКВР-10/13 1981 - 7,33 - - 7,33 - - 7,33 - - 7,33 - - 7,33 - - Без изменений 
   4 ДКВР-10/13 1976 - 7,33 - - 7,33 - - 7,33 - - 7,33 - - 7,33 - - Без изменений 
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   3 ДКВР-4/13 2000 - 2,93 - - 2,93 - - 2,93 - - 2,93 - - 2,93 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     15,72     15,72     15,72     15,72     15,72       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    6,69     6,69     6,69     6,69     6,69       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     9,03     9,03     9,03     9,03     9,03       

15 Котельная ФГУП "ФТ-Центр"     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1       

   1 
Mayty-Tehrm -

5000 
1997 - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - Без изменений 

   2 
Mayty-Tehrm -

5000 
1997 - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     2,01     2,01     2,01     2,01     2,01       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,25     1,25     1,25     1,25     1,25       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,76     0,76     0,76     0,76     0,76       

16 Котельная КДК "Большевик"     7,9     7,9     7,9     7,9     7,9       
   1 Vitomax 200-LW 2014 - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - Без изменений 
   2 Vitomax 200-LW 2014 - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - Без изменений 
   3 Vitomax 200-LW 2014 - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - Без изменений 
   4 Vitomax 200-LW 2014 - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - 1,98 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     7,75     7,75     7,75     7,75     7,75       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,69     2,69     2,69     2,69     2,69       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5,05     5,05     5,05     5,05     5,05       

17 
Котельная ЗАО "Северная Московская 

акционерная компания "СМАК" 
    2,0     2,0     2,0     2,0     2,0       

   1 
Viessmann 

Paromat-Simplex 
2010 - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - Без изменений 

   2 
Viessmann 

Paromat-Simplex 
2010 - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,98     1,98     1,98     1,98     1,98       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,47     0,47     0,47     0,47     0,47       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,51     1,51     1,51     1,51     1,51       

18 Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."     4,1     4,1     4,1     4,1     4,1       
   1 КВа-1,6 -ЭЭ 2002 - 1,37 - - 1,37 - - 1,37 - - 1,37 - - 1,37 - - Без изменений 
   2 КВа-1,6 -ЭЭ 2002 - 1,37 - - 1,37 - - 1,37 - - 1,37 - - 1,37 - - Без изменений 
   3 КВа-1,6 -ЭЭ 2002 - 1,37 - - 1,37 - - 1,37 - - 1,37 - - 1,37 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     4,02     4,02     4,02     4,02     4,02       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,66     1,62     1,58     1,57     1,56       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2,36     2,40     2,43     2,45     2,45       

19 Котельная ОАО "КВАНТ-Н"     20,5     20,5     20,5     20,5     20,5       
   1 Vitomax-200 2010 - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - Без изменений 
   2 Vitomax-200 2011 - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - Без изменений 
   3 Vitomax-200 2010 - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - Без изменений 
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   4 Vitomax-200 2011 - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - 4,56 - - Без изменений 
   5 Vitomax-200 2009 - 2,24 - - 2,24 - - 2,24 - - 2,24 - - 2,24 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     20,02     20,02     20,02     20,02     20,02       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    9,65     9,65     9,65     9,65     9,65       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     10,37     10,37     10,37     10,37     10,37       

20 
Котельная ФГУП "НТЦ "Атлас" ФСБ 

России 
    10,3     10,3     10,3     10,3     10,3       

   1 КВ-Г-4,0-115 2011 - 3,45 - - 3,45 - - 3,45 - - 3,45 - - 3,45 - - Без изменений 
   2 КВ-Г-4,0-115 2011 - 3,45 - - 3,45 - - 3,45 - - 3,45 - - 3,45 - - Без изменений 
   3 КВ-Г-4,0-115 2011 - 3,45 - - 3,45 - - 3,45 - - 3,45 - - 3,45 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     10,10     10,10     10,10     10,10     10,10       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    4,30     4,30     4,30     4,30     4,30       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5,80     5,80     5,80     5,80     5,80       

21 
Котельная ОАО "Останкинский молочный 

комбинат" 
    30,0     30,0     30,0     30,0     30,0       

   1 ДКВР-20/13 1955 - 12,00 - - 12,00 - - 12,00 - - 12,00 - - 12,00 - - Без изменений 
   2 ДКВР-20/13 1955 - 12,00 - - 12,00 - - 12,00 - - 12,00 - - 12,00 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/13 1955 - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     23,76     23,76     23,76     23,76     23,76       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    5,32     5,32     5,32     5,32     5,32       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     18,44     18,44     18,44     18,44     18,44       

22 
Котельная ОАО "ТПО "Киностудия им. М. 

Горького" 
    11,6     9,1     9,1     9,1     9,1       

   4 ДКВР-6,5/13 1971 - 4,06 - - 4,06 - - 4,06 - - 4,06 - - 4,06 - - Без изменений 
   1 ДКВ-4/13 1956 - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - Без изменений 
   2 ДКВ-4/13 1956 - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - Без изменений 
   3 ДКВ-4/13 1956 - 2,50 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     11,31     8,86     8,86     8,86     8,86       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,39     3,39     3,39     3,39     3,39       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     7,92     5,47     5,47     5,47     5,47       

23 
Котельная Московская типография - филиал 

АО "Гознак" 
    8,5     8,5     8,5     8,5     8,5       

   1 
Buderus S825L-

3700 
2009 - 3,18 - - 3,18 - - 3,18 - - 3,18 - - 3,18 - - Без изменений 

   2 
Buderus S825L-

3700 
2009 - 3,18 - - 3,18 - - 3,18 - - 3,18 - - 3,18 - - Без изменений 

   3 
Buderus S825L-

3700 
2009 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     8,37     8,37     8,37     8,37     8,37       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,19     3,19     3,19     3,19     3,19       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5,18     5,18     5,18     5,18     5,18       
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24 Центральная котельная ВВЦ     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0       
   1 ПТВМ-50 1967 - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - Без изменений 
   2 ПТВМ-50 1983 - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     98,30     98,30     98,30     98,30     98,30       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    25,18     28,40     28,40     28,40     28,40       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     73,12     69,90     69,90     69,90     69,90       

25 
Котельная ПАО "Московский 

Хладокомбинат № 9" 
    6,3     6,3     6,3     6,3     6,3       

   1 ДКВР-4-13 1962 - 2,40 - - 2,40 - - 2,40 - - 2,40 - - 2,40 - - Без изменений 
   2 ДКВР-6,5-13 1974 - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     5,41     5,41     5,41     5,41     5,41       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,59     1,59     1,59     1,59     1,59       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     3,82     3,82     3,82     3,82     3,82       

26 
Котельная № 2 ООО 

"ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ" 
    6,2     6,2     6,2     6,2     6,2       

   1 
DUOMAX PNC 

1260 
2009 - 1,08 - - 1,08 - - 1,08 - - 1,08 - - 1,08 - - Без изменений 

   2 
ECOMAX NC 

3000 
2009 - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - - Без изменений 

   3 
ECOMAX NC 

3000 
2009 - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     6,12     6,12     6,12     6,12     6,12       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,78     2,78     2,78     2,78     2,78       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     3,34     3,34     3,34     3,34     3,34       

27 Котельная № 98 ФГБУ "ЦЖКУ"     10,4     0,0     0,0     0,0     0,0       
   1 ДКВР 4/13 1974 - 2,60 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 
   2 ДКВР 4/13 1999 - 2,60 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 
   3 ДКВР 4/13 1964 - 2,60 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 
   4 ДКВР 4/13 1969 - 2,60 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     10,17      -       -       -       -      
Вывод из эксплуатации при переключении 

тепловых нагрузок на ТЭЦ-23 в 09.2018 

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,26      -       -       -       -        

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     7,91      -       -       -       -        

28 Котельная № 1 ФГБУ "ЦЖКУ"     21,0     21,0     21,0     21,0     21,0       
   1 ДКВР 10/13 2007 - 7,00 - - 7,00 - - 7,00 - - 7,00 - - 7,00 - - Без изменений 
   2 ДКВР 10/13 2000 - 7,00 - - 7,00 - - 7,00 - - 7,00 - - 7,00 - - Без изменений 
   3 ДКВР 10/13 2001 - 7,00 - - 7,00 - - 7,00 - - 7,00 - - 7,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     20,50     20,50     20,50     20,50     20,50       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    10,10     10,10     10,10     10,10     10,10       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     10,40     10,40     10,40     10,40     10,40       
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29 Котельная "Депо Москва-2 Ярославская"     21,0     21,0     21,0     21,0     21,0       
   1 ДЕ-16/14ГМ 2000 - 8,61 - - 8,61 - - 8,61 - - 8,61 - - 8,61 - - Без изменений 
   2 ДЕ-16/14ГМ 1999 - 8,61 - - 8,61 - - 8,61 - - 8,61 - - 8,61 - - Без изменений 
   3 ДЕ-6,5/14 2001 - 3,79 - - 3,79 - - 3,79 - - 3,79 - - 3,79 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     8,72     8,72     8,72     8,72     8,72       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,01     3,01     3,01     3,01     3,01       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5,70     5,70     5,70     5,70     5,70       

30 
Котельная ОАО "Машиностроительный 

завод "Маяк" 
    11,0     11,0     11,0     11,0     11,0       

   1 ДКВР-10/13 1971 - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - Без изменений 
   2 ДКВР-6,5/13 2003 - 4,50 - - 4,50 - - 4,50 - - 4,50 - - 4,50 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     7,96     7,96     7,96     7,96     7,96       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,36     2,36     2,36     2,36     2,36       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5,60     5,60     5,60     5,60     5,60       

31 
Котельная № 2842 Филиал №1 ФГКУ 

"ГВКГ им. Н.Н. Бурденко" 
    12,0     12,0     12,0     12,0     12,0       

   1 КВГ-4,65-150 2000 - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - Без изменений 
   2 КВГ-4,65-150 2000 - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - Без изменений 
   3 КВГ-4,65-150 2000 - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     11,74     11,74     11,74     11,74     11,74       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,58     2,58     2,58     2,58     2,58       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     9,16     9,16     9,16     9,16     9,16       

32 Котельная АО "НИИР"       12,0     12,0     12,0     12,0     12,0       
   1 ДКВР-10-13 1974 - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - Без изменений 
   2 ДКВР-10-13 1974 - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     10,31     10,31     10,31     10,31     10,31       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,62     1,62     1,62     1,62     1,62       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     8,69     8,69     8,69     8,69     8,69       

33 Котельная АО "МЖК"       20,1     20,1     20,1     20,1     20,1       
   8 Е-25/14 ГМ 1976 - 14,40 - - 14,40 - - 14,40 - - 14,40 - - 14,40 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/39 1983 - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     13,12     13,12     13,12     13,12     13,12       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    6,60     6,60     6,60     6,60     6,60       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     6,52     6,52     6,52     6,52     6,52       

34 
Котельная Люберецкая станция аэрации 

МГУП "Мосводоканал" 
    124,9     124,9     124,9     124,9     124,9       

   1 ДКВР-10/13 1961 - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - Без изменений 
   2 ДКВР-10/13 1961 - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/13 1961 - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - Без изменений 
   4 ДКВР-10/13 1961 - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - Без изменений 
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   5 ДКВР-10/13 1967 - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - Без изменений 
   6 ДКВР-10/13 1967 - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - Без изменений 
   7 ДКВР-10/13 1967 - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - Без изменений 
   8 ДКВР-10/13 1967 - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - 6,70 - - Без изменений 
   1 ДЕ-25/14 1984 - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - Без изменений 
   2 ДЕ-25/14 1984 - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - Без изменений 
   3 ДЕ-25/14 1984 - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - Без изменений 
   4 ДЕ-25/14 1996 - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - Без изменений 
   5 ДЕ-25/14 1996 - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - 14,26 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     100,75     100,75     100,75     100,75     100,75       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    28,96     29,03     29,03     29,03     29,03       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     71,79     71,72     71,72     71,72     71,72       

35 
Котельная ЗАО "Микояновский 

мясокомбинат" 
    19,8     19,8     19,8     19,8     19,8       

   1 ДКВР-10/13  1979 - 6,60 - - 6,60 - - 6,60 - - 6,60 - - 6,60 - - Без изменений 
   2 ДКВР-10/13  1979 - 6,60 - - 6,60 - - 6,60 - - 6,60 - - 6,60 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/13  1975 - 6,60 - - 6,60 - - 6,60 - - 6,60 - - 6,60 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     12,34     12,34     12,34     12,34     12,34       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,42     2,42     2,42     2,42     2,42       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     9,92     9,92     9,92     9,92     9,92       

36 Котельная Курьяновская станция аэрации     78,5     78,5     78,5     78,5     78,5       
   1 ДКВР-20/13 1977 - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - Без изменений 
   2 ДКВР-20/13 1977 - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - Без изменений 
   3 ДКВР-20/13 1977 - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - Без изменений 
   4 ДКВР-20/13 1977 - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - Без изменений 
   5 ДКВР-20/13 1982 - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - Без изменений 
   6 ДКВР-20/13 1982 - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - Без изменений 
   7 ДКВР-20/13 1982 - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - 11,22 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     56,53     56,53     56,53     56,53     56,53       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    12,44     12,44     12,44     12,44     12,44       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     44,10     44,10     44,10     44,10     44,10       

37 Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6       
   1 КВ-1,5 2005 - 1,29 - - 1,29 - - 1,29 - - 1,29 - - 1,29 - - Без изменений 
   2 КВ-1,5 2005 - 1,29 - - 1,29 - - 1,29 - - 1,29 - - 1,29 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     2,53     2,53     2,53     2,53     2,53       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,21     1,21     1,21     1,21     1,21       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,32     1,32     1,32     1,32     1,32       

38 
Котельная Главный военный клинический 

госпиталь им. ак. Н.Н. Бурденко 
    1,9     1,9     1,9     1,9     1,9       

   1 Е-1-9Г 2012 - 0,62 - - 0,62 - - 0,62 - - 0,62 - - 0,62 - - Без изменений 
   2 Е-1-9Г 2012 - 0,62 - - 0,62 - - 0,62 - - 0,62 - - 0,62 - - Без изменений 
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   3 Е-1-9Г 2011 - 0,62 - - 0,62 - - 0,62 - - 0,62 - - 0,62 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,15     1,15     1,15     1,15     1,15       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,13     0,13     0,13     0,13     0,13       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,02     1,02     1,02     1,02     1,02       

39 Котельная ОАО "НПП "Волна"     21,1     21,1     21,1     21,1     21,1       
   1 ДКВР 2,5/13 1962 - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - Без изменений 
   2 ДКВР 2,5/13 1962 - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - Без изменений 
   3 ДКВР 2,5/13 1962 - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - Без изменений 
   1 ТВГ-8М 1977 - 8,30 - - 8,30 - - 8,30 - - 8,30 - - 8,30 - - Без изменений 
   2 ТВГ-8М 1977 - 8,30 - - 8,30 - - 8,30 - - 8,30 - - 8,30 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     20,68     20,68     20,68     20,68     20,68       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,49     3,49     3,49     3,49     3,49       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     17,19     17,19     17,19     17,19     17,19       

40 
Котельная АО "Завод строительных красок 

и мастик" 
    17,1     17,1     17,1     17,1     17,1       

   1 ДКВР-10/13 вод. 
1971-

1973 
- 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - Без изменений 

   2 ДКВР-10/13 вод. 
1971-

1973 
- 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - Без изменений 

   3 ДКВР-10/13 вод. 
1971-

1973 
- 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     16,72     16,72     16,72     16,72     16,72       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    5,67     5,67     5,67     5,67     5,67       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     11,05     11,05     11,05     11,05     11,05       

41 Котельная АО "НИЦЭВТ"       150,0     150,0     150,0     150,0     150,0       
   1 ПТВМ-50 1969 - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - Без изменений 
   2 ПТВМ-50 1969 - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - Без изменений 
   3 ПТВМ-50 1982 - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     146,70     146,70     146,70     146,70     146,70       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    27,40     27,40     27,40     27,40     28,27       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     119,30     119,30     119,30     119,30     118,43       

42 Котельная ОАО "ВНИИХТ"     17,0     17,0     17,0     17,0     17,0       
   1 ДЕ-6,5/13 1989 - 3,77 - - 3,77 - - 3,77 - - 3,77 - - 3,77 - - Без изменений 
   2 ДКВр-6,5/13 2011 - 3,71 - - 3,71 - - 3,71 - - 3,71 - - 3,71 - - Без изменений 
   3 ДКВ-6,5/13 1953 - 3,71 - - 3,71 - - 3,71 - - 3,71 - - 3,71 - - Без изменений 
   4 ДКВр-10/13 2007 - 5,80 - - 5,80 - - 5,80 - - 5,80 - - 5,80 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     12,18     12,18     12,18     12,18     12,18       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    11,11     11,11     11,11     11,11     11,11       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,07     1,07     1,07     1,07     1,07       

43 Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ"     60,0     60,0     60,0     60,0     60,0       
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   1 ДЕ-25-14 1983 - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - Без изменений 
   2 ДЕ-25-14 1983 - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - Без изменений 
   3 ДЕ-25-14 1983 - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - Без изменений 
   4 ДЕ-25-14 1983 - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     55,93     55,93     55,93     55,93     55,93       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    13,78     13,78     13,78     13,78     13,78       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     42,15     42,15     42,15     42,15     42,15       

44 Котельная ОАО "ЗВИ"       80,0     80,0     80,0     80,0     80,0       
   1 ДЕ-16-14 1990 - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - Без изменений 
   2 ДЕ-16-14 1990 - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - Без изменений 
   3 КВГМ-30 1992 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - Без изменений 
   4 КВГМ-30 1992 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     74,18     74,18     74,18     74,18     74,18       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    9,13     9,13     9,33     9,33     9,33       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     65,05     65,05     64,85     64,85     64,85       

45 Котельная ООО "ППК Медная фольга"     45,0     30,0     30,0     30,0     30,0       
   1 ДЕ-25-14 1985 - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - Без изменений 
   2 ДЕ-25-14 1985 - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - 15,00 - - Без изменений 
   3 ДЕ-25-14 1985 - 15,00 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     39,89     25,40     25,40     25,40     25,40       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,55     3,55     3,55     3,55     3,55       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     36,34     21,85     21,85     21,85     21,85       

46 
Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг 

ФМ" 
    5,0     5,0     5,0     5,0     5,0       

   1 
Viessman 

Vitomax 200 
- - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - Без изменений 

   2 
Viessman 

Vitomax 200 
- - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     4,90     4,90     4,90     4,90     4,90       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    4,13     4,13     4,13     4,13     4,13       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,77     0,77     0,77     0,77     0,77       

47 Котельная АО Нижние котлы УК ИП Д.У.     11,0     27,5     27,5     27,5     27,5       
   2 ДКВР 10/13 2012 - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - 2019 Вывод в консервацию. 
   5 ДКВР 10/13 2012 - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - 2019 Вывод в консервацию. 
    ДКВР 10/13 2019 - - - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - 2019 Ввод в эксплуатацию 
    ДКВР 10/13 2019 - - - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - 2019 Ввод в эксплуатацию 
    ДКВР 10/13 2019 - - - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - - 5,50 - 2019 Ввод в эксплуатацию 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     10,74     26,84     26,84     26,84     26,84       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    5,74     5,74     5,74     5,74     5,74       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     4,99     21,10     21,10     21,10     21,10       
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48 Котельная Бизнес Центр РТС     1,9     1,9     1,9     1,9     1,9       
   1 Viessmann (1120) 2014 - 0,97 - - 0,97 - - 0,97 - - 0,97 - - 0,97 - - Без изменений 
   2 Viessmann (1120) 2014 - 0,97 - - 0,97 - - 0,97 - - 0,97 - - 0,97 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,91     1,91     1,91     1,91     1,91       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,45     0,45     0,45     0,45     0,45       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,46     1,46     1,46     1,46     1,46       

49 
Котельная ОАО "Бутовский химический 

завод" 
    2,0     2,0     2,0     2,0     2,0       

   1 НР-18 2001 - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - Без изменений 
   2 НР-18 2002 - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - Без изменений 
   3 НР-18 2010 - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - Без изменений 
   4 НР-18 2010 - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - 0,50 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,96     1,96     1,96     1,96     1,96       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,02     1,02     1,02     1,02     1,02       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,94     0,94     0,94     0,94     0,94       

50 Котельная ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ"     22,5     22,5     22,5     22,5     22,5       
   1 ДКВР-10/13 1956 - 7,50 - - 7,50 - - 7,50 - - 7,50 - - 7,50 - - Без изменений 
   2 ДКВР-10/13 1956 - 7,50 - - 7,50 - - 7,50 - - 7,50 - - 7,50 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/13 1956 - 7,50 - - 7,50 - - 7,50 - - 7,50 - - 7,50 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     22,00     22,00     22,00     22,00     22,00       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    8,11     8,11     8,11     8,11     8,11       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     13,89     13,89     13,89     13,89     13,89       

51 Котельная ООО КСЦ "Переделкино"     5,2     5,2     5,2     5,2     5,2       
   1 Ква-1,0-ЭЭ-Гн 2006 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   2 Ква-1,0-ЭЭ-Гн 2006 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   3 Ква-1,0-ЭЭ-Гн 2006 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   4 Ква-1,0-ЭЭ-Гн 2006 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   5 Ква-1,0-ЭЭ-Гн 2006 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   6 Ква-1,0-ЭЭ-Гн 2006 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     5,06     5,06     5,06     5,06     5,06       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,07     2,07     2,07     3,84     3,84       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2,99     2,99     2,99     1,22     1,22       

52 
Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева 
    33,6     33,6     33,6     33,6     33,6       

   1 ДКВР-10/13 1963 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
   2 ДКВР-10/13 1963 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/13 1963 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
   4 ДКВР-10/13 1963 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
   5 ДКВР-10/13 1963 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
   6 ДКВР-10/13 1963 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     32,69     32,69     32,69     32,69     32,69       
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 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    31,19     31,46     31,65     31,21     31,15       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,50     1,23     1,04     1,49     1,54       

53 
Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева 
    28,0     28,0     28,0     28,0     28,0       

   1 ДКВР-10/13 1962 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
   2 ДКВР-10/13 1962 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/13 1962 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
   4 ДКВР-10/13 1962 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
   5 ДКВР-10/13 1962 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     27,24     27,24     27,24     27,24     27,24       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    25,32     24,49     24,28     24,24     24,20       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,92     2,75     2,96     3,00     3,05       

54 
Котельная Цех № 12 ФГУП ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева 
    334,0     334,0     334,0     334,0     334,0       

   1 ГМ-50-14/250 1974 - 28,00 - - 28,00 - - 28,00 - - 28,00 - - 28,00 - - Без изменений 
   2 ГМ-50-14/250 1974 - 28,00 - - 28,00 - - 28,00 - - 28,00 - - 28,00 - - Без изменений 
   4 ГМ-50-14/250 1974 - 28,00 - - 28,00 - - 28,00 - - 28,00 - - 28,00 - - Без изменений 

   5 ПТВМ-50 
1966-

1967 
- 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - Без изменений 

   6 ПТВМ-50 
1966-

1967 
- 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - Без изменений 

   7 ПТВМ-50 
1966-

1967 
- 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - 50,00 - - Без изменений 

   8 КВГМ-100 1986 - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     311,09     311,09     311,09     311,09     311,09       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    90,15     89,37     88,71     88,77     88,72       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     220,94     221,72     222,38     222,32     222,36       

55 Котельная АО "НПО МРТЗ"     105,9     105,9     105,9     105,9     105,9       
   3 ТП-20 1963 - 12,00 - - 12,00 - - 12,00 - - 12,00 - - 12,00 - - Без изменений 
   5 ДКВР-6,5/13 2009 - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - Без изменений 
   6 ПТВМ-30 1973 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - Без изменений 
   7 ПТВМ-30 1973 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - Без изменений 
   8 ПТВМ-30 1973 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     103,57     103,57     103,57     103,57     103,57       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    23,65     23,65     23,65     23,65     23,65       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     79,92     79,92     79,92     79,92     79,92       

56 
Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП 

РФ 
    84,0     84,0     84,0     84,0     84,0       

   1 ДКВР-10/10 1997 - 6,00 - - - - - - - - - - - - - 2020 Вывод из эксплуатации 
   2 ДКВР-10/10 1998 - 6,00 - - - - - - - - - - - - - 2020 Вывод из эксплуатации 
   3 ДКВР-10/10 1999 - 6,00 - - - - - - - - - - - - - 2020 Вывод из эксплуатации 
   4 ДКВР-10/10 2000 - 6,00 - - - - - - - - - - - - - 2020 Вывод из эксплуатации 
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   1 ПТВМ-30М 1974 - 30,00 - - - - - - - - - - - - - 2020 Вывод из эксплуатации 
   2 ПТВМ-30М 2011 - 30,00 - - - - - - - - - - - - - 2020 Вывод из эксплуатации 

    Unimat UT-M 

(16,3 МВт) 
2020 - - - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - 2020 Ввод в эксплуатацию 

    Unimat UT-M 

(16,3 МВт) 
2020 - - - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - 2020 Ввод в эксплуатацию 

    Unimat UT-M 

(16,3 МВт) 
2020 - - - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - 2020 Ввод в эксплуатацию 

    Unimat UT-M 

(16,3 МВт) 
2020 - - - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - 2020 Ввод в эксплуатацию 

    Unimat UT-M 

(16,3 МВт) 
2020 - - - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - 2020 Ввод в эксплуатацию 

    Unimat UT-M 

(16,3 МВт) 
2020 - - - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - - 14,00 - 2020 Ввод в эксплуатацию 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     79,77     82,15     82,15     82,15     82,15       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    23,11     23,11     23,11     23,11     23,11       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     56,66     59,04     59,04     59,04     59,04       

57 Котельная АО "КК ЖБИ № 9"     18,0     18,0     18,0     18,0     18,0       
   1 ДКВР-10/13 1967 - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - Без изменений 
   2 ДКВР-10/13 1967 - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - Без изменений 
   3 ДКВР-10/13 1967 - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - 6,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     11,07     11,07     11,07     11,07     11,07       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    4,80     4,80     4,80     4,80     4,80       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     6,27     6,27     6,27     6,27     6,27       

58 Котельная ТСЖ "Покровский берег"     10,3     10,3     10,3     10,3     10,3       
   1 HWK 400 2000 - 3,43 - - 3,43 - - 3,43 - - 3,43 - - 3,43 - - Без изменений 
   2 HWK 400 2000 - 3,43 - - 3,43 - - 3,43 - - 3,43 - - 3,43 - - Без изменений 
   3 HWK 400 2000 - 3,43 - - 3,43 - - 3,43 - - 3,43 - - 3,43 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     10,12     10,12     10,12     10,12     10,12       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,36     3,36     3,36     3,36     3,36       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     6,76     6,76     6,76     6,76     6,76       

59 Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"     6,5     6,5     6,5     6,5     6,5       

   1 
Buderus Logano-

3800 
2006 - 3,25 - - 3,25 - - 3,25 - - 3,25 - - 3,25 - - Без изменений 

   2 
Buderus Logano-

3800 
2006 - 3,25 - - 3,25 - - 3,25 - - 3,25 - - 3,25 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     6,39     6,39     6,39     6,39     6,39       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,58     0,58     0,58     0,58     0,58       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5,81     5,81     5,81     5,81     5,81       

60 Котельная Филиал "Пансионат "Чайка"     2,5     2,5     2,5     2,5     2,5       
   1 SuperRAC1450 2004 - 1,25 - - 1,25 - - 1,25 - - 1,25 - - 1,25 - - Без изменений 
   2 SuperRAC1450 2004 - 1,25 - - 1,25 - - 1,25 - - 1,25 - - 1,25 - - Без изменений 
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 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     2,49     2,49     2,49     2,49     2,49       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,16     1,16     1,16     1,16     1,16       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,33     1,33     1,33     1,33     1,33       

61 
Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" 

УДП РФ 
    7,1     6,9     6,9     6,9     6,9       

   1 Protherm NO 3000  2010 - 2,58 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 

   2 
ТГ-3-95 им. 

Ломакина  
1984 - 3,00 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 

   3 
ТГ-3-95 им. 

Ломакина  
1984 - 1,50 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 

    КВ-Г-3,48 2021 - - - - 3,00 - - 3,00 - - 3,00 - - 3,00 - 2021 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-3,48 2021 - - - - 3,00 - - 3,00 - - 3,00 - - 3,00 - 2021 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-1,0 2021 - - - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - 2021 Ввод в эксплуатацию 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     6,92     6,71     6,71     6,71     6,71       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,18     2,18     2,18     2,18     2,18       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     4,74     4,53     4,53     4,53     4,53       

62 АИТ Куркино        1,7     1,7     1,7     1,7     1,7       
   1 КВ-ГМ-1,0 2015 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   2 КВ-ГМ-1,0 2015 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,68     1,68     1,68     1,68     1,68       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,27     1,27     1,27     1,27     1,27       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,41     0,41     0,41     0,41     0,41       

63 
Котельная ФГБУ 

"ЦЖКУ" 
      0,5     0,0     0,0     0,0     0,0       

   1 
BAXI LUNA HT 

1.1000  
2006 - 0,08 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 

   2 
BAXI LUNA HT 

1.1000  
2006 - 0,08 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 

   3 
BAXI LUNA HT 

1.1000  
2006 - 0,08 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 

   4 DHAL BWK-300 2006 - 0,27 - - - - - - - - - - - - - 2018 Вывод из эксплуатации 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     0,50      -       -       -       -      

Вывод из эксплуатации при переключении 

тепловых нагрузок жилого дома по адресу 

Родионовская ул. 10 на АИТ № 6 в 01.2018 

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,48      -       -       -       -        

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,02      -       -       -       -        

64 Котельная № 2 ФСО России     5,2     5,2     5,2     5,2     5,2       
   1 Турботерм 2000 2005 - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - Без изменений 
   2 Турботерм 2000 2005 - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - Без изменений 
   3 Турботерм 2000 2005 - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     5,05     5,05     5,05     5,05     5,05       
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 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,28     2,28     2,28     2,28     2,28       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2,77     2,77     2,77     2,77     2,77       

Всего по котельным других организаций на территории 

Москвы без учета ТиНАО: 
                                  

- Установленная мощность     1 920,6     1 908,5     1 908,5     1 908,5     1 908,5     Реконструкция - 5 котельных 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     1 706,8     1 697,5     1 697,5     1 697,5     1 697,5     Вывод из эксплуатации - 2 котельных 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    515,4     514,9     514,4     522,6     523,3     Без изменений - 57 котельных 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1 191,4     1 182,5     1 183,1     1 174,8     1 174,1       

5.2.2 
Котельные других организаций на 

территории ТиНАО  
                                    

1 Котельная № 2      26,5     26,5     26,5     26,5     26,5       

   1 
Buderus Logano S 

825L  
2011 - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - Без изменений 

   2 
Buderus Logano S 

825L 
2011 - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - Без изменений 

   3 
Buderus Logano S 

825L 
2011 - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - Без изменений 

   4 
Buderus Logano S 

825L  
2011 - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     25,90     25,90     25,90     25,90     25,90       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    4,93     10,56     10,56     16,70     18,81       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     20,97     15,34     15,34     9,20     7,09       

2 Котельная АО "ТЭИК"      20,6     20,6     20,6     20,6     20,6       
   1 ЗИОСАБ-5000 2008 - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - Без изменений 
   2 ЗИОСАБ-5000 2008 - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - Без изменений 
   3 ЗИОСАБ-5000 2008 - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - Без изменений 
   4 ЗИОСАБ-5000 2016 - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - Без изменений 
   5 ЗИОСАБ-2000 2006 - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - Без изменений 
   6 ЗИОСАБ-2000 2006 - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - 1,72 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     20,27     20,27     20,27     20,27     20,27       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    9,98     10,27     10,27     14,77     17,01       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     10,29     10,00     10,00     5,50     3,25       

3 Котельная ЖК "Прима парк"     26,5     26,5     26,5     26,5     26,5       

   1 
LOOS Ultimat 

UT-L 42 
2015 - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - Без изменений 

   2 
LOOS Ultimat 

UT-L 42 
2015 - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - Без изменений 

   3 
LOOS Ultimat 

UT-L 42 
2015 - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - Без изменений 

   4 
LOOS Ultimat 

UT-L 42 
2015 - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - 6,62 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     25,90     25,90     25,90     25,90     25,90       
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 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    12,85     12,85     12,85     13,54     13,54       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     13,04     13,04     13,04     12,35     12,35       

4 Котельная АО " 99 ЗАТО"      5,4     5,4     5,4     5,4     5,4       
   1 ЗИО-60 1968 - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - Без изменений 
   5 ЗИО-60 1968 - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - Без изменений 
   6 ЗИО-60 1968 - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - Без изменений 
   7 ЗИО-60 1968 - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - Без изменений 
   8 ЗИО-60 1968 - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - Без изменений 
   2 Э5-Д2 1968 - 0,60 - - 0,60 - - 0,60 - - 0,60 - - 0,60 - - Без изменений 
   3 Э5-Д2 1968 - 0,60 - - 0,60 - - 0,60 - - 0,60 - - 0,60 - - Без изменений 
   4 Э5-Д2 1968 - 0,60 - - 0,60 - - 0,60 - - 0,60 - - 0,60 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     5,27     5,27     5,27     5,27     5,27       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,67     2,67     2,67     3,82     4,97       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2,60     2,60     2,60     1,45     0,30       

5 Котельная ООО "РегионЭнергоСервис"     69,7     69,7     69,7     69,7     69,7       

   1 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2010 - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - Без изменений 

   2 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2010 - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - Без изменений 

   3 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2010 - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - Без изменений 

   4 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2010 - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - Без изменений 

   5 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2010 - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - Без изменений 

   6 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2013 - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - 11,62 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     68,79     68,79     68,79     68,79     68,79       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    36,44     38,01     43,15     43,15     43,15       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     32,35     30,78     25,63     25,63     25,63       

6 
Котельная ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. 

Чумакова РАМН" 
    18,2     18,2     18,2     18,2     18,2       

   1 
Vitomax-200 

(пар) 
2009 - 4,31 - - 4,31 - - 4,31 - - 4,31 - - 4,31 - - Без изменений 

   2 
Vitomax-200 

(пар) 
2009 - 4,31 - - 4,31 - - 4,31 - - 4,31 - - 4,31 - - Без изменений 

   3 
Vitomax-200 

(водогр.) 
2004 - 9,63 - - 9,63 - - 9,63 - - 9,63 - - 9,63 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     15,20     15,20     15,20     15,20     15,20       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    5,02     5,02     5,02     5,02     5,02       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     10,18     10,18     10,18     10,18     10,18       
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7 
Котельная № 10 Производственная АПК 

"Московский" 
    400,0     400,0     400,0     400,0     400,0       

   4 КВГМ-100 1984 - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - Без изменений 
   5 КВГМ-100 1984 - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - Без изменений 
   6 КВГМ-100 1985 - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - Без изменений 
   7 КВГМ-100 1986 - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     391,20     391,20     391,20     391,20     391,20       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    59,16     59,54     59,16     59,16     59,16       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     332,04     331,66     332,04     332,04     332,04       

8 Котельная мкр. "Солнцево-парк"     75,8     75,8     75,8     75,8     75,8       

   1 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2012 - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - Без изменений 

   2 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2012 - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - Без изменений 

   3 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2012 - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - Без изменений 

   4 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2012 - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - Без изменений 

   5 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2012 - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - Без изменений 

   6 
LOOS Unimat 

UT-M 58 
2013 - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     75,42     75,42     75,42     75,42     75,42       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    34,64     36,35     36,35     36,63     37,14       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     40,78     39,07     39,07     38,79     38,28       

9 
Котельная п. Газопровод (территория 

"МУЭГ") 
    27,6     27,6     27,6     27,6     27,6       

   1 АВ-4 (8.12 МВт) 1988 - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - Без изменений 
   2 АВ-4 (8.12 МВт) 1988 - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - Без изменений 
   3 АВ-4 (8.12 МВт) 1988 - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - Без изменений 

   4 
АВ-4 (не 

эксплуатируется) 
1988 - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - 6,90 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     20,24     20,24     20,24     20,24     20,24       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    11,44     12,84     12,84     12,84     12,84       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     8,80     7,41     7,41     7,41     7,41       

10 Котельная п. Коммунарка ул. Ясная д. 10А     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0       

   1 
RIELLO RTQ-

1000T 
2012 - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - Без изменений 

   2 
RIELLO RTQ-

1000T 
2012 - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - Без изменений 

   3 
RIELLO RTQ-

1000T  
2012 - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     2,85     2,85     2,85     2,85     2,85       
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 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,04     2,04     2,04     2,04     2,04       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,81     0,81     0,81     0,81     0,81       

11 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная 

строение 5А 
    5,4     5,4     5,4     5,4     5,4       

   1 
Vitomax 200 L 

(2100)  
2011 - 1,80 - - 1,80 - - 1,80 - - 1,80 - - 1,80 - - Без изменений 

   2 
Vitomax 200 L 

(2100)  
2011 - 1,80 - - 1,80 - - 1,80 - - 1,80 - - 1,80 - - Без изменений 

   3 
Vitomax 200 L 

(2100)  
2011 - 1,80 - - 1,80 - - 1,80 - - 1,80 - - 1,80 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     5,23     5,23     5,23     5,23     5,23       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,21     3,21     3,21     3,21     3,21       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2,02     2,02     2,02     2,02     2,02       

12 
Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная д. 9 

стр.1 
    3,0     3,0     3,0     3,0     3,0       

   1 
RIELLO RTQ-

1000T 
2012 - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - Без изменений 

   2 
RIELLO RTQ-

1000T 
2012 - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - Без изменений 

   3 
RIELLO RTQ-

1000T  
2012 - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     2,87     2,87     2,87     2,87     2,87       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,04     2,04     2,04     2,04     2,04       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,83     0,83     0,83     0,83     0,83       

13 Котельная № 1 ООО "Декор"     26,1     46,7     46,7     46,7     46,7       

   1 
Buderus Logano 

S825L 
2012 - 4,50 - - 4,50 - - 4,50 - - 4,50 - - 4,50 - - Без изменений 

   2 
Buderus Logano 

S825L 
2012 - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - 5,60 - - Без изменений 

   3 
Buderus Logano 

S825L 
2012 - 8,00 - - 8,00 - - 8,00 - - 8,00 - - 8,00 - - Без изменений 

   4 
Buderus Logano 

S825L 
2012 - 8,00 - - 8,00 - - 8,00 - - 8,00 - - 8,00 - - Без изменений 

    Термотехник ТТ-

100 (12,0 МВт) 
2019       - 10,32 - - 10,32 - - 10,32 - - 10,32 - 2019 Ввод в эксплуатацию 

    Термотехник ТТ-

100 (12,0 МВт) 
2019       - 10,32 - - 10,32 - - 10,32 - - 10,32 - 2019 Ввод в эксплуатацию 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     25,12     45,71     45,71     45,71     45,71       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    18,88     39,04     39,04     39,04     39,04       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     6,24     6,67     6,67     6,67     6,67       

14 Котельная "ПСБ Коммунарка"     12,9     12,9     12,9     12,9     12,9       
   1 КСВа-2,5Гс 1999 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   2 КСВа-2,5Гс 1999 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
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   3 КСВа-2,5Гс 1999 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   4 Ква-2,5Г-ЭЭ 2001 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   5 Ква-2,5Г-ЭЭ 2001 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   6 Ква-2,5Г-ЭЭ 2001 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     12,61     12,61     12,61     12,61     12,61       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,23     3,23     3,23     3,23     3,23       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     9,38     9,38     9,38     9,38     9,38       

15 Котельная д. Летово       4,3     4,3     4,3     4,3     4,3       
   1 КВГ-2,5-95 2001 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   2 КВГ-2,5-95 2001 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     4,28     4,28     4,28     4,28     4,28       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,72     0,72     0,72     0,72     0,72       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     3,56     3,56     3,56     3,56     3,56       

16 Котельная ООО "Источник"     12,0     12,0     12,0     12,0     12,0       

   1 
Unical Ellprex 

5000 
2014 - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - Без изменений 

   3 
Unical Ellprex 

5000 
2014 - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - Без изменений 

   2 
Unical Ellprex 

4000 
2014 - 3,44 - - 3,44 - - 3,44 - - 3,44 - - 3,44 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     11,83     11,83     11,83     11,83     11,83       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    5,98     5,98     5,98     5,98     5,98       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5,85     5,85     5,85     5,85     5,85       

17 Котельная № 2 ООО "Декор"     37,9     37,9     37,9     37,9     37,9       

   1 
Buderus Logano S 

852L  
2015 - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - Без изменений 

   2 
Buderus Logano S 

852L 
2015 - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - Без изменений 

   3 
Buderus Logano S 

852L 
2015 - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - 12,64 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     37,09     37,09     37,09     37,09     37,09       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    36,82     36,82     37,38     37,65     37,65       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,28     0,28     -0,29     -0,56     -0,56       

18 Котельная УНПБ "Теплый Стан"     12,7     12,7     12,7     12,7     12,7       
   1 ДКВР-6,5/13  1987 - 4,23 - - 4,23 - - 4,23 - - 4,23 - - 4,23 - - Без изменений 
   2 ДКВР-6,5/13  1987 - 4,23 - - 4,23 - - 4,23 - - 4,23 - - 4,23 - - Без изменений 
   3 ДКВР-6,5/13  1987 - 4,23 - - 4,23 - - 4,23 - - 4,23 - - 4,23 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     12,43     12,43     12,43     12,43     12,43       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    5,24     5,24     5,24     5,24     5,24       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     7,19     7,19     7,19     7,19     7,19       

19 Котельная "Новомосковский Технопарк"     42,8     42,8     42,8     100,0     100,0       
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   1 ДКВР-10/13 1979 - 5,70 - - 5,70 - - 5,70 - - - - - - - 2028 Вывод из эксплуатации 
   2 ДКВР-20/13 1979 - 11,40 - - 11,40 - - 11,40 - - - - - - - 2028 Вывод из эксплуатации 
   3 ДКВР-20/13 1979 - 11,40 - - 11,40 - - 11,40 - - - - - - - 2028 Вывод из эксплуатации 
   1 ДЕ-25/14 1993 - 14,25 - - 14,25 - - 14,25 - - - - - - - 2031 Вывод из эксплуатации 
    КВ-Г-23,26 2028                   - 20,00 - - 20,00 - 2028 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-23,26 2028                   - 20,00 - - 20,00 - 2028 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-23,26 2028                   - 20,00 - - 20,00 - 2028 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-23,26 2031                   - 20,00 - - 20,00 - 2031 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-23,26 2032                   - 20,00 - - 20,00 - 2032 Ввод в эксплуатацию 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     41,68     41,68     41,68     97,80     97,80       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    8,78     13,24     29,63     80,60     95,12       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     32,90     28,45     12,05     17,20     2,68       

20 Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)     19,5     19,5     19,5     19,5     19,5       
   1 КВГМ-7,56-150 2001 - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - Без изменений 
   2 КВГМ-7,56-150 2001 - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - Без изменений 
   3 КВГМ-7,56-150 2001 - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - 6,50 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     19,22     19,22     19,22     19,22     19,22       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    5,14     5,14     5,14     5,14     5,14       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     14,08     14,08     14,08     14,08     14,08       

21 
Котельная "Клинический санаторий ГМС 

"Валуево" 
    8,6     8,6     8,6     8,6     8,6       

   1 ТТГ-2500 2015 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   2 ТТГ-2500 2015 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   3 ТТГ-2500 2016 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   4 ТТГ-2500 2016 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     8,42     8,42     8,42     8,42     8,42       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,46     3,46     3,69     3,69     4,36       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     4,96     4,96     4,73     4,73     4,05       

22 Котельная п. Воскресенское     110,0     110,0     110,0     110,0     110,0       
   1 ДКВР-10/13 1980 - 6,85 - - 6,85 - - 6,85 - - 6,85 - - 6,85 - - Без изменений 
   2 ДКВР-10/13 1980 - 6,85 - - 6,85 - - 6,85 - - 6,85 - - 6,85 - - Без изменений 

   3 
ДКВР-10/13 

(вод.) 
1967 - 6,30 - - 6,30 - - 6,30 - - 6,30 - - 6,30 - - Без изменений 

   1 КВГМ-30/150 1993 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - Без изменений 
   2 КВГМ-30/150 1993 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - Без изменений 
   3 КВГМ-30/150 1993 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     103,09     103,09     103,09     103,09     103,09       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    21,36     22,75     34,22     72,22     86,83       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     81,73     80,34     68,86     30,86     16,25       

23 Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"     12,9     12,9     12,9     12,9     12,9       
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   1 
Sermet Oy S3V-

5.0 
1999 - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - Без изменений 

   2 
Sermet Oy S3V-

5.0 
1999 - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - Без изменений 

   3 
Sermet Oy S3V-

5.0 
1999 - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - 4,30 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     12,62     12,62     12,62     12,62     12,62       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    4,70     4,70     4,70     4,70     4,70       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     7,92     7,92     7,92     7,92     7,92       

24 Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА     8,6     8,6     10,3     10,3     10,3       
   1 ТВГ-4Р 1981 - 4,30 - - 4,30 - - - - - - - - - - 2027 Вывод из эксплуатации 
   2 ТВГ-4Р 1981 - 4,30 - - 4,30 - - - - - - - - - - 2027 Вывод из эксплуатации 
    КВ-Г-3,0 2027             - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - 2027 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-3,0 2027             - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - 2027 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-3,0 2027             - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - 2027 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-3,0 2027             - 2,58 - - 2,58 - - 2,58 - 2027 Ввод в эксплуатацию 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     8,40     8,40     10,09     10,09     10,09       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    4,95     4,95     5,73     6,33     8,85       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     3,45     3,45     4,37     3,77     1,24       

25 Котельная филиала ОК "Ватутинки"      42,31     42,31     42,31     42,31     42,31       

   1 
Buderus S825M 

16400 
2015 - 14,10 - - 14,10 - - 14,10 - - 14,10 - - 14,10 - - Без изменений 

   2 
Buderus S825M 

16400 
2015 - 14,10 - - 14,10 - - 14,10 - - 14,10 - - 14,10 - - Без изменений 

   3 
Buderus S825M 

16400 
2015 - 14,10 - - 14,10 - - 14,10 - - 14,10 - - 14,10 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     41,38     41,38     41,38     41,38     41,38       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    9,13     9,13     9,13     9,13     11,12       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     32,25     32,25     32,25     32,25     30,26       

26 Котельная АО "Инвесттраст"     54,0     64,0     124,0     124,0     124,0       
   1 КВГМ-4,65-150 2012 - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - Без изменений 
   2 КВГМ-11,63-150 2012 - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - Без изменений 
   3 КВГМ-23,26-150 2014 - 20,00 - - 20,00 - - 20,00 - - 20,00 - - 20,00 - - Без изменений 
   4 КВГМ-23,26-150 2015 - 20,00 - - 20,00 - - 20,00 - - 20,00 - - 20,00 - - Без изменений 
    КВ-Г-11,63 2019       - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - 2019 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-23,26 2023             - 20,00 - - 20,00 - - 20,00 - 2023 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-23,26 2023             - 20,00 - - 20,00 - - 20,00 - 2023 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-23,26 2026             - 20,00 - - 20,00 - - 20,00 - 2026 Ввод в эксплуатацию 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     52,90     62,69     121,46     121,46     121,46       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    24,27     47,18     103,60     111,98     111,98       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     28,63     15,51     17,86     9,48     9,48       

27 Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"     24,5     24,5     24,5     24,5     24,5       
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   1 ДКВР-2,5/13 1967 - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - Без изменений 
   2 ДКВР-2,5/13 1967 - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - Без изменений 
   3 ДКВР-2,5/13 1967 - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - Без изменений 
   4 КВГМ-10-150 1980 - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - Без изменений 
   5 КВГМ-10-150 1980 - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - 10,00 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     23,65     23,65     23,65     23,65     23,65       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    10,78     10,78     10,78     10,78     10,78       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     12,87     12,87     12,87     12,87     12,87       

28 Котельная № 1 ООО "Теплосервис"     10,0     10,0     10,0     10,0     10,0       
   1 NPR-2500 2006 - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - Без изменений 
   2 NPR-2500 2006 - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - Без изменений 
   3 NPR-2500 2006 - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - Без изменений 
   4 NPR-2500 2006 - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - 2,50 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     9,78     9,78     9,78     9,78     9,78       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    4,91     4,91     4,91     4,91     4,91       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     4,87     4,87     4,87     4,87     4,87       

29 Котельная № 2 ООО "Теплосервис"     12,0     12,0     12,0     12,0     12,0       
   1 КВА "ЭТС"-3.5 2010 - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - Без изменений 
   2 КВА "ЭТС"-3.5 2010 - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - Без изменений 
   3 КВА "ЭТС"-3.5 2010 - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - Без изменений 
   4 КВА "ЭТС"-3.5 2010 - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - 3,01 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     11,98     11,98     11,98     11,98     11,98       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    6,77     6,77     6,77     6,77     6,77       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     5,20     5,20     5,20     5,20     5,20       

30 Котельная ООО "Геруда"      68,8     68,8     68,8     68,8     68,8       
   1 Danstoker-20 2015 - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - Без изменений 
   2 Danstoker-20 2015 - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - Без изменений 
   3 Danstoker-20 2015 - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - Без изменений 
   4 Danstoker-20 2015 - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - 17,20 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     67,29     67,29     67,29     67,29     67,29       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    39,44     43,48     43,48     43,48     43,48       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     27,85     23,81     23,81     23,81     23,81       

31 Котельная Центральная      187,5     60,0     60,0     0,0     0,0       
   1 ДКВР-20/13 1967 - 12,50 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 
   2 ДКВР-20/13 1967 - 12,50 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 
   3 ДКВР-20/13 1968 - 12,50 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 
   1 ПТВМ-30М 1975 - 30,00 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 
   2 ПТВМ-30М 1975 - 30,00 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 
   3 ПТВМ-30М 1976 - 30,00 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 
   4 ПТВМ-30М 1976 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - - - - - - 2029 Вывод из эксплуатации 
   5 ПТВМ-30М 1990 - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - - - - - - 2030 Вывод из эксплуатации 
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 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     181,61     58,12     58,12      -       -      Вывод из эксплуатации при переключении в 

2021 г. нагрузки на Новую РТС "Центральная". 

До 2031 г. осуществляется совместная работа 

Котельной Центральная и Новой РТС 

"Центральная" 

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    112,23      -       -       -       -      

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     69,38     58,12     58,12      -       -      

32 Котельная № 13       15,5     0,0     0,0     0,0     0,0       
   1 КВ-6.0Г 2009 - 5,16 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 
   2 КВ-6.0Г 2009 - 5,16 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 
   3 КВ-6.0Г 2009 - 5,16 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     15,00      -       -       -       -      

Вывод из эксплуатации при переключении 

тепловой нагрузки потребителей на Новую 

котельную мкр В 

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    5,93      -       -       -       -      

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     9,07      -       -       -       -      

33 
Котельная ул.Лагерная, 

2б 
      1,4     1,5     1,5     1,5     1,5       

   1 Универсал-6 1969 - 0,70 -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2020 Вывод из эксплуатации 
   2 Универсал-6 1969 - 0,70 -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2020 Вывод из эксплуатации 
    КВ-Г-0,87 2020  -   -   -   -  0,75  -   -  0,75  -   -  0,75  -   -  0,75  -  2020 Ввод в эксплуатацию 
    КВ-Г-0,87 2020  -   -   -   -  0,75  -   -  0,75  -   -  0,75  -   -  0,75  -  2020 Ввод в эксплуатацию 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,35     1,47     1,47     1,47     1,47       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,07     0,07     0,32     0,86     0,86       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,29     1,40     1,15     0,60     0,60       

34 
Котельная АО "Троицкая камвольная 

фабрика" 
    7,8     7,8     7,8     7,8     7,8       

   1 ДКВР 6,5/13 1980 - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - Без изменений 
   2 ДКВР 6,5/13 1980 - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - Без изменений 

   3 

ДКВР 6,5/13 

(разукомплектова

н) 

1980 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     3,91     3,91     3,91     3,91     3,91       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,17     3,17     3,17     3,17     3,17       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,74     0,74     0,74     0,74     0,74       

35 Котельная ГКУЗ ДКС № 20 ДЗМ     5,2     5,2     5,2     5,2     5,2       
   1 Факел-Г 1994 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   2 Факел-Г 1994 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   3 Факел-Г 1994 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   4 Факел-Г 1994 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   5 Факел-Г 1994 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   6 Факел-Г 1994 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     5,05     5,05     5,05     5,05     5,05       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,92     2,34     4,20     4,20     4,20       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     3,13     2,71     0,84     0,84     0,84       
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36 
Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" 

МВД России 
    4,3     4,3     4,3     4,3     4,3       

   1 ЗИОСАБ-2500 2005 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   2 ЗИОСАБ-2500 2005 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     4,21     4,21     4,21     4,21     4,21       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,28     2,28     2,28     2,50     3,47       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,94     1,94     1,94     1,71     0,75       

37 КТС "Солнечный городок"      18,9     18,9     18,9     18,9     18,9       

   1 
КСВа-3.15 (ВК-

22) 
1995 - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - Без изменений 

   2 
КСВа-3.15 (ВК-

22) 
1995 - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - Без изменений 

   3 
КСВа-3.15 (ВК-

22) 
1995 - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - Без изменений 

   4 
КСВа-3.15 (ВК-

22) 
1995 - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - Без изменений 

   5 
КСВа-3.15 (ВК-

22) 
1995 - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - Без изменений 

   6 
КСВа-3.15 (ВК-

22) 
1995 - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - Без изменений 

   7 
КСВа-3.15 (ВК-

22) 
1995 - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - 2,70 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     18,54     18,54     18,54     18,54     18,54       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    7,75     7,75     7,75     7,75     7,75       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     10,79     10,79     10,79     10,79     10,79       

38 Котельная ОАО "МАНП"      3,2     3,2     3,2     3,2     3,2       
   1 ЗИО-46 1982 - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - Без изменений 
   2 ЗИО-46 1982 - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - Без изменений 
   3 ЗИО-46 1982 - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - Без изменений 
   4 ЗИО-46 1982 - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - 0,44 - - Без изменений 
   5 ЗИО-60 1984 - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - Без изменений 
   6 ЗИО-60 1984 - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     3,13     3,13     3,13     3,13     3,13       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,30     1,30     1,30     1,30     1,30       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,83     1,83     1,83     1,83     1,83       

39 Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4       
   1 ДКВР-4/13 1971 - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - Без изменений 
   2 ДКВР-4/13 1971 - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - Без изменений 
   3 ДКВР-4/13 1971 - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - Без изменений 
   4 ДКВР-4/13 1984 - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - Без изменений 
   5 ДКВР-4/13 1984 - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - Без изменений 
   6 ДКВР-4/13 1984 - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - 2,90 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     17,01     17,01     17,01     17,01     17,01       
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 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    9,71     9,71     9,71     9,71     9,71       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     7,30     7,30     7,30     7,30     7,30       

40 Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"     3,2     3,2     3,2     3,2     3,2       
   1 ЗИО-60 1980 - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - Без изменений 
   2 ЗИО-60 1980 - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - Без изменений 
   3 ЗИО-60 1980 - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - Без изменений 
   4 ЗИО-60 1980 - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - 0,80 - - Без изменений 

   5 
ЗИО-60 

(выведены) 
1980 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - Без изменений 

   6 
ЗИО-60 

(выведены) 
1980 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - Без изменений 

   7 
ЗИО-60 

(выведены) 
1980 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     3,12     3,12     3,12     3,12     3,12       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,02     1,02     1,02     1,02     1,02       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2,11     2,11     2,11     2,11     2,11       

41 Котельная № 209 ВДО "Пахра"     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4       
   1 ЗиоСаб-250 2007 - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - Без изменений 
   2 ЗиоСаб-250 2007 - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     0,42     0,42     0,42     0,42     0,42       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,21     0,21     0,21     0,21     0,21       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,21     0,21     0,21     0,21     0,21       

42 Котельная № 210 ВДО "Пахра"     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4       
   1 ЗиоСаб-250 2007 - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - Без изменений 
   2 ЗиоСаб-250 2007 - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     0,42     0,42     0,42     0,42     0,42       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,28     0,28     0,28     0,28     0,28       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,14     0,14     0,14     0,14     0,14       

43 Котельная № 211 ВДО "Пахра"     0,2     0,2     0,2     0,2     0,2       
   1 ЗиоСаб-125  2007 - 0,11 - - 0,11 - - 0,11 - - 0,11 - - 0,11 - - Без изменений 
   2 ЗиоСаб-125  2007 - 0,11 - - 0,11 - - 0,11 - - 0,11 - - 0,11 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     0,21     0,21     0,21     0,21     0,21       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,15     0,15     0,15     0,15     0,15       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,06     0,06     0,06     0,06     0,06       

44 Котельная № 212 ВДО "Пахра"     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3       
   1 ЗиоСаб-500  2004 - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - Без изменений 
   2 ЗиоСаб-500  2004 - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - Без изменений 
   3 ЗиоСаб-500  2008 - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,26     1,26     1,26     1,26     1,26       
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 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,39     0,39     0,39     0,39     0,39       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,87     0,87     0,87     0,87     0,87       

45 Котельная № 213 ВДО "Пахра"     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3       
   1 ЗиоСаб-500 2008 - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - Без изменений 
   2 ЗиоСаб-500 2008 - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - Без изменений 
   3 ЗиоСаб-500 2008 - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - 0,43 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,26     1,26     1,26     1,26     1,26       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,35     0,35     0,35     0,35     0,35       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,91     0,91     0,91     0,91     0,91       

46 Котельная № 214 ВДО "Пахра"     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4       
   1 ЗиоСаб-250 2008 - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - Без изменений 
   2 ЗиоСаб-250 2008 - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - 0,22 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     0,42     0,42     0,42     0,42     0,42       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,04     0,04     0,04     0,04     0,04       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,39     0,39     0,39     0,39     0,39       

47 Котельная № 215 ВДО "Пахра"     2,4     2,4     2,4     2,4     2,4       
   1 ЗиоСаб-175 2008 - 0,15 - - 0,15 - - 0,15 - - 0,15 - - 0,15 - - Без изменений 
   2 ЗиоСаб-1000 2008 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   3 ЗиоСаб-1600 2008 - 1,38 - - 1,38 - - 1,38 - - 1,38 - - 1,38 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     2,33     2,33     2,33     2,33     2,33       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,38     0,38     0,38     0,38     0,38       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,95     1,95     1,95     1,95     1,95       

48 Котельная АО "Курорт "Михайловское"     2,4     2,4     2,4     2,4     2,4       
   1 ЗИО-46 1985 - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - Без изменений 
   2 ЗИО-46 1985 - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - Без изменений 
   3 ЗИО-46 1985 - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - Без изменений 
   4 ЗИО-46 1985 - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - Без изменений 
   5 ЗИО-46 1985 - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - Без изменений 
   6 ЗИО-46 1985 - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - Без изменений 
   7 ЗИО-46 1985 - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - 0,34 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     2,34     2,34     2,34     2,34     2,34       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,80     0,80     0,80     1,18     1,18       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,54     1,54     1,54     1,16     1,16       

49 Котельная п. д/о Плесково      3,1     3,1     3,1     3,1     3,1       

   1 
DAKON 

PREXAL-1200 
2001 - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - Без изменений 

   2 
DAKON 

PREXAL-1200 
2001 - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - Без изменений 

   3 
DAKON 

PREXAL-1200 
2001 - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - 1,03 - - Без изменений 
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 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     3,03     3,03     3,03     3,03     3,03       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,23     1,23     1,23     1,23     1,23       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,80     1,80     1,80     1,80     1,80       

50 Котельная Пансионата "Пахра"     7,8     7,8     7,8     7,8     7,8       

   1 
ДКВР-6,5/13 

(вод.) 
1987 - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - Без изменений 

   2 
ДКВР-6,5/13 

(вод.) 
1987 - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - 3,90 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     7,61     7,61     7,61     7,61     7,61       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,14     1,14     1,14     1,14     1,14       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     6,48     6,48     6,48     6,48     6,48       

51 
Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 

61991) 
    4,3     4,3     4,3     4,3     4,3       

   1 Факел Г 1991 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   2 Факел Г 1992 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   3 Факел Г 1991 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   4 Факел Г 1992 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   5 Факел Г 1991 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     4,21     4,21     4,21     4,21     4,21       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,41     1,41     1,41     1,41     1,41       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2,80     2,80     2,80     2,80     2,80       

52 
Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 

25А) 
    1,2     1,2     1,2     1,2     1,2       

   1 Pegasus F3 289S  2011 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   2 Pegasus F3 289S  2011 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   3 Pegasus F3 289S  2011 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   4 Pegasus F3 289S  2011 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   5 Pegasus F3 289S  2011 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,23     1,23     1,23     1,23     1,23       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,50     0,50     0,50     0,50     0,50       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,73     0,73     0,73     0,73     0,73       

53 
Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 

22А) 
    1,2     1,2     1,2     1,2     1,2       

   1 Pegasus F3 289S  2012 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   2 Pegasus F3 289S  2012 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   3 Pegasus F3 289S  2012 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   4 Pegasus F3 289S  2012 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   5 Pegasus F3 289S  2012 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,23     1,23     1,23     1,23     1,23       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,50     0,50     0,50     0,50     0,50       
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 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,73     0,73     0,73     0,73     0,73       

54 
Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 

23А) 
    1,2     1,2     1,2     1,2     1,2       

   1 Pegasus F3 289S  2014 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   2 Pegasus F3 289S  2014 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   3 Pegasus F3 289S  2014 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   4 Pegasus F3 289S  2014 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   5 Pegasus F3 289S  2014 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,23     1,23     1,23     1,23     1,23       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,50     0,50     0,50     0,50     0,50       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,73     0,73     0,73     0,73     0,73       

55 
Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 

Б) 
    1,2     1,2     1,2     1,2     1,2       

   1 Pegasus F3 289S  2015 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   2 Pegasus F3 289S  2015 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   3 Pegasus F3 289S  2015 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   4 Pegasus F3 289S  2015 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
   5 Pegasus F3 289S  2015 - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,25 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     1,22     1,22     1,22     1,22     1,22       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    0,50     0,50     0,50     0,50     0,50       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,72     0,72     0,72     0,72     0,72       

56 Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)     6,0     6,0     6,0     6,0     6,0       
   1 КВа-2.5-ЭЭ 1996 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   2 КСВ-2.5 2011 - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - 2,15 - - Без изменений 
   3 КВа-1.0-ЭЭ  2002 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
   4 КВа-1.0-ЭЭ  2002 - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - 0,86 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     5,88     5,88     5,88     5,88     5,88       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    2,65     2,65     2,65     2,65     2,65       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     3,23     3,23     3,23     3,23     3,23       

57 
Котельная Дом отдыха "Подмосковные 

вечера" 
    2,6     2,6     2,6     2,6     2,6       

   1 
VIESSMANN 

Vitoplex 100 
2012 - 0,87 - - 0,87 - - 0,87 - - 0,87 - - 0,87 - - Без изменений 

   2 
VIESSMANN 

Vitoplex 100 
2012 - 0,87 - - 0,87 - - 0,87 - - 0,87 - - 0,87 - - Без изменений 

   3 
VIESSMANN 

Vitoplex 100 
2012 - 0,87 - - 0,87 - - 0,87 - - 0,87 - - 0,87 - - Без изменений 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     2,55     2,55     2,55     2,55     2,55       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    1,18     1,18     1,18     1,18     1,18       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     1,38     1,37     1,37     1,37     1,37       

58 Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.)     3,6     3,6     3,6     3,6     3,6       
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   1 Vitoplex200 2015 - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - Без изменений 
   2 Vitoplex200  2015 - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - Без изменений 
   3 Vitoplex200 2015 - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - Без изменений 
   4 Vitoplex200  2015 - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - Без изменений 
   5 Vitoplex200  2015 - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - Без изменений 
   6 Vitoplex200  2015 - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - Без изменений 
   7 Vitoplex200  2015 - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - 0,30 - - Без изменений 
   8 Vitoplex200  2015 - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - Без изменений 
   9 Vitoplex200 2015 - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - Без изменений 
   10 Vitoplex200 2015 - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - Без изменений 
   11 Vitoplex200  2015 - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - Без изменений 
   12 Vitoplex200  2015 - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - 0,23 - - Без изменений 
   13 Vitoplex200 2015 - 0,17 - - 0,17 - - 0,17 - - 0,17 - - 0,17 - - Без изменений 
   14 Vitoplex200 2015 - 0,17 - - 0,17 - - 0,17 - - 0,17 - - 0,17 - - Без изменений 
 Тепловая мощность нетто в горячей воде:     3,56     3,57     3,57     3,57     3,57       

 Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
    3,25     3,25     3,25     3,25     3,25       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     0,31     0,32     0,32     0,32     0,32       

Всего по котельным других организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории ТиНАО 
                                  

- Установленная мощность:     1 507,4     1 395,1     1 456,8     1 454,1     1 454,1     Реконструкция - 4 котельных 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     1 456,2     1 348,2     1 408,7     1 406,7     1 406,7     Вывод из эксплуатации - 2 котельных 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    559,8     506,0     598,7     710,8     752,2     Без изменений - 52 котельных 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     896,4     842,3     810,0     695,9     654,5       

Всего по котельным других организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности: 
                                  

- Установленная мощность     3 428,0     3 303,6     3 365,3     3 362,6     3 362,6     Реконструкция - 9 котельных 

- Тепловая мощность нетто в горячей воде     3 163,0     3 045,7     3 106,2     3 104,2     3 104,2     Вывод из эксплуатации - 4 котельных 

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
    1 075,2     1 020,9     1 113,1     1 233,4     1 275,5     Без изменений - 109 котельных 

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)     2 087,8     2 024,8     1 993,0     1 870,7     1 828,7       

VI 

Источники тепловой энергии организаций, 

не осуществляющих регулируемый вид 

деятельности 

                  

6.1 Источники с комбинированной выработкой                                     

6.1.1 
Источники на территории Москвы без 

учета территории ТиНАО  
                                    

 Энергоцентр ООО "Хант-

Холдинг" (Территория 1) 

2хДКВР-10/13 

2хCAPSTONE 

C1000 

1979 

2015 
2,0 16,8 - 2 18,7 - 2 18,7 - 2 18,7 - 2 18,70 - 2019 

Реконструкция с заменой 2хДКВР-10/13 на 

3хVitoplex 100 (по 5,1 Гкал/ч) 

 10 источников на территории Москвы без 

учета ТиНАО  
  57,9 80,9  -  84,1 117,8  -  84,1 117,8  -  84,1 117,8  -  84,1 117,8  -    Без изменений 

- Установленная мощность   59,9 97,7 - 86,1 136,5 - 86,1 136,5 - 86,1 136,5 - 86,1 136,5 -     
 в т.ч. тепловая турбоагрегатов   - 42,2 - - 64,9 - - 64,9 - - 64,9 - - 64,9 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 93,0 - - 125,1 - - 125,1 - - 125,1 - - 125,1 -     
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- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 36,1 - - 43,3 - - 43,3 - - 43,3 - - 43,3 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 56,9 - - 81,8 - - 81,8 - - 81,8 - - 81,8 -     

6.1.2 Источники на территории ТиНАО                                      
 7 источников на территории ТиНАО    46,9 135,6  -  46,9 135,6  -  46,9 135,6  -  46,9 135,6  -  46,9 135,6  -    Без изменений 

- Установленная мощность   46,9 135,6 - 46,9 135,6 - 46,9 135,6 - 46,9 135,6 - 46,9 135,6 -     
 в т.ч. тепловая турбоагрегатов   - 41,8 - - 80,9 - - 80,9 - - 80,9 - - 80,9 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 127,0 - - 127,0 - - 127,0 - - 127,0 - - 127,0 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 32,3 - - 32,3 - - 32,3 - - 32,3 - - 35,9 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 94,8 - - 94,8 - - 94,8 - - 94,8 - - 91,2 -     

Всего по источникам с комбинированной выработкой 

других организаций: 
                                  

- Установленная мощность   106,8 233,3 - 133,0 272,1 - 133,0 272,1 - 133,0 272,1 - 133,0 272,1 -     
 в т.ч. тепловая турбоагрегатов   - 83,9 - - 145,8 - - 145,8 - - 145,8 - - 145,8 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 220,1 - - 252,1 - - 252,1 - - 252,1 - - 252,1 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 68,4 - - 75,5 - - 75,5 - - 75,5 - - 79,1 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 151,7 - - 176,6 - - 176,6 - - 176,6 - - 173,0 -     

6.2 Котельные                                      

6.2.1 
Котельные на территории Москвы без 

учета территории ТиНАО  
                                    

1 
Котельная АО "ФПК" № 

2 

4хECOMAX 

N1600 
2007  -  5,5  -   -  5,8  -   -  5,8  -   -  5,8  -   -  5,8  -  2018 

Реконструкция с заменой 2xECOMAX N1600 на 

2xECOMAX N1800 

2 Котельная ОАО "ОКТО" 3xЕ-1/9 Г1 
1987 

1991 
- 1,8 - - 1,5 - - 1,5 - - 1,5 - - 1,5 - 2020 

Реконструкция с заменой 3xЕ-1-9 на 1xREX-140 

и 1xBuderus-360 

3 

Котельная Московская 

областная детская 

ортопедохирургическая 

больница 

4хУниверсал-6М 1987 - 2,2 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 - 2022 
Реконструкция котельной с установкой БМК-

3,44 (4xКВ-Г-1,0) с переводом на природный 

4 
Котельная Московская 

военная база МВД РФ 
4xУниверсал-6М 1975 - 1,7 - - 1,9 - - 1,9 - - 1,9 - - 1,9 - 2021 

Реконструкция с заменой 4xУниверсал-6М на 

2xТТ-1100 

5 
Котельная ООО 

"Помощница" 
5xКП-500 2008 - 1,5 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - 2022 

Реконструкция с заменой 2xКП-500 на 

2xAtmoCRAFT VK INT 1254/9 Vaillant (124 кВт) 

6 
Котельная ФГБУ РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина 

ДКВР 6,5/13 

ДКВР 6,5/13 

ДКВР 6,5/13 

ДКВР 10/13 

1963 

2010 

2015 

1977 

- 16,6 - - 22,6 - - 22,6 - - 22,6 - - 22,6 - 2019 
Реконструкция с вводом в эксплуатацию 

1xДКВР-10/13. 

7 
Котельная ООО "Хант-

Холдинг" (Территория 2) 

1xКВа-1Г 

1xКВГМ-2,5 

1xКВГМ-2,5 

1998 

2005 

2010 

- 5,2 - - 12,6 - - 12,6 - - 12,6 - - 12,6 - 
2018 

2019 

Реконструкция с заменой котлов на 3 котла 

LAVAT (по 4,2 Гкал/ч) 1х2018 и 2х2019 гг. 

8 
Котельная ОАО ММП им. 

В.В. Чернышова 

1xПТВМ-50 

1xПТВМ-50  

1xПТВМ-50  

2xДЕ 16-14 

2xДЕ 16-14 

1971 

1973 

1989 

1997 

1999 

- 188,4 - - 188,4 - - 188,4 - - 188,4 - - 188,4 - 
2019 

2020 

Реконструкция с заменой поверхностей нагрева 

на 2xПТВМ-50 (ст. № 1 и 2) и 2xДЕ-16-14ГМ 9 

(Ст. № 1 и 2). 
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9 

Котельная НУЗ 

"Центральная 

клиническая больница № 

1" 

3хДКВР-6,5/13 2005 - 11,7 - - 6,7 - - 6,7 - - 6,7 - - 6,7 - 2018 
Реконструкция с заменой 3хДКВР-6,5/13 на 

3xEcomax2400 

10 
Котельная АО "ПО" 

Пресса - 1" 

2xЕ-1/9ГМ  

3xАВ-4 (8,12 

МВт) 

1997 - 22,2 - - 22,2 - - - - - - - - - - 2024 Вывод из эксплуатации вместе с предприятием 

11 
Котельная ЗАО 

"Русинком" 
3xТВГ-4М 1990 - 12,9 - - - - - - - - - - - - - 2020 Вывод из эксплуатации вместе с предприятием 

12 
Котельная ОАО "ПИК-

Индустрия" 

1xДКВР-10/13  

2xДКВР-10/13  

3xДКВР-10/13  

4xДКВР-10/13  

1998 

1999 

2000 

2001 

- 56,6 - - - - - - - - - - - - - 2019 Вывод из эксплуатации вместе с предприятием 

13 
Котельная ООО 

"Электромагнитное поле" 

2хДКВР 6,5/13 

1хДКВР 10/13 
  - 15,0 - - - - - - - - - - - - - 2021 Вывод из эксплуатации вместе с предприятием 

14 645 котельных других организаций    - 4 931,9 - - 4 931,9 - - 4 931,9 - - 4 931,9 - - 4 931,9 -   Без изменений 

- Установленная мощность    -  5 273,1 -  -  5 198,2 -  -  5 176,0 -  -  5 176,0 -  -  5 176,0 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде    -  4 644,0  -   -  4 574,3  -   -  4 552,4  -   -  4 552,4  -   -  4 552,4 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
   -  1 362,6  -   -  1 347,7  -   -  1 341,0  -   -  1 341,0  -   -  1 341,0  -      

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 3 282,0 - - 3 227,1 - - 3 212,0 - - 3 212,0 - - 3 212,0 -     

6.2.2 Котельные на территории ТиНАО                                      

1 
Котельная ООО 

"Гросстек" 

2хBuderus Logano 

SK745-730 
2012 - 1,3 - - - - - - - - - - - - - 2021 

Вывод из эксплуатации в 2021 г. при 

переключении тепловой нагрузки в 2020 г. на 

МК № 33 п. Птичное 

2 Котельная п. Армейский 
3xFerroli GN-2-

116 
2015 - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - 8,6 - - 8,6 - 2028 

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на БМК-8,6 в составе 4xКВ-Г-2,5 
 144 котельных других организаций    - 608,7 - - 608,7 - - 608,7 - - 608,7 - - 608,7 -   Без изменений 

- Установленная мощность    -  610,3 -  -  609,0 -  -  609,0 -  -  617,3 -  -  617,3 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде    -  591,7  -   -  590,5  -   -  590,5  -   -  598,6  -   -  598,6  -      

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
   -  223,0  -   -  251,4  -   -  251,4  -   -  267,6  -   -  267,6  -      

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 368,7 - - 339,1 - - 339,1 - - 331,0 - - 331,0 -     

Всего по котельным других организаций                                   

- Установленная мощность:    -  5 883,3 -  -  5 807,2 -  -  5 785,0 -  -  5 793,3 -  -  5 793,3 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 5 235,7 - - 5 164,8 - - 5 142,9 - - 5 151,0 - - 5 151,0 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 1 585,6 - - 1 599,2 - - 1 592,5 - - 1 608,7 - - 1 608,7 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 3 650,7 - - 3 566,1 - - 3 551,0 - - 3 542,9 - - 3 542,9 -     

Всего по источникам организаций, не осуществляющих 

регулируемый вид деятельности на территории г. Москвы 

без учета ТиНАО: 

                                  

- Установленная мощность   59,9 5 370,8 - 86,1 5 334,7 - 86,1 5 312,5 - 86,1 5 312,5 - 86,1 5 312,5 -     
 в т.ч. тепловая турбоагрегатов   - 42,2 - - 64,9 - - 64,9 - - 64,9 - - 64,9 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 4 737,1 - - 4 699,4 - - 4 677,5 - - 4 677,5 - - 4 677,5 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 1 398,7 - - 1 391,0 - - 1 384,3 - - 1 384,3 - - 1 384,3 -     
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- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 3 338,9 - - 3 308,9 - - 3 293,8 - - 3 293,8 - - 3 293,8 -     

Всего по источникам организаций, не осуществляющих 

регулируемый вид деятельности на территории ТиНАО 
                                  

- Установленная мощность:   46,9 745,8 - 46,9 744,6 - 46,9 744,6 - 46,9 752,9 - 46,9 752,9 -     
 в т.ч. тепловая турбоагрегатов   - 41,8 - - 80,9 - - 80,9 - - 80,9 - - 80,9 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 718,7 - - 717,5 - - 717,5 - - 725,6 - - 725,6 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 255,3 - - 283,7 - - 283,7 - - 299,9 - - 303,5 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 463,5 - - 433,8 - - 433,8 - - 425,7 - - 422,1 -     

Всего по источникам организаций, не осуществляющих 

регулируемый вид деятельности: 
                                  

- Установленная мощность   106,8 6 116,6 - 133,0 6 079,3 - 133,0 6 057,1 - 133,0 6 065,4 - 133,0 6 065,4 -     
 в т.ч. тепловая турбоагрегатов   - 83,9 - - 145,8 - - 145,8 - - 145,8 - - 145,8 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 5 455,8 - - 5 416,9 - - 5 395,1 - - 5 403,2 - - 5 403,2 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 1 653,9 - - 1 674,7 - - 1 668,0 - - 1 684,2 - - 1 687,8 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 3 802,4 - - 3 742,7 - - 3 727,6 - - 3 719,5 - - 3 715,9 -     

VII Новые источники                    

7.1 
Новые источники на территории г. Москвы 

без ТиНАО 
                  

7.1.1 Новая котельная "Рублево-Архангельское"     0,00     0,00     190,00     190,00     190,00       

   1 КВ-Г-35 2025  -   -   -   -   -   -   -  30,00  -   -  30,00  -   -  30,00  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

   2 КВ-Г-35 2025  -   -   -   -   -   -   -  30,00  -   -  30,00  -   -  30,00  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

   3 КВ-Г-35 2026  -   -   -   -   -   -   -  30,00  -   -  30,00  -   -  30,00  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   4 КВ-Г-58,3 2026  -   -   -   -   -   -   -  50,00  -   -  50,00  -   -  50,00  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   5 КВ-Г-58,3 2026  -   -   -   -   -   -   -  50,00  -   -  50,00  -   -  50,00  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      185,82     185,82     185,82       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      163,98     163,98     163,98       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      21,84     21,84     21,84       

7.1.2 Новая котельная Бутаковский залив     0,00     0,00     4,50     4,50     4,50       

   1 КВ-Г-1,74 2025  -   -   -   -   -   -   -  1,50  -   -  1,50  -   -  1,50  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

   2 КВ-Г-1,74 2025  -   -   -   -   -   -   -  1,50  -   -  1,50  -   -  1,50  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

   3 КВ-Г-1,74 2025  -   -   -   -   -   -   -  1,50  -   -  1,50  -   -  1,50  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      4,40     4,40     4,40       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      2,73     2,73     3,39       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      1,67     1,67     1,01       

7.1.3 Новая котельная ЖК "Сказочный лес"     0,00     0,00     8,00     8,00     8,00       

   1 КВ-Г-2,32 2025  -   -   -   -   -   -   -  2,00  -   -  2,00  -   -  2,00  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

   2 КВ-Г-2,32 2025  -   -   -   -   -   -   -  2,00  -   -  2,00  -   -  2,00  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

   3 КВ-Г-2,32 2025  -   -   -   -   -   -   -  2,00  -   -  2,00  -   -  2,00  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

   4 КВ-Г-2,32 2027  -   -   -   -   -   -   -  2,00  -   -  2,00  -   -  2,00  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      7,82     7,82     7,82       
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Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      6,68     6,68     6,68       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      1,14     1,14     1,14       

7.1.4 Новая котельная "Верескино"     0,00     14,62     14,62     14,62     14,62       

   1 КВ-Г-2,0 2020  -   -   -   -  1,72  -   -  1,72  -   -  1,72  -   -  1,72  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   2 КВ-Г-5,0 2020  -   -   -   -  4,30  -   -  4,30  -   -  4,30  -   -  4,30  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   3 КВ-Г-5,0 2020  -   -   -   -  4,30  -   -  4,30  -   -  4,30  -   -  4,30  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   4 КВ-Г-5,0 2020  -   -   -   -  4,30  -   -  4,30  -   -  4,30  -   -  4,30  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      14,30     14,30     14,30     14,30       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      11,93     11,93     11,93     11,93       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      2,37     2,37     2,37     2,37       

7.1.5 Новая котельная Новорижское ш. вл.1     0,00     0,00     0,00     0,00     6,00       

   1 КВ-Г-3,5 2034  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,00  -  2034 Ввод в эксплуатацию в 2034 г. 

   2 КВ-Г-3,5 2034  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,00  -  2034 Ввод в эксплуатацию в 2034 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -       -      5,87       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -       -      3,48       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -       -      2,39       

7.1.6 Новая котельная п. Горки-10     0,00     0,00     8,00     16,0     16,0       

   1 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -   -   -  4,00  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -   -   -  4,00  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-4,65 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   4 КВ-Г-4,65 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      7,82     15,6     15,6       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      1,99     10,3     13,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      5,84     5,3     2,0       

Всего по новым источникам на территории г. Москвы без 

ТиНАО: 
                                 

- Установленная мощность    -  0,0  -   -  14,6  -   -  225,1  -   -  233,1  -   -  239,1  -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде    -  0,0  -   -  14,3  -   -  220,2  -   -  228,0  -   -  233,9  -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
   -  0,0  -   -  11,9  -   -  187,3  -   -  195,7  -   -  203,1  -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)    -  0,0  -   -  2,4  -   -  32,9  -   -  32,3  -   -  30,7  -     

7.2 Новые источники на территории ТиНАО                                     

 Новомосковский Административный Округ 

(НАО) 
                                    

 пос. Воскресенское                                       

7.1.1 Новая котельная вблизи д. Милорадово     0,0     0,0     5,2     13,8     13,8       

   1 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -   -  2,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -   -  2,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-5,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,3  -   -  4,3  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   4 КВ-Г-5,0 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,3  -   -  4,3  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      5,0     13,5     13,5       
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Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      1,6     8,2     10,8       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      3,5     5,3     2,6       

7.1.2 Новая котельная вблизи КП Сенатор-Клуб     0,0     0,0     0,0     10,3     10,3       

   1 КВ-Г-3,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   2 КВ-Г-3,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   3 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   4 КВ-Г-3,0 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      10,1     10,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      7,7     7,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      2,3     2,3       

 пос. Десеновское                                       

7.1.3 Новая котельная вблизи д. Кувекино     0,0     0,0     13,2     40,5     40,5       

   1 КВ-Г-7,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,6  -   -  6,6  -   -  6,62  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-7,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,6  -   -  6,6  -   -  6,62  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-7,7 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  6,6  -   -  6,6  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   4 КВ-Г-12,0 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

   5 КВ-Г-12,0 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      12,9     39,6     39,6       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      4,9     26,5     35,2       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      8,0     13,1     4,5       

7.1.4 Новая котельная вблизи д. Ватутинки     0,0     30,0     50,0     90,0     90,0       

   1 КВ-Г-11,63 2022  -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   2 КВ-Г-23,26 2022  -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   3 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -  -  -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-23,26 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-23,26 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      29,3     48,9     88,0     88,0       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      8,9     18,0     63,2     81,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      20,4     30,9     24,8     6,7       

7.1.5 Новая котельная вблизи д. Евсеево     0,0     0,0     5,2     5,2     5,2       

   1 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -   -  2,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -   -  2,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      5,0     5,0     5,0       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      2,9     2,9     2,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      2,1     2,1     2,1       

7.1.6 Новая котельная вблизи д. Новинки     0,0     0,0     13,0     26,0     26,0       

   1 КВ-Г-7,56 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-7,56 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-7,56 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   4 КВ-Г-7,56 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 
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 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      12,7     25,4     25,4       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      5,6     17,4     22,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      7,1     8,1     3,4       

7.1.7 Новая котельная вблизи д. Писково     0,0     0,0     22,4     44,9     44,9       

   1 КВ-Г-8,7 2026  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -   -  7,5  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-8,7 2026  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -   -  7,5  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -   -  7,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-8,7 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-8,7 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

   6 КВ-Г-8,7 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      21,9     43,9     43,9       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      9,3     36,0     42,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      12,6     7,9     1,6       

7.1.8 Новая котельная вблизи д. Пыхчево     0,0     0,0     50,0     90,0     90,0       

   1 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-23,26 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-23,26 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      48,9     88,0     88,0       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      24,1     62,4     77,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      24,8     25,6     10,3       

7.1.9 Новая котельная вблизи д. Черепово     0,0     0,0     40,4     57,6     57,6       

   1 КВ-Г-3,5 2026  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -   -  3,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-3,5 2026  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -   -  3,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-20,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-20,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   5 КВ-Г-20,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  17,2  -   -  17,2  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      39,5     56,3     56,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      11,1     37,4     44,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      28,4     19,0     12,1       

7.1.10 Новая котельная вблизи д. Десна     0,0     0,0     51,6     111,6     141,6       

   1 КВ-Г-20 2026  -   -   -   -   -   -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-20 2026  -   -   -   -   -   -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-20 2027  -   -   -   -   -   -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-35 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   5 КВ-Г-35 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

   6 КВ-Г-35 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      50,5     109,1     138,5       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      37,9     105,0     129,9       
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 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      12,6     4,2     8,6       

7.1.11 Новая котельная п. Ватутинки     0,0     33,2     33,2     33,2     33,2       

   1 КВ-Г-9,65 2021  -   -   -   -  8,3  -   -  8,3  -   -  8,3  -   -  8,3  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   2 КВ-Г-9,65 2021  -   -   -   -  8,3  -   -  8,3  -   -  8,3  -   -  8,3  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   3 КВ-Г-9,65 2021  -   -   -   -  8,3  -   -  8,3  -   -  8,3  -   -  8,3  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   4 КВ-Г-9,65 2021  -   -   -   -  8,3  -   -  8,3  -   -  8,3  -   -  8,3  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      32,5     32,5     32,5     32,5       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      17,9     17,9     23,2     27,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      14,6     14,6     9,2     5,4       

 пос. Марушкинское                                       

7.1.12 Новая котельная "ПНК-Внуково"     0,0     10,3     10,3     15,5     15,5       

   1 КВ-Г-6,0 2019  -   -   -   -  5,2  -   -  5,2  -   -  5,2  -   -  5,2  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

   2 КВ-Г-6,0 2019  -   -   -   -  5,2  -   -  5,2  -   -  5,2  -   -  5,2  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

   3 КВ-Г-6,0 2028  -   -   -   -  -  -   -  -  -   -  5,2  -   -  5,2  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      10,1     10,1     15,1     15,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      5,6     5,6     11,7     11,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      4,5     4,5     3,4     3,4       

7.1.13 Новая котельная вблизи д. Акиньшино     0,0     0,0     9,5     9,5     9,5       

   1 КВ-Г-3,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  3,2  -   -  3,2  -   -  3,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-3,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  3,2  -   -  3,2  -   -  3,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-3,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  3,2  -   -  3,2  -   -  3,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      9,3     9,3     9,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      7,0     7,3     7,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      2,3     2,0     2,0       

7.1.14 Новая котельная вблизи д. Б.Покровское     0,0     0,0     70,0     130,0     160,0       

   1 КВ-Г-11,63 2026  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-35 2026  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -   -  30,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-35 2027  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -   -  30,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-35 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-35 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

   6 КВ-Г-35 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      68,5     127,1     156,5       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      31,8     115,2     148,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      36,7     12,0     8,0       

7.1.15 Новая котельная вблизи д. Крекшино     0,0     0,0     13,3     34,0     34,0       

   1 КВ-Г-3,5 2027  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -   -  3,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-12,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -   -  10,3  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-12,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   4 КВ-Г-12,0 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      13,0     33,2     33,2       
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Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      3,1     22,6     27,8       

  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      9,9     10,7     5,4       

7.1.16 Новая котельная вблизи д. Санино     0,0     0,0     32,0     72,0     72,0       

   1 КВ-Г-7,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,0  -   -  6,0  -   -  6,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-7,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,0  -   -  6,0  -   -  6,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-23,26 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   5 КВ-Г-23,26 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      31,3     70,4     70,4       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      8,3     45,2     60,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      23,0     25,2     10,5       

7.1.17 Новая котельная вблизи дер. Кривошеино     0,0     0,0     0,0     0,0     12,0       

   1 КВ-Г-4,65 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,0  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

   2 КВ-Г-4,65 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,0  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

   3 КВ-Г-4,65 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4,0  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -       -      11,7       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -       -      9,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -       -      2,7       

 пос. Московский                                       

7.1.18 
Новая котельная "Индустриальный парк 

"Картмазово" 
    0,0     0,0     0,0     7,7     7,7       

   1 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   2 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   3 КВ-Г-3,0 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      7,6     7,6       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      5,6     5,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      2,0     2,0       

7.1.19 Новая котельная РИО Киевское ш.     0,0     0,0     0,0     6,8     6,8       

   1 КВ-Г-2,65 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,3  -   -  2,2790  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   2 КВ-Г-2,65 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,3  -   -  2,2790  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   3 КВ-Г-2,65 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,3  -   -  2,3  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      6,7     6,7       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      5,3     5,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      1,4     1,4       

7.1.20 Новая котельная ЖК "Румянцево-Парк"     0,0     0,0     28,9     28,9     28,9       

 
  1 

Bosсh Unimat UT-

L-11200 
2023  -   -   -   -   -   -   -  9,6  -   -  9,6  -   -  9,6320  -  2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

 
  2 

Bosсh Unimat UT-

L-11200 
2023  -   -   -   -   -   -   -  9,6  -   -  9,6  -   -  9,6320  -  2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 
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  3 

Bosсh Unimat UT-

L-11200 
2024  -   -   -   -   -   -   -  9,6  -   -  9,6  -   -  9,6  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      28,3     28,3     28,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      16,4     16,4     16,4       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      11,9     11,9     11,9       

7.1.21 Новая котельная Внуково аутлет     0,0     5,0     5,0     7,5     7,5       

   1 КВ-Г-2,9 2019  -   -   -   -  2,5  -   -  2,5  -   -  2,5  -   -  2,5  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

   2 КВ-Г-2,9 2019  -   -   -   -  2,5  -   -  2,5  -   -  2,5  -   -  2,5  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

   3 КВ-Г-2,9 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,5  -   -  2,5  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      4,9     4,9     7,3     7,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      0,9     0,9     5,5     5,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      4,0     4,0     1,8     1,8       

7.1.22 Новая котельная ООО "Геруда"     0,0     130,0     130,0     130,0     130,0       

   1 Eurotherm-35 2020  -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -   -  30,0  -   -  30,0  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   2 Eurotherm-58 2020  -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   3 Eurotherm-58 2020  -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      127,1     127,1     127,1     127,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      28,2     82,1     101,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      127,1     98,9     45,1     25,5       

7.1.23 РТС "Саларьево"       0,0     258,0     361,2     361,2     361,2       

 
  1 

Термотехник ТТ 

3000 (60 МВт) 
2018  -   -   -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 
  2 

Термотехник ТТ 

3000 (60 МВт) 
2018  -   -   -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 
  3 

Термотехник ТТ 

3000 (60 МВт) 
2018  -   -   -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 
  4 

Термотехник ТТ 

3000 (60 МВт) 
2020  -   -   -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

 
  5 

Термотехник ТТ 

3000 (60 МВт) 
2020  -   -   -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

 
  6 

Термотехник ТТ 

3000 (60 МВт) 
2024  -   -   -   -   -   -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

 
  7 

Термотехник ТТ 

3000 (60 МВт) 
2024  -   -   -   -   -   -   -  51,6  -   -  51,6  -   -  51,6  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      252,3     353,3     353,3     353,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      142,1     267,5     296,9     299,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      110,2     85,8     56,3     53,6       

 пос. Мосрентген                                       

7.1.24 Новая котельная п. Мамыри     0,0     1,5     1,5     40,2     40,2       

   1 КВ-Г-0,87 2021  -   -   -   -  0,7  -   -  0,7  -   -  0,7  -   -  0,7480  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   2 КВ-Г-0,87 2021  -   -   -   -  0,7  -   -  0,7  -   -  0,7  -   -  0,7480  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   3 КВ-Г-15,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  12,9  -   -  12,9  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 
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   4 КВ-Г-15,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  12,9  -   -  12,9  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   5 КВ-Г-15,0 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  12,9  -   -  12,9  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      1,5     1,5     39,3     39,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      0,6     0,6     23,0     31,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      0,9     0,9     16,3     7,4       

7.1.25 Новая котельная ООО "Транс-Гамма"     0,0     1,3     1,3     1,3     1,3       

   1 КВ-Г-0,76 2019  -   -   -   -  0,7  -   -  0,7  -   -  0,7  -   -  0,7  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

   2 КВ-Г-0,76 2019  -   -   -   -  0,7  -   -  0,7  -   -  0,7  -   -  0,7  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      1,3     1,3     1,3     1,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      0,7     0,7     0,7     0,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      0,6     0,6     0,6     0,6       

7.1.26 Новая котельная МКАД 44 КМ     0,0     0,0     0,0     2,1     2,1       

   1 КВ-Г-1,2 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1,0  -   -  1,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   2 КВ-Г-1,2 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1,0  -   -  1,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      2,0     2,0       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      1,2     1,2       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      0,8     0,8       

 пос. Рязановское                                       

7.1.27 Новая котельная вблизи д. Алхимово     0,0     25,8     37,0     48,2     48,2       

   1 КВ-Г-4,0 2020  -   -   -   -  3,4  -   -  3,4  -   -  3,4  -   -  3,4  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   2 КВ-Г-13,0 2020  -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -   -  11,2  -   -  11,2  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   3 КВ-Г-13,0 2021  -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -   -  11,2  -   -  11,2  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   4 КВ-Г-13,0 2024  -   -   -   -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -   -  11,2  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   5 КВ-Г-13,0 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      25,2     36,2     47,1     47,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      10,6     22,9     36,8     42,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      14,6     13,2     10,3     4,8       

7.1.28 Новая котельная вблизи д. Студенцы     0,0     0,0     60,0     120,0     150,0       

   1 КВ-Г-35 2027  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -   -  30,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-35 2027  -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -   -  30,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-35 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   4 КВ-Г-35 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0  -   -  30,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-35 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  30,0  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      58,7     117,4     146,7       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      19,0     103,5     137,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      39,6     13,9     9,4       

7.1.29 Новая котельная вблизи п. Ерино     0,0     0,0     0,0     33,4     33,4       

   1 КВ-Г-2,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1,7  -   -  1,7  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   2 КВ-Г-2,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1,7  -   -  1,7  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   3 КВ-Г-11,63 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 
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   4 КВ-Г-11,63 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-11,63 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      32,7     32,7       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      21,3     26,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      11,4     6,2       

7.1.30 Новая котельная вблизи с. Остафьево     0,0     50,6     63,2     63,2     63,2       

   1 КВ-Г-14,7 2020  -   -   -   -  12,6  -   -  12,6  -   -  12,6  -   -  12,6  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   2 КВ-Г-14,7 2020  -   -   -   -  12,6  -   -  12,6  -   -  12,6  -   -  12,6  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   3 КВ-Г-14,7 2021  -   -   -   -  12,6  -   -  12,6  -   -  12,6  -   -  12,6  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   4 КВ-Г-14,7 2022  -   -   -   -  12,6  -   -  12,6  -   -  12,6  -   -  12,6  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   5 КВ-Г-14,7 2025  -   -   -   -   -   -   -  12,6  -   -  12,6  -   -  12,6  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      49,4     61,8     61,8     61,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      31,8     59,3     59,3     59,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      17,6     2,6     2,6     2,6       

7.1.31 Новая котельная вблизи д. Никульское     0,0     0,0     3,4     12,4     12,4       

   1 КВ-Г-2,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  1,7  -   -  1,7  -   -  1,7  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-2,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  1,7  -   -  1,7  -   -  1,7  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-3,5 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   4 КВ-Г-3,5 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-3,5 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      3,4     12,2     12,2       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      1,6     8,3     11,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      1,8     3,8     1,2       

 пос. Сосенское                                        

7.1.32 Новая котельная Ауди центр Калужский     0,0     0,9     0,9     0,9     0,9       

   1 КВ-Г-0,5 2020  -   -   -   -  0,4  -   -  0,4  -   -  0,4  -   -  0,4  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   2 КВ-Г-0,5 2020  -   -   -   -  0,4  -   -  0,4  -   -  0,4  -   -  0,4  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      0,8     0,8     0,8     0,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      0,5     0,5     0,5     0,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      0,3     0,3     0,3     0,3       

7.1.33 Новая котельная "Школа"     0,0     2,8     2,8     2,8     2,8       

   1 КВ-Г-1,6 2018  -   -   -   -  1,4  -   -  1,4  -   -  1,4  -   -  1,4  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   2 КВ-Г-1,6 2018  -   -   -   -  1,4  -   -  1,4  -   -  1,4  -   -  1,4  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      2,7     2,7     2,7     2,7       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      1,5     1,5     1,5     1,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      1,2     1,2     1,2     1,2       

7.1.34 Новая котельная вблизи дер. Зименки     0,0     0,0     5,2     38,7     38,700       

   1 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -   -  2,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -   -  2,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-13,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 
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   4 КВ-Г-13,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   5 КВ-Г-13,0 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      5,0     37,8     37,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      3,0     22,5     31,8       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      2,0     15,3     6,1       

7.1.35 Новая котельная вблизи Калужского ш.     0,0     7,8     37,6     37,6     37,6       

   1 КВ-Г-2,2 2018  -   -   -   -  1,9  -   -  1,9  -   -  1,9  -   -  1,89  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   2 КВ-Г-2,2 2018  -   -   -   -  1,9  -   -  1,9  -   -  1,9  -   -  1,89  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   3 КВ-Г-4,65 2022  -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   4 КВ-Г-4,65 2023  -   -   -   -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

   5 КВ-Г-15,0 2024  -   -   -   -   -   -   -  12,9  -   -  12,9  -   -  12,9  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   6 КВ-Г-15,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  12,9  -   -  12,9  -   -  12,9  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      7,6     36,8     36,8     36,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      4,0     21,2     26,1     27,8       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      3,6     15,5     10,6     9,0       

7.1.36 Новая котельная ЖК "Южное Бунино"     0,0     44,0     44,0     44,0     44,0       

   1 КВ-Г-7,56 2019  -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

   2 КВ-Г-7,56 2019  -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

   3 КВ-Г-12,0 2020  -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -   -  10,3  -   -  10,3  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   4 КВ-Г-12,0 2021  -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -   -  10,3  -   -  10,3  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   5 КВ-Г-12,0 2022  -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -   -  10,3  -   -  10,3  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      43,0     43,0     43,0     43,0       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      29,7     38,5     38,5     38,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      13,2     4,5     4,5     4,5       

7.1.37 Новая котельная ЖК "Москвичка"     0,0     43,0     43,0     43,0     43,0       

 
  1 

Термотехник ТТ-

100-01 (10МВт) 
2018  -   -   -   -  8,6  -   -  8,6  -   -  8,6  -   -  8,6  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 
  2 

Термотехник ТТ-

150 (20МВт) 
2018  -   -   -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 
  3 

Термотехник ТТ-

150 (20МВт) 
2018  -   -   -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      42,1     42,1     42,1     42,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      16,3     16,3     21,5     25,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      25,7     25,7     20,5     17,0       

7.1.38 Новая котельная ЖК "Испанские кварталы"     0,0     44,7     44,7     44,7     44,7       

 
  1 

Bosch Unimat UT-

М 60 (16,4МВт) 
2018  -   -   -   -  14,1  -   -  14,1  -   -  14,1  -   -  14,1  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 
  2 

Bosch Unimat UT-

М 60 (16,4МВт) 
2018  -   -   -   -  14,1  -   -  14,1  -   -  14,1  -   -  14,1  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 
  3 

Bosch Unimat UT-

М 64 (19,2МВт) 
2018  -   -   -   -  16,5  -   -  16,5  -   -  16,5  -   -  16,5  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      43,7     43,7     43,7     43,7       
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Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      24,2     24,2     24,2     24,2       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      19,5     19,5     19,5     19,5       

7.1.39 Новая котельная вблизи д. Летово     0,0     0,0     30,0     90,0     90,0       

   1 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-23,26 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   4 КВ-Г-23,26 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

   5 КВ-Г-23,26 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      29,3     88,0     88,0       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      6,1     60,3     79,1       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      23,3     27,7     9,0       

7.1.40 Новая котельная дер. Зименки     0,0     0,0     3,0     3,0     3,0       

   1 КВ-Г-1,74 2027  -   -   -   -   -   -   -  1,5  -   -  1,5  -   -  1,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-1,74 2027  -   -   -   -   -   -   -  1,5  -   -  1,5  -   -  1,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      2,9     2,9     2,9       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      1,7     1,7     1,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      1,2     1,2     1,2       

7.1.41 Новая котельная Лесные поляны     0,0     0,0     3,0     4,5     6,0       

   1 КВ-Г-1,74 2026  -   -   -   -   -   -   -  1,5  -   -  1,5  -   -  1,5  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-1,74 2026  -   -   -   -   -   -   -  1,5  -   -  1,5  -   -  1,5  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-1,74 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1,5  -   -  1,5  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

   4 КВ-Г-1,74 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1,5  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      2,9     4,4     5,9       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      0,5     2,8     5,1       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      2,4     1,6     0,8       

7.1.42 Новая котельная МКАД 41 КМ     0,0     3,0     3,0     3,0     3,0       

   1 КВ-Г-1,16 2022  -   -   -   -  1,0  -   -  1,0  -   -  1,0  -   -  1,0  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   2 КВ-Г-1,16 2022  -   -   -   -  1,0  -   -  1,0  -   -  1,0  -   -  1,0  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   3 КВ-Г-1,16 2022  -   -   -   -  1,0  -   -  1,0  -   -  1,0  -   -  1,0  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      2,9     2,9     2,9     2,9       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      2,3     2,3     2,3     2,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      0,6     0,6     0,6     0,6       

7.1.43 Новая котельная А-101     0,0     167,2     367,2     417,2     417,2       

   1 КВ-ГМ-20-150 2018  -   -   -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -   -  17,2  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   2 КВ-ГМ-58,2-150 2018  -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   3 КВ-ГМ-58,2-150 2018  -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   4 КВ-ГМ-58,2-150 2022  -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   5 КВ-ГМ-58,2-150 2023  -   -   -   -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

   6 КВ-ГМ-58,2-150 2023  -   -   -   -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

   7 КВ-ГМ-58,2-150 2024  -   -   -   -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 
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   8 КВ-ГМ-58,2-150 2025  -   -   -   -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

   9 КВ-ГМ-58,2-150 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      163,5     359,1     408,0     408,0       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      85,9     302,7     357,6     402,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      77,6     56,4     50,5     5,2       

7.1.44 Новая котельная п. Коммунарка     0,0     100,0     220,0     280,0     340,0       

   1 КВ-Г-23,26 2018  -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   2 КВ-Г-23,26 2018  -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   3 КВ-Г-69,8 2021  -   -   -   -  60,0  -   -  60,0  -   -  60,0  -   -  60,0  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   4 КВ-Г-69,8 2025  -   -   -   -   -   -   -  60,0  -   -  60,0  -   -  60,0  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

   5 КВ-Г-69,8 2027  -   -   -   -   -   -   -  60,0  -   -  60,0  -   -  60,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   6 КВ-Г-69,8 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  60,0  -   -  60,0  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

   7 КВ-Г-69,8 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  60,0  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      97,8     215,2     273,8     332,5       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      42,2     125,2     244,1     275,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      55,6     90,0     29,8     56,8       

7.1.45 Новая котельная "ТРК Мега"     0,0     2,3     2,3     2,3     2,3       

   1 КВ-Г-0,87 2020  -   -   -   -  0,8  -   -  0,8  -   -  0,8  -   -  0,8  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   2 КВ-Г-0,87 2020  -   -   -   -  0,8  -   -  0,8  -   -  0,8  -   -  0,8  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

   3 КВ-Г-0,87 2020  -   -   -   -  0,8  -   -  0,8  -   -  0,8  -   -  0,8  -  2020 Ввод в эксплуатацию в 2020 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      2,2     2,2     2,2     2,2       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      1,7     1,7     1,7     1,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      0,5     0,5     0,5     0,5       

 пос. Филимонковское                                       

7.1.46 Новая котельная вблизи дер. Середнево     0,0     0,0     105,8     105,8     105,8       

   1 КВ-Г-16,5 2024  -   -   -   -   -   -   -  14,2  -   -  14,2  -   -  14,2  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   2 КВ-Г-16,5 2024  -   -   -   -   -   -   -  14,2  -   -  14,2  -   -  14,2  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   3 КВ-Г-30 2024  -   -   -   -   -   -   -  25,8  -   -  25,8  -   -  25,8  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   4 КВ-Г-30 2024  -   -   -   -   -   -   -  25,8  -   -  25,8  -   -  25,8  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   5 КВ-Г-30 2025  -   -   -   -   -   -   -  25,8  -   -  25,8  -   -  25,8  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      103,5     103,5     103,5       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      84,5     89,6     89,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      19,0     13,8     13,8       

7.1.47 Новая котельная вблизи дер. Староселье     0,0     13,0     73,0     73,0     73,0       

   1 КВ-Г-7,56 2022  -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   2 КВ-Г-7,56 2022  -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   3 КВ-Г-23,26 2023  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

   4 КВ-Г-23,26 2023  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2023 Ввод в эксплуатацию в 2023 г. 

   5 КВ-Г-23,26 2027  -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      12,7     71,4     71,4     71,4       
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Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      2,3     48,3     60,5     60,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      10,4     23,1     10,9     10,9       

7.1.48 Новая котельная ЖК "Марьино Град"     0,0     13,4     13,4     13,4     13,4       

 
  1 

Buderus Logano S 

825L 5,2 
2019  -   -   -   -  4,5  -   -  4,5  -   -  4,5  -   -  4,5  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

 
  2 

Buderus Logano S 

825L 5,2 
2019  -   -   -   -  4,5  -   -  4,5  -   -  4,5  -   -  4,5  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

 
  3 

Buderus Logano S 

825L 5,2 
2019  -   -   -   -  4,5  -   -  4,5  -   -  4,5  -   -  4,5  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      13,1     13,1     13,1     13,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      4,9     5,1     10,0     10,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      8,2     8,0     3,2     3,2       

7.1.49 Новая котельная вблизи пос. Филимонки     0,0     0,0     22,6     41,9     41,9       

   1 КВ-Г-7,56 2026  -   -   -   -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-7,56 2026  -   -   -   -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-11,2 2027  -   -   -   -   -   -   -  9,6  -   -  9,6  -   -  9,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-11,2 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  9,6  -   -  9,6  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-11,2 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  9,6  -   -  9,6  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      22,1     41,0     41,0       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      9,4     27,1     37,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      12,7     13,8     3,5       

 Троицкий Административный Округ (ТАО)                                     
 пос. Вороновское                                       

7.1.50 Новая котельная вблизи д. Бабенки     0,0     0,0     8,0     28,6     39,0       

   1 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-4,65 2027  -   -   -   -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-12,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   4 КВ-Г-12,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,3  -   -  10,3  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-12,0 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -  -   -  10,3  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      7,8     28,0     38,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      4,0     20,7     33,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      3,8     7,3     5,1       

7.1.51 Новая котельная вблизи д. Безобразово     0,0     0,0     0,0     8,0     8,0       

   1 КВ-Г-2,32 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   2 КВ-Г-2,32 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   3 КВ-Г-2,32 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   4 КВ-Г-2,32 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      7,8     7,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      6,7     6,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      1,1     1,1       
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7.1.52 Новая котельная вблизи д. Юдановка     0,0     0,0     0,0     7,7     7,7       

   1 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   2 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   3 КВ-Г-3,0 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      7,6     7,6       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      5,2     5,2       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      2,4     2,4       

7.1.53 Новая котельная вблизи д. Львово     0,0     0,0     0,0     8,0     8,0       

   1 КВ-Г-2,32 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   2 КВ-Г-2,32 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   3 КВ-Г-2,32 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   4 КВ-Г-2,32 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      7,8     7,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      6,9     6,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      0,9     0,9       

7.1.54 Новая котельная вблизи пос. ЛМС     0,0     0,0     30,3     58,7     58,7       

   1 КВ-Г-2,2 2027  -   -   -   -   -   -   -  1,9  -   -  1,9  -   -  1,9  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-16,5 2027  -   -   -   -   -   -   -  14,2  -   -  14,2  -   -  14,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-16,5 2027  -   -   -   -   -   -   -  14,2  -   -  14,2  -   -  14,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-16,5 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  14,2  -   -  14,2  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-16,5 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  14,2  -   -  14,2  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      29,6     57,4     57,4       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      7,4     38,3     50,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      22,3     19,1     6,7       

 пос. Кленовское                                       

7.1.55 Новая котельная вблизи д. Маврино     0,0     0,0     15,0     29,9     29,9       

   1 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -   -  7,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -   -  7,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-8,7 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   4 КВ-Г-8,7 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      14,6     29,3     29,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      3,7     19,2     25,4       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      10,9     10,0     3,8       

 пос. Краснопахорское                                       

7.1.56 Новая котельная "Малинки"     0,0     0,0     0,0     4,0     6,0       

   1 КВ-Г-2,32 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

   2 КВ-Г-2,32 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

   3 КВ-Г-2,32 2034  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,0  -  2034 Ввод в эксплуатацию в 2034 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      3,9     5,9       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      0,3     4,4       
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 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      3,6     1,5       

7.1.57 Новая котельная вблизи д. Софьино     0,0     0,0     14,4     21,2     21,2       

   1 КВ-Г-0,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  0,6  -   -  0,6  -   -  0,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-8,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,9  -   -  6,9  -   -  6,9  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-8,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,9  -   -  6,9  -   -  6,9  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-8,0 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  6,9  -   -  6,9  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      14,0     20,8     20,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      2,3     12,2     16,2       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      11,7     8,6     4,6       

7.1.58 Новая котельная вблизи д. Чириково     0,0     0,0     0,0     0,0     7,7       

   1 КВ-Г-3,0 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

   2 КВ-Г-3,0 2033  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2033 Ввод в эксплуатацию в 2033 г. 

   3 КВ-Г-3,0 2034  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -  2034 Ввод в эксплуатацию в 2034 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -       -      7,6       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -       -      5,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -       -      2,3       

7.1.59 Новая котельная вблизи дер. Шахово     0,0     0,0     28,0     38,0     38,0       

   1 КВ-Г-4,65 2026  -   -   -   -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-4,65 2026  -   -   -   -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-11,63 2026  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   4 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   5 КВ-Г-11,63 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      27,4     37,2     37,2       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      13,9     24,6     30,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      13,4     12,5     6,3       

7.1.60 Новая котельная вблизи п. Минзаг     0,0     1,7     5,2     12,0     12,0       

   1 КВ-Г-1,0 2019  -   -   -   -  0,9  -   -  0,9  -   -  0,9  -   -  0,9  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

   2 КВ-Г-1,0 2019  -   -   -   -  0,9  -   -  0,9  -   -  0,9  -   -  0,9  -  2019 Ввод в эксплуатацию в 2019 г. 

   3 КВ-Г-4,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  3,4  -   -  3,4  -   -  3,4  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-4,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,4  -   -  3,4  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   5 КВ-Г-4,0 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,4  -   -  3,4  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      1,7     5,0     11,8     11,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      0,8     2,0     8,6     9,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      0,9     3,1     3,2     1,9       

 пос. Михайлово-Ярцевское                                     

7.1.61 Новая котельная вблизи д. Терехово     0,0     0,0     24,7     24,7     24,7       

   1 КВ-Г-0,87 2026  -   -   -   -   -   -   -  0,7  -   -  0,7  -   -  0,7  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-9,3 2026  -   -   -   -   -   -   -  8,0  -   -  8,0  -   -  8,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-9,3 2026  -   -   -   -   -   -   -  8,0  -   -  8,0  -   -  8,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   4 КВ-Г-9,3 2027  -   -   -   -   -   -   -  8,0  -   -  8,0  -   -  8,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 
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 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      24,2     24,2     24,2       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      17,5     18,7     19,1       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      6,7     5,5     5,1       

7.1.62 
Новая котельная вблизи дер. Сенькино-

Секерино 
    0,0     0,0     35,9     35,9     35,9       

   1 КВ-Г-1,36 2024  -   -   -   -   -   -   -  1,2  -   -  1,2  -   -  1,2  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   2 КВ-Г-1,36 2024  -   -   -   -   -   -   -  1,2  -   -  1,2  -   -  1,2  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   3 КВ-Г-13,0 2024  -   -   -   -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -   -  11,2  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   4 КВ-Г-13,0 2024  -   -   -   -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -   -  11,2  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   5 КВ-Г-13,0 2024  -   -   -   -   -   -   -  11,2  -   -  11,2  -   -  11,2  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      35,1     35,1     35,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      20,5     27,1     28,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      14,6     8,0     6,8       

7.1.63 Новая котельная п. Шишкин лес     0,0     21,0     27,5     27,5     27,5       

   1 КВ-Г-1,74 2022  -   -   -   -  1,5  -   -  1,5  -   -  1,5  -   -  1,5  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   2 КВ-Г-7,56 2022  -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   3 КВ-Г-7,56 2022         6,5     6,5     6,5     6,5   2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   4 КВ-Г-7,56 2022  -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   5 КВ-Г-7,56 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      20,5     26,9     26,9     26,9       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      11,1     20,3     22,1     23,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      9,4     6,6     4,7     3,3       

 пос. Новофедоровское                                       

7.1.64 Новая котельная вблизи д. Кузнецово     0,0     0,0     19,2     36,4     36,4       

   1 КВ-Г-2,32 2027  -   -   -   -   -   -   -  2,0  -   -  2,0  -   -  2,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-10,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  8,6  -   -  8,6  -   -  8,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-10,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  8,6  -   -  8,6  -   -  8,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-10,0 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  8,6  -   -  8,6  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

   5 КВ-Г-10,0 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  8,6  -   -  8,6  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      18,8     35,6     35,6       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      4,4     22,9     30,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      14,4     12,7     5,3       

7.1.65 Новая котельная вблизи д. Юрьево     0,0     0,0     29,6     43,8     43,8       

   1 КВ-Г-1,36 2027  -   -   -   -   -   -   -  1,2  -   -  1,2  -   -  1,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-16,5 2027  -   -   -   -   -   -   -  14,2  -   -  14,2  -   -  14,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-16,5 2027  -   -   -   -   -   -   -  14,2  -   -  14,2  -   -  14,2  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-16,5 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  14,2  -   -  14,2  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      28,9     42,8     42,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      4,3     22,6     33,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      24,6     20,2     9,3       
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7.1.66 Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный"     0,0     0,0     15,0     29,9     29,9       

   1 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -   -  7,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-8,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -   -  7,5  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-8,7 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   4 КВ-Г-8,7 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  7,5  -   -  7,5  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      14,6     29,3     29,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      3,4     17,7     26,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      11,2     11,6     2,9       

 пос. Первомайское                                       

7.1.67 Новая котельная вблизи д. Конюшково     0,0     14,0     24,0     64,0     64,0       

   1 КВ-Г-4,65 2022  -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   2 КВ-Г-11,63 2022  -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2022 Ввод в эксплуатацию в 2022 г. 

   3 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-23,26 2029  -   -   -   -   -   -   -  -  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   5 КВ-Г-23,26 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      13,7     23,5     62,6     62,6       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      3,7     10,4     40,8     50,0       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      10,0     13,1     21,8     12,6       

7.1.68 Новая котельная вблизи д. Хатминки     0,0     0,0     14,4     21,2     21,2       

   1 КВ-Г-0,7 2027  -   -   -   -   -   -   -  0,6  -   -  0,6  -   -  0,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-8,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,9  -   -  6,9  -   -  6,9  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-8,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,9  -   -  6,9  -   -  6,9  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-8,0 2031  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  6,9  -   -  6,9  -  2031 Ввод в эксплуатацию в 2031 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      14,0     20,8     20,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      2,4     12,3     16,2       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      11,7     8,5     4,5       

7.1.69 Новая котельная вблизи дер. Пучково     0,0     0,0     6,0     12,0     12,0       

   1 КВ-Г-3,48 2027  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -   -  3,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-3,48 2027  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -   -  3,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-3,48 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   4 КВ-Г-3,48 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      5,9     11,7     11,7       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      3,1     9,8     9,8       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      2,8     1,9     1,9       

7.1.70 Новая котельная вблизи дер. Пятовское     0,0     0,0     0,0     8,5     8,5       

   1 КВ-Г-3,5 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,8  -   -  2,8  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   2 КВ-Г-3,5 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,8  -   -  2,8  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

   3 КВ-Г-3,5 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,8  -   -  2,8  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      8,3     8,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      6,5     6,5       
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 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      1,8     1,8       

7.1.71 Новая котельная ПСК "Сотрудничество"     0,0     0,0     3,9     3,9     3,9       

   1 КВ-Г-1,5 2024  -   -   -   -   -   -   -  1,3  -   -  1,3  -   -  1,3  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   2 КВ-Г-1,5 2024  -   -   -   -   -   -   -  1,3  -   -  1,3  -   -  1,3  -  2024 Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

   3 КВ-Г-1,5 2025  -   -   -   -   -   -   -  1,3  -   -  1,3  -   -  1,3  -  2025 Ввод в эксплуатацию в 2025 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      3,8     3,8     3,8       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      2,9     2,9     2,9       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      0,9     0,9     0,9       

7.1.72 Новая котельная ЖК "Ново-Никольское"     0,0     21,0     21,0     21,0     21,0       

   1 КВ-Г-4,65 2018  -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   2 КВ-Г-4,65 2018  -   -   -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -   -  4,0  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   3 КВ-Г-7,56 2018  -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

   4 КВ-Г-7,56 2018  -   -   -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -   -  6,5  -  2018 Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      20,5     20,5     20,5     20,5       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      14,0     14,0     14,0     14,6       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      6,5     6,5     6,5     6,0       

7.1.73 Новая котельная вблизи п. Первомайское     0,0     0,0     17,2     34,4     34,4       

   1 КВ-Г-10 2027  -   -   -   -   -   -   -  8,6  -   -  8,6  -   -  8,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   2 КВ-Г-10 2027  -   -   -   -   -   -   -  8,6  -   -  8,6  -   -  8,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   3 КВ-Г-10 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  8,6  -   -  8,6  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   4 КВ-Г-10 2032  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  8,6  -   -  8,6  -  2032 Ввод в эксплуатацию в 2032 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      16,8     33,6     33,6       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      4,3     22,3     29,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      12,5     11,3     4,1       

 г.о. Троицк                                        

7.1.74 Новая котельная мкр. В      0,0     60,0     60,0     80,0     80,0       

   1 КВ-Г-11,63 2021  -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   2 КВ-Г-11,63 2021  -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   3 КВ-Г-23,26 2021  -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   4 КВ-Г-23,26 2021  -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -   -  20,0  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   5 КВ-Г-23,26 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  20,0  -   -  20,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      58,7     58,7     78,2     78,2       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      36,7     44,2     58,9     66,8       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      22,0     14,5     19,3     11,4       

7.1.75 Новая РТС "Центральная"      0,0     100,0     100,0     200,0     200,0       

   1 КВ-Г-58,2 2021  -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   2 КВ-Г-58,2 2021  -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -   -  50,0  -  2021 Ввод в эксплуатацию в 2021 г. 

   3 КВ-Г-58,2 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   4 КВ-Г-58,2 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  50,0  -   -  50,0  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -      97,8     97,8     195,6     195,6       
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Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -      97,0     128,7     168,7     186,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -      0,8     -30,9     26,9     9,1       

 пос. Щаповское                                       

7.1.76 Новая котельная вблизи д. Русино     0,0     0,0     32,0     42,0     42,0       

   1 КВ-Г-7,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  6,0  -   -  6,0  -   -  6,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-7,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  6,0  -   -  6,0  -   -  6,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-11,63 2027  -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -   -  10,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   5 КВ-Г-11,63 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  10,0  -   -  10,0  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      31,3     41,1     41,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      17,0     32,4     36,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      14,3     8,7     4,4       

7.1.77 Новая котельная вблизи дер. Ознобишино     0,0     0,0     0,0     7,7     7,7       

   1 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   2 КВ-Г-3,0 2029  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2029 Ввод в эксплуатацию в 2029 г. 

   3 КВ-Г-3,0 2030  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2030 Ввод в эксплуатацию в 2030 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -       -      7,6     7,6       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -       -      5,5     5,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -       -      2,1     2,1       

7.1.78 Новая котельная вблизи КП "Булгаков"     0,0     0,0     9,0     12,0     12,0       

   1 КВ-Г-3,5 2026  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -   -  3,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-3,5 2026  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -   -  3,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-3,5 2027  -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -   -  3,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-3,5 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3,0  -   -  3,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      8,8     11,7     11,7       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      5,2     9,1     9,1       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      3,6     2,6     2,6       

7.1.79 Новая котельная вблизи п. Батыбино     0,0     0,0     7,7     10,3     10,3       

   1 КВ-Г-3,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -   -  2,6  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-3,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -   -  2,6  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-3,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -   -  2,6  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   4 КВ-Г-3,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,6  -   -  2,6  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      7,6     10,1     10,1       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      4,7     7,7     7,7       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      2,9     2,4     2,4       

7.1.80 Новая котельная вблизи п. ДРП-3     0,0     0,0     15,5     15,5     15,5       

   1 КВ-Г-6,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  5,2  -   -  5,2  -   -  5,2  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-6,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  5,2  -   -  5,2  -   -  5,2  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-6,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  5,2  -   -  5,2  -   -  5,2  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      15,1     15,1     15,1       



Акционерное общество «МОСГАЗ» 

 

387 

№  

п/п 

Наименование 

источника, 

очередь, 

 группа 

оборудования С
та

н
ц

и
о

н
н

ы
й

  

н
о

м
ер

 

Тип (марка) 

оборудования 

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

На 01.01.2018 г. На 01.01.2023 г. На 01.01.2028 г. На 01.01.2033 г. На 01.01.2035 г. 

Г
о

д
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Мероприятия по реконструкции,  

модернизации и техническому  

перевооружению 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

Установленная 

мощность 

р
ас

х
о

д
 с

в
еж

ег
о

 

п
ар

а,
 т

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

эл
ек

тр
. 

 

М
В

т 

те
п

л
о

в
ая

 

Г
к
ал

/ч
 

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      9,6     11,5     11,5       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      5,6     3,6     3,6       

7.1.81 Новая котельная вблизи п. Спортбаза     0,0     0,0     19,9     25,9     25,9       

   1 КВ-Г-2,2 2026  -   -   -   -   -   -   -  1,9  -   -  1,9  -   -  1,9  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   2 КВ-Г-7,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  6,0  -   -  6,0  -   -  6,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   3 КВ-Г-7,0 2026  -   -   -   -   -   -   -  6,0  -   -  6,0  -   -  6,0  -  2026 Ввод в эксплуатацию в 2026 г. 

   4 КВ-Г-7,0 2027  -   -   -   -   -   -   -  6,0  -   -  6,0  -   -  6,0  -  2027 Ввод в эксплуатацию в 2027 г. 

   5 КВ-Г-7,0 2028  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  6,0  -   -  6,0  -  2028 Ввод в эксплуатацию в 2028 г. 

 Тепловая мощность нетто в горячей воде:      -       -      19,5     25,3     25,3       

 

Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде: 
     -       -      14,1     21,3     21,3       

 ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)      -       -      5,4     4,0     4,0       

Всего по новым источникам на территории ТиНАО г. 

Москвы: 
                                  

- Установленная мощность   - 0,0 - - 1 205,3 - - 2 715,4 - - 3 865,5 - - 4 049,1 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - 0,0 - - 1 178,8 - - 2 655,6 - - 3 780,5 - - 3 960,0 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - 0,0 - - 598,1 - - 1 663,2 - - 2 948,0 - - 3 435,6 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - 0,0 - - 580,7 - - 992,4 - - 832,5 - - 524,4 -     

Всего по новым источникам:                                     

- Установленная мощность   - - - - 1 219,9 - - 2 940,5 - - 4 098,6 - - 4 288,2 -     

- Тепловая мощность нетто в горячей воде   - - - - 1 193,1 - - 2 875,8 - - 4 008,5 - - 4 193,9 -     

- 
Присоединенная тепловая нагрузка в 

горячей воде 
  - - - - 610,1 - - 1 850,5 - - 3 143,7 - - 3 638,8 -     

- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК (+)   - - - - 583,0 - - 1 025,3 - - 864,8 - - 555,1 -     

* Территориальная принадлежность МК 32 п. Толстопальцево изменена в 2019 г. с пос. Марушкинское (НАО) на район Внуково (ЗАО) в соответствии с административно-территориальным делением города Москвы. 

 




